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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом 

46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности 

теплоснабжения установлены в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 в 

части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность». 

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности 

проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем 

централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые 

режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) 

обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент 

готовности [Кг], живучести [Ж]. 

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются 

следующими мероприятиями: 

• установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков 

теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя 

или теплового пункта; 

• местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными 

теплопроводами; 

• достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или 

реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной 

подачи теплоты потребителям при отказах; 

• необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и 

теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на 

надземную или тоннельную прокладку; 

• очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью 

утративших свой ресурс. 

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного 

периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых 

сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного 

воздуха в данной местности. 

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг 

принимается 0,97. 
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Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются 

следующими мероприятиями: 

• готовностью СЦТ к отопительному сезону; 

• достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности 

источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования 

СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

• способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ 

при нерасчетных похолоданиях; 

• организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения 

исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

• максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного 

количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже 

предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях». 

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с 

круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные 

производства, шахты и т.п. 

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в 

отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

• жилых и общественных зданий до 12°С; 

• промышленных зданий до 8°С. 

Третья категория – остальные потребители. 

При авариях (отказах) на источнике теплоты в течение всего ремонтно-

восстановительного периода должны обеспечиваться: 

• подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы 

не предусмотрены договором); 

• подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным 

потребителям второй и третьей категорий в соответствии с климатическими данными (К = 0,86); 

• заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей 

воды; 
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• заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых 

вентиляционных систем; 

• среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение 

(при невозможности его отключения). 

 

2  ОПИСАНИЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Источники централизованного теплоснабжения г. Кемерово – Кемеровская ГРЭС и 

Ново-Кемеровская ТЭЦ имеют возможность взаимного резервирования, которое 

обеспечивается следующим образом: источники работают на один контур и обеспечивают 

подачу сетевой воды для левобережной части города в необходимом количестве при выходе 

одного источника из строя.  

Обеспечение взаимного резервирования тепловых сетей смежных районов на время 

устранения неисправности при аварии на трубопроводе осуществляется с помощью 

перемычек на распределительных сетях после ЦТП, что позволяет обеспечить поддержание 

температуры в жилых домах не ниже 12°С (согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») 

до завершения ремонтных работ. Установка дополнительных перемычек не требуется. 

Надежность отпуска тепла потребителям от котельных определялась по следующим 

показателям: 

1. В случае выхода из строя наибольшего по производительности агрегата. 

Производительность оставшегося в работе оборудования рассматриваемых котельных 

достаточна для обеспечения отпуска тепла потребителям в размерах, определенных в 

соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по всем котельным. 

2. Наличие резервного топлива. 

Резервным топливом на энергоисточниках ООО «СГК» является природный газ. 

Все котельные АО «Теплоэнерго», кроме котельных №№ 15, 17, 34, 43 и 47 имеют 

резервное топливо (таблица 2-1). 

Таблица 2-1 – Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой 

энергии г. Кемерово 

№ Наименование теплоисточника 

Виды топлива 

основное резервное / аварийное 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ООО «СГК» 
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1 Кемеровская ГРЭС уголь, коксовый газ природный газ 

2 Ново-Кемеровская ТЭЦ уголь природный газ 

3 Кемеровская ТЭЦ уголь природный газ 

Котельные 

Котельные АО «Теплоэнерго» 

4 Котельная № 4 природный газ дизельное топливо 

5 Котельная № 6 природный газ дизельное топливо 

6 Котельная № 7 природный газ дизельное топливо 

7 Котельная № 8 природный газ дизельное топливо 

8 Котельная № 9 природный газ дизельное топливо 

9 Котельная № 11 природный газ дизельное топливо 

10 Котельная № 14 природный газ дизельное топливо 

11 Котельная № 15 уголь ― 

12 Котельная № 17 уголь ― 

13 Котельная № 26 природный газ дизельное топливо 

14 Котельная № 27 природный газ дизельное топливо 

15 Котельная № 31 природный газ дизельное топливо 

16 Котельная № 34 уголь ― 

17 Котельная № 35 природный газ дизельное топливо 

18 Котельная № 38 природный газ уголь 

19 Котельная № 42 природный газ дизельное топливо 

20 Котельная № 43 уголь ― 

21 Котельная № 45 природный газ дизельное топливо 

22 Котельная № 47 уголь ― 

23 Котельная № 56 природный газ дизельное топливо 

24 Котельная № 60 электроэнергия ― 

25 Котельная № 91 природный газ дизельное топливо 

26 Котельная № 65 природный газ дизельное топливо 

27 Котельная № 66 природный газ дизельное топливо 

28 Котельная № 92 природный газ дизельное топливо 

29 Котельная № 96 природный газ дизельное топливо 

30 Котельная № 97 природный газ дизельное топливо 

31 Котельная № 101 природный газ дизельное топливо 

32 Котельная № 102 природный газ дизельное топливо 

33 Котельная № 103 природный газ дизельное топливо 

34 Котельная № 110 природный газ дизельное топливо 

35 Котельная № 112 природный газ дизельное топливо 

36 Котельная № 114 природный газ дизельное топливо 

37 Котельная № 118 природный газ дизельное топливо 

38 Котельная № 122 природный газ дизельное топливо 

39 Котельная № 123 природный газ дизельное топливо 

40 Котельная № 141 природный газ дизельное топливо 

41 Котельная № 163 природный газ дизельное топливо 

Котельные ОАО «СКЭК» 
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42 Котельная № 8 ж.р. Кедровка уголь ― 

43 
Котельная № 9 ж.р. 

Промышленновский 
уголь ― 

44 Котельная № 10 ст. Латыши уголь ― 

Котельные ООО «УК «Лесная поляна» 

45 Котельная на ул. Молодёжная, 1 природный газ электроэнергия 

46 Котельная на ул. Молодёжная, 3 природный газ электроэнергия 

47 Котельная на ул. Молодёжная, 5 природный газ электроэнергия 

48 Котельная на ул. Молодёжная, 7 природный газ электроэнергия 

49 Котельная на ул. Молодёжная, 9 природный газ электроэнергия 

50 Котельная на ул. Молодёжная, 11 природный газ электроэнергия 

51 Котельная на ул. Молодёжная, 13 природный газ электроэнергия 

52 Котельная на ул. Молодёжная, 15 природный газ электроэнергия 

53 Котельная на пр-т. Весенний, 3 природный газ электроэнергия 

54 Котельная на пр-т. Весенний, 4 природный газ электроэнергия 

55 Котельная на пр-т. Весенний, 6 природный газ электроэнергия 

56 Котельная на б-р. Осенний 2А природный газ электроэнергия 

Котельные ООО «Лесная поляна-Плюс» 

57 
Котельная на пересечении ул. 

Академическая и ул. Уютная 
природный газ дизельное топливо 

58 
Котельная Лесная поляна, микрорайон 

№3 
природный газ дизельное топливо 

59 Котельная на б-р. Кедровый 2А природный газ дизельное топливо 

60 Котельная на пр-т Весенний 7А природный газ дизельное топливо 

Прочие котельные, включая муниципальные и ведомственные 

61 Водогрейная газовая котельная природный газ дизельное топливо 

81 
Филиал "Кедровский угольный 

разрез", Автобаза 
природный газ ― 

88 Котельная № 1 природный газ дизельное топливо 

89 АО "Кемеровское ДРСУ" уголь ― 

90 Котельная ОСК-1 природный газ ― 

91 Котельная НФС-1 уголь ― 

92 Котельная НФС-2 природный газ уголь 

93 Котельная ПЦС уголь ― 

94 Котельная ОСК-2 природный газ ― 
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95 
Котельная Насосной станция 3-го 

подъема 
уголь ― 

101 Котельная ООО «Коммунэнерго» природный газ дизельное топливо 

102 Муниципальная котельная № 67 природный газ ― 

103 Муниципальная котельная № 68 природный газ дизельное топливо 

 

Для котельных ОАО «СКЭК» и части промышленных котельных, обеспечивающих 

теплопотребность жилищно-коммунального сектора, резервного топлива не 

предусматривается. 

3. Наличие резервных источников электропитания. 

Резервный источник электропитания отсутствует на котельных, относящимся к 

котельным 1 категории надёжности, что не соответствует требованию надежной и 

бесперебойной работы котельных. 

В соответствии с СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 Котельные установки» по надежности 

электроснабжения, электроприемники на котельных относятся к первой категории, то есть, в 

соответствии с «Правилами устройства электроустановок», должны обеспечиваться 

электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. 

Для уменьшения количества аварийных остановов при отключении электроэнергии, для 

повышения надежности электроснабжения, необходимо организовать на указанных выше 

источниках тепла дополнительные вводы электроэнергии от взаимно резервирующих 

источников питания. 

В левобережной части города, в случае возникновения аварийной ситуации на одном из 

источников тепла, потребители полностью обеспечиваются от оставшихся в работе источников 

Кемеровской ГРЭС или Ново-Кемеровской ТЭЦ (таблица 2-2). 

В правобережной части города, в случае возникновения аварийной ситуации на 

Кемеровской ТЭЦ, потребители ее зоны не обеспечиваются теплом, то есть не выдерживается 

условие надежного теплоснабжения потребителей в аварийной ситуации (таблица 2-3). 

 

Таблица 2-2 – Возможность обеспечения потребителей левобережной части города в 

случае аварии на одном из источников 

Наименование 

Показатель   

КемГРЭС НК ТЭЦ ВСЕГО 

Состав основного оборудования:    

Турбинное оборудование ПТР-30-29/6 ПТР-80-130/13  

 ПТР-30-29/2,5 Р-50-130/7  
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 Р-12-35/11 Р-50-130/13  

 Р-12-35/6 ПТ-50-130/7  

 Р-35-130/30/15 ПТ-50-130/7  

 Р-35-130/30 Р-50-130/18  

 Т-100/120-130-3 ПТ-135-130/18  

 Т-100/120-130-5 Т-120-12.8  

 Т-100/120-130-7   

Энергетические котлы ЛМЗ - 1500 Е-420-140 Ж (ТП-87)  

 ТКЗ - 120/150 Е-420-140 Ж (ТП-87)  

 ТКЗ - 120/2 Е-420-140 Ж (ТП-87)  

 ТКП – 1 Е-420-140 Ж (ТП-87)  

 ТП – 11 Е-420-140 Ж (ТП-87)  

 ТКЗ - 120/150 Е-420-140 Ж (ТП-87)  

 ТП - 200 – 1 Е-420-140 Ж (ТП-87)  

 Е 420 / 140ж (ТП-87-1) Е-420-140 Ж (ТП-87)  

 Е 420 / 140ж (ТП-87-1) Е-420-140 Ж (ТП-87)  

 Е 420 / 140ж (ТП-87-1)   

 Е 420 / 140ж (ТП-87-1)   

 Е 420 / 140ж (ТП-87-1)   

 Е-420-13,8-55КГЖ, (ТП- 87М)   

Водогрейные котлы Не установлено 

Паровые котлы Не установлено 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч 
1540 1449  

в том числе:    

от турбин 1228 1407  

от РОУ 312 42  

от котлов    

Располагаемая мощность (за вычетом 

резерва 3%), Гкал/ч 
1493,8 1405,53  

Расход тепла на собственные нужды 

(3%), Гкал/ч 
44,814 42,1659  

Возможный отпуск тепловой энергии, 

Гкал/ч 
1449,0 1363,4  

Присоединённая нагрузка потребителей 

в горячей воде, Гкал/ч 
1160,88 708,01  

Отпуск тепловой энергии с учетом 

потерь в тепловых сетях, Гкал/ч 
1226 744,91  

Присоединённая нагрузка потребителей 

в паре, Гкал/ч 
 364,34  

Отпуск тепловой энергии в паре с 

учетом потерь , Гкал/ч 
 364,34  

ИТОГО присоединенная нагрузка в 

паре и горячей воде 
1174,17 1073,74 2247,91 
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в том числе:    

отопление, вентиляция 792,32 509,51 1301,83 

горячее водоснабжение, технология 368,56 198,49 567,05 

    

При выводе из эксплуатации одного из 

источников тепла 
   

Необходимое обеспечение по СНиП 

88,8% 
697,24 452,45 1149,69 

авария на КемГРЭС  1363,4 1363,4 

авария на НК ТЭЦ 1449,0  1449,0 

 

Таблица 2-3 – Возможность обеспечения потребителей правобережной части города в 

случае аварии на одном из источников 

Наименование 

Показатели 

КемТЭЦ Котельная №27 Котельная №45 ИТОГО 

Состав основного оборудования:     

Турбинное оборудование Р-5-30/6    

 Р-10-30/6    

 Р-10-30/6    

 ПТР-30-2,9/0,6    

 ПТР-30-2,9/0,6    

Энергетические котлы Е-120-3,5-420 КГТ    

 Е-85-3,5-420 КГТ    

 Е-220-3,5-420 КГТ    

 Е-170-3,5-420 КГТ    

 Е-150-3,5-420 КГТ    

Водогрейные котлы  КВГМ - 30   

  КВТС - 20   

  КВТС - 20   

Паровые котлы   ДКВР 10/13  

   ДКВР 10/13  

   ДКВР 10/13  

   ДЕ 25/14  

   ДЕ 25/14  

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч 
749    

в том числе:     

от турбин 362    

от РОУ 387    

от котлов  70 52,5  

Располагаемая мощность (за 

вычетом резерва 3%), Гкал/ч 
726,5    

Расход тепла на собственные 

нужды, Гкал/ч 
21,8 0,2784 0,3913  
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Наименование 

Показатели 

КемТЭЦ Котельная №27 Котельная №45 ИТОГО 

Возможный отпуск тепловой 

энергии, Гкал/ч 
704,7 69,72 52,11  

Присоединённая нагрузка 

потребителей в горячей воде, 

Гкал/ч 

269,61 45,9 36,02  

Отпуск тепловой энергии с учетом 

потерь в тепловых сетях, Гкал/ч 
287,51 48,87 39,86  

Присоединённая нагрузка 

потребителей в паре, Гкал/ч 
5,3    

Отпуск тепловой энергии в паре с 

учетом потерь , Гкал/ч 
5,3    

ИТОГО присоединенная нагрузка в 

паре и горячей воде 
274,91 45,9 36,02 356,83 

в том числе:     

отопление, вентиляция 171,58 39,88 31,18 242,64 

горячее водоснабжение, технология 94,91 6,02 4,84 105,77 

При выводе из эксплуатации одного 

из источников тепла 
    

Необходимое обеспечение по 

СНиП 88,8% 
152,36 35,41 27,69 215,46 

авария на КемТЭЦ 
 69,72 52,11 121,83 

авария на котельной №27 
704,7  52,11 756,81 

авария на котельной №45 
704,7 69,72  774,42 
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3 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

3.1 Термины и определения 

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют 

определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике». 

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять 

во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 

способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях 

применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы 

теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения 

объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.  

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное 

состояние в течение некоторого времени или наработки; 

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять 

работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе 

технического обслуживания и ремонта; 

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в 

приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем 

технического обслуживания и ремонта; 

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при 

котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации; 

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, 

при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и 

(или) конструкторской (проектной) документации; 

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в 

целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) 

конструкторской (проектной) документации; 

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором 

значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные 

функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных 
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состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично 

неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять 

требуемые функции; 

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, 

при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо 

восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно; 

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного 

состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) 

конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для 

одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев 

предельного состояния; 

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта 

при сохранении работоспособного состояния; 

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента 

тепловой сети или тепловой сети в целом; 

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного 

состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации. 

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в 

следующих интерпретациях: 

Отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его 

работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в 

связи с нарушением герметичности этого участка); 

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в 

отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных 

зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). 

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины 

«повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым 

может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 

27.002-09 «Надежность в технике» эти события не приводят к нарушению 

работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения 

незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К 

таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном 

теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей 
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требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных 

теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам. 

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика 

«тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в данном 

разделе термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов. 

3.2 Методика расчета надежности теплоснабжения 

3.2.1 Расчет надежности теплоснабжения нерезервируемых участков тепловой сети 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 расчет 

надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом 

минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать 

(пункт «6.26») для: 

источника теплоты Рит = 0,97; 

тепловых сетей Ртс = 0,9; 

потребителя теплоты Рпт = 0,99; 

системы СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86. 

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому 

потребителю осуществляется по следующему алгоритму: 

1) Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по 

отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети. 

2) На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, 

составляющих этот путь. 

3) Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, 

диаметр и протяженность. 

4) На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на 

ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются 

следующие зависимости: 

• 0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в 

конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации 

участков от 3 до 17 лет (1/км/год); 

• средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети 

с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; 

• средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети 
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с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; 

• средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков 

тепловой сети; 

• средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков 

тепловой сети в зависимости от диаметра участка. 

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-09 «Надежность в 

технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя i , который имеет 

размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без 

резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле 

надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов 

приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, 

состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению 

вероятностей безотказной работы: 
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Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей 

отказов на каждом участке  1 1 2 2c n nL L L   = + + +
, [1/час], где iL

-протяженность каждого 

участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем 

меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен 

одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как 

некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным 

периодом). 

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но главное, она 

зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, 

а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания 

параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяется зависимость от срока 

эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла: 

( ) ( )
1

0 0,1t


 
−

=
, 

(3.2.) 

где  - срок эксплуатации участка [лет]. 

Характер изменения интенсивности отказов  зависит от параметра  : при 1  , она 

монотонно убывает, при 1   - возрастает; при 1 =  функция принимает вид 
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( ) 0t Const = =
. А 0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в 

конкретной системе теплоснабжения. 

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать 

следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов: 
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(3.3) 

На рисунке 3.2.1-1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока 

эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых 

допущениях, которые были сделаны при отборе данных: 

• она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое 

разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды; 

• в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети 

после каждого отказа. 

 

Рисунок 3.2.1-1 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации 

участка тепловой сети 

5) По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах 

наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур 

наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии 

этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения 
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тепловых сетей принимают по данным СНиП 01-01-82 «Строительная климатология и 

геофизика» или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». 

6) С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских 

установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения 

снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ 

теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых 

помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 

°С (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры 

в жилом здании используют формулу: 
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(3.4) 

где  

вt  
- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z

в часах, после наступления исходного события, °С; 

z  - время, отсчитываемое после начала исходного события, ч; 

вt  - 
температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала 

исходного события, °С; 

нt  
- температура наружного воздуха, усредненная на периоде  времени z , °С; 

оQ
 

- подача теплоты в помещение, Дж/ч; 

Vqо  
- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С); 

  - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. 

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном 

прекращении теплоснабжения эта формула  при 0о

o

Q

q V

 
= 

   имеет следующий вид: 
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(3.5) 

где ,в аt
 - 

внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа 

теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий); 

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха 

для г. Кемерово (см. таблицу 3.2.1-1) при коэффициенте аккумуляции жилого здания 40 =  

часов. 
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Таблица 3.2.1-1 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого 

помещения 

Температура наружного 

воздуха, °С 

Повторяемость 

температур наружного 

воздуха, час 

Время снижения температуры 

воздуха внутри отапливаемого 

помещения до +12 °С 

-50 0 4,85 

-47,5 0 5,05 

-42,5 5 5,48 

-37,5 19 5,99 

-32,5 90 6,61 

-27,5 170 7,38 

-22,5 369 8,34 

-17,5 580 9,60 

-12,5 832 11,30 

-7,5 910 13,75 

-2,5 860 17,57 

2,5 908 24,44 

7,5 537 40,87 

 

7) На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости 

температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента 

(участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа 

теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени 

восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для 

времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым: 

( ) 1,2

.1р c зz а b cl D = + +  , 
(3.6) 

где  

, ,a b c  - 
постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода 

(подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа 

диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ 

.c зl
 

- расстояние между секционирующими задвижками, м; 

D  - условный диаметр трубопровода, м. 

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника 

до абонента: 

• по уравнению 3.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i -том 

участке; 

• по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 

3.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта; 

• вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых 

время снижения температуры до критических значений меньше чем время 
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ремонта повреждения; 

• вычисляются относительные доли (см. уравнение 3.7) и поток отказов (см. 

уравнение 3.8) участка тепловой сети, способный привести к снижению 

температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 °С. 

,
1

i j j

р оп

z
z

z





 
= −   
   

(3.7) 

,

1

j N

i i i i j

j

L z 
=

=

= 
, 

(3.8) 

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно 

абонента 

exp( )i ip = −
 

(3.9) 

 

3.2.2 Расчет надежности теплоснабжения нерезервируемых участков тепловой сети 

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения 

надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов 

или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым 

способом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы 

теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных 

соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но 

значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных 

сечений». 

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы 

необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, чтобы 

определить весь набор путей передачи теплоносителя от источника тепловой мощности к 

потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). Выявленные пути и их 

совместное рассмотрение позволяют свести схему к параллельному или последовательно 

параллельному соединению участков тепловой сети. 

Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном 

анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе 

надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности 

резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям. 
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Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности 

вероятности безотказной работы теплоснабжения 

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, 

по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного 

потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, 

«ТеплоГраф», «Zulu») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно 

сокращает время на структурный анализ тепловой сети. 

Шаг 3.  Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. 

Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных 

участков тепловой сети (в смысле надежности). 

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных 

участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, 

приведенным в разделе 2.2.1. По результатам расчетов определяются: 

- вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного - того пути: 

1

n

ej i

i

p p
=

=
 

(3.10) 

- вероятность отказа эквивалентного нерезервированного -того пути: 

1

1
n

ej i

i

q p
=

= −
 

(3.11) 

- параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути: 

,

1

j N

ej i i i k

j

L z 
=

=

= 
, 

(3.12) 

- среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j -того пути: 

. 1бр ej ejT =
, 

(3.13) 

- среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j -того 

пути: 

.вс ej ej ejT q =
, 

(3.14) 

при этом 

,ej еj вс еjq T= 
, 

(3.15) 
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Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков 

пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных 

соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных: 

- вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k -того пути: 

1

1
m

ek ej

j

p q
=

= −
 

(3.16) 

- вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути: 

1

m

ek ej

j

q q
=

=
 

(3.17) 

- параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути: 

1

1 1

mm

ek ej el ej

j l
l j

T  
−

= =


= 
, 

(3.18) 

- среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k -того пути: 

1

1

.

1 1

mm

бр ek ej el ej

j l
l j

T T 

−

−

= =


 
 =
 
  

 
 

(3.19) 

- среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути: 

1

1

1 1

m

ej ej

j

ek

mm

ej el ej

j l
l j

T

T

T



 

=

−

= =


=
 
 
 
  



 
, 

(3.20) 

 

3.2.3 Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям 

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов повышения 

надежности является резервирование участков, суммы участков, целых магистральных выводов 

или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А наиболее часто применяемым 

способом расчета систем теплоснабжения с резервированием – приведение реальной системы 

теплоснабжения к эквивалентной модели параллельных или последовательно-параллельных 

соединений участков тепловой сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но 

значительно более простым чем, например, «метод минимальных путей - минимальных 

сечений». 
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Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального 

теплопровода, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для 

каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу. 

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного 

потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного 

потребителя недоотпуск рассчитывается как: 

н пр оп тпQ Q T q =  
,Гкал 

(3.21) 

где 

прQ
 

- 
среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя 

(либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; 

опT  - продолжительность отопительного периода, час; 

тпq  - вероятность отказа теплопровода. 

3.2.4 - Показатели надежности и готовности энергосистем к безаварийному 

теплоснабжению  

Расчет данных показателей производится согласно Методическим указаниям по 

анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, (согл. 

Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 N 310 "Об утверждении Методических указаний 

по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения"). 

Для расчета используется ряд показателей надежности системы теплоснабжения: 

Кэ — показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии 

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:   

• Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;  

• Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения. 

Кв — показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии 

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 

Кт — показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии 

характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

• Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива; 

• Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива. 

Ки — показатель надежности оборудования источников тепловой энергии 

характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой 

энергии к отопительному периоду 
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Кб — показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и 

пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей: 

характеризуется долей (%)тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников 

тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей: 

• Кб = 1,0 - полная обеспеченность; 

• Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее; 

• Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%. 

Кр — показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов 

тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек: характеризуемый 

отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых 

нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения городских 

округов, выраженный в %: 

Оценку уровня резервирования (Кр): 

• от 90% до 100%              - Кр = 1,0; 

• от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7; 

• от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5; 

• от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3; 

• менее 30% включительно      - Кр = 0,2. 

Кс - показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый долей 

ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле: 

Кс= (Sэксп- Sветх)/ Sэксп 

где 

Sэксп – протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, 

Sветх – протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; 

Ктс – показатель надежности тепловых сетей, определяется как средний по частным  

Котк тс— показатель интенсивности отказов тепловых сетей, характеризуемый 

количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска 

тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением: 

Иотк тс = nотк / S 

Где 

nотк - количество отказов за предыдущий год; 
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S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы 

теплоснабжения (км); 

В зависимости от интенсивности отказов Иотк тс определяется показатель 

надежности тепловых сетей Котк тс: 

• до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0; 

• от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8; 

• от 0,6 - 1,2 включительно   - Котк тс = 0,6; 

• свыше 1,2                   - Котк тс = 0,5. 

 Котк ит – показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый 

количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии, с ограничением отпуска 

тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением: 

Иотк ит = Кэ+Кв+Кт+Ки / 4 

В зависимости от интенсивности отказов Иотк ит определяется показатель 

надежности теплового источника Котк ит: 

• до 0,2 включительно         - Котк ит = 1,0; 

• от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8; 

• от 0,6 - 1,2 включительно   - Котк ит = 0,6. 

Показатель надежности источников тепловой энергии Кист определяется как средний 

по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Ки 

Кп - показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 

персоналом определяется как отношение фактической численности к численности по 

действующим нормативам, но не более 1,0 

Км - показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и 

оборудованием принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, 

определенному по нормативам, по основной номенклатуре (машины, специальные 

механизмы, оборудование). Принимаемые для определения значения общего Км частные 

показатели не должны быть выше 1,0 

Ктр - показатель наличия основных материально-технических ресурсов определяется 

как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по 

нормативам, по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, 

сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные 

показатели не должны быть выше 1,0 

Кист -  показатель укомплектованности передвижными автономными источниками 

электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как 
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отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к 

потребности 

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций Кгот к проведению 

аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения определяется следующим 

образом: 

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 

При расчете показателей надежности СЦТ на 2033 г. учтены предложения по 

реконструкции тепломагистралей с увеличением диаметра повышения надёжности, 

приведенные в книге 7 Обосновывающих материалов, а также запланированные реконструкции 

тепловых сетей согласно Инвестиционным программам. 

С целью оценки надежности теплоснабжения потребителей, расположенных на 

территории г. Кемерово, произведены 2 вида расчетов для систем централизованного 

теплоснабжения: 

• - расчет показателей надежности СЦТ на 2019 г. без учета мероприятий по 

повышению надежности теплоснабжения; 

• - расчет показателей надежности СЦТ на 2033 г. с учетом мероприятий по 

повышению надежности теплоснабжения. 

Необходимость второго вида расчета отпадает в случае, если перспективные показатели 

надежности на 2033 г. (без учета мероприятий, направленных на повышение надежности 

теплоснабжения) будут соответствовать нормативным показателям согласно СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети». 

Результаты расчета показателей надежности тепловых сетей, расположенных в зоне 

действия источников тепловой энергии г. Кемерово приведены в разделах 4.1 – 4.3. 

Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой 

энергии, обозначены в приложении как «Интенсивность отказов». Перспективные показатели, 

определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, 

обозначены в приложении как «Время восстановления». Перспективные показатели, 

определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, 

соответствующие отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче 

тепловой энергии, обозначены как «Вероятность отказа». 

По результатам расчета надежности тепломагистралей на 2033 г. рекомендуются 

следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности): 

- мероприятие №1 рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на 

расчетный срок и предусматривает: 

1) контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов; 

2) экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные 

сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на 
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дальнейшую эксплуатацию трубопроводов; 

- мероприятие №2 рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности 

на расчетный срок и предусматривает: 

1) экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные 

сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на 

дальнейшую эксплуатацию трубопроводов; 

2) реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам 

экспертного обследования технического состояния трубопроводов; 

- мероприятие №3 рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности 

после реализации мероприятий второй категории и предусматривает резервирование участков 

тепломагистралей с наименьшими параметрами надежности. 

Расчет капитальных затрат на осуществление мероприятий по повышению надежности 

теплоснабжения представлены в Книгах 6, 7 и 11. 

Необходимо отметить, что расчет показателей надежности СЦТ был выполнен при 

помощи добавленного модуля программно-расчетного комплекса ZuluThermo 8.0 по методике, 

алгоритм которой описан в предыдущих разделах. 
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Таблица 3.2-1 - Показатели надежности и готовности энергосистем к безаварийному теплоснабжению  (базовый год) 

№ 
Наименование 

теплоисточника 

Показатели надежности и готовности энергосистем к безаварийному теплоснабжению (согл. Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 N 310 

"Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения") 

КЭ КВ КИ КТ КБ КР КС КОТК.ТС КОТК.ИТ КНЕД КП КМ КТР КИСТ КГОТ категория готовности 
оценка надежности 

теплоисточников 
КТС 

оценка надежности 

тепловых сетей 

общая оценка 

надежности систем 

теплоснабжения 

города 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Кемеровская ГРЭС 
1 1 1 1 1 1 0.7774 1 1 1 1 1 1 1 1 

Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.95548 высоконадежные Высоконадежные 

2 Ново-Кемеровская ТЭЦ 

3 Кемеровская ТЭЦ 1 1 1 1 1 0.5 0.89 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.878 надежные Надежные 

4 Котельная № 4  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

5 Котельная № 6  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

6 Котельная № 7  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 1 высоконадежные Высоконадежные 

7 Котельная № 8  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 1 высоконадежные Высоконадежные 

8 Котельная № 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 1 высоконадежные Высоконадежные 

9 Котельная № 11 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

10 Котельная № 14 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

11 Котельная № 15 1 1 1 1 1 0.2 0.84 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.808 надежные Надежные 

12 Котельная № 17  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

13 Котельная № 19 1 1 1 1 1 0.2 0.52 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.744 малонадежные Малонадежные 

14 Котельная № 24 1 1 1 1 1 0.2 0.56 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.752 надежные Надежные 

15 Котельная № 25 1 1 1 1 1 0.2 0.4 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.72 малонадежные Малонадежные 

16 Котельная № 26  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

17 Котельная № 27  1 1 1 1 1 0.7 0.71 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.882 надежные Надежные 

18 Котельная № 31  1 1 1 1 1 0.2 0.19 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.678 малонадежные Малонадежные 

19 Котельная № 34  1 1 1 1 1 0.2 0.13 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.666 малонадежные Малонадежные 

20 Котельная № 35  1 1 1 1 0.8 0.2 0.76 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.752 надежные Надежные 

21 Котельная № 38  1 1 1 1 1 0.2 0.4 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.72 малонадежные Малонадежные 

22 Котельная № 42  1 1 1 1 1 0.2 0.24 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.688 малонадежные Малонадежные 

23 Котельная № 43  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

24 Котельная № 45  1 1 1 1 1 0.7 0.42 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.824 надежные Надежные 

25 Котельная № 47  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

26 Котельная № 54 1 1 1 1 1 0.2 0.44 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.728 малонадежные Малонадежные 
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№ 
Наименование 

теплоисточника 

Показатели надежности и готовности энергосистем к безаварийному теплоснабжению (согл. Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 N 310 

"Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения") 

КЭ КВ КИ КТ КБ КР КС КОТК.ТС КОТК.ИТ КНЕД КП КМ КТР КИСТ КГОТ категория готовности 
оценка надежности 

теплоисточников 
КТС 

оценка надежности 

тепловых сетей 

общая оценка 

надежности систем 

теплоснабжения 

города 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

27 Котельная № 56  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

28 
Котельная № 60 

(электрокотельная) 
1 1 1 1 0.8 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.8 надежные Надежные 

29 Котельная № 91  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

30 Котельная № 65  1 1 1 1 1 0.2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.64 малонадежные Малонадежные 

31 Котельная № 66  1 1 1 1 1 0.2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.64 малонадежные Малонадежные 

32 Котельная № 92 1 1 1 1 1 0.2 0.68 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.776 надежные Надежные 

33 Котельная № 96 1 1 1 1 1 0.2 0.58 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.756 надежные Надежные 

34 Котельная № 97 1 1 1 1 1 0.8 0.73 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.906 высоконадежные Высоконадежные 

35 Котельная № 101 1 1 1 1 1 0.2 0.79 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.798 надежные Надежные 

36 Котельная № 102 1 1 1 1 1 0.2 0.83 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.806 надежные Надежные 

37 Котельная № 103 1 1 1 1 1 0.2 0.79 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.798 надежные Надежные 

38 Котельная № 110 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

39 Котельная № 112 1 1 1 1 1 0.2 0.99 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.838 надежные Надежные 

40 Котельная № 114 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

41 Котельная № 118 1 1 1 1 1 0.2 0.7 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.78 надежные Надежные 

42 Котельная № 122 1 1 1 1 1 0.2 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.74 малонадежные Малонадежные 

43 Котельная № 123 1 1 1 1 0.8 0.2 0.38 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.676 малонадежные Малонадежные 

44 Котельная № 141 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

45 Котельная № 158 1 1 1 1 1 0.2 0.65 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.77 надежные Надежные 

46 Котельная № 163 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

47 т/сети СЦТ-43 1 1 1 1 1 1 0.97 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.994 высоконадежные Высоконадежные 

48 
Котельная № 8 ж.р. 

Кедровка 
1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Удовлетворительная 
готовность 

Высоконадежные 0.96 высоконадежные Высоконадежные 

49 
Котельная № 9 ж.р. 

Промышленновский 
1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

50 
Котельная № 10 ст. 

Латыши 
1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Удовлетворительная 
готовность 

Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

 

Таблица 3.2-2 Показатели надежности и готовности энергосистем к безаварийному теплоснабжению  (2033 год)  
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№ 
Наименование 

теплоисточника 

Показатели надежности и готовности энергосистем к безаварийному теплоснабжению (согл. Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 N 310 

"Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения") 

КЭ КВ КИ КТ КБ КР КС КОТК.ТС КОТК.ИТ КНЕД КП КМ КТР КИСТ КГОТ категория готовности 
оценка надежности 

теплоисточников 
КТС 

оценка надежности 

тепловых сетей 

общая оценка 

надежности систем 

теплоснабжения 

города 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Кемеровская ГРЭС 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Удовлетворительная 
готовность 

Высоконадежные 1 высоконадежные Высоконадежные 

2 Ново-Кемеровская ТЭЦ 

3 Кемеровская ТЭЦ 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.9 надежные Надежные 

4 Котельная № 4  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

5 Котельная № 6  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

6 Котельная № 7  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 1 высоконадежные Высоконадежные 

7 Котельная № 8  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 1 высоконадежные Высоконадежные 

8 Котельная № 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 1 высоконадежные Высоконадежные 

9 Котельная № 11 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

10 Котельная № 14 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

11 Котельная № 15 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

12 Котельная № 17  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

13 Котельная № 19 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

14 Котельная № 24 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

15 Котельная № 25 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

16 Котельная № 26  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

17 Котельная № 27  1 1 1 1 1 0.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.94 высоконадежные Высоконадежные 

18 Котельная № 31  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

19 Котельная № 34  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

20 Котельная № 35  1 1 1 1 0.8 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.8 надежные Надежные 

21 Котельная № 38  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

22 Котельная № 42  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

23 Котельная № 43  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

24 Котельная № 45  1 1 1 1 1 0.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.94 высоконадежные Высоконадежные 

25 Котельная № 47  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

26 Котельная № 54 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

27 Котельная № 56  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 
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№ 
Наименование 

теплоисточника 

Показатели надежности и готовности энергосистем к безаварийному теплоснабжению (согл. Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 N 310 

"Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения") 

КЭ КВ КИ КТ КБ КР КС КОТК.ТС КОТК.ИТ КНЕД КП КМ КТР КИСТ КГОТ категория готовности 
оценка надежности 

теплоисточников 
КТС 

оценка надежности 

тепловых сетей 

общая оценка 

надежности систем 

теплоснабжения 

города 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

28 
Котельная № 60 

(электрокотельная) 
1 1 1 1 0.8 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Удовлетворительная 
готовность 

Высоконадежные 0.8 надежные Надежные 

29 Котельная № 91  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

30 Котельная № 65  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

31 Котельная № 66  1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

32 Котельная № 92 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

33 Котельная № 96 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

34 Котельная № 97 1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.96 высоконадежные Высоконадежные 

35 Котельная № 101 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

36 Котельная № 102 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

37 Котельная № 103 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

38 Котельная № 110 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

39 Котельная № 112 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

40 Котельная № 114 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

41 Котельная № 118 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

42 Котельная № 122 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

43 Котельная № 123 1 1 1 1 0.8 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.8 надежные Надежные 

44 Котельная № 141 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

45 Котельная № 158 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

46 Котельная № 163 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

47 т/сети СЦТ-43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 1 высоконадежные Высоконадежные 

48 
Котельная № 8 ж.р. 

Кедровка 
1 1 1 1 1 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.96 высоконадежные Высоконадежные 

49 
Котельная № 9 ж.р. 
Промышленновский 

1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 

50 Котельная № 10 ст. Латыши 1 1 1 1 1 0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Удовлетворительная 

готовность 
Высоконадежные 0.84 надежные Надежные 
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4.1 Расчет показателей надежности тепловых сетей Кемеровской ТЭЦ 

Расчетный путь движения начинается от Кемеровской ТЭЦ.  

В ходе анализа результатов расчета показателей надежности СЦТ (без учета мероприятий 

по повышению надежности теплоснабжения) были сделаны выводы: 

В ходе анализа результатов расчета показателей надежности СЦТ (без учета мероприятий 

по повышению надежности теплоснабжения) были сделаны выводы: 

1) Вероятность безотказной работы СЦТ на 2019 г будет равна 96%, что 

значительно превышает нормативное значение (согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» 

(актуализированная версия) значение равно 86,4%); 

2) Из вышесказанного следует, что рассматриваемая СЦТ на 2019 г.  способна 

обеспечивать показатели надежности, соответствующие нормативным значениям. 

3) После переключения к Кемеровской ТЭЦ потребителей, ранее подключенных к 

котельным №27 и №45 рекомендуется проведение наладочных работ, что будет способствовать 

повышению надежности теплоснабжения. Нормативные показатели надежности будут 

достигнуты только при условии проведения наладочных работ. 

4) К 2033 году показатели надежности поддерживаются плановой перекладкой 

участков, у которых срок службы превышает нормативный.  Список участков, у которых срок 

службы превышает нормативный приведен в таблице ниже (Таблица 4.6-1 – Перечень 

мероприятий для обеспечения нормативной надежности) 

5) После проведния мероприятий по переключению потребителей, находящихся в 

зоне действия котельных 27 и 45, а также после проведения наладочных работ, в рамках 

последующей актуализации рекомендуется проведение анализа сложившихся гидравлических 

режимов и рассмотрение вопроса о целесообразности резервирования участка трассы от 

Кемеровской ТЭЦ до Рудничного района. 

В целом все потребители рассматриваемого района имеют показатели  вероятности 

безотказной работы и коэффициент готовности, удовлетворяющие нормативным 

значениям. Это обеспечивается в первую очередь за счет наличия резервирующих 

перемычек на тепловых сетях данного района, а также отсутствие отказов на IV 

тепломагистрали с момента ввода в эксплуатацию, повлекшие остановку теплоснабжения 

у потребителей, в следствии чего был принят показатель средней интенсивности отказов 

для тепловых сетей равный 0,015 1/(км год) 

.
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Рисунок 4-1 Схема резервирующих кольцевых участков тепловой сети Кировского 

района правобережной части г. Кемерово 

 

Рисунок 4-2 Схема резервирующих кольцевых участков тепловой сети Рудничного 

района правобережной части г. Кемерово
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Рисунок 4-3 Путь от рассматриваемого источника до потребителя с минимальными показателями вероятности безотказной работы 
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Рисунок 4-4 Вероятность безотказного тплоснабжения потребителей в рассматрвиаемой зоне теплоснабжения  
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Рисунок 4-5 Коэффициент готовности системы ктеплоснабжению потребителей 
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Рисунок 4-6 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от Кемеровской ТЭЦ   
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4.2 Расчет показателей надежности тепловых сетей Кемеровской ГРЭС и 

Ново-Кемеровской ТЭЦ 

Система теплоснабжения Кемеровской ГРЭС и Ново-Кемеровской ТЭЦ представляет 

собой единый контур, в пределах которого обеспечивается взаимное резервировании 

источника. 

На надежности теплоснабжения также благоприятно сказывается наличие кольцевых 

участков (Рисунок 4-10) 

В ходе анализа результатов расчета показателей надежности СЦТ (без учета мероприятий 

по повышению надежности теплоснабжения) были сделаны выводы: 

1) Вероятность безотказной работы СЦТ на 2019 г будет равна 96%, что значительно 

превышает нормативное значение (согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» 

(актуализированная версия) значение равно 86,4%); 

2) Из вышесказанного следует, что рассматриваемая СЦТ на 2019 г.  способна 

обеспечивать показатели надежности, соответствующие нормативным значениям. 

3) После переключения к системе теплоснабжения потребителей, ранее 

подключенных к котельным №26 и №114 рекомендуется проведение наладочных работ, что 

будет способствовать повышению надежности теплоснабжения 

4) К 2033 году показатели надежности поддерживаются плановой перекладкой 

участков, у которых срок службы превышает нормативный. 

По существующему состоянию магистральные тепловые сети имеют резерв пропускной 

способности, позволяющий осуществлять подключение новых потребителей. При 

прогнозируемом в схеме теплоснабжения приросте тепловой нагрузки ожидается исчерпание 

резерва по тепломагистралям ТМ-5 (от НКТЭЦ до ПНС-9), ТМ-3а (от КСЗ-11 до ПНС-2). 

Выполнение мероприятий по реконструкции тепловых сетей и объектов на них с целью 

подключения перспективных нагрузок до 2033 года позволит обеспечить подключение новых 

потребителей на весь расчетный период Схемы теплоснабжения. 
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Рисунок 4-7 Путь от рассматриваемого источника до потребителя с минимальными показателями вероятности безотказной работы
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Рисунок 4-8  Вероятность безотказного тплоснабжения потребителей в рассматрвиаемой зоне теплоснабжения 
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Рисунок 4-9 Коэффициент готовности системы к теплоснабжению потребителей
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Рисунок 4-10  Схема резервирующих кольцевых участков тепловой сети левобережной части г. Кемерово
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Рисунок 4-11 4-12 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от Кемеровской ГРЭС и Ново-Кемеровской ТЭЦ после проведения мероприятий по повышению надежности 
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4.3 Расчет показателей надежности тепловых сетей котельных АО 

«Теплоэнерго» 

Результаты расчета показателей надежности тепловых сетей от котельных АО 

«Теплоэнерго» без учета мероприятий по повышению надежности теплоснабжения и с 

учётом мероприятий представлены ниже в таблицах.данного раздела. 

На рисунках (Рисунок 4-13 -  приведены зоны нормативной надежности 

Снижение нормативной надежности в перспективе на Котельной №35 связано с 

дефицитом, возникающим после подключения перспективного объекта – школа на 525 

учащихся. 

На котельной № 96 снижение нормативной надежности на указанной ветви связано 

с подключением к сетям удаленного потребителя протяженным трубопроводом малого 

диаметра. 

 

Рисунок 4-13 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная № 4 
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Рисунок 4-14 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №6 

 
Рисунок 4-15 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №8 
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Рисунок 4-16 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №15 

 

Рисунок 4-17Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №17 
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Рисунок 4-18 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №31 

 

Рисунок 4-19 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №34 
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Рисунок 4-20 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №38 

 

Рисунок 4-21 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №35 
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Рисунок 4-22 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №42 и Котельная № 141 

 

Рисунок 4-23 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №43 
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Рисунок 4-24 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №56 

 

Рисунок 4-25 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №60 
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Рисунок 4-26 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №91 

 

Рисунок 4-27 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №65 
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Рисунок 4-28 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №66 

 

Рисунок 4-29 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №92 
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Рисунок 4-30 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №96 

 

Рисунок 4-31 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №97 
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Рисунок 4-32 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №101 

 

Таблица 4.3-1  Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №102 



55 

 

Рисунок 4-33 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №103 

 

Рисунок 4-34 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №110 



56 

 

Рисунок 4-35 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №112 

 

Рисунок 4-36 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №118 
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Рисунок 4-37 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №122 

 

Рисунок 4-38 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №123 
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Рисунок 4-39 Зоны надежного и ненадежного теплоснабжения от источника 

Котельная №163 
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Таблица 4.3-2 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  4 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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  3,5 0,1 0,1 2015 2 6,737087 0,148432 0,0000138 0 0,0000003 0,9999997 

ТК-1 Поликлиника №5 33,9 0,1 0,1 2015 2 6,737087 0,148432 0,0000138 5E-07 0,0000032 0,9999968 

  ТК-1 3,2 0,1 0,1 2015 2 6,737087 0,148432 0,0000138 0 0,0000003 0,9999997 

Таблица 4.3-3 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  4 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а

 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а

 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

Котельная № 
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ТК-1 Поликлиника №5 33,9 0,1 0,1 2015 18 6,737087 0,148432 0,0000114 4E-07 0,0000026 0,9999974 

  ТК-1 3,2 0,1 0,1 2015 18 6,737087 0,148432 0,0000114 0 0,0000002 0,9999998 

 

Таблица 4.3-4 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  6 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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  153 0,15 0,15 2015 2 9,065464 0,110309 0,0000138 2,1E-06 0,0000191 0,9999809 

  
гимназия 42 

отопление 
8,5 0,15 0,15 2015 2 9,065464 0,110309 0,0000138 1E-07 0,0000011 0,9999989 

  
гимназия 42 

ГВС 
8,5 0,05 0,05 2015 2 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 
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    154 0,05 0,05 2015 2 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    1 0,15 0,15 2017 0 9,064903 0,110316 0,0000158 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,15 0,15 2015 2 9,065464 0,110309 0,0000138 0 0,0000001 0,9999999 

 

Таблица 4.3-5 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  6 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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  153 0,15 0,15 2015 18 9,066026 0,110302 0,0000114 1,8E-06 0,0000159 0,9999841 

  
гимназия 42 

отопление 
8,5 0,15 0,15 2015 18 9,066026 0,110302 0,0000114 1E-07 0,0000009 0,9999991 

  
гимназия 42 

ГВС 
8,5 0,05 0,05 2015 18 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    154 0,05 0,05 2015 18 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    1 0,15 0,15 2015 18 9,156194 0,109216 0,0000114 0 0,0000001 0,9999999 
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Таблица 4.3-6 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  7 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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№ 7 

Гимназия № 42 

Детский сад 

отоп 

1 0,07 0,07 2015 2 5,390909 0,185497 0,0000138 0 0,0000001 0,9999999 

  104 0,07 0,07 2015 2 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

  1 0,07 0,07 2017 0 5,390684 0,185505 0,0000158 0 0,0000001 0,9999999 

  104 0,07 0,07 2015 2 5,390909 0,185497 0,0000138 0,0000014 0,0000077 0,9999923 

 

Таблица 4.3-7 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  7 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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Котельная № 

7 

Гимназия № 42 

Детский сад 

отоп 

1 0,07 0,07 2015 18 5,390909 0,185497 0,0000114 0 0,0000001 0,9999999 

    104 0,07 0,07 2015 18 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    1 0,07 0,07 2015 18 5,41432 0,184695 0,0000114 0 0,0000001 0,9999999 

    104 0,07 0,07 2015 18 5,390909 0,185497 0,0000114 1,2E-06 0,0000064 0,9999936 

 

Таблица 4.3-8 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  8 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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Котельная № 

8 ТЭ 
ТК-1 14 0,07 0,07 2015 2 5,387532 0,185614 0,0000138 2E-07 0,000001 0,9999990 

ТК-1   49 0,07 0,07 2015 2 5,387532 0,185614 0,0000138 7E-07 0,0000036 0,9999964 

  Детс.сад № 5 57 0,07 0,07 2015 2 5,387532 0,185614 0,0000138 8E-07 0,0000042 0,9999958 

    14 0,04 0,04 2015 2 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    49 0,04 0,04 2015 2 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    57 0,04 0,04 2015 2 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    1 0,07 0,07 2017 0 5,41432 0,184695 0,0000158 0 0,0000001 0,9999999 
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Таблица 4.3-9 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  8 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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    1 0,07 0,07 2015 18 5,41432 0,184695 0,0000114 0 0,0000001 0,9999999 

    57 0,04 0,04 2015 18 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

  Детс.сад № 5 57 0,07 0,07 2015 18 5,387532 0,185614 0,0000114 7E-07 0,0000035 0,9999965 

    14 0,04 0,04 2015 18 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    49 0,04 0,04 2015 18 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

Котельная № 

8 ТЭ 
ТК-1 14 0,07 0,07 2015 18 5,387307 0,185621 0,0000114 2E-07 0,0000009 0,9999991 

ТК-1   49 0,07 0,07 2015 18 5,387532 0,185614 0,0000114 6E-07 0,000003 0,9999970 
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Таблица 4.3-10 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  15 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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Школа №60 

основное здание 
21 0,1 0,1 1996 21 6,723825 0,148725 0,0000137 3E-07 0,0000019 0,9999981 

  мастерские 18 0,032 0,032 1996 21 3,888995 0,257136 0,0000137 2E-07 0,000001 0,9999990 

Котельная 

№15 
ТК1 1 0,1 0,1 2017 0 6,658831 0,150177 0,0000158 0 0,0000001 0,9999999 

ТК-2   3 0,1 0,1 1996 21 6,723825 0,148725 0,0000137 0 0,0000003 0,9999997 

ТК1 ТК-2 55 0,1 0,1 2004 13 6,723825 0,148725 0,00001 5E-07 0,0000037 0,9999963 

 

Таблица 4.3-11 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  15 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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  мастерские 18 0,032 0,032 1996 37 3,888995 0,257136 0,0001732 0,0000031 0,0000121 0,9999879 

    20 0,065 0,065 2019 14 5,197532 0,192399 0,00001 0,0000002 0,000001 0,9999990 

  
Школа №60 

основное здание 
21 0,1 0,1 2021 12 6,723825 0,148725 0,00001 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

Котельная 

№15 
ТК1 2,5 0,1 0,1 2017 16 6,566781 0,152282 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-2   3 0,1 0,1 1996 37 6,723825 0,148725 0,0001732 0,0000005 0,0000035 0,9999965 

ТК1 ТК-2 55 0,1 0,1 2004 29 6,723825 0,148725 0,0000334 0,0000018 0,0000123 0,9999877 
 

Таблица 4.3-12 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  17 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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Спортивный 

клуб 
5 0,08 0,08 2014 3 5,830869 0,171501 0,0000127 1E-07 0,0000004 0,9999996 

Котельная 

№17 
ТК-1 17 0,082 0,082 2017 0 5,888696 0,169817 0,0000158 3E-07 0,0000016 0,9999984 

Котельная 

№17 
ТК-3 30 0,08 0,08 2014 3 5,830869 0,171501 0,0000127 4E-07 0,0000022 0,9999978 

ТК-1 ТК-2 85 0,082 0,082 2004 13 5,888696 0,169817 0,00001 8E-07 0,000005 0,9999950 

ТК-2 Школа №56 2 т/у 78 0,082 0,082 2009 8 5,888696 0,169817 0,00001 8E-07 0,0000046 0,9999954 

ТК-2 Школа №56 1 т/у 5 0,05 0,05 2004 13 4,582634 0,218215 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-3   35 0,08 0,08 2014 3 5,830869 0,171501 0,0000127 4E-07 0,0000026 0,9999974 
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Таблица 4.3-13 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  17 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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    33,19 0,082 0,082 2019 14 5,879663 0,170078 0,00001 0,0000003 0,000002 0,9999980 

  
Спортивный 

клуб 
5 0,08 0,08 2014 19 5,830869 0,171501 0,0000121 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

Котельная 

№17 
ТК-1 17 0,082 0,082 2017 16 5,879663 0,170078 0,00001 0,0000002 0,000001 0,9999990 

Котельная 

№17 
ТК-3 30 0,08 0,08 2014 19 5,830869 0,171501 0,0000121 0,0000004 0,0000021 0,9999979 

ТК-1 ТК-2 85 0,082 0,082 2004 29 5,879663 0,170078 0,0000334 0,0000028 0,0000167 0,9999833 

ТК-2 
Школа №56 1 

т/у 
5 0,05 0,05 2004 29 4,582634 0,218215 0,0000334 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-2 
Школа №56 2 

т/у 
78 0,082 0,082 2009 24 5,879663 0,170078 0,0000178 0,0000014 0,0000082 0,9999918 

ТК-3   35 0,08 0,08 2014 19 5,830869 0,171501 0,0000121 0,0000004 0,0000025 0,9999975 
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Таблица 4.3-14 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  19 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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  ТК-1 12 0,203 0,203 1994 23 11,880508 0,084171 0,0000162 0,0000002 0,0000023 0,9999977 

    30 0,082 0,082 1986 31 5,924895 0,168779 0,0000464 0,0000014 0,0000082 0,9999918 

  Прачечная 1 0,051 0,051 1986 31 4,623411 0,216291 0,0000464 0 0,0000002 0,9999998 

  ТК-5 5 0,082 0,082 1986 31 5,924895 0,168779 0,0000464 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

  
Спальный 

корпус 
1 0,125 0,125 1995 22 7,828213 0,127743 0,0000149 0 0,0000001 0,9999999 

  Школа 50 0,1 0,1 1995 22 6,733841 0,148504 0,0000149 0,0000007 0,000005 0,9999950 

  Столовая 30 0,051 0,051 1986 31 4,618947 0,2165 0,0000464 0,0000014 0,0000064 0,9999936 

Котельная 

№19 
  1 0,211 0,211 1994 23 12,315569 0,081198 0,0000162 0 0,0000002 0,9999998 

Насос в узле 

Школьная 2 
ул. Школьная, 2 12 0,05 0,05 1986 31 4,531974 0,220654 0,0000464 0,0000006 0,0000025 0,9999975 

ТК 2а ТК-3 66,8 0,125 0,125 1995 22 7,828213 0,127743 0,0000149 0,000001 0,0000078 0,9999922 

ТК-1   31 0,125 0,125 1995 22 7,828213 0,127743 0,0000149 0,0000005 0,0000036 0,9999964 

ТК-1 ТК 2а 41,1 0,125 0,125 1995 22 7,828213 0,127743 0,0000149 0,0000006 0,0000048 0,9999952 
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ТК-2 Бухгалтерия 1 0,051 0,051 1986 31 4,609095 0,216962 0,0000464 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-2 Спортзал 20 0,051 0,051 1986 31 4,609095 0,216962 0,0000464 0,0000009 0,0000043 0,9999957 

ТК-3 ТК-7 57 0,125 0,125 1995 22 7,828213 0,127743 0,0000149 0,0000008 0,0000066 0,9999934 

ТК-3   6 0,05 0,05 1995 22 4,582484 0,218222 0,0000149 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-4   19 0,051 0,051 2017 0 4,62064 0,21642 0,0000158 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК-4 УТ-1 21 0,05 0,05 1986 31 4,531974 0,220654 0,0000464 0,000001 0,0000044 0,9999956 

ТК-4   46 0,05 0,05 2017 0 4,531974 0,220654 0,0000158 0,0000007 0,0000033 0,9999967 

ТК-5 Проходная 25 0,05 0,05 1986 31 4,579628 0,218358 0,0000464 0,0000012 0,0000053 0,9999947 

ТК-5 ТК-2 73 0,051 0,051 1986 31 4,609095 0,216962 0,0000464 0,0000034 0,0000156 0,9999844 

ТК-5 ТК-6 12 0,082 0,082 1986 31 5,924895 0,168779 0,0000464 0,0000006 0,0000033 0,9999967 

ТК-6 Гараж З 22 0,051 0,051 1986 31 4,620179 0,216442 0,0000464 0,000001 0,0000047 0,9999953 

ТК-7 ТК-4 28 0,125 0,125 1995 22 7,828213 0,127743 0,0000149 0,0000004 0,0000033 0,9999967 

ТК-7 УТ-1 17 0,051 0,051 1996 21 4,615714 0,216651 0,0000137 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

УТ проектир ул. Школьная, 4 10 0,05 0,05 1995 22 4,531974 0,220654 0,0000149 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

УТ-1 
ул. Школьная, 

10б 
34 0,051 0,051 1996 21 4,615714 0,216651 0,0000137 0,0000005 0,0000022 0,9999978 

УТ-1 УТ-2 132 0,05 0,05 1995 22 4,531974 0,220654 0,0000149 0,000002 0,0000089 0,9999911 

УТ-1 
ул. Школьная, 

10а 
2 0,05 0,05 1996 21 4,583085 0,218194 0,0000137 0 0,0000001 0,9999999 

УТ-2 УТ проектир 70 0,05 0,05 1995 22 4,531974 0,220654 0,0000149 0,000001 0,0000047 0,9999953 
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УТ-2 
Насос в узле 

Школьная 2 
51 0,05 0,05 1986 31 4,531974 0,220654 0,0000464 0,0000024 0,0000107 0,9999893 

 

Таблица 4.3-15 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  19 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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  ТК-1 12 0,203 0,203 1994 39 11,880508 0,084171 0,0003063 0,0000037 0,0000432 0,9999568 

    30 0,082 0,082 1986 47 5,924895 0,168779 0,007105 0,0002132 0,001249 0,9987510 

  Прачечная 1 0,051 0,051 1986 47 4,623411 0,216291 0,007105 0,0000071 0,0000325 0,9999675 

  ТК-5 5 0,082 0,082 1986 47 5,924895 0,168779 0,007105 0,0000355 0,0002082 0,9997918 
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Спальный 

корпус 
1 0,125 0,125 1995 38 7,828213 0,127743 0,0002282 0,0000002 0,0000018 0,9999982 

  Школа 50 0,1 0,1 1995 38 6,733841 0,148504 0,0002282 0,0000114 0,000076 0,9999240 

  Столовая 30 0,051 0,051 1986 47 4,618947 0,2165 0,007105 0,0002132 0,0009737 0,9990263 

Котельная 

№19 
  1 0,211 0,211 1994 39 12,315569 0,081198 0,0003063 0,0000003 0,0000037 0,9999963 

Насос в узле 

Школьная 2 
ул. Школьная, 2 12 0,05 0,05 1986 47 4,531974 0,220654 0,007105 0,0000853 0,0003822 0,9996178 

ТК 2а ТК-3 66,8 0,125 0,125 1995 38 7,828213 0,127743 0,0002282 0,0000152 0,000118 0,9998820 

ТК-1   31 0,125 0,125 1995 38 7,828213 0,127743 0,0002282 0,0000071 0,0000548 0,9999452 

ТК-1 ТК 2а 41,1 0,125 0,125 1995 38 7,828213 0,127743 0,0002282 0,0000094 0,0000726 0,9999274 

ТК-2 Бухгалтерия 1 0,051 0,051 1986 47 4,609095 0,216962 0,007105 0,0000071 0,0000324 0,9999676 

ТК-2 Спортзал 20 0,051 0,051 1986 47 4,609095 0,216962 0,007105 0,0001421 0,0006478 0,9993522 

ТК-3 ТК-7 57 0,125 0,125 1995 38 7,828213 0,127743 0,0002282 0,000013 0,0001007 0,9998993 

ТК-3   6 0,05 0,05 1995 38 4,582484 0,218222 0,0002282 0,0000014 0,0000062 0,9999938 

ТК-4   19 0,051 0,051 2017 16 4,62064 0,21642 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК-4 УТ-1 21 0,05 0,05 1986 47 4,531974 0,220654 0,007105 0,0001492 0,0006688 0,9993312 

ТК-4   46 0,05 0,05 2017 16 4,531974 0,220654 0,00001 0,0000005 0,0000021 0,9999979 

ТК-5 Проходная 25 0,05 0,05 1986 47 4,579628 0,218358 0,007105 0,0001776 0,0008045 0,9991955 

ТК-5 ТК-2 73 0,051 0,051 1986 47 4,609095 0,216962 0,007105 0,0005187 0,0023643 0,9976357 
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ТК-5 ТК-6 12 0,082 0,082 1986 47 5,924895 0,168779 0,007105 0,0000853 0,0004996 0,9995004 

ТК-6 Гараж З 22 0,051 0,051 1986 47 4,620179 0,216442 0,007105 0,0001563 0,0007142 0,9992858 

ТК-7 ТК-4 28 0,125 0,125 1995 38 7,828213 0,127743 0,0002282 0,0000064 0,0000495 0,9999505 

ТК-7 УТ-1 17 0,051 0,051 1996 37 4,615714 0,216651 0,0001732 0,0000029 0,0000134 0,9999866 

УТ проектир ул. Школьная, 4 10 0,05 0,05 1995 38 4,531974 0,220654 0,0002282 0,0000023 0,0000102 0,9999898 

УТ-1 
ул. Школьная, 

10б 
34 0,051 0,051 1996 37 4,615714 0,216651 0,0001732 0,0000059 0,0000269 0,9999731 

УТ-1 УТ-2 132 0,05 0,05 1995 38 4,531974 0,220654 0,0002282 0,0000301 0,000135 0,9998650 

УТ-1 
ул. Школьная, 

10а 
2 0,05 0,05 1996 37 4,583085 0,218194 0,0001732 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

УТ-2 УТ проектир 70 0,05 0,05 1995 38 4,531974 0,220654 0,0002282 0,000016 0,0000716 0,9999284 

УТ-2 
Насос в узле 

Школьная 2 
51 0,05 0,05 1986 47 4,531974 0,220654 0,007105 0,0003624 0,0016241 0,9983759 
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Таблица 4.3-16 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  24 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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Котельная 

№24 
УТ-1 25 0,211 0,211 2016 1 12,193734 0,082009 0,0000158 0,0000004 0,0000048 0,9999952 

ТК-4 
Жилой жом 

№22 
10 0,082 0,082 1987 30 5,934966 0,168493 0,0000391 0,0000004 0,0000023 0,9999977 

УТ-1 УТ-2 118 0,211 0,211 1987 30 12,193734 0,082009 0,0000391 0,0000046 0,0000562 0,9999438 

УТ-2 УТ-2 1 0,211 0,211 2012 5 12,193734 0,082009 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

УТ-2 УТ-3 165 0,1 0,1 2012 5 6,648537 0,150409 0,00001 0,0000016 0,000011 0,9999890 

УТ-2 Коттедж Азот 93 0,051 0,051 1987 30 4,609249 0,216955 0,0000391 0,0000036 0,0000168 0,9999832 

УТ-2 УТ-2 1 0,211 0,211 2012 5 12,193734 0,082009 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

УТ-2 УТ-7 60 0,125 0,125 2002 15 7,902648 0,12654 0,00001 0,0000006 0,0000047 0,9999953 

УТ-3 д/с "Журавлик" 20 0,051 0,051 2014 3 4,620486 0,216427 0,0000127 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

УТ-3 ТК-4 132 0,1 0,1 1987 30 6,648537 0,150409 0,0000391 0,0000052 0,0000343 0,9999657 

УТ-7 УТ-10 78 0,1 0,1 1987 30 6,509704 0,153617 0,0000391 0,000003 0,0000198 0,9999802 

УТ-10 УТ-11 43 0,1 0,1 2002 15 6,509704 0,153617 0,00001 0,0000004 0,0000028 0,9999972 

УТ-11 УТ-12 5 0,1 0,1 2002 15 6,509704 0,153617 0,00001 0 0,0000003 0,9999997 
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УТ-11 
Мед. пункт 

"Спутник" 
20 0,051 0,051 1987 30 4,620486 0,216427 0,0000391 0,0000008 0,0000036 0,9999964 

УТ-12 
Адм. корпус  

"Спутник" 
35 0,051 0,051 1987 30 4,618177 0,216536 0,0000391 0,0000014 0,0000063 0,9999937 

УТ-12 УТ-13 21 0,1 0,1 2002 15 6,509704 0,153617 0,00001 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

УТ-13 УТ-14 40 0,1 0,1 2002 15 6,509704 0,153617 0,00001 0,0000004 0,0000026 0,9999974 

УТ-13 Туалет 8 0,025 0,025 2002 15 3,639306 0,274778 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

УТ-14 УТ-15 8 0,1 0,1 2002 15 6,509704 0,153617 0,00001 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

УТ-15 УТ-16 118 0,1 0,1 2013 4 6,509704 0,153617 0,00001 0,0000012 0,0000077 0,9999923 

УТ-15 УТ-15 5 0,1 0,1 2002 15 6,509704 0,153617 0,00001 0 0,0000003 0,9999997 

УТ-15 УТ-22 18 0,1 0,1 2013 4 6,509704 0,153617 0,00001 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

УТ-15 Сушилка 5 0,051 0,051 2002 15 4,622796 0,216319 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

УТ-16 Корпус 2 5 0,051 0,051 2013 4 4,622796 0,216319 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

УТ-16 УТ-17 50 0,1 0,1 1987 30 6,509704 0,153617 0,0000391 0,000002 0,0000127 0,9999873 

УТ-17 УТ-18 20 0,1 0,1 1987 30 6,509704 0,153617 0,0000391 0,0000008 0,0000051 0,9999949 

УТ-17 туалет 3 11,45 0,051 0,051 2002 15 4,621803 0,216366 0,00001 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

УТ-18 Корпус 3 7 0,051 0,051 1987 30 4,622488 0,216334 0,0000391 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

УТ-18 УТ-19 40 0,082 0,082 2002 15 5,898767 0,169527 0,00001 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

УТ-19 УТ-20 45 0,082 0,082 2002 15 5,898767 0,169527 0,00001 0,0000004 0,0000027 0,9999973 

УТ-19 туалет2 8 0,04 0,04 2002 15 4,189959 0,238666 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

УТ-20 УТ-21 58 0,082 0,082 2002 15 5,898767 0,169527 0,00001 0,0000006 0,0000034 0,9999966 
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УТ-20 туалет1 8 0,04 0,04 2002 15 4,189959 0,238666 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

УТ-20 Корпус 4 5 0,051 0,051 1987 30 4,622796 0,216319 0,0000391 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

УТ-21 Корпус 5 5 0,051 0,051 1987 30 4,622796 0,216319 0,0000391 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

УТ-22 УТ-23 10 0,1 0,1 1987 30 6,509704 0,153617 0,0000391 0,0000004 0,0000025 0,9999975 

УТ-22 
Корпус 1  

"Спутник" 
15 0,051 0,051 2002 15 4,621256 0,216391 0,00001 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

УТ-23 
Прачечная  

"Спутник" 
12 0,051 0,051 2002 15 4,621718 0,21637 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

УТ-23 УТ-24 106 0,1 0,1 2014 3 6,509704 0,153617 0,0000127 0,0000013 0,0000088 0,9999912 

УТ-24 УТ-25 12 0,1 0,1 2002 15 6,509704 0,153617 0,00001 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

УТ-25 УТ-26 35 0,1 0,1 2012 5 6,509704 0,153617 0,00001 0,0000003 0,0000023 0,9999977 

УТ-25 
Столовая 

"Спутник" 
10 0,082 0,082 2002 15 5,934966 0,168493 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

УТ-26 Корпус 9 15 0,051 0,051 2002 15 4,621256 0,216391 0,00001 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

УТ-26 УТ-27 65 0,1 0,1 1987 30 6,509704 0,153617 0,0000391 0,0000025 0,0000165 0,9999835 

УТ-27 УТ-28 50 0,1 0,1 2002 15 6,509704 0,153617 0,00001 0,0000005 0,0000033 0,9999967 

УТ-27 Корпус 8 15 0,051 0,051 2002 15 4,621256 0,216391 0,00001 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

УТ-28 Корпус 7 5 0,051 0,051 2002 15 4,622796 0,216319 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

УТ-28 Корпус 6 81 0,051 0,051 1987 30 4,611096 0,216868 0,0000391 0,0000032 0,0000146 0,9999854 

УТ-28 УТ-28 15 0,1 0,1 1987 30 6,509704 0,153617 0,0000391 0,0000006 0,0000038 0,9999962 
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Таблица 4.3-17 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  24 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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Котельная 

№24 
УТ-1 25 0,211 0,211 2016 17 12,193734 0,082009 0,00001 0,0000002 0,000003 0,9999970 

ТК-4 
Жилой жом 

№22 
10 0,082 0,082 1987 46 5,934966 0,168493 0,0043901 0,0000439 0,0002564 0,9997436 

УТ-1 УТ-2 118 0,211 0,211 2019 14 12,193734 0,082009 0,00001 0,0000012 0,0000142 0,9999858 

УТ-2 УТ-2 1 0,211 0,211 2012 21 12,193734 0,082009 0,0000137 0 0,0000002 0,9999998 

УТ-2 УТ-3 165 0,1 0,1 2012 21 6,648537 0,150409 0,0000137 0,0000023 0,0000148 0,9999852 

УТ-2 Коттедж Азот 93 0,051 0,051 1987 46 4,609249 0,216955 0,0043901 0,0004083 0,0018521 0,9981479 

УТ-2 УТ-2 1 0,211 0,211 2012 21 12,193734 0,082009 0,0000137 0 0,0000002 0,9999998 

УТ-2 УТ-7 60 0,125 0,125 2002 31 7,902648 0,12654 0,0000464 0,0000028 0,0000216 0,9999784 

УТ-3 д/с "Журавлик" 20 0,051 0,051 2014 19 4,620486 0,216427 0,0000121 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

УТ-3 ТК-4 132 0,1 0,1 1987 46 6,648537 0,150409 0,0043901 0,0005795 0,0037918 0,9962082 

УТ-7 УТ-10 78 0,1 0,1 1987 46 6,509704 0,153617 0,0043901 0,0003424 0,0021938 0,9978062 

УТ-10 УТ-11 43 0,1 0,1 2002 31 6,509704 0,153617 0,0000464 0,000002 0,0000128 0,9999872 

УТ-11 УТ-12 5 0,1 0,1 2002 31 6,509704 0,153617 0,0000464 0,0000002 0,0000015 0,9999985 
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УТ-11 
Мед. пункт 

"Спутник" 
20 0,051 0,051 1987 46 4,620486 0,216427 0,0043901 0,0000878 0,0003993 0,9996007 

УТ-12 
Адм. корпус  

"Спутник" 
35 0,051 0,051 1987 46 4,618177 0,216536 0,0043901 0,0001537 0,0006984 0,9993016 

УТ-12 УТ-13 21 0,1 0,1 2002 31 6,509704 0,153617 0,0000464 0,000001 0,0000062 0,9999938 

УТ-13 УТ-14 40 0,1 0,1 2002 31 6,509704 0,153617 0,0000464 0,0000019 0,0000119 0,9999881 

УТ-13 Туалет 8 0,025 0,025 2002 31 3,639306 0,274778 0,0000464 0,0000004 0,0000013 0,9999987 

УТ-14 УТ-15 8 0,1 0,1 2002 31 6,509704 0,153617 0,0000464 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

УТ-15 УТ-16 118 0,1 0,1 2013 20 6,509704 0,153617 0,0000128 0,0000015 0,0000097 0,9999903 

УТ-15 УТ-15 5 0,1 0,1 2002 31 6,509704 0,153617 0,0000464 0,0000002 0,0000015 0,9999985 

УТ-15 УТ-22 18 0,1 0,1 2013 20 6,509704 0,153617 0,0000128 0,0000002 0,0000015 0,9999985 

УТ-15 Сушилка 5 0,051 0,051 2002 31 4,622796 0,216319 0,0000464 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

УТ-16 Корпус 2 5 0,051 0,051 2013 20 4,622796 0,216319 0,0000128 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

УТ-16 УТ-17 50 0,1 0,1 1987 46 6,509704 0,153617 0,0043901 0,0002195 0,0014063 0,9985937 

УТ-17 УТ-18 20 0,1 0,1 1987 46 6,509704 0,153617 0,0043901 0,0000878 0,0005625 0,9994375 

УТ-17 туалет 3 11,45 0,051 0,051 2002 31 4,621803 0,216366 0,0000464 0,0000005 0,0000024 0,9999976 

УТ-18 Корпус 3 7 0,051 0,051 1987 46 4,622488 0,216334 0,0043901 0,0000307 0,0001398 0,9998602 

УТ-18 УТ-19 40 0,082 0,082 2002 31 5,898767 0,169527 0,0000464 0,0000019 0,0000108 0,9999892 

УТ-19 УТ-20 45 0,082 0,082 2002 31 5,898767 0,169527 0,0000464 0,0000021 0,0000121 0,9999879 

УТ-19 туалет2 8 0,04 0,04 2002 31 4,189959 0,238666 0,0000464 0,0000004 0,0000015 0,9999985 

УТ-20 УТ-21 58 0,082 0,082 2002 31 5,898767 0,169527 0,0000464 0,0000027 0,0000156 0,9999844 
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УТ-20 туалет1 8 0,04 0,04 2002 31 4,189959 0,238666 0,0000464 0,0000004 0,0000015 0,9999985 

УТ-20 Корпус 4 5 0,051 0,051 1987 46 4,622796 0,216319 0,0043901 0,000022 0,0000999 0,9999001 

УТ-21 Корпус 5 5 0,051 0,051 1987 46 4,622796 0,216319 0,0043901 0,000022 0,0000999 0,9999001 

УТ-22 УТ-23 10 0,1 0,1 1987 46 6,509704 0,153617 0,0043901 0,0000439 0,0002813 0,9997187 

УТ-22 
Корпус 1  

"Спутник" 
15 0,051 0,051 2002 31 4,621256 0,216391 0,0000464 0,0000007 0,0000032 0,9999968 

УТ-23 
Прачечная  

"Спутник" 
12 0,051 0,051 2002 31 4,621718 0,21637 0,0000464 0,0000006 0,0000025 0,9999975 

УТ-23 УТ-24 106 0,1 0,1 2014 19 6,509704 0,153617 0,0000121 0,0000013 0,0000082 0,9999918 

УТ-24 УТ-25 12 0,1 0,1 2002 31 6,509704 0,153617 0,0000464 0,0000006 0,0000036 0,9999964 

УТ-25 УТ-26 35 0,1 0,1 2012 21 6,509704 0,153617 0,0000137 0,0000005 0,0000031 0,9999969 

УТ-25 
Столовая 

"Спутник" 
10 0,082 0,082 2002 31 5,934966 0,168493 0,0000464 0,0000005 0,0000027 0,9999973 

УТ-26 Корпус 9 15 0,051 0,051 2002 31 4,621256 0,216391 0,0000464 0,0000007 0,0000032 0,9999968 

УТ-26 УТ-27 65 0,1 0,1 1987 46 6,509704 0,153617 0,0043901 0,0002854 0,0018282 0,9981718 

УТ-27 УТ-28 50 0,1 0,1 2002 31 6,509704 0,153617 0,0000464 0,0000023 0,0000149 0,9999851 

УТ-27 Корпус 8 15 0,051 0,051 2002 31 4,621256 0,216391 0,0000464 0,0000007 0,0000032 0,9999968 

УТ-28 Корпус 7 5 0,051 0,051 2002 31 4,622796 0,216319 0,0000464 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

УТ-28 Корпус 6 81 0,051 0,051 1987 46 4,611096 0,216868 0,0043901 0,0003556 0,0016137 0,9983863 

УТ-28 УТ-28 15 0,1 0,1 1987 46 6,509704 0,153617 0,0043901 0,0000659 0,0004219 0,9995781 
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Таблица 4.3-18 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  25 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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  Общежитие 1 0,051 0,051 1979 38 4,621102 0,216399 0,0002282 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

  Проходная 15 0,03 0,03 1979 38 3,816472 0,262022 0,0002282 0,0000034 0,0000131 0,9999869 

Котельная 

№25 
Гараж 1 0,051 0,051 1979 38 4,623257 0,216298 0,0002282 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

Котельная 

№25 
Прачечная 1 0,051 0,051 1979 38 4,623257 0,216298 0,0002282 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

Котельная 

№25 
ТК-1 76 0,15 0,15 2014 3 9,05788 0,110401 0,0000127 0,000001 0,0000087 0,9999913 

ТК-1 ТК-2 100 0,15 0,15 1979 38 9,05788 0,110401 0,0002282 0,0000228 0,0002065 0,9997935 

ТК-1 ТК-5 12 0,07 0,07 1979 38 5,399463 0,185204 0,0002282 0,0000027 0,0000148 0,9999852 

ТК-2 ТК-3 77 0,082 0,082 1979 38 5,864745 0,17051 0,0002282 0,0000176 0,000103 0,9998970 

ТК-2 Столовая 37 0,1 0,1 1979 38 6,73833 0,148405 0,0002282 0,0000084 0,0000569 0,9999431 

ТК-3 
подогрев труб-да 

х/в 
1 0,051 0,051 1979 38 4,621102 0,216399 0,0002282 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

ТК-3   14 0,051 0,051 1979 38 4,621102 0,216399 0,0002282 0,0000032 0,0000148 0,9999852 

ТК-3 ТК-4 70 0,082 0,082 1979 38 5,864745 0,17051 0,0002282 0,000016 0,0000936 0,9999064 

ТК-4 Администрация 3 0,07 0,07 1979 38 5,41387 0,184711 0,0002282 0,0000007 0,0000037 0,9999963 
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ТК-4 УТ-4 73 0,082 0,082 1979 38 5,864745 0,17051 0,0002282 0,0000167 0,0000976 0,9999024 

ТК-5 Корпус 2 10 0,051 0,051 1979 38 4,622026 0,216355 0,0002282 0,0000023 0,0000105 0,9999895 

ТК-5 Корпус 1 55 0,07 0,07 1979 38 5,399463 0,185204 0,0002282 0,0000126 0,0000677 0,9999323 

УТ-4 Корпус 4 37 0,051 0,051 1979 38 4,617869 0,21655 0,0002282 0,0000084 0,000039 0,9999610 

УТ-4 УТ-5 48 0,082 0,082 1979 38 5,864745 0,17051 0,0002282 0,000011 0,0000642 0,9999358 

УТ-5 Корпус 3 79 0,05 0,05 1979 38 4,57151 0,218746 0,0002282 0,000018 0,0000824 0,9999176 

УТ-5 Очистные 92 0,051 0,051 1979 38 4,609403 0,216948 0,0002282 0,000021 0,0000967 0,9999033 

 

Таблица 4.3-19 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  25 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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 Общежитие 1 0,051 0,051 1979 54 4,621102 0,216399 0,5206161 0,000521 0,0008781 0,9991219 
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 Проходная 15 0,03 0,03 1979 54 3,816472 0,262022 0,5206161 0,007809 0,010878 0,9891220 

Котельная 

№25 Гараж 1 0,051 0,051 1979 54 4,623257 0,216298 0,5206161 0,000521 0,0008785 0,9991215 

Котельная 

№25 Прачечная 1 0,051 0,051 1979 54 4,623257 0,216298 0,5206161 0,000521 0,0008785 0,9991215 

Котельная 

№25 ТК-1 76 0,15 0,15 2014 19 9,05788 0,110401 0,0000121 9E-07 0,000003 0,9999970 

ТК-1 ТК-2 100 0,15 0,15 2019 14 9,05788 0,110401 0,00001 0,000001 0,0000033 0,9999967 

ТК-1 ТК-5 12 0,07 0,07 1979 54 5,399463 0,185204 0,5206161 0,006247 0,012312 0,9876880 

ТК-2 ТК-3 77 0,082 0,082 1979 54 5,864745 0,17051 0,5206161 0,040087 0,0858097 0,9141903 

ТК-2 Столовая 37 0,1 0,1 1979 54 6,73833 0,148405 0,5206161 0,019263 0,0473751 0,9526249 

ТК-3 

подогрев труб-да 

х/в 1 0,051 0,051 1979 54 4,621102 0,216399 0,5206161 0,000521 0,0008781 0,9991219 

ТК-3  14 0,051 0,051 1979 54 4,621102 0,216399 0,5206161 0,007289 0,0122933 0,9877067 

ТК-3 ТК-4 70 0,082 0,082 1979 54 5,864745 0,17051 0,5206161 0,036443 0,0780088 0,9219912 
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ТК-4 Администрация 3 0,07 0,07 1979 54 5,41387 0,184711 0,5206161 0,001562 0,0030862 0,9969138 

ТК-4 УТ-4 73 0,082 0,082 1979 54 5,864745 0,17051 0,5206161 0,038005 0,0813521 0,9186479 

ТК-5 Корпус 2 10 0,051 0,051 1979 54 4,622026 0,216355 0,5206161 0,005206 0,0087827 0,9912173 

ТК-5 Корпус 1 55 0,07 0,07 1979 54 5,399463 0,185204 0,5206161 0,028634 0,05643 0,9435700 

УТ-4 Корпус 4 37 0,051 0,051 1979 54 4,617869 0,21655 0,5206161 0,019263 0,0324668 0,9675332 

УТ-4 УТ-5 48 0,082 0,082 1979 54 5,864745 0,17051 0,5206161 0,02499 0,0534918 0,9465082 

УТ-5 Корпус 3 79 0,05 0,05 1979 54 4,57151 0,218746 0,5206161 0,041129 0,0686252 0,9313748 

УТ-5 Очистные 92 0,051 0,051 1979 54 4,609403 0,216948 0,5206161 0,047897 0,0805803 0,9194197 

Для достижения нормативной надежности рекомендуется замена в 2019 году участка тепловой сети ТК-1 – ТК-2 
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Таблица 4.3-20 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  26 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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  Жилой дом 5 0,08 0,08 2015 2 5,848043 0,170997 0,0000138 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

  ТК7 28 0,125 0,125 2015 2 7,907614 0,12646 0,0000138 0,0000004 0,0000031 0,9999969 

    21 0,125 0,125 2015 2 7,907614 0,12646 0,0000138 0,0000003 0,0000023 0,9999977 

    144,3 0,15 0,15 2015 2 9,075689 0,110184 0,0000138 0,000002 0,0000181 0,9999819 

Котельная № 

26 
ТК-1 17 0,2 0,2 2011 6 11,616578 0,086084 0,00001 0,0000002 0,000002 0,9999980 

ТК КЭТК 7 0,05 0,05 2011 6 4,58083 0,218301 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК 5а ТК-6 64 0,125 0,125 2011 6 7,878273 0,126931 0,00001 0,0000006 0,000005 0,9999950 

ТК 8 
стр.12 жилой 

дом 
12,5 0,1 0,1 2016 1 6,73498 0,148479 0,0000158 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

ТК проект.   223,7 0,2 0,2 2015 2 11,553739 0,086552 0,0000138 0,0000031 0,0000357 0,9999643 

ТК-1 ООО Вектор 8 0,05 0,05 2011 6 4,582183 0,218237 0,00001 0,0000001 0,0000004 0,9999996 



84 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

ТК-1 ТК-2 22 0,2 0,2 2011 6 11,616578 0,086084 0,00001 0,0000002 0,0000026 0,9999974 

ТК-1 узел разв. 9 0,08 0,08 2011 6 5,846986 0,171028 0,00001 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-2 ТК-3 48,5 0,2 0,2 2011 6 11,616578 0,086084 0,00001 0,0000005 0,0000056 0,9999944 

ТК-2 
жилой дом 

стр.7 
73,2 0,125 0,125 2015 2 7,89669 0,126635 0,0000138 0,000001 0,000008 0,9999920 

ТК-3 ТК-4 57 0,2 0,2 2011 6 11,616578 0,086084 0,00001 0,0000006 0,0000066 0,9999934 

ТК-3 стр.2 5 0,1 0,1 2015 2 6,749382 0,148162 0,0000138 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-4 ТК-5 44,7 0,15 0,15 2014 3 9,131644 0,109509 0,0000127 0,0000006 0,0000052 0,9999948 

ТК-4 стр.3 4,5 0,1 0,1 2015 2 6,749554 0,148158 0,0000138 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-5 ТК 5а 50 0,125 0,125 2014 3 7,878273 0,126931 0,0000127 0,0000006 0,000005 0,9999950 

ТК-5 стр.4 16,5 0,1 0,1 2015 2 6,74541 0,148249 0,0000138 0,0000002 0,0000015 0,9999985 

ТК-6   6,2 0,1 0,1 2011 6 6,748967 0,148171 0,00001 0,0000001 0,0000004 0,9999996 
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ТК7   34,2 0,1 0,1 2015 2 6,73498 0,148479 0,0000138 0,0000005 0,0000032 0,9999968 

узел разв. ТК 10 0,05 0,05 2011 6 4,58083 0,218301 0,00001 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

 

Таблица 4.3-21 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  26 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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  Жилой дом 5 0,08 0,08 2015 18 5,848043 0,170997 0,0000114 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

  ТК7 28 0,125 0,125 2015 18 7,907614 0,12646 0,0000114 0,0000003 0,0000025 0,9999975 

    21 0,125 0,125 2015 18 7,907614 0,12646 0,0000114 0,0000002 0,0000019 0,9999981 
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    144,3 0,15 0,15 2015 18 9,075689 0,110184 0,0000114 0,0000017 0,000015 0,9999850 

Котельная № 

26 
ТК-1 17 0,2 0,2 2011 22 11,616578 0,086084 0,0000149 0,0000003 0,0000029 0,9999971 

ТК КЭТК 7 0,05 0,05 2011 22 4,58083 0,218301 0,0000149 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК 5а ТК-6 64 0,125 0,125 2011 22 7,878273 0,126931 0,0000149 0,000001 0,0000075 0,9999925 

ТК 8 
стр.12 жилой 

дом 
12,5 0,1 0,1 2016 17 6,73498 0,148479 0,00001 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК проект.   223,7 0,2 0,2 2015 18 11,553739 0,086552 0,0000114 0,0000026 0,0000296 0,9999704 

ТК-1 ООО Вектор 8 0,05 0,05 2011 22 4,582183 0,218237 0,0000149 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-1 ТК-2 22 0,2 0,2 2011 22 11,616578 0,086084 0,0000149 0,0000003 0,0000038 0,9999962 

ТК-1 узел разв. 9 0,08 0,08 2011 22 5,846986 0,171028 0,0000149 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК-2 ТК-3 48,5 0,2 0,2 2011 22 11,616578 0,086084 0,0000149 0,0000007 0,0000084 0,9999916 

ТК-2 
жилой дом 

стр.7 
73,2 0,125 0,125 2015 18 7,89669 0,126635 0,0000114 0,0000008 0,0000066 0,9999934 
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ТК-3 ТК-4 57 0,2 0,2 2011 22 11,616578 0,086084 0,0000149 0,0000008 0,0000098 0,9999902 

ТК-3 стр.2 5 0,1 0,1 2015 18 6,749382 0,148162 0,0000114 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-4 ТК-5 44,7 0,15 0,15 2014 19 9,131644 0,109509 0,0000121 0,0000005 0,0000049 0,9999951 

ТК-4 стр.3 4,5 0,1 0,1 2015 18 6,749554 0,148158 0,0000114 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-5 ТК 5а 50 0,125 0,125 2014 19 7,878273 0,126931 0,0000121 0,0000006 0,0000048 0,9999952 

ТК-5 стр.4 16,5 0,1 0,1 2015 18 6,74541 0,148249 0,0000114 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

ТК-6   6,2 0,1 0,1 2011 22 6,748967 0,148171 0,0000149 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК7   34,2 0,1 0,1 2015 18 6,73498 0,148479 0,0000114 0,0000004 0,0000026 0,9999974 

узел разв. ТК 10 0,05 0,05 2011 22 4,58083 0,218301 0,0000149 0,0000001 0,0000007 0,9999993 
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Таблица 4.3-22 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  27 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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    67 0,08 0,08 1986 31 5,831661 0,171478 0,0000464 0,0000031 0,000018 0,9999820 

  блок В,Г,Д 2 0,211 0,211 1989 28 12,17089 0,082163 0,0000288 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

    67 0,1 0,1 1987 30 6,660625 0,150136 0,0000391 0,0000026 0,0000174 0,9999826 

    20 0,1 0,1 1987 30 6,660625 0,150136 0,0000391 0,0000008 0,0000052 0,9999948 

    35 0,051 0,051 1986 31 4,618177 0,216536 0,0000464 0,0000016 0,0000075 0,9999925 

    37 0,051 0,051 2003 14 4,617869 0,21655 0,00001 0,0000004 0,0000017 0,9999983 

  УТ-97А 55 0,1 0,1 1987 30 6,660625 0,150136 0,0000391 0,0000021 0,0000143 0,9999857 

  Гараж 1 0,1 0,1 1987 30 6,564616 0,152332 0,0000391 0 0,0000003 0,9999997 

  Мехцех 2 0,082 0,082 1986 31 5,937143 0,168431 0,0000464 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

    178 0,1 0,1 1986 31 6,564616 0,152332 0,0000464 0,0000083 0,000054 0,9999460 
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  гараж 2 1 0,1 0,1 1987 30 6,564616 0,152332 0,0000391 0 0,0000003 0,9999997 

  ТК-151/1 105 0,1 0,1 1987 30 6,564616 0,152332 0,0000391 0,0000041 0,0000268 0,9999732 

    40 0,051 0,051 2004 13 4,604323 0,217187 0,00001 0,0000004 0,0000018 0,9999982 

    1 0,15 0,15 2008 9 9,11406 0,109721 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,15 0,15 2008 9 9,11406 0,109721 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

  насосная 1 0,051 0,051 2004 13 4,623411 0,216291 0,00001 0 0 1,0000000 

    2 0,082 0,082 2012 5 5,937143 0,168431 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

  гараж 50 0,05 0,05 1989 28 4,575869 0,218538 0,0000288 0,0000014 0,0000066 0,9999934 

  ТК-1/1 30 0,512 0,512 1989 28 28,755688 0,034776 0,0000288 0,0000009 0,0000248 0,9999752 

    80 0,1 0,1 2007 10 6,644393 0,150503 0,00001 0,0000008 0,0000053 0,9999947 

    1 0,05 0,05 2007 10 4,583235 0,218186 0,00001 0 0 1,0000000 
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    2 0,1 0,1 1988 29 6,732114 0,148542 0,0000334 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

  ТК-145/1 33 0,082 0,082 1988 29 5,928706 0,168671 0,0000334 0,0000011 0,0000065 0,9999935 

    53 0,1 0,1 1987 30 6,732114 0,148542 0,0000391 0,0000021 0,0000139 0,9999861 

    130 0,15 0,15 1989 28 9,076419 0,110176 0,0000288 0,0000037 0,0000339 0,9999661 

    51 0,082 0,082 1988 29 5,923807 0,16881 0,0000334 0,0000017 0,00001 0,9999900 

  ТК-144/1 35 0,211 0,211 1989 28 12,286802 0,081388 0,0000288 0,000001 0,0000123 0,9999877 

  ТК-3/1 41 0,408 0,408 1987 30 23,073618 0,04334 0,0000391 0,0000016 0,0000368 0,9999632 

  ТК-3А/1 10 0,512 0,512 1989 28 28,755688 0,034776 0,0000288 0,0000003 0,0000083 0,9999917 

  адм.помещение 30 0,1 0,1 1989 28 6,705521 0,149131 0,0000288 0,0000009 0,0000058 0,9999942 

  жилой дом 40 0,1 0,1 1989 28 6,705521 0,149131 0,0000288 0,0000012 0,0000077 0,9999923 

    60 0,1 0,1 1989 28 6,705521 0,149131 0,0000288 0,0000017 0,0000115 0,9999885 
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  офисы 2 0,1 0,1 1989 28 6,705521 0,149131 0,0000288 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

    27 0,15 0,15 2010 7 9,141588 0,10939 0,00001 0,0000003 0,0000025 0,9999975 

    1 0,08 0,08 1987 30 5,847779 0,171005 0,0000391 0 0,0000002 0,9999998 

    5 0,08 0,08 1987 30 5,847779 0,171005 0,0000391 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

    2 0,051 0,051 2007 10 4,61633 0,216622 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

    45 0,051 0,051 2007 10 4,61633 0,216622 0,00001 0,0000004 0,0000021 0,9999979 

  
школа основное 

здание 
49 0,08 0,08 2013 4 5,836417 0,171338 0,00001 0,0000005 0,0000028 0,9999972 

  ТК-21/1 22 0,15 0,15 2007 10 9,078105 0,110155 0,00001 0,0000002 0,000002 0,9999980 

    20 0,05 0,05 2007 10 4,580379 0,218323 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

  лыжная база 32 0,051 0,051 2007 10 4,618639 0,216514 0,00001 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

    1 0,15 0,15 2013 4 9,150015 0,109289 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 
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    1 0,15 0,15 2013 4 9,150015 0,109289 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,082 0,082 1987 30 5,930611 0,168617 0,0000391 0 0,0000002 0,9999998 

    1 0,082 0,082 1987 30 5,930611 0,168617 0,0000391 0 0,0000002 0,9999998 

    1 0,08 0,08 2013 4 5,84593 0,171059 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,08 0,08 2013 4 5,84593 0,171059 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,051 0,051 2004 13 4,622334 0,216341 0,00001 0 0 1,0000000 

    66 0,082 0,082 1988 29 5,905299 0,169339 0,0000334 0,0000022 0,0000129 0,9999871 

    2 0,082 0,082 1987 30 5,923262 0,168826 0,0000391 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

    2 0,082 0,082 1988 29 5,905299 0,169339 0,0000334 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

  ТК-37/1 50 0,051 0,051 2013 4 4,612482 0,216803 0,00001 0,0000005 0,0000023 0,9999977 

Котельная 

№27 
  1 0,512 0,512 1989 28 28,755688 0,034776 0,0000288 0 0,0000008 0,9999992 
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ПНС 

Кардиология 
ТК-99/1 6 0,259 0,259 1989 28 14,80779 0,067532 0,0000288 0,0000002 0,0000025 0,9999975 

ТК для 

ОМОНА 
ТК-98/1 40 0,259 0,259 2012 5 14,80779 0,067532 0,00001 0,0000004 0,0000059 0,9999941 

ТК-1/1   531 0,512 0,512 1989 28 28,755688 0,034776 0,0000288 0,0000153 0,0004381 0,9995619 

ТК-1/1 ТК-93/1 161 0,315 0,315 1986 31 17,563213 0,056937 0,0000464 0,0000075 0,0001306 0,9998694 

ТК-2/1 ТК-2А/1 13 0,1 0,1 1987 30 6,644393 0,150503 0,0000391 0,0000005 0,0000034 0,9999966 

ТК-2/1 УТ 2а/1 11 0,1 0,1 2007 10 6,644393 0,150503 0,00001 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-2А/1   60 0,082 0,082 1988 29 5,902577 0,169418 0,0000334 0,000002 0,0000118 0,9999882 

ТК-2А/1   69 0,082 0,082 1988 29 5,902577 0,169418 0,0000334 0,0000023 0,0000135 0,9999865 

ТК-3/1 УТ-73А/1 121 0,408 0,408 1987 30 23,073618 0,04334 0,0000391 0,0000047 0,0001087 0,9998913 

ТК-3/1 ТК-2/1 133 0,15 0,15 2014 3 9,082037 0,110107 0,0000127 0,0000017 0,0000153 0,9999847 

ТК-3/1   30 0,2 0,2 1989 28 11,707425 0,085416 0,0000288 0,0000009 0,0000101 0,9999899 
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ТК-3А/1 ТК-4А/1 30 0,408 0,408 2017 0 23,527212 0,042504 0,0000158 0,0000005 0,0000111 0,9999889 

ТК-4/1 ТК-5/1 6 0,408 0,408 2002 15 23,527212 0,042504 0,00001 0,0000001 0,0000014 0,9999986 

ТК-4/1 ТК-23/1 107 0,315 0,315 2012 5 17,78354 0,056232 0,00001 0,0000011 0,000019 0,9999810 

ТК-4А/1 ТК-4/1 35 0,408 0,408 2002 15 23,527212 0,042504 0,00001 0,0000003 0,0000082 0,9999918 

ТК-5/1 ТК-6/1 120 0,359 0,359 1987 30 19,621381 0,050965 0,0000391 0,0000047 0,0000917 0,9999083 

ТК-6/1 ТК-7/1 117 0,359 0,359 2012 5 19,621381 0,050965 0,00001 0,0000012 0,0000229 0,9999771 

ТК-6/1   57 0,1 0,1 2004 13 6,731423 0,148557 0,00001 0,0000006 0,0000038 0,9999962 

ТК-7/1 ТК-17/1 75 0,2 0,2 1987 30 11,628876 0,085993 0,0000391 0,0000029 0,000034 0,9999660 

ТК-7/1 ТК7А/1 22 0,1 0,1 2015 2 6,724171 0,148717 0,0000138 0,0000003 0,000002 0,9999980 

ТК-7/1 ТК-8/1 70 0,359 0,359 2012 5 19,621381 0,050965 0,00001 0,0000007 0,0000137 0,9999863 

ТК-8/1   45 0,1 0,1 1987 30 6,735567 0,148466 0,0000391 0,0000018 0,0000118 0,9999882 
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ТК-8/1 ТК-9/1 120 0,359 0,359 1987 30 19,621381 0,050965 0,0000391 0,0000047 0,0000917 0,9999083 

ТК-9/1   9 0,1 0,1 2004 13 6,702413 0,1492 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-9/1 ТК-10/1 80 0,359 0,359 2013 4 19,621381 0,050965 0,00001 0,0000008 0,0000156 0,9999844 

ТК-9/1 ТК-9А/1 42 0,1 0,1 1987 30 6,702413 0,1492 0,0000391 0,0000016 0,000011 0,9999890 

ТК-9А/1 УТ-9А/1 54 0,1 0,1 1987 30 6,702413 0,1492 0,0000391 0,0000021 0,0000141 0,9999859 

ТК-10/1   11 0,08 0,08 2013 4 5,84593 0,171059 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-10/1 ТК-12/1 171 0,359 0,359 2013 4 19,621381 0,050965 0,00001 0,0000017 0,0000334 0,9999666 

ТК-12/1 ТК-13/1 39 0,259 0,259 2013 4 14,896514 0,06713 0,00001 0,0000004 0,0000058 0,9999942 

ТК-12/1 ТК-135/1 30 0,15 0,15 1989 28 9,131475 0,109511 0,0000288 0,0000009 0,0000079 0,9999921 

ТК-13/1 ТК-13А/1 45 0,211 0,211 1987 30 12,256344 0,08159 0,0000391 0,0000018 0,0000215 0,9999785 

ТК-13/1 Институтская, 12 37 0,082 0,082 2016 1 5,927617 0,168702 0,0000158 0,0000006 0,0000035 0,9999965 
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ТК-13/1 Институтская, 14 40 0,1 0,1 2009 8 6,737294 0,148428 0,00001 0,0000004 0,0000027 0,9999973 

ТК-13А/1 ТК-14/1 26 0,211 0,211 2016 1 12,256344 0,08159 0,0000158 0,0000004 0,000005 0,9999950 

ТК-14/1 ТК-15/1 94 0,15 0,15 1987 30 9,097206 0,109924 0,0000391 0,0000037 0,0000333 0,9999667 

ТК-14/1 ТК-14А/1 12 0,15 0,15 1987 30 9,097206 0,109924 0,0000391 0,0000005 0,0000042 0,9999958 

ТК-14/1 Шахтеров, 38б 22 0,1 0,1 2004 13 6,743511 0,148291 0,00001 0,0000002 0,0000015 0,9999985 

ТК-14А/1 Институтская, 12а 62 0,082 0,082 1988 29 5,917002 0,169004 0,0000334 0,0000021 0,0000122 0,9999878 

ТК-14А/1 Институтская, 12б 14 0,082 0,082 2013 4 5,917002 0,169004 0,00001 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК-14А/1 Институтская, 16а 131 0,1 0,1 2004 13 6,705867 0,149123 0,00001 0,0000013 0,0000087 0,9999913 

ТК-15/1 б/н 61 0,1 0,1 2004 13 6,69896 0,149277 0,00001 0,0000006 0,0000041 0,9999959 

ТК-15/1 Шахтеров, 38 29 0,1 0,1 2013 4 6,69896 0,149277 0,00001 0,0000003 0,0000019 0,9999981 

ТК-16/1 
просп. Шахтеров, 

40 
75 0,08 0,08 1998 19 5,800483 0,172399 0,0000121 0,0000009 0,0000052 0,9999948 
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ТК-16/1 Шахтеров, 40а 110 0,08 0,08 1988 29 5,800483 0,172399 0,0000334 0,0000037 0,0000212 0,9999788 

ТК-17/1   5 0,051 0,051 1987 30 4,622796 0,216319 0,0000391 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК-17/1 ТК-18/1 54 0,2 0,2 1987 30 11,628876 0,085993 0,0000391 0,0000021 0,0000244 0,9999756 

ТК-18/1 
Детский сад № 

176 
10 0,05 0,05 1986 31 4,581882 0,218251 0,0000464 0,0000005 0,0000021 0,9999979 

ТК-18/1   58 0,051 0,051 1986 31 4,614637 0,216702 0,0000464 0,0000027 0,0000124 0,9999876 

ТК-18/1 ТК-19/1 64 0,211 0,211 1987 30 12,262266 0,081551 0,0000391 0,0000025 0,0000306 0,9999694 

ТК-19/1 ТК-20/1 74 0,15 0,15 1987 30 9,078105 0,110155 0,0000391 0,0000029 0,0000262 0,9999738 

ТК-19/1   15 0,15 0,15 1987 30 9,078105 0,110155 0,0000391 0,0000006 0,0000053 0,9999947 

ТК-20/1 ТК-20А/1 9 0,15 0,15 2013 4 9,078105 0,110155 0,00001 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК-20/1 офисы 50 0,1 0,1 1987 30 6,702068 0,149208 0,0000391 0,000002 0,000013 0,9999870 

ТК-20/1 жилой дом 92 0,1 0,1 2004 13 6,702068 0,149208 0,00001 0,0000009 0,0000061 0,9999939 
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ТК-20А/1   20 0,15 0,15 1989 28 9,078105 0,110155 0,0000288 0,0000006 0,0000052 0,9999948 

ТК-21/1   96 0,082 0,082 2002 15 5,911559 0,16916 0,00001 0,000001 0,0000057 0,9999943 

ТК-21/1 ТК-22/1 109 0,1 0,1 1987 30 6,674094 0,149833 0,0000391 0,0000043 0,0000283 0,9999717 

ТК-21/1   78 0,1 0,1 2002 15 6,674094 0,149833 0,00001 0,0000008 0,0000052 0,9999948 

ТК-22/1 магазин 35 0,051 0,051 2007 10 4,618177 0,216536 0,00001 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

ТК-22/1 жилой дом 36 0,1 0,1 2012 5 6,674094 0,149833 0,00001 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

ТК-23/1 ТК-25/1 91 0,315 0,315 2012 5 17,78354 0,056232 0,00001 0,0000009 0,0000161 0,9999839 

ТК-24/1 ТК-85А/1 114 0,1 0,1 1987 30 6,683073 0,149632 0,0000391 0,0000045 0,0000297 0,9999703 

ТК-24/1 ТК-25/1 23 0,1 0,1 2002 15 6,683073 0,149632 0,00001 0,0000002 0,0000015 0,9999985 

ТК-24/1 гараж 20 0,1 0,1 2002 15 6,683073 0,149632 0,00001 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

ТК-25/1 ТК-27/1 50 0,315 0,315 2016 1 17,78354 0,056232 0,0000158 0,0000008 0,000014 0,9999860 



99 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

ТК-25/1 Школа искусств 30 0,1 0,1 2002 15 6,683073 0,149632 0,00001 0,0000003 0,000002 0,9999980 

ТК-25/1   30 0,07 0,07 2013 4 5,407792 0,184918 0,00001 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

ТК-27/1 ТК-140/1 200 0,211 0,211 2009 8 11,973755 0,083516 0,00001 0,000002 0,0000239 0,9999761 

ТК-30/1 учебный корпус 4 0,082 0,082 2013 4 5,902033 0,169433 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-30/1 общежитие 127 0,082 0,082 1987 30 5,902033 0,169433 0,0000391 0,000005 0,0000292 0,9999708 

ТК-37/1 ТК-38/1 22 0,051 0,051 1986 31 4,612482 0,216803 0,0000464 0,000001 0,0000047 0,9999953 

ТК-38/1   6 0,082 0,082 1987 30 5,936055 0,168462 0,0000391 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

ТК-39/1 ТК-40/1 38 0,1 0,1 1987 30 6,737985 0,148412 0,0000391 0,0000015 0,00001 0,9999900 

ТК-39/1   51 0,082 0,082 1988 29 5,905299 0,169339 0,0000334 0,0000017 0,00001 0,9999900 

ТК-39/1 ТК-39А/1 56 0,211 0,211 2013 4 11,973755 0,083516 0,00001 0,0000006 0,0000067 0,9999933 

ТК-39А/1 ТК-41/1 21 0,211 0,211 2013 4 11,973755 0,083516 0,00001 0,0000002 0,0000025 0,9999975 
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ТК-40/1   41 0,082 0,082 2017 0 5,926528 0,168733 0,0000158 0,0000006 0,0000038 0,9999962 

ТК-40/1   20 0,051 0,051 1987 30 4,620486 0,216427 0,0000391 0,0000008 0,0000036 0,9999964 

ТК-41/1 ТК-43/1 23 0,211 0,211 1989 28 11,973755 0,083516 0,0000288 0,0000007 0,0000079 0,9999921 

ТК-41/1   51 0,082 0,082 1987 30 5,923262 0,168826 0,0000391 0,000002 0,0000118 0,9999882 

ТК-41/1   35 0,1 0,1 1987 30 6,739021 0,14839 0,0000391 0,0000014 0,0000092 0,9999908 

ТК-42/1   24 0,082 0,082 1987 30 5,930611 0,168617 0,0000391 0,0000009 0,0000055 0,9999945 

ТК-43/1 ТК-149/1 86 0,15 0,15 2013 4 9,090464 0,110005 0,00001 0,0000009 0,0000078 0,9999922 

ТК-43/1   145 0,1 0,1 1987 30 6,701032 0,149231 0,0000391 0,0000057 0,0000378 0,9999622 

ТК-50/1   55 0,051 0,051 2003 14 4,615099 0,21668 0,00001 0,0000005 0,0000025 0,9999975 

ТК-50/1 Шахтеров, 59а 30 0,082 0,082 2007 10 5,917275 0,168997 0,00001 0,0000003 0,0000018 0,9999982 

ТК-73/1 ТК-74/1 170 0,4 0,4 1987 30 22,86266 0,043739 0,0000391 0,0000066 0,0001513 0,9998487 
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ТК-74/1 ТК-74А/1 110 0,408 0,408 1987 30 22,799222 0,043861 0,0000391 0,0000043 0,0000976 0,9999024 

ТК-74А/1 ТК-75/1 72 0,408 0,408 1987 30 22,799222 0,043861 0,0000391 0,0000028 0,0000639 0,9999361 

ТК-74А/1   35 0,1 0,1 2010 7 6,739021 0,14839 0,00001 0,0000003 0,0000023 0,9999977 

ТК-75/1 ТК-76/1 68 0,408 0,408 1987 30 22,799222 0,043861 0,0000391 0,0000027 0,0000604 0,9999396 

ТК-75/1 ТК-89/1 111 0,408 0,408 1989 28 22,799222 0,043861 0,0000288 0,0000032 0,0000726 0,9999274 

ТК-76/1 ТК-77/1 136 0,25 0,25 2002 15 14,297957 0,06994 0,00001 0,0000014 0,0000194 0,9999806 

ТК-77/1 ТК-80/1 110 0,15 0,15 1989 28 8,87024 0,112737 0,0000288 0,0000032 0,000028 0,9999720 

ТК-77/1 ТК-77А/1 125 0,15 0,15 2009 8 8,87024 0,112737 0,00001 0,0000012 0,000011 0,9999890 

ТК-77/1 ТК-82/1 17 0,15 0,15 1987 30 8,87024 0,112737 0,0000391 0,0000007 0,0000059 0,9999941 

ТК-77А/1 ТК-78/1 52 0,1 0,1 2016 1 6,724171 0,148717 0,0000158 0,0000008 0,0000055 0,9999945 

ТК-77А/1   60 0,07 0,07 1987 30 5,401039 0,18515 0,0000391 0,0000023 0,0000126 0,9999874 
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ТК-78/1 ТК-79/1 26 0,1 0,1 1987 30 6,724171 0,148717 0,0000391 0,000001 0,0000068 0,9999932 

ТК-79/1 
ул. Ногинская, 

10а 
16 0,082 0,082 2002 15 5,915914 0,169036 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК-79/1 
ул. Ногинская, 

10б 
16 0,082 0,082 1988 29 5,915914 0,169036 0,0000334 0,0000005 0,0000031 0,9999969 

ТК-79/1 ул. Ногинская, 10 48 0,082 0,082 1987 30 5,915914 0,169036 0,0000391 0,0000019 0,0000111 0,9999889 

ТК-80/1 ТК-81/1 20 0,15 0,15 1987 30 8,87024 0,112737 0,0000391 0,0000008 0,0000069 0,9999931 

ТК-80/1   52 0,15 0,15 2007 10 8,87024 0,112737 0,00001 0,0000005 0,0000046 0,9999954 

ТК-81/1 
ДетскийСад, 

Овощехранилище 
62 0,08 0,08 1988 29 5,832982 0,171439 0,0000334 0,0000021 0,000012 0,9999880 

ТК-81/1 
просп. Шахтеров, 

85а 
52 0,15 0,15 1987 30 8,87024 0,112737 0,0000391 0,000002 0,000018 0,9999820 

ТК-82/1   116 0,1 0,1 2003 14 6,711047 0,149008 0,00001 0,0000012 0,0000078 0,9999922 

ТК-82/1 ТК-83/1 60 0,15 0,15 1987 30 8,87024 0,112737 0,0000391 0,0000023 0,0000207 0,9999793 

ТК-83/1 ТК-84/1 42 0,15 0,15 1987 30 8,87024 0,112737 0,0000391 0,0000016 0,0000145 0,9999855 
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ТК-83/1   20 0,07 0,07 1987 30 5,410043 0,184841 0,0000391 0,0000008 0,0000042 0,9999958 

ТК-84/1   15 0,05 0,05 1986 31 4,581131 0,218287 0,0000464 0,0000007 0,0000032 0,9999968 

ТК-84/1 ТК-85/1 30 0,15 0,15 1987 30 8,87024 0,112737 0,0000391 0,0000012 0,0000104 0,9999896 

ТК-85/1   86 0,07 0,07 1987 30 5,395186 0,18535 0,0000391 0,0000034 0,0000181 0,9999819 

ТК-85/1 ТК-86/1 36 0,125 0,125 1989 28 7,898134 0,126612 0,0000288 0,000001 0,0000082 0,9999918 

ТК-85А/1 ТК-142/1 80 0,05 0,05 1986 31 4,57136 0,218753 0,0000464 0,0000037 0,0000169 0,9999831 

ТК-85А/1   10 0,1 0,1 2013 4 6,683073 0,149632 0,00001 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-86/1 ТК-87/1 34 0,125 0,125 1986 31 7,898134 0,126612 0,0000464 0,0000016 0,0000124 0,9999876 

ТК-86/1   14 0,1 0,1 2004 13 6,746274 0,14823 0,00001 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

ТК-87/1 ТК-88/1 50 0,08 0,08 2016 1 5,831925 0,17147 0,0000158 0,0000008 0,0000046 0,9999954 

ТК-87/1 Шахтеров, 81 16 0,08 0,08 1988 29 5,831925 0,17147 0,0000334 0,0000005 0,0000031 0,9999969 
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ТК-88/1 б/н 22 0,082 0,082 2016 1 5,9317 0,168586 0,0000158 0,0000003 0,0000021 0,9999979 

ТК-89/1 ТК-90/1 100 0,408 0,408 1987 30 22,799222 0,043861 0,0000391 0,0000039 0,0000888 0,9999112 

ТК-90/1 ТК-90А/1 23 0,15 0,15 2008 9 9,11406 0,109721 0,00001 0,0000002 0,0000021 0,9999979 

ТК-90А/1 ТК-91/1 39 0,15 0,15 2008 9 9,11406 0,109721 0,00001 0,0000004 0,0000035 0,9999965 

ТК-91/1   12 0,15 0,15 2008 9 9,11406 0,109721 0,00001 0,0000001 0,0000011 0,9999989 

ТК-93/1 Столовая 78 0,05 0,05 2004 13 4,57166 0,218739 0,00001 0,0000008 0,0000036 0,9999964 

ТК-93/1 общежитие 47 0,07 0,07 2004 13 5,403965 0,185049 0,00001 0,0000005 0,0000025 0,9999975 

ТК-93/1 УТ-93А/1 47 0,08 0,08 1986 31 5,836946 0,171322 0,0000464 0,0000022 0,0000127 0,9999873 

ТК-93/1 ТК-94/1 92 0,315 0,315 1986 31 17,563213 0,056937 0,0000464 0,0000043 0,0000746 0,9999254 

ТК-94/1 проходная 14 0,08 0,08 1986 31 5,845665 0,171067 0,0000464 0,0000006 0,0000038 0,9999962 

ТК-94/1 ТК-151/1 150 0,1 0,1 1987 30 6,564616 0,152332 0,0000391 0,0000059 0,0000383 0,9999617 
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ТК-94/1 ТК-95/1 156 0,315 0,315 2016 1 17,563213 0,056937 0,0000158 0,0000025 0,0000432 0,9999568 

ТК-95/1 ТК-96/1 180 0,259 0,259 1986 31 14,743952 0,067824 0,0000464 0,0000083 0,0001225 0,9998775 

ТК-95/1   20 0,082 0,082 1986 31 5,932244 0,16857 0,0000464 0,0000009 0,0000055 0,9999945 

ТК-96/1 ТК-96А/1 195 0,25 0,25 1986 31 14,174549 0,070549 0,0000464 0,000009 0,0001276 0,9998724 

ТК-96А/1 ТК-97/1 60 0,25 0,25 1986 31 14,174549 0,070549 0,0000464 0,0000028 0,0000393 0,9999607 

ТК-96А/1 блок А,Б 225 0,15 0,15 1989 28 9,030352 0,110738 0,0000288 0,0000065 0,0000583 0,9999417 

ТК-97/1 ТК для ОМОНА 40 0,259 0,259 2012 5 14,80779 0,067532 0,00001 0,0000004 0,0000059 0,9999941 

ТК-97/1   1 0,1 0,1 1987 30 6,660625 0,150136 0,0000391 0 0,0000003 0,9999997 

ТК-98/1 ТК-99Б/1 120 0,1 0,1 2008 9 6,709666 0,149039 0,00001 0,0000012 0,000008 0,9999920 

ТК-98/1 ПНС Кардиология 6 0,259 0,259 2012 5 14,80779 0,067532 0,00001 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

ТК-99/1 ТК-99А/1 29 0,259 0,259 1989 28 14,80779 0,067532 0,0000288 0,0000008 0,0000123 0,9999877 
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ТК-99А/1 Сосновый б-р, 6а 170 0,082 0,082 1988 29 5,891418 0,169738 0,0000334 0,0000057 0,0000333 0,9999667 

ТК-99А/1   170 0,211 0,211 1989 28 12,17089 0,082163 0,0000288 0,0000049 0,0000594 0,9999406 

ТК-99Б/1 ремонтная база 10 0,082 0,082 2008 9 5,921357 0,16888 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-99Б/1 
лабораторный 

корпус 
5 0,082 0,082 2008 9 5,921357 0,16888 0,00001 0 0,0000003 0,9999997 

ТК-99Б/1 прачечная 45 0,082 0,082 2008 9 5,921357 0,16888 0,00001 0,0000004 0,0000027 0,9999973 

ТК-135/1 главный корпус 73,5 0,1 0,1 1987 30 6,725725 0,148683 0,0000391 0,0000029 0,0000192 0,9999808 

ТК-135/1 ТК-135А/1 15 0,15 0,15 1989 28 9,131475 0,109511 0,0000288 0,0000004 0,0000039 0,9999961 

ТК-135А/1 ТК-150/1 85 0,125 0,125 1989 28 7,891364 0,126721 0,0000288 0,0000024 0,0000192 0,9999808 

ТК-140/1 ТК-141/1 85 0,211 0,211 2004 13 11,973755 0,083516 0,00001 0,0000008 0,0000101 0,9999899 

ТК-140/1 УТ-29/1 106 0,15 0,15 1987 30 9,097206 0,109924 0,0000391 0,0000041 0,0000375 0,9999625 

ТК-141/1 ТК-39/1 20 0,211 0,211 1987 30 11,973755 0,083516 0,0000391 0,0000008 0,0000093 0,9999907 
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ТК-141/1   24 0,07 0,07 1988 29 5,409143 0,184872 0,0000334 0,0000008 0,0000043 0,9999957 

ТК-142/1 гараж 13 0,051 0,051 1986 31 4,614945 0,216687 0,0000464 0,0000006 0,0000028 0,9999972 

ТК-142/1 
подсобное 

помещение 
30 0,051 0,051 1986 31 4,614945 0,216687 0,0000464 0,0000014 0,0000064 0,9999936 

ТК-142/1 адм.здание 13 0,051 0,051 1986 31 4,614945 0,216687 0,0000464 0,0000006 0,0000028 0,9999972 

ТК-144/1 ТК-24/1 71 0,15 0,15 1989 28 9,116869 0,109687 0,0000288 0,000002 0,0000186 0,9999814 

ТК-145/1 аптека 12 0,051 0,051 1986 31 4,621718 0,21637 0,0000464 0,0000006 0,0000026 0,9999974 

ТК-148/1   21 0,051 0,051 2007 10 4,620332 0,216435 0,00001 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-148/1 ТК-42/1 13 0,1 0,1 1987 30 6,746619 0,148222 0,0000391 0,0000005 0,0000034 0,9999966 

ТК-148/1 ТК-50/1 45 0,082 0,082 1988 29 5,917275 0,168997 0,0000334 0,0000015 0,0000088 0,9999912 

ТК-149/1 ТК-149А/1 92 0,1 0,1 2017 0 6,719336 0,148824 0,0000158 0,0000015 0,0000098 0,9999902 

ТК-149/1 ТК-148/1 32 0,15 0,15 2014 3 9,090464 0,110005 0,0000127 0,0000004 0,0000037 0,9999963 
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ТК-149А/1 жилой дом 10 0,15 0,15 2013 4 9,150015 0,109289 0,00001 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

ТК-149А/1   29 0,082 0,082 2007 10 5,929795 0,16864 0,00001 0,0000003 0,0000017 0,9999983 

ТК-150/1   50 0,1 0,1 1987 30 6,733841 0,148504 0,0000391 0,000002 0,0000131 0,9999869 

ТК-150/1 
корпус 

подс.службы 
1 0,051 0,051 1988 29 4,623411 0,216291 0,0000334 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-151/1 адм здание 100 0,1 0,1 1988 29 6,564616 0,152332 0,0000334 0,0000033 0,0000218 0,9999782 

ТК-152/1 лк 10 0,05 0,05 1988 29 4,581882 0,218251 0,0000334 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

ТК-152/1   5 0,1 0,1 1988 29 6,564616 0,152332 0,0000334 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

ТК-152/1 Столярный цех 55 0,051 0,051 1988 29 4,615099 0,21668 0,0000334 0,0000018 0,0000084 0,9999916 

ТК7А/1   56 0,1 0,1 2012 5 6,724171 0,148717 0,00001 0,0000006 0,0000038 0,9999962 

ТК81А/1   36 0,125 0,125 2015 2 7,913482 0,126367 0,0000138 0,0000005 0,0000039 0,9999961 

ТК81А/1   147 0,08 0,08 2015 2 5,799954 0,172415 0,0000138 0,000002 0,0000117 0,9999883 
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УТ 2Б/1 
Бытовое 

помещение 
5 0,03 0,03 2003 14 3,817287 0,261966 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

УТ 2Б/1 УТ 2В/1 44 0,1 0,1 2003 14 6,644393 0,150503 0,00001 0,0000004 0,0000029 0,9999971 

УТ 2Б/1 адм.здание 1 0,1 0,1 2003 14 6,644393 0,150503 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

УТ 2В/1 проходная 1 0,02 0,02 2003 14 3,468931 0,288273 0,00001 0 0 1,0000000 

УТ 2В/1 Склад 28 0,03 0,03 2003 14 3,815414 0,262095 0,00001 0,0000003 0,0000011 0,9999989 

УТ 2В/1   1 0,1 0,1 2007 10 6,644393 0,150503 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

УТ 2а/1 УТ 2Б/1 159 0,1 0,1 2007 10 6,644393 0,150503 0,00001 0,0000016 0,0000105 0,9999895 

УТ 2а/1 
Бытовой корпус с 

гаражом 
26 0,04 0,04 1986 31 4,187889 0,238784 0,0000464 0,0000012 0,000005 0,9999950 

УТ-9А/1 КемТИПП 36 0,1 0,1 1987 30 6,702413 0,1492 0,0000391 0,0000014 0,0000094 0,9999906 

УТ-29/1 УТ-30/1 50 0,1 0,1 2013 4 6,733841 0,148504 0,00001 0,0000005 0,0000034 0,9999966 

УТ-29/1 столовая 7 0,051 0,051 2004 13 4,622334 0,216341 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 



110 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

УТ-73А/1 ТК-73/1 152 0,408 0,408 1987 30 23,073618 0,04334 0,0000391 0,0000059 0,0001365 0,9998635 

УТ-73А/1   13 0,15 0,15 1987 30 9,076419 0,110176 0,0000391 0,0000005 0,0000046 0,9999954 

УТ-93А/1 Склад 41 0,05 0,05 2004 13 4,577222 0,218473 0,00001 0,0000004 0,0000019 0,9999981 

УТ-93А/1 Баня 104 0,07 0,07 2004 13 5,391134 0,18549 0,00001 0,000001 0,0000056 0,9999944 

УТ-97А УТ-97Б 71 0,1 0,1 1987 30 6,660625 0,150136 0,0000391 0,0000028 0,0000184 0,9999816 

УТ-97А   90 0,051 0,051 2004 13 4,609711 0,216933 0,00001 0,0000009 0,0000041 0,9999959 

УТ-97Б УТ-97В 43 0,1 0,1 1987 30 6,660625 0,150136 0,0000391 0,0000017 0,0000111 0,9999889 

УТ-97Б   34 0,051 0,051 2003 14 4,618331 0,216528 0,00001 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

УТ-97В   5 0,1 0,1 1987 30 6,660625 0,150136 0,0000391 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

УТ-97В   30 0,051 0,051 2004 13 4,618947 0,2165 0,00001 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

УТ97Ж гараж 85 0,051 0,051 2003 14 4,604323 0,217187 0,00001 0,0000008 0,0000039 0,9999961 
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б/н   2 0,08 0,08 1987 30 5,821621 0,171773 0,0000391 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

б/н   2 0,08 0,08 1987 30 5,821621 0,171773 0,0000391 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

б/н б/н 2 0,1 0,1 1987 30 6,713119 0,148962 0,0000391 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

б/н   3 0,08 0,08 1987 30 5,848572 0,170982 0,0000391 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

б/н   21 0,08 0,08 1987 30 5,821621 0,171773 0,0000391 0,0000008 0,0000048 0,9999952 

б/н б/н 80 0,08 0,08 1987 30 5,821621 0,171773 0,0000391 0,0000031 0,0000181 0,9999819 

б/н б/н 24 0,1 0,1 1987 30 6,713119 0,148962 0,0000391 0,0000009 0,0000063 0,9999937 

б/н   3 0,08 0,08 1987 30 5,848572 0,170982 0,0000391 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

б/н   1 0,1 0,1 1987 30 6,713119 0,148962 0,0000391 0 0,0000003 0,9999997 

б/н   3 0,08 0,08 1987 30 5,799954 0,172415 0,0000391 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

б/н ТК-16/1 61 0,1 0,1 2004 13 6,69896 0,149277 0,00001 0,0000006 0,0000041 0,9999959 
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б/н Шахтеров, 38а 42 0,082 0,082 1988 29 5,926256 0,168741 0,0000334 0,0000014 0,0000083 0,9999917 

б/н   67 0,08 0,08 1988 29 5,831661 0,171478 0,0000334 0,0000022 0,000013 0,9999870 

б/н б/н 31 0,1 0,1 1987 30 6,713119 0,148962 0,0000391 0,0000012 0,0000081 0,9999919 

просп. 

Шахтеров, 

85а 

б/н 52 0,1 0,1 1987 30 6,713119 0,148962 0,0000391 0,000002 0,0000136 0,9999864 

просп. 

Шахтеров, 

85а 

б/н 20 0,08 0,08 1987 30 5,799954 0,172415 0,0000391 0,0000008 0,0000045 0,9999955 

просп. 

Шахтеров, 

85а 

просп. Шахтеров, 

85а 
2 0,15 0,15 1987 30 8,87024 0,112737 0,0000391 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

просп. 

Шахтеров, 

85а 

ТК81А/1 17 0,08 0,08 2015 2 5,799954 0,172415 0,0000138 0,0000002 0,0000014 0,9999986 
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Таблица 4.3-23 Расчет надежности тепловых сетей котельной  27 АО «Теплоэнерго» на 2033 год* 
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    2 0,082 0,082 1987 46 5,923262 0,168826 0,0043901 0,0000088 0,0000378 0,9999622 

  ТК-21/1 22 0,15 0,15 2007 26 9,078105 0,110155 0,0000222 0,0000005 0,0000032 0,9999968 

    82 0,15 0,15 2018 15 9,110689 0,109761 0,00001 0,0000008 0,0000054 0,9999946 

  
юго-восточнее 

Кардиоцентра по  
13 0,8 0,8 2018 15 49,403325 0,020242 0,00001 0,0000001 0,0000047 0,9999953 

    1 0,051 0,051 2004 29 4,622334 0,216341 0,0000334 0 0,0000001 0,9999999 

  блок В,Г,Д 2 0,211 0,211 1989 44 12,17089 0,082163 0,0018203 0,0000036 0,0000322 0,9999678 

    1 0,08 0,08 2013 20 5,84593 0,171059 0,0000128 0 0,0000001 0,9999999 

    67 0,1 0,1 1987 46 6,660625 0,150136 0,0043901 0,0002941 0,001424 0,9985760 

    20 0,1 0,1 1987 46 6,660625 0,150136 0,0043901 0,0000878 0,0004251 0,9995749 

    35 0,051 0,051 1986 47 4,618177 0,216536 0,007105 0,0002487 0,0008348 0,9991652 

    37 0,051 0,051 2003 30 4,617869 0,21655 0,0000391 0,0000014 0,0000049 0,9999951 

  УТ-97А 55 0,1 0,1 1987 46 6,660625 0,150136 0,0043901 0,0002415 0,001169 0,9988310 

  Гараж 1 0,1 0,1 1987 46 6,564616 0,152332 0,0043901 0,0000044 0,0000209 0,9999791 

  Мехцех 2 0,082 0,082 1986 47 5,937143 0,168431 0,007105 0,0000142 0,0000613 0,9999387 

    178 0,1 0,1 1986 47 6,564616 0,152332 0,007105 0,0012647 0,0060346 0,9939654 

  гараж 2 1 0,1 0,1 1987 46 6,564616 0,152332 0,0043901 0,0000044 0,0000209 0,9999791 
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  ТК-151/1 105 0,1 0,1 1987 46 6,564616 0,152332 0,0043901 0,000461 0,0021995 0,9978005 

    1 0,15 0,15 2008 25 9,11406 0,109721 0,0000198 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,15 0,15 2008 25 9,11406 0,109721 0,0000198 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,08 0,08 2013 20 5,84593 0,171059 0,0000128 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,082 0,082 1987 46 5,930611 0,168617 0,0043901 0,0000044 0,0000189 0,9999811 

    20 0,05 0,05 2007 26 4,580379 0,218323 0,0000222 0,0000004 0,0000015 0,9999985 

    40 0,051 0,051 2004 29 4,604323 0,217187 0,0000334 0,0000013 0,0000045 0,9999955 

  
школа основное 

здание 
49 0,08 0,08 2013 20 5,836417 0,171338 0,0000128 0,0000006 0,0000027 0,9999973 

  насосная 1 0,051 0,051 2004 29 4,623411 0,216291 0,0000334 0 0,0000001 0,9999999 

    2 0,082 0,082 2012 21 5,937143 0,168431 0,0000137 0 0,0000001 0,9999999 

  гараж 50 0,05 0,05 1989 44 4,575869 0,218538 0,0018203 0,000091 0,0003027 0,9996973 

  ТК-1/1 30 0,512 0,512 1989 44 28,755688 0,034776 0,0018203 0,0000546 0,0011414 0,9988586 

    67 0,08 0,08 1986 47 5,831661 0,171478 0,007105 0,000476 0,0020178 0,9979822 

    2 0,082 0,082 1988 45 5,905299 0,169339 0,0027896 0,0000056 0,0000239 0,9999761 

    45 0,051 0,051 2007 26 4,61633 0,216622 0,0000222 0,000001 0,0000034 0,9999966 

  лыжная база 32 0,051 0,051 2007 26 4,618639 0,216514 0,0000222 0,0000007 0,0000024 0,9999976 

    1 0,15 0,15 2013 20 9,150015 0,109289 0,0000128 0 0,0000001 0,9999999 

  ТК-37/1 50 0,051 0,051 2013 20 4,612482 0,216803 0,0000128 0,0000006 0,0000022 0,9999978 

    2 0,051 0,051 2007 26 4,61633 0,216622 0,0000222 0 0,0000001 0,9999999 
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    1 0,15 0,15 2013 20 9,150015 0,109289 0,0000128 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,082 0,082 1987 46 5,930611 0,168617 0,0043901 0,0000044 0,0000189 0,9999811 

    27 0,15 0,15 2010 23 9,141588 0,10939 0,0000162 0,0000004 0,0000029 0,9999971 

    1 0,08 0,08 1987 46 5,847779 0,171005 0,0043901 0,0000044 0,0000187 0,9999813 

    5 0,08 0,08 1987 46 5,847779 0,171005 0,0043901 0,000022 0,0000933 0,9999067 

  офисы 2 0,1 0,1 1989 44 6,705521 0,149131 0,0018203 0,0000036 0,0000177 0,9999823 

    66 0,082 0,082 1988 45 5,905299 0,169339 0,0027896 0,0001841 0,0007903 0,9992097 

    80 0,1 0,1 2007 26 6,644393 0,150503 0,0000222 0,0000018 0,0000086 0,9999914 

    1 0,05 0,05 2007 26 4,583235 0,218186 0,0000222 0 0,0000001 0,9999999 

    2 0,1 0,1 1988 45 6,732114 0,148542 0,0027896 0,0000056 0,0000273 0,9999727 

  ТК-145/1 33 0,082 0,082 1988 45 5,928706 0,168671 0,0027896 0,0000921 0,0003967 0,9996033 

    53 0,1 0,1 1987 46 6,732114 0,148542 0,0043901 0,0002327 0,0011386 0,9988614 

    130 0,15 0,15 1989 44 9,076419 0,110176 0,0018203 0,0002366 0,0015611 0,9984389 

    60 0,1 0,1 1989 44 6,705521 0,149131 0,0018203 0,0001092 0,0005323 0,9994677 

    51 0,082 0,082 1988 45 5,923807 0,16881 0,0027896 0,0001423 0,0006126 0,9993874 

  ТК-144/1 35 0,211 0,211 1989 44 12,286802 0,081388 0,0018203 0,0000637 0,000569 0,9994310 

  жилой дом 40 0,1 0,1 1989 44 6,705521 0,149131 0,0018203 0,0000728 0,0003549 0,9996451 

  ТК-3/1 41 0,408 0,408 1987 46 23,073618 0,04334 0,0043901 0,00018 0,0030188 0,9969812 

  ТК-3А/1 10 0,512 0,512 1989 44 28,755688 0,034776 0,0018203 0,0000182 0,0003805 0,9996195 

  адм.помещение 30 0,1 0,1 1989 44 6,705521 0,149131 0,0018203 0,0000546 0,0002662 0,9997338 
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Котельная 

№27 
  1 0,512 0,512 1989 44 28,755688 0,034776 0,0018203 0,0000018 0,000038 0,9999620 

ПНС 

Кардиология 
ТК-99/1 6 0,259 0,259 1989 44 14,80779 0,067532 0,0018203 0,0000109 0,0001176 0,9998824 

ТК для 

ОМОНА 
ТК-98/1 40 0,259 0,259 2012 21 14,80779 0,067532 0,0000137 0,0000005 0,0000059 0,9999941 

ТК для 

ОМОНА 
  61 0,2 0,2 2018 15 11,682829 0,085596 0,00001 0,0000006 0,0000052 0,9999948 

ТК-1/1   531 0,512 0,512 1989 44 28,755688 0,034776 0,0018203 0,0009666 0,0202024 0,9797976 

ТК-1/1 ТК-93/1 161 0,315 0,315 1986 47 17,563213 0,056937 0,007105 0,0011439 0,0146032 0,9853968 

ТК-2/1 УТ 2а/1 11 0,1 0,1 2007 26 6,644393 0,150503 0,0000222 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

ТК-2/1 ТК-2А/1 13 0,1 0,1 1987 46 6,644393 0,150503 0,0043901 0,0000571 0,0002756 0,9997244 

ТК-2А/1   69 0,082 0,082 1988 45 5,902577 0,169418 0,0027896 0,0001925 0,0008258 0,9991742 

ТК-2А/1   60 0,082 0,082 1988 45 5,902577 0,169418 0,0027896 0,0001674 0,0007181 0,9992819 

ТК-3/1   30 0,2 0,2 1989 44 11,707425 0,085416 0,0018203 0,0000546 0,0004647 0,9995353 

ТК-3/1 ТК-2/1 133 0,15 0,15 2014 19 9,082037 0,110107 0,0000121 0,0000016 0,0000106 0,9999894 

ТК-3/1 УТ-73А/1 121 0,408 0,408 1987 46 23,073618 0,04334 0,0043901 0,0005312 0,008909 0,9910910 

ТК-3А/1 ТК-4А/1 30 0,408 0,408 2017 16 23,527212 0,042504 0,00001 0,0000003 0,0000051 0,9999949 

ТК-4/1 ТК-23/1 107 0,315 0,315 2012 21 17,78354 0,056232 0,0000137 0,0000015 0,000019 0,9999810 

ТК-4/1 ТК-5/1 6 0,408 0,408 2002 31 23,527212 0,042504 0,0000464 0,0000003 0,0000048 0,9999952 

ТК-4А/1 ТК-4/1 35 0,408 0,408 2002 31 23,527212 0,042504 0,0000464 0,0000016 0,0000277 0,9999723 

ТК-5/1 ТК-6/1 120 0,359 0,359 1987 46 19,621381 0,050965 0,0043901 0,0005268 0,0075135 0,9924865 
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ТК-6/1 ТК-7/1 117 0,359 0,359 2012 21 19,621381 0,050965 0,0000137 0,0000016 0,0000229 0,9999771 

ТК-6/1   57 0,1 0,1 2004 29 6,731423 0,148557 0,0000334 0,0000019 0,0000093 0,9999907 

ТК-7/1 ТК-17/1 75 0,2 0,2 1987 46 11,628876 0,085993 0,0043901 0,0003293 0,0027831 0,9972169 

ТК-7/1 ТК-8/1 70 0,359 0,359 2012 21 19,621381 0,050965 0,0000137 0,000001 0,0000137 0,9999863 

ТК-7/1 ТК7А/1 22 0,1 0,1 2015 18 6,724171 0,148717 0,0000114 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

ТК-8/1 ТК-9/1 120 0,359 0,359 1987 46 19,621381 0,050965 0,0043901 0,0005268 0,0075135 0,9924865 

ТК-8/1   45 0,1 0,1 1987 46 6,735567 0,148466 0,0043901 0,0001976 0,0009672 0,9990328 

ТК-9/1 ТК-10/1 80 0,359 0,359 2013 20 19,621381 0,050965 0,0000128 0,000001 0,0000146 0,9999854 

ТК-9/1   9 0,1 0,1 2004 29 6,702413 0,1492 0,0000334 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

ТК-9/1 ТК-9А/1 42 0,1 0,1 1987 46 6,702413 0,1492 0,0043901 0,0001844 0,0008983 0,9991017 

ТК-9А/1 УТ-9А/1 54 0,1 0,1 1987 46 6,702413 0,1492 0,0043901 0,0002371 0,0011549 0,9988451 

ТК-10/1 ТК-12/1 171 0,359 0,359 2013 20 19,621381 0,050965 0,0000128 0,0000022 0,0000313 0,9999687 

ТК-10/1   11 0,08 0,08 2013 20 5,84593 0,171059 0,0000128 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-12/1 ТК-135/1 30 0,15 0,15 1989 44 9,131475 0,109511 0,0018203 0,0000546 0,0003624 0,9996376 

ТК-12/1 ТК-13/1 39 0,259 0,259 2013 20 14,896514 0,06713 0,0000128 0,0000005 0,0000054 0,9999946 

ТК-13/1 Институтская, 12 37 0,082 0,082 2016 17 5,927617 0,168702 0,00001 0,0000004 0,0000016 0,9999984 

ТК-13/1 Институтская, 14 40 0,1 0,1 2009 24 6,737294 0,148428 0,0000178 0,0000007 0,0000035 0,9999965 

ТК-13/1 ТК-13А/1 45 0,211 0,211 1987 46 12,256344 0,08159 0,0043901 0,0001976 0,00176 0,9982400 

ТК-13А/1 ТК-14/1 26 0,211 0,211 2016 17 12,256344 0,08159 0,00001 0,0000003 0,0000023 0,9999977 

ТК-14/1 ТК-15/1 94 0,15 0,15 1987 46 9,097206 0,109924 0,0043901 0,0004127 0,0027288 0,9972712 
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ТК-14/1 Шахтеров, 38б 22 0,1 0,1 2004 29 6,743511 0,148291 0,0000334 0,0000007 0,0000036 0,9999964 

ТК-14/1 ТК-14А/1 12 0,15 0,15 1987 46 9,097206 0,109924 0,0043901 0,0000527 0,0003484 0,9996516 

ТК-14А/1 Институтская, 12б 14 0,082 0,082 2013 20 5,917002 0,169004 0,0000128 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-14А/1 Институтская, 12а 62 0,082 0,082 1988 45 5,917002 0,169004 0,0027896 0,000173 0,0007439 0,9992561 

ТК-14А/1 Институтская, 16а 131 0,1 0,1 2004 29 6,705867 0,149123 0,0000334 0,0000044 0,0000213 0,9999787 

ТК-15/1 б/н 61 0,1 0,1 2004 29 6,69896 0,149277 0,0000334 0,000002 0,0000099 0,9999901 

ТК-15/1 Шахтеров, 38 29 0,1 0,1 2013 20 6,69896 0,149277 0,0000128 0,0000004 0,0000018 0,9999982 

ТК-16/1 Шахтеров, 40а 110 0,08 0,08 1988 45 5,800483 0,172399 0,0027896 0,0003069 0,0012938 0,9987062 

ТК-16/1 
просп. Шахтеров, 

40 
75 0,08 0,08 1998 35 5,800483 0,172399 0,000105 0,0000079 0,0000332 0,9999668 

ТК-17/1   5 0,051 0,051 1987 46 4,622796 0,216319 0,0043901 0,000022 0,0000738 0,9999262 

ТК-17/1 ТК-18/1 54 0,2 0,2 1987 46 11,628876 0,085993 0,0043901 0,0002371 0,0020038 0,9979962 

ТК-18/1 
Детский сад № 

176 
10 0,05 0,05 1986 47 4,581882 0,218251 0,007105 0,0000711 0,0002366 0,9997634 

ТК-18/1   58 0,051 0,051 1986 47 4,614637 0,216702 0,007105 0,0004121 0,0013822 0,9986178 

ТК-18/1 ТК-19/1 64 0,211 0,211 1987 46 12,262266 0,081551 0,0043901 0,000281 0,0025043 0,9974957 

ТК-19/1 ТК-20/1 74 0,15 0,15 1987 46 9,078105 0,110155 0,0043901 0,0003249 0,0021437 0,9978563 

ТК-19/1   15 0,15 0,15 1987 46 9,078105 0,110155 0,0043901 0,0000659 0,0004345 0,9995655 

ТК-20/1 жилой дом 92 0,1 0,1 2004 29 6,702068 0,149208 0,0000334 0,0000031 0,000015 0,9999850 

ТК-20/1 ТК-20А/1 9 0,15 0,15 2013 20 9,078105 0,110155 0,0000128 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК-20/1 офисы 50 0,1 0,1 1987 46 6,702068 0,149208 0,0043901 0,0002195 0,0010693 0,9989307 



119 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

ТК-20А/1   20 0,15 0,15 1989 44 9,078105 0,110155 0,0018203 0,0000364 0,0002402 0,9997598 

ТК-21/1   96 0,082 0,082 2002 31 5,911559 0,16916 0,0000464 0,0000045 0,0000191 0,9999809 

ТК-21/1 ТК-22/1 109 0,1 0,1 1987 46 6,674094 0,149833 0,0043901 0,0004785 0,0023214 0,9976786 

ТК-21/1   78 0,1 0,1 2002 31 6,674094 0,149833 0,0000464 0,0000036 0,0000175 0,9999825 

ТК-22/1 жилой дом 36 0,1 0,1 2012 21 6,674094 0,149833 0,0000137 0,0000005 0,0000024 0,9999976 

ТК-22/1 магазин 35 0,051 0,051 2007 26 4,618177 0,216536 0,0000222 0,0000008 0,0000026 0,9999974 

ТК-23/1 ТК-25/1 91 0,315 0,315 2012 21 17,78354 0,056232 0,0000137 0,0000013 0,0000162 0,9999838 

ТК-24/1 гараж 20 0,1 0,1 2002 31 6,683073 0,149632 0,0000464 0,0000009 0,0000045 0,9999955 

ТК-24/1 ТК-25/1 23 0,1 0,1 2002 31 6,683073 0,149632 0,0000464 0,0000011 0,0000052 0,9999948 

ТК-24/1 ТК-85А/1 114 0,1 0,1 1987 46 6,683073 0,149632 0,0043901 0,0005005 0,0024311 0,9975689 

ТК-25/1   30 0,07 0,07 2013 20 5,407792 0,184918 0,0000128 0,0000004 0,0000015 0,9999985 

ТК-25/1 Школа искусств 30 0,1 0,1 2002 31 6,683073 0,149632 0,0000464 0,0000014 0,0000068 0,9999932 

ТК-25/1 ТК-27/1 50 0,315 0,315 2016 17 17,78354 0,056232 0,00001 0,0000005 0,0000065 0,9999935 

ТК-27/1 ТК-140/1 200 0,211 0,211 2009 24 11,973755 0,083516 0,0000178 0,0000036 0,000031 0,9999690 

ТК-30/1 общежитие 127 0,082 0,082 1987 46 5,902033 0,169433 0,0043901 0,0005575 0,0023919 0,9976081 

ТК-30/1 учебный корпус 4 0,082 0,082 2013 20 5,902033 0,169433 0,0000128 0,0000001 0,0000002 0,9999998 

ТК-37/1 ТК-38/1 22 0,051 0,051 1986 47 4,612482 0,216803 0,007105 0,0001563 0,0005241 0,9994759 

ТК-38/1   6 0,082 0,082 1987 46 5,936055 0,168462 0,0043901 0,0000263 0,0001137 0,9998863 

ТК-39/1 ТК-40/1 38 0,1 0,1 1987 46 6,737985 0,148412 0,0043901 0,0001668 0,000817 0,9991830 

ТК-39/1 ТК-39А/1 56 0,211 0,211 2013 20 11,973755 0,083516 0,0000128 0,0000007 0,0000063 0,9999937 
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ТК-39/1   51 0,082 0,082 1988 45 5,905299 0,169339 0,0027896 0,0001423 0,0006107 0,9993893 

ТК-39А/1 ТК-41/1 21 0,211 0,211 2013 20 11,973755 0,083516 0,0000128 0,0000003 0,0000023 0,9999977 

ТК-40/1   20 0,051 0,051 1987 46 4,620486 0,216427 0,0043901 0,0000878 0,0002949 0,9997051 

ТК-40/1   41 0,082 0,082 2017 16 5,926528 0,168733 0,00001 0,0000004 0,0000018 0,9999982 

ТК-41/1   35 0,1 0,1 1987 46 6,739021 0,14839 0,0043901 0,0001537 0,0007527 0,9992473 

ТК-41/1   51 0,082 0,082 1987 46 5,923262 0,168826 0,0043901 0,0002239 0,000964 0,9990360 

ТК-41/1 ТК-43/1 23 0,211 0,211 1989 44 11,973755 0,083516 0,0018203 0,0000419 0,0003644 0,9996356 

ТК-42/1   24 0,082 0,082 1987 46 5,930611 0,168617 0,0043901 0,0001054 0,0004542 0,9995458 

ТК-43/1 ТК-149/1 86 0,15 0,15 2013 20 9,090464 0,110005 0,0000128 0,0000011 0,0000073 0,9999927 

ТК-43/1   145 0,1 0,1 1987 46 6,701032 0,149231 0,0043901 0,0006366 0,0031005 0,9968995 

ТК-50/1 Шахтеров, 59а 30 0,082 0,082 2007 26 5,917275 0,168997 0,0000222 0,0000007 0,0000029 0,9999971 

ТК-50/1   55 0,051 0,051 2003 30 4,615099 0,21668 0,0000391 0,0000021 0,0000072 0,9999928 

ТК-73/1 ТК-74/1 170 0,4 0,4 1987 46 22,86266 0,043739 0,0043901 0,0007463 0,0124024 0,9875976 

ТК-73/1 
восточнее здания 

№54Б 
18,35 0,05 0,05 2020 13 4,580627 0,218311 0,00001 0,0000002 0,0000006 0,9999994 

ТК-74/1 ТК-74А/1 110 0,408 0,408 1987 46 22,799222 0,043861 0,0043901 0,0004829 0,0080028 0,9919972 

ТК-74А/1   35 0,1 0,1 2010 23 6,739021 0,14839 0,0000162 0,0000006 0,0000028 0,9999972 

ТК-74А/1 ТК-75/1 72 0,408 0,408 1987 46 22,799222 0,043861 0,0043901 0,0003161 0,0052382 0,9947618 

ТК-75/1 ТК-89/1 111 0,408 0,408 1989 44 22,799222 0,043861 0,0018203 0,000202 0,0033483 0,9966517 

ТК-75/1 ТК-76/1 68 0,408 0,408 1987 46 22,799222 0,043861 0,0043901 0,0002985 0,0049472 0,9950528 
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ТК-76/1 ТК-77/1 136 0,25 0,25 2002 31 14,297957 0,06994 0,0000464 0,0000063 0,0000655 0,9999345 

ТК-77/1 ТК-80/1 110 0,15 0,15 1989 44 8,87024 0,112737 0,0018203 0,0002002 0,001291 0,9987090 

ТК-77/1 ТК-77А/1 125 0,15 0,15 2009 24 8,87024 0,112737 0,0000178 0,0000022 0,0000144 0,9999856 

ТК-77/1 ТК-82/1 17 0,15 0,15 1987 46 8,87024 0,112737 0,0043901 0,0000746 0,0004812 0,9995188 

ТК-77А/1 ТК-78/1 52 0,1 0,1 2016 17 6,724171 0,148717 0,00001 0,0000005 0,0000025 0,9999975 

ТК-77А/1   60 0,07 0,07 1987 46 5,401039 0,18515 0,0043901 0,0002634 0,0010341 0,9989659 

ТК-78/1 ТК-79/1 26 0,1 0,1 1987 46 6,724171 0,148717 0,0043901 0,0001141 0,0005579 0,9994421 

ТК-79/1 ул. Ногинская, 10 48 0,082 0,082 1987 46 5,915914 0,169036 0,0043901 0,0002107 0,0009061 0,9990939 

ТК-79/1 
ул. Ногинская, 

10а 
16 0,082 0,082 2002 31 5,915914 0,169036 0,0000464 0,0000007 0,0000032 0,9999968 

ТК-79/1 
ул. Ногинская, 

10б 
16 0,082 0,082 1988 45 5,915914 0,169036 0,0027896 0,0000446 0,0001919 0,9998081 

ТК-80/1   52 0,15 0,15 2007 26 8,87024 0,112737 0,0000222 0,0000012 0,0000074 0,9999926 

ТК-80/1 ТК-81/1 20 0,15 0,15 1987 46 8,87024 0,112737 0,0043901 0,0000878 0,0005661 0,9994339 

ТК-81/1 
ДетскийСад, 

Овощехранилище 
62 0,08 0,08 1988 45 5,832982 0,171439 0,0027896 0,000173 0,0007333 0,9992667 

ТК-81/1 
просп. Шахтеров, 

85а 
52 0,15 0,15 1987 46 8,87024 0,112737 0,0043901 0,0002283 0,0014719 0,9985281 

ТК-82/1   116 0,1 0,1 2003 30 6,711047 0,149008 0,0000391 0,0000045 0,0000221 0,9999779 

ТК-82/1 ТК-83/1 60 0,15 0,15 1987 46 8,87024 0,112737 0,0043901 0,0002634 0,0016983 0,9983017 

ТК-83/1 ТК-84/1 42 0,15 0,15 1987 46 8,87024 0,112737 0,0043901 0,0001844 0,0011888 0,9988112 

ТК-83/1   20 0,07 0,07 1987 46 5,410043 0,184841 0,0043901 0,0000878 0,0003453 0,9996547 
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ТК-84/1 ТК-85/1 30 0,15 0,15 1987 46 8,87024 0,112737 0,0043901 0,0001317 0,0008492 0,9991508 

ТК-84/1   15 0,05 0,05 1986 47 4,581131 0,218287 0,007105 0,0001066 0,0003549 0,9996451 

ТК-85/1   86 0,07 0,07 1987 46 5,395186 0,18535 0,0043901 0,0003775 0,0014806 0,9985194 

ТК-85/1 ТК-86/1 36 0,125 0,125 1989 44 7,898134 0,126612 0,0018203 0,0000655 0,0003762 0,9996238 

ТК-85А/1   10 0,1 0,1 2013 20 6,683073 0,149632 0,0000128 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-85А/1 ТК-142/1 80 0,05 0,05 1986 47 4,57136 0,218753 0,007105 0,0005684 0,0018887 0,9981113 

ТК-86/1   14 0,1 0,1 2004 29 6,746274 0,14823 0,0000334 0,0000005 0,0000023 0,9999977 

ТК-86/1 ТК-87/1 34 0,125 0,125 1986 47 7,898134 0,126612 0,007105 0,0002416 0,0013868 0,9986132 

ТК-87/1 Шахтеров, 81 16 0,08 0,08 1988 45 5,831925 0,17147 0,0027896 0,0000446 0,0001892 0,9998108 

ТК-87/1 ТК-88/1 50 0,08 0,08 2016 17 5,831925 0,17147 0,00001 0,0000005 0,0000021 0,9999979 

ТК-88/1 б/н 22 0,082 0,082 2016 17 5,9317 0,168586 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК-89/1 ТК-90/1 100 0,408 0,408 1987 46 22,799222 0,043861 0,0043901 0,000439 0,0072753 0,9927247 

ТК-90/1 ТК-90А/1 23 0,15 0,15 2008 25 9,11406 0,109721 0,0000198 0,0000005 0,000003 0,9999970 

ТК-90А/1 ТК-91/1 39 0,15 0,15 2008 25 9,11406 0,109721 0,0000198 0,0000008 0,0000051 0,9999949 

ТК-91/1   12 0,15 0,15 2008 25 9,11406 0,109721 0,0000198 0,0000002 0,0000016 0,9999984 

ТК-93/1 Столовая 78 0,05 0,05 2004 29 4,57166 0,218739 0,0000334 0,0000026 0,0000086 0,9999914 

ТК-93/1 УТ-93А/1 47 0,08 0,08 1986 47 5,836946 0,171322 0,007105 0,0003339 0,0014168 0,9985832 

ТК-93/1 общежитие 47 0,07 0,07 2004 29 5,403965 0,185049 0,0000334 0,0000016 0,0000062 0,9999938 

ТК-93/1 ТК-94/1 92 0,315 0,315 1986 47 17,563213 0,056937 0,007105 0,0006537 0,0083447 0,9916553 

ТК-94/1 ТК-95/1 156 0,315 0,315 2016 17 17,563213 0,056937 0,00001 0,0000016 0,0000199 0,9999801 
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ТК-94/1 проходная 14 0,08 0,08 1986 47 5,845665 0,171067 0,007105 0,0000995 0,0004227 0,9995773 

ТК-94/1 ТК-151/1 150 0,1 0,1 1987 46 6,564616 0,152332 0,0043901 0,0006585 0,0031422 0,9968578 

ТК-95/1 ТК-96/1 180 0,259 0,259 1986 47 14,743952 0,067824 0,007105 0,0012789 0,0137058 0,9862942 

ТК-95/1   20 0,082 0,082 1986 47 5,932244 0,16857 0,007105 0,0001421 0,0006127 0,9993873 

ТК-96/1 ТК-96А/1 195 0,25 0,25 1986 47 14,174549 0,070549 0,007105 0,0013855 0,0142746 0,9857254 

ТК-96А/1 ТК-97/1 60 0,25 0,25 1986 47 14,174549 0,070549 0,007105 0,0004263 0,0043922 0,9956078 

ТК-96А/1 блок А,Б 225 0,15 0,15 1989 44 9,030352 0,110738 0,0018203 0,0004096 0,0026883 0,9973117 

ТК-97/1 ТК для ОМОНА 40 0,259 0,259 2012 21 14,80779 0,067532 0,0000137 0,0000005 0,0000059 0,9999941 

ТК-97/1   1 0,1 0,1 1987 46 6,660625 0,150136 0,0043901 0,0000044 0,0000213 0,9999787 

ТК-98/1 ТК-99Б/1 120 0,1 0,1 2008 25 6,709666 0,149039 0,0000198 0,0000024 0,0000116 0,9999884 

ТК-98/1 ПНС Кардиология 6 0,259 0,259 2012 21 14,80779 0,067532 0,0000137 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

ТК-99/1 ТК-99А/1 29 0,259 0,259 1989 44 14,80779 0,067532 0,0018203 0,0000528 0,0005682 0,9994318 

ТК-99А/1   170 0,211 0,211 1989 44 12,17089 0,082163 0,0018203 0,0003094 0,0027375 0,9972625 

ТК-99А/1 Сосновый б-р, 6а 170 0,082 0,082 1988 45 5,891418 0,169738 0,0027896 0,0004742 0,0020308 0,9979692 

ТК-99Б/1 ремонтная база 10 0,082 0,082 2008 25 5,921357 0,16888 0,0000198 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК-99Б/1 
лабораторный 

корпус 
5 0,082 0,082 2008 25 5,921357 0,16888 0,0000198 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-99Б/1 прачечная 45 0,082 0,082 2008 25 5,921357 0,16888 0,0000198 0,0000009 0,0000038 0,9999962 

ТК-135/1 главный корпус 73,5 0,1 0,1 1987 46 6,725725 0,148683 0,0043901 0,0003227 0,0015774 0,9984226 

ТК-135/1 ТК-135А/1 15 0,15 0,15 1989 44 9,131475 0,109511 0,0018203 0,0000273 0,0001812 0,9998188 
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ТК-135А/1 ТК-150/1 85 0,125 0,125 1989 44 7,891364 0,126721 0,0018203 0,0001547 0,0008875 0,9991125 

ТК-140/1 УТ-29/1 106 0,15 0,15 1987 46 9,097206 0,109924 0,0043901 0,0004654 0,0030771 0,9969229 

ТК-140/1 ТК-141/1 85 0,211 0,211 2004 29 11,973755 0,083516 0,0000334 0,0000028 0,0000247 0,9999753 

ТК-141/1 ТК-39/1 20 0,211 0,211 1987 46 11,973755 0,083516 0,0043901 0,0000878 0,0007642 0,9992358 

ТК-141/1   24 0,07 0,07 1988 45 5,409143 0,184872 0,0027896 0,000067 0,0002632 0,9997368 

ТК-142/1 адм.здание 13 0,051 0,051 1986 47 4,614945 0,216687 0,007105 0,0000924 0,0003098 0,9996902 

ТК-142/1 
подсобное 

помещение 
30 0,051 0,051 1986 47 4,614945 0,216687 0,007105 0,0002132 0,000715 0,9992850 

ТК-142/1 гараж 13 0,051 0,051 1986 47 4,614945 0,216687 0,007105 0,0000924 0,0003098 0,9996902 

ТК-144/1 ТК-24/1 71 0,15 0,15 1989 44 9,116869 0,109687 0,0018203 0,0001292 0,0008564 0,9991436 

ТК-145/1 аптека 12 0,051 0,051 1986 47 4,621718 0,21637 0,007105 0,0000853 0,0002864 0,9997136 

ТК-148/1 ТК-42/1 13 0,1 0,1 1987 46 6,746619 0,148222 0,0043901 0,0000571 0,0002799 0,9997201 

ТК-148/1 ТК-50/1 45 0,082 0,082 1988 45 5,917275 0,168997 0,0027896 0,0001255 0,0005399 0,9994601 

ТК-148/1   21 0,051 0,051 2007 26 4,620332 0,216435 0,0000222 0,0000005 0,0000016 0,9999984 

ТК-149/1 ТК-149А/1 92 0,1 0,1 2017 16 6,719336 0,148824 0,00001 0,0000009 0,0000045 0,9999955 

ТК-149/1 ТК-148/1 32 0,15 0,15 2014 19 9,090464 0,110005 0,0000121 0,0000004 0,0000026 0,9999974 

ТК-149А/1   29 0,082 0,082 2007 26 5,929795 0,16864 0,0000222 0,0000006 0,0000028 0,9999972 

ТК-149А/1 жилой дом 10 0,15 0,15 2013 20 9,150015 0,109289 0,0000128 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

ТК-150/1   50 0,1 0,1 1987 46 6,733841 0,148504 0,0043901 0,0002195 0,0010744 0,9989256 

ТК-150/1 
корпус 

подс.службы 
1 0,051 0,051 1988 45 4,623411 0,216291 0,0027896 0,0000028 0,0000094 0,9999906 
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ТК-151/1 адм здание 100 0,1 0,1 1988 45 6,564616 0,152332 0,0027896 0,000279 0,0013311 0,9986689 

ТК-152/1   5 0,1 0,1 1988 45 6,564616 0,152332 0,0027896 0,0000139 0,0000666 0,9999334 

ТК-152/1 Столярный цех 55 0,051 0,051 1988 45 4,615099 0,21668 0,0027896 0,0001534 0,0005147 0,9994853 

ТК-152/1 лк 10 0,05 0,05 1988 45 4,581882 0,218251 0,0027896 0,0000279 0,0000929 0,9999071 

ТК7А/1   56 0,1 0,1 2012 21 6,724171 0,148717 0,0000137 0,0000008 0,0000038 0,9999962 

ТК81А/1   147 0,08 0,08 2015 18 5,799954 0,172415 0,0000114 0,0000017 0,0000071 0,9999929 

ТК81А/1   36 0,125 0,125 2015 18 7,913482 0,126367 0,0000114 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

УТ 2Б/1 УТ 2В/1 44 0,1 0,1 2003 30 6,644393 0,150503 0,0000391 0,0000017 0,0000083 0,9999917 

УТ 2Б/1 адм.здание 1 0,1 0,1 2003 30 6,644393 0,150503 0,0000391 0 0,0000002 0,9999998 

УТ 2Б/1 
Бытовое 

помещение 
5 0,03 0,03 2003 30 3,817287 0,261966 0,0000391 0,0000002 0,0000005 0,9999995 

УТ 2В/1   1 0,1 0,1 2007 26 6,644393 0,150503 0,0000222 0 0,0000001 0,9999999 

УТ 2В/1 Склад 28 0,03 0,03 2003 30 3,815414 0,262095 0,0000391 0,0000011 0,000003 0,9999970 

УТ 2В/1 проходная 1 0,02 0,02 2003 30 3,468931 0,288273 0,0000391 0 0,0000001 0,9999999 

УТ 2а/1 
Бытовой корпус с 

гаражом 
26 0,04 0,04 1986 47 4,187889 0,238784 0,007105 0,0001847 0,0005623 0,9994377 

УТ 2а/1 УТ 2Б/1 159 0,1 0,1 2007 26 6,644393 0,150503 0,0000222 0,0000035 0,000017 0,9999830 

УТ-9А/1 КемТИПП 36 0,1 0,1 1987 46 6,702413 0,1492 0,0043901 0,000158 0,00077 0,9992300 

УТ-29/1 столовая 7 0,051 0,051 2004 29 4,622334 0,216341 0,0000334 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

УТ-29/1 УТ-30/1 50 0,1 0,1 2013 20 6,733841 0,148504 0,0000128 0,0000006 0,0000031 0,9999969 

УТ-73А/1   13 0,15 0,15 1987 46 9,076419 0,110176 0,0043901 0,0000571 0,0003765 0,9996235 
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УТ-73А/1 ТК-73/1 152 0,408 0,408 1987 46 23,073618 0,04334 0,0043901 0,0006673 0,0111915 0,9888085 

УТ-93А/1 Баня 104 0,07 0,07 2004 29 5,391134 0,18549 0,0000334 0,0000035 0,0000136 0,9999864 

УТ-93А/1 Склад 41 0,05 0,05 2004 29 4,577222 0,218473 0,0000334 0,0000014 0,0000046 0,9999954 

УТ-97А УТ-97Б 71 0,1 0,1 1987 46 6,660625 0,150136 0,0043901 0,0003117 0,001509 0,9984910 

УТ-97А   90 0,051 0,051 2004 29 4,609711 0,216933 0,0000334 0,000003 0,0000101 0,9999899 

УТ-97Б   34 0,051 0,051 2003 30 4,618331 0,216528 0,0000391 0,0000013 0,0000045 0,9999955 

УТ-97Б УТ-97В 43 0,1 0,1 1987 46 6,660625 0,150136 0,0043901 0,0001888 0,0009139 0,9990861 

УТ-97В   5 0,1 0,1 1987 46 6,660625 0,150136 0,0043901 0,000022 0,0001063 0,9998937 

УТ-97В   30 0,051 0,051 2004 29 4,618947 0,2165 0,0000334 0,000001 0,0000034 0,9999966 

УТ97Ж гараж 85 0,051 0,051 2003 30 4,604323 0,217187 0,0000391 0,0000033 0,0000111 0,9999889 

б/н   2 0,08 0,08 1987 46 5,821621 0,171773 0,0043901 0,0000088 0,0000372 0,9999628 

б/н   21 0,08 0,08 1987 46 5,821621 0,171773 0,0043901 0,0000922 0,0003901 0,9996099 

б/н б/н 80 0,08 0,08 1987 46 5,821621 0,171773 0,0043901 0,0003512 0,0014862 0,9985138 

б/н б/н 24 0,1 0,1 1987 46 6,713119 0,148962 0,0043901 0,0001054 0,0005141 0,9994859 

б/н Шахтеров, 38а 42 0,082 0,082 1988 45 5,926256 0,168741 0,0027896 0,0001172 0,0005047 0,9994953 

б/н   3 0,08 0,08 1987 46 5,799954 0,172415 0,0043901 0,0000132 0,0000555 0,9999445 

б/н ТК-16/1 61 0,1 0,1 2004 29 6,69896 0,149277 0,0000334 0,000002 0,0000099 0,9999901 

б/н   2 0,08 0,08 1987 46 5,821621 0,171773 0,0043901 0,0000088 0,0000372 0,9999628 

б/н б/н 2 0,1 0,1 1987 46 6,713119 0,148962 0,0043901 0,0000088 0,0000428 0,9999572 

б/н   3 0,08 0,08 1987 46 5,848572 0,170982 0,0043901 0,0000132 0,000056 0,9999440 



127 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

б/н б/н 31 0,1 0,1 1987 46 6,713119 0,148962 0,0043901 0,0001361 0,0006641 0,9993359 

б/н   3 0,08 0,08 1987 46 5,848572 0,170982 0,0043901 0,0000132 0,000056 0,9999440 

б/н   67 0,08 0,08 1988 45 5,831661 0,171478 0,0027896 0,0001869 0,0007922 0,9992078 

б/н   1 0,1 0,1 1987 46 6,713119 0,148962 0,0043901 0,0000044 0,0000214 0,9999786 

просп. 

Шахтеров, 

85а 

б/н 52 0,1 0,1 1987 46 6,713119 0,148962 0,0043901 0,0002283 0,0011139 0,9988861 

просп. 

Шахтеров, 

85а 

просп. Шахтеров, 

85а 
2 0,15 0,15 1987 46 8,87024 0,112737 0,0043901 0,0000088 0,0000566 0,9999434 

просп. 

Шахтеров, 

85а 

ТК81А/1 17 0,08 0,08 2015 18 5,799954 0,172415 0,0000114 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

просп. 

Шахтеров, 

85а 

б/н 20 0,08 0,08 1987 46 5,799954 0,172415 0,0043901 0,0000878 0,0003702 0,9996298 
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Таблица 4.3-24 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  31 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
Н

а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

н
а

ч
а

л
а

 

у
ч

а
ст

к
а

 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а

 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
с
п

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

  ТК-3  22 0,207 0,207 2008 9 12,068168 0,082863 0,00001 0,0000002 0,0000027 0,9999973 

Котельная 

№31 
  20 0,207 0,207 2008 9 12,068168 0,082863 0,00001 0,0000002 0,0000024 0,9999976 

ТК-2  Гараж 18 0,051 0,051 2017 0 4,620794 0,216413 0,0000158 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

ТК-3  
Горбольница 

№11 переход 
62 0,1 0,1 1995 22 6,729696 0,148595 0,0000149 0,0000009 0,0000062 0,9999938 

ТК-3  УТ-1  40 0,15 0,15 1995 22 9,134284 0,109478 0,0000149 0,0000006 0,0000054 0,9999946 

ТК-6  
Горбольница № 

11 корп.2 Терапе 
11 0,08 0,08 2013 4 5,846458 0,171044 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-7  
Горбольница № 

11 корп.2 Терапе 
20 0,08 0,08 2012 5 5,84408 0,171113 0,00001 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

УТ-1  Прачечная 5 0,051 0,051 2008 9 4,622796 0,216319 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

УТ-1  УТ-2  200 0,207 0,207 1995 22 11,825071 0,084566 0,0000149 0,000003 0,0000351 0,9999649 

УТ-2  

Горбольница № 

11 корп.1 

Хирург 

14 0,1 0,1 2008 9 6,746274 0,14823 0,00001 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

УТ-2  УТ-2а  31 0,207 0,207 1995 22 11,825071 0,084566 0,0000149 0,0000005 0,0000054 0,9999946 

УТ-2а  ТК-2  5 0,082 0,082 2002 15 5,936327 0,168454 0,00001 0 0,0000003 0,9999997 

УТ-2а  УТ-3  105 0,207 0,207 1995 22 11,825071 0,084566 0,0000149 0,0000016 0,0000184 0,9999816 
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УТ-3  Склад 96 0,1 0,1 1995 22 6,679965 0,149701 0,0000149 0,0000014 0,0000095 0,9999905 

УТ-3  ТК-7  81 0,1 0,1 1995 22 6,679965 0,149701 0,0000149 0,0000012 0,000008 0,9999920 

УТ-3  ТК-6  29 0,1 0,1 1995 22 6,679965 0,149701 0,0000149 0,0000004 0,0000029 0,9999971 

 

Таблица 4.3-25 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  31 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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  ТК-3  22 0,207 0,207 2008 25 12,068168 0,082863 0,0000198 0,0000004 0,0000053 0,9999947 

Котельная 

№31 
  20 0,207 0,207 2008 25 12,068168 0,082863 0,0000198 0,0000004 0,0000048 0,9999952 

ТК-2  Гараж 18 0,051 0,051 2017 16 4,620794 0,216413 0,00001 0,0000002 0,0000008 0,9999992 
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ТК-3  
Горбольница 

№11 переход 
62 0,1 0,1 1995 38 6,729696 0,148595 0,0002282 0,0000142 0,0000952 0,9999048 

ТК-3  УТ-1  40 0,15 0,15 1995 38 9,134284 0,109478 0,0002282 0,0000091 0,0000834 0,9999166 

ТК-6  
Горбольница № 

11 корп.2 Терапе 
11 0,08 0,08 2013 20 5,846458 0,171044 0,0000128 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК-7  
Горбольница № 

11 корп.2 Терапе 
20 0,08 0,08 2012 21 5,84408 0,171113 0,0000137 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

УТ-1  УТ-2  200 0,207 0,207 2019 14 11,825071 0,084566 0,00001 0,000002 0,0000236 0,9999764 

УТ-1  Прачечная 5 0,051 0,051 2008 25 4,622796 0,216319 0,0000198 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

УТ-2  УТ-2а  31 0,207 0,207 1995 38 11,825071 0,084566 0,0002282 0,0000071 0,0000836 0,9999164 

УТ-2  

Горбольница № 

11 корп.1 

Хирург 

14 0,1 0,1 2008 25 6,746274 0,14823 0,0000198 0,0000003 0,0000019 0,9999981 

УТ-2а  УТ-3  105 0,207 0,207 2019 14 11,825071 0,084566 0,00001 0,000001 0,0000124 0,9999876 

УТ-2а  ТК-2  5 0,082 0,082 2002 31 5,936327 0,168454 0,0000464 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

УТ-3  ТК-7  81 0,1 0,1 2019 14 6,679965 0,149701 0,00001 0,0000008 0,0000054 0,9999946 

УТ-3  Склад 96 0,1 0,1 2019 14 6,679965 0,149701 0,00001 0,000001 0,0000064 0,9999936 

УТ-3  ТК-6  29 0,1 0,1 1995 38 6,679965 0,149701 0,0002282 0,0000066 0,0000442 0,9999558 
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Таблица 4.3-26 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  34 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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Котельная 

№34 
ТК-1 9 0,1 0,1 2012 5 6,728833 0,148614 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-1 ТК-2 10,5 0,1 0,1 1996 21 6,728833 0,148614 0,0000137 0,0000001 0,000001 0,9999990 

ТК-2 Мастерские 5 0,04 0,04 1996 21 4,190304 0,238646 0,0000137 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-2 ТК-3 19 0,1 0,1 1996 21 6,728833 0,148614 0,0000137 0,0000003 0,0000018 0,9999982 

ТК-3 Библиотека 26 0,1 0,1 1996 21 6,728833 0,148614 0,0000137 0,0000004 0,0000024 0,9999976 
 

Таблица 4.3-27 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  34 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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Котельная 

№34 
ТК-1 9 0,1 0,1 2012 21 6,728833 0,148614 0,0000137 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК-1 ТК-2 10,5 0,1 0,1 1996 37 6,728833 0,148614 0,0001732 0,0000018 0,0000122 0,9999878 

ТК-2 Мастерские 5 0,04 0,04 1996 37 4,190304 0,238646 0,0001732 0,0000009 0,0000036 0,9999964 

ТК-2 ТК-3 19 0,1 0,1 1996 37 6,728833 0,148614 0,0001732 0,0000033 0,0000221 0,9999779 

ТК-3 Библиотека 26 0,1 0,1 1996 37 6,728833 0,148614 0,0001732 0,0000045 0,0000303 0,9999697 

 

Таблица 4.3-28 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  35 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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    1 0,309 0,309 2014 3 17,49376 0,057163 0,0000127 0 0,0000002 0,9999998 

  ПУ-77 (Модуль) 10 0,089 0,089 2011 6 6,247163 0,160073 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

    17 0,065 0,065 1987 30 0 0 0 0 0 1,0000000 

  
ПУ 77 (учебный 

корпус) 
86 0,07 0,07 1987 30 5,395186 0,18535 0,0000391 0,0000034 0,0000175 0,9999825 

    5 0,051 0,051 2015 2 4,620486 0,216427 0,0000138 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

  ТК-10 75 0,148 0,148 1996 21 8,849123 0,113006 0,0000137 0,000001 0,0000088 0,9999912 

  ТК-9 1 0,051 0,051 2017 0 4,623411 0,216291 0,0000158 0 0,0000001 0,9999999 

  УТ 7а/35 30 0,309 0,309 2015 2 17,631499 0,056717 0,0000138 0,0000004 0,0000071 0,9999929 
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  ТК-7 3 0,051 0,051 2015 2 4,623103 0,216305 0,0000138 0 0,0000002 0,9999998 

Котельная 

№35 
УТ 1А 15 0,15 0,15 2000 17 8,812937 0,11347 0,00001 0,0000001 0,0000013 0,9999987 

Котельная 

№35 
ТК 1/35 80 0,2 0,2 1967 50 11,667754 0,085706 0,0361934 0,0028955 0,0326612 0,9673388 

Котельная 

№35 
УТ-5а 60 0,309 0,309 2014 3 17,49376 0,057163 0,0000127 0,0000008 0,0000129 0,9999871 

ТК 1/35 жилой дом 40 0,15 0,15 1987 30 9,134284 0,109478 0,0000391 0,0000016 0,0000138 0,9999862 

ТК 7Б/35 ТК 15/35 23 0,309 0,309 2015 2 17,631499 0,056717 0,0000138 0,0000003 0,0000054 0,9999946 

ТК 10/35   6 0,098 0,098 2015 2 6,657146 0,150215 0,0000138 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК 15/35 ТК 16/35 105 0,257 0,257 2015 2 14,714801 0,067959 0,0000138 0,0000014 0,0000206 0,9999794 

ТК 15/35 ТК 19/35 185 0,203 0,203 2015 2 11,740771 0,085173 0,0000138 0,0000026 0,000029 0,9999710 

ТК 16/35 ТК 17/35 93 0,203 0,203 2015 2 11,815082 0,084638 0,0000138 0,0000013 0,0000147 0,9999853 

ТК 17/35 ТК 18/35 51 0,15 0,15 2015 2 0 0 0 0 0 1,0000000 

ТК 17/35 стр 12 15 0,098 0,098 2015 2 6,643663 0,150519 0,0000138 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

ТК 17/35 стр 11 31 0,098 0,098 2015 2 6,643663 0,150519 0,0000138 0,0000004 0,0000027 0,9999973 

ТК 19/35 УТ 7 48 0,15 0,15 2015 2 0 0 0 0 0 1,0000000 

ТК 19/35   25 0,098 0,098 2015 2 6,648719 0,150405 0,0000138 0,0000003 0,0000022 0,9999978 

ТК 19/35   6 0,098 0,098 2015 2 6,648719 0,150405 0,0000138 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-2 ТК-3 30 0,089 0,089 2011 6 6,241157 0,160227 0,00001 0,0000003 0,0000018 0,9999982 

ТК-3   85 0,08 0,08 2011 6 5,826905 0,171618 0,00001 0,0000008 0,0000048 0,9999952 
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ТК-5 столовая Казарян 25 0,05 0,05 1996 21 4,578726 0,218401 0,0000137 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

ТК-5/28 Спорт. комплекс 10 0,1 0,1 2007 10 6,747655 0,1482 0,00001 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-5/28 ТК-12/28 125 0,15 0,15 2004 13 8,812937 0,11347 0,00001 0,0000012 0,0000107 0,9999893 

ТК-5/35 
Точка 

разветвление 
60 0,308 0,308 2015 2 17,638297 0,056695 0,0000138 0,0000008 0,0000141 0,9999859 

ТК-5/35 ТК-5 6 0,05 0,05 2014 3 4,578726 0,218401 0,0000127 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-7   23 0,04 0,04 2015 2 4,188234 0,238764 0,0000138 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

ТК-8   88 0,148 0,148 1996 21 8,849123 0,113006 0,0000137 0,0000012 0,0000103 0,9999897 

ТК-8   23 0,051 0,051 2014 3 4,620025 0,216449 0,0000127 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

ТК-9   23 0,05 0,05 2017 0 4,579928 0,218344 0,0000158 0,0000004 0,0000016 0,9999984 

ТК-10 УТ-9а/35 20 0,148 0,148 1996 21 8,849123 0,113006 0,0000137 0,0000003 0,0000024 0,9999976 

ТК-11а УТ-3 100 0,148 0,148 2014 3 8,849123 0,113006 0,0000127 0,0000013 0,0000109 0,9999891 

ТК-11а Детский сад 60 0,08 0,08 2012 5 5,833511 0,171423 0,00001 0,0000006 0,0000034 0,9999966 

ТК-12 ТК-13 91 0,08 0,08 2017 0 5,81845 0,171867 0,0000158 0,0000014 0,0000081 0,9999919 

ТК-12/28 ТК-13/28 26 0,15 0,15 2017 0 8,812937 0,11347 0,0000158 0,0000004 0,0000035 0,9999965 

ТК-13 Школа №73 25 0,08 0,08 2017 0 5,81845 0,171867 0,0000158 0,0000004 0,0000022 0,9999978 

ТК-13/28 ТК-14/28 46 0,15 0,15 2013 4 8,812937 0,11347 0,00001 0,0000005 0,0000039 0,9999961 

ТК-14   18 0,072 0,072 2016 1 5,496379 0,181938 0,0000158 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

ТК-14   30 0,05 0,05 2014 3 4,578876 0,218394 0,0000127 0,0000004 0,0000017 0,9999983 

ТК-14/28 УТ-11а/28 145 0,07 0,07 2011 6 5,381905 0,185808 0,00001 0,0000014 0,0000075 0,9999925 
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ТК-14/28 УТ-18 50 0,1 0,1 2000 17 6,66097 0,150128 0,00001 0,0000005 0,0000032 0,9999968 

ТК-14/28 Ут-15 37 0,1 0,1 2000 17 6,66097 0,150128 0,00001 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

ТК-22/28 ТК-22а/28 51 0,088 0,088 2004 13 6,140042 0,162865 0,00001 0,0000005 0,000003 0,9999970 

ТК-22а/28 ТК-23/28 47 0,088 0,088 2004 13 6,140042 0,162865 0,00001 0,0000005 0,0000028 0,9999972 

ТК-22а/28   27 0,032 0,032 2004 13 3,888203 0,257188 0,00001 0,0000003 0,000001 0,9999990 

ТК-23/28   25 0,032 0,032 2011 6 3,888379 0,257177 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК-23/28 ТК-29/28 19 0,088 0,088 2004 13 6,140042 0,162865 0,00001 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

ТК-24/28 ТК-25/28 39 0,088 0,088 2004 13 6,140042 0,162865 0,00001 0,0000004 0,0000023 0,9999977 

ТК-24/28   12 0,05 0,05 2014 3 4,581582 0,218265 0,0000127 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

ТК-25/28 ТК-26/28 32 0,088 0,088 2004 13 6,140042 0,162865 0,00001 0,0000003 0,0000019 0,9999981 

ТК-25/28   9 0,05 0,05 2014 3 4,58068 0,218308 0,0000127 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-25/28   9 0,05 0,05 2014 3 4,58068 0,218308 0,0000127 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-26/28   18,5 0,05 0,05 2014 3 4,580605 0,218312 0,0000127 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-29/28 ТК-24/28 32 0,088 0,088 2004 13 6,140042 0,162865 0,00001 0,0000003 0,0000019 0,9999981 

ТК-29/28 УТ-8 40 0,1 0,1 2004 13 6,710356 0,149023 0,00001 0,0000004 0,0000026 0,9999974 

Точка 

разветвление 
УТ-2 26 0,309 0,309 2015 2 17,631499 0,056717 0,0000138 0,0000004 0,0000061 0,9999939 

УТ 1/35   30 0,108 0,108 1987 30 7,111133 0,140625 0,0000391 0,0000012 0,0000081 0,9999919 

УТ 1/35 ТК-2 50 0,1 0,1 2012 5 6,733841 0,148504 0,00001 0,0000005 0,0000033 0,9999967 

УТ 1А УТ-1 150 0,15 0,15 2000 17 8,812937 0,11347 0,00001 0,0000015 0,0000128 0,9999872 
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УТ 1А 
Склад Дениса 

Алексеича 
2 0,051 0,051 2000 17 4,623257 0,216298 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

УТ 1Б ВГСЧ (Штаб) 125 0,08 0,08 1987 30 5,789913 0,172714 0,0000391 0,0000049 0,0000273 0,9999727 

УТ 1Б 
ВГСЧ (Гараже 

легк + сторожка) 
90 0,051 0,051 2007 10 4,609711 0,216933 0,00001 0,0000009 0,000004 0,9999960 

УТ 3а/35 УТ 3б/35 99 0,1 0,1 1987 30 6,627125 0,150895 0,0000391 0,0000039 0,0000248 0,9999752 

УТ 3а/35   20 0,051 0,051 1996 21 4,620486 0,216427 0,0000137 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

УТ 3б/35   28 0,051 0,051 2006 11 4,619255 0,216485 0,00001 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

УТ 3б/35 УТ-14а 20 0,1 0,1 1987 30 6,627125 0,150895 0,0000391 0,0000008 0,000005 0,9999950 

УТ 7а/35 ТК 7Б/35 8 0,309 0,309 2015 2 17,631499 0,056717 0,0000138 0,0000001 0,0000019 0,9999981 

УТ 7а/35 ТК-8 29 0,147 0,147 1996 21 8,991295 0,111219 0,0000137 0,0000004 0,0000035 0,9999965 

УТ-1 ТК-5/28 250 0,15 0,15 2014 3 8,812937 0,11347 0,0000127 0,0000032 0,0000271 0,9999729 

УТ-2   21 0,309 0,309 2015 2 17,631499 0,056717 0,0000138 0,0000003 0,0000049 0,9999951 

УТ-2   15 0,051 0,051 2015 2 4,620486 0,216427 0,0000138 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

УТ-3 разветвление 50 0,1 0,1 1987 30 6,627125 0,150895 0,0000391 0,000002 0,0000125 0,9999875 

УТ-3 жилой дом 15 0,05 0,05 2014 3 4,581131 0,218287 0,0000127 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

УТ-5а УТ-5б 22 0,309 0,309 2014 3 17,49376 0,057163 0,0000127 0,0000003 0,0000047 0,9999953 

УТ-5б УТ-5в 48 0,309 0,309 2014 3 17,49376 0,057163 0,0000127 0,0000006 0,0000103 0,9999897 

УТ-5б УТ-5б/35 3 0,051 0,051 2006 11 4,614329 0,216716 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

УТ-5б/35 
ВГСЧ (Гараже 

груз) 
3 0,051 0,051 2006 11 4,614329 0,216716 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 
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УТ-5б/35 УТ 1Б 100 0,08 0,08 2006 11 5,789913 0,172714 0,00001 0,000001 0,0000056 0,9999944 

УТ-5б/35 ВГСЧ (Склад) 54 0,051 0,051 2006 11 4,614329 0,216716 0,00001 0,0000005 0,0000024 0,9999976 

УТ-5в 
Центр работы с 

населением 
100 0,05 0,05 2007 10 4,568353 0,218897 0,00001 0,000001 0,0000044 0,9999956 

УТ-5в ТК-5/35 80 0,309 0,309 2014 3 17,49376 0,057163 0,0000127 0,000001 0,0000172 0,9999828 

УТ-6   100 0,051 0,051 2006 11 4,601398 0,217325 0,00001 0,000001 0,0000044 0,9999956 

УТ-6 
отвод к 

Луганской, 6 
80 0,05 0,05 2015 2 4,57136 0,218753 0,0000138 0,0000011 0,0000049 0,9999951 

УТ-8 УТ-9 38 0,1 0,1 2004 13 6,710356 0,149023 0,00001 0,0000004 0,0000025 0,9999975 

УТ-8   6,5 0,051 0,051 2006 11 4,622565 0,21633 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

УТ-9 УТ-10 40 0,1 0,1 2004 13 6,710356 0,149023 0,00001 0,0000004 0,0000026 0,9999974 

УТ-9   6,5 0,051 0,051 2006 11 4,622565 0,21633 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

УТ-9а/35 б/н 86 0,148 0,148 2014 3 8,849123 0,113006 0,0000127 0,0000011 0,0000094 0,9999906 

УТ-9а/35 ТК 10/35 30 0,1 0,1 2015 2 6,740748 0,148351 0,0000138 0,0000004 0,0000027 0,9999973 

УТ-10 УТ-11 39 0,051 0,051 2004 13 4,615714 0,216651 0,00001 0,0000004 0,0000017 0,9999983 

УТ-10   6 0,051 0,051 2006 11 4,615714 0,216651 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

УТ-11   6 0,051 0,051 2006 11 4,615714 0,216651 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

УТ-11а/28 
Хозяйственный 

корпус 
36 0,04 0,04 1987 30 4,186738 0,238849 0,0000391 0,0000014 0,0000057 0,9999943 

УТ-11а/28 
Дом милосердия 

"Преображение" 
8 0,065 0,065 1987 30 5,200004 0,192308 0,0000391 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

УТ-14а ТК-14 40 0,1 0,1 1987 30 6,627125 0,150895 0,0000391 0,0000016 0,00001 0,9999900 



138 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

УТ-14а УТ-6 44 0,051 0,051 2006 11 4,601398 0,217325 0,00001 0,0000004 0,000002 0,9999980 

УТ-16   26 0,041 0,041 1999 18 4,226243 0,236617 0,0000114 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

УТ-16 УТ-17 28 0,1 0,1 2000 17 6,66097 0,150128 0,00001 0,0000003 0,0000018 0,9999982 

УТ-17   19 0,041 0,041 1999 18 4,223993 0,236743 0,0000114 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

УТ-17   26 0,041 0,041 1999 18 4,223993 0,236743 0,0000114 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

УТ-18 УТ-19 50 0,1 0,1 2000 17 6,66097 0,150128 0,00001 0,0000005 0,0000032 0,9999968 

УТ-18   19 0,041 0,041 1999 18 4,223993 0,236743 0,0000114 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

УТ-18   26 0,041 0,041 2014 3 4,223993 0,236743 0,0000127 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

УТ-19   19 0,041 0,041 1999 18 4,223993 0,236743 0,0000114 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

УТ-19 УТ-20 30 0,1 0,1 2000 17 6,66097 0,150128 0,00001 0,0000003 0,0000019 0,9999981 

УТ-19   26 0,041 0,041 1999 18 4,223993 0,236743 0,0000114 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

УТ-20 УТ-21 35 0,1 0,1 2000 17 6,66097 0,150128 0,00001 0,0000003 0,0000023 0,9999977 

УТ-20   19 0,041 0,041 1999 18 4,223993 0,236743 0,0000114 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

УТ-20   26 0,041 0,041 1999 18 4,223993 0,236743 0,0000114 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

УТ-21   26 0,041 0,041 1999 18 4,223993 0,236743 0,0000114 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

УТ-21   19 0,041 0,041 1999 18 4,223993 0,236743 0,0000114 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

УТ-21 ТК-22/28 6 0,1 0,1 2004 13 6,66097 0,150128 0,00001 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

Ут-15   26 0,041 0,041 1999 18 4,223993 0,236743 0,0000114 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

Ут-15 УТ-16 25 0,1 0,1 2000 17 6,66097 0,150128 0,00001 0,0000002 0,0000016 0,9999984 

Ут-15   19 0,041 0,041 1999 18 4,223993 0,236743 0,0000114 0,0000002 0,0000009 0,9999991 
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б/н ТК-12 1 0,08 0,08 2014 3 5,81845 0,171867 0,0000127 0 0,0000001 0,9999999 

б/н ТК-11а 7 0,148 0,148 2014 3 8,849123 0,113006 0,0000127 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

 

Таблица 4.3-29 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  35 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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  ПУ-77 (Модуль) 10 0,089 0,089 2011 22 6,247163 0,160073 0,0000149 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

  ТК-7 3 0,051 0,051 2015 18 4,623103 0,216305 0,0000114 0 0,0000002 0,9999998 

  УТ 7а/35 30 0,309 0,309 2015 18 17,631499 0,056717 0,0000114 0,0000003 0,0000059 0,9999941 

    17 0,065 0,065 1987 46 0 0 0 0 0 1,0000000 
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ПУ 77 (учебный 

корпус) 
86 0,07 0,07 1987 46 5,395186 0,18535 0,0043901 0,0003775 0,0019966 0,9980034 

    27 0,4 0,4 2019 14 23,123322 0,043246 0,00001 0,0000003 0,0000061 0,9999939 

    1 0,309 0,309 2014 19 17,49376 0,057163 0,0000121 0 0,0000002 0,9999998 

    5 0,051 0,051 2015 18 4,620486 0,216427 0,0000114 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

  ТК-10 75 0,148 0,148 1996 37 8,849123 0,113006 0,0001732 0,000013 0,0001127 0,9998873 

  ТК-9 1 0,051 0,051 2017 16 4,623411 0,216291 0,00001 0 0 1,0000000 

Котельная 

№35 
УТ-5а 60 0,309 0,309 2014 19 17,49376 0,057163 0,0000121 0,0000007 0,0000124 0,9999876 

Котельная 

№35 
ТК 1/35 80 0,2 0,2 2012 21 11,667754 0,085706 0,0000137 0,0000011 0,0000126 0,9999874 

Котельная 

№35 
УТ 1А 15 0,15 0,15 2000 33 8,812937 0,11347 0,0000678 0,000001 0,0000088 0,9999912 

ТК 1/35 жилой дом 40 0,15 0,15 1987 46 9,134284 0,109478 0,0043901 0,0001756 0,0015723 0,9984277 

ТК 7Б/35 ТК 15/35 23 0,309 0,309 2015 18 17,631499 0,056717 0,0000114 0,0000003 0,0000045 0,9999955 

ТК 10/35   6 0,098 0,098 2015 18 6,657146 0,150215 0,0000114 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК 15/35 ТК 16/35 105 0,257 0,257 2015 18 14,714801 0,067959 0,0000114 0,0000012 0,0000173 0,9999827 

ТК 15/35 ТК 19/35 185 0,203 0,203 2015 18 11,740771 0,085173 0,0000114 0,0000021 0,0000244 0,9999756 

ТК 16/35 ТК 17/35 93 0,203 0,203 2015 18 11,815082 0,084638 0,0000114 0,0000011 0,0000123 0,9999877 

ТК 16/35 
Дегтярева, 4 

Детский сад на  1 
17 0,08 0,08 2019 14 5,844873 0,17109 0,00001 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК 17/35 ТК 18/35 51 0,15 0,15 2015 18 9,128104 0,109552 0,0000114 0,0000006 0,0000052 0,9999948 
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ТК 17/35 стр 11 31 0,098 0,098 2015 18 6,643663 0,150519 0,0000114 0,0000004 0,0000023 0,9999977 

ТК 17/35 стр 12 15 0,098 0,098 2015 18 6,643663 0,150519 0,0000114 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

ТК 18/35 Менжинского, 8 60 0,125 0,125 2020 13 7,873759 0,127004 0,00001 0,0000006 0,0000046 0,9999954 

ТК 18/35 УТ-6 33 0,125 0,125 2018 15 7,873759 0,127004 0,00001 0,0000003 0,0000025 0,9999975 

ТК 18/35 
ул. Менжинского 

12, корпус 9/3 
19 0,1 0,1 2019 14 6,744547 0,148268 0,00001 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

ТК 19/35   6 0,098 0,098 2015 18 6,648719 0,150405 0,0000114 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК 19/35 УТ 7 48 0,15 0,15 2015 18 9,12979 0,109532 0,0000114 0,0000005 0,0000049 0,9999951 

ТК 19/35   25 0,098 0,098 2015 18 6,648719 0,150405 0,0000114 0,0000003 0,0000019 0,9999981 

ТК-2 ТК-3 30 0,089 0,089 2011 22 6,241157 0,160227 0,0000149 0,0000004 0,0000027 0,9999973 

ТК-3   85 0,08 0,08 2011 22 5,826905 0,171618 0,0000149 0,0000013 0,0000072 0,9999928 

ТК-5 столовая Казарян 25 0,05 0,05 1996 37 4,578726 0,218401 0,0001732 0,0000043 0,0000194 0,9999806 

ТК-5/28 Спорт. комплекс 10 0,1 0,1 2007 26 6,747655 0,1482 0,0000222 0,0000002 0,0000015 0,9999985 

ТК-5/28 ТК-12/28 125 0,15 0,15 2004 29 8,812937 0,11347 0,0000334 0,0000042 0,000036 0,9999640 

ТК-5/35 
Точка 

разветвление 
60 0,308 0,308 2015 18 17,638297 0,056695 0,0000114 0,0000007 0,0000119 0,9999881 

ТК-5/35 ТК-5 6 0,05 0,05 2014 19 4,578726 0,218401 0,0000121 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-7   23 0,04 0,04 2015 18 4,188234 0,238764 0,0000114 0,0000003 0,0000011 0,9999989 

ТК-8   23 0,051 0,051 2014 19 4,620025 0,216449 0,0000121 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

ТК-8   88 0,148 0,148 1996 37 8,849123 0,113006 0,0001732 0,0000152 0,0001322 0,9998678 

ТК-9   23 0,05 0,05 2017 16 4,579928 0,218344 0,00001 0,0000002 0,000001 0,9999990 
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ТК-10 УТ-9а/35 20 0,148 0,148 1996 37 8,849123 0,113006 0,0001732 0,0000035 0,0000301 0,9999699 

ТК-11а УТ-3 100 0,148 0,148 2014 19 8,849123 0,113006 0,0000121 0,0000012 0,0000105 0,9999895 

ТК-11а Детский сад 60 0,08 0,08 2012 21 5,833511 0,171423 0,0000137 0,0000008 0,0000047 0,9999953 

ТК-12 ТК-13 91 0,08 0,08 2017 16 5,81845 0,171867 0,00001 0,0000009 0,0000052 0,9999948 

ТК-12/28 ТК-13/28 26 0,15 0,15 2017 16 8,812937 0,11347 0,00001 0,0000003 0,0000022 0,9999978 

ТК-13 Школа №73 25 0,08 0,08 2017 16 5,81845 0,171867 0,00001 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

ТК-13/28 ТК-14/28 46 0,15 0,15 2013 20 8,812937 0,11347 0,0000128 0,0000006 0,0000051 0,9999949 

ТК-14   30 0,05 0,05 2014 19 4,578876 0,218394 0,0000121 0,0000004 0,0000016 0,9999984 

ТК-14   18 0,072 0,072 2016 17 5,496379 0,181938 0,00001 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-14/28 УТ-18 50 0,1 0,1 2000 33 6,66097 0,150128 0,0000678 0,0000034 0,0000221 0,9999779 

ТК-14/28 УТ-11а/28 145 0,07 0,07 2011 22 5,381905 0,185808 0,0000149 0,0000022 0,0000114 0,9999886 

ТК-14/28 Ут-15 37 0,1 0,1 2000 33 6,66097 0,150128 0,0000678 0,0000025 0,0000164 0,9999836 

ТК-22/28 ТК-22а/28 51 0,088 0,088 2004 29 6,140042 0,162865 0,0000334 0,0000017 0,0000102 0,9999898 

ТК-22а/28 ТК-23/28 47 0,088 0,088 2004 29 6,140042 0,162865 0,0000334 0,0000016 0,0000094 0,9999906 

ТК-22а/28   27 0,032 0,032 2004 29 3,888203 0,257188 0,0000334 0,0000009 0,0000034 0,9999966 

ТК-23/28 ТК-29/28 19 0,088 0,088 2004 29 6,140042 0,162865 0,0000334 0,0000006 0,0000038 0,9999962 

ТК-23/28   25 0,032 0,032 2011 22 3,888379 0,257177 0,0000149 0,0000004 0,0000014 0,9999986 

ТК-24/28   12 0,05 0,05 2014 19 4,581582 0,218265 0,0000121 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-24/28 ТК-25/28 39 0,088 0,088 2004 29 6,140042 0,162865 0,0000334 0,0000013 0,0000078 0,9999922 

ТК-25/28   9 0,05 0,05 2014 19 4,58068 0,218308 0,0000121 0,0000001 0,0000005 0,9999995 
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ТК-25/28   9 0,05 0,05 2014 19 4,58068 0,218308 0,0000121 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-25/28 ТК-26/28 32 0,088 0,088 2004 29 6,140042 0,162865 0,0000334 0,0000011 0,0000064 0,9999936 

ТК-26/28   18,5 0,05 0,05 2014 19 4,580605 0,218312 0,0000121 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-29/28 ТК-24/28 32 0,088 0,088 2004 29 6,140042 0,162865 0,0000334 0,0000011 0,0000064 0,9999936 

ТК-29/28 УТ-8 40 0,1 0,1 2004 29 6,710356 0,149023 0,0000334 0,0000013 0,0000088 0,9999912 

Точка 

разветвление 
УТ-2 26 0,309 0,309 2015 18 17,631499 0,056717 0,0000114 0,0000003 0,0000051 0,9999949 

УТ 1/35   30 0,108 0,108 1987 46 7,111133 0,140625 0,0043901 0,0001317 0,000918 0,9990820 

УТ 1/35 ТК-2 50 0,1 0,1 2012 21 6,733841 0,148504 0,0000137 0,0000007 0,0000045 0,9999955 

УТ 1А УТ-1 150 0,15 0,15 2000 33 8,812937 0,11347 0,0000678 0,0000102 0,0000879 0,9999121 

УТ 1А 
Склад Дениса 

Алексеича 
2 0,051 0,051 2000 33 4,623257 0,216298 0,0000678 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

УТ 1Б 
ВГСЧ (Гараже 

легк + сторожка) 
90 0,051 0,051 2007 26 4,609711 0,216933 0,0000222 0,000002 0,000009 0,9999910 

УТ 1Б ВГСЧ (Штаб) 125 0,08 0,08 1987 46 5,789913 0,172714 0,0043901 0,0005488 0,0031144 0,9968856 

УТ 3а/35 УТ 3б/35 99 0,1 0,1 1987 46 6,627125 0,150895 0,0043901 0,0004346 0,0028233 0,9971767 

УТ 3а/35   20 0,051 0,051 1996 37 4,620486 0,216427 0,0001732 0,0000035 0,0000157 0,9999843 

УТ 3б/35   28 0,051 0,051 2006 27 4,619255 0,216485 0,0000252 0,0000007 0,0000032 0,9999968 

УТ 3б/35 УТ-14а 20 0,1 0,1 1987 46 6,627125 0,150895 0,0043901 0,0000878 0,0005704 0,9994296 

УТ 7 Менжинского 6 33 0,1 0,1 2020 13 6,729351 0,148603 0,00001 0,0000003 0,0000022 0,9999978 

УТ 7 Менжинского, 7 30 0,1 0,1 2020 13 6,729351 0,148603 0,00001 0,0000003 0,000002 0,9999980 
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УТ 7а/35 ТК-8 29 0,147 0,147 1996 37 8,991295 0,111219 0,0001732 0,000005 0,0000443 0,9999557 

УТ 7а/35 ТК 7Б/35 8 0,309 0,309 2015 18 17,631499 0,056717 0,0000114 0,0000001 0,0000016 0,9999984 

УТ-1 ТК-5/28 250 0,15 0,15 2014 19 8,812937 0,11347 0,0000121 0,000003 0,0000261 0,9999739 

УТ-2   15 0,051 0,051 2015 18 4,620486 0,216427 0,0000114 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

УТ-2   21 0,309 0,309 2015 18 17,631499 0,056717 0,0000114 0,0000002 0,0000042 0,9999958 

УТ-3 разветвление 50 0,1 0,1 1987 46 6,627125 0,150895 0,0043901 0,0002195 0,0014259 0,9985741 

УТ-3 жилой дом 15 0,05 0,05 2014 19 4,581131 0,218287 0,0000121 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

УТ-5а УТ-5б 22 0,309 0,309 2014 19 17,49376 0,057163 0,0000121 0,0000003 0,0000046 0,9999954 

УТ-5б УТ-5в 48 0,309 0,309 2014 19 17,49376 0,057163 0,0000121 0,0000006 0,0000099 0,9999901 

УТ-5б УТ-5б/35 3 0,051 0,051 2006 27 4,614329 0,216716 0,0000252 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

УТ-5б/35 УТ 1Б 100 0,08 0,08 2006 27 5,789913 0,172714 0,0000252 0,0000025 0,0000143 0,9999857 

УТ-5б/35 ВГСЧ (Склад) 54 0,051 0,051 2006 27 4,614329 0,216716 0,0000252 0,0000014 0,0000061 0,9999939 

УТ-5б/35 
ВГСЧ (Гараже 

груз) 
3 0,051 0,051 2006 27 4,614329 0,216716 0,0000252 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

УТ-5в 
Центр работы с 

населением 
100 0,05 0,05 2007 26 4,568353 0,218897 0,0000222 0,0000022 0,0000099 0,9999901 

УТ-5в ТК-5/35 80 0,309 0,309 2014 19 17,49376 0,057163 0,0000121 0,000001 0,0000166 0,9999834 

УТ-6   100 0,051 0,051 2006 27 4,601398 0,217325 0,0000252 0,0000025 0,0000113 0,9999887 

УТ-6 
отвод к 

Луганской, 6 
80 0,05 0,05 2015 18 4,57136 0,218753 0,0000114 0,0000009 0,0000041 0,9999959 

УТ-6 УТ-7 31 0,125 0,125 2018 15 7,873759 0,127004 0,00001 0,0000003 0,0000024 0,9999976 
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УТ-7 
ул. Менжинского 

12, корпус 9/1 
16 0,08 0,08 2018 15 5,845137 0,171082 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

УТ-7 
ул. Менжинского 

12, корпус 9/2 
19 0,1 0,1 2018 15 6,744547 0,148268 0,00001 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

УТ-8 УТ-9 38 0,1 0,1 2004 29 6,710356 0,149023 0,0000334 0,0000013 0,0000083 0,9999917 

УТ-8   6,5 0,051 0,051 2006 27 4,622565 0,21633 0,0000252 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

УТ-9   6,5 0,051 0,051 2006 27 4,622565 0,21633 0,0000252 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

УТ-9 УТ-10 40 0,1 0,1 2004 29 6,710356 0,149023 0,0000334 0,0000013 0,0000088 0,9999912 

УТ-9а/35 б/н 86 0,148 0,148 2014 19 8,849123 0,113006 0,0000121 0,000001 0,000009 0,9999910 

УТ-9а/35 ТК 10/35 30 0,1 0,1 2015 18 6,740748 0,148351 0,0000114 0,0000003 0,0000023 0,9999977 

УТ-10 УТ-11 39 0,051 0,051 2004 29 4,615714 0,216651 0,0000334 0,0000013 0,0000059 0,9999941 

УТ-10   6 0,051 0,051 2006 27 4,615714 0,216651 0,0000252 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

УТ-11   6 0,051 0,051 2006 27 4,615714 0,216651 0,0000252 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

УТ-11а/28 
Дом милосердия 

"Преображение" 
8 0,065 0,065 1987 46 5,200004 0,192308 0,0043901 0,0000351 0,000179 0,9998210 

УТ-11а/28 
Хозяйственный 

корпус 
36 0,04 0,04 1987 46 4,186738 0,238849 0,0043901 0,000158 0,0006486 0,9993514 

УТ-14а УТ-6 44 0,051 0,051 2006 27 4,601398 0,217325 0,0000252 0,0000011 0,000005 0,9999950 

УТ-14а ТК-14 40 0,1 0,1 1987 46 6,627125 0,150895 0,0043901 0,0001756 0,0011407 0,9988593 

УТ-16 УТ-17 28 0,1 0,1 2000 33 6,66097 0,150128 0,0000678 0,0000019 0,0000124 0,9999876 

УТ-16   26 0,041 0,041 1999 34 4,226243 0,236617 0,0000838 0,0000022 0,000009 0,9999910 

УТ-17   19 0,041 0,041 1999 34 4,223993 0,236743 0,0000838 0,0000016 0,0000066 0,9999934 
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УТ-17   26 0,041 0,041 1999 34 4,223993 0,236743 0,0000838 0,0000022 0,000009 0,9999910 

УТ-18   26 0,041 0,041 2014 19 4,223993 0,236743 0,0000121 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

УТ-18   19 0,041 0,041 1999 34 4,223993 0,236743 0,0000838 0,0000016 0,0000066 0,9999934 

УТ-18 УТ-19 50 0,1 0,1 2000 33 6,66097 0,150128 0,0000678 0,0000034 0,0000221 0,9999779 

УТ-19   19 0,041 0,041 1999 34 4,223993 0,236743 0,0000838 0,0000016 0,0000066 0,9999934 

УТ-19 УТ-20 30 0,1 0,1 2000 33 6,66097 0,150128 0,0000678 0,000002 0,0000133 0,9999867 

УТ-19   26 0,041 0,041 1999 34 4,223993 0,236743 0,0000838 0,0000022 0,000009 0,9999910 

УТ-20 УТ-21 35 0,1 0,1 2000 33 6,66097 0,150128 0,0000678 0,0000024 0,0000155 0,9999845 

УТ-20   26 0,041 0,041 1999 34 4,223993 0,236743 0,0000838 0,0000022 0,000009 0,9999910 

УТ-20   19 0,041 0,041 1999 34 4,223993 0,236743 0,0000838 0,0000016 0,0000066 0,9999934 

УТ-21   26 0,041 0,041 1999 34 4,223993 0,236743 0,0000838 0,0000022 0,000009 0,9999910 

УТ-21   19 0,041 0,041 1999 34 4,223993 0,236743 0,0000838 0,0000016 0,0000066 0,9999934 

УТ-21 ТК-22/28 6 0,1 0,1 2004 29 6,66097 0,150128 0,0000334 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

Ут-15 УТ-16 25 0,1 0,1 2000 33 6,66097 0,150128 0,0000678 0,0000017 0,0000111 0,9999889 

Ут-15   19 0,041 0,041 1999 34 4,223993 0,236743 0,0000838 0,0000016 0,0000066 0,9999934 

Ут-15   26 0,041 0,041 1999 34 4,223993 0,236743 0,0000838 0,0000022 0,000009 0,9999910 

б/н ТК-11а 7 0,148 0,148 2014 19 8,849123 0,113006 0,0000121 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

б/н ТК-12 1 0,08 0,08 2014 19 5,81845 0,171867 0,0000121 0 0,0000001 0,9999999 

отвод к 

Луганской, 8 
  8 0,051 0,051 2006 27 4,622334 0,216341 0,0000252 0,0000002 0,0000009 0,9999991 
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разветвление УТ 3а/35 150 0,1 0,1 1987 46 6,627125 0,150895 0,0043901 0,0006585 0,0042777 0,9957223 

разветвление ул. Антипова, 13 5 0,032 0,032 2018 15 3,890139 0,25706 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

 

Таблица 4.3-30 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  38 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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    1 0,15 0,15 1965 52 9,156194 0,109216 0,1270683 0,0001271 0,0008502 0,9991498 

    21 0,05 0,05 1965 52 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    24 0,04 0,04 1965 52 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    11 0,05 0,05 1965 52 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    1 0,15 0,15 1965 52 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 
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    57 0,08 0,08 1965 52 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    6 0,05 0,05 1965 52 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

  
Детский сад № 

111 
1 0,1 0,1 2015 2 6,625053 0,150942 0,0000138 0 0,0000001 0,9999999 

  Прачечная 15 0,032 0,032 2004 13 3,889259 0,257118 0,00001 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

    40 0,05 0,05 1965 52 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    20 0,05 0,05 1965 52 4,577222 0,218473 0,1270683 0,0025414 0,0085002 0,9914998 

  Пищеблок 1 0,05 0,05 1965 52 4,579628 0,218358 0,1270683 0,0001271 0,0004252 0,9995748 

  физиотерапия 24 0,05 0,05 1965 52 4,579628 0,218358 0,1270683 0,0030496 0,0102056 0,9897944 

  Главный корпус 1 0,15 0,15 1965 52 9,105071 0,109829 0,1270683 0,0001271 0,0008454 0,9991546 

Котельная 

№38 
ТК-1 (кот. №38) 11 0,15 0,15 1965 52 9,105071 0,109829 0,1270683 0,0013978 0,0092998 0,9907002 

ТК-1 (кот. 

№38) 
ТК-2 (кот. №38) 23 0,15 0,15 1965 52 9,105071 0,109829 0,1270683 0,0029226 0,019445 0,9805550 

ТК-1 (кот. 

№38) 
УТ-1 (кот. №38) 46 0,1 0,1 1965 52 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

ТК-1 (кот. 

№38) 
УТ-1 (кот. №38) 46 0,1 0,1 1965 52 6,625053 0,150942 0,1270683 0,0058451 0,0282972 0,9717028 

ТК-1 (кот. 

№38) 
ТК-2 (кот. №38) 23 0,15 0,15 1965 52 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

ТК-2 (кот. 

№38) 
  57 0,15 0,15 1965 52 9,105071 0,109829 0,1270683 0,0072429 0,0481898 0,9518102 

ТК-2 (кот. 

№38) 
ТК-3 69 0,05 0,05 1965 52 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 
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ТК-2 (кот. 

№38) 
ТК-3 69 0,082 0,082 1965 52 5,903666 0,169386 0,1270683 0,0087677 0,037824 0,9621760 

ТК-3   16 0,082 0,082 1965 52 5,903666 0,169386 0,1270683 0,0020331 0,0087708 0,9912292 

ТК-3 
Детское 

отделение 
16 0,051 0,051 1965 52 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

ТК-3 ТК-4 40 0,082 0,082 1965 52 5,903666 0,169386 0,1270683 0,0050827 0,021927 0,9780730 

ТК-4 
гараж, гараж ч/з 

осн. зд 
1 0,08 0,08 1965 52 5,843816 0,171121 0,1270683 0,0001271 0,0005426 0,9994574 

ТК-4 томография 21 0,05 0,05 1965 52 4,577222 0,218473 0,1270683 0,0026684 0,0089252 0,9910748 

ТК-4 Адм. Корпус 20 0,08 0,08 1965 52 5,843816 0,171121 0,1270683 0,0025414 0,0108523 0,9891477 

ТК-5 (кот. 

№38) 
ТК-6 (кот. №38) 60 0,05 0,05 2014 3 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

ТК-5 (кот. 

№38) 
ТК-6 (кот. №38) 60 0,1 0,1 2014 3 6,625053 0,150942 0,0000127 0,0000008 0,0000037 0,9999963 

ТК-6 (кот. 

№38) 
ТК-7 (кот. №38) 30 0,05 0,05 2015 2 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

ТК-6 (кот. 

№38) 
Пожарное депо 17 0,025 0,025 1965 52 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

ТК-6 (кот. 

№38) 
Пожарное депо 17 0,051 0,051 1965 52 4,620948 0,216406 0,1270683 0,0021602 0,0072942 0,9927058 

ТК-6 (кот. 

№38) 
  208 0,1 0,1 2015 2 6,625053 0,150942 0,0000138 0,0000029 0,0000139 0,9999861 

ТК-6 (кот. 

№38) 
ТК-7 (кот. №38) 30 0,082 0,082 2015 2 5,929522 0,168648 0,0000138 0,0000004 0,0000018 0,9999982 
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Жилой дом 11 0,05 0,05 2012 5 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

ТК-7 (кот. 

№38) 
Жилой дом 11 0,05 0,05 2012 5 4,581732 0,218258 0,00001 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

УТ-1 (кот. 

№38) 
Аптека 38 0,051 0,051 1965 52 4,617715 0,216557 0,1270683 0,0048286 0,0162932 0,9837068 

УТ-1 (кот. 

№38) 
ТК-5 (кот. №38) 50 0,05 0,05 1965 52 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

УТ-1 (кот. 

№38) 
ТК-5 (кот. №38) 50 0,1 0,1 1965 52 6,625053 0,150942 0,1270683 0,0063534 0,0307579 0,9692421 

 

Таблица 4.3-31 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  38 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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    57 0,08 0,08 1965 68 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    6 0,05 0,05 1965 68 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    20 0,05 0,05 2019 14 4,577222 0,218473 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

    21 0,05 0,05 1965 68 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    24 0,04 0,04 1965 68 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    11 0,05 0,05 1965 68 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

  
Детский сад № 

111 
1 0,1 0,1 2015 18 6,625053 0,150942 0,0000114 0 0,0000001 0,9999999 

  Прачечная 15 0,032 0,032 2004 29 3,889259 0,257118 0,0000334 0,0000005 0,0000019 0,9999981 

    1 0,15 0,15 2019 14 9,156194 0,109216 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

  Пищеблок 1 0,05 0,05 2019 14 4,579628 0,218358 0,00001 0 0 1,0000000 

  физиотерапия 24 0,05 0,05 2019 14 4,579628 0,218358 0,00001 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

  Главный корпус 1 0,15 0,15 2019 14 9,105071 0,109829 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

    40 0,05 0,05 1965 68 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 



152 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 

т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 
м

 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 

т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 
м

 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 

эк
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 

эк
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 
л

ет
 

В
р

ем
я

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 

б
ез

о
т
к

а
зн

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

Котельная 

№38 
ТК-1 (кот. №38) 11 0,15 0,15 1965 68 0 0 0 0 0 1,0000000 

Котельная 

№38 
ТК-1 (кот. №38) 11 0,15 0,15 2019 14 9,105071 0,109829 0,00001 0,0000001 0,000001 0,9999990 

ТК-1 (кот. 

№38) 
ТК-2 (кот. №38) 23 0,15 0,15 1965 68 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

ТК-1 (кот. 

№38) 
УТ-1 (кот. №38) 46 0,1 0,1 1965 68 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

ТК-1 (кот. 

№38) 
ТК-2 (кот. №38) 23 0,15 0,15 2019 14 9,105071 0,109829 0,00001 0,0000002 0,0000021 0,9999979 

ТК-1 (кот. 

№38) 
УТ-1 (кот. №38) 46 0,1 0,1 2019 14 6,625053 0,150942 0,00001 0,0000005 0,000003 0,9999970 
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№38) 
ТК-3 69 0,05 0,05 1965 68 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 
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№38) 
  57 0,15 0,15 2019 14 9,105071 0,109829 0,00001 0,0000006 0,0000052 0,9999948 

ТК-2 (кот. 

№38) 
ТК-3 69 0,082 0,082 2019 14 5,903666 0,169386 0,00001 0,0000007 0,0000041 0,9999959 
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ТК-3 
Детское 

отделение 
16 0,051 0,051 1965 68 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

ТК-3   16 0,082 0,082 2019 14 5,903666 0,169386 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК-3 ТК-4 40 0,082 0,082 2019 14 5,903666 0,169386 0,00001 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

ТК-4 Адм. Корпус 20 0,08 0,08 2019 14 5,843816 0,171121 0,00001 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

ТК-4 томография 21 0,05 0,05 2019 14 4,577222 0,218473 0,00001 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-4 
гараж, гараж 

ч/з осн. зд 
1 0,08 0,08 2019 14 5,843816 0,171121 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

ТК-5 (кот. 

№38) 
ТК-6 (кот. №38) 60 0,05 0,05 1965 68 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

ТК-5 (кот. 

№38) 
ТК-6 (кот. №38) 60 0,1 0,1 2014 19 6,625053 0,150942 0,0000121 0,0000007 0,0000048 0,9999952 

ТК-6 (кот. 

№38) 
Пожарное депо 17 0,051 0,051 2019 14 4,620948 0,216406 0,00001 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-6 (кот. 

№38) 
Пожарное депо 17 0,025 0,025 1965 68 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 
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ТК-6 (кот. 

№38) 
ТК-7 (кот. №38) 30 0,05 0,05 1965 68 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

ТК-6 (кот. 

№38) 
ТК-7 (кот. №38) 30 0,082 0,082 2015 18 5,929522 0,168648 0,0000114 0,0000003 0,000002 0,9999980 

ТК-6 (кот. 

№38) 
  208 0,1 0,1 2015 18 6,625053 0,150942 0,0000114 0,0000024 0,0000158 0,9999842 

ТК-7 (кот. 

№38) 
Жилой дом 11 0,05 0,05 1965 68 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

ТК-7 (кот. 

№38) 
Жилой дом 11 0,05 0,05 2012 21 4,581732 0,218258 0,0000137 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

УТ-1 (кот. 

№38) 
ТК-5 (кот. №38) 50 0,1 0,1 2019 14 6,625053 0,150942 0,00001 0,0000005 0,0000033 0,9999967 

УТ-1 (кот. 

№38) 
ТК-5 (кот. №38) 50 0,05 0,05 1965 68 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

УТ-1 (кот. 

№38) 
Аптека 38 0,051 0,051 2019 14 4,617715 0,216557 0,00001 0,0000004 0,0000018 0,9999982 

Для достижения нормативной надежности сети требуется замена указанных участков в 2019-2022 гг.  
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Таблица 4.3-32 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  42 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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  Школа №88 33 0,82 0,82 1988 29 50,715237 0,019718 0,0000334 0,0000011 0,0000558 0,9999442 

Котельная 

№42 
ТК-1 11 0,1 0,1 2013 4 6,74731 0,148207 0,00001 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-1   33 0,082 0,082 1988 29 5,928706 0,168671 0,0000334 0,0000011 0,0000065 0,9999935 

 

Таблица 4.3-33 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  42 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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Котельная 

№42 
ТК-1 11 0,1 0,1 2013 20 6,74731 0,148207 0,0000128 1E-07 0,0000009 0,9999991 
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ТК-1   33 0,082 0,082 1988 45 5,928706 0,168671 0,0027896 9,21E-05 0,0005429 0,9994571 

  Школа №88 33 0,82 0,82 1988 45 50,715237 0,019718 0,0027896 9,21E-05 0,0046445 0,9953555 

 

Таблица 4.3-34 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  43 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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Котельная 

№43 
ТК-1 40 0,125 0,125 2017 0 7,911225 0,126403 0,0000158 6E-07 0,000005 0,9999950 

ТК-1 Школа №68 36 0,1 0,1 2002 15 6,738676 0,148397 0,00001 4E-07 0,0000024 0,9999976 

    36 0,05 0,05 2002 15 6,738676 0,148397 0 0 0 1,0000000 

    1 0,125 0,125 2017 0 7,929281 0,126115 0,0000158 0 0,0000001 0,9999999 
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    1 0,125 0,125 2017 0 7,911225 0,126403 0,0000158 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,125 0,125 2017 0 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

 

Таблица 4.3-35 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  43 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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Котельная 

№43 
ТК-1 40 0,125 0,125 2017 16 7,911225 0,126403 0,00001 4E-07 0,0000032 0,9999968 

ТК-1 
Школа 

№68 
36 0,1 0,1 2002 31 6,738676 0,148397 0,0000464 1,7E-06 0,0000112 0,9999888 

    36 0,05 0,05 2002 31 6,738676 0,148397 0 0 0 1,0000000 

    1 0,125 0,125 2017 16 7,929281 0,126115 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,125 0,125 2017 16 7,911225 0,126403 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 
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    1 0,125 0,125 2017 16 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

 

Таблица 4.3-36 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  45 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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ТК-74/2 б/н 3 0,025 0,025 1998 19 3,639633 0,274753 0,0000121 0 0,0000001 0,9999999 

УТ-89\2 прокат 10 0,03 0,03 1982 35 3,816879 0,261994 0,000105 0,0000011 0,000004 0,9999960 

110Б/2 б/н 15 0,03 0,03 1998 19 3,816472 0,262022 0,0000121 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

ТК-135А/2 б/н 3 0,032 0,032 1998 19 3,889787 0,257083 0,0000121 0 0,0000001 0,9999999 

ТК-61/2 Автошкола 5 0,032 0,032 2010 7 3,890139 0,25706 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

УТ 25Ж/2 б/н 5 0,032 0,032 1998 19 3,885475 0,257369 0,0000121 0,0000001 0,0000002 0,9999998 

УТ25Е/2 б/н 5 0,032 0,032 1998 19 3,885475 0,257369 0,0000121 0,0000001 0,0000002 0,9999998 

ТК-135А/2 б/н 6 0,032 0,032 1998 19 3,889787 0,257083 0,0000121 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

УТ 27А/2 б/н 6 0,032 0,032 1998 19 3,888379 0,257177 0,0000121 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-27/2 б/н 8 0,032 0,032 1998 19 3,889875 0,257078 0,0000121 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-75Б/2 б/н 8 0,032 0,032 1998 19 3,889875 0,257078 0,0000121 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

УТ 110Д/2 б/н 9 0,032 0,032 1998 19 3,889787 0,257083 0,0000121 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

УТ25И/2 б/н 10 0,032 0,032 1998 19 3,887499 0,257235 0,0000121 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-135/2 б/н 12 0,032 0,032 1998 19 3,889523 0,257101 0,0000121 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

УТ25К/2 б/н 12 0,032 0,032 2016 1 3,888379 0,257177 0,0000158 0,0000002 0,0000007 0,9999993 
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УТ25К/2 
Индивидуальный 

дом 
13 0,032 0,032 2016 1 3,888379 0,257177 0,0000158 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

УТ25Н/2 б/н 18 0,032 0,032 1998 19 3,888995 0,257136 0,0000121 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

УТ 27А/2 б/н 19 0,032 0,032 1998 19 3,888379 0,257177 0,0000121 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

УТ25Е/2 УТ 25Ж/2 23 0,032 0,032 1998 19 3,885475 0,257369 0,0000121 0,0000003 0,0000011 0,9999989 

ТК-25Д/2 УТ25Е/2 25 0,032 0,032 1998 19 3,885475 0,257369 0,0000121 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

УТ25И/2 б/н 25 0,032 0,032 1998 19 3,887499 0,257235 0,0000121 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

б/н Гараж КЭЗСБ 26 0,032 0,032 2010 7 3,888291 0,257182 0,00001 0,0000003 0,000001 0,9999990 

ТК-43/2 б/н 50 0,032 0,032 1998 19 3,886179 0,257322 0,0000121 0,0000006 0,0000023 0,9999977 

б/н б/н 2 0,039 0,039 1998 19 4,152403 0,240824 0,0000121 0 0,0000001 0,9999999 

УТ-128В/2 б/н 4 0,039 0,039 1998 19 4,15218 0,240837 0,0000121 0 0,0000002 0,9999998 

УТ-47А/2 б/н 7 0,039 0,039 1998 19 4,151845 0,240857 0,0000121 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

УТ-47А/2 б/н 18 0,039 0,039 1998 19 4,150618 0,240928 0,0000121 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

УТ 25Р/2 б/н 23 0,039 0,039 1998 19 4,15006 0,24096 0,0000121 0,0000003 0,0000011 0,9999989 

ТК-64Б/2 б/н 30 0,039 0,039 1997 20 4,149279 0,241006 0,0000128 0,0000004 0,0000016 0,9999984 

ТК-131/2 б/н 43 0,039 0,039 2017 0 4,147828 0,24109 0,0000158 0,0000007 0,0000028 0,9999972 

ТК-28/2 б/н 2 0,04 0,04 1998 19 4,188924 0,238725 0,0000121 0 0,0000001 0,9999999 

ТК-64Б/2 б/н 2 0,04 0,04 1997 20 4,190649 0,238627 0,0000128 0 0,0000001 0,9999999 

УТ 110Д/2 б/н 4 0,04 0,04 1998 19 4,190419 0,23864 0,0000121 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-75Б/2 б/н 7 0,04 0,04 1998 19 4,190074 0,238659 0,0000121 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

УТ25М/2 б/н 8 0,04 0,04 1998 19 4,189959 0,238666 0,0000121 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-25Г/2 б/н 12 0,04 0,04 1998 19 4,189499 0,238692 0,0000121 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

УТ-45/2 б/н 12 0,04 0,04 1990 27 4,189499 0,238692 0,0000252 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

ТК-25Д/2 б/н 15 0,04 0,04 1998 19 4,189154 0,238712 0,0000121 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-28/2 б/н 15 0,04 0,04 1998 19 4,188924 0,238725 0,0000121 0,0000002 0,0000008 0,9999992 
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УТ-110/2 б/н 15 0,04 0,04 1998 19 4,189154 0,238712 0,0000121 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-104/2 склад Д/сада 31 0,04 0,04 2013 4 4,187313 0,238817 0,00001 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

ТК-135/2 ТК-135А/2 36 0,04 0,04 1998 19 4,186738 0,238849 0,0000121 0,0000004 0,0000018 0,9999982 

УТ-47А/2 б/н 38 0,04 0,04 1998 19 4,186508 0,238863 0,0000121 0,0000005 0,0000019 0,9999981 

б/н б/н 1 0,05 0,05 1990 27 4,553321 0,21962 0,0000252 0 0,0000001 0,9999999 

УТ 133Д/2 б/н 2 0,05 0,05 1990 27 4,563167 0,219146 0,0000252 0,0000001 0,0000002 0,9999998 

УТ-90/2 столовая 2 0,05 0,05 1982 35 4,527465 0,220874 0,000105 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

УТ25М/2 УТ25Н/2 2 0,05 0,05 1998 19 4,573314 0,21866 0,0000121 0 0,0000001 0,9999999 

б/н гараж 4 0,05 0,05 1998 19 4,582784 0,218208 0,0000121 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-35/2 Гараж 4 0,05 0,05 1982 35 4,582784 0,218208 0,000105 0,0000004 0,0000019 0,9999981 

УТ 25П/2 б/н 4 0,05 0,05 2003 14 4,578425 0,218416 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

УТ 25Л/2 б/н 5 0,05 0,05 1990 27 4,575268 0,218566 0,0000252 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-75А/2 Жилой дом 7 0,05 0,05 1997 20 4,574517 0,218602 0,0000128 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

УТ-32/2 гараж 10 0,05 0,05 1998 19 4,581882 0,218251 0,0000121 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

УТ133Г/2 б/н 10 0,05 0,05 1998 19 4,563167 0,219146 0,0000121 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-25Б/2 УТ 25П/2 11 0,05 0,05 1998 19 4,578425 0,218416 0,0000121 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-25В/2 УТ 25Л/2 11 0,05 0,05 1990 27 4,575268 0,218566 0,0000252 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

ТК-25В/2 УТ25К/2 11 0,05 0,05 2016 1 4,575268 0,218566 0,0000158 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

б/н б/н 12 0,05 0,05 1990 27 4,553321 0,21962 0,0000252 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

б/н б/н 15 0,05 0,05 1998 19 4,581131 0,218287 0,0000121 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

УТ 110А/2 б/н 15 0,05 0,05 1998 19 4,581131 0,218287 0,0000121 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-25Б/2 УТ 25Р/2 18 0,05 0,05 1998 19 4,578425 0,218416 0,0000121 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-27/2 УТ 27А/2 22 0,05 0,05 1998 19 4,580079 0,218337 0,0000121 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

ТК-56А/2 б/н 25 0,05 0,05 2007 10 4,579628 0,218358 0,00001 0,0000002 0,0000011 0,9999989 
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точка 

врезки в 

подвале 

Гараж-склад школы 25 0,05 0,05 2002 15 4,568804 0,218876 0,00001 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

УТ 25Л/2 б/н 27 0,05 0,05 1990 27 4,575268 0,218566 0,0000252 0,0000007 0,0000031 0,9999969 

УТ25Н/2 б/н 32 0,05 0,05 1998 19 4,573314 0,21866 0,0000121 0,0000004 0,0000017 0,9999983 

б/н б/н 33 0,05 0,05 1990 27 4,553321 0,21962 0,0000252 0,0000008 0,0000037 0,9999963 

ТК-25Г/2 УТ25М/2 33 0,05 0,05 1998 19 4,573314 0,21866 0,0000121 0,0000004 0,0000018 0,9999982 

б/н УТ133Г/2 34 0,05 0,05 1990 27 4,563167 0,219146 0,0000252 0,0000009 0,0000039 0,9999961 

б/н б/н 40 0,05 0,05 1990 27 4,553321 0,21962 0,0000252 0,000001 0,0000045 0,9999955 

УТ 25Ж/2 УТ25И/2 40 0,05 0,05 1998 19 4,577373 0,218466 0,0000121 0,0000005 0,0000022 0,9999978 

УТ-151А/2 б/н 43 0,05 0,05 1998 19 4,576922 0,218487 0,0000121 0,0000005 0,0000024 0,9999976 

б/н б/н 47 0,05 0,05 1990 27 4,553321 0,21962 0,0000252 0,0000012 0,0000053 0,9999947 

б/н гаражи 50 0,05 0,05 1984 33 4,575869 0,218538 0,0000678 0,0000034 0,0000154 0,9999846 

ТК-75Б/2 ТК-75А/2 52 0,05 0,05 1985 32 4,574517 0,218602 0,0000557 0,0000029 0,0000131 0,9999869 

б/н б/н 67 0,05 0,05 1990 27 4,553321 0,21962 0,0000252 0,0000017 0,0000076 0,9999924 

точка 

врезки в 

подвале 

Теплица школы 72 0,05 0,05 2002 15 4,568804 0,218876 0,00001 0,0000007 0,0000033 0,9999967 

УТ133Г/2 УТ 133Д/2 86 0,05 0,05 1990 27 4,563167 0,219146 0,0000252 0,0000022 0,0000098 0,9999902 

УТ-89\2 УТ-90/2 90 0,05 0,05 2015 2 4,527465 0,220874 0,0000138 0,0000012 0,0000056 0,9999944 

ТК-88/2 УТ-89\2 280 0,05 0,05 1982 35 4,527465 0,220874 0,000105 0,0000294 0,0001318 0,9998682 

УТ 133Д/2 б/н 2,5 0,05 0,05 1990 27 4,563167 0,219146 0,0000252 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-133/2 ТК-133А/2 3 0,051 0,051 1983 34 4,58431 0,218135 0,0000838 0,0000003 0,0000011 0,9999989 

УТ 25Р/2 б/н 3 0,051 0,051 1998 19 4,623103 0,216305 0,0000121 0 0,0000002 0,9999998 

б/н б/н 5 0,051 0,051 1983 34 4,58431 0,218135 0,0000838 0,0000004 0,0000019 0,9999981 

б/н б/н 5 0,051 0,051 1982 35 4,620025 0,216449 0,000105 0,0000005 0,0000024 0,9999976 
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ТК-125/2 б/н 5 0,051 0,051 1998 19 4,622796 0,216319 0,0000121 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-82/2 б/н 6 0,051 0,051 2001 16 4,622642 0,216327 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-124А/2 Школа 6 0,051 0,051 2017 0 4,612789 0,216789 0,0000158 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-114/2 б/н 7 0,051 0,051 1997 20 4,622488 0,216334 0,0000128 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

УТ 110А/2 110Б/2 7 0,051 0,051 1998 19 4,601167 0,217336 0,0000121 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-104/2 б/н 8 0,051 0,051 1982 35 4,622334 0,216341 0,000105 0,0000008 0,0000038 0,9999962 

ТК-105/2 б/н 8 0,051 0,051 2014 3 4,622334 0,216341 0,0000127 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-119/2 б/н 8 0,051 0,051 1983 34 4,622334 0,216341 0,0000838 0,0000007 0,0000031 0,9999969 

ТК-22/2 б/н 10 0,051 0,051 2015 2 4,622026 0,216355 0,0000138 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-66/2 б/н 10 0,051 0,051 1986 31 4,622026 0,216355 0,0000464 0,0000005 0,0000021 0,9999979 

ТК-103/2 б/н 10 0,051 0,051 1982 35 4,622026 0,216355 0,000105 0,0000011 0,0000048 0,9999952 

ТК-122/2 ТК-122а/2 10 0,051 0,051 1984 33 4,609095 0,216962 0,0000678 0,0000007 0,0000031 0,9999969 

ТК-128Б/2 б/н 10 0,051 0,051 1998 19 4,622026 0,216355 0,0000121 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

УТ-47А/2 УТ-47А/2 10 0,051 0,051 1998 19 4,583387 0,218179 0,0000121 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

УТ-72/2 б/н 10 0,051 0,051 2016 1 4,622026 0,216355 0,0000158 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

б/н б/н 11 0,051 0,051 1998 19 4,621872 0,216363 0,0000121 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-27/2 б/н 12 0,051 0,051 1998 19 4,621718 0,21637 0,0000121 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-50/2 б/н 12 0,051 0,051 1998 19 4,621718 0,21637 0,0000121 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-85/2 корпус 1 12 0,051 0,051 2007 10 4,621718 0,21637 0,00001 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-97/2 б/н 12 0,051 0,051 1982 35 4,621718 0,21637 0,000105 0,0000013 0,0000058 0,9999942 

УТ 62/2 б/н 12 0,051 0,051 1979 38 4,621718 0,21637 0,0002282 0,0000027 0,0000125 0,9999875 

УТ-47/2 б/н 12 0,051 0,051 1990 27 4,583387 0,218179 0,0000252 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

УТ-63/2 б/н 12 0,051 0,051 1979 38 4,621718 0,21637 0,0002282 0,0000027 0,0000125 0,9999875 

б/н б/н 13 0,051 0,051 1990 27 4,583387 0,218179 0,0000252 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

ТК-67/2 б/н 13 0,051 0,051 2014 3 4,621564 0,216377 0,0000127 0,0000002 0,0000008 0,9999992 
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ТК-110/2 б/н 13 0,051 0,051 1997 20 4,601167 0,217336 0,0000128 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-111/2 б/н 13 0,051 0,051 1997 20 4,621564 0,216377 0,0000128 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-112/2 б/н 13 0,051 0,051 1997 20 4,613405 0,21676 0,0000128 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-127/2 б/н 13 0,051 0,051 1997 20 4,621564 0,216377 0,0000128 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

УТ-45\2 б/н 13 0,051 0,051 2017 0 4,583387 0,218179 0,0000158 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК-47/2 б/н 14 0,051 0,051 2017 0 4,62141 0,216384 0,0000158 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-60/2 б/н 14 0,051 0,051 1997 20 4,62141 0,216384 0,0000128 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-99/2 б/н 14 0,051 0,051 2017 0 4,62141 0,216384 0,0000158 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-41/2 б/н 15 0,051 0,051 2003 14 4,583387 0,218179 0,00001 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-121/2 б/н 15 0,051 0,051 1983 34 4,621256 0,216391 0,0000838 0,0000013 0,0000057 0,9999943 

ТК-126/2 б/н 15 0,051 0,051 1984 33 4,621256 0,216391 0,0000678 0,000001 0,0000047 0,9999953 

ТК-65/2 б/н 16 0,051 0,051 2013 4 4,621102 0,216399 0,00001 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

ТК-68/2 б/н 16 0,051 0,051 2014 3 4,621102 0,216399 0,0000127 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК-131/2 б/н 17 0,051 0,051 1983 34 4,620948 0,216406 0,0000838 0,0000014 0,0000065 0,9999935 

ТК-57/2 б/н 18 0,051 0,051 1997 20 4,620794 0,216413 0,0000128 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

ТК-98/2 б/н 18 0,051 0,051 1982 35 4,620025 0,216449 0,000105 0,0000019 0,0000086 0,9999914 

ТК-101/2 б/н 18 0,051 0,051 2012 5 4,620794 0,216413 0,00001 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-128/2 б/н 18 0,051 0,051 1984 33 4,614637 0,216702 0,0000678 0,0000012 0,0000056 0,9999944 

б/н б/н 19 0,051 0,051 1979 38 4,62064 0,21642 0,0002282 0,0000043 0,0000198 0,9999802 

ТК-122/2 ТК-123/2 19 0,051 0,051 1984 33 4,609095 0,216962 0,0000678 0,0000013 0,0000059 0,9999941 

ТК-52/2 б/н 20 0,051 0,051 1988 29 4,620486 0,216427 0,0000334 0,0000007 0,0000031 0,9999969 

ТК-53/2 б/н 20 0,051 0,051 1997 20 4,620486 0,216427 0,0000128 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

ТК-65/2 б/н 20 0,051 0,051 1997 20 4,620486 0,216427 0,0000128 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

ТК-76/2 б/н 20 0,051 0,051 2014 3 4,616484 0,216615 0,0000127 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

ТК-77/2 б/н 20 0,051 0,051 2016 1 4,6171 0,216586 0,0000158 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК-117/2 б/н 20 0,051 0,051 1983 34 4,620486 0,216427 0,0000838 0,0000017 0,0000077 0,9999923 
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б/н б/н 22 0,051 0,051 1990 27 4,58431 0,218135 0,0000252 0,0000006 0,0000025 0,9999975 

ТК-77/2 б/н 22 0,051 0,051 2007 10 4,6171 0,216586 0,00001 0,0000002 0,000001 0,9999990 

УТ 25П/2 б/н 22 0,051 0,051 1998 19 4,620179 0,216442 0,0000121 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

УТ-45\2 УТ-45/2 24 0,051 0,051 1998 19 4,583387 0,218179 0,0000121 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

б/н б/н 25 0,051 0,051 1983 34 4,619717 0,216463 0,0000838 0,0000021 0,0000096 0,9999904 

ТК-86/2 основное строение 25 0,051 0,051 2014 3 4,619717 0,216463 0,0000127 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

УТ-45/2 б/н 25 0,051 0,051 1998 19 4,583387 0,218179 0,0000121 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

УТ-66/2 б/н 25 0,051 0,051 2015 2 4,619717 0,216463 0,0000138 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

ТК-43/2 УТ-44\2 26 0,051 0,051 1998 19 4,583387 0,218179 0,0000121 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК-76/2 б/н 26 0,051 0,051 1985 32 4,616484 0,216615 0,0000557 0,0000014 0,0000066 0,9999934 

УТ-110/2 УТ 110Д/2 26 0,051 0,051 1998 19 4,601167 0,217336 0,0000121 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК-74/2 
ул. Юрия Смирнова, 

4 
27 0,051 0,051 2012 5 4,614021 0,216731 0,00001 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

б/н УТ-47/2 30 0,051 0,051 1998 19 4,583387 0,218179 0,0000121 0,0000004 0,0000016 0,9999984 

б/н б/н 30 0,051 0,051 1990 27 4,58431 0,218135 0,0000252 0,0000008 0,0000034 0,9999966 

б/н ТК-135/2 30 0,051 0,051 1998 19 4,609095 0,216962 0,0000121 0,0000004 0,0000017 0,9999983 

ТК-64А/2 ТК-64Б/2 30 0,051 0,051 2013 4 4,618947 0,2165 0,00001 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК-102/2 б/н 30 0,051 0,051 1982 35 4,618947 0,2165 0,000105 0,0000032 0,0000144 0,9999856 

ТК-55/2 б/н 31 0,051 0,051 1979 38 4,618793 0,216507 0,0002282 0,0000071 0,0000323 0,9999677 

ТК-58/2 б/н 34 0,051 0,051 1992 25 4,618331 0,216528 0,0000198 0,0000007 0,0000031 0,9999969 

ТК-28/2 б/н 35 0,051 0,051 1998 19 4,612789 0,216789 0,0000121 0,0000004 0,0000019 0,9999981 

ТК-28/2 б/н 35 0,051 0,051 1998 19 4,612789 0,216789 0,0000121 0,0000004 0,0000019 0,9999981 

ТК-53/2 ТК-74/2 35 0,051 0,051 2012 5 4,614021 0,216731 0,00001 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

ТК-106/2 б/н 35 0,051 0,051 2015 2 4,618177 0,216536 0,0000138 0,0000005 0,0000022 0,9999978 

ТК-123/2 б/н 35 0,051 0,051 2014 3 4,609095 0,216962 0,0000127 0,0000004 0,000002 0,9999980 
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ТК-41/2 ТК-43/2 38 0,051 0,051 1988 29 4,583387 0,218179 0,0000334 0,0000013 0,0000058 0,9999942 

ТК-128/2 б/н 40 0,051 0,051 1984 33 4,614637 0,216702 0,0000678 0,0000027 0,0000124 0,9999876 

ТК-24А/2 б/н 43 0,051 0,051 1995 22 4,616946 0,216593 0,0000149 0,0000006 0,0000029 0,9999971 

ТК-112/2 жилой дом 53 0,051 0,051 1982 35 4,613405 0,21676 0,000105 0,0000056 0,0000254 0,9999746 

УТ-47/2 УТ-47А/2 55 0,051 0,051 1998 19 4,583387 0,218179 0,0000121 0,0000007 0,000003 0,9999970 

УТ-151А/2 б/н 58 0,051 0,051 2014 3 4,603861 0,217209 0,0000127 0,0000007 0,0000034 0,9999966 

б/н б/н 60 0,051 0,051 1990 27 4,58431 0,218135 0,0000252 0,0000015 0,0000068 0,9999932 

ТК-31/2 б/н 60 0,051 0,051 1990 27 4,614329 0,216716 0,0000252 0,0000015 0,0000069 0,9999931 

ТК-68/2 ТК-68А/2 60 0,051 0,051 1987 30 4,604015 0,217202 0,0000114 0,0000007 0,0000031 0,9999969 

ТК-110/2 УТ 110А/2 62 0,051 0,051 1998 19 4,601167 0,217336 0,0000121 0,0000007 0,0000034 0,9999966 

ТК-124/2 ТК-124А/2 64 0,051 0,051 1996 21 4,612789 0,216789 0,0000137 0,0000009 0,000004 0,9999960 

ТК-133/2 б/н 65 0,051 0,051 1983 34 4,58431 0,218135 0,0000838 0,0000054 0,0000247 0,9999753 

ТК-133А/2 б/н 70 0,051 0,051 1990 27 4,58431 0,218135 0,0000252 0,0000018 0,000008 0,9999920 

УТ-51/2 УТ-151А/2 70 0,051 0,051 2014 3 4,603861 0,217209 0,0000127 0,0000009 0,0000041 0,9999959 

ТК-51/2 б/н 78 0,051 0,051 1988 29 4,611558 0,216846 0,0000334 0,0000026 0,0000119 0,9999881 

ТК-88/2 медпункт 85 0,051 0,051 1982 35 4,61048 0,216897 0,000105 0,0000089 0,0000407 0,9999593 

ТК-14/2 б/н 100 0,051 0,051 2012 5 4,608171 0,217006 0,00001 0,000001 0,0000046 0,9999954 

УТ 25А-2 б/н 20,74 0,051 0,051 1982 35 4,620373 0,216433 0,000105 0,0000022 0,00001 0,9999900 

110Б/2 УТ-110/2 37,5 0,051 0,051 1998 19 4,601167 0,217336 0,0000121 0,0000005 0,0000021 0,9999979 

ТК-133А/2 б/н 10 0,07 0,07 2017 0 5,390909 0,185497 0,0000158 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-62/2 б/н 15 0,07 0,07 2014 3 5,411169 0,184803 0,0000127 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-64/2 б/н 15 0,07 0,07 1988 29 5,411169 0,184803 0,0000334 0,0000005 0,0000027 0,9999973 
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ТК-133А/2 б/н 15 0,07 0,07 1983 34 5,390909 0,185497 0,0000838 0,0000013 0,0000067 0,9999933 

ТК-87/2 корпус 2 16 0,07 0,07 2014 3 5,410943 0,184811 0,0000127 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

б/н б/н 20 0,07 0,07 1983 34 5,390909 0,185497 0,0000838 0,0000017 0,0000089 0,9999911 

ТК-59/2 б/н 30 0,07 0,07 1979 38 5,407792 0,184918 0,0002282 0,0000068 0,0000366 0,9999634 

ТК-56/2 б/н 35 0,07 0,07 1979 38 5,406666 0,184957 0,0002282 0,000008 0,0000427 0,9999573 

ТК-65/2 б/н 35 0,07 0,07 1986 31 5,406666 0,184957 0,0000464 0,0000016 0,0000087 0,9999913 

ТК-51/2 ТК-55/2 40 0,07 0,07 2013 4 5,390909 0,185497 0,00001 0,0000004 0,0000021 0,9999979 

ТК-59/2 УТ-59А/2 47 0,07 0,07 1988 29 5,39316 0,18542 0,0000334 0,0000016 0,0000084 0,9999916 

ТК-16/2 б/н 48 0,07 0,07 1997 20 5,40374 0,185057 0,0000128 0,0000006 0,0000033 0,9999967 

УТ-59А/2 б/н 48 0,07 0,07 1988 29 5,39316 0,18542 0,0000334 0,0000016 0,0000085 0,9999915 

ТК-104/2 ТК-105/2 53 0,07 0,07 1982 35 5,402615 0,185096 0,000105 0,0000056 0,0000298 0,9999702 

ТК-29/2 б/н 55 0,07 0,07 1998 19 5,402164 0,185111 0,0000121 0,0000007 0,0000035 0,9999965 

б/н б/н 60 0,07 0,07 1983 34 5,390909 0,185497 0,0000838 0,000005 0,0000268 0,9999732 

ТК-55/2 б/н 65 0,07 0,07 1988 29 5,390909 0,185497 0,0000334 0,0000022 0,0000116 0,9999884 

б/н Лаб корпус 5 0,08 0,08 1998 19 5,83721 0,171315 0,0000121 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

б/н б/н 10 0,08 0,08 1998 19 5,83721 0,171315 0,0000121 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

б/н 
отделение гигиены 

труда 
11 0,08 0,08 1998 19 5,83721 0,171315 0,0000121 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

УТ 62/2 б/н 15 0,08 0,08 2017 0 5,845401 0,171075 0,0000158 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

ТК-106/2 б/н 17 0,08 0,08 2015 2 5,844873 0,17109 0,0000138 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

б/н б/н 20 0,08 0,08 1998 19 5,83721 0,171315 0,0000121 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

ТК 61А/2 
точка врезки в 

подвале 
25 0,08 0,08 1996 21 5,813165 0,172023 0,0000137 0,0000003 0,000002 0,9999980 

ТК-72/2 б/н 25 0,08 0,08 2016 1 5,829547 0,17154 0,0000158 0,0000004 0,0000023 0,9999977 
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ТК-35/2 ТК 36/2 28 0,08 0,08 1985 32 5,829547 0,17154 0,0000557 0,0000016 0,000009 0,9999910 

ТК-34/2 ТК-35/2 47 0,08 0,08 1985 32 5,829547 0,17154 0,0000557 0,0000026 0,0000151 0,9999849 

точка 

врезки в 

подвале 

Школа (основное 

здание) 
48 0,08 0,08 1996 21 5,813165 0,172023 0,0000137 0,0000007 0,0000038 0,9999962 

б/н ТК-72/2 50 0,08 0,08 2014 3 5,829547 0,17154 0,0000127 0,0000006 0,0000037 0,9999963 

ТК-61/2 ТК 61А/2 64 0,08 0,08 1996 21 5,813165 0,172023 0,0000137 0,0000009 0,0000051 0,9999949 

б/н б/н 100 0,08 0,08 1998 19 5,822942 0,171735 0,0000121 0,0000012 0,000007 0,9999930 

ТК 36/2 б/н 25 0,081 0,081 1985 32 5,886767 0,169873 0,0000557 0,0000014 0,0000081 0,9999919 

б/н б/н 2 0,082 0,082 1994 23 5,937143 0,168431 0,0000162 0 0,0000002 0,9999998 

б/н б/н 2 0,082 0,082 1994 23 5,937143 0,168431 0,0000162 0 0,0000002 0,9999998 

б/н б/н 2 0,082 0,082 1991 26 5,937143 0,168431 0,0000222 0 0,0000003 0,9999997 

б/н б/н 2 0,082 0,082 1979 38 5,937143 0,168431 0,0002282 0,0000005 0,0000027 0,9999973 

б/н б/н 2 0,082 0,082 1982 35 5,937143 0,168431 0,000105 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

б/н б/н 5 0,082 0,082 1997 20 5,936327 0,168454 0,0000128 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

б/н Жилой дом 5 0,082 0,082 1982 35 5,936327 0,168454 0,000105 0,0000005 0,0000031 0,9999969 

ТК-75/2 б/н 5 0,082 0,082 1985 32 5,926528 0,168733 0,0000557 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

УТ-63А/2 б/н 6 0,082 0,082 1979 38 5,919724 0,168927 0,0002282 0,0000014 0,000008 0,9999920 

ТК-63Б/2 УТ-63А/2 8 0,082 0,082 1979 38 5,919724 0,168927 0,0002282 0,0000018 0,0000107 0,9999893 

ТК-83/2 б/н 10 0,082 0,082 2007 10 5,934966 0,168493 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-98/2 б/н 10 0,082 0,082 1982 35 5,934966 0,168493 0,000105 0,0000011 0,0000062 0,9999938 

ТК-53/2 б/н 12 0,082 0,082 1986 31 5,934421 0,168508 0,0000464 0,0000006 0,0000033 0,9999967 

ТК-48/2 просп. Шахтеров, 57 15 0,082 0,082 2017 0 5,933605 0,168532 0,0000158 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

ТК-54/2 б/н 15 0,082 0,082 2017 0 5,923262 0,168826 0,0000158 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

ТК-116/2 б/н 15 0,082 0,082 1983 34 5,933605 0,168532 0,0000838 0,0000013 0,0000074 0,9999926 
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ТК-56/2 б/н 17 0,082 0,082 1997 20 5,933061 0,168547 0,0000128 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

ТК-63/2 б/н 18 0,082 0,082 1997 20 5,932788 0,168555 0,0000128 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

ТК-87/2 ТК-88/2 18 0,082 0,082 2007 10 5,924623 0,168787 0,00001 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

б/н б/н 20 0,082 0,082 1997 20 5,932244 0,16857 0,0000128 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

ТК-131А/2 ТК-131/2 20 0,082 0,082 2014 3 5,919996 0,168919 0,0000127 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

УТ-151/2 б/н 20 0,082 0,082 2013 4 5,923535 0,168818 0,00001 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

ТК-32/2 ТК-32А/2 22 0,082 0,082 1992 25 5,925712 0,168756 0,0000198 0,0000004 0,0000026 0,9999974 

ТК-32А/2 б/н 22 0,082 0,082 1997 20 5,925712 0,168756 0,0000128 0,0000003 0,0000017 0,9999983 

ТК-44/2 б/н 25 0,082 0,082 2015 2 5,930883 0,168609 0,0000138 0,0000003 0,000002 0,9999980 

ТК-56В/2 б/н 27 0,082 0,082 2000 17 5,930339 0,168624 0,00001 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

ТК-45/2 б/н 30 0,082 0,082 1988 29 5,929522 0,168648 0,0000334 0,000001 0,0000059 0,9999941 

ТК-86/2 ТК-87/2 30 0,082 0,082 1982 35 5,924623 0,168787 0,000105 0,0000032 0,0000185 0,9999815 

УТ-151/2 б/н 32 0,082 0,082 2013 4 5,923535 0,168818 0,00001 0,0000003 0,0000019 0,9999981 

ТК-75/2 ТК-75Б/2 36 0,082 0,082 1985 32 5,926528 0,168733 0,0000557 0,000002 0,0000118 0,9999882 

ТК-54/2 
ул. Юрия Смирнова, 

24 
38 0,082 0,082 1988 29 5,923262 0,168826 0,0000334 0,0000013 0,0000074 0,9999926 

ТК-15/2 б/н 40 0,082 0,082 1982 35 5,926801 0,168725 0,000105 0,0000042 0,0000246 0,9999754 

ТК-70А/2 ТК-131А/2 45 0,082 0,082 2014 3 5,919996 0,168919 0,0000127 0,0000006 0,0000034 0,9999966 

УТ-72/2 б/н 47 0,082 0,082 2016 1 5,911287 0,169168 0,0000158 0,0000007 0,0000044 0,9999956 

б/н б/н 50 0,082 0,082 2016 1 5,911287 0,169168 0,0000158 0,0000008 0,0000046 0,9999954 

ТК-23/2 б/н 50 0,082 0,082 1982 35 5,924079 0,168803 0,000105 0,0000053 0,0000308 0,9999692 

УТ-63А/2 б/н 52 0,082 0,082 1979 38 5,919724 0,168927 0,0002282 0,0000119 0,0000695 0,9999305 

ТК-13/2 б/н 55 0,082 0,082 1982 35 5,922718 0,168841 0,000105 0,0000058 0,0000339 0,9999661 

ТК-50/2 ТК-76/2 69 0,082 0,082 1980 37 5,918908 0,16895 0,0001732 0,000012 0,00007 0,9999300 

ТК-19/2 б/н 82 0,082 0,082 2015 2 5,915369 0,169051 0,0000138 0,0000011 0,0000066 0,9999934 
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ТК-41/2 б/н 89 0,082 0,082 1997 20 5,913464 0,169106 0,0000128 0,0000011 0,0000067 0,9999933 

ТК-128/2 ТК-128А/2 95 0,082 0,082 1984 33 5,911831 0,169152 0,0000678 0,0000064 0,0000377 0,9999623 

ТК-104/2 б/н 105 0,082 0,082 1996 21 5,909109 0,16923 0,0000137 0,0000014 0,0000084 0,9999916 

ТК-85/2 ТК-86/2 43 0,083 0,083 2007 10 5,970136 0,1675 0,00001 0,0000004 0,0000025 0,9999975 

б/н б/н 1 0,1 0,1 1990 27 6,582574 0,151916 0,0000252 0 0,0000002 0,9999998 

б/н Гараж-склад 1 0,1 0,1 1998 19 6,678238 0,14974 0,0000121 0 0,0000001 0,9999999 

б/н б/н 2 0,1 0,1 1985 32 6,732459 0,148534 0,0000557 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

б/н б/н 2 0,1 0,1 2016 1 6,734877 0,148481 0,0000158 0 0,0000002 0,9999998 

б/н б/н 2 0,1 0,1 1985 32 6,732459 0,148534 0,0000557 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

б/н б/н 2 0,1 0,1 1988 29 6,725552 0,148687 0,0000334 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

б/н б/н 2 0,1 0,1 1988 29 6,750418 0,148139 0,0000334 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

б/н КЭЗСБ 3 0,1 0,1 2010 7 6,743511 0,148291 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

ТК 58а/2 б/н 4 0,1 0,1 2007 10 6,70863 0,149062 0,00001 0 0,0000003 0,9999997 

б/н просп. Шахтеров, 31 5 0,1 0,1 1988 29 6,749382 0,148162 0,0000334 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

б/н б/н 5 0,1 0,1 1982 35 6,749382 0,148162 0,000105 0,0000005 0,0000035 0,9999965 

б/н 
ул. Юрия Смирнова, 

3 
5 0,1 0,1 1988 29 6,749382 0,148162 0,0000334 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

ТК-126А/2 ТК-127/2 5 0,1 0,1 2017 0 6,72866 0,148618 0,0000158 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

УТ-56Д/2 б/н 5 0,1 0,1 1998 19 6,749382 0,148162 0,0000121 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

б/н б/н 10 0,1 0,1 1997 20 6,725552 0,148687 0,0000128 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

ТК-69/2 б/н 10 0,1 0,1 1986 31 6,700341 0,149246 0,0000464 0,0000005 0,0000031 0,9999969 

ТК-102/2 ТК-103/2 12 0,1 0,1 1982 35 6,678929 0,149725 0,000105 0,0000013 0,0000083 0,9999917 

ТК-52/2 б/н 13 0,1 0,1 1985 32 6,732459 0,148534 0,0000557 0,0000007 0,0000048 0,9999952 
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ТК-49/2 ТК-50/2 14 0,1 0,1 1988 29 6,746274 0,14823 0,0000334 0,0000005 0,0000031 0,9999969 

б/н б/н 15 0,1 0,1 1998 19 6,745928 0,148238 0,0000121 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

ТК-30/2 б/н 15 0,1 0,1 1990 27 6,745928 0,148238 0,0000252 0,0000004 0,0000025 0,9999975 

ТК-47/2 ТК-48/2 15 0,1 0,1 2017 0 6,655445 0,150253 0,0000158 0,0000002 0,0000016 0,9999984 

ТК-84/2 
старое здание 

санатория 
15 0,1 0,1 2016 1 6,745928 0,148238 0,0000158 0,0000002 0,0000016 0,9999984 

б/н б/н 16 0,1 0,1 1985 32 6,732459 0,148534 0,0000557 0,0000009 0,0000059 0,9999941 

ТК-93/2 б/н 19 0,1 0,1 2010 7 6,743511 0,148291 0,00001 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

б/н б/н 20 0,1 0,1 1997 20 6,744201 0,148276 0,0000128 0,0000003 0,0000017 0,9999983 

ТК-124/2 ТК-125/2 20 0,1 0,1 2014 3 6,70414 0,149162 0,0000127 0,0000003 0,0000017 0,9999983 

УТ-64\2 УТ-65/2 20 0,1 0,1 1987 30 6,622636 0,150997 0,0000391 0,0000008 0,0000051 0,9999949 

б/н ТК-75/2 21 0,1 0,1 2016 1 6,732459 0,148534 0,0000158 0,0000003 0,0000022 0,9999978 

ТК-27/2 ТК-41/2 22 0,1 0,1 2014 3 6,743511 0,148291 0,0000127 0,0000003 0,0000019 0,9999981 

УТ-65/2 УТ-66/2 24 0,1 0,1 1987 30 6,622636 0,150997 0,0000391 0,0000009 0,0000061 0,9999939 

ТК-126/2 ТК-126А/2 25 0,1 0,1 2017 0 6,72866 0,148618 0,0000158 0,0000004 0,0000026 0,9999974 

ТК-120/2 ТК-121/2 28 0,1 0,1 1980 37 6,70414 0,149162 0,0001732 0,0000049 0,0000322 0,9999678 

УТ-63/2 УТ-63Б/2 28 0,1 0,1 1987 30 6,622636 0,150997 0,0000391 0,0000011 0,0000072 0,9999928 

б/н б/н 29 0,1 0,1 1984 33 6,661316 0,15012 0,0000678 0,000002 0,000013 0,9999870 

УТ-128В/2 б/н 29 0,1 0,1 1984 33 6,661316 0,15012 0,0000678 0,000002 0,000013 0,9999870 

УТ-56/7 б/н 30 0,1 0,1 1998 19 6,661316 0,15012 0,0000121 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

ТК-121/2 ТК-122/2 31 0,1 0,1 2015 2 6,70414 0,149162 0,0000138 0,0000004 0,0000028 0,9999972 

УТ-66/2 УТ-67/2 31 0,1 0,1 1987 30 6,622636 0,150997 0,0000391 0,0000012 0,0000079 0,9999921 

УТ-67/2 УТ-68/2 31 0,1 0,1 1987 30 6,622636 0,150997 0,0000391 0,0000012 0,0000079 0,9999921 

УТ28Б/2 б/н 31 0,1 0,1 1998 19 6,678238 0,14974 0,0000121 0,0000004 0,0000025 0,9999975 

ТК-100/2 ТК-101/2 32 0,1 0,1 2012 5 6,678929 0,149725 0,00001 0,0000003 0,0000021 0,9999979 
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ТК-111/2 ТК-112/2 32 0,1 0,1 2015 2 6,662352 0,150097 0,0000138 0,0000004 0,0000029 0,9999971 

ТК-53/2 ТК-54/2 33 0,1 0,1 1992 25 6,722444 0,148755 0,0000198 0,0000007 0,0000043 0,9999957 

ТК-64/2 ТК-68/2 33 0,1 0,1 2014 3 6,700341 0,149246 0,0000127 0,0000004 0,0000028 0,9999972 

ТК-31/2 УТ-32/2 35 0,1 0,1 1980 37 6,582574 0,151916 0,0001732 0,0000061 0,0000395 0,9999605 

ТК-127/2 ТК-128/2 35 0,1 0,1 2017 0 6,72866 0,148618 0,0000158 0,0000006 0,0000037 0,9999963 

ТК-68/2 ТК-69/2 36 0,1 0,1 1992 25 6,700341 0,149246 0,0000198 0,0000007 0,0000047 0,9999953 

ТК-110/2 ТК-111/2 36 0,1 0,1 1982 35 6,662352 0,150097 0,000105 0,0000038 0,0000249 0,9999751 

УТ-63Б/2 УТ-64\2 36 0,1 0,1 1987 30 6,622636 0,150997 0,0000391 0,0000014 0,0000092 0,9999908 

ТК-22/2 ТК-23/2 37 0,1 0,1 1977 40 6,700341 0,149246 0,0004191 0,0000155 0,0001028 0,9998972 

ТК-97/2 б/н 39 0,1 0,1 1994 23 6,662352 0,150097 0,0000162 0,0000006 0,0000042 0,9999958 

ТК-101/2 ТК-102/2 42 0,1 0,1 2014 3 6,678929 0,149725 0,0000127 0,0000005 0,0000035 0,9999965 

ТК-70/2 УТ-72/2 45 0,1 0,1 2016 1 6,735567 0,148466 0,0000158 0,0000007 0,0000048 0,9999952 

ТК-71/2 б/н 45 0,1 0,1 2014 3 6,734877 0,148481 0,0000127 0,0000006 0,0000038 0,9999962 

ТК-28А/2 УТ28Б/2 46 0,1 0,1 1998 19 6,678238 0,14974 0,0000121 0,0000006 0,0000037 0,9999963 

б/н б/н 50 0,1 0,1 1994 23 6,662352 0,150097 0,0000162 0,0000008 0,0000053 0,9999947 

б/н б/н 50 0,1 0,1 1994 23 6,662352 0,150097 0,0000162 0,0000008 0,0000053 0,9999947 

б/н ТК-110/2 50 0,1 0,1 2012 5 6,662352 0,150097 0,00001 0,0000005 0,0000033 0,9999967 

ТК-21/2 б/н 50 0,1 0,1 1982 35 6,733841 0,148504 0,000105 0,0000053 0,000035 0,9999650 

ТК-52/2 ТК-53/2 50 0,1 0,1 1992 25 6,722444 0,148755 0,0000198 0,000001 0,0000066 0,9999934 

ТК-56АЖ/2 ТК-56Б/2 50 0,1 0,1 2007 10 6,661316 0,15012 0,00001 0,0000005 0,0000033 0,9999967 

ТК-56Б/2 ТК-56В/2 50 0,1 0,1 2007 10 6,661316 0,15012 0,00001 0,0000005 0,0000033 0,9999967 

ТК-46/2 ТК-49/2 53 0,1 0,1 1992 25 6,655445 0,150253 0,0000198 0,000001 0,0000069 0,9999931 

ТК-103/2 ТК-104/2 53 0,1 0,1 1982 35 6,678929 0,149725 0,000105 0,0000056 0,0000368 0,9999632 

ТК-56/2 б/н 55 0,1 0,1 2014 3 6,705867 0,149123 0,0000127 0,0000007 0,0000046 0,9999954 

ТК-118/2 ТК-133/2 55 0,1 0,1 1983 34 6,732114 0,148542 0,0000838 0,0000046 0,0000307 0,9999693 

ТК-120/2 ТК-124/2 57 0,1 0,1 2013 4 6,70414 0,149162 0,00001 0,0000006 0,0000038 0,9999962 
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ТК-49/2 УТ-151/2 59 0,1 0,1 1992 25 6,655445 0,150253 0,0000198 0,0000012 0,0000077 0,9999923 

б/н б/н 62 0,1 0,1 1988 29 6,725552 0,148687 0,0000334 0,0000021 0,0000138 0,9999862 

ТК-64А/2 ТК-77/2 62 0,1 0,1 2014 3 6,622636 0,150997 0,0000127 0,0000008 0,0000052 0,9999948 

ТК-69/2 ТК-104/2 68 0,1 0,1 1996 21 6,700341 0,149246 0,0000137 0,0000009 0,0000062 0,9999938 

ТК-33/2 б/н 69 0,1 0,1 1990 27 6,582574 0,151916 0,0000252 0,0000017 0,0000113 0,9999887 

ТК-64\2 ТК-64А/2 70 0,1 0,1 2007 10 6,622636 0,150997 0,00001 0,0000007 0,0000046 0,9999954 

ТК-100/2 УТ-106/2 70 0,1 0,1 1989 28 6,678929 0,149725 0,0000288 0,000002 0,0000133 0,9999867 

УТ 62/2 УТ-63/2 70 0,1 0,1 1987 30 6,622636 0,150997 0,0000391 0,0000027 0,0000179 0,9999821 

б/н б/н 73 0,1 0,1 1987 30 6,725897 0,148679 0,0000391 0,0000029 0,000019 0,9999810 

ТК-46/2 ТК-47/2 75 0,1 0,1 2017 0 6,655445 0,150253 0,0000158 0,0000012 0,0000078 0,9999922 

ТК-48/2 просп. Шахтеров, 59 75 0,1 0,1 2017 0 6,655445 0,150253 0,0000158 0,0000012 0,0000078 0,9999922 

ТК-51/2 ТК-56/2 76 0,1 0,1 2017 0 6,705867 0,149123 0,0000158 0,0000012 0,000008 0,9999920 

ТК-17/2 б/н 81 0,1 0,1 1982 35 6,723135 0,14874 0,000105 0,0000085 0,0000566 0,9999434 

ТК-128Б/2 УТ-128В/2 90 0,1 0,1 1984 33 6,661316 0,15012 0,0000678 0,0000061 0,0000402 0,9999598 

ТК-56/2 б/н 108 0,1 0,1 1979 38 6,71381 0,148947 0,0002282 0,0000247 0,0001638 0,9998362 

ТК-23/2 б/н 110 0,1 0,1 1982 35 6,700341 0,149246 0,000105 0,0000116 0,0000766 0,9999234 

ТК-128А/2 ТК-128Б/2 112 0,1 0,1 1984 33 6,661316 0,15012 0,0000678 0,0000076 0,0000501 0,9999499 

б/н ТК 58а/2 119 0,1 0,1 2007 10 6,70863 0,149062 0,00001 0,0000012 0,0000079 0,9999921 

ТК-33/2 ТК-34/2 125 0,1 0,1 1980 37 6,582574 0,151916 0,0001732 0,0000217 0,0001411 0,9998589 

ТК-56В/2 УТ-56У/2 130 0,1 0,1 2014 3 6,661316 0,15012 0,0000127 0,0000017 0,0000109 0,9999891 

УТ28Б/2 основное здание 133 0,1 0,1 2015 2 6,678238 0,14974 0,0000138 0,0000018 0,0000121 0,9999879 

УТ-32/2 ТК-33/2 258 0,1 0,1 1980 37 6,582574 0,151916 0,0001732 0,0000447 0,0002912 0,9997088 

УТ-82А/2 ТК-83/2 300 0,1 0,1 2007 10 6,509358 0,153625 0,00001 0,000003 0,0000193 0,9999807 

ТК-83/2 ТК-85/2 400 0,1 0,1 2007 10 6,509358 0,153625 0,00001 0,000004 0,0000258 0,9999742 
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УТ-4А 
Корпус 

Природоведения 
20 0,125 0,125 2010 7 7,834487 0,127641 0,00001 0,0000002 0,0000016 0,9999984 

ТК-94/2 Бизнес-инкубатор 26 0,125 0,125 2010 7 7,917996 0,126295 0,00001 0,0000003 0,000002 0,9999980 

ТК-78/2 ТК-84/2 84 0,125 0,125 1987 30 7,891815 0,126714 0,0000391 0,0000033 0,0000256 0,9999744 

ТК-93/2 УТ-4А 191 0,125 0,125 2010 7 7,834487 0,127641 0,00001 0,0000019 0,0000148 0,9999852 

ТК-83/2 КузНИИ 2 0,15 0,15 1998 19 9,14552 0,109343 0,0000121 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-99/2 ТК-100/2 5 0,15 0,15 1982 35 9,091026 0,109999 0,000105 0,0000005 0,0000047 0,9999953 

ТК-117/2 ТК-118/2 8 0,15 0,15 1982 35 9,055633 0,110429 0,000105 0,0000008 0,0000075 0,9999925 

ТК-57А/2 ТК 58/2 10 0,15 0,15 1987 30 9,023611 0,11082 0,0000391 0,0000004 0,0000035 0,9999965 

б/н ТК-19/2 15 0,15 0,15 2012 5 9,067992 0,110278 0,00001 0,0000001 0,0000013 0,9999987 

б/н б/н 15 0,15 0,15 1977 40 9,067992 0,110278 0,0004191 0,0000063 0,0000564 0,9999436 

ТК-79\2 УТ-80\2 15 0,15 0,15 1987 30 9,046082 0,110545 0,0000391 0,0000006 0,0000052 0,9999948 

ТК-116/2 ТК-117/2 16 0,15 0,15 2015 2 9,055633 0,110429 0,0000138 0,0000002 0,000002 0,9999980 

ТК-118/2 ТК-119/2 16 0,15 0,15 1982 35 9,055633 0,110429 0,000105 0,0000017 0,0000151 0,9999849 

ТК-9/2 ТК-83/2 18 0,15 0,15 1998 19 9,14552 0,109343 0,0000121 0,0000002 0,000002 0,9999980 

ТК-113/2 б/н 19 0,15 0,15 1987 30 9,023611 0,11082 0,0000391 0,0000007 0,0000066 0,9999934 

ТК-114/2 ТК-115/2 19 0,15 0,15 2014 3 9,055633 0,110429 0,0000127 0,0000002 0,0000022 0,9999978 

ТК-98/2 ТК-99/2 21 0,15 0,15 1982 35 9,091026 0,109999 0,000105 0,0000022 0,0000198 0,9999802 

ТК-52а/2 ТК-67/2 22 0,15 0,15 1986 31 9,081475 0,110114 0,0000464 0,000001 0,0000092 0,9999908 

ТК 58/2 ТК-59/2 23 0,15 0,15 1987 30 9,023611 0,11082 0,0000391 0,0000009 0,000008 0,9999920 

ТК-119/2 ТК-120/2 30 0,15 0,15 1982 35 9,055633 0,110429 0,000105 0,0000032 0,0000282 0,9999718 

ТК-60/2 УТ 61/2 34 0,15 0,15 1992 25 9,023611 0,11082 0,0000198 0,0000007 0,000006 0,9999940 

УТ-81\2 ТК-82/2 34 0,15 0,15 2002 15 9,046082 0,110545 0,00001 0,0000003 0,000003 0,9999970 

ТК-70/2 ТК-113/2 35 0,15 0,15 1987 30 9,023611 0,11082 0,0000391 0,0000014 0,0000122 0,9999878 
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ТК-125/2 ТК-126/2 35 0,15 0,15 2014 3 9,137093 0,109444 0,0000127 0,0000004 0,000004 0,9999960 

УТ 61/2 ТК 62/2 36 0,15 0,15 1985 32 9,023611 0,11082 0,0000557 0,000002 0,0000179 0,9999821 

ТК-57А/2 ТК-70/2 37 0,15 0,15 1987 30 9,023611 0,11082 0,0000391 0,0000014 0,0000129 0,9999871 

ТК-115/2 ТК-116/2 37 0,15 0,15 2015 2 9,055633 0,110429 0,0000138 0,0000005 0,0000046 0,9999954 

ТК-84/2 ТК-79\2 38 0,15 0,15 2017 0 9,046082 0,110545 0,0000158 0,0000006 0,0000054 0,9999946 

ТК-31А/2 ТК-32/2 40 0,15 0,15 2015 2 9,134284 0,109478 0,0000138 0,0000006 0,000005 0,9999950 

ТК-59/2 ТК-60/2 43 0,15 0,15 2017 0 9,023611 0,11082 0,0000158 0,0000007 0,0000061 0,9999939 

ТК-71/2 ТК-97/2 45 0,15 0,15 1982 35 9,091026 0,109999 0,000105 0,0000047 0,0000425 0,9999575 

ТК-51/2 ТК-52/2 46 0,15 0,15 2017 0 9,059004 0,110387 0,0000158 0,0000007 0,0000065 0,9999935 

ТК-97/2 ТК-98/2 46 0,15 0,15 1982 35 9,091026 0,109999 0,000105 0,0000048 0,0000435 0,9999565 

УТ-81\2 УТ-82А/2 50 0,15 0,15 2007 10 9,046082 0,110545 0,00001 0,0000005 0,0000045 0,9999955 

ТК-56А/2 УТ-56Д/2 53 0,15 0,15 2007 10 8,808443 0,113527 0,00001 0,0000005 0,0000046 0,9999954 

ТК-66/2 ТК-67/2 53 0,15 0,15 1986 31 9,081475 0,110114 0,0000464 0,0000025 0,0000221 0,9999779 

ТК-70/2 ТК-114/2 54 0,15 0,15 2014 3 9,055633 0,110429 0,0000127 0,0000007 0,0000062 0,9999938 

ТК-30/2 ТК-31/2 55 0,15 0,15 1980 37 9,073049 0,110217 0,0001732 0,0000095 0,0000856 0,9999144 

ТК-21/2 ТК-22/2 56 0,15 0,15 1977 40 9,067992 0,110278 0,0004191 0,0000235 0,0002106 0,9997894 

ТК-65/2 ТК-66/2 59 0,15 0,15 1986 31 9,081475 0,110114 0,0000464 0,0000027 0,0000246 0,9999754 

УТ-80\2 УТ-81\2 60 0,15 0,15 1987 30 9,046082 0,110545 0,0000391 0,0000023 0,000021 0,9999790 

ТК-45/2 ТК-51/2 63 0,15 0,15 2012 5 9,059004 0,110387 0,00001 0,0000006 0,0000056 0,9999944 

ТК-45/2 ТК-46/2 65 0,15 0,15 2017 0 9,059004 0,110387 0,0000158 0,000001 0,0000092 0,9999908 

ТК-19/2 ТК-21/2 72 0,15 0,15 1977 40 9,067992 0,110278 0,0004191 0,0000302 0,0002708 0,9997292 

б/н б/н 90 0,15 0,15 1988 29 9,050015 0,110497 0,0000334 0,000003 0,0000269 0,9999731 

ТК-28А/2 ТК-30/2 94 0,15 0,15 1982 35 9,073049 0,110217 0,000105 0,0000099 0,0000887 0,9999113 

б/н б/н 100 0,15 0,15 1988 29 9,050015 0,110497 0,0000334 0,0000033 0,0000299 0,9999701 

УТ-56Д/2 ТК-56Ж/2 567 0,15 0,15 2007 10 8,808443 0,113527 0,00001 0,0000057 0,0000494 0,9999506 

ТК-48/2 ПНС кв.16 21 0,2 0,2 1982 35 11,647918 0,085852 0,000105 0,0000022 0,0000254 0,9999746 



175 

б/н ТК-13/2 49 0,2 0,2 1982 35 11,69235 0,085526 0,000105 0,0000051 0,0000596 0,9999404 

ПНС кв.16 ТК-26/2* 84 0,2 0,2 1982 35 11,647918 0,085852 0,000105 0,0000088 0,0001017 0,9998983 

б/н ТК-71/2 6 0,211 0,211 2014 3 12,150585 0,082301 0,0000127 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

ТК-70А/2 б/н 13 0,211 0,211 1988 29 12,150585 0,082301 0,0000334 0,0000004 0,0000052 0,9999948 

ТК-27/2 ТК-27/2 24 0,211 0,211 1982 35 12,130279 0,082438 0,000105 0,0000025 0,0000303 0,9999697 

ТК-14/2 б/н 25 0,211 0,211 1982 35 11,996599 0,083357 0,000105 0,0000026 0,0000312 0,9999688 

ТК-60/2 ТК-61/2 25 0,211 0,211 2012 5 11,983908 0,083445 0,00001 0,0000002 0,000003 0,9999970 

ТК-56/2 ТК-56А/2 28 0,211 0,211 1989 28 12,227577 0,081782 0,0000288 0,0000008 0,0000098 0,9999902 

б/н ТК-13/2 30 0,211 0,211 1982 35 11,996599 0,083357 0,000105 0,0000032 0,0000374 0,9999626 

ТК-44/2 ТК-45/2 34 0,211 0,211 1985 32 12,246191 0,081658 0,0000557 0,0000019 0,000023 0,9999770 

ТК-57/2 ТК-57А/2 37 0,211 0,211 1987 30 12,227577 0,081782 0,0000391 0,0000014 0,0000175 0,9999825 

ТК-70/2 б/н 39 0,211 0,211 2014 3 12,150585 0,082301 0,0000127 0,0000005 0,000006 0,9999940 

б/н ТК-70А/2 40 0,211 0,211 2014 3 12,150585 0,082301 0,0000127 0,0000005 0,0000061 0,9999939 

ТК-16/2 ТК-15/2 40 0,211 0,211 1982 35 11,996599 0,083357 0,000105 0,0000042 0,0000499 0,9999501 

ТК-56А/2 ТК-57/2 40 0,211 0,211 1989 28 12,227577 0,081782 0,0000288 0,0000012 0,0000139 0,9999861 

ТК-62/2 ТК-63/2 42 0,211 0,211 2013 4 11,983908 0,083445 0,00001 0,0000004 0,000005 0,9999950 

ТК-32/2 ТК-44/2 49 0,211 0,211 1992 25 12,246191 0,081658 0,0000198 0,000001 0,0000118 0,9999882 

б/н б/н 50 0,211 0,211 1982 35 12,228423 0,081777 0,000105 0,0000053 0,0000636 0,9999364 

ТК-12/2 б/н 54 0,211 0,211 1982 35 12,228423 0,081777 0,000105 0,0000057 0,0000686 0,9999314 

ТК-28/2 ТК-29/2 55 0,211 0,211 1982 35 12,130279 0,082438 0,000105 0,0000058 0,0000694 0,9999306 

ТК-15/2 ТК-14/2 56 0,211 0,211 1982 35 11,996599 0,083357 0,000105 0,0000059 0,0000698 0,9999302 

ТК-63/2 б/н 62 0,211 0,211 1991 26 11,983908 0,083445 0,0000222 0,0000014 0,0000163 0,9999837 

ТК-61/2 ТК-62/2 65 0,211 0,211 1986 31 11,983908 0,083445 0,0000464 0,000003 0,0000357 0,9999643 

ТК-29/2 ТК-28А/2 66 0,211 0,211 1982 35 12,130279 0,082438 0,000105 0,0000069 0,0000832 0,9999168 

б/н ТК-64/2 71 0,211 0,211 2015 2 11,983908 0,083445 0,0000138 0,000001 0,0000116 0,9999884 

ТК-27/2 ТК-28/2 75 0,211 0,211 1982 35 12,130279 0,082438 0,000105 0,0000079 0,0000946 0,9999054 
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б/н б/н 98 0,211 0,211 2014 3 12,150585 0,082301 0,0000127 0,0000012 0,000015 0,9999850 

ТК-17/2 б/н 102 0,211 0,211 1977 40 11,996599 0,083357 0,0004191 0,0000427 0,0005075 0,9994925 

ТК-17/2 ТК-16/2 125 0,211 0,211 1997 20 11,996599 0,083357 0,0000128 0,0000016 0,000019 0,9999810 

б/н б/н 128 0,211 0,211 1991 26 11,983908 0,083445 0,0000222 0,0000028 0,0000337 0,9999663 

ТК-1/2 ТК-2А/2 48 0,257 0,257 2010 7 14,458596 0,069163 0,00001 0,0000005 0,0000069 0,9999931 

ТК-93/2 ТК-94/2 58 0,257 0,257 2010 7 14,458596 0,069163 0,00001 0,0000006 0,0000083 0,9999917 

ТК-2А/2 ТК-93/2 238 0,257 0,257 2010 7 14,458596 0,069163 0,00001 0,0000024 0,0000341 0,9999659 

б/н ТК-52/2 30 0,259 0,259 1988 29 14,439909 0,069253 0,0000334 0,000001 0,0000143 0,9999857 

ТК-51/2 б/н 30 0,259 0,259 1988 29 14,439909 0,069253 0,0000334 0,000001 0,0000143 0,9999857 

ТК-52а/2 ТК-53/2 32 0,259 0,259 1986 31 14,439909 0,069253 0,0000464 0,0000015 0,0000212 0,9999788 

б/н ТК-55/2 50 0,259 0,259 1988 29 14,439909 0,069253 0,0000334 0,0000017 0,0000238 0,9999762 

б/н б/н 50 0,259 0,259 1988 29 14,439909 0,069253 0,0000334 0,0000017 0,0000238 0,9999762 

ТК-53/2 б/н 50 0,259 0,259 1988 29 14,439909 0,069253 0,0000334 0,0000017 0,0000238 0,9999762 

ТК-55/2 ТК-56/2 50 0,259 0,259 1988 29 14,439909 0,069253 0,0000334 0,0000017 0,0000238 0,9999762 

ТК-49/2 ТК-51/2 52 0,259 0,259 1988 29 14,439909 0,069253 0,0000334 0,0000017 0,0000248 0,9999752 

ТК-52/2 ТК-52а/2 57 0,259 0,259 1993 24 14,439909 0,069253 0,0000178 0,000001 0,0000145 0,9999855 

ТК-48/2 ТК-49/2 60 0,259 0,259 1982 35 14,439909 0,069253 0,000105 0,0000063 0,0000901 0,9999099 

ТК-46А/2 ТК-27/2 70 0,259 0,259 1982 35 14,685524 0,068094 0,000105 0,0000074 0,0001069 0,9998931 

ТК-26/2* ТК-46А/2 164 0,259 0,259 1982 35 14,685524 0,068094 0,000105 0,0000172 0,0002504 0,9997496 

ТК-16А/2 ТК-31А/2 50 0,3 0,3 2015 2 0 0 0 0 0 1,0000000 

ТК-18/2 ТК-17/2 12 0,315 0,315 1982 35 18,106503 0,055229 0,000105 0,0000013 0,0000226 0,9999774 

ТК-57А/2 ТК-57Б/2 15 0,315 0,315 2016 1 17,166351 0,058253 0,0000158 0,0000002 0,000004 0,9999960 

ТК-25А/2 УТ 25А-2 20 0,315 0,315 1982 35 16,90497 0,059154 0,000105 0,0000021 0,0000351 0,9999649 

ТК-58/2 ТК-59/2 21 0,315 0,315 1992 25 17,166351 0,058253 0,0000198 0,0000004 0,0000071 0,9999929 

ТК-24А/2 ТК-25А/2 24 0,315 0,315 1982 35 16,90497 0,059154 0,000105 0,0000025 0,0000422 0,9999578 

ТК-59/2 ТК-60/2 25 0,315 0,315 1980 37 17,166351 0,058253 0,0001732 0,0000043 0,0000736 0,9999264 
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ТК-24/2 ТК-25/2 27 0,315 0,315 1982 35 16,90497 0,059154 0,000105 0,0000028 0,0000475 0,9999525 

ТК-25Г/2 ТК-25Д/2 32 0,315 0,315 1982 35 16,90497 0,059154 0,000105 0,0000034 0,0000562 0,9999438 

ТК-57Б/2 ТК-58А/2 35 0,315 0,315 2016 1 17,166351 0,058253 0,0000158 0,0000006 0,0000094 0,9999906 

ТК-60/2 б/н 35 0,315 0,315 1988 29 17,166351 0,058253 0,0000334 0,0000012 0,0000198 0,9999802 

ТК-25В/2 ТК-25Г/2 38 0,315 0,315 1982 35 16,90497 0,059154 0,000105 0,000004 0,0000668 0,9999332 

ТК-25/2 ТК-24А/2 47 0,315 0,315 1982 35 16,90497 0,059154 0,000105 0,0000049 0,0000826 0,9999174 

ТК-25Б/2 ТК-25В/2 72 0,315 0,315 1982 35 16,90497 0,059154 0,000105 0,0000076 0,0001265 0,9998735 

ТК-25В/2 ТК-26/2 76 0,315 0,315 1982 35 16,90497 0,059154 0,000105 0,000008 0,0001336 0,9998664 

ТК-12/2 ТК-57А/2 82 0,315 0,315 1980 37 17,166351 0,058253 0,0001732 0,0000142 0,0002413 0,9997587 

б/н ТК-70/2 83 0,315 0,315 1988 29 17,166351 0,058253 0,0000334 0,0000028 0,000047 0,9999530 

ТК-58А/2 ТК-58/2 92 0,315 0,315 1980 37 17,166351 0,058253 0,0001732 0,0000159 0,0002708 0,9997292 

ТК-27А/2 ТК-16А/2 110 0,315 0,315 1980 37 0 0 0 0 0 1,0000000 

УТ-3/2 ТК-78/2 116 0,315 0,315 1987 30 16,90497 0,059154 0,0000391 0,0000045 0,0000759 0,9999241 

УТ 25А-2 ТК-25Б/2 126 0,315 0,315 1982 35 16,90497 0,059154 0,000105 0,0000132 0,0002214 0,9997786 

ТК-11/2 ТК-12/2 143 0,315 0,315 1980 37 17,166351 0,058253 0,0001732 0,0000248 0,0004208 0,9995792 

ТК-57А/2 ТК-31А/2 168 0,315 0,315 1980 37 17,166351 0,058253 0,0001732 0,0000291 0,0004944 0,9995056 

УТ-3/2 ТК-24/2 312 0,315 0,315 1982 35 16,90497 0,059154 0,000105 0,0000328 0,0005483 0,9994517 

б/н ТК-1/2 3 0,408 0,408 1980 37 21,9443 0,04557 0,0001732 0,0000005 0,0000113 0,9999887 

ТК-8/2 ТК-9/2 12 0,408 0,408 1988 29 21,9443 0,04557 0,0000334 0,0000004 0,0000087 0,9999913 

УТ-8а/2 УТ-84/2 27 0,408 0,408 2007 10 21,9443 0,04557 0,00001 0,0000003 0,0000059 0,9999941 

Котельная 

№45 
б/н 30 0,408 0,408 1987 30 21,9443 0,04557 0,0000391 0,0000012 0,0000255 0,9999745 

ТК-9/2 ТК-10/2 37 0,408 0,408 1982 35 21,9443 0,04557 0,000105 0,0000039 0,0000844 0,9999156 

ТК-1/2 УТ-8а/2 41 0,408 0,408 2007 10 21,9443 0,04557 0,00001 0,0000004 0,0000089 0,9999911 

ТК-10/2 ТК-11/2 88 0,408 0,408 1980 37 21,9443 0,04557 0,0001732 0,0000152 0,0003311 0,9996689 

б/н УТ-3/2 180 0,408 0,408 1987 30 21,9443 0,04557 0,0000391 0,000007 0,0001528 0,9998472 

ТК-10/2 ТК-18/2 181 0,408 0,408 2017 0 21,9443 0,04557 0,0000158 0,0000029 0,0000623 0,9999377 
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УТ-8а/2 ТК-8/2 320 0,408 0,408 2007 10 21,9443 0,04557 0,00001 0,0000032 0,0000695 0,9999305 

ТК-84/2 б/н 140 0,8 0,08 2017 0 48,871485 0,020462 0,0000158 0,0000022 0,0001073 0,9998927 

ТК-56Г/2 УТ-56Д/2 50 0,81 0,81 1998 19 49,561727 0,020177 0,0000121 0,0000006 0,0000296 0,9999704 

ТК-56В/2 ТК-56Г/2 90 0,81 0,81 1998 19 49,561727 0,020177 0,0000121 0,0000011 0,0000533 0,9999467 

 

Таблица 4.3-37 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  45 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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ТК-74/2 б/н 3 0,025 0,025 1998 35 3,639633 0,274753 0,000105 0,0000003 0,0000001 0,9999999 

110Б/2 б/н 15 0,03 0,03 1998 35 3,816472 0,262022 0,000105 0,0000016 0,0000007 0,9999993 

УТ-89\2 прокат 10 0,03 0,03 1982 51 3,816879 0,261994 0,0665874 0,0006659 0,0002773 0,9997227 

б/н Гараж КЭЗСБ 26 0,032 0,032 2010 23 3,888291 0,257182 0,0000162 0,0000004 0,0000002 0,9999998 

б/н Волкова, 12 28 0,032 0,032 2018 15 3,888115 0,257194 0,00001 0,0000003 0,0000001 0,9999999 

б/н Вонесенского, 4 60 0,032 0,032 2018 15 3,885299 0,25738 0,00001 0,0000006 0,0000003 0,9999997 

ТК-25Б/2 Волкова 32 30 0,032 0,032 2019 14 3,887939 0,257206 0,00001 0,0000003 0,0000001 0,9999999 

ТК-25Д/2 УТ25Е/2 25 0,032 0,032 1998 35 3,885475 0,257369 0,000105 0,0000026 0,0000011 0,9999989 

ТК-27/2 б/н 8 0,032 0,032 1998 35 3,889875 0,257078 0,000105 0,0000008 0,0000004 0,9999996 

ТК-43/2 б/н 50 0,032 0,032 1998 35 3,886179 0,257322 0,000105 0,0000053 0,0000022 0,9999978 
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ТК-61/2 Автошкола 5 0,032 0,032 2010 23 3,890139 0,25706 0,0000162 0,0000001 0 1,0000000 

ТК-75Б/2 б/н 8 0,032 0,032 1998 35 3,889875 0,257078 0,000105 0,0000008 0,0000004 0,9999996 

ТК-135/2 б/н 12 0,032 0,032 1998 35 3,889523 0,257101 0,000105 0,0000013 0,0000005 0,9999995 

ТК-135А/2 б/н 6 0,032 0,032 1998 35 3,889787 0,257083 0,000105 0,0000006 0,0000003 0,9999997 

ТК-135А/2 б/н 3 0,032 0,032 1998 35 3,889787 0,257083 0,000105 0,0000003 0,0000001 0,9999999 

УТ 25Ж/2 б/н 5 0,032 0,032 1998 35 3,885475 0,257369 0,000105 0,0000005 0,0000002 0,9999998 

УТ 27А/2 б/н 6 0,032 0,032 1998 35 3,888379 0,257177 0,000105 0,0000006 0,0000003 0,9999997 

УТ 27А/2 б/н 19 0,032 0,032 1998 35 3,888379 0,257177 0,000105 0,000002 0,0000008 0,9999992 

УТ 110Д/2 б/н 9 0,032 0,032 1998 35 3,889787 0,257083 0,000105 0,0000009 0,0000004 0,9999996 

УТ25Е/2 б/н 5 0,032 0,032 1998 35 3,885475 0,257369 0,000105 0,0000005 0,0000002 0,9999998 

УТ25Е/2 УТ 25Ж/2 23 0,032 0,032 1998 35 3,885475 0,257369 0,000105 0,0000024 0,000001 0,9999990 

УТ25И/2 б/н 25 0,032 0,032 1998 35 3,887499 0,257235 0,000105 0,0000026 0,0000011 0,9999989 

УТ25И/2 б/н 10 0,032 0,032 1998 35 3,887499 0,257235 0,000105 0,0000011 0,0000004 0,9999996 

УТ25К/2 
Индивидуальный 

дом 
13 0,032 0,032 2016 17 3,888379 0,257177 0,00001 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

УТ25К/2 б/н 12 0,032 0,032 2016 17 3,888379 0,257177 0,00001 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

УТ25Н/2 б/н 18 0,032 0,032 1998 35 3,888995 0,257136 0,000105 0,0000019 0,0000008 0,9999992 

б/н б/н 2 0,039 0,039 1998 35 4,152403 0,240824 0,000105 0,0000002 0,0000001 0,9999999 

ТК-64Б/2 б/н 30 0,039 0,039 1997 36 4,149279 0,241006 0,0001338 0,000004 0,0000018 0,9999982 

ТК-131/2 б/н 43 0,039 0,039 2017 16 4,147828 0,24109 0,00001 0,0000004 0,0000002 0,9999998 

УТ 25Р/2 б/н 23 0,039 0,039 1998 35 4,15006 0,24096 0,000105 0,0000024 0,0000011 0,9999989 

УТ-47А/2 б/н 18 0,039 0,039 1998 35 4,150618 0,240928 0,000105 0,0000019 0,0000009 0,9999991 

УТ-47А/2 б/н 7 0,039 0,039 1998 35 4,151845 0,240857 0,000105 0,0000007 0,0000003 0,9999997 

УТ-128В/2 б/н 4 0,039 0,039 1998 35 4,15218 0,240837 0,000105 0,0000004 0,0000002 0,9999998 
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ТК-25Г/2 б/н 12 0,04 0,04 1998 35 4,189499 0,238692 0,000105 0,0000013 0,0000006 0,9999994 

ТК-25Д/2 б/н 15 0,04 0,04 1998 35 4,189154 0,238712 0,000105 0,0000016 0,0000007 0,9999993 

ТК-28/2 б/н 2 0,04 0,04 1998 35 4,188924 0,238725 0,000105 0,0000002 0,0000001 0,9999999 

ТК-28/2 б/н 15 0,04 0,04 1998 35 4,188924 0,238725 0,000105 0,0000016 0,0000007 0,9999993 

ТК-64Б/2 б/н 2 0,04 0,04 1997 36 4,190649 0,238627 0,0001338 0,0000003 0,0000001 0,9999999 

ТК-75Б/2 б/н 7 0,04 0,04 1998 35 4,190074 0,238659 0,000105 0,0000007 0,0000003 0,9999997 

ТК-104/2 склад Д/сада 31 0,04 0,04 2013 20 4,187313 0,238817 0,0000128 0,0000004 0,0000002 0,9999998 

ТК-135/2 ТК-135А/2 36 0,04 0,04 1998 35 4,186738 0,238849 0,000105 0,0000038 0,0000017 0,9999983 

УТ 110Д/2 б/н 4 0,04 0,04 1998 35 4,190419 0,23864 0,000105 0,0000004 0,0000002 0,9999998 

УТ-45/2 б/н 12 0,04 0,04 1990 43 4,189499 0,238692 0,001218 0,0000146 0,0000067 0,9999933 

УТ-47А/2 б/н 38 0,04 0,04 1998 35 4,186508 0,238863 0,000105 0,000004 0,0000018 0,9999982 

УТ-110/2 б/н 15 0,04 0,04 1998 35 4,189154 0,238712 0,000105 0,0000016 0,0000007 0,9999993 

УТ25М/2 б/н 8 0,04 0,04 1998 35 4,189959 0,238666 0,000105 0,0000008 0,0000004 0,9999996 

б/н б/н 33 0,05 0,05 1990 43 4,553321 0,21962 0,001218 0,0000402 0,00002 0,9999800 

б/н б/н 47 0,05 0,05 1990 43 4,553321 0,21962 0,001218 0,0000572 0,0000284 0,9999716 

б/н б/н 40 0,05 0,05 1990 43 4,553321 0,21962 0,001218 0,0000487 0,0000242 0,9999758 

б/н б/н 67 0,05 0,05 1990 43 4,553321 0,21962 0,001218 0,0000816 0,0000405 0,9999595 

б/н гараж 4 0,05 0,05 1998 35 4,582784 0,218208 0,000105 0,0000004 0,0000002 0,9999998 

б/н гаражи 50 0,05 0,05 1984 49 4,575869 0,218538 0,0203667 0,0010183 0,0005084 0,9994916 

б/н б/н 12 0,05 0,05 1990 43 4,553321 0,21962 0,001218 0,0000146 0,0000073 0,9999927 

б/н б/н 15 0,05 0,05 1998 35 4,581131 0,218287 0,000105 0,0000016 0,0000008 0,9999992 

б/н б/н 1 0,05 0,05 1990 43 4,553321 0,21962 0,001218 0,0000012 0,0000006 0,9999994 

б/н УТ133Г/2 34 0,05 0,05 1990 43 4,563167 0,219146 0,001218 0,0000414 0,0000206 0,9999794 

ТК-25Б/2 УТ 25Р/2 18 0,05 0,05 1998 35 4,578425 0,218416 0,000105 0,0000019 0,0000009 0,9999991 

ТК-25Б/2 УТ 25П/2 11 0,05 0,05 1998 35 4,578425 0,218416 0,000105 0,0000012 0,0000006 0,9999994 
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ТК-25В/2 УТ 25Л/2 11 0,05 0,05 1990 43 4,575268 0,218566 0,001218 0,0000134 0,0000067 0,9999933 

ТК-25В/2 УТ25К/2 11 0,05 0,05 2016 17 4,575268 0,218566 0,00001 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

ТК-25Г/2 УТ25М/2 33 0,05 0,05 1998 35 4,573314 0,21866 0,000105 0,0000035 0,0000017 0,9999983 

ТК-27/2 УТ 27А/2 22 0,05 0,05 1998 35 4,580079 0,218337 0,000105 0,0000023 0,0000012 0,9999988 

ТК-35/2 Гараж 4 0,05 0,05 1982 51 4,582784 0,218208 0,0665874 0,0002663 0,0001332 0,9998668 

ТК-56А/2 б/н 25 0,05 0,05 2007 26 4,579628 0,218358 0,0000222 0,0000006 0,0000003 0,9999997 

ТК-56В/2 Нахимова З0 и 30В 48 0,05 0,05 2019 14 4,57139 0,218752 0,00001 0,0000005 0,0000002 0,9999998 

ТК-75А/2 Жилой дом 7 0,05 0,05 1997 36 4,574517 0,218602 0,0001338 0,0000009 0,0000005 0,9999995 

ТК-75Б/2 ТК-75А/2 52 0,05 0,05 1985 48 4,574517 0,218602 0,0118435 0,0006159 0,0003074 0,9996926 

ТК-88/2 УТ-89\2 280 0,05 0,05 1982 51 4,527465 0,220874 0,0665874 0,0186445 0,009209 0,9907910 

УТ 25Ж/2 УТ25И/2 40 0,05 0,05 1998 35 4,577373 0,218466 0,000105 0,0000042 0,0000021 0,9999979 

УТ 25Л/2 б/н 5 0,05 0,05 1990 43 4,575268 0,218566 0,001218 0,0000061 0,000003 0,9999970 

УТ 25Л/2 б/н 27 0,05 0,05 1990 43 4,575268 0,218566 0,001218 0,0000329 0,0000164 0,9999836 

УТ 25П/2 б/н 4 0,05 0,05 2003 30 4,578425 0,218416 0,0000391 0,0000002 0,0000001 0,9999999 

УТ 110А/2 б/н 15 0,05 0,05 1998 35 4,581131 0,218287 0,000105 0,0000016 0,0000008 0,9999992 

УТ 133Д/2 б/н 2,5 0,05 0,05 1990 43 4,563167 0,219146 0,001218 0,000003 0,0000015 0,9999985 

УТ 133Д/2 б/н 2 0,05 0,05 1990 43 4,563167 0,219146 0,001218 0,0000024 0,0000012 0,9999988 

УТ-32/2 гараж 10 0,05 0,05 1998 35 4,581882 0,218251 0,000105 0,0000011 0,0000005 0,9999995 

УТ-56/7 
 Нахимова, северо-

восточнее зд 
31,8 0,05 0,05 2020 13 4,57139 0,218752 0,00001 0,0000003 0,0000002 0,9999998 
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УТ-82А/2 
Перспектива ИП 

Стребкова 
16 0,05 0,05 7 2026 4,580981 0,218294 0,00001 0,0000002 0,0000001 0,9999999 

УТ-89\2 УТ-90/2 90 0,05 0,05 2015 18 4,527465 0,220874 0,0000114 0,000001 0,0000005 0,9999995 

УТ-90/2 столовая 2 0,05 0,05 1982 51 4,527465 0,220874 0,0665874 0,0001332 0,0000658 0,9999342 

УТ-151А/2 б/н 43 0,05 0,05 1998 35 4,576922 0,218487 0,000105 0,0000045 0,0000023 0,9999977 

УТ25М/2 УТ25Н/2 2 0,05 0,05 1998 35 4,573314 0,21866 0,000105 0,0000002 0,0000001 0,9999999 

УТ25Н/2 б/н 32 0,05 0,05 1998 35 4,573314 0,21866 0,000105 0,0000034 0,0000017 0,9999983 

УТ133Г/2 б/н 10 0,05 0,05 1998 35 4,563167 0,219146 0,000105 0,0000011 0,0000005 0,9999995 

УТ133Г/2 УТ 133Д/2 86 0,05 0,05 1990 43 4,563167 0,219146 0,001218 0,0001047 0,0000521 0,9999479 

точка 

врезки в 

подвале 

Гараж-склад школы 25 0,05 0,05 2002 31 4,568804 0,218876 0,0000464 0,0000012 0,0000006 0,9999994 

точка 

врезки в 

подвале 

Теплица школы 72 0,05 0,05 2002 31 4,568804 0,218876 0,0000464 0,0000033 0,0000017 0,9999983 

б/н б/н 11 0,051 0,051 1998 35 4,621872 0,216363 0,000105 0,0000012 0,0000006 0,9999994 

б/н б/н 13 0,051 0,051 1990 43 4,583387 0,218179 0,001218 0,0000158 0,0000079 0,9999921 

б/н ТК-135/2 30 0,051 0,051 1998 35 4,609095 0,216962 0,000105 0,0000032 0,0000016 0,9999984 

б/н б/н 25 0,051 0,051 1983 50 4,619717 0,216463 0,0361934 0,0009048 0,000456 0,9995440 

б/н б/н 30 0,051 0,051 1990 43 4,58431 0,218135 0,001218 0,0000365 0,0000183 0,9999817 

б/н б/н 5 0,051 0,051 1983 50 4,58431 0,218135 0,0361934 0,000181 0,0000905 0,9999095 

б/н б/н 19 0,051 0,051 1979 54 4,62064 0,21642 0,5206161 0,0098917 0,0049863 0,9950137 

б/н УТ-47/2 30 0,051 0,051 1998 35 4,583387 0,218179 0,000105 0,0000032 0,0000016 0,9999984 

б/н б/н 5 0,051 0,051 1982 51 4,620025 0,216449 0,0665874 0,0003329 0,0001678 0,9998322 

б/н б/н 22 0,051 0,051 1990 43 4,58431 0,218135 0,001218 0,0000268 0,0000134 0,9999866 

б/н б/н 60 0,051 0,051 1990 43 4,58431 0,218135 0,001218 0,0000731 0,0000365 0,9999635 
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110Б/2 УТ-110/2 37,5 0,051 0,051 1998 35 4,601167 0,217336 0,000105 0,0000039 0,000002 0,9999980 

ТК-14/2 б/н 100 0,051 0,051 2012 21 4,608171 0,217006 0,0000137 0,0000014 0,0000007 0,9999993 

ТК-22/2 б/н 10 0,051 0,051 2015 18 4,622026 0,216355 0,0000114 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

ТК-24А/2 б/н 43 0,051 0,051 1995 38 4,616946 0,216593 0,0002282 0,0000098 0,0000049 0,9999951 

ТК-27/2 б/н 12 0,051 0,051 1998 35 4,621718 0,21637 0,000105 0,0000013 0,0000006 0,9999994 

ТК-28/2 б/н 35 0,051 0,051 1998 35 4,612789 0,216789 0,000105 0,0000037 0,0000019 0,9999981 

ТК-28/2 б/н 35 0,051 0,051 1998 35 4,612789 0,216789 0,000105 0,0000037 0,0000019 0,9999981 

ТК-31/2 б/н 60 0,051 0,051 1990 43 4,614329 0,216716 0,001218 0,0000731 0,0000368 0,9999632 

ТК-41/2 б/н 15 0,051 0,051 2003 30 4,583387 0,218179 0,0000391 0,0000006 0,0000003 0,9999997 

ТК-41/2 ТК-43/2 38 0,051 0,051 1988 45 4,583387 0,218179 0,0027896 0,000106 0,000053 0,9999470 

ТК-43/2 УТ-44\2 26 0,051 0,051 1998 35 4,583387 0,218179 0,000105 0,0000027 0,0000014 0,9999986 

ТК-47/2 б/н 14 0,051 0,051 2017 16 4,62141 0,216384 0,00001 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

ТК-50/2 б/н 12 0,051 0,051 1998 35 4,621718 0,21637 0,000105 0,0000013 0,0000006 0,9999994 

ТК-51/2 б/н 78 0,051 0,051 1988 45 4,611558 0,216846 0,0027896 0,0002176 0,0001095 0,9998905 

ТК-52/2 б/н 20 0,051 0,051 1988 45 4,620486 0,216427 0,0027896 0,0000558 0,0000281 0,9999719 

ТК-53/2 ТК-74/2 35 0,051 0,051 2012 21 4,614021 0,216731 0,0000137 0,0000005 0,0000002 0,9999998 

ТК-53/2 б/н 20 0,051 0,051 1997 36 4,620486 0,216427 0,0001338 0,0000027 0,0000013 0,9999987 

ТК-55/2 б/н 31 0,051 0,051 1979 54 4,618793 0,216507 0,5206161 0,0161391 0,0081324 0,9918676 

ТК-57/2 б/н 18 0,051 0,051 1997 36 4,620794 0,216413 0,0001338 0,0000024 0,0000012 0,9999988 

ТК-58/2 б/н 34 0,051 0,051 1992 41 4,618331 0,216528 0,0005851 0,0000199 0,00001 0,9999900 

ТК-60/2 б/н 14 0,051 0,051 1997 36 4,62141 0,216384 0,0001338 0,0000019 0,0000009 0,9999991 

ТК-64А/2 ТК-64Б/2 30 0,051 0,051 2013 20 4,618947 0,2165 0,0000128 0,0000004 0,0000002 0,9999998 

ТК-65/2 б/н 16 0,051 0,051 2013 20 4,621102 0,216399 0,0000128 0,0000002 0,0000001 0,9999999 

ТК-65/2 б/н 20 0,051 0,051 1997 36 4,620486 0,216427 0,0001338 0,0000027 0,0000013 0,9999987 

ТК-66/2 б/н 10 0,051 0,051 1986 47 4,622026 0,216355 0,007105 0,0000711 0,0000358 0,9999642 

ТК-67/2 б/н 13 0,051 0,051 2014 19 4,621564 0,216377 0,0000121 0,0000002 0,0000001 0,9999999 
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ТК-68/2 б/н 16 0,051 0,051 2014 19 4,621102 0,216399 0,0000121 0,0000002 0,0000001 0,9999999 

ТК-68/2 ТК-68А/2 60 0,051 0,051 1987 46 4,604015 0,217202 0,0000114 0,0000007 0,0000031 0,9999969 

ТК-74/2 
ул. Юрия Смирнова, 

4 
27 0,051 0,051 2012 21 4,614021 0,216731 0,0000137 0,0000004 0,0000002 0,9999998 

ТК-76/2 б/н 26 0,051 0,051 1985 48 4,616484 0,216615 0,0118435 0,0003079 0,0001551 0,9998449 

ТК-76/2 б/н 20 0,051 0,051 2014 19 4,616484 0,216615 0,0000121 0,0000002 0,0000001 0,9999999 

ТК-77/2 б/н 22 0,051 0,051 2007 26 4,6171 0,216586 0,0000222 0,0000005 0,0000002 0,9999998 

ТК-77/2 б/н 20 0,051 0,051 2016 17 4,6171 0,216586 0,00001 0,0000002 0,0000001 0,9999999 

ТК-82/2 б/н 6 0,051 0,051 2001 32 4,622642 0,216327 0,0000557 0,0000003 0,0000002 0,9999998 

ТК-85/2 корпус 1 12 0,051 0,051 2007 26 4,621718 0,21637 0,0000222 0,0000003 0,0000001 0,9999999 

ТК-86/2 основное строение 25 0,051 0,051 2014 19 4,619717 0,216463 0,0000121 0,0000003 0,0000002 0,9999998 

ТК-88/2 медпункт 85 0,051 0,051 1982 51 4,61048 0,216897 0,0665874 0,0056599 0,0028469 0,9971531 

ТК-97/2 б/н 12 0,051 0,051 1982 51 4,621718 0,21637 0,0665874 0,000799 0,0004029 0,9995971 

ТК-98/2 б/н 18 0,051 0,051 1982 51 4,620025 0,216449 0,0665874 0,0011986 0,0006041 0,9993959 

ТК-99/2 б/н 14 0,051 0,051 2017 16 4,62141 0,216384 0,00001 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

ТК-101/2 б/н 18 0,051 0,051 2012 21 4,620794 0,216413 0,0000137 0,0000002 0,0000001 0,9999999 

ТК-102/2 б/н 30 0,051 0,051 1982 51 4,618947 0,2165 0,0665874 0,0019976 0,0010066 0,9989934 

ТК-103/2 б/н 10 0,051 0,051 1982 51 4,622026 0,216355 0,0665874 0,0006659 0,0003358 0,9996642 

ТК-104/2 б/н 8 0,051 0,051 1982 51 4,622334 0,216341 0,0665874 0,0005327 0,0002686 0,9997314 

ТК-105/2 б/н 8 0,051 0,051 2014 19 4,622334 0,216341 0,0000121 0,0000001 0 1,0000000 

ТК-106/2 б/н 35 0,051 0,051 2015 18 4,618177 0,216536 0,0000114 0,0000004 0,0000002 0,9999998 

ТК-110/2 УТ 110А/2 62 0,051 0,051 1998 35 4,601167 0,217336 0,000105 0,0000065 0,0000033 0,9999967 

ТК-110/2 б/н 13 0,051 0,051 1997 36 4,601167 0,217336 0,0001338 0,0000017 0,0000009 0,9999991 

ТК-111/2 б/н 13 0,051 0,051 1997 36 4,621564 0,216377 0,0001338 0,0000017 0,0000009 0,9999991 
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ТК-112/2 жилой дом 53 0,051 0,051 1982 51 4,613405 0,21676 0,0665874 0,0035291 0,0017762 0,9982238 

ТК-112/2 б/н 13 0,051 0,051 1997 36 4,613405 0,21676 0,0001338 0,0000017 0,0000009 0,9999991 

ТК-114/2 б/н 7 0,051 0,051 1997 36 4,622488 0,216334 0,0001338 0,0000009 0,0000005 0,9999995 

ТК-117/2 б/н 20 0,051 0,051 1983 50 4,620486 0,216427 0,0361934 0,0007239 0,0003649 0,9996351 

ТК-119/2 б/н 8 0,051 0,051 1983 50 4,622334 0,216341 0,0361934 0,0002895 0,000146 0,9998540 

ТК-121/2 б/н 15 0,051 0,051 1983 50 4,621256 0,216391 0,0361934 0,0005429 0,0002737 0,9997263 

ТК-122/2 ТК-123/2 19 0,051 0,051 1984 49 4,609095 0,216962 0,0203667 0,000387 0,0001946 0,9998054 

ТК-122/2 ТК-122а/2 10 0,051 0,051 1984 49 4,609095 0,216962 0,0203667 0,0002037 0,0001024 0,9998976 

ТК-123/2 б/н 35 0,051 0,051 2014 19 4,609095 0,216962 0,0000121 0,0000004 0,0000002 0,9999998 

ТК-124/2 ТК-124А/2 64 0,051 0,051 1996 37 4,612789 0,216789 0,0001732 0,0000111 0,0000056 0,9999944 

ТК-124А/2 Школа 6 0,051 0,051 2017 16 4,612789 0,216789 0,00001 0,0000001 0 1,0000000 

ТК-125/2 б/н 5 0,051 0,051 1998 35 4,622796 0,216319 0,000105 0,0000005 0,0000003 0,9999997 

ТК-126/2 б/н 15 0,051 0,051 1984 49 4,621256 0,216391 0,0203667 0,0003055 0,000154 0,9998460 

ТК-127/2 б/н 13 0,051 0,051 1997 36 4,621564 0,216377 0,0001338 0,0000017 0,0000009 0,9999991 

ТК-128/2 б/н 18 0,051 0,051 1984 49 4,614637 0,216702 0,0203667 0,0003666 0,0001846 0,9998154 

ТК-128/2 б/н 40 0,051 0,051 1984 49 4,614637 0,216702 0,0203667 0,0008147 0,0004101 0,9995899 

ТК-128Б/2 б/н 10 0,051 0,051 1998 35 4,622026 0,216355 0,000105 0,0000011 0,0000005 0,9999995 

ТК-131/2 б/н 17 0,051 0,051 1983 50 4,620948 0,216406 0,0361934 0,0006153 0,0003102 0,9996898 

ТК-133/2 ТК-133А/2 3 0,051 0,051 1983 50 4,58431 0,218135 0,0361934 0,0001086 0,0000543 0,9999457 

ТК-133/2 б/н 65 0,051 0,051 1983 50 4,58431 0,218135 0,0361934 0,0023526 0,0011766 0,9988234 

ТК-133А/2 б/н 70 0,051 0,051 1990 43 4,58431 0,218135 0,001218 0,0000853 0,0000426 0,9999574 

УТ 25А-2 б/н 20,74 0,051 0,051 1982 51 4,620373 0,216433 0,0665874 0,001381 0,0006961 0,9993039 

УТ 25П/2 б/н 22 0,051 0,051 1998 35 4,620179 0,216442 0,000105 0,0000023 0,0000012 0,9999988 
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УТ 25Р/2 б/н 3 0,051 0,051 1998 35 4,623103 0,216305 0,000105 0,0000003 0,0000002 0,9999998 

УТ 62/2 б/н 12 0,051 0,051 1979 54 4,621718 0,21637 0,5206161 0,0062474 0,00315 0,9968500 

УТ 110А/2 110Б/2 7 0,051 0,051 1998 35 4,601167 0,217336 0,000105 0,0000007 0,0000004 0,9999996 

УТ-45/2 б/н 25 0,051 0,051 1998 35 4,583387 0,218179 0,000105 0,0000026 0,0000013 0,9999987 

УТ-45\2 б/н 13 0,051 0,051 2017 16 4,583387 0,218179 0,00001 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

УТ-45\2 УТ-45/2 24 0,051 0,051 1998 35 4,583387 0,218179 0,000105 0,0000025 0,0000013 0,9999987 

УТ-47/2 УТ-47А/2 55 0,051 0,051 1998 35 4,583387 0,218179 0,000105 0,0000058 0,0000029 0,9999971 

УТ-47/2 б/н 12 0,051 0,051 1990 43 4,583387 0,218179 0,001218 0,0000146 0,0000073 0,9999927 

УТ-47А/2 УТ-47А/2 10 0,051 0,051 1998 35 4,583387 0,218179 0,000105 0,0000011 0,0000005 0,9999995 

УТ-51/2 УТ-151А/2 70 0,051 0,051 2014 19 4,603861 0,217209 0,0000121 0,0000008 0,0000004 0,9999996 

УТ-63/2 б/н 12 0,051 0,051 1979 54 4,621718 0,21637 0,5206161 0,0062474 0,00315 0,9968500 

УТ-66/2 б/н 25 0,051 0,051 2015 18 4,619717 0,216463 0,0000114 0,0000003 0,0000001 0,9999999 

УТ-72/2 б/н 10 0,051 0,051 2016 17 4,622026 0,216355 0,00001 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

УТ-110/2 УТ 110Д/2 26 0,051 0,051 1998 35 4,601167 0,217336 0,000105 0,0000027 0,0000014 0,9999986 

УТ-151А/2 б/н 58 0,051 0,051 2014 19 4,603861 0,217209 0,0000121 0,0000007 0,0000004 0,9999996 

б/н б/н 20 0,07 0,07 1983 50 5,390909 0,185497 0,0361934 0,0007239 0,0004257 0,9995743 

б/н б/н 60 0,07 0,07 1983 50 5,390909 0,185497 0,0361934 0,0021716 0,0012772 0,9987228 

ТК-16/2 б/н 48 0,07 0,07 1997 36 5,40374 0,185057 0,0001338 0,0000064 0,0000038 0,9999962 

ТК-29/2 б/н 55 0,07 0,07 1998 35 5,402164 0,185111 0,000105 0,0000058 0,0000034 0,9999966 

ТК-51/2 ТК-55/2 40 0,07 0,07 2013 20 5,390909 0,185497 0,0000128 0,0000005 0,0000003 0,9999997 

ТК-55/2 б/н 65 0,07 0,07 1988 45 5,390909 0,185497 0,0027896 0,0001813 0,0001066 0,9998934 

ТК-56/2 б/н 35 0,07 0,07 1979 54 5,406666 0,184957 0,5206161 0,0182216 0,0107479 0,9892521 

ТК-59/2 УТ-59А/2 47 0,07 0,07 1988 45 5,39316 0,18542 0,0027896 0,0001311 0,0000771 0,9999229 

ТК-59/2 б/н 30 0,07 0,07 1979 54 5,407792 0,184918 0,5206161 0,0156185 0,0092144 0,9907856 
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ТК-62/2 б/н 15 0,07 0,07 2014 19 5,411169 0,184803 0,0000121 0,0000002 0,0000001 0,9999999 

ТК-64/2 б/н 15 0,07 0,07 1988 45 5,411169 0,184803 0,0027896 0,0000418 0,0000247 0,9999753 

ТК-65/2 б/н 35 0,07 0,07 1986 47 5,406666 0,184957 0,007105 0,0002487 0,0001467 0,9998533 

ТК-87/2 корпус 2 16 0,07 0,07 2014 19 5,410943 0,184811 0,0000121 0,0000002 0,0000001 0,9999999 

ТК-104/2 ТК-105/2 53 0,07 0,07 1982 51 5,402615 0,185096 0,0665874 0,0035291 0,0020801 0,9979199 

ТК-133А/2 б/н 15 0,07 0,07 1983 50 5,390909 0,185497 0,0361934 0,0005429 0,0003193 0,9996807 

ТК-133А/2 б/н 10 0,07 0,07 2017 16 5,390909 0,185497 0,00001 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

УТ-59А/2 б/н 48 0,07 0,07 1988 45 5,39316 0,18542 0,0027896 0,0001339 0,0000788 0,9999212 

б/н Лаб корпус 5 0,08 0,08 1998 35 5,83721 0,171315 0,000105 0,0000005 0,0000003 0,9999997 

б/н б/н 10 0,08 0,08 1998 35 5,83721 0,171315 0,000105 0,0000011 0,0000007 0,9999993 

б/н 
отделение гигиены 

труда 
11 0,08 0,08 1998 35 5,83721 0,171315 0,000105 0,0000012 0,0000007 0,9999993 

б/н б/н 20 0,08 0,08 1998 35 5,83721 0,171315 0,000105 0,0000021 0,0000013 0,9999987 

б/н б/н 100 0,08 0,08 1998 35 5,822942 0,171735 0,000105 0,0000105 0,0000067 0,9999933 

б/н ТК-72/2 50 0,08 0,08 2014 19 5,829547 0,17154 0,0000121 0,0000006 0,0000004 0,9999996 

ТК 61А/2 
точка врезки в 

подвале 
25 0,08 0,08 1996 37 5,792027 0,172651 0,0001732 0,0000043 0,0000027 0,9999973 

ТК-34/2 ТК-35/2 47 0,08 0,08 1985 48 5,829547 0,17154 0,0118435 0,0005566 0,000354 0,9996460 

ТК-35/2 ТК 36/2 28 0,08 0,08 1985 48 5,829547 0,17154 0,0118435 0,0003316 0,0002109 0,9997891 

ТК-61/2 ТК 61А/2 64 0,08 0,08 1996 37 5,792027 0,172651 0,0001732 0,0000111 0,000007 0,9999930 

ТК-72/2 б/н 25 0,08 0,08 2016 17 5,829547 0,17154 0,00001 0,0000002 0,0000002 0,9999998 

ТК-106/2 б/н 17 0,08 0,08 2015 18 5,844873 0,17109 0,0000114 0,0000002 0,0000001 0,9999999 

УТ 62/2 б/н 15 0,08 0,08 2017 16 5,845401 0,171075 0,00001 0,0000001 0,0000001 0,9999999 
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точка 

врезки в 

подвале 

Школа (основное 

здание) 
48 0,08 0,08 1996 37 5,792027 0,172651 0,0001732 0,0000083 0,0000053 0,9999947 

точка 

врезки в 

подвале 

б/н 80 0,08 0,08 2012 21 5,792027 0,172651 0,00001 0,0000008 0,0000005 0,9999995 

ТК 36/2 б/н 25 0,081 0,081 1985 48 5,886767 0,169873 0,0118435 0,0002961 0,0001902 0,9998098 

б/н б/н 2 0,082 0,082 1979 54 5,937143 0,168431 0,5206161 0,0010412 0,0006744 0,9993256 

б/н б/н 20 0,082 0,082 1997 36 5,932244 0,16857 0,0001338 0,0000027 0,0000017 0,9999983 

б/н б/н 2 0,082 0,082 1991 42 5,937143 0,168431 0,0008347 0,0000017 0,0000011 0,9999989 

б/н б/н 50 0,082 0,082 2016 17 5,911287 0,169168 0,00001 0,0000005 0,0000003 0,9999997 

б/н Жилой дом 5 0,082 0,082 1982 51 5,936327 0,168454 0,0665874 0,0003329 0,0002156 0,9997844 

б/н б/н 2 0,082 0,082 1994 39 5,937143 0,168431 0,0003063 0,0000006 0,0000004 0,9999996 

б/н б/н 2 0,082 0,082 1982 51 5,937143 0,168431 0,0665874 0,0001332 0,0000863 0,9999137 

б/н б/н 5 0,082 0,082 1997 36 5,936327 0,168454 0,0001338 0,0000007 0,0000004 0,9999996 

б/н б/н 2 0,082 0,082 1994 39 5,937143 0,168431 0,0003063 0,0000006 0,0000004 0,9999996 

ТК-13/2 б/н 55 0,082 0,082 1982 51 5,922718 0,168841 0,0665874 0,0036623 0,0023664 0,9976336 

ТК-15/2 б/н 40 0,082 0,082 1982 51 5,926801 0,168725 0,0665874 0,0026635 0,0017222 0,9982778 

ТК-19/2 б/н 82 0,082 0,082 2015 18 5,915369 0,169051 0,0000114 0,0000009 0,0000006 0,9999994 

ТК-23/2 б/н 50 0,082 0,082 1982 51 5,924079 0,168803 0,0665874 0,0033294 0,0021518 0,9978482 

ТК-32/2 ТК-32А/2 22 0,082 0,082 1992 41 5,925712 0,168756 0,0005851 0,0000129 0,0000083 0,9999917 

ТК-32А/2 б/н 22 0,082 0,082 1997 36 5,925712 0,168756 0,0001338 0,0000029 0,0000019 0,9999981 

ТК-41/2 б/н 89 0,082 0,082 1997 36 5,913464 0,169106 0,0001338 0,0000119 0,0000077 0,9999923 

ТК-44/2 б/н 25 0,082 0,082 2015 18 5,930883 0,168609 0,0000114 0,0000003 0,0000002 0,9999998 

ТК-45/2 б/н 30 0,082 0,082 1988 45 5,929522 0,168648 0,0027896 0,0000837 0,0000541 0,9999459 
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ТК-48/2 просп. Шахтеров, 57 15 0,082 0,082 2017 16 5,933605 0,168532 0,00001 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

ТК-50/2 ТК-76/2 69 0,082 0,082 1980 53 5,918908 0,16895 0,252022 0,0173895 0,0112289 0,9887711 

ТК-53/2 б/н 12 0,082 0,082 1986 47 5,934421 0,168508 0,007105 0,0000853 0,0000552 0,9999448 

ТК-54/2 
ул. Юрия Смирнова, 

24 
38 0,082 0,082 1988 45 5,923262 0,168826 0,0027896 0,000106 0,0000685 0,9999315 

ТК-54/2 б/н 15 0,082 0,082 2017 16 5,923262 0,168826 0,00001 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

ТК-56/2 б/н 17 0,082 0,082 1997 36 5,933061 0,168547 0,0001338 0,0000023 0,0000015 0,9999985 

ТК-56В/2 б/н 27 0,082 0,082 2000 33 5,930339 0,168624 0,0000678 0,0000018 0,0000012 0,9999988 

ТК-63/2 б/н 18 0,082 0,082 1997 36 5,932788 0,168555 0,0001338 0,0000024 0,0000016 0,9999984 

ТК-63Б/2 УТ-63А/2 8 0,082 0,082 1979 54 5,919724 0,168927 0,5206161 0,0041649 0,0026898 0,9973102 

ТК-70А/2 ТК-131А/2 45 0,082 0,082 2014 19 5,919996 0,168919 0,0000121 0,0000005 0,0000004 0,9999996 

ТК-75/2 б/н 5 0,082 0,082 1985 48 5,926528 0,168733 0,0118435 0,0000592 0,0000383 0,9999617 

ТК-75/2 ТК-75Б/2 36 0,082 0,082 1985 48 5,926528 0,168733 0,0118435 0,0004264 0,0002757 0,9997243 

ТК-83/2 б/н 10 0,082 0,082 2007 26 5,934966 0,168493 0,0000222 0,0000002 0,0000001 0,9999999 

ТК-86/2 ТК-87/2 30 0,082 0,082 1982 51 5,924623 0,168787 0,0665874 0,0019976 0,0012912 0,9987088 

ТК-87/2 ТК-88/2 18 0,082 0,082 2007 26 5,924623 0,168787 0,0000222 0,0000004 0,0000003 0,9999997 

ТК-98/2 б/н 10 0,082 0,082 1982 51 5,934966 0,168493 0,0665874 0,0006659 0,0004311 0,9995689 

ТК-104/2 б/н 105 0,082 0,082 1996 37 5,909109 0,16923 0,0001732 0,0000182 0,0000117 0,9999883 

ТК-116/2 б/н 15 0,082 0,082 1983 50 5,933605 0,168532 0,0361934 0,0005429 0,0003514 0,9996486 

ТК-128/2 ТК-128А/2 95 0,082 0,082 1984 49 5,911831 0,169152 0,0203667 0,0019348 0,0012479 0,9987521 

ТК-131А/2 ТК-131/2 20 0,082 0,082 2014 19 5,919996 0,168919 0,0000121 0,0000002 0,0000002 0,9999998 

УТ-63А/2 б/н 6 0,082 0,082 1979 54 5,919724 0,168927 0,5206161 0,0031237 0,0020173 0,9979827 

УТ-63А/2 б/н 52 0,082 0,082 1979 54 5,919724 0,168927 0,5206161 0,027072 0,0174836 0,9825164 



190 

УТ-72/2 б/н 47 0,082 0,082 2016 17 5,911287 0,169168 0,00001 0,0000005 0,0000003 0,9999997 

УТ-151/2 б/н 20 0,082 0,082 2013 20 5,923535 0,168818 0,0000128 0,0000003 0,0000002 0,9999998 

УТ-151/2 б/н 32 0,082 0,082 2013 20 5,923535 0,168818 0,0000128 0,0000004 0,0000003 0,9999997 

ТК-85/2 ТК-86/2 43 0,083 0,083 2007 26 5,970136 0,1675 0,0000222 0,000001 0,0000006 0,9999994 

б/н 
ул. Юрия Смирнова, 

3 
5 0,1 0,1 1988 45 6,749382 0,148162 0,0027896 0,0000139 0,0000103 0,9999897 

б/н б/н 2 0,1 0,1 1985 48 6,732459 0,148534 0,0118435 0,0000237 0,0000174 0,9999826 

б/н б/н 2 0,1 0,1 1988 45 6,725552 0,148687 0,0027896 0,0000056 0,0000041 0,9999959 

б/н б/н 1 0,1 0,1 1990 43 6,582574 0,151916 0,001218 0,0000012 0,0000009 0,9999991 

б/н ТК-110/2 50 0,1 0,1 2012 21 6,662352 0,150097 0,0000137 0,0000007 0,0000005 0,9999995 

б/н ТК 58а/2 119 0,1 0,1 2007 26 6,70863 0,149062 0,0000222 0,0000026 0,0000019 0,9999981 

б/н б/н 20 0,1 0,1 1997 36 6,744201 0,148276 0,0001338 0,0000027 0,000002 0,9999980 

б/н б/н 29 0,1 0,1 1984 49 6,661316 0,15012 0,0203667 0,0005906 0,0004292 0,9995708 

б/н просп. Шахтеров, 31 5 0,1 0,1 1988 45 6,749382 0,148162 0,0027896 0,0000139 0,0000103 0,9999897 

б/н Гараж-склад 1 0,1 0,1 1998 35 6,678238 0,14974 0,000105 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

б/н б/н 2 0,1 0,1 2016 17 6,734877 0,148481 0,00001 0 0 1,0000000 

б/н б/н 2 0,1 0,1 1985 48 6,732459 0,148534 0,0118435 0,0000237 0,0000174 0,9999826 

б/н б/н 16 0,1 0,1 1985 48 6,732459 0,148534 0,0118435 0,0001895 0,0001392 0,9998608 

б/н КЭЗСБ 3 0,1 0,1 2010 23 6,743511 0,148291 0,0000162 0 0 1,0000000 

б/н б/н 15 0,1 0,1 1998 35 6,745928 0,148238 0,000105 0,0000016 0,0000012 0,9999988 

б/н б/н 2 0,1 0,1 1988 45 6,750418 0,148139 0,0027896 0,0000056 0,0000041 0,9999959 

б/н б/н 50 0,1 0,1 1994 39 6,662352 0,150097 0,0003063 0,0000153 0,0000111 0,9999889 

б/н б/н 5 0,1 0,1 1982 51 6,749382 0,148162 0,0665874 0,0003329 0,0002452 0,9997548 

б/н ТК-75/2 21 0,1 0,1 2016 17 6,732459 0,148534 0,00001 0,0000002 0,0000002 0,9999998 



191 

б/н б/н 73 0,1 0,1 1987 46 6,725897 0,148679 0,0043901 0,0003205 0,0002352 0,9997648 

б/н б/н 62 0,1 0,1 1988 45 6,725552 0,148687 0,0027896 0,000173 0,0001269 0,9998731 

б/н б/н 50 0,1 0,1 1994 39 6,662352 0,150097 0,0003063 0,0000153 0,0000111 0,9999889 

б/н б/н 10 0,1 0,1 1997 36 6,725552 0,148687 0,0001338 0,0000013 0,000001 0,9999990 

ТК 58а/2 б/н 4 0,1 0,1 2007 26 6,70863 0,149062 0,0000222 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

ТК-17/2 б/н 81 0,1 0,1 1982 51 6,723135 0,14874 0,0665874 0,0053936 0,003956 0,9960440 

ТК-21/2 б/н 50 0,1 0,1 1982 51 6,733841 0,148504 0,0665874 0,0033294 0,0024459 0,9975541 

ТК-22/2 ТК-23/2 37 0,1 0,1 1977 56 6,700341 0,149246 2,5331206 0,0937255 0,0685115 0,9314885 

ТК-23/2 б/н 110 0,1 0,1 1982 51 6,700341 0,149246 0,0665874 0,0073246 0,0053542 0,9946458 

ТК-27/2 ТК-41/2 22 0,1 0,1 2014 19 6,743511 0,148291 0,0000121 0,0000003 0,0000002 0,9999998 

ТК-28А/2 УТ28Б/2 46 0,1 0,1 1998 35 6,678238 0,14974 0,000105 0,0000048 0,0000035 0,9999965 

ТК-30/2 б/н 15 0,1 0,1 1990 43 6,745928 0,148238 0,001218 0,0000183 0,0000134 0,9999866 

ТК-31/2 УТ-32/2 35 0,1 0,1 1980 53 6,582574 0,151916 0,252022 0,0088208 0,0063345 0,9936655 

ТК-33/2 ТК-34/2 125 0,1 0,1 1980 53 6,582574 0,151916 0,252022 0,0315027 0,0226232 0,9773768 

ТК-33/2 б/н 69 0,1 0,1 1990 43 6,582574 0,151916 0,001218 0,000084 0,0000604 0,9999396 

ТК-46/2 ТК-47/2 75 0,1 0,1 2017 16 6,655445 0,150253 0,00001 0,0000007 0,0000005 0,9999995 

ТК-46/2 ТК-49/2 53 0,1 0,1 1992 41 6,655445 0,150253 0,0005851 0,000031 0,0000225 0,9999775 

ТК-47/2 ТК-48/2 15 0,1 0,1 2017 16 6,655445 0,150253 0,00001 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

ТК-48/2 просп. Шахтеров, 59 75 0,1 0,1 2017 16 6,655445 0,150253 0,00001 0,0000007 0,0000005 0,9999995 

ТК-49/2 УТ-151/2 59 0,1 0,1 1992 41 6,655445 0,150253 0,0005851 0,0000345 0,0000251 0,9999749 

ТК-49/2 ТК-50/2 14 0,1 0,1 1988 45 6,746274 0,14823 0,0027896 0,0000391 0,0000287 0,9999713 

ТК-51/2 ТК-56/2 76 0,1 0,1 2017 16 6,705867 0,149123 0,00001 0,0000008 0,0000006 0,9999994 

ТК-52/2 ТК-53/2 50 0,1 0,1 1992 41 6,722444 0,148755 0,0005851 0,0000293 0,0000215 0,9999785 

ТК-52/2 б/н 13 0,1 0,1 1985 48 6,732459 0,148534 0,0118435 0,000154 0,0001131 0,9998869 

ТК-53/2 ТК-54/2 33 0,1 0,1 1992 41 6,722444 0,148755 0,0005851 0,0000193 0,0000142 0,9999858 
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ТК-56/2 б/н 108 0,1 0,1 1979 54 6,71381 0,148947 0,5206161 0,0562265 0,0411831 0,9588169 

ТК-56/2 б/н 55 0,1 0,1 2014 19 6,705867 0,149123 0,0000121 0,0000007 0,0000005 0,9999995 

ТК-56АЖ/2 ТК-56Б/2 50 0,1 0,1 2007 26 6,661316 0,15012 0,0000222 0,0000011 0,0000008 0,9999992 

ТК-56Б/2 ТК-56В/2 50 0,1 0,1 2007 26 6,661316 0,15012 0,0000222 0,0000011 0,0000008 0,9999992 

ТК-56В/2 УТ-56У/2 130 0,1 0,1 2014 19 6,661316 0,15012 0,0000121 0,0000016 0,0000011 0,9999989 

ТК-64/2 ТК-68/2 33 0,1 0,1 2014 19 6,700341 0,149246 0,0000121 0,0000004 0,0000003 0,9999997 

ТК-64\2 ТК-64А/2 70 0,1 0,1 2007 26 6,622636 0,150997 0,0000222 0,0000016 0,0000011 0,9999989 

ТК-64А/2 ТК-77/2 62 0,1 0,1 2014 19 6,622636 0,150997 0,0000121 0,0000007 0,0000005 0,9999995 

ТК-68/2 ТК-69/2 36 0,1 0,1 1992 41 6,700341 0,149246 0,0005851 0,0000211 0,0000154 0,9999846 

ТК-69/2 ТК-104/2 68 0,1 0,1 1996 37 6,700341 0,149246 0,0001732 0,0000118 0,0000086 0,9999914 

ТК-69/2 б/н 10 0,1 0,1 1986 47 6,700341 0,149246 0,007105 0,0000711 0,0000519 0,9999481 

ТК-70/2 УТ-72/2 45 0,1 0,1 2016 17 6,735567 0,148466 0,00001 0,0000004 0,0000003 0,9999997 

ТК-71/2 б/н 45 0,1 0,1 2014 19 6,734877 0,148481 0,0000121 0,0000005 0,0000004 0,9999996 

ТК-83/2 ТК-85/2 400 0,1 0,1 2007 26 6,509358 0,153625 0,0000222 0,0000089 0,0000063 0,9999937 

ТК-84/2 
старое здание 

санатория 
15 0,1 0,1 2016 17 6,745928 0,148238 0,00001 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

ТК-93/2 б/н 19 0,1 0,1 2010 23 6,743511 0,148291 0,0000162 0,0000003 0,0000002 0,9999998 

ТК-97/2 б/н 39 0,1 0,1 1994 39 6,662352 0,150097 0,0003063 0,0000119 0,0000087 0,9999913 

ТК-100/2 УТ-106/2 70 0,1 0,1 1989 44 6,678929 0,149725 0,0018203 0,0001274 0,0000928 0,9999072 

ТК-100/2 ТК-101/2 32 0,1 0,1 2012 21 6,678929 0,149725 0,0000137 0,0000004 0,0000003 0,9999997 

ТК-101/2 ТК-102/2 42 0,1 0,1 2014 19 6,678929 0,149725 0,0000121 0,0000005 0,0000004 0,9999996 

ТК-102/2 ТК-103/2 12 0,1 0,1 1982 51 6,678929 0,149725 0,0665874 0,000799 0,0005822 0,9994178 

ТК-103/2 ТК-104/2 53 0,1 0,1 1982 51 6,678929 0,149725 0,0665874 0,0035291 0,0025715 0,9974285 

ТК-110/2 ТК-111/2 36 0,1 0,1 1982 51 6,662352 0,150097 0,0665874 0,0023971 0,0017423 0,9982577 

ТК-111/2 ТК-112/2 32 0,1 0,1 2015 18 6,662352 0,150097 0,0000114 0,0000004 0,0000003 0,9999997 
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ТК-118/2 ТК-133/2 55 0,1 0,1 1983 50 6,732114 0,148542 0,0361934 0,0019906 0,001462 0,9985380 

ТК-120/2 ТК-124/2 57 0,1 0,1 2013 20 6,70414 0,149162 0,0000128 0,0000007 0,0000005 0,9999995 

ТК-120/2 ТК-121/2 28 0,1 0,1 1980 53 6,70414 0,149162 0,252022 0,0070566 0,0051612 0,9948388 

ТК-121/2 ТК-122/2 31 0,1 0,1 2015 18 6,70414 0,149162 0,0000114 0,0000004 0,0000003 0,9999997 

ТК-124/2 ТК-125/2 20 0,1 0,1 2014 19 6,70414 0,149162 0,0000121 0,0000002 0,0000002 0,9999998 

ТК-126/2 ТК-126А/2 25 0,1 0,1 2017 16 6,72866 0,148618 0,00001 0,0000002 0,0000002 0,9999998 

ТК-126А/2 ТК-127/2 5 0,1 0,1 2017 16 6,72866 0,148618 0,00001 0 0 1,0000000 

ТК-127/2 ТК-128/2 35 0,1 0,1 2017 16 6,72866 0,148618 0,00001 0,0000003 0,0000003 0,9999997 

ТК-128А/2 ТК-128Б/2 112 0,1 0,1 1984 49 6,661316 0,15012 0,0203667 0,0022811 0,0016577 0,9983423 

ТК-128Б/2 УТ-128В/2 90 0,1 0,1 1984 49 6,661316 0,15012 0,0203667 0,001833 0,0013321 0,9986679 

УТ 62/2 УТ-63/2 70 0,1 0,1 1987 46 6,622636 0,150997 0,0043901 0,0003073 0,000222 0,9997780 

УТ-32/2 ТК-33/2 258 0,1 0,1 1980 53 6,582574 0,151916 0,252022 0,0650217 0,0466942 0,9533058 

УТ-56/7 б/н 30 0,1 0,1 1998 35 6,661316 0,15012 0,000105 0,0000032 0,0000023 0,9999977 

УТ-56Д/2 б/н 5 0,1 0,1 1998 35 6,749382 0,148162 0,000105 0,0000005 0,0000004 0,9999996 

УТ-63/2 УТ-63Б/2 28 0,1 0,1 1987 46 6,622636 0,150997 0,0043901 0,0001229 0,0000888 0,9999112 

УТ-63Б/2 УТ-64\2 36 0,1 0,1 1987 46 6,622636 0,150997 0,0043901 0,000158 0,0001142 0,9998858 

УТ-64\2 УТ-65/2 20 0,1 0,1 1987 46 6,622636 0,150997 0,0043901 0,0000878 0,0000634 0,9999366 

УТ-65/2 УТ-66/2 24 0,1 0,1 1987 46 6,622636 0,150997 0,0043901 0,0001054 0,0000761 0,9999239 

УТ-66/2 УТ-67/2 31 0,1 0,1 1987 46 6,622636 0,150997 0,0043901 0,0001361 0,0000983 0,9999017 

УТ-67/2 УТ-68/2 31 0,1 0,1 1987 46 6,622636 0,150997 0,0043901 0,0001361 0,0000983 0,9999017 

УТ-82А/2 ТК-83/2 300 0,1 0,1 2007 26 6,509358 0,153625 0,0000222 0,0000067 0,0000047 0,9999953 

УТ-128В/2 б/н 29 0,1 0,1 1984 49 6,661316 0,15012 0,0203667 0,0005906 0,0004292 0,9995708 

УТ28Б/2 б/н 31 0,1 0,1 1998 35 6,678238 0,14974 0,000105 0,0000033 0,0000024 0,9999976 

УТ28Б/2 основное здание 133 0,1 0,1 2015 18 6,678238 0,14974 0,0000114 0,0000015 0,0000011 0,9999989 



194 

б/н б/н 29 0,125 0,125 2022 11 7,887752 0,126779 0,00001 0,0000003 0,0000002 0,9999998 

ТК-10/2 Институтская, 8 64 0,125 0,125 7 2026 7,887752 0,126779 0,00001 0,0000006 0,0000006 0,9999994 

ТК-78/2 ТК-84/2 84 0,125 0,125 1987 46 7,891815 0,126714 0,0043901 0,0003688 0,0003175 0,9996825 

ТК-93/2 УТ-4А 191 0,125 0,125 2010 23 7,834487 0,127641 0,0000162 0,0000031 0,0000026 0,9999974 

ТК-94/2 Бизнес-инкубатор 26 0,125 0,125 2010 23 7,917996 0,126295 0,0000162 0,0000004 0,0000004 0,9999996 

УТ-4А 
Корпус 

Природоведения 
20 0,125 0,125 2010 23 7,834487 0,127641 0,0000162 0,0000003 0,0000003 0,9999997 

б/н ТК-19/2 15 0,15 0,15 2012 21 9,067992 0,110278 0,0000137 0,0000002 0,0000002 0,9999998 

б/н б/н 90 0,15 0,15 1988 45 9,050015 0,110497 0,0027896 0,0002511 0,0002479 0,9997521 

б/н б/н 15 0,15 0,15 1977 56 9,067992 0,110278 2,5331206 0,0379968 0,0375896 0,9624104 

б/н б/н 100 0,15 0,15 1988 45 9,050015 0,110497 0,0027896 0,000279 0,0002754 0,9997246 

ТК 58/2 ТК-59/2 23 0,15 0,15 1987 46 9,023611 0,11082 0,0043901 0,000101 0,0000994 0,9999006 

ТК-9/2 ТК-83/2 18 0,15 0,15 1998 35 9,14552 0,109343 0,000105 0,0000019 0,0000019 0,9999981 

ТК-19/2 ТК-21/2 72 0,15 0,15 2019 14 9,067992 0,110278 0,00001 0,0000007 0,0000007 0,9999993 

ТК-21/2 ТК-22/2 56 0,15 0,15 2019 14 9,067992 0,110278 0,00001 0,0000006 0,0000006 0,9999994 

ТК-28А/2 ТК-30/2 94 0,15 0,15 1982 51 9,073049 0,110217 0,0665874 0,0062592 0,0061956 0,9938044 

ТК-30/2 ТК-31/2 55 0,15 0,15 1980 53 9,073049 0,110217 0,252022 0,0138612 0,0137203 0,9862797 

ТК-31А/2 ТК-32/2 40 0,15 0,15 2015 18 9,134284 0,109478 0,0000114 0,0000005 0,0000005 0,9999995 

ТК-45/2 ТК-46/2 65 0,15 0,15 2017 16 9,059004 0,110387 0,00001 0,0000006 0,0000006 0,9999994 

ТК-45/2 ТК-51/2 63 0,15 0,15 2012 21 9,059004 0,110387 0,0000137 0,0000009 0,0000009 0,9999991 

ТК-51/2 ТК-52/2 46 0,15 0,15 2017 16 9,059004 0,110387 0,00001 0,0000005 0,0000005 0,9999995 

ТК-52а/2 ТК-67/2 22 0,15 0,15 1986 47 9,081475 0,110114 0,007105 0,0001563 0,0001549 0,9998451 

ТК-56А/2 УТ-56Д/2 53 0,15 0,15 2007 26 8,808443 0,113527 0,0000222 0,0000012 0,0000011 0,9999989 
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ТК-57А/2 ТК 58/2 10 0,15 0,15 1987 46 9,023611 0,11082 0,0043901 0,0000439 0,0000432 0,9999568 

ТК-57А/2 ТК-70/2 37 0,15 0,15 1987 46 9,023611 0,11082 0,0043901 0,0001624 0,0001599 0,9998401 

ТК-59/2 ТК-60/2 43 0,15 0,15 2017 16 9,023611 0,11082 0,00001 0,0000004 0,0000004 0,9999996 

ТК-60/2 УТ 61/2 34 0,15 0,15 1992 41 9,023611 0,11082 0,0005851 0,0000199 0,0000196 0,9999804 

ТК-65/2 ТК-66/2 59 0,15 0,15 1986 47 9,081475 0,110114 0,007105 0,0004192 0,0004153 0,9995847 

ТК-66/2 ТК-67/2 53 0,15 0,15 1986 47 9,081475 0,110114 0,007105 0,0003766 0,0003731 0,9996269 

ТК-70/2 ТК-114/2 54 0,15 0,15 2014 19 9,055633 0,110429 0,0000121 0,0000007 0,0000006 0,9999994 

ТК-70/2 ТК-113/2 35 0,15 0,15 1987 46 9,023611 0,11082 0,0043901 0,0001537 0,0001513 0,9998487 

ТК-71/2 ТК-97/2 45 0,15 0,15 1982 51 9,091026 0,109999 0,0665874 0,0029964 0,0029718 0,9970282 

ТК-79\2 УТ-80\2 15 0,15 0,15 1987 46 9,046082 0,110545 0,0043901 0,0000659 0,000065 0,9999350 

ТК-83/2 КузНИИ 2 0,15 0,15 1998 35 9,14552 0,109343 0,000105 0,0000002 0,0000002 0,9999998 

ТК-84/2 ТК-79\2 38 0,15 0,15 2017 16 9,046082 0,110545 0,00001 0,0000004 0,0000004 0,9999996 

ТК-97/2 ТК-98/2 46 0,15 0,15 1982 51 9,091026 0,109999 0,0665874 0,003063 0,0030379 0,9969621 

ТК-98/2 ТК-99/2 21 0,15 0,15 1982 51 9,091026 0,109999 0,0665874 0,0013983 0,0013869 0,9986131 

ТК-99/2 ТК-100/2 5 0,15 0,15 1982 51 9,091026 0,109999 0,0665874 0,0003329 0,0003302 0,9996698 

ТК-113/2 б/н 19 0,15 0,15 1987 46 9,023611 0,11082 0,0043901 0,0000834 0,0000821 0,9999179 

ТК-114/2 ТК-115/2 19 0,15 0,15 2014 19 9,055633 0,110429 0,0000121 0,0000002 0,0000002 0,9999998 

ТК-115/2 ТК-116/2 37 0,15 0,15 2015 18 9,055633 0,110429 0,0000114 0,0000004 0,0000004 0,9999996 

ТК-116/2 ТК-117/2 16 0,15 0,15 2015 18 9,055633 0,110429 0,0000114 0,0000002 0,0000002 0,9999998 

ТК-117/2 ТК-118/2 8 0,15 0,15 1982 51 9,055633 0,110429 0,0665874 0,0005327 0,0005263 0,9994737 

ТК-118/2 ТК-119/2 16 0,15 0,15 1982 51 9,055633 0,110429 0,0665874 0,0010654 0,0010525 0,9989475 

ТК-119/2 ТК-120/2 30 0,15 0,15 1982 51 9,055633 0,110429 0,0665874 0,0019976 0,0019735 0,9980265 

ТК-125/2 ТК-126/2 35 0,15 0,15 2014 19 9,137093 0,109444 0,0000121 0,0000004 0,0000004 0,9999996 

УТ 61/2 ТК 62/2 36 0,15 0,15 1985 48 9,023611 0,11082 0,0118435 0,0004264 0,0004197 0,9995803 

УТ-56Д/2 ТК-56Ж/2 567 0,15 0,15 2007 26 8,808443 0,113527 0,0000222 0,0000126 0,0000121 0,9999879 

УТ-80\2 УТ-81\2 60 0,15 0,15 1987 46 9,046082 0,110545 0,0043901 0,0002634 0,00026 0,9997400 
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УТ-81\2 УТ-82А/2 50 0,15 0,15 2007 26 9,046082 0,110545 0,0000222 0,0000011 0,0000011 0,9999989 

УТ-81\2 ТК-82/2 34 0,15 0,15 2002 31 9,046082 0,110545 0,0000464 0,0000016 0,0000016 0,9999984 

б/н ТК-13/2 49 0,2 0,2 1982 51 11,69235 0,085526 0,0665874 0,0032628 0,004162 0,9958380 

ПНС кв.16 ТК-26/2* 84 0,2 0,2 1982 51 11,647918 0,085852 0,0665874 0,0055933 0,0071077 0,9928923 

ТК-48/2 ПНС кв.16 21 0,2 0,2 1982 51 11,647918 0,085852 0,0665874 0,0013983 0,0017769 0,9982231 

б/н ТК-64/2 71 0,211 0,211 2015 18 11,983908 0,083445 0,0000114 0,0000008 0,0000011 0,9999989 

б/н б/н 98 0,211 0,211 2014 19 12,150585 0,082301 0,0000121 0,0000012 0,0000016 0,9999984 

б/н ТК-13/2 30 0,211 0,211 1982 51 11,996599 0,083357 0,0665874 0,0019976 0,0026145 0,9973855 

б/н б/н 128 0,211 0,211 1991 42 11,983908 0,083445 0,0008347 0,0001068 0,0001397 0,9998603 

б/н ТК-71/2 6 0,211 0,211 2014 19 12,150585 0,082301 0,0000121 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

б/н ТК-70А/2 40 0,211 0,211 2014 19 12,150585 0,082301 0,0000121 0,0000005 0,0000006 0,9999994 

б/н б/н 50 0,211 0,211 1982 51 12,228423 0,081777 0,0665874 0,0033294 0,0044416 0,9955584 

ТК-12/2 б/н 54 0,211 0,211 1982 51 12,228423 0,081777 0,0665874 0,0035957 0,004797 0,9952030 

ТК-14/2 б/н 25 0,211 0,211 1982 51 11,996599 0,083357 0,0665874 0,0016647 0,0021787 0,9978213 

ТК-15/2 ТК-14/2 56 0,211 0,211 1982 51 11,996599 0,083357 0,0665874 0,0037289 0,0048803 0,9951197 

ТК-16/2 ТК-15/2 40 0,211 0,211 1982 51 11,996599 0,083357 0,0665874 0,0026635 0,0034859 0,9965141 

ТК-17/2 ТК-16/2 125 0,211 0,211 1997 36 11,996599 0,083357 0,0001338 0,0000167 0,0000219 0,9999781 

ТК-17/2 б/н 102 0,211 0,211 2019 14 11,996599 0,083357 0,00001 0,000001 0,0000013 0,9999987 

ТК-27/2 ТК-27/2 24 0,211 0,211 1982 51 12,130279 0,082438 0,0665874 0,0015981 0,0021149 0,9978851 

ТК-27/2 ТК-28/2 75 0,211 0,211 1982 51 12,130279 0,082438 0,0665874 0,0049941 0,006609 0,9933910 

ТК-28/2 ТК-29/2 55 0,211 0,211 1982 51 12,130279 0,082438 0,0665874 0,0036623 0,0048466 0,9951534 

ТК-29/2 ТК-28А/2 66 0,211 0,211 1982 51 12,130279 0,082438 0,0665874 0,0043948 0,0058159 0,9941841 

ТК-32/2 ТК-44/2 49 0,211 0,211 1992 41 12,246191 0,081658 0,0005851 0,0000287 0,0000383 0,9999617 

ТК-44/2 ТК-45/2 34 0,211 0,211 1985 48 12,246191 0,081658 0,0118435 0,0004027 0,000538 0,9994620 

ТК-56/2 ТК-56А/2 28 0,211 0,211 1989 44 12,227577 0,081782 0,0018203 0,000051 0,000068 0,9999320 

ТК-56А/2 ТК-57/2 40 0,211 0,211 1989 44 12,227577 0,081782 0,0018203 0,0000728 0,0000971 0,9999029 
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ТК-57/2 ТК-57А/2 37 0,211 0,211 1987 46 12,227577 0,081782 0,0043901 0,0001624 0,0002167 0,9997833 

ТК-60/2 ТК-61/2 25 0,211 0,211 2012 21 11,983908 0,083445 0,0000137 0,0000003 0,0000004 0,9999996 

ТК-61/2 ТК-62/2 65 0,211 0,211 1986 47 11,983908 0,083445 0,007105 0,0004618 0,0006038 0,9993962 

ТК-62/2 ТК-63/2 42 0,211 0,211 2013 20 11,983908 0,083445 0,0000128 0,0000005 0,0000007 0,9999993 

ТК-63/2 б/н 62 0,211 0,211 1991 42 11,983908 0,083445 0,0008347 0,0000518 0,0000677 0,9999323 

ТК-70/2 б/н 39 0,211 0,211 2014 19 12,150585 0,082301 0,0000121 0,0000005 0,0000006 0,9999994 

ТК-70А/2 б/н 13 0,211 0,211 1988 45 12,150585 0,082301 0,0027896 0,0000363 0,0000481 0,9999519 

ТК-1/2 ТК-2А/2 48 0,257 0,257 2010 23 14,458596 0,069163 0,0000162 0,0000008 0,0000012 0,9999988 

ТК-2А/2 ТК-93/2 238 0,257 0,257 2010 23 14,458596 0,069163 0,0000162 0,0000039 0,0000061 0,9999939 

ТК-93/2 ТК-94/2 58 0,257 0,257 2010 23 14,458596 0,069163 0,0000162 0,0000009 0,0000015 0,9999985 

б/н б/н 50 0,259 0,259 1988 45 14,439909 0,069253 0,0027896 0,0001395 0,0002197 0,9997803 

б/н б/н 35 0,259 0,259 1982 51 14,685524 0,068094 0,0665874 0,0023306 0,0037339 0,9962661 

б/н ТК-52/2 30 0,259 0,259 1988 45 14,439909 0,069253 0,0027896 0,0000837 0,0001318 0,9998682 

б/н ТК-55/2 50 0,259 0,259 1988 45 14,439909 0,069253 0,0027896 0,0001395 0,0002197 0,9997803 

ТК-26/2* ТК-46А/2 164 0,259 0,259 1982 51 14,685524 0,068094 0,0665874 0,0109203 0,0174958 0,9825042 

ТК-46А/2 ТК-27/2 35 0,259 0,259 1982 51 14,685524 0,068094 0,0665874 0,0023306 0,0037339 0,9962661 

ТК-48/2 ТК-49/2 60 0,259 0,259 1982 51 14,439909 0,069253 0,0665874 0,0039952 0,0062939 0,9937061 

ТК-49/2 ТК-51/2 52 0,259 0,259 1988 45 14,439909 0,069253 0,0027896 0,0001451 0,0002285 0,9997715 

ТК-51/2 б/н 30 0,259 0,259 1988 45 14,439909 0,069253 0,0027896 0,0000837 0,0001318 0,9998682 

ТК-52/2 ТК-52а/2 57 0,259 0,259 1993 40 14,439909 0,069253 0,0004191 0,0000239 0,0000376 0,9999624 

ТК-52а/2 ТК-53/2 32 0,259 0,259 1986 47 14,439909 0,069253 0,007105 0,0002274 0,0003582 0,9996418 

ТК-53/2 б/н 50 0,259 0,259 1988 45 14,439909 0,069253 0,0027896 0,0001395 0,0002197 0,9997803 

ТК-55/2 ТК-56/2 50 0,259 0,259 1988 45 14,439909 0,069253 0,0027896 0,0001395 0,0002197 0,9997803 

ТК-16А/2 ТК-31А/2 50 0,3 0,3 2015 18 0 0 0 0 0 1,0000000 

б/н ТК-70/2 83 0,315 0,315 1988 45 17,166351 0,058253 0,0027896 0,0002315 0,0004336 0,9995664 

ТК-11/2 ТК-12/2 143 0,315 0,315 1980 53 17,166351 0,058253 0,252022 0,0360391 0,0674934 0,9325066 
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ТК-12/2 ТК-57А/2 82 0,315 0,315 1980 53 17,166351 0,058253 0,252022 0,0206658 0,0387025 0,9612975 

ТК-18/2 ТК-17/2 12 0,315 0,315 1982 51 18,106503 0,055229 0,0665874 0,000799 0,0015784 0,9984216 

ТК-24/2 ТК-25/2 27 0,315 0,315 1982 51 16,90497 0,059154 0,0665874 0,0017979 0,0033157 0,9966843 

ТК-24А/2 ТК-25А/2 24 0,315 0,315 1982 51 16,90497 0,059154 0,0665874 0,0015981 0,0029473 0,9970527 

ТК-25/2 ТК-24А/2 47 0,315 0,315 1982 51 16,90497 0,059154 0,0665874 0,0031296 0,0057718 0,9942282 

ТК-25А/2 УТ 25А-2 20 0,315 0,315 1982 51 16,90497 0,059154 0,0665874 0,0013317 0,0024561 0,9975439 

ТК-25Б/2 ТК-25В/2 72 0,315 0,315 1982 51 16,90497 0,059154 0,0665874 0,0047943 0,008842 0,9911580 

ТК-25В/2 ТК-26/2 76 0,315 0,315 1982 51 16,90497 0,059154 0,0665874 0,0050606 0,0093332 0,9906668 

ТК-25В/2 ТК-25Г/2 38 0,315 0,315 1982 51 16,90497 0,059154 0,0665874 0,0025303 0,0046666 0,9953334 

ТК-25Г/2 ТК-25Д/2 32 0,315 0,315 1982 51 16,90497 0,059154 0,0665874 0,0021308 0,0039298 0,9960702 

ТК-27А/2 ТК-16А/2 110 0,315 0,315 1980 53 0 0 0 0 0 1,0000000 

ТК-57А/2 ТК-31А/2 168 0,315 0,315 1980 53 17,166351 0,058253 0,252022 0,0423397 0,079293 0,9207070 

ТК-57А/2 ТК-57Б/2 15 0,315 0,315 2016 17 17,166351 0,058253 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-57Б/2 ТК-58А/2 35 0,315 0,315 2016 17 17,166351 0,058253 0,00001 0,0000003 0,0000007 0,9999993 

ТК-58/2 ТК-59/2 21 0,315 0,315 1992 41 17,166351 0,058253 0,0005851 0,0000123 0,000023 0,9999770 

ТК-58А/2 ТК-58/2 92 0,315 0,315 1980 53 17,166351 0,058253 0,252022 0,023186 0,0434224 0,9565776 

ТК-59/2 ТК-60/2 25 0,315 0,315 1980 53 17,166351 0,058253 0,252022 0,0063005 0,0117996 0,9882004 

ТК-60/2 б/н 35 0,315 0,315 1988 45 17,166351 0,058253 0,0027896 0,0000976 0,0001829 0,9998171 

УТ 25А-2 ТК-25Б/2 126 0,315 0,315 1982 51 16,90497 0,059154 0,0665874 0,00839 0,0154734 0,9845266 

УТ-3/2 ТК-24/2 312 0,315 0,315 1982 51 16,90497 0,059154 0,0665874 0,0207753 0,0383151 0,9616849 

УТ-3/2 ТК-78/2 116 0,315 0,315 1987 46 16,90497 0,059154 0,0043901 0,0005093 0,0009392 0,9990608 

б/н УТ-3/2 180 0,408 0,408 1987 46 21,9443 0,04557 0,0043901 0,0007902 0,0018918 0,9981082 

б/н ТК-1/2 3 0,408 0,408 1980 53 21,9443 0,04557 0,252022 0,0007561 0,00181 0,9981900 

Котельная 

№45 
б/н 30 0,408 0,408 1987 46 21,9443 0,04557 0,0043901 0,0001317 0,0003153 0,9996847 

ТК-1/2 УТ-8а/2 41 0,408 0,408 2007 26 21,9443 0,04557 0,0000222 0,0000009 0,0000022 0,9999978 

ТК-8/2 ТК-9/2 12 0,408 0,408 1988 45 21,9443 0,04557 0,0027896 0,0000335 0,0000801 0,9999199 
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ТК-9/2 ТК-10/2 37 0,408 0,408 1982 51 21,9443 0,04557 0,0665874 0,0024637 0,0058983 0,9941017 

ТК-10/2 ТК-18/2 181 0,408 0,408 2017 16 21,9443 0,04557 0,00001 0,0000018 0,0000043 0,9999957 

ТК-10/2 ТК-11/2 88 0,408 0,408 1980 53 21,9443 0,04557 0,252022 0,0221779 0,0530948 0,9469052 

УТ-8а/2 УТ-84/2 27 0,408 0,408 2007 26 21,9443 0,04557 0,0000222 0,0000006 0,0000014 0,9999986 

УТ-8а/2 ТК-8/2 320 0,408 0,408 2007 26 21,9443 0,04557 0,0000222 0,0000071 0,000017 0,9999830 

ТК-84/2 б/н 140 0,8 0,08 2017 16 48,871485 0,020462 0,00001 0,0000014 0,0000075 0,9999925 

ТК-56В/2 ТК-56Г/2 90 0,81 0,81 1998 35 49,561727 0,020177 0,000105 0,0000095 0,0000511 0,9999489 

ТК-56Г/2 УТ-56Д/2 50 0,81 0,81 1998 35 49,561727 0,020177 0,000105 0,0000053 0,0000284 0,9999716 

 

Для достижения нормативной надежности в 2020 году требуется замена указанных участков. 

Таблица 4.3-38 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  47 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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Котельная 

№47 
  3 0,051 0,051 2017 13 4,623103 0,216305 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

 

Таблица 4.3-39 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  54 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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Котельная 

№54 
УТ-1 20 0,07 0,07 2013 4 5,410043 0,184841 0,00001 2E-07 0,0000011 0,9999989 

УТ-1 УТ-2 90 0,05 0,05 1985 32 4,569856 0,218825 0,0000557 0,000005 0,0000229 0,9999771 

УТ-2 Мед. пункт 24 0,051 0,051 1985 32 4,619871 0,216456 0,0000557 1,3E-06 0,0000062 0,9999938 

УТ-1 УТ-3 35 0,051 0,051 1985 32 4,592469 0,217748 0,0000557 1,9E-06 0,000009 0,9999910 

УТ-3 Адм. корпус 1 20 0,051 0,051 1985 32 4,592469 0,217748 0,0000557 1,1E-06 0,0000051 0,9999949 

УТ-3 ТК-1 90 0,051 0,051 1985 32 4,592469 0,217748 0,0000557 0,000005 0,000023 0,9999770 

ТК-1 Корпус 2 5 0,051 0,051 1985 32 4,592469 0,217748 0,0000557 3E-07 0,0000013 0,9999987 

ТК-1 Столовая 16 0,02 0,02 1985 32 3,46818 0,288336 0,0000557 9E-07 0,0000031 0,9999969 

ТК-1 ТК-2 24 0,051 0,051 1985 32 4,592469 0,217748 0,0000557 1,3E-06 0,0000061 0,9999939 

ТК-2 Корпус 3 12 0,051 0,051 1985 32 4,592469 0,217748 0,0000557 7E-07 0,0000031 0,9999969 

ТК-2 ТК-3 130 0,07 0,07 2013 4 5,385281 0,185691 0,00001 1,3E-06 0,000007 0,9999930 

ТК-3 Прачечная 73 0,051 0,051 2012 5 4,612328 0,21681 0,00001 7E-07 0,0000034 0,9999966 

ТК-3 ТК-4 50 0,04 0,04 2015 2 4,180528 0,239204 0,0000138 7E-07 0,0000029 0,9999971 

ТК-4 Корпус 5 25 0,039 0,039 1985 32 4,149837 0,240973 0,0000557 1,4E-06 0,0000058 0,9999942 

ТК-4 ТК-5 40 0,04 0,04 2015 2 4,180528 0,239204 0,0000138 6E-07 0,0000023 0,9999977 

ТК-5 Корпус 6 22 0,039 0,039 1985 32 4,150171 0,240954 0,0000557 1,2E-06 0,0000051 0,9999949 

ТК-5 Корпус 7 55 0,051 0,051 1985 32 4,615099 0,21668 0,0000557 3,1E-06 0,0000141 0,9999859 

ТК-1 Столовая 16 0,051 0,051 1985 32 4,592469 0,217748 0,0000557 9E-07 0,0000041 0,9999959 
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УТ-2 б/н 28 0,032 0,032 1985 32 0 0 0 0 0 1,0000000 

 

Таблица 4.3-40 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  54 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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Котельная 

№54 
УТ-1 20 0,07 0,07 2013 20 5,410043 0,184841 0,0000128 3E-07 0,0000014 0,9999986 

ТК-1 Столовая 16 0,02 0,02 1985 48 3,46818 0,288336 0,0118435 0,00019 0,0006423 0,9993577 

ТК-1 Столовая 16 0,051 0,051 1985 48 4,592469 0,217748 0,0118435 0,00019 0,0008506 0,9991494 

ТК-1 ТК-2 24 0,051 0,051 1985 48 4,592469 0,217748 0,0118435 0,000284 0,0012758 0,9987242 

ТК-1 Корпус 2 5 0,051 0,051 1985 48 4,592469 0,217748 0,0118435 5,92E-05 0,0002658 0,9997342 

ТК-2 ТК-3 130 0,07 0,07 2013 20 5,385281 0,185691 0,0000128 1,7E-06 0,0000088 0,9999912 



202 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

ТК-2 Корпус 3 12 0,051 0,051 1985 48 4,592469 0,217748 0,0118435 0,000142 0,0006379 0,9993621 

ТК-3 Прачечная 73 0,051 0,051 2012 21 4,612328 0,21681 0,0000137 0,000001 0,0000045 0,9999955 

ТК-3 ТК-4 50 0,04 0,04 2015 18 4,180528 0,239204 0,0000114 6E-07 0,0000023 0,9999977 

ТК-4 Корпус 5 25 0,039 0,039 1985 48 4,149837 0,240973 0,0118435 0,000296 0,0012009 0,9987991 

ТК-4 ТК-5 40 0,04 0,04 2015 18 4,180528 0,239204 0,0000114 5E-07 0,0000019 0,9999981 

ТК-5 Корпус 7 55 0,051 0,051 1985 48 4,615099 0,21668 0,0118435 0,000651 0,0029382 0,9970618 

ТК-5 Корпус 6 22 0,039 0,039 1985 48 4,150171 0,240954 0,0118435 0,000261 0,0010569 0,9989431 

УТ-1 УТ-3 35 0,051 0,051 1985 48 4,592469 0,217748 0,0118435 0,000415 0,0018606 0,9981394 

УТ-1 УТ-2 90 0,05 0,05 1985 48 4,569856 0,218825 0,0118435 0,001066 0,0047608 0,9952392 

УТ-2 Мед. пункт 24 0,051 0,051 1985 48 4,619871 0,216456 0,0118435 0,000284 0,0012834 0,9987166 

УТ-2 б/н 28 0,032 0,032 1985 48 0 0 0 0 0 1,0000000 

УТ-3 Адм. корпус 1 20 0,051 0,051 1985 48 4,592469 0,217748 0,0118435 0,000237 0,0010632 0,9989368 

УТ-3 ТК-1 90 0,051 0,051 1985 48 4,592469 0,217748 0,0118435 0,001066 0,0047844 0,9952156 
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Таблица 4.3-41 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  56 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
Н

а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

н
а

ч
а

л
а

 

у
ч

а
ст

к
а

 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а

 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

Котельная 

№56 
переход 3 0,051 0,051 2013 4 4,623103 0,216305 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

переход   2 0,05 0,05 2013 4 4,583085 0,218194 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

    2 0,05 0,05 2013 4 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    3 0,05 0,05 2013 4 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    1 0,051 0,051 2013 4 4,623411 0,216291 0,00001 0 0 1,0000000 

 

Таблица 4.3-42 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  56 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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Котельная 

№56 
переход 3 0,051 0,051 2013 20 4,623103 0,216305 0,0000128 0 0,0000002 0,9999998 

переход   2 0,05 0,05 2013 20 4,583085 0,218194 0,0000128 0 0,0000001 0,9999999 

    2 0,05 0,05 2013 20 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    3 0,05 0,05 2013 20 6,751108 0,148124 0 0 0 1,0000000 

    1 0,051 0,051 2013 20 4,623411 0,216291 0,0000128 0 0,0000001 0,9999999 

 

Таблица 4.3-43 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  60 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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№60 
  58 0,051 0,051 2007 10 4,614329 0,216716 0,00001 0,0000006 0,0000027 0,9999973 

    1 0,051 0,051 2007 10 4,614329 0,216716 0,00001 0 0 1,0000000 

    1 0,051 0,051 2007 10 4,614329 0,216716 0,00001 0 0 1,0000000 
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Таблица 4.3-44 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  60 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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№60 
  58 0,051 0,051 2007 26 4,614329 0,216716 0,0000222 0,0000013 0,0000059 0,9999941 

    1 0,051 0,051 2007 26 4,614329 0,216716 0,0000222 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,051 0,051 2007 26 4,614329 0,216716 0,0000222 0 0,0000001 0,9999999 

 

Таблица 4.3-45 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  91 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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ТК-1 6 0,1 0,1 2007 10 6,749036 0,148169 0,00001 0,0000001 0,0000004 0,9999996 
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ТК-1 

Жилой дом 

Подстанция 220, 

1 

18 0,07 0,07 2007 10 5,410493 0,184826 0,00001 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-1 

Жилой дом 

Подстанция 220, 

2 

18 0,05 0,05 2007 10 4,58068 0,218308 0,00001 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

 

Таблица 4.3-46 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  91 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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ТК-1 

Жилой дом 

Подстанция 220, 

2 

18 0,05 0,05 2007 26 4,58068 0,218308 0,0000222 4E-07 0,0000018 0,9999982 

    58 0,08 0,08 2019 14 5,834039 0,171408 0,00001 6E-07 0,0000034 0,9999966 
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Таблица 4.3-47 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  65 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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№65 
Дет. сад №237 20 0,125 0,125 1997 20 7,920704 0,126251 0,0000128 0,0000003 0,000002 0,9999980 

Котельная 

№65 
Офис 118 0,082 0,082 1997 20 5,905571 0,169332 0,0000128 0,0000015 0,0000089 0,9999911 

Котельная 

№65 
  16 0,15 0,15 1997 20 9,147767 0,109316 0,0000128 0,0000002 0,0000019 0,9999981 

  Спорткомплекс 16 0,1 0,1 1997 20 6,745583 0,148245 0,0000128 0,0000002 0,0000014 0,9999986 
 

Таблица 4.3-48 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  65 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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  Спорткомплекс 16 0,1 0,1 1997 36 6,745583 0,148245 0,0001338 0,0000021 0,0000144 0,9999856 

Котельная 

№65 
Офис 118 0,082 0,082 1997 36 5,905571 0,169332 0,0001338 0,0000158 0,0000932 0,9999068 

Котельная 

№65 
  16 0,15 0,15 1997 36 9,147767 0,109316 0,0001338 0,0000021 0,0000196 0,9999804 

Котельная 

№65 
Дет. сад №237 20 0,125 0,125 1997 36 7,920704 0,126251 0,0001338 0,0000027 0,0000212 0,9999788 

 

Таблица 4.3-49 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  66 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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Таблица 4.3-50 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  66 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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Магазин 

"Чибис" 
21 0,1 0,1 1997 36 6,743856 0,148283 0,0001338 0,0000028 0,0000189 0,9999811 

 

Таблица 4.3-51 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  92 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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  Котельная №92 67 0,2 0,2 2015 2 11,678069 0,085631 0,0000138 0,0000009 0,0000108 0,9999892 

  ТК-1 20 0,15 0,15 1989 28 9,096644 0,109931 0,0000288 0,0000006 0,0000052 0,9999948 

    3,5 0,051 0,051 2013 4 4,623026 0,216309 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 
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ТК-1 ТК-2 50 0,15 0,15 1989 28 9,096644 0,109931 0,0000288 0,0000014 0,0000131 0,9999869 

ТК-2 ТК-3 29 0,05 0,05 1989 28 4,575418 0,218559 0,0000288 0,0000008 0,0000038 0,9999962 

ТК-2 ТК-11 37 0,15 0,15 2016 1 9,096644 0,109931 0,0000158 0,0000006 0,0000053 0,9999947 

ТК-2 ТК-5 12 0,082 0,082 1989 28 5,91918 0,168942 0,0000288 0,0000003 0,000002 0,9999980 

ТК-3   7 0,051 0,051 1989 28 4,622488 0,216334 0,0000288 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК-3 ТК-4 24 0,05 0,05 1989 28 4,575418 0,218559 0,0000288 0,0000007 0,0000032 0,9999968 

ТК-4 Жилой дом 5 0,051 0,051 1989 28 4,622796 0,216319 0,0000288 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-5 ТК-6 56 0,082 0,082 1989 28 5,91918 0,168942 0,0000288 0,0000016 0,0000095 0,9999905 

ТК-6 ТК-7 17 0,1 0,1 2012 5 6,72866 0,148618 0,00001 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

ТК-6   5 0,05 0,05 1989 28 4,582634 0,218215 0,0000288 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-7 ТК-8 48 0,1 0,1 2012 5 6,72866 0,148618 0,00001 0,0000005 0,0000032 0,9999968 

ТК-7 Жилой дом 5 0,051 0,051 1989 28 4,622796 0,216319 0,0000288 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-8 Жилой дом 5,5 0,051 0,051 2013 4 4,622719 0,216323 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-8 ТК-9 54 0,07 0,07 2013 4 5,402389 0,185103 0,00001 0,0000005 0,0000029 0,9999971 

ТК-9   5 0,05 0,05 2013 4 4,582634 0,218215 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-11 ТК-14 14 0,1 0,1 2011 6 6,642666 0,150542 0,00001 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

ТК-11 ТК-12 28 0,1 0,1 2014 3 6,642666 0,150542 0,0000127 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

ТК-12 ТК-13 58 0,1 0,1 2014 3 6,642666 0,150542 0,0000127 0,0000007 0,0000049 0,9999951 

ТК-12   5 0,051 0,051 2014 3 4,622796 0,216319 0,0000127 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-13   3,5 0,051 0,051 2014 3 4,623026 0,216309 0,0000127 0 0,0000002 0,9999998 
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ТК-14 ТК-15 45 0,1 0,1 2011 6 6,642666 0,150542 0,00001 0,0000004 0,000003 0,9999970 

ТК-14   5 0,051 0,051 2011 6 4,622796 0,216319 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-15 ТК-16 18 0,1 0,1 2013 4 6,642666 0,150542 0,00001 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

ТК-15   5 0,051 0,051 1989 28 4,622796 0,216319 0,0000288 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-16 ТК-17 41 0,1 0,1 2013 4 6,642666 0,150542 0,00001 0,0000004 0,0000027 0,9999973 

ТК-17 ТК-18 51 0,1 0,1 2013 4 6,642666 0,150542 0,00001 0,0000005 0,0000034 0,9999966 

ТК-17 подлежит сносу 5 0,051 0,051 2013 4 4,622796 0,216319 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-18 ТК-19 18 0,1 0,1 2013 4 6,642666 0,150542 0,00001 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

ТК-18   5 0,051 0,051 2013 4 4,622796 0,216319 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-19 ТК-20 41 0,1 0,1 2017 0 6,642666 0,150542 0,0000158 0,0000006 0,0000043 0,9999957 

ТК-19   5 0,051 0,051 2011 6 4,622796 0,216319 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-20   5 0,051 0,051 2017 0 4,622796 0,216319 0,0000158 0,0000001 0,0000004 0,9999996 
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Таблица 4.3-52 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  92 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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  Котельная №92 67 0,2 0,2 2015 18 11,678069 0,085631 0,0000114 0,0000008 0,0000089 0,9999911 

  ТК-1 20 0,15 0,15 1989 44 9,096644 0,109931 0,0018203 0,0000364 0,0003303 0,9996697 

    3,5 0,051 0,051 2013 20 4,623026 0,216309 0,0000128 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-1 ТК-2 50 0,15 0,15 1989 44 9,096644 0,109931 0,0018203 0,000091 0,0008258 0,9991742 

ТК-2 ТК-3 29 0,05 0,05 1989 44 4,575418 0,218559 0,0018203 0,0000528 0,0002409 0,9997591 

ТК-2 ТК-11 37 0,15 0,15 2016 17 9,096644 0,109931 0,00001 0,0000004 0,0000034 0,9999966 

ТК-2 ТК-5 12 0,082 0,082 1989 44 5,91918 0,168942 0,0018203 0,0000218 0,000129 0,9998710 

ТК-3   7 0,051 0,051 1989 44 4,622488 0,216334 0,0018203 0,0000127 0,0000587 0,9999413 

ТК-3 ТК-4 24 0,05 0,05 1989 44 4,575418 0,218559 0,0018203 0,0000437 0,0001994 0,9998006 

ТК-4 Жилой дом 5 0,051 0,051 1989 44 4,622796 0,216319 0,0018203 0,0000091 0,000042 0,9999580 

ТК-5 ТК-6 56 0,082 0,082 1989 44 5,91918 0,168942 0,0018203 0,0001019 0,0006018 0,9993982 

ТК-6 ТК-7 17 0,1 0,1 2012 21 6,72866 0,148618 0,0000137 0,0000002 0,0000016 0,9999984 

ТК-6   5 0,05 0,05 1989 44 4,582634 0,218215 0,0018203 0,0000091 0,0000416 0,9999584 

ТК-7 ТК-8 48 0,1 0,1 2012 21 6,72866 0,148618 0,0000137 0,0000007 0,0000044 0,9999956 

ТК-7 Жилой дом 5 0,051 0,051 1989 44 4,622796 0,216319 0,0018203 0,0000091 0,000042 0,9999580 

ТК-8 Жилой дом 5,5 0,051 0,051 2013 20 4,622719 0,216323 0,0000128 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-8 ТК-9 54 0,07 0,07 2013 20 5,402389 0,185103 0,0000128 0,0000007 0,0000037 0,9999963 
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ТК-9   5 0,05 0,05 2013 20 4,582634 0,218215 0,0000128 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-11 ТК-14 14 0,1 0,1 2011 22 6,642666 0,150542 0,0000149 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

ТК-11 ТК-12 28 0,1 0,1 2014 19 6,642666 0,150542 0,0000121 0,0000003 0,0000022 0,9999978 

ТК-12 ТК-13 58 0,1 0,1 2014 19 6,642666 0,150542 0,0000121 0,0000007 0,0000046 0,9999954 

ТК-12   5 0,051 0,051 2014 19 4,622796 0,216319 0,0000121 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-13   3,5 0,051 0,051 2014 19 4,623026 0,216309 0,0000121 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-14 ТК-15 45 0,1 0,1 2011 22 6,642666 0,150542 0,0000149 0,0000007 0,0000044 0,9999956 

ТК-14   5 0,051 0,051 2011 22 4,622796 0,216319 0,0000149 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-15 ТК-16 18 0,1 0,1 2013 20 6,642666 0,150542 0,0000128 0,0000002 0,0000015 0,9999985 

ТК-15   5 0,051 0,051 1989 44 4,622796 0,216319 0,0018203 0,0000091 0,000042 0,9999580 

ТК-16 ТК-17 41 0,1 0,1 2013 20 6,642666 0,150542 0,0000128 0,0000005 0,0000035 0,9999965 

ТК-17 ТК-18 51 0,1 0,1 2013 20 6,642666 0,150542 0,0000128 0,0000007 0,0000043 0,9999957 

ТК-17 подлежит сносу 5 0,051 0,051 2013 20 4,622796 0,216319 0,0000128 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-18 ТК-19 18 0,1 0,1 2013 20 6,642666 0,150542 0,0000128 0,0000002 0,0000015 0,9999985 

ТК-18   5 0,051 0,051 2013 20 4,622796 0,216319 0,0000128 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-19 ТК-20 41 0,1 0,1 2017 16 6,642666 0,150542 0,00001 0,0000004 0,0000027 0,9999973 

ТК-19   5 0,051 0,051 2011 22 4,622796 0,216319 0,0000149 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-20   5 0,051 0,051 2017 16 4,622796 0,216319 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 
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Таблица 4.3-53 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  96 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
Н

а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

н
а

ч
а

л
а

 

у
ч

а
ст

к
а

 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а

 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

  
Дом Культуры 

пос. Пионер 
385 0,07 0,07 2007 10 5,327879 0,187692 0,00001 0,0000038 0,0000205 0,9999795 

  ТК-11а 125 0,125 0,125 1998 19 7,707644 0,129741 0,0000121 0,0000015 0,0000116 0,9999884 

ТК 1-б Котельная №96 27 0,2 0,2 2015 2 11,709805 0,085399 0,0000138 0,0000004 0,0000044 0,9999956 

ТК 1-б ТК-1а 20 0,15 0,15 2014 3 9,045521 0,110552 0,0000127 0,0000003 0,0000023 0,9999977 

ТК 2 ТК-3 87 0,1 0,1 1998 19 6,649919 0,150378 0,0000121 0,000001 0,000007 0,9999930 

ТК 2 ТК-2а 5 0,1 0,1 1998 19 6,649919 0,150378 0,0000121 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-1 ТК 2 68 0,1 0,1 1998 19 6,649919 0,150378 0,0000121 0,0000008 0,0000055 0,9999945 

ТК-1а ТК-11 93 0,15 0,15 1998 19 9,045521 0,110552 0,0000121 0,0000011 0,0000102 0,9999898 

ТК-1а ТК-1 63 0,1 0,1 1998 19 6,649919 0,150378 0,0000121 0,0000008 0,0000051 0,9999949 

ТК-2а 
Школа №32 

(первый ввод) 
30 0,05 0,05 2007 10 4,578876 0,218394 0,00001 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК-2а 
Школа №32 

(второй ввод) 
14 0,09 0,09 2016 1 6,290957 0,158958 0,0000158 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

ТК-3 ТК-4 70 0,1 0,1 1998 19 6,649919 0,150378 0,0000121 0,0000008 0,0000056 0,9999944 

ТК-4 ТК-4а 25 0,07 0,07 1998 19 5,385507 0,185684 0,0000121 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

ТК-4 Жилой дом 10 0,04 0,04 1996 21 4,189729 0,238679 0,0000137 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-4а ТК-5 25 0,07 0,07 1998 19 5,385507 0,185684 0,0000121 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

ТК-5 ТК-5а 18 0,07 0,07 1998 19 5,385507 0,185684 0,0000121 0,0000002 0,0000012 0,9999988 
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ТК-5 Жилой дом 13 0,051 0,051 1996 21 4,621564 0,216377 0,0000137 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-5а Жилой дом 13 0,051 0,051 1996 21 4,621564 0,216377 0,0000137 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-5а ТК-6 13 0,07 0,07 2008 9 5,385507 0,185684 0,00001 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-6 Жилой дом 13 0,05 0,05 1996 21 4,581431 0,218272 0,0000137 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-6 ТК-7 18 0,07 0,07 2008 9 5,385507 0,185684 0,00001 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-6 Жилой дом 34 0,04 0,04 1998 19 4,186968 0,238836 0,0000121 0,0000004 0,0000017 0,9999983 

ТК-7 жилой дом 44 0,04 0,04 1998 19 4,184668 0,238968 0,0000121 0,0000005 0,0000022 0,9999978 

ТК-7 Жилой дом 10 0,04 0,04 1996 21 4,184668 0,238968 0,0000137 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-7 ТК-8 27 0,07 0,07 2008 9 5,385507 0,185684 0,00001 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

ТК-8 Жилой дом 10 0,04 0,04 1996 21 4,189729 0,238679 0,0000137 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-8 ТК-9 3 0,07 0,07 2008 9 5,385507 0,185684 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-9 ТК-10 83 0,051 0,051 1998 19 4,610788 0,216883 0,0000121 0,000001 0,0000046 0,9999954 

ТК-10 Жилой дом 8 0,04 0,04 1998 19 4,188579 0,238744 0,0000121 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-10 
Жилой дом 2 

квартиры 
12 0,04 0,04 1998 19 4,188579 0,238744 0,0000121 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-11 Жилой дом 40 0,051 0,051 2013 4 4,617408 0,216572 0,00001 0,0000004 0,0000018 0,9999982 

ТК-11   85 0,15 0,15 1998 19 9,045521 0,110552 0,0000121 0,000001 0,0000093 0,9999907 

ТК-11а ТК-12 1 0,125 0,125 2001 16 7,707644 0,129741 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

ТК-11а Жилой дом 5 0,032 0,032 2004 13 3,890139 0,25706 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-12 ТК-12а 10 0,125 0,125 2001 16 7,707644 0,129741 0,00001 0,0000001 0,0000008 0,9999992 
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ТК-12а ТК-12б 56 0,125 0,125 2001 16 7,707644 0,129741 0,00001 0,0000006 0,0000043 0,9999957 

ТК-12а Жилой дом 15 0,05 0,05 1996 21 4,574575 0,2186 0,0000137 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК-12а ТК-13 25 0,07 0,07 2013 4 5,408918 0,18488 0,00001 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

ТК-12а   43,61 0,05 0,05 2004 13 4,574575 0,2186 0,00001 0,0000004 0,000002 0,9999980 

ТК-12б ТК-14 92 0,125 0,125 2001 16 7,707644 0,129741 0,00001 0,0000009 0,0000071 0,9999929 

ТК-12б Жилой дом 15 0,05 0,05 2004 13 4,581131 0,218287 0,00001 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-13 ТК-13а 35 0,051 0,051 2014 3 4,618023 0,216543 0,0000127 0,0000004 0,0000021 0,9999979 

ТК-13а Поликлиника 1 0,051 0,051 2004 13 4,618023 0,216543 0,00001 0 0 1,0000000 

ТК-14 Обжежитие 15 0,08 0,08 2007 10 5,845401 0,171075 0,00001 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

ТК-14 ТК-15 69 0,125 0,125 2012 5 7,707644 0,129741 0,00001 0,0000007 0,0000053 0,9999947 

ТК-15 Супермаркет 15 0,07 0,07 2007 10 5,411169 0,184803 0,00001 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК-15 ТК-15А 100 0,125 0,125 2012 5 7,707644 0,129741 0,00001 0,000001 0,0000077 0,9999923 

ТК-15А ТК-15Б 22 0,08 0,08 2015 2 5,84046 0,171219 0,0000138 0,0000003 0,0000018 0,9999982 

ТК-15А ТК-16 39 0,125 0,125 2012 5 7,707644 0,129741 0,00001 0,0000004 0,000003 0,9999970 

ТК-15Б 
Д/сад новый 

корпус 
11,7 0,08 0,08 2015 2 5,84046 0,171219 0,0000138 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК-16   55 0,1 0,1 2007 10 6,716573 0,148885 0,00001 0,0000005 0,0000037 0,9999963 

ТК-16 Детский сад №10 45 0,1 0,1 1998 19 6,716573 0,148885 0,0000121 0,0000005 0,0000036 0,9999964 
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Таблица 4.3-54 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  96 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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Дом Культуры 

пос. Пионер 
385 0,07 0,07 2007 26 5,327879 0,187692 0,0000222 0,0000085 0,0000455 0,9999545 

  ТК-11а 125 0,125 0,125 1998 35 7,707644 0,129741 0,000105 0,0000131 0,0001011 0,9998989 

ТК 1-б Котельная №96 27 0,2 0,2 2015 18 11,709805 0,085399 0,0000114 0,0000003 0,0000036 0,9999964 

ТК 1-б ТК-1а 20 0,15 0,15 2014 19 9,045521 0,110552 0,0000121 0,0000002 0,0000022 0,9999978 

ТК 2 ТК-3 87 0,1 0,1 1998 35 6,649919 0,150378 0,000105 0,0000091 0,0000607 0,9999393 

ТК 2 ТК-2а 5 0,1 0,1 1998 35 6,649919 0,150378 0,000105 0,0000005 0,0000035 0,9999965 

ТК-1 ТК 2 68 0,1 0,1 1998 35 6,649919 0,150378 0,000105 0,0000071 0,0000475 0,9999525 

ТК-1а ТК-11 93 0,15 0,15 1998 35 9,045521 0,110552 0,000105 0,0000098 0,0000883 0,9999117 

ТК-1а ТК-1 63 0,1 0,1 1998 35 6,649919 0,150378 0,000105 0,0000066 0,000044 0,9999560 

ТК-2а 
Школа №32 

(первый ввод) 
30 0,05 0,05 2007 26 4,578876 0,218394 0,0000222 0,0000007 0,000003 0,9999970 

ТК-2а 
Школа №32 

(второй ввод) 
14 0,09 0,09 2016 17 6,290957 0,158958 0,00001 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

ТК-3 ТК-4 70 0,1 0,1 1998 35 6,649919 0,150378 0,000105 0,0000074 0,0000489 0,9999511 

ТК-4 ТК-4а 25 0,07 0,07 1998 35 5,385507 0,185684 0,000105 0,0000026 0,0000141 0,9999859 

ТК-4 Жилой дом 10 0,04 0,04 1996 37 4,189729 0,238679 0,0001732 0,0000017 0,0000073 0,9999927 

ТК-4а ТК-5 25 0,07 0,07 1998 35 5,385507 0,185684 0,000105 0,0000026 0,0000141 0,9999859 

ТК-5 Жилой дом 13 0,051 0,051 1996 37 4,621564 0,216377 0,0001732 0,0000023 0,0000104 0,9999896 
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ТК-5 ТК-5а 18 0,07 0,07 1998 35 5,385507 0,185684 0,000105 0,0000019 0,0000102 0,9999898 

ТК-5а Жилой дом 13 0,051 0,051 1996 37 4,621564 0,216377 0,0001732 0,0000023 0,0000104 0,9999896 

ТК-5а ТК-6 13 0,07 0,07 2008 25 5,385507 0,185684 0,0000198 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК-6 ТК-7 18 0,07 0,07 2008 25 5,385507 0,185684 0,0000198 0,0000004 0,0000019 0,9999981 

ТК-6 Жилой дом 34 0,04 0,04 1998 35 4,186968 0,238836 0,000105 0,0000036 0,0000149 0,9999851 

ТК-6 Жилой дом 13 0,05 0,05 1996 37 4,581431 0,218272 0,0001732 0,0000023 0,0000103 0,9999897 

ТК-7 Жилой дом 10 0,04 0,04 1996 37 4,184668 0,238968 0,0001732 0,0000017 0,0000072 0,9999928 

ТК-7 ТК-8 27 0,07 0,07 2008 25 5,385507 0,185684 0,0000198 0,0000005 0,0000029 0,9999971 

ТК-7 жилой дом 44 0,04 0,04 1998 35 4,184668 0,238968 0,000105 0,0000046 0,0000193 0,9999807 

ТК-8 Жилой дом 10 0,04 0,04 1996 37 4,189729 0,238679 0,0001732 0,0000017 0,0000073 0,9999927 

ТК-8 ТК-9 3 0,07 0,07 2008 25 5,385507 0,185684 0,0000198 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-9 ТК-10 83 0,051 0,051 1998 35 4,610788 0,216883 0,000105 0,0000087 0,0000402 0,9999598 

ТК-9 2-я Аральская 22 70 0,04 0,04 2019 14 4,182828 0,239073 0,00001 0,0000007 0,0000029 0,9999971 

ТК-10 
Жилой дом 2 

квартиры 
12 0,04 0,04 1998 35 4,188579 0,238744 0,000105 0,0000013 0,0000053 0,9999947 

ТК-10 Жилой дом 8 0,04 0,04 1998 35 4,188579 0,238744 0,000105 0,0000008 0,0000035 0,9999965 

ТК-11   85 0,15 0,15 1998 35 9,045521 0,110552 0,000105 0,0000089 0,0000807 0,9999193 

ТК-11 Жилой дом 40 0,051 0,051 2013 20 4,617408 0,216572 0,0000128 0,0000005 0,0000024 0,9999976 

ТК-11а ТК-12 1 0,125 0,125 2001 32 7,707644 0,129741 0,0000557 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-11а Жилой дом 5 0,032 0,032 2004 29 3,890139 0,25706 0,0000334 0,0000002 0,0000006 0,9999994 
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ТК-12 ТК-12а 10 0,125 0,125 2001 32 7,707644 0,129741 0,0000557 0,0000006 0,0000043 0,9999957 

ТК-12а ТК-12б 56 0,125 0,125 2001 32 7,707644 0,129741 0,0000557 0,0000031 0,000024 0,9999760 

ТК-12а Жилой дом 15 0,05 0,05 1996 37 4,574575 0,2186 0,0001732 0,0000026 0,0000119 0,9999881 

ТК-12а   43,61 0,05 0,05 2004 29 4,574575 0,2186 0,0000334 0,0000015 0,0000066 0,9999934 

ТК-12а ТК-13 25 0,07 0,07 2013 20 5,408918 0,18488 0,0000128 0,0000003 0,0000017 0,9999983 

ТК-12б ТК-14 92 0,125 0,125 2001 32 7,707644 0,129741 0,0000557 0,0000051 0,0000395 0,9999605 

ТК-12б Жилой дом 15 0,05 0,05 2004 29 4,581131 0,218287 0,0000334 0,0000005 0,0000023 0,9999977 

ТК-13 ТК-13а 35 0,051 0,051 2014 19 4,618023 0,216543 0,0000121 0,0000004 0,0000019 0,9999981 

ТК-13а Поликлиника 1 0,051 0,051 2004 29 4,618023 0,216543 0,0000334 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-14 Обжежитие 15 0,08 0,08 2007 26 5,845401 0,171075 0,0000222 0,0000003 0,0000019 0,9999981 

ТК-14 ТК-15 69 0,125 0,125 2012 21 7,707644 0,129741 0,0000137 0,0000009 0,0000073 0,9999927 

ТК-15 Супермаркет 15 0,07 0,07 2007 26 5,411169 0,184803 0,0000222 0,0000003 0,0000018 0,9999982 

ТК-15 ТК-15А 100 0,125 0,125 2012 21 7,707644 0,129741 0,0000137 0,0000014 0,0000106 0,9999894 

ТК-15А ТК-15Б 22 0,08 0,08 2015 18 5,84046 0,171219 0,0000114 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

ТК-15А ТК-16 39 0,125 0,125 2012 21 7,707644 0,129741 0,0000137 0,0000005 0,0000041 0,9999959 

ТК-15Б 
Д/сад новый 

корпус 
11,7 0,08 0,08 2015 18 5,84046 0,171219 0,0000114 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК-16   55 0,1 0,1 2007 26 6,716573 0,148885 0,0000222 0,0000012 0,0000082 0,9999918 

ТК-16 Детский сад №10 45 0,1 0,1 1998 35 6,716573 0,148885 0,000105 0,0000047 0,0000317 0,9999683 
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Таблица 4.3-55 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  97 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
Н

а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

н
а

ч
а

л
а

 

у
ч

а
ст

к
а

 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а

 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

  
пер. 

Центральный, 2 
4,28 0,05 0,05 2007 10 4,582742 0,21821 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

Котельная 

№97 
ТК 6А 23 0,125 0,125 2016 1 7,91935 0,126273 0,0000158 0,0000004 0,0000029 0,9999971 

ТК 6А ТК-6 94 0,1 0,1 2014 3 6,716573 0,148885 0,0000127 0,0000012 0,000008 0,9999920 

ТК 6А ТК-7 6 0,1 0,1 2014 3 6,716573 0,148885 0,0000127 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-1 ТК-3 67 0,15 0,15 2015 2 8,982599 0,111326 0,0000138 0,0000009 0,0000083 0,9999917 

ТК-3 ТК-4 104 0,051 0,051 2015 2 4,60694 0,217064 0,0000138 0,0000014 0,0000066 0,9999934 

ТК-3 ТК-3 123 0,076 0,076 2001 16 5,643489 0,177195 0,00001 0,0000012 0,0000069 0,9999931 

ТК-4 Общежитие 4 0,051 0,051 2015 2 4,60694 0,217064 0,0000138 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-5 ТК-1 243 0,15 0,15 2004 13 8,982599 0,111326 0,00001 0,0000024 0,0000218 0,9999782 

ТК-6 ТК-5 51 0,125 0,125 2007 10 7,906711 0,126475 0,00001 0,0000005 0,000004 0,9999960 

ТК-6   16 0,051 0,051 2015 2 4,621102 0,216399 0,0000138 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-7   16 0,076 0,076 2014 3 5,670074 0,176365 0,0000127 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

ТК-7   31 0,051 0,051 2015 2 4,618793 0,216507 0,0000138 0,0000004 0,000002 0,9999980 

ТК-7   118 0,082 0,082 2007 10 5,905571 0,169332 0,00001 0,0000012 0,000007 0,9999930 
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Таблица 4.3-56 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  97 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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пер. 

Центральный, 2г 
130 0,05 0,05 2019 14 4,5632 0,219144 0,00001 0,0000013 0,0000059 0,9999941 

  
пер. 

Центральный, 2 
4,28 0,05 0,05 2007 26 4,5632 0,219144 0,0000222 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

Котельная 

№97 
ТК 6А 23 0,125 0,125 2016 17 7,91935 0,126273 0,00001 0,0000002 0,0000018 0,9999982 

ТК 6А ТК-7 6 0,1 0,1 2014 19 6,716573 0,148885 0,0000121 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК 6А ТК-6 94 0,1 0,1 2014 19 6,716573 0,148885 0,0000121 0,0000011 0,0000076 0,9999924 

ТК-1 ТК-3 67 0,15 0,15 2015 18 8,982599 0,111326 0,0000114 0,0000008 0,0000069 0,9999931 

ТК-3 ТК-4 104 0,051 0,051 2015 18 4,60694 0,217064 0,0000114 0,0000012 0,0000055 0,9999945 

ТК-3 ТК-3 123 0,076 0,076 2001 32 5,643489 0,177195 0,0000557 0,0000069 0,0000387 0,9999613 

ТК-4 Общежитие 4 0,051 0,051 2015 18 4,60694 0,217064 0,0000114 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-5 ТК-1 243 0,15 0,15 2004 29 8,982599 0,111326 0,0000334 0,0000081 0,0000728 0,9999272 

ТК-6   16 0,051 0,051 2015 18 4,621102 0,216399 0,0000114 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-6 ТК-5 51 0,125 0,125 2007 26 7,906711 0,126475 0,0000222 0,0000011 0,000009 0,9999910 

ТК-7   118 0,082 0,082 2007 26 5,905571 0,169332 0,0000222 0,0000026 0,0000155 0,9999845 

ТК-7   31 0,051 0,051 2015 18 4,618793 0,216507 0,0000114 0,0000004 0,0000016 0,9999984 

ТК-7   16 0,076 0,076 2014 19 5,670074 0,176365 0,0000121 0,0000002 0,0000011 0,9999989 
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Таблица 4.3-57 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  101 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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склады 3.4, 

камаз.стояноч.бокс 
1 0,082 0,082 2011 6 5,911015 0,169176 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

  
Гараж новый 

синий красивый 
110 0,07 0,07 2013 4 5,389784 0,185536 0,00001 0,0000011 0,0000059 0,9999941 

  
гараж для 

КАМАЗов 
1 0,082 0,082 1982 35 5,911015 0,169176 0,000105 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

Котельная 

№101 
ТК-6 65 0,1 0,1 2013 4 6,701032 0,149231 0,00001 0,0000006 0,0000044 0,9999956 

Котельная 

№101 
УТ-1 4 0,15 0,15 1982 35 9,134846 0,109471 0,000105 0,0000004 0,0000038 0,9999962 

Котельная 

№101 
УТ-1/1 23 0,082 0,082 2011 6 5,911015 0,169176 0,00001 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

ТК-1 ТК-2 24 0,082 0,082 2015 2 5,929795 0,16864 0,0000138 0,0000003 0,000002 0,9999980 

ТК-2 
Управление ОАО 

"Теплоэнерго" 
5 0,082 0,082 1982 35 5,929795 0,16864 0,000105 0,0000005 0,0000031 0,9999969 

ТК-2 гараж тракторный 31 0,051 0,051 1995 22 4,618793 0,216507 0,0000149 0,0000005 0,0000021 0,9999979 

ТК-3 жилой дом 10 0,051 0,051 1996 21 4,622026 0,216355 0,0000137 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-3 ТК-9 164,7 0,082 0,082 2011 6 5,881702 0,170019 0,00001 0,0000016 0,0000097 0,9999903 

ТК-6 ТК-7 31 0,07 0,07 2014 3 5,394061 0,185389 0,0000127 0,0000004 0,0000021 0,9999979 

ТК-6 ТК-3 80 0,1 0,1 2013 4 6,701032 0,149231 0,00001 0,0000008 0,0000054 0,9999946 

ТК-7 жилой дом 45 0,07 0,07 2014 3 5,394061 0,185389 0,0000127 0,0000006 0,0000031 0,9999969 
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ТК-7 жилой дом 15 0,07 0,07 2014 3 5,394061 0,185389 0,0000127 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-9 Д.сад 41 0,082 0,082 2011 6 5,881702 0,170019 0,00001 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

УТ-1 Склад 83 0,049 0,049 2017 0 4,531188 0,220693 0,0000158 0,0000013 0,000006 0,9999940 

УТ-1 УТ-2 35 0,15 0,15 2011 6 9,134846 0,109471 0,00001 0,0000003 0,0000032 0,9999968 

УТ-1/1   72 0,082 0,082 1982 35 5,911015 0,169176 0,000105 0,0000076 0,0000447 0,9999553 

УТ-1/1   1 0,082 0,082 2011 6 5,911015 0,169176 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

УТ-2 
Адм.-произ.здание 

№ 1464 секци 
1 0,1 0,1 2011 6 6,711392 0,149 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

УТ-2 УТ-3 26 0,1 0,1 2011 6 6,711392 0,149 0,00001 0,0000003 0,0000017 0,9999983 

УТ-3 
новая 

диспетчерская 
1 0,1 0,1 2011 6 6,711392 0,149 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

УТ-3 УТ-4 26 0,1 0,1 2011 6 6,711392 0,149 0,00001 0,0000003 0,0000017 0,9999983 

УТ-4 УТ-5 25 0,1 0,1 2011 6 6,711392 0,149 0,00001 0,0000002 0,0000017 0,9999983 

УТ-4 
Адм.проз. здание 

№ 1464 секция 
1 0,1 0,1 2011 6 6,711392 0,149 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

УТ-5 гараж ЗИЛ 1 0,051 0,051 1982 35 4,623411 0,216291 0,000105 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

УТ-5 ТК-1 35 0,1 0,1 1982 35 6,711392 0,149 0,000105 0,0000037 0,0000247 0,9999753 
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Таблица 4.3-58 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  101 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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склады 3.4, 

камаз.стояноч.бокс 
1 0,082 0,082 2011 22 5,911015 0,169176 0,0000149 0 0,0000001 0,9999999 

  
Гараж новый 

синий красивый 
110 0,07 0,07 2013 20 5,389784 0,185536 0,0000128 0,0000014 0,0000072 0,9999928 

  
гараж для 

КАМАЗов 
1 0,082 0,082 1982 51 5,911015 0,169176 0,0665874 0,0000666 0,0003751 0,9996249 

Котельная 

№101 
ТК-6 65 0,1 0,1 2013 20 6,701032 0,149231 0,0000128 0,0000008 0,0000053 0,9999947 

Котельная 

№101 
УТ-1 4 0,15 0,15 1982 51 9,134846 0,109471 0,0665874 0,0002663 0,002319 0,9976810 

Котельная 

№101 
УТ-1/1 23 0,082 0,082 2011 22 5,911015 0,169176 0,0000149 0,0000003 0,0000019 0,9999981 

ТК-1 ТК-2 24 0,082 0,082 2015 18 5,929795 0,16864 0,0000114 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

ТК-2 
Управление ОАО 

"Теплоэнерго" 
5 0,082 0,082 1982 51 5,929795 0,16864 0,0665874 0,0003329 0,0018817 0,9981183 

ТК-2 гараж тракторный 31 0,051 0,051 1995 38 4,618793 0,216507 0,0002282 0,0000071 0,0000311 0,9999689 

ТК-3 жилой дом 10 0,051 0,051 1996 37 4,622026 0,216355 0,0001732 0,0000017 0,0000076 0,9999924 

ТК-3 ТК-9 164,7 0,082 0,082 2011 22 5,881702 0,170019 0,0000149 0,0000024 0,0000137 0,9999863 

ТК-6 ТК-7 31 0,07 0,07 2014 19 5,394061 0,185389 0,0000121 0,0000004 0,0000019 0,9999981 

ТК-6 ТК-3 80 0,1 0,1 2013 20 6,701032 0,149231 0,0000128 0,000001 0,0000066 0,9999934 

ТК-7 жилой дом 45 0,07 0,07 2014 19 5,394061 0,185389 0,0000121 0,0000005 0,0000028 0,9999972 
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ТК-7 жилой дом 15 0,07 0,07 2014 19 5,394061 0,185389 0,0000121 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК-9 Пограничная 12 73 0,04 0,04 2019 14 4,182483 0,239092 0,00001 0,0000007 0,0000029 0,9999971 

ТК-9 Д.сад 41 0,082 0,082 2011 22 5,881702 0,170019 0,0000149 0,0000006 0,0000034 0,9999966 

УТ-1 Склад 83 0,049 0,049 2017 16 4,531188 0,220693 0,00001 0,0000008 0,0000036 0,9999964 

УТ-1 УТ-2 35 0,15 0,15 2011 22 9,134846 0,109471 0,0000149 0,0000005 0,0000045 0,9999955 

УТ-1/1   72 0,082 0,082 1982 51 5,911015 0,169176 0,0665874 0,0047943 0,0270103 0,9729897 

УТ-1/1   1 0,082 0,082 2011 22 5,911015 0,169176 0,0000149 0 0,0000001 0,9999999 

УТ-2 УТ-3 26 0,1 0,1 2011 22 6,711392 0,149 0,0000149 0,0000004 0,0000025 0,9999975 

УТ-2 
Адм.-произ.здание 

№ 1464 секци 
1 0,1 0,1 2011 22 6,711392 0,149 0,0000149 0 0,0000001 0,9999999 

УТ-3 
новая 

диспетчерская 
1 0,1 0,1 2011 22 6,711392 0,149 0,0000149 0 0,0000001 0,9999999 

УТ-3 УТ-4 26 0,1 0,1 2011 22 6,711392 0,149 0,0000149 0,0000004 0,0000025 0,9999975 

УТ-4 УТ-5 25 0,1 0,1 2011 22 6,711392 0,149 0,0000149 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

УТ-4 
Адм.проз. здание 

№ 1464 секция 
1 0,1 0,1 2011 22 6,711392 0,149 0,0000149 0 0,0000001 0,9999999 

УТ-5 гараж ЗИЛ 1 0,051 0,051 1982 51 4,623411 0,216291 0,0665874 0,0000666 0,0002934 0,9997066 

УТ-5 ТК-1 35 0,1 0,1 1982 51 6,711392 0,149 0,0665874 0,0023306 0,0149079 0,9850921 
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Таблица 4.3-59 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  102 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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    10 0,07 0,07 1996 21 5,406892 0,184949 0,0000137 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

  Школа №76 1 0,07 0,07 1996 21 5,406892 0,184949 0,0000137 0 0,0000001 0,9999999 

  Радио узел 1 0,032 0,032 2004 13 3,887411 0,257241 0,00001 0 0 1,0000000 

Котельная 

№102 
Переход 13 0,1 0,1 2013 4 6,737985 0,148412 0,00001 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

Переход ТК-1 126 0,08 0,08 2013 4 5,816072 0,171937 0,00001 0,0000013 0,0000073 0,9999927 

ТК-1   23 0,07 0,07 1996 21 5,406892 0,184949 0,0000137 0,0000003 0,0000017 0,9999983 

ТК-1   35 0,032 0,032 2004 13 3,887411 0,257241 0,00001 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК2 
Детский сад 

№1 
25 0,1 0,1 2013 4 6,737985 0,148412 0,00001 0,0000002 0,0000017 0,9999983 
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Таблица 4.3-60 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  102 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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    10 0,07 0,07 1996 37 5,406892 0,184949 0,0001732 0,0000017 0,0000094 0,9999906 

    30 0,04 0,04 2021 12 4,187428 0,23881 0,00001 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

  Школа №76 1 0,07 0,07 1996 37 5,406892 0,184949 0,0001732 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

  Радио узел 1 0,032 0,032 2004 29 3,887411 0,257241 0,0000334 0 0,0000001 0,9999999 

Котельная 

№102 
Переход 13 0,1 0,1 2013 20 6,737985 0,148412 0,0000128 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

Переход ТК-1 126 0,08 0,08 2013 20 5,816072 0,171937 0,0000128 0,0000016 0,0000094 0,9999906 

ТК-1   23 0,07 0,07 1996 37 5,406892 0,184949 0,0001732 0,000004 0,0000215 0,9999785 

ТК-1   35 0,032 0,032 2004 29 3,887411 0,257241 0,0000334 0,0000012 0,0000045 0,9999955 

ТК2 
Детский сад 

№1 
25 0,1 0,1 2013 20 6,737985 0,148412 0,0000128 0,0000003 0,0000022 0,9999978 
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Таблица 4.3-61 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  103 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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  ТК-3 52 0,1 0,1 2015 2 6,67513 0,14981 0,0000138 0,0000007 0,0000048 0,9999952 

ТК 5а ТК-5а 40 0,125 0,125 2007 10 7,890912 0,126728 0,00001 0,0000004 0,0000032 0,9999968 

ТК-1 Архив 12 0,051 0,051 1994 23 4,621718 0,21637 0,0000162 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК-1 ТК-2 60 0,1 0,1 2012 5 6,67513 0,14981 0,00001 0,0000006 0,000004 0,9999960 

ТК-2 Дом культуры 42 0,051 0,051 2001 16 4,6171 0,216586 0,00001 0,0000004 0,0000019 0,9999981 

ТК-2 ТК-2а 40 0,1 0,1 2015 2 6,67513 0,14981 0,0000138 0,0000006 0,0000037 0,9999963 

ТК-2а   68 0,1 0,1 2015 2 6,67513 0,14981 0,0000138 0,0000009 0,0000063 0,9999937 

ТК-3 ТК-5 22 0,082 0,082 2012 5 5,9317 0,168586 0,00001 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

ТК-3 Мастерские 7 0,051 0,051 2007 10 4,622488 0,216334 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-5 
Школа №51 

новая 
18 0,1 0,1 2004 13 6,744892 0,14826 0,00001 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

ТК-5 ТК 5а 46 0,125 0,125 2015 2 7,890912 0,126728 0,0000138 0,0000006 0,000005 0,9999950 

ТК-5а 
Школа №51 

старая 
4 0,051 0,051 2007 10 4,622949 0,216312 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

УТ-1 Котельная №103 47 0,125 0,125 2012 5 7,867891 0,127099 0,00001 0,0000005 0,0000037 0,9999963 

УТ-1 ТК-1 90 0,125 0,125 2001 16 7,867891 0,127099 0,00001 0,0000009 0,0000071 0,9999929 
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Таблица 4.3-62 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  103 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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  ТК-3 52 0,1 0,1 2015 18 6,67513 0,14981 0,0000114 0,0000006 0,000004 0,9999960 

ТК 5а ТК-5а 40 0,125 0,125 2007 26 7,890912 0,126728 0,0000222 0,0000009 0,000007 0,9999930 

ТК-1 Архив 12 0,051 0,051 1994 39 4,621718 0,21637 0,0003063 0,0000037 0,000017 0,9999830 

ТК-1 ТК-2 60 0,1 0,1 2012 21 6,67513 0,14981 0,0000137 0,0000008 0,0000055 0,9999945 

ТК-2 Дом культуры 42 0,051 0,051 2001 32 4,6171 0,216586 0,0000557 0,0000023 0,0000108 0,9999892 

ТК-2 ТК-2а 40 0,1 0,1 2015 18 6,67513 0,14981 0,0000114 0,0000005 0,0000031 0,9999969 

ТК-2а   68 0,1 0,1 2015 18 6,67513 0,14981 0,0000114 0,0000008 0,0000052 0,9999948 

ТК-3 ТК-5 22 0,082 0,082 2012 21 5,9317 0,168586 0,0000137 0,0000003 0,0000018 0,9999982 

ТК-3 Мастерские 7 0,051 0,051 2007 26 4,622488 0,216334 0,0000222 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

ТК-5 
Школа №51 

новая 
18 0,1 0,1 2004 29 6,744892 0,14826 0,0000334 0,0000006 0,000004 0,9999960 

ТК-5 ТК 5а 46 0,125 0,125 2015 18 7,890912 0,126728 0,0000114 0,0000005 0,0000042 0,9999958 

ТК-5а 
Школа №51 

старая 
4 0,051 0,051 2007 26 4,622949 0,216312 0,0000222 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

УТ-1 Котельная №103 47 0,125 0,125 2012 21 7,867891 0,127099 0,0000137 0,0000006 0,0000051 0,9999949 

УТ-1 ТК-1 90 0,125 0,125 2001 32 7,867891 0,127099 0,0000557 0,000005 0,0000394 0,9999606 
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Таблица 4.3-63 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  110 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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  Жилой дом 5 0,04 0,04 1999 18 4,190304 0,238646 0,0000114 0,0000001 0,0000002 0,9999998 

Котельная 

№110 
ТК-1 22,3 0,1 0,1 2012 5 6,743407 0,148293 0,00001 0,0000002 0,0000015 0,9999985 

ТК-1 Музей 15 0,051 0,051 1999 18 4,621256 0,216391 0,0000114 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-1   69 0,07 0,07 1999 18 5,399013 0,185219 0,0000114 0,0000008 0,0000043 0,9999957 

 

Таблица 4.3-64 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  110 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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  Жилой дом 5 0,04 0,04 1999 34 4,190304 0,238646 0,0000838 0,0000004 0,0000018 0,9999982 

Котельная 

№110 
ТК-1 22,3 0,1 0,1 2012 21 6,743407 0,148293 0,0000137 0,0000003 0,0000021 0,9999979 

ТК-1 Музей 15 0,051 0,051 1999 34 4,621256 0,216391 0,0000838 0,0000013 0,0000058 0,9999942 

ТК-1   69 0,07 0,07 1999 34 5,399013 0,185219 0,0000838 0,0000058 0,0000312 0,9999688 

 

Таблица 4.3-65 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  112 АО «Теплоэнерго» на базовый год 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

  ТК-9 30 0,05 0,05 2007 10 4,578876 0,218394 0,00001 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

  Гараж 2 1 0,051 0,051 2001 16 4,616484 0,216615 0,00001 0 0 1,0000000 

  Школа №16 15 0,1 0,1 2004 13 6,628507 0,150864 0,00001 0,0000001 0,000001 0,9999990 

  ТК-8 132 0,04 0,04 1992 25 4,174547 0,239547 0,0000198 0,0000026 0,0000109 0,9999891 

  Стадион 1 0,082 0,082 1992 25 5,878898 0,1701 0,0000198 0 0,0000001 0,9999999 

    90 0,082 0,082 1992 25 5,878898 0,1701 0,0000198 0,0000018 0,0000105 0,9999895 

Котельная 

№112 
ТК-1 6 0,15 0,15 2014 3 9,062936 0,11034 0,0000127 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-1 ТК-5 27 0,15 0,15 2014 3 9,062936 0,11034 0,0000127 0,0000003 0,0000031 0,9999969 

ТК-1 ТК-2 110 0,15 0,15 2007 10 9,062936 0,11034 0,00001 0,0000011 0,00001 0,9999900 
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ТК-2 ТК-4 20 0,1 0,1 2007 10 6,628507 0,150864 0,00001 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

ТК-2 ТК-3 180 0,1 0,1 2009 8 6,628507 0,150864 0,00001 0,0000018 0,0000119 0,9999881 

ТК-3 
Центр соц. 

защиты 
25 0,051 0,051 2001 16 4,616484 0,216615 0,00001 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

ТК-3   20 0,051 0,051 2001 16 4,616484 0,216615 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК-4   140 0,1 0,1 2017 0 6,628507 0,150864 0,0000158 0,0000022 0,0000147 0,9999853 

ТК-4 
Гараж дома 

творчества 
15 0,051 0,051 1992 25 4,621256 0,216391 0,0000198 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК-5 ТК-6 24 0,15 0,15 2015 2 9,062936 0,11034 0,0000138 0,0000003 0,000003 0,9999970 

ТК-6 ТК-7 45 0,1 0,1 2017 0 6,735567 0,148466 0,0000158 0,0000007 0,0000048 0,9999952 

ТК-6   65 0,07 0,07 2007 10 5,399913 0,185188 0,00001 0,0000006 0,0000035 0,9999965 

ТК-7   45 0,082 0,082 1992 25 5,878898 0,1701 0,0000198 0,0000009 0,0000052 0,9999948 

ТК-7 Гостиница 80 0,082 0,082 1992 25 5,878898 0,1701 0,0000198 0,0000016 0,0000093 0,9999907 

ТК-8 Гараж 10 0,04 0,04 1992 25 4,174547 0,239547 0,0000198 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-9 гараж 48 0,07 0,07 2012 5 5,395186 0,18535 0,00001 0,0000005 0,0000026 0,9999974 

ТК-9 Скорая помощь 38 0,07 0,07 2011 6 5,395186 0,18535 0,00001 0,0000004 0,000002 0,9999980 
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Таблица 4.3-66 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  112 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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  ТК-9 30 0,05 0,05 2007 26 4,578876 0,218394 0,0000222 0,0000007 0,000003 0,9999970 

  Гараж 2 1 0,051 0,051 2001 32 4,616484 0,216615 0,0000557 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

  Школа №16 15 0,1 0,1 2004 29 6,628507 0,150864 0,0000334 0,0000005 0,0000033 0,9999967 

  ТК-8 132 0,04 0,04 1992 41 4,174547 0,239547 0,0005851 0,0000772 0,000322 0,9996780 

  Стадион 1 0,082 0,082 1992 41 5,878898 0,1701 0,0005851 0,0000006 0,0000034 0,9999966 

    90 0,082 0,082 1992 41 5,878898 0,1701 0,0005851 0,0000527 0,0003092 0,9996908 

Котельная 

№112 
ТК-1 6 0,15 0,15 2014 19 9,062936 0,11034 0,0000121 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-1 ТК-5 27 0,15 0,15 2014 19 9,062936 0,11034 0,0000121 0,0000003 0,0000029 0,9999971 

ТК-1 ТК-2 110 0,15 0,15 2007 26 9,062936 0,11034 0,0000222 0,0000024 0,0000221 0,9999779 

ТК-2 ТК-4 20 0,1 0,1 2007 26 6,628507 0,150864 0,0000222 0,0000004 0,0000029 0,9999971 

ТК-2 ТК-3 180 0,1 0,1 2009 24 6,628507 0,150864 0,0000178 0,0000032 0,0000212 0,9999788 

ТК-3 
Центр соц. 

защиты 
25 0,051 0,051 2001 32 4,616484 0,216615 0,0000557 0,0000014 0,0000064 0,9999936 

ТК-3   20 0,051 0,051 2001 32 4,616484 0,216615 0,0000557 0,0000011 0,0000051 0,9999949 

ТК-4   140 0,1 0,1 2017 16 6,628507 0,150864 0,00001 0,0000014 0,0000093 0,9999907 

ТК-4 
Гараж дома 

творчества 
15 0,051 0,051 1992 41 4,621256 0,216391 0,0005851 0,0000088 0,0000405 0,9999595 
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ТК-5 ТК-6 24 0,15 0,15 2015 18 9,062936 0,11034 0,0000114 0,0000003 0,0000025 0,9999975 

ТК-6 ТК-7 45 0,1 0,1 2017 16 6,735567 0,148466 0,00001 0,0000004 0,000003 0,9999970 

ТК-6   65 0,07 0,07 2007 26 5,399913 0,185188 0,0000222 0,0000014 0,0000078 0,9999922 

ТК-7   45 0,082 0,082 1992 41 5,878898 0,1701 0,0005851 0,0000263 0,0001546 0,9998454 

ТК-7 Гостиница 80 0,082 0,082 1992 41 5,878898 0,1701 0,0005851 0,0000468 0,0002748 0,9997252 

ТК-8 Гараж 10 0,04 0,04 1992 41 4,174547 0,239547 0,0005851 0,0000059 0,0000244 0,9999756 

ТК-9 гараж 48 0,07 0,07 2012 21 5,395186 0,18535 0,0000137 0,0000007 0,0000036 0,9999964 

ТК-9 Скорая помощь 38 0,07 0,07 2011 22 5,395186 0,18535 0,0000149 0,0000006 0,000003 0,9999970 

 

Таблица 4.2-65 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  114 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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    1 0,1 0,1 2016 1 6,740713 0,148352 0,0000158 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,1 0,1 2016 1 6,740713 0,148352 0,0000158 0 0,0000001 0,9999999 

  офисы 5 0,1 0,1 2016 1 6,724205 0,148716 0,0000158 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

  жилой дом 1 0,1 0,1 2016 1 6,724205 0,148716 0,0000158 0 0,0000001 0,9999999 

  жилой дом 1 0,1 0,1 2016 1 6,724205 0,148716 0,0000158 0 0,0000001 0,9999999 

Котельная 

№114 
ТК-1 8 0,3 0,3 2016 1 16,925092 0,059084 0,0000158 0,0000001 0,0000021 0,9999979 

ТК-1 ТК-2 115 0,3 0,3 2016 1 16,925092 0,059084 0,0000158 0,0000018 0,0000308 0,9999692 
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ТК-2 ТК-3 45,3 0,3 0,3 2016 1 16,925092 0,059084 0,0000158 0,0000007 0,0000122 0,9999878 

ТК-3 ТК-4 89,6 0,3 0,3 2016 1 16,925092 0,059084 0,0000158 0,0000014 0,000024 0,9999760 

ТК-4 ТК-6 84,7 0,2 0,2 2016 1 11,664025 0,085734 0,0000158 0,0000013 0,0000157 0,9999843 

ТК-6 ТК-7 74,7 0,15 0,15 2016 1 9,11479 0,109712 0,0000158 0,0000012 0,0000108 0,9999892 

ТК-7   5,6 0,1 0,1 2016 1 6,724205 0,148716 0,0000158 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

УТ-4 ж. д. стр. №6 28,1 0,1 0,1 2016 1 6,740713 0,148352 0,0000158 0,0000004 0,000003 0,9999970 

УТ-4 УТ-5 69,3 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,0000000 

УТ-6 жилой дом 42,4 0,1 0,1 2016 1 6,736465 0,148446 0,0000158 0,0000007 0,0000045 0,9999955 

УТ-6 ж. д. стр. №4 25 0,125 0,125 2016 1 7,918447 0,126287 0,0000158 0,0000004 0,0000031 0,9999969 

УТ-7   65,3 0,1 0,1 2016 1 6,724205 0,148716 0,0000158 0,000001 0,000007 0,9999930 
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Таблица 4.2-66 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  114 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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    1 0,1 0,1 2016 17 6,740713 0,148352 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,1 0,1 2016 17 6,740713 0,148352 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

    21 0,133 0,133 2019 14 8,307264 0,120377 0,00001 0,0000002 0,0000017 0,9999983 

  офисы 5 0,1 0,1 2016 17 6,724205 0,148716 0,00001 0 0,0000003 0,9999997 

  жилой дом 1 0,1 0,1 2016 17 6,724205 0,148716 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

  жилой дом 1 0,1 0,1 2016 17 6,724205 0,148716 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

Котельная 

№114 
ТК-1 8 0,3 0,3 2016 17 16,925092 0,059084 0,00001 0,0000001 0,0000014 0,9999986 

ТК-1 ТК-2 115 0,3 0,3 2016 17 16,925092 0,059084 0,00001 0,0000011 0,0000195 0,9999805 

ТК-2 ТК-3 45,3 0,3 0,3 2016 17 16,925092 0,059084 0,00001 0,0000005 0,0000077 0,9999923 

ТК-3 ТК-4 89,6 0,3 0,3 2016 17 16,925092 0,059084 0,00001 0,0000009 0,0000152 0,9999848 

ТК-4 ТК-6 84,7 0,2 0,2 2016 17 11,582858 0,086334 0,00001 0,0000008 0,0000098 0,9999902 

ТК-6 ТК-7 74,7 0,15 0,15 2016 17 9,11479 0,109712 0,00001 0,0000007 0,0000068 0,9999932 

ТК-7   5,6 0,1 0,1 2016 17 6,724205 0,148716 0,00001 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

УТ-3 
Марковцева 

7,8,9 
36,39 0,133 0,133 2018 15 8,277518 0,120809 0,00001 0,0000004 0,000003 0,9999970 

УТ-3 
б-р Строителей 

65 
26 0,2 0,2 2020 13 11,710599 0,085393 0,00001 0,0000003 0,000003 0,9999970 
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УТ-3 

Микрорайон 

Марковцева- 

3,4а,4б 

45,78 0,133 0,133 2017 16 8,277518 0,120809 0,00001 0,0000005 0,0000038 0,9999962 

УТ-4 УТ-5 69,3 0,2 0,2 2018 15 11,582858 0,086334 0,00001 0,0000007 0,000008 0,9999920 

УТ-4 ж. д. стр. №6 28,1 0,1 0,1 2016 17 6,740713 0,148352 0,00001 0,0000003 0,0000019 0,9999981 

УТ-5 
б-р Строителей 

63 
33 0,2 0,2 2018 15 11,582858 0,086334 0,00001 0,0000003 0,0000038 0,9999962 

УТ-6 ж. д. стр. №4 25 0,125 0,125 2016 17 7,918447 0,126287 0,00001 0,0000002 0,000002 0,9999980 

УТ-6 жилой дом 42,4 0,1 0,1 2016 17 6,736465 0,148446 0,00001 0,0000004 0,0000029 0,9999971 

УТ-7   65,3 0,1 0,1 2016 17 6,724205 0,148716 0,00001 0,0000007 0,0000044 0,9999956 

 

  



238 

Таблица 4.2-67 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  118 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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  ТК 5/18 45 0,04 0,04 1986 31 4,185703 0,238908 0,0000464 0,0000021 0,0000087 0,9999913 

  ТК 15/18 23 0,04 0,04 1985 32 4,181793 0,239132 0,0000557 0,0000013 0,0000054 0,9999946 

Котельная 

№118 
УТ 1а/18 2 0,15 0,15 1988 29 9,115183 0,109707 0,0000334 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

Раветвление ТК 28/18 12 0,082 0,082 2012 5 5,918091 0,168973 0,00001 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК 1/18 ТК 19/18 16 0,05 0,05 1984 33 4,567 0,218962 0,0000678 0,0000011 0,000005 0,9999950 

ТК 1/18 ТК 1а/18 20 0,05 0,05 2016 1 4,567 0,218962 0,0000158 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК 1а/18 ТК 2/18 16,5 0,1 0,1 1984 33 6,584474 0,151872 0,0000678 0,0000011 0,0000074 0,9999926 

ТК 2/18 Жилой дом 33 0,069 0,069 1984 33 5,364414 0,186414 0,0000678 0,0000022 0,000012 0,9999880 

ТК 2/18 ТК 3/18 36 0,1 0,1 1984 33 6,584474 0,151872 0,0000678 0,0000024 0,0000161 0,9999839 

ТК 3/18 Жилой дом 24 0,04 0,04 1984 33 4,188119 0,238771 0,0000678 0,0000016 0,0000068 0,9999932 

ТК 3/18 ТК 14/18 47 0,082 0,082 1985 32 5,924895 0,168779 0,0000557 0,0000026 0,0000155 0,9999845 

ТК 3/18 ТК 4/18 23 0,1 0,1 2015 2 6,584474 0,151872 0,0000138 0,0000003 0,0000021 0,9999979 

ТК 4/18 ТК 13/18 20 0,04 0,04 1986 31 4,188579 0,238744 0,0000464 0,0000009 0,0000039 0,9999961 

ТК 4/18 ТК 13/18 20 0,05 0,05 1986 31 4,580079 0,218337 0,0000464 0,0000009 0,0000042 0,9999958 

ТК 4/18 ТК 4а/18 65 0,1 0,1 2014 3 6,584474 0,151872 0,0000127 0,0000008 0,0000054 0,9999946 
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ТК 4а/18 ТК 5/18 48 0,1 0,1 2014 3 6,584474 0,151872 0,0000127 0,0000006 0,000004 0,9999960 

ТК 5/18 ТК 6/18 58 0,1 0,1 1986 31 6,584474 0,151872 0,0000464 0,0000027 0,0000177 0,9999823 

ТК 5/18 Жилой дом 16 0,05 0,05 1986 31 4,579928 0,218344 0,0000464 0,0000007 0,0000034 0,9999966 

ТК 5/18 Жилой дом 7 0,05 0,05 1986 31 4,579928 0,218344 0,0000464 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

ТК 6/18 ТК 8/18 28 0,1 0,1 1986 31 6,584474 0,151872 0,0000464 0,0000013 0,0000085 0,9999915 

ТК 6/18 Жилой дом 17 0,04 0,04 1986 31 4,188924 0,238725 0,0000464 0,0000008 0,0000033 0,9999967 

ТК 6/18 Жилой дом 13 0,05 0,05 1988 29 4,581431 0,218272 0,0000334 0,0000004 0,000002 0,9999980 

ТК 8/18 УТ 9/18 41 0,1 0,1 1986 31 6,584474 0,151872 0,0000464 0,0000019 0,0000125 0,9999875 

ТК 8/18 Жилой дом 25 0,04 0,04 1986 31 4,188004 0,238777 0,0000464 0,0000012 0,0000049 0,9999951 

ТК 9/18 ТК 10/18 29 0,05 0,05 2016 1 4,566098 0,219005 0,0000158 0,0000005 0,0000021 0,9999979 

ТК 10/18 Жилой дом 48 0,033 0,033 1988 29 3,922986 0,254908 0,0000334 0,0000016 0,0000063 0,9999937 

ТК 10/18 ТК 10а/18 28 0,05 0,05 2016 1 4,566098 0,219005 0,0000158 0,0000004 0,000002 0,9999980 

ТК 10/18 Жилой дом 16 0,05 0,05 1998 19 4,566098 0,219005 0,0000121 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК 10/18 Жилой дом 30 0,04 0,04 1988 29 4,187428 0,23881 0,0000334 0,000001 0,0000042 0,9999958 

ТК 10а/18 ТК 11а/18 20 0,05 0,05 2016 1 4,566098 0,219005 0,0000158 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК 10а/18 Жилой дом 19 0,04 0,04 1988 29 4,188694 0,238738 0,0000334 0,0000006 0,0000027 0,9999973 

ТК 11/18 Жилой дом 16 0,027 0,027 1988 29 3,709046 0,269611 0,0000334 0,0000005 0,000002 0,9999980 

ТК 11а/18 Жилой дом 22 0,05 0,05 1983 34 4,566098 0,219005 0,0000838 0,0000018 0,0000084 0,9999916 

ТК 11а/18 ТК 11/18 12 0,04 0,04 2016 1 4,189499 0,238692 0,0000158 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК 13/18 Жилой дом 4 0,033 0,033 1988 29 3,927003 0,254647 0,0000334 0,0000001 0,0000005 0,9999995 
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ТК 13/18 Жилой дом 2 0,05 0,05 1988 29 4,580079 0,218337 0,0000334 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК 14/18 ТК 17/18 14 0,05 0,05 1985 32 4,571059 0,218768 0,0000557 0,0000008 0,0000036 0,9999964 

ТК 14/18   23 0,05 0,05 1985 32 4,571059 0,218768 0,0000557 0,0000013 0,0000059 0,9999941 

ТК 15/18 Жилой дом 16 0,05 0,05 2009 8 4,580981 0,218294 0,00001 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

ТК 15/18 Жилой дом 10 0,04 0,04 1988 29 4,181793 0,239132 0,0000334 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК 15/18 ТК 16/18 9 0,04 0,04 1985 32 4,181793 0,239132 0,0000557 0,0000005 0,0000021 0,9999979 

ТК 15/18 Жилой дом 16 0,04 0,04 1985 32 4,181793 0,239132 0,0000557 0,0000009 0,0000037 0,9999963 

ТК 16/18 Жилой дом 21 0,04 0,04 2009 8 4,181793 0,239132 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК 16/18 Жилой дом 10 0,05 0,05 1988 29 4,581882 0,218251 0,0000334 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

ТК 17/18 ТК 18/18 45 0,05 0,05 1985 32 4,571059 0,218768 0,0000557 0,0000025 0,0000115 0,9999885 

ТК 17/18 Жилой дом 34 0,04 0,04 1985 32 4,186968 0,238836 0,0000557 0,0000019 0,0000079 0,9999921 

ТК 18/18 Жилой дом 20 0,04 0,04 1988 29 4,188579 0,238744 0,0000334 0,0000007 0,0000028 0,9999972 

ТК 19/18 ТК 19а/18 17 0,05 0,05 1984 33 4,567 0,218962 0,0000678 0,0000012 0,0000053 0,9999947 

ТК 19/18 Жилой дом 37 0,069 0,069 1984 33 5,363529 0,186444 0,0000678 0,0000025 0,0000135 0,9999865 

ТК 19а/18 Жилой дом 56 0,05 0,05 1988 29 4,567 0,218962 0,0000334 0,0000019 0,0000085 0,9999915 

ТК 20/18 
ООО "КГГК" 

кафе 
9 0,05 0,05 1988 29 4,578726 0,218401 0,0000334 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК 20/18 ТК 21/18 29 0,082 0,082 1983 34 5,91673 0,169012 0,0000838 0,0000024 0,0000144 0,9999856 

ТК 20/18 
ООО "КГГК" 

адм. здание 
22 0,05 0,05 1988 29 4,578726 0,218401 0,0000334 0,0000007 0,0000034 0,9999966 
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ТК 20а/18 

27-й 

квартр.жилой 

дом перспект 

24 0,06 0,06 2016 1 4,98752 0,2005 0,0000158 0,0000004 0,0000019 0,9999981 

ТК 20а/18 ТК 20г/18 31 0,082 0,082 1983 34 5,92925 0,168655 0,0000838 0,0000026 0,0000154 0,9999846 

ТК 20а/18 Жилой дом 107 0,04 0,04 2016 1 4,178573 0,239316 0,0000158 0,0000017 0,0000071 0,9999929 

ТК 20г/18 УТ 20г/18 11 0,065 0,065 2012 5 5,192383 0,19259 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК 20г/18 ТК 20/18 26 0,1 0,1 1983 34 6,742129 0,148321 0,0000838 0,0000022 0,0000147 0,9999853 

ТК 21/18 ТК 22/18 48 0,082 0,082 1983 34 5,91673 0,169012 0,0000838 0,000004 0,0000238 0,9999762 

ТК 21/18 Жилой дом 13 0,033 0,033 1983 34 3,926181 0,2547 0,0000838 0,0000011 0,0000043 0,9999957 

ТК 22/18 ТК 23/18 21 0,05 0,05 1989 28 4,571059 0,218768 0,0000288 0,0000006 0,0000028 0,9999972 

ТК 22/18 
ООО "КГГК", 

гараж 
2 0,04 0,04 1989 28 4,190649 0,238627 0,0000288 0,0000001 0,0000002 0,9999998 

ТК 22/18 МДОУ Д/с №68 11 0,05 0,05 2004 13 4,571059 0,218768 0,00001 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК 23/18 ТК 23а/18 49 0,05 0,05 2014 3 4,571059 0,218768 0,0000127 0,0000006 0,0000028 0,9999972 

ТК 23/18 
МДОУ Д/с №68 

прачечная 
3 0,033 0,033 1989 28 3,927094 0,254641 0,0000288 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК 23а/18 Жилой дом 1 0,05 0,05 2014 3 4,571059 0,218768 0,0000127 0 0,0000001 0,9999999 

ТК 24/18 ТК 26/18 52 0,1 0,1 2012 5 6,73315 0,148519 0,00001 0,0000005 0,0000035 0,9999965 

ТК 24/18 Жилой дом 22 0,069 0,069 2015 2 5,366848 0,186329 0,0000138 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

ТК 24/18 ТК 25/18 15 0,082 0,082 2011 6 5,933605 0,168532 0,00001 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

ТК 25/18 Жилой дом 11 0,069 0,069 2011 6 5,359325 0,186591 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК 25/18 Жилой дом 24 0,069 0,069 2011 6 5,359325 0,186591 0,00001 0,0000002 0,0000013 0,9999987 
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ТК 25/18 Жилой дом 21 0,069 0,069 2011 6 5,359325 0,186591 0,00001 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

ТК 26/18 Раветвление 50 0,082 0,082 2012 5 5,918091 0,168973 0,00001 0,0000005 0,000003 0,9999970 

ТК 26/18 ТК 27/18 10 0,082 0,082 2012 5 5,918091 0,168973 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК 27/18 ТУ 12 0,065 0,065 2012 5 5,195885 0,19246 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК 27/18 ТУ 16 0,065 0,065 2012 5 5,195885 0,19246 0,00001 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК 28/18 ТУ 12 0,065 0,065 2012 5 5,195473 0,192475 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК 28/18 ТУ 18 0,065 0,065 2012 5 5,195473 0,192475 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК2/11 Пищеблок 43 0,05 0,05 1985 32 4,569556 0,21884 0,0000557 0,0000024 0,0000109 0,9999891 

ТК2/11 ТК3/11 13 0,082 0,082 1985 32 0 0 0 0 0 1,0000000 

УП 1 УТ 20в/18 18 0,1 0,1 2011 6 6,72348 0,148733 0,00001 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

УП 1 ТУ 11 0,065 0,065 2011 6 5,199386 0,19233 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

УТ 1/18 УТ 1а/18 23 0,15 0,15 2012 5 9,115183 0,109707 0,00001 0,0000002 0,0000021 0,9999979 

УТ 1/18 МДОУ Д/с №47 18 0,05 0,05 2004 13 4,58068 0,218308 0,00001 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

УТ 1/18 ТК 1а/18 41 0,15 0,15 2012 5 9,115183 0,109707 0,00001 0,0000004 0,0000037 0,9999963 

УТ 1а/18 УТ 2/18 8 0,15 0,15 1988 29 9,115183 0,109707 0,0000334 0,0000003 0,0000024 0,9999976 

УТ 2/18 УТ 3/18 32 0,125 0,125 1988 29 7,880981 0,126888 0,0000334 0,0000011 0,0000084 0,9999916 

УТ 3/18 УП 1 5 0,1 0,1 1988 29 6,72348 0,148733 0,0000334 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

УТ 3/18 ТК 24/18 76 0,125 0,125 2011 6 7,880981 0,126888 0,00001 0,0000008 0,000006 0,9999940 

УТ 4/11 Жилой дом 35 0,04 0,04 2010 7 4,186853 0,238843 0,00001 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

УТ 4/11 УТ1/11 23 0,1 0,1 1985 32 6,584474 0,151872 0,0000557 0,0000013 0,0000084 0,9999916 
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УТ 5/11 УТ 6/11 13 0,04 0,04 2010 7 4,185818 0,238902 0,00001 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

УТ 5/11 УТ 4/11 19 0,1 0,1 2010 7 6,584474 0,151872 0,00001 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

УТ 6/11 Жилой дом 26 0,04 0,04 2010 7 4,185818 0,238902 0,00001 0,0000003 0,0000011 0,9999989 

УТ 6/11 Хоз. блок 5 0,04 0,04 2010 7 4,185818 0,238902 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

УТ 9/18 ТК 9/18 7 0,082 0,082 1988 29 5,935782 0,16847 0,0000334 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

УТ 9/18 УТ 10/18 47 0,1 0,1 1988 29 6,584474 0,151872 0,0000334 0,0000016 0,0000103 0,9999897 

УТ 10/18 УТ 5/11 58 0,1 0,1 2011 6 6,584474 0,151872 0,00001 0,0000006 0,0000038 0,9999962 

УТ 10/18 УТ 10а/18 127 0,05 0,05 1988 29 4,564144 0,219099 0,0000334 0,0000042 0,0000193 0,9999807 

УТ 10а/18 Жилой дом 1 0,05 0,05 1988 29 4,564144 0,219099 0,0000334 0 0,0000002 0,9999998 

УТ 20в/18 ТУ 1 0,065 0,065 2011 6 5,201445 0,192254 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

УТ 20в/18 ТК 20а/18 57 0,1 0,1 2011 6 6,72348 0,148733 0,00001 0,0000006 0,0000038 0,9999962 

УТ 20г/18 ТУ 13 0,065 0,065 2012 5 5,192383 0,19259 0,00001 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

УТ 20г/18 ТУ 21 0,065 0,065 2012 5 5,192383 0,19259 0,00001 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

УТ1/11 УТ2/11 17 0,1 0,1 1985 32 6,584474 0,151872 0,0000557 0,0000009 0,0000062 0,9999938 

УТ2/11 УТ3/11 3 0,1 0,1 1985 32 6,584474 0,151872 0,0000557 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

УТ2/11 
Хоз-блок, 

гаражи 
6 0,04 0,04 1985 32 4,190189 0,238653 0,0000557 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

УТ3/11 Стационар 27 0,082 0,082 1985 32 5,930339 0,168624 0,0000557 0,0000015 0,0000089 0,9999911 

УТ3/11 ТК2/11 49 0,05 0,05 1985 32 4,569556 0,21884 0,0000557 0,0000027 0,0000125 0,9999875 
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Таблица 4.2-68 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  118 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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  ТК 5/18 45 0,04 0,04 1986 47 4,185703 0,238908 0,007105 0,0003197 0,0012225 0,9987775 

  ТК 15/18 23 0,04 0,04 1985 48 4,181793 0,239132 0,0118435 0,0002724 0,0010406 0,9989594 

Котельная 

№118 
УТ 1а/18 2 0,15 0,15 1988 45 9,115183 0,109707 0,0027896 0,0000056 0,0000465 0,9999535 

Раветвление ТК 28/18 12 0,082 0,082 2012 21 5,918091 0,168973 0,0000137 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

ТК 1/18 ТК 1а/18 20 0,05 0,05 2016 17 4,567 0,218962 0,00001 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК 1/18 ТК 19/18 16 0,05 0,05 1984 49 4,567 0,218962 0,0203667 0,0003259 0,0013595 0,9986405 

ТК 1а/18 ТК 2/18 16,5 0,1 0,1 1984 49 6,584474 0,151872 0,0203667 0,000336 0,0020213 0,9979787 

ТК 2/18 ТК 3/18 36 0,1 0,1 1984 49 6,584474 0,151872 0,0203667 0,0007332 0,0044101 0,9955899 

ТК 2/18 Жилой дом 33 0,069 0,069 1984 49 5,364414 0,186414 0,0203667 0,0006721 0,0032935 0,9967065 

ТК 3/18 ТК 4/18 23 0,1 0,1 2015 18 6,584474 0,151872 0,0000114 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

ТК 3/18 Жилой дом 24 0,04 0,04 1984 49 4,188119 0,238771 0,0203667 0,0004888 0,0018701 0,9981299 

ТК 3/18 ТК 14/18 47 0,082 0,082 1985 48 5,924895 0,168779 0,0118435 0,0005566 0,0030128 0,9969872 

ТК 4/18 ТК 13/18 20 0,05 0,05 1986 47 4,580079 0,218337 0,007105 0,0001421 0,0005945 0,9994055 

ТК 4/18 ТК 13/18 20 0,04 0,04 1986 47 4,188579 0,238744 0,007105 0,0001421 0,0005437 0,9994563 

ТК 4/18 ТК 4а/18 65 0,1 0,1 2014 19 6,584474 0,151872 0,0000121 0,0000008 0,0000047 0,9999953 
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ТК 4а/18 ТК 5/18 48 0,1 0,1 2014 19 6,584474 0,151872 0,0000121 0,0000006 0,0000035 0,9999965 

ТК 5/18 Жилой дом 16 0,05 0,05 1986 47 4,579928 0,218344 0,007105 0,0001137 0,0004756 0,9995244 

ТК 5/18 ТК 6/18 58 0,1 0,1 1986 47 6,584474 0,151872 0,007105 0,0004121 0,0024787 0,9975213 

ТК 5/18 Жилой дом 7 0,05 0,05 1986 47 4,579928 0,218344 0,007105 0,0000497 0,0002081 0,9997919 

ТК 6/18 ТК 8/18 28 0,1 0,1 1986 47 6,584474 0,151872 0,007105 0,0001989 0,0011966 0,9988034 

ТК 6/18 Жилой дом 13 0,05 0,05 1988 45 4,581431 0,218272 0,0027896 0,0000363 0,0001518 0,9998482 

ТК 6/18 Жилой дом 17 0,04 0,04 1986 47 4,188924 0,238725 0,007105 0,0001208 0,0004622 0,9995378 

ТК 8/18 УТ 9/18 41 0,1 0,1 1986 47 6,584474 0,151872 0,007105 0,0002913 0,0017522 0,9982478 

ТК 8/18 Жилой дом 25 0,04 0,04 1986 47 4,188004 0,238777 0,007105 0,0001776 0,0006795 0,9993205 

ТК 9/18 ТК 10/18 29 0,05 0,05 2016 17 4,566098 0,219005 0,00001 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

ТК 10/18 Жилой дом 30 0,04 0,04 1988 45 4,187428 0,23881 0,0027896 0,0000837 0,0003201 0,9996799 

ТК 10/18 ТК 10а/18 28 0,05 0,05 2016 17 4,566098 0,219005 0,00001 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

ТК 10/18 Жилой дом 48 0,033 0,033 1988 45 3,922986 0,254908 0,0027896 0,0001339 0,0004799 0,9995201 

ТК 10/18 Жилой дом 16 0,05 0,05 1998 35 4,566098 0,219005 0,000105 0,0000017 0,000007 0,9999930 

ТК 10а/18 Жилой дом 19 0,04 0,04 1988 45 4,188694 0,238738 0,0027896 0,000053 0,0002028 0,9997972 

ТК 10а/18 ТК 11а/18 20 0,05 0,05 2016 17 4,566098 0,219005 0,00001 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК 11/18 
ул. З-я Сосновая, 

20 
20,89 0,04 0,04 2018 15 4,187096 0,238829 0,00001 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК 11/18 Жилой дом 16 0,027 0,027 1988 45 3,709046 0,269611 0,0027896 0,0000446 0,0001512 0,9998488 

ТК 11а/18 Жилой дом 22 0,05 0,05 1983 50 4,566098 0,219005 0,0361934 0,0007963 0,0033213 0,9966787 
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ТК 11а/18 ТК 11/18 12 0,04 0,04 2016 17 4,187096 0,238829 0,00001 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК 13/18 Жилой дом 4 0,033 0,033 1988 45 3,927003 0,254647 0,0027896 0,0000112 0,00004 0,9999600 

ТК 13/18 Жилой дом 2 0,05 0,05 1988 45 4,580079 0,218337 0,0027896 0,0000056 0,0000233 0,9999767 

ТК 14/18   23 0,05 0,05 1985 48 4,571059 0,218768 0,0118435 0,0002724 0,0011374 0,9988626 

ТК 14/18 ТК 17/18 14 0,05 0,05 1985 48 4,571059 0,218768 0,0118435 0,0001658 0,0006924 0,9993076 

ТК 15/18 ТК 16/18 9 0,04 0,04 1985 48 4,181793 0,239132 0,0118435 0,0001066 0,0004072 0,9995928 

ТК 15/18 Жилой дом 10 0,04 0,04 1988 45 4,181793 0,239132 0,0027896 0,0000279 0,0001066 0,9998934 

ТК 15/18 Жилой дом 16 0,04 0,04 1985 48 4,181793 0,239132 0,0118435 0,0001895 0,0007239 0,9992761 

ТК 15/18 Жилой дом 16 0,05 0,05 2009 24 4,580981 0,218294 0,0000178 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

ТК 16/18 Жилой дом 21 0,04 0,04 2009 24 4,181793 0,239132 0,0000178 0,0000004 0,0000014 0,9999986 

ТК 16/18 Жилой дом 10 0,05 0,05 1988 45 4,581882 0,218251 0,0027896 0,0000279 0,0001168 0,9998832 

ТК 17/18 Жилой дом 34 0,04 0,04 1985 48 4,186968 0,238836 0,0118435 0,0004027 0,0015402 0,9984598 

ТК 17/18 ТК 18/18 45 0,05 0,05 1985 48 4,571059 0,218768 0,0118435 0,000533 0,0022254 0,9977746 

ТК 18/18 Жилой дом 20 0,04 0,04 1988 45 4,188579 0,238744 0,0027896 0,0000558 0,0002135 0,9997865 

ТК 19/18 Жилой дом 37 0,069 0,069 1984 49 5,363529 0,186444 0,0203667 0,0007536 0,0036921 0,9963079 

ТК 19/18 ТК 19а/18 17 0,05 0,05 1984 49 4,567 0,218962 0,0203667 0,0003462 0,0014445 0,9985555 

ТК 19а/18 Жилой дом 56 0,05 0,05 1988 45 4,567 0,218962 0,0027896 0,0001562 0,0006517 0,9993483 

ТК 20/18 
ООО "КГГК" 

адм. здание 
22 0,05 0,05 1988 45 4,578726 0,218401 0,0027896 0,0000614 0,0002567 0,9997433 

ТК 20/18 ТК 21/18 29 0,082 0,082 1983 50 5,91673 0,169012 0,0361934 0,0010496 0,005673 0,9943270 
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ТК 20/18 
ООО "КГГК" 

кафе 
9 0,05 0,05 1988 45 4,578726 0,218401 0,0027896 0,0000251 0,000105 0,9998950 

ТК 20а/18 ТК 20г/18 31 0,082 0,082 1983 50 5,92925 0,168655 0,0361934 0,001122 0,0060771 0,9939229 

ТК 20а/18 

27-й 

квартр.жилой 

дом перспект 

24 0,06 0,06 2016 17 4,98752 0,2005 0,00001 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

ТК 20а/18 Жилой дом 107 0,04 0,04 2016 17 4,178573 0,239316 0,00001 0,0000011 0,0000041 0,9999959 

ТК 20г/18 ТК 20/18 26 0,1 0,1 1983 50 6,742129 0,148321 0,0361934 0,000941 0,0057957 0,9942043 

ТК 20г/18 УТ 20г/18 11 0,065 0,065 2012 21 5,192383 0,19259 0,0000137 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

ТК 21/18 ТК 22/18 48 0,082 0,082 1983 50 5,91673 0,169012 0,0361934 0,0017373 0,0093898 0,9906102 

ТК 21/18 Жилой дом 13 0,033 0,033 1983 50 3,926181 0,2547 0,0361934 0,0004705 0,0016875 0,9983125 

ТК 22/18 
ООО "КГГК", 

гараж 
2 0,04 0,04 1989 44 4,190649 0,238627 0,0018203 0,0000036 0,0000139 0,9999861 

ТК 22/18 МДОУ Д/с №68 11 0,05 0,05 2004 29 4,571059 0,218768 0,0000334 0,0000004 0,0000015 0,9999985 

ТК 22/18 ТК 23/18 21 0,05 0,05 1989 44 4,571059 0,218768 0,0018203 0,0000382 0,0001596 0,9998404 

ТК 23/18 
МДОУ Д/с №68 

прачечная 
3 0,033 0,033 1989 44 3,927094 0,254641 0,0018203 0,0000055 0,0000196 0,9999804 

ТК 23/18 ТК 23а/18 49 0,05 0,05 2014 19 4,571059 0,218768 0,0000121 0,0000006 0,0000025 0,9999975 

ТК 23а/18 Жилой дом 1 0,05 0,05 2014 19 4,571059 0,218768 0,0000121 0 0,0000001 0,9999999 

ТК 24/18 Жилой дом 22 0,069 0,069 2015 18 5,366848 0,186329 0,0000114 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

ТК 24/18 ТК 25/18 15 0,082 0,082 2011 22 5,933605 0,168532 0,0000149 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

ТК 24/18 ТК 26/18 52 0,1 0,1 2012 21 6,73315 0,148519 0,0000137 0,0000007 0,0000044 0,9999956 
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ТК 25/18 Жилой дом 11 0,069 0,069 2011 22 5,359325 0,186591 0,0000149 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК 25/18 Жилой дом 21 0,069 0,069 2011 22 5,359325 0,186591 0,0000149 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

ТК 25/18 Жилой дом 24 0,069 0,069 2011 22 5,359325 0,186591 0,0000149 0,0000004 0,0000017 0,9999983 

ТК 26/18 ТК 27/18 10 0,082 0,082 2012 21 5,918091 0,168973 0,0000137 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК 26/18 Раветвление 50 0,082 0,082 2012 21 5,918091 0,168973 0,0000137 0,0000007 0,0000037 0,9999963 

ТК 27/18 ТУ 12 0,065 0,065 2012 21 5,195885 0,19246 0,0000137 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК 27/18 ТУ 16 0,065 0,065 2012 21 5,195885 0,19246 0,0000137 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК 28/18 ТУ 18 0,065 0,065 2012 21 5,195473 0,192475 0,0000137 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

ТК 28/18 ТУ 12 0,065 0,065 2012 21 5,195473 0,192475 0,0000137 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК 28/18 Суворова 9, 9а 70 0,05 0,05 2019 14 4,572863 0,218681 0,00001 0,0000007 0,0000029 0,9999971 

ТК2/11 Пищеблок 43 0,05 0,05 1985 48 4,569556 0,21884 0,0118435 0,0005093 0,0021258 0,9978742 

ТК2/11 ТК3/11 13 0,082 0,082 1985 48 0 0 0 0 0 1,0000000 

УП 1 ТУ 11 0,065 0,065 2011 22 5,199386 0,19233 0,0000149 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

УП 1 УТ 20в/18 18 0,1 0,1 2011 22 6,72348 0,148733 0,0000149 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

УТ 1/18 МДОУ Д/с №47 18 0,05 0,05 2004 29 4,58068 0,218308 0,0000334 0,0000006 0,0000025 0,9999975 

УТ 1/18 УТ 1а/18 23 0,15 0,15 2012 21 9,115183 0,109707 0,0000137 0,0000003 0,0000026 0,9999974 

УТ 1/18 ТК 1а/18 41 0,15 0,15 2012 21 9,115183 0,109707 0,0000137 0,0000006 0,0000047 0,9999953 

УТ 1а/18 УТ 2/18 8 0,15 0,15 1988 45 9,115183 0,109707 0,0027896 0,0000223 0,0001858 0,9998142 

УТ 2/18 УТ 3/18 32 0,125 0,125 1988 45 7,880981 0,126888 0,0027896 0,0000893 0,0006427 0,9993573 

УТ 3/18 УП 1 5 0,1 0,1 1988 45 6,72348 0,148733 0,0027896 0,0000139 0,0000857 0,9999143 



249 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

УТ 3/18 ТК 24/18 76 0,125 0,125 2011 22 7,880981 0,126888 0,0000149 0,0000011 0,0000081 0,9999919 

УТ 4/11 Жилой дом 35 0,04 0,04 2010 23 4,186853 0,238843 0,0000162 0,0000006 0,0000022 0,9999978 

УТ 4/11 УТ1/11 23 0,1 0,1 1985 48 6,584474 0,151872 0,0118435 0,0002724 0,0016385 0,9983615 

УТ 4/11 
ул. З-я Сосновая, 

15 
140 0,05 0,05 2019 14 4,56234 0,219186 0,00001 0,0000014 0,0000058 0,9999942 

УТ 5/11 УТ 6/11 13 0,04 0,04 2010 23 4,185818 0,238902 0,0000162 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

УТ 5/11 УТ 4/11 19 0,1 0,1 2010 23 6,584474 0,151872 0,0000162 0,0000003 0,0000019 0,9999981 

УТ 6/11 Хоз. блок 5 0,04 0,04 2010 23 4,185818 0,238902 0,0000162 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

УТ 6/11 Жилой дом 26 0,04 0,04 2010 23 4,185818 0,238902 0,0000162 0,0000004 0,0000016 0,9999984 

УТ 9/18 УТ 10/18 47 0,1 0,1 1988 45 6,584474 0,151872 0,0027896 0,0001311 0,0007886 0,9992114 

УТ 9/18 ТК 9/18 7 0,082 0,082 1988 45 5,935782 0,16847 0,0027896 0,0000195 0,0001059 0,9998941 

УТ 10/18 УТ 5/11 58 0,1 0,1 2011 22 6,584474 0,151872 0,0000149 0,0000009 0,0000052 0,9999948 

УТ 10/18 УТ 10а/18 127 0,05 0,05 1988 45 4,564144 0,219099 0,0027896 0,0003543 0,0014771 0,9985229 

УТ 10а/18 Жилой дом 1 0,05 0,05 1988 45 4,564144 0,219099 0,0027896 0,0000028 0,0000116 0,9999884 

УТ 20в/18 ТК 20а/18 57 0,1 0,1 2011 22 6,72348 0,148733 0,0000149 0,0000008 0,0000052 0,9999948 

УТ 20в/18 ТУ 1 0,065 0,065 2011 22 5,201445 0,192254 0,0000149 0 0,0000001 0,9999999 

УТ 20г/18 ТУ 13 0,065 0,065 2012 21 5,192383 0,19259 0,0000137 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

УТ 20г/18 ТУ 21 0,065 0,065 2012 21 5,192383 0,19259 0,0000137 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

УТ1/11 УТ2/11 17 0,1 0,1 1985 48 6,584474 0,151872 0,0118435 0,0002013 0,001211 0,9987890 

УТ2/11 УТ3/11 3 0,1 0,1 1985 48 6,584474 0,151872 0,0118435 0,0000355 0,0002137 0,9997863 
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Таблица 4.2-69 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  122 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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ТК-3 10,3 0,1 0,1 2014 3 6,722841 0,148747 0,0000127 0,0000001 0,0000009 0,9999991 
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Адмпредприятие 

УЕЗЖКУ 
178,5 0,07 0,07 2013 4 5,374364 0,186069 0,00001 0,0000018 0,0000096 0,9999904 

ТК-3 ТК-2 11,55 0,1 0,1 2013 4 6,722841 0,148747 0,00001 0,0000001 0,0000008 0,9999992 
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ТК-3 ТК-4 60 0,1 0,1 1997 20 6,722841 0,148747 0,0000128 0,0000008 0,0000052 0,9999948 

ТК-4   15 0,051 0,051 2016 1 4,608171 0,217006 0,0000158 0,0000002 0,0000011 0,9999989 
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ТК-5   15 0,051 0,051 2016 1 4,608171 0,217006 0,0000158 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

ТК-5 
Жилой дом ул. 1 

пер. Иланский, 
10 0,051 0,051 2016 1 4,608171 0,217006 0,0000158 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

 

Таблица 4.2-70 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  122 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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ТК-3 10,3 0,1 0,1 2014 19 6,722841 0,148747 0,0000121 0,0000001 0,0000008 0,9999992 



252 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

ТК-2 
Адмпредприятие 

УЕЗЖКУ 
178,5 0,07 0,07 2013 20 5,374364 0,186069 0,0000128 0,0000023 0,0000123 0,9999877 

ТК-3 ТК-2 11,55 0,1 0,1 2013 20 6,722841 0,148747 0,0000128 0,0000001 0,000001 0,9999990 

ТК-3 ТК-4 60 0,1 0,1 1997 36 6,722841 0,148747 0,0001338 0,000008 0,000054 0,9999460 

ТК-4   15 0,051 0,051 2016 17 4,608171 0,217006 0,00001 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-4 ТК-5 30 0,051 0,051 2016 17 4,608171 0,217006 0,00001 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК-4   30 0,051 0,051 2016 17 4,608171 0,217006 0,00001 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК-5   15 0,051 0,051 2016 17 4,608171 0,217006 0,00001 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-5 
Жилой дом ул. 1 

пер. Иланский, 
10 0,051 0,051 2016 17 4,608171 0,217006 0,00001 0,0000001 0,0000005 0,9999995 
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Таблица 4.2-71 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  123 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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    10 0,051 0,051 2008 9 4,612635 0,216796 0,00001 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

    10 0,051 0,051 1994 23 4,622026 0,216355 0,0000162 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

    1 0,051 0,051 2011 6 4,621564 0,216377 0,00001 0 0 1,0000000 

    3 0,05 0,05 1987 30 4,582935 0,218201 0,0000391 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

    8 0,051 0,051 2008 9 0 0 0 0 0 1,0000000 

    20 0,051 0,051 2008 9 4,620486 0,216427 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

    1 0,051 0,051 1981 36 4,619871 0,216456 0,0001338 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

    1 0,08 0,08 1980 37 5,828226 0,171579 0,0001732 0,0000002 0,000001 0,9999990 

  ТК-15а 56 0,15 0,15 2013 4 9,098329 0,10991 0,00001 0,0000006 0,0000051 0,9999949 

    45 0,051 0,051 1986 31 4,616638 0,216608 0,0000464 0,0000021 0,0000096 0,9999904 

  ТК-48 20 0,07 0,07 1987 30 5,400814 0,185157 0,0000391 0,0000008 0,0000042 0,9999958 

  ТК-47 1 0,07 0,07 1987 30 5,400814 0,185157 0,0000391 0 0,0000002 0,9999998 

  Инженерная, 29 61 0,051 0,051 2008 9 4,612635 0,216796 0,00001 0,0000006 0,0000028 0,9999972 

    38 0,07 0,07 2011 6 5,39893 0,185222 0,00001 0,0000004 0,000002 0,9999980 

    40 0,051 0,051 2017 0 4,617408 0,216572 0,0000158 0,0000006 0,0000029 0,9999971 

    46 0,082 0,082 1986 31 5,925168 0,168772 0,0000464 0,0000021 0,0000126 0,9999874 

    1 0,051 0,051 2008 9 4,615714 0,216651 0,00001 0 0 1,0000000 
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    20 0,051 0,051 2008 9 4,615714 0,216651 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

  УТ-43 56 0,082 0,082 1987 30 5,918635 0,168958 0,0000391 0,0000022 0,0000129 0,9999871 

    3 0,051 0,051 1981 36 4,619871 0,216456 0,0001338 0,0000004 0,0000019 0,9999981 

  ТК-50 45 0,1 0,1 1987 30 6,735567 0,148466 0,0000391 0,0000018 0,0000118 0,9999882 

  переход 30 0,07 0,07 2011 6 5,39893 0,185222 0,00001 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

Котельная 

№123 
УТ-1 11 0,032 0,032 1990 27 0 0 0 0 0 1,0000000 

Котельная 

№123 
ТК - 18 3 0,309 0,309 1990 27 17,049787 0,058652 0,0000252 0,0000001 0,0000013 0,9999987 

ТК - 1б ТК - 18 10 0,309 0,309 1990 27 17,049787 0,058652 0,0000252 0,0000003 0,0000043 0,9999957 

ТК-1 ТК-1а 38 0,309 0,309 1990 27 17,049787 0,058652 0,0000252 0,000001 0,0000163 0,9999837 

ТК-1 ТК - 1б 10 0,309 0,309 1990 27 17,049787 0,058652 0,0000252 0,0000003 0,0000043 0,9999957 

ТК-1 ТК-2 30 0,15 0,15 1980 37 8,915746 0,112161 0,0001732 0,0000052 0,0000462 0,9999538 

ТК-1а ТК-5 55 0,309 0,309 1990 27 17,049787 0,058652 0,0000252 0,0000014 0,0000235 0,9999765 

ТК-2 Гараж 20 0,08 0,08 1986 31 5,84408 0,171113 0,0000464 0,0000009 0,0000054 0,9999946 

ТК-2 ТК-3 20 0,15 0,15 1986 31 8,915746 0,112161 0,0000464 0,0000009 0,0000082 0,9999918 

ТК-3 ТК-4 210 0,15 0,15 1986 31 8,915746 0,112161 0,0000464 0,0000097 0,0000866 0,9999134 

ТК-4 жилой дом 40 0,4 0,4 1986 31 23,099625 0,043291 0,0000464 0,0000019 0,0000427 0,9999573 

ТК-4 ТК-4а 169 0,15 0,15 2013 4 8,915746 0,112161 0,00001 0,0000017 0,000015 0,9999850 

ТК-4а Пристройка 4 0,051 0,051 2013 4 4,622949 0,216312 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 
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ТК-4а 
Масальский 

санаторий 
7 0,082 0,082 2013 4 5,935782 0,16847 0,00001 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-5 ТК-6 75 0,309 0,309 1990 27 17,049787 0,058652 0,0000252 0,0000019 0,0000321 0,9999679 

ТК-6 ТК-7 212 0,309 0,309 1990 27 17,049787 0,058652 0,0000252 0,0000053 0,0000907 0,9999093 

ТК-7 ТК-8 10 0,08 0,08 1980 37 5,846722 0,171036 0,0001732 0,0000017 0,0000101 0,9999899 

ТК-7 ТК-7а 51 0,309 0,309 1990 27 17,049787 0,058652 0,0000252 0,0000013 0,0000218 0,9999782 

ТК-7а   20 0,051 0,051 1981 36 4,620486 0,216427 0,0001338 0,0000027 0,0000123 0,9999877 

ТК-7а ТК-9 51 0,309 0,309 1990 27 17,049787 0,058652 0,0000252 0,0000013 0,0000218 0,9999782 

ТК-8   38 0,082 0,082 1981 36 5,927345 0,16871 0,0001338 0,0000051 0,0000301 0,9999699 

ТК-8   15 0,051 0,051 1980 37 4,621256 0,216391 0,0001732 0,0000026 0,000012 0,9999880 

ТК-9 ТК-10 6 0,25 0,25 2016 1 14,28966 0,069981 0,0000158 0,0000001 0,0000014 0,9999986 

ТК-9 ТК-17 38 0,309 0,309 2015 2 17,049787 0,058652 0,0000138 0,0000005 0,0000089 0,9999911 

ТК-10 ТК-11 45 0,25 0,25 2016 1 14,28966 0,069981 0,0000158 0,0000007 0,0000102 0,9999898 

ТК-11   10 0,051 0,051 1987 30 4,620794 0,216413 0,0000391 0,0000004 0,0000018 0,9999982 

ТК-11   8 0,051 0,051 1987 30 4,620794 0,216413 0,0000391 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК-11 ТК-12 93 0,25 0,25 2016 1 14,28966 0,069981 0,0000158 0,0000015 0,000021 0,9999790 

ТК-12 ТК-13 50 0,125 0,125 2005 12 7,907162 0,126468 0,00001 0,0000005 0,0000039 0,9999961 

ТК-12 ТК-14 43 0,2 0,2 1996 21 11,697111 0,085491 0,0000137 0,0000006 0,0000069 0,9999931 

ТК-12   14 0,1 0,1 1986 31 6,746274 0,14823 0,0000464 0,0000006 0,0000044 0,9999956 

ТК-13   40 0,1 0,1 1986 31 6,729006 0,14861 0,0000464 0,0000019 0,0000125 0,9999875 
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ТК-13   24 0,1 0,1 1986 31 6,729006 0,14861 0,0000464 0,0000011 0,0000075 0,9999925 

ТК-14   32 0,1 0,1 2012 5 6,740057 0,148367 0,00001 0,0000003 0,0000022 0,9999978 

ТК-14   39 0,25 0,25 2013 4 14,39855 0,069451 0,00001 0,0000004 0,0000056 0,9999944 

ТК-15   15 0,1 0,1 1986 31 6,7183 0,148847 0,0000464 0,0000007 0,0000047 0,9999953 

ТК-15 ТК-16 32 0,1 0,1 1986 31 6,7183 0,148847 0,0000464 0,0000015 0,0000099 0,9999901 

ТК-15а ТК-15 48 0,15 0,15 1986 31 9,098329 0,10991 0,0000464 0,0000022 0,0000202 0,9999798 

ТК-16   48 0,1 0,1 1986 31 6,7183 0,148847 0,0000464 0,0000022 0,0000149 0,9999851 

ТК-16   12 0,1 0,1 1986 31 0 0 0 0 0 1,0000000 

ТК-17 ТК-29 82 0,3 0,3 2015 2 17,15212 0,058302 0,0000138 0,0000011 0,0000194 0,9999806 

ТК-17 ТК-17А 17 0,2 0,2 1985 32 11,683623 0,08559 0,0000557 0,0000009 0,000011 0,9999890 

ТК-17 
Школьный 

гараж 
10 0,051 0,051 1985 32 4,622026 0,216355 0,0000557 0,0000006 0,0000026 0,9999974 

ТК-17А ТК-18 43 0,2 0,2 1985 32 11,683623 0,08559 0,0000557 0,0000024 0,0000279 0,9999721 

ТК-17А ТК-17Б 118 0,125 0,125 2013 4 7,876467 0,12696 0,00001 0,0000012 0,0000093 0,9999907 

ТК-17Б ТУ 13 0,08 0,08 2013 4 5,84593 0,171059 0,00001 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК-17Б ТК-17В 79 0,1 0,1 2013 4 6,723825 0,148725 0,00001 0,0000008 0,0000053 0,9999947 

ТК-17В ТУ 54 0,08 0,08 2013 4 5,833698 0,171418 0,00001 0,0000005 0,0000031 0,9999969 

ТК-17В ТУ 5,29 0,08 0,08 2014 3 5,833698 0,171418 0,0000127 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-18 Школа №50 10 0,082 0,082 1987 30 5,934966 0,168493 0,0000391 0,0000004 0,0000023 0,9999977 

ТК-18 ТК-19 30 0,15 0,15 1986 31 8,965746 0,111536 0,0000464 0,0000014 0,0000124 0,9999876 
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ТК-19   40 0,1 0,1 2017 0 6,737294 0,148428 0,0000158 0,0000006 0,0000043 0,9999957 

ТК-19 ТК-20 64 0,15 0,15 1986 31 8,965746 0,111536 0,0000464 0,000003 0,0000265 0,9999735 

ТК-20 ТК-21 58 0,15 0,15 1986 31 8,965746 0,111536 0,0000464 0,0000027 0,0000241 0,9999759 

ТК-21 УТ-22 10 0,15 0,15 1986 31 8,965746 0,111536 0,0000464 0,0000005 0,0000041 0,9999959 

ТК-24 ТК-26 125 0,1 0,1 2016 1 6,701032 0,149231 0,0000158 0,000002 0,0000132 0,9999868 

ТК-24 УТ-25 60 0,07 0,07 1987 30 5,380104 0,18587 0,0000391 0,0000023 0,0000126 0,9999874 

ТК-24   17 0,08 0,08 2012 5 5,832982 0,171439 0,00001 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-24 
перспектива 

жилой дом 
45 0,08 0,08 1987 30 5,832982 0,171439 0,0000391 0,0000018 0,0000102 0,9999898 

ТК-25   14 0,07 0,07 1987 30 5,380104 0,18587 0,0000391 0,0000005 0,0000029 0,9999971 

ТК-26 ТК-27 20 0,1 0,1 1986 31 6,701032 0,149231 0,0000464 0,0000009 0,0000062 0,9999938 

ТК-26   100 0,04 0,04 2015 2 4,179378 0,23927 0,0000138 0,0000014 0,0000058 0,9999942 

ТК-27 Дом культуры 10 0,08 0,08 1987 30 5,846722 0,171036 0,0000391 0,0000004 0,0000023 0,9999977 

ТК-27 ТК-28 195 0,1 0,1 1986 31 0 0 0 0 0 1,0000000 

ТК-29 ТК-29а 15 0,309 0,309 1986 31 17,705049 0,056481 0,0000464 0,0000007 0,0000123 0,9999877 

ТК-29   5 0,051 0,051 1985 32 4,622796 0,216319 0,0000557 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

ТК-29а ТК-30 35 0,1 0,1 1986 31 6,719681 0,148817 0,0000464 0,0000016 0,0000109 0,9999891 

ТК-29а ТК-32 38 0,309 0,309 2015 2 17,705049 0,056481 0,0000138 0,0000005 0,0000093 0,9999907 

ТК-30   10 0,051 0,051 2014 3 4,620179 0,216442 0,0000127 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-30 ТК-31 56 0,1 0,1 1986 31 6,719681 0,148817 0,0000464 0,0000026 0,0000174 0,9999826 
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ТК-30   12 0,051 0,051 2013 4 4,620179 0,216442 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-31   9 0,051 0,051 1986 31 4,615252 0,216673 0,0000464 0,0000004 0,0000019 0,9999981 

ТК-31   45 0,051 0,051 2013 4 4,615252 0,216673 0,00001 0,0000004 0,0000021 0,9999979 

ТК-32 УТ-36 52 0,207 0,207 1986 31 11,509209 0,086887 0,0000464 0,0000024 0,0000277 0,9999723 

ТК-32 ТК-33 56 0,2 0,2 2000 17 11,686796 0,085567 0,00001 0,0000006 0,0000065 0,9999935 

ТК-33 ТК-34 36 0,1 0,1 2011 6 6,724171 0,148717 0,00001 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

ТК-33   45 0,051 0,051 2014 3 4,616638 0,216608 0,0000127 0,0000006 0,0000026 0,9999974 

ТК-34   13 0,072 0,072 2016 1 5,497544 0,181899 0,0000158 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

ТК-34 ТК-35 42 0,1 0,1 2011 6 6,724171 0,148717 0,00001 0,0000004 0,0000028 0,9999972 

ТК-34   13 0,051 0,051 1988 29 4,621564 0,216377 0,0000334 0,0000004 0,000002 0,9999980 

ТК-35   13 0,051 0,051 1988 29 4,619563 0,216471 0,0000334 0,0000004 0,000002 0,9999980 

ТК-35   13 0,051 0,051 1988 29 4,619563 0,216471 0,0000334 0,0000004 0,000002 0,9999980 

ТК-44   37 0,051 0,051 1980 37 4,617869 0,21655 0,0001732 0,0000064 0,0000295 0,9999705 

ТК-44 ТК-45 65 0,08 0,08 1980 37 5,83219 0,171462 0,0001732 0,0000113 0,0000655 0,9999345 

ТК-45   19 0,051 0,051 1980 37 4,62064 0,21642 0,0001732 0,0000033 0,0000152 0,9999848 

ТК-45 ТК-46 2 0,07 0,07 1980 37 5,400814 0,185157 0,0001732 0,0000003 0,0000019 0,9999981 

ТК-46   38 0,07 0,07 1987 30 5,400814 0,185157 0,0000391 0,0000015 0,000008 0,9999920 

ТК-47   1 0,051 0,051 1987 30 4,623411 0,216291 0,0000391 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-50 ТК-50А 88 0,08 0,08 2015 2 5,824527 0,171688 0,0000138 0,0000012 0,0000071 0,9999929 

ТК-50   50 0,051 0,051 2013 4 4,61202 0,216825 0,00001 0,0000005 0,0000023 0,9999977 
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ТК-50   25 0,051 0,051 2012 5 4,61202 0,216825 0,00001 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

ТК-50А жилой дом  6 0,08 0,08 2015 2 5,824527 0,171688 0,0000138 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-56 ТК-56/1 22,5 0,15 0,15 1994 23 9,068161 0,110276 0,0000162 0,0000004 0,0000033 0,9999967 

ТК-56 ТК-57 55 0,1 0,1 2011 6 6,732114 0,148542 0,00001 0,0000005 0,0000037 0,9999963 

ТК-56/1 
3-й Иланский, 

3б 
4,5 0,051 0,051 1994 23 4,622873 0,216316 0,0000162 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-56/1 ТК-58 48,2 0,15 0,15 2012 5 9,068161 0,110276 0,00001 0,0000005 0,0000044 0,9999956 

ТК-56/1 
узел 

разветвления 
11 0,08 0,08 1994 23 5,846194 0,171051 0,0000162 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-57 ТК-57/1 104 0,08 0,08 2011 6 5,821885 0,171766 0,00001 0,000001 0,000006 0,9999940 

ТК-57 
3-й Иланский, 

3а 
4,5 0,051 0,051 2011 6 4,618331 0,216528 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-57   29,5 0,051 0,051 2011 6 4,618331 0,216528 0,00001 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК-57/1   6 0,051 0,051 2011 6 4,621564 0,216377 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-57/1   6 0,051 0,051 2011 6 4,621564 0,216377 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-58   10 0,051 0,051 2010 7 4,620332 0,216435 0,00001 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-58 ТК-59 39 0,082 0,082 2011 6 5,924351 0,168795 0,00001 0,0000004 0,0000023 0,9999977 

ТК-58   11 0,051 0,051 2011 6 4,620332 0,216435 0,00001 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-58 ТК-58а 4 0,1 0,1 1994 23 6,714846 0,148924 0,0000162 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-58а   31 0,082 0,082 1994 23 5,92925 0,168655 0,0000162 0,0000005 0,000003 0,9999970 

ТК-58а ТК-62 56 0,1 0,1 1994 23 6,714846 0,148924 0,0000162 0,0000009 0,0000061 0,9999939 
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ТК-59   19 0,08 0,08 2011 6 5,844344 0,171106 0,00001 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

ТК-59 УТ-60 10 0,082 0,082 2010 7 5,924351 0,168795 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-59   18 0,051 0,051 2011 6 4,620794 0,216413 0,00001 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-62   27 0,082 0,082 2017 0 5,930339 0,168624 0,0000158 0,0000004 0,0000025 0,9999975 

ТК-62 ТК-63 25 0,1 0,1 1994 23 6,714846 0,148924 0,0000162 0,0000004 0,0000027 0,9999973 

ТК-63 ТК-64 20 0,1 0,1 1994 23 6,714846 0,148924 0,0000162 0,0000003 0,0000022 0,9999978 

ТК-64   6 0,051 0,051 1994 23 4,622642 0,216327 0,0000162 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-66   50 0,07 0,07 2008 9 5,379429 0,185893 0,00001 0,0000005 0,0000027 0,9999973 

Тк промеж УТ-44 100 0,207 0,207 1980 37 11,509209 0,086887 0,0001732 0,0000173 0,0001989 0,9998011 

УТ-1 ТК-2А 24 0,032 0,032 1990 27 0 0 0 0 0 1,0000000 

УТ-22 
Детский сад 

№158 
18 0,15 0,15 1986 31 8,965746 0,111536 0,0000464 0,0000008 0,0000075 0,9999925 

УТ-22 УТ-23 65 0,15 0,15 1985 32 8,965746 0,111536 0,0000557 0,0000036 0,0000324 0,9999676 

УТ-23   24 0,1 0,1 2017 0 6,74282 0,148306 0,0000158 0,0000004 0,0000026 0,9999974 

УТ-23 ТК-24 95 0,15 0,15 1985 32 8,965746 0,111536 0,0000557 0,0000053 0,0000473 0,9999527 

УТ-25   72 0,07 0,07 1987 30 5,380104 0,18587 0,0000391 0,0000028 0,0000151 0,9999849 

УТ-25 ТК-25 7 0,07 0,07 1987 30 5,380104 0,18587 0,0000391 0,0000003 0,0000015 0,9999985 

УТ-36 УТ-37 212 0,207 0,207 1986 31 11,509209 0,086887 0,0000464 0,0000098 0,0001129 0,9998871 

УТ-37 Стадион 20 0,082 0,082 1980 37 5,932244 0,16857 0,0001732 0,0000035 0,0000205 0,9999795 

УТ-37 УТ-38 35 0,207 0,207 1980 37 11,509209 0,086887 0,0001732 0,0000061 0,0000696 0,9999304 
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УТ-38   3 0,051 0,05 1980 37 4,623103 0,216305 0,0001732 0,0000005 0,0000024 0,9999976 

УТ-38 УТ-39 40 0,207 0,207 1980 37 11,509209 0,086887 0,0001732 0,0000069 0,0000796 0,9999204 

УТ-39 УТ-41 67 0,207 0,207 1980 37 11,509209 0,086887 0,0001732 0,0000116 0,0001333 0,9998667 

УТ-39 УТ-40 38 0,08 0,08 1980 37 5,828226 0,171579 0,0001732 0,0000066 0,0000383 0,9999617 

УТ-40   21 0,08 0,08 1980 37 5,828226 0,171579 0,0001732 0,0000036 0,0000212 0,9999788 

УТ-40   20 0,08 0,08 1980 37 5,828226 0,171579 0,0001732 0,0000035 0,0000201 0,9999799 

УТ-41 УТ-42 38 0,08 0,08 1987 30 5,839324 0,171253 0,0000391 0,0000015 0,0000087 0,9999913 

УТ-41 Тк промеж 95 0,207 0,207 1980 37 11,509209 0,086887 0,0001732 0,0000165 0,000189 0,9998110 

УТ-42   14 0,082 0,082 1987 30 5,918635 0,168958 0,0000391 0,0000005 0,0000032 0,9999968 

УТ-42   20 0,051 0,051 1981 36 4,619871 0,216456 0,0001338 0,0000027 0,0000123 0,9999877 

УТ-43   20 0,051 0,051 2008 9 4,615714 0,216651 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

УТ-43   10 0,051 0,051 2008 9 4,615714 0,216651 0,00001 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

УТ-44 ТК-44 3 0,1 0,1 1980 37 6,750072 0,148147 0,0001732 0,0000005 0,0000035 0,9999965 

УТ-44   22 0,051 0,051 2012 5 4,620179 0,216442 0,00001 0,0000002 0,000001 0,9999990 

УТ-44 УТ-49 27 0,207 0,207 2011 6 11,509209 0,086887 0,00001 0,0000003 0,0000031 0,9999969 

УТ-44 УТ-44 2 0,207 0,207 1980 37 11,509209 0,086887 0,0001732 0,0000003 0,000004 0,9999960 

УТ-49 УТ-52 88 0,207 0,207 2011 6 11,509209 0,086887 0,00001 0,0000009 0,0000101 0,9999899 

УТ-49   15 0,125 0,125 1987 30 7,922961 0,126215 0,0000391 0,0000006 0,0000046 0,9999954 

УТ-49 Гараж 8 0,051 0,051 2011 6 4,622334 0,216341 0,00001 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

УТ-52   20 0,051 0,051 2009 8 4,620486 0,216427 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 
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УТ-52 УТ-53 13 0,15 0,15 2011 6 9,068161 0,110276 0,00001 0,0000001 0,0000012 0,9999988 

УТ-53   23 0,051 0,051 1980 37 4,620025 0,216449 0,0001732 0,000004 0,0000184 0,9999816 

УТ-53 УТ-54 21 0,15 0,15 2011 6 9,068161 0,110276 0,00001 0,0000002 0,0000019 0,9999981 

УТ-54   64 0,051 0,051 1987 30 4,613713 0,216745 0,0000391 0,0000025 0,0000115 0,9999885 

УТ-54 УТ-55 33 0,15 0,15 2011 6 9,068161 0,110276 0,00001 0,0000003 0,000003 0,9999970 

УТ-55   22 0,051 0,051 2009 8 4,620179 0,216442 0,00001 0,0000002 0,000001 0,9999990 

УТ-55 ТК-56 20 0,15 0,15 2012 5 9,068161 0,110276 0,00001 0,0000002 0,0000018 0,9999982 

УТ-60 ТК-66 106 0,07 0,07 2008 9 5,379429 0,185893 0,00001 0,0000011 0,0000057 0,9999943 

переход ТУ 16,41 0,051 0,051 2011 6 4,621039 0,216402 0,00001 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

переход ТУ 1,37 0,07 0,07 2011 6 5,39893 0,185222 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

узел 

разветвления 
Белозерная, 13б 1 0,08 0,08 1994 23 5,846194 0,171051 0,0000162 0 0,0000001 0,9999999 

узел 

разветвления 
Белозерная, 13а 20 0,05 0,05 1994 23 4,580379 0,218323 0,0000162 0,0000003 0,0000015 0,9999985 
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Таблица 4.2-72 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  123 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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  10 0,051 0,051 2008 25 4,612635 0,216796 0,0000198 0,0000002 0,0000004 0,9999996 

  10 0,051 0,051 1994 39 4,622026 0,216355 0,0003063 0,0000031 0,0000069 0,9999931 

 ТК-15а 56 0,15 0,15 2013 20 9,098329 0,10991 0,0000128 0,0000007 0,0000032 0,9999968 

  40 0,051 0,051 2017 16 4,617408 0,216572 0,00001 0,0000004 0,0000009 0,9999991 

  3 0,05 0,05 1987 46 4,582935 0,218201 0,0043901 0,0000132 0,0000294 0,9999706 

  1 0,051 0,051 2011 22 4,621564 0,216377 0,0000149 0 0 1,0000000 

  8 0,051 0,051 2008 25 0 0 0 0 0 1,0000000 

  20 0,051 0,051 2008 25 4,620486 0,216427 0,0000198 0,0000004 0,0000009 0,9999991 

  1 0,051 0,051 1981 52 4,619871 0,216456 0,1270683 0,0001271 0,0002856 0,9997144 

  45 0,051 0,051 1986 47 4,616638 0,216608 0,007105 0,0003197 0,0007181 0,9992819 

  1 0,08 0,08 1980 53 5,828226 0,171579 0,252022 0,000252 0,0007146 0,9992854 

 ТК-48 20 0,07 0,07 1987 46 5,400814 0,185157 0,0043901 0,0000878 0,0002307 0,9997693 
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 ТК-47 1 0,07 0,07 1987 46 5,400814 0,185157 0,0043901 0,0000044 0,0000115 0,9999885 

 Инженерная, 29 61 0,051 0,051 2008 25 4,612635 0,216796 0,0000198 0,0000012 0,0000027 0,9999973 

  38 0,07 0,07 2011 22 5,39893 0,185222 0,0000149 0,0000006 0,0000015 0,9999985 

  46 0,082 0,082 1986 47 5,925168 0,168772 0,007105 0,0003268 0,0009421 0,9990579 

  1 0,051 0,051 2008 25 4,615714 0,216651 0,0000198 0 0 1,0000000 

  20 0,051 0,051 2008 25 4,615714 0,216651 0,0000198 0,0000004 0,0000009 0,9999991 

 УТ-43 56 0,082 0,082 1987 46 5,918635 0,168958 0,0043901 0,0002458 0,0007079 0,9992921 

  3 0,051 0,051 1981 52 4,619871 0,216456 0,1270683 0,0003812 0,0008568 0,9991432 

 ТК-50 45 0,1 0,1 1987 46 6,735567 0,148466 0,0043901 0,0001976 0,0006474 0,9993526 

 переход 30 0,07 0,07 2011 22 5,39893 0,185222 0,0000149 0,0000004 0,0000012 0,9999988 

Котельная 

№123 
ТК - 18 3 0,309 0,309 1990 43 17,049787 0,058652 0,001218 0,0000037 0,0000303 0,9999697 

Котельная 

№123 
УТ-1 11 0,032 0,032 1990 43 0 0 0 0 0 1,0000000 



265 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

ТК - 1б ТК - 18 10 0,309 0,309 1990 43 17,049787 0,058652 0,001218 0,0000122 0,000101 0,9998990 

ТК-1 ТК - 1б 10 0,309 0,309 1990 43 17,049787 0,058652 0,001218 0,0000122 0,000101 0,9998990 

ТК-1 ТК-1а 38 0,309 0,309 1990 43 17,049787 0,058652 0,001218 0,0000463 0,0003839 0,9996161 

ТК-1 ТК-2 30 0,15 0,15 1980 53 8,915746 0,112161 0,252022 0,0075607 0,0327949 0,9672051 

ТК-1а ТК-5 55 0,309 0,309 1990 43 17,049787 0,058652 0,001218 0,000067 0,0005557 0,9994443 

ТК-2 Гараж 20 0,08 0,08 1986 47 5,84408 0,171113 0,007105 0,0001421 0,000404 0,9995960 

ТК-2 ТК-3 20 0,15 0,15 1986 47 8,915746 0,112161 0,007105 0,0001421 0,0006164 0,9993836 

ТК-3 ТК-4 210 0,15 0,15 1986 47 8,915746 0,112161 0,007105 0,0014921 0,0064719 0,9935281 

ТК-4 жилой дом 40 0,4 0,4 1986 47 23,099625 0,043291 0,007105 0,0002842 0,0031939 0,9968061 

ТК-4 ТК-4а 169 0,15 0,15 2013 20 8,915746 0,112161 0,0000128 0,0000022 0,0000094 0,9999906 

ТК-4а Пристройка 4 0,051 0,051 2013 20 4,622949 0,216312 0,0000128 0,0000001 0,0000001 0,9999999 

ТК-4а 
Масальский 

санаторий 
7 0,082 0,082 2013 20 5,935782 0,16847 0,0000128 0,0000001 0,0000003 0,9999997 
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ТК-5 ТК-6 75 0,309 0,309 1990 43 17,049787 0,058652 0,001218 0,0000914 0,0007577 0,9992423 

ТК-6 ТК-7 212 0,309 0,309 1990 43 17,049787 0,058652 0,001218 0,0002582 0,0021419 0,9978581 

ТК-7 ТК-7а 51 0,309 0,309 1990 43 17,049787 0,058652 0,001218 0,0000621 0,0005153 0,9994847 

ТК-7 ТК-8 10 0,08 0,08 1980 53 5,846722 0,171036 0,252022 0,0025202 0,0071687 0,9928313 

ТК-7а  20 0,051 0,051 1981 52 4,620486 0,216427 0,1270683 0,0025414 0,0057127 0,9942873 

ТК-7а ТК-9 51 0,309 0,309 1990 43 17,049787 0,058652 0,001218 0,0000621 0,0005153 0,9994847 

ТК-8  38 0,082 0,082 1981 52 5,927345 0,16871 0,1270683 0,0048286 0,0139242 0,9860758 

ТК-8  15 0,051 0,051 1980 53 4,621256 0,216391 0,252022 0,0037803 0,0084992 0,9915008 

ТК-9 ТК-10 6 0,25 0,25 2016 17 14,28966 0,069981 0,00001 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-9 ТК-17 38 0,309 0,309 2015 18 17,049787 0,058652 0,0000114 0,0000004 0,0000036 0,9999964 

ТК-10 ТК-11 45 0,25 0,25 2016 17 14,28966 0,069981 0,00001 0,0000004 0,0000031 0,9999969 

ТК-11  10 0,051 0,051 1987 46 4,620794 0,216413 0,0043901 0,0000439 0,0000987 0,9999013 

ТК-11  8 0,051 0,051 1987 46 4,620794 0,216413 0,0043901 0,0000351 0,000079 0,9999210 
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ТК-11 ТК-12 93 0,25 0,25 2016 17 14,28966 0,069981 0,00001 0,0000009 0,0000065 0,9999935 

ТК-12 ТК-14 43 0,2 0,2 1996 37 11,697111 0,085491 0,0001732 0,0000074 0,0000424 0,9999576 

ТК-12  14 0,1 0,1 1986 47 6,746274 0,14823 0,007105 0,0000995 0,0003265 0,9996735 

ТК-12 ТК-13 50 0,125 0,125 2005 28 7,907162 0,126468 0,0000288 0,0000014 0,0000055 0,9999945 

ТК-13  40 0,1 0,1 1986 47 6,729006 0,14861 0,007105 0,0002842 0,0009304 0,9990696 

ТК-13  24 0,1 0,1 1986 47 6,729006 0,14861 0,007105 0,0001705 0,0005582 0,9994418 

ТК-14  32 0,1 0,1 2012 21 6,740057 0,148367 0,0000137 0,0000004 0,0000014 0,9999986 

ТК-14  39 0,25 0,25 2013 20 14,39855 0,069451 0,0000128 0,0000005 0,0000035 0,9999965 

ТК-15  15 0,1 0,1 1986 47 6,7183 0,148847 0,007105 0,0001066 0,0003483 0,9996517 

ТК-15 ТК-16 32 0,1 0,1 1986 47 6,7183 0,148847 0,007105 0,0002274 0,0007431 0,9992569 

ТК-15а ТК-15 48 0,15 0,15 1986 47 9,098329 0,10991 0,007105 0,000341 0,0015096 0,9984904 

ТК-16  12 0,1 0,1 1986 47 0 0 0 0 0 1,0000000 

ТК-16  48 0,1 0,1 1986 47 6,7183 0,148847 0,007105 0,000341 0,0011147 0,9988853 
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ТК-17 
Школьный 

гараж 
10 0,051 0,051 1985 48 4,622026 0,216355 0,0118435 0,0001184 0,0002663 0,9997337 

ТК-17 ТК-29 82 0,3 0,3 2015 18 17,15212 0,058302 0,0000114 0,0000009 0,0000078 0,9999922 

ТК-17 ТК-17А 17 0,2 0,2 1985 48 11,683623 0,08559 0,0118435 0,0002013 0,0011444 0,9988556 

ТК-17А ТК-18 43 0,2 0,2 1985 48 11,683623 0,08559 0,0118435 0,0005093 0,0028948 0,9971052 

ТК-17А ТК-17Б 118 0,125 0,125 2013 20 7,876467 0,12696 0,0000128 0,0000015 0,0000058 0,9999942 

ТК-17Б ТК-17В 79 0,1 0,1 2013 20 6,723825 0,148725 0,0000128 0,000001 0,0000033 0,9999967 

ТК-17Б ТУ 13 0,08 0,08 2013 20 5,84593 0,171059 0,0000128 0,0000002 0,0000005 0,9999995 

ТК-17В ТУ 54 0,08 0,08 2013 20 5,833698 0,171418 0,0000128 0,0000007 0,000002 0,9999980 

ТК-17В ТУ 5,29 0,08 0,08 2014 19 5,833698 0,171418 0,0000121 0,0000001 0,0000002 0,9999998 

ТК-18 Школа №50 10 0,082 0,082 1987 46 5,934966 0,168493 0,0043901 0,0000439 0,0001268 0,9998732 

ТК-18 ТК-19 30 0,15 0,15 1986 47 8,965746 0,111536 0,007105 0,0002132 0,0009297 0,9990703 

ТК-19  40 0,1 0,1 2017 16 6,737294 0,148428 0,00001 0,0000004 0,0000013 0,9999987 



269 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

ТК-19 ТК-20 64 0,15 0,15 1986 47 8,965746 0,111536 0,007105 0,0004547 0,0019835 0,9980165 

ТК-20 ТК-21 58 0,15 0,15 1986 47 8,965746 0,111536 0,007105 0,0004121 0,0017975 0,9982025 

ТК-21 УТ-22 10 0,15 0,15 1986 47 8,965746 0,111536 0,007105 0,0000711 0,0003099 0,9996901 

ТК-24 ТК-26 125 0,1 0,1 2016 17 6,633687 0,150746 0,00001 0,0000012 0,000004 0,9999960 

ТК-24 УТ-25 60 0,07 0,07 1987 46 5,380104 0,18587 0,0043901 0,0002634 0,0006895 0,9993105 

ТК-24  17 0,08 0,08 2012 21 5,832982 0,171439 0,0000137 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

ТК-24 
перспектива 

жилой дом 
45 0,08 0,08 1987 46 5,832982 0,171439 0,0043901 0,0001976 0,0005606 0,9994394 

ТК-25  14 0,07 0,07 1987 46 5,380104 0,18587 0,0043901 0,0000615 0,0001609 0,9998391 

ТК-26 ТК-27 20 0,1 0,1 1986 47 6,633687 0,150746 0,007105 0,0001421 0,0004586 0,9995414 

ТК-26  100 0,04 0,04 2015 18 4,179378 0,23927 0,0000114 0,0000011 0,0000023 0,9999977 

ТК-27 Дом культуры 10 0,08 0,08 1987 46 5,846722 0,171036 0,0043901 0,0000439 0,0001249 0,9998751 

ТК-27 ТК-28 195 0,1 0,1 1986 47 6,633687 0,150746 0,007105 0,0013855 0,0044714 0,9955286 
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ТК-28 
ул. 

Барнаульская, 21 
3 0,051 0,051 2020 13 4,623103 0,216305 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

ТК-29 ТК-29а 15 0,309 0,309 1986 47 17,705049 0,056481 0,007105 0,0001066 0,000918 0,9990820 

ТК-29  5 0,051 0,051 1985 48 4,622796 0,216319 0,0118435 0,0000592 0,0001332 0,9998668 

ТК-29а ТК-30 35 0,1 0,1 1986 47 6,719681 0,148817 0,007105 0,0002487 0,000813 0,9991870 

ТК-29а ТК-32 38 0,309 0,309 2015 18 17,705049 0,056481 0,0000114 0,0000004 0,0000037 0,9999963 

ТК-30  10 0,051 0,051 2014 19 4,620179 0,216442 0,0000121 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-30 ТК-31 56 0,1 0,1 1986 47 6,719681 0,148817 0,007105 0,0003979 0,0013007 0,9986993 

ТК-30  12 0,051 0,051 2013 20 4,620179 0,216442 0,0000128 0,0000002 0,0000003 0,9999997 

ТК-31  9 0,051 0,051 1986 47 4,615252 0,216673 0,007105 0,0000639 0,0001436 0,9998564 

ТК-31  45 0,051 0,051 2013 20 4,615252 0,216673 0,0000128 0,0000006 0,0000013 0,9999987 

ТК-32 УТ-36 52 0,207 0,207 1986 47 11,509209 0,086887 0,007105 0,0003695 0,0020687 0,9979313 

ТК-32 ТК-33 56 0,2 0,2 2000 33 11,686796 0,085567 0,0000678 0,0000038 0,0000216 0,9999784 
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ТК-33 ТК-34 36 0,1 0,1 2011 22 6,724171 0,148717 0,0000149 0,0000005 0,0000017 0,9999983 

ТК-33  45 0,051 0,051 2014 19 4,616638 0,216608 0,0000121 0,0000005 0,0000012 0,9999988 

ТК-34 ТК-35 42 0,1 0,1 2011 22 6,724171 0,148717 0,0000149 0,0000006 0,000002 0,9999980 

ТК-34  13 0,051 0,051 1988 45 4,621564 0,216377 0,0027896 0,0000363 0,0000815 0,9999185 

ТК-34  13 0,072 0,072 2016 17 5,497544 0,181899 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК-35  13 0,051 0,051 1988 45 4,619563 0,216471 0,0027896 0,0000363 0,0000815 0,9999185 

ТК-35  13 0,051 0,051 1988 45 4,619563 0,216471 0,0027896 0,0000363 0,0000815 0,9999185 

ТК-44 ТК-45 65 0,08 0,08 1980 53 5,83219 0,171462 0,252022 0,0163814 0,0464807 0,9535193 

ТК-44  37 0,051 0,051 1980 53 4,617869 0,21655 0,252022 0,0093248 0,0209494 0,9790506 

ТК-45 ТК-46 2 0,07 0,07 1980 53 5,400814 0,185157 0,252022 0,000504 0,0013244 0,9986756 

ТК-45  19 0,051 0,051 1980 53 4,62064 0,21642 0,252022 0,0047884 0,0107642 0,9892358 

ТК-46  38 0,07 0,07 1987 46 5,400814 0,185157 0,0043901 0,0001668 0,0004383 0,9995617 

ТК-47  1 0,051 0,051 1987 46 4,623411 0,216291 0,0043901 0,0000044 0,0000099 0,9999901 
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ТК-50  25 0,051 0,051 2012 21 4,61202 0,216825 0,0000137 0,0000003 0,0000008 0,9999992 

ТК-50 ТК-50А 88 0,08 0,08 2015 18 5,824527 0,171688 0,0000114 0,000001 0,0000029 0,9999971 

ТК-50  50 0,051 0,051 2013 20 4,61202 0,216825 0,0000128 0,0000006 0,0000014 0,9999986 

ТК-50А жилой дом 6 0,08 0,08 2015 18 5,824527 0,171688 0,0000114 0,0000001 0,0000002 0,9999998 

ТК-56 ТК-56/1 22,5 0,15 0,15 1994 39 9,068161 0,110276 0,0003063 0,0000069 0,0000304 0,9999696 

ТК-56 ТК-57 55 0,1 0,1 2011 22 6,732114 0,148542 0,0000149 0,0000008 0,0000027 0,9999973 

ТК-56/1 3-й Иланский, 3б 4,5 0,051 0,051 1994 39 4,622873 0,216316 0,0003063 0,0000014 0,0000031 0,9999969 

ТК-56/1 ТК-58 48,2 0,15 0,15 2012 21 9,068161 0,110276 0,0000137 0,0000007 0,0000029 0,9999971 

ТК-56/1 
узел 

разветвления 
11 0,08 0,08 1994 39 5,846194 0,171051 0,0003063 0,0000034 0,0000096 0,9999904 

ТК-57 ТК-57/1 104 0,08 0,08 2011 22 5,821885 0,171766 0,0000149 0,0000015 0,0000044 0,9999956 

ТК-57  29,5 0,051 0,051 2011 22 4,618331 0,216528 0,0000149 0,0000004 0,000001 0,9999990 

ТК-57 3-й Иланский, 3а 4,5 0,051 0,051 2011 22 4,618331 0,216528 0,0000149 0,0000001 0,0000002 0,9999998 
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ТК-57/1  6 0,051 0,051 2011 22 4,621564 0,216377 0,0000149 0,0000001 0,0000002 0,9999998 

ТК-57/1  6 0,051 0,051 2011 22 4,621564 0,216377 0,0000149 0,0000001 0,0000002 0,9999998 

ТК-58  10 0,051 0,051 2010 23 4,620332 0,216435 0,0000162 0,0000002 0,0000004 0,9999996 

ТК-58  11 0,051 0,051 2011 22 4,620332 0,216435 0,0000149 0,0000002 0,0000004 0,9999996 

ТК-58 ТК-59 39 0,082 0,082 2011 22 5,924351 0,168795 0,0000149 0,0000006 0,0000017 0,9999983 

ТК-58 ТК-58а 4 0,1 0,1 1994 39 6,714846 0,148924 0,0003063 0,0000012 0,000004 0,9999960 

ТК-58а ТК-62 56 0,1 0,1 1994 39 6,714846 0,148924 0,0003063 0,0000172 0,000056 0,9999440 

ТК-58а  31 0,082 0,082 1994 39 5,92925 0,168655 0,0003063 0,0000095 0,0000274 0,9999726 

ТК-59  18 0,051 0,051 2011 22 4,620794 0,216413 0,0000149 0,0000003 0,0000006 0,9999994 

ТК-59 УТ-60 10 0,082 0,082 2010 23 5,924351 0,168795 0,0000162 0,0000002 0,0000005 0,9999995 

ТК-59  19 0,08 0,08 2011 22 5,844344 0,171106 0,0000149 0,0000003 0,0000008 0,9999992 

ТК-62  27 0,082 0,082 2017 16 5,930339 0,168624 0,00001 0,0000003 0,0000008 0,9999992 

ТК-62 ТК-63 25 0,1 0,1 1994 39 6,714846 0,148924 0,0003063 0,0000077 0,000025 0,9999750 
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ТК-63 ТК-64 20 0,1 0,1 1994 39 6,714846 0,148924 0,0003063 0,0000061 0,00002 0,9999800 

ТК-64  6 0,051 0,051 1994 39 4,622642 0,216327 0,0003063 0,0000018 0,0000041 0,9999959 

ТК-66  50 0,07 0,07 2008 25 5,379429 0,185893 0,0000198 0,000001 0,0000026 0,9999974 

Тк промеж УТ-44 100 0,207 0,207 2019 14 11,509209 0,086887 0,00001 0,000001 0,0000056 0,9999944 

УТ-1 ТК-2А 24 0,032 0,032 1990 43 0 0 0 0 0 1,0000000 

УТ-22 
Детский сад 

№158 
18 0,15 0,15 1986 47 8,965746 0,111536 0,007105 0,0001279 0,0005578 0,9994422 

УТ-22 УТ-23 65 0,15 0,15 1985 48 8,965746 0,111536 0,0118435 0,0007698 0,0033579 0,9966421 

УТ-23  24 0,1 0,1 2017 16 6,74282 0,148306 0,00001 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

УТ-23 ТК-24 95 0,15 0,15 1985 48 8,965746 0,111536 0,0118435 0,0011251 0,0049077 0,9950923 

УТ-25 ТК-25 7 0,07 0,07 1987 46 5,380104 0,18587 0,0043901 0,0000307 0,0000804 0,9999196 

УТ-25  72 0,07 0,07 1987 46 5,380104 0,18587 0,0043901 0,0003161 0,0008273 0,9991727 

УТ-36 УТ-37 212 0,207 0,207 1986 47 11,509209 0,086887 0,007105 0,0015063 0,0084341 0,9915659 
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УТ-37 Стадион 20 0,082 0,082 1980 53 5,932244 0,16857 0,252022 0,0050404 0,0145471 0,9854529 

УТ-37 УТ-38 35 0,207 0,207 1980 53 11,509209 0,086887 0,252022 0,0088208 0,0493903 0,9506097 

УТ-38  3 0,051 0,05 1980 53 4,623103 0,216305 0,252022 0,0007561 0,0017005 0,9982995 

УТ-38 УТ-39 40 0,207 0,207 1980 53 11,509209 0,086887 0,252022 0,0100809 0,056446 0,9435540 

УТ-39 УТ-41 67 0,207 0,207 1980 53 11,509209 0,086887 0,252022 0,0168855 0,0945471 0,9054529 

УТ-39 УТ-40 38 0,08 0,08 1980 53 5,828226 0,171579 0,252022 0,0095768 0,0271549 0,9728451 

УТ-40  20 0,08 0,08 1980 53 5,828226 0,171579 0,252022 0,0050404 0,014292 0,9857080 

УТ-40  21 0,08 0,08 1980 53 5,828226 0,171579 0,252022 0,0052925 0,0150066 0,9849934 

УТ-41 УТ-42 38 0,08 0,08 1987 46 5,839324 0,171253 0,0043901 0,0001668 0,0004739 0,9995261 

УТ-41 Тк промеж 95 0,207 0,207 2019 14 11,509209 0,086887 0,00001 0,0000009 0,0000053 0,9999947 

УТ-42  20 0,051 0,051 1981 52 4,619871 0,216456 0,1270683 0,0025414 0,005712 0,9942880 

УТ-42  14 0,082 0,082 1987 46 5,918635 0,168958 0,0043901 0,0000615 0,000177 0,9998230 

УТ-43  20 0,051 0,051 2008 25 4,615714 0,216651 0,0000198 0,0000004 0,0000009 0,9999991 
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УТ-43  10 0,051 0,051 2008 25 4,615714 0,216651 0,0000198 0,0000002 0,0000004 0,9999996 

УТ-43 Масальская, 50 104 0,04 0,04 2018 15 4,178918 0,239296 0,00001 0,000001 0,0000021 0,9999979 

УТ-44 УТ-49 27 0,207 0,207 2011 22 11,509209 0,086887 0,0000149 0,0000004 0,0000022 0,9999978 

УТ-44  22 0,051 0,051 2012 21 4,620179 0,216442 0,0000137 0,0000003 0,0000007 0,9999993 

УТ-44 ТК-44 3 0,1 0,1 1980 53 6,750072 0,148147 0,252022 0,0007561 0,0024829 0,9975171 

УТ-44 УТ-44 2 0,207 0,207 1980 53 11,509209 0,086887 0,252022 0,000504 0,0028223 0,9971777 

УТ-49 Гараж 8 0,051 0,051 2011 22 4,622334 0,216341 0,0000149 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

УТ-49 УТ-52 88 0,207 0,207 2011 22 11,509209 0,086887 0,0000149 0,0000013 0,0000073 0,9999927 

УТ-49  15 0,125 0,125 1987 46 7,922961 0,126215 0,0043901 0,0000659 0,0002538 0,9997462 

УТ-52 УТ-53 13 0,15 0,15 2011 22 9,068161 0,110276 0,0000149 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

УТ-52 
юго-западнее 

здания 7 по пер. 
15 0,08 0,08 2018 15 5,845401 0,171075 0,00001 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

УТ-52  20 0,051 0,051 2009 24 4,620486 0,216427 0,0000178 0,0000004 0,0000008 0,9999992 
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УТ-53  23 0,051 0,051 1980 53 4,620025 0,216449 0,252022 0,0057965 0,0130287 0,9869713 

УТ-53 УТ-54 21 0,15 0,15 2011 22 9,068161 0,110276 0,0000149 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

УТ-54  64 0,051 0,051 1987 46 4,613713 0,216745 0,0043901 0,000281 0,0006307 0,9993693 

УТ-54 УТ-55 33 0,15 0,15 2011 22 9,068161 0,110276 0,0000149 0,0000005 0,0000022 0,9999978 

УТ-55 ТК-56 20 0,15 0,15 2012 21 9,068161 0,110276 0,0000137 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

УТ-55  22 0,051 0,051 2009 24 4,620179 0,216442 0,0000178 0,0000004 0,0000009 0,9999991 

УТ-60 ТК-66 106 0,07 0,07 2008 25 5,379429 0,185893 0,0000198 0,0000021 0,0000055 0,9999945 

переход ТУ 1,37 0,07 0,07 2011 22 5,39893 0,185222 0,0000149 0 0,0000001 0,9999999 

переход ТУ 16,41 0,051 0,051 2011 22 4,621039 0,216402 0,0000149 0,0000002 0,0000005 0,9999995 

узел 

разветвления 
Белозерная, 13б 1 0,08 0,08 1994 39 5,846194 0,171051 0,0003063 0,0000003 0,0000009 0,9999991 

узел 

разветвления 
Белозерная, 13а 20 0,05 0,05 1994 39 4,580379 0,218323 0,0003063 0,0000061 0,0000137 0,9999863 
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Для достижения нормативной надежности тепловой сети требуется замена указанных участков в 2019 году. 

Таблица 4.2-74 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  141 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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  ТК-1 56 0,07 0,07 2010 7 5,397437 0,185273 0,00001 0,0000006 0,000003 0,9999970 

Котельная 

№141 
  7,5 0,07 0,07 2013 4 5,397437 0,185273 0,00001 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК-1 Жилой дом 12,5 0,07 0,07 2014 3 5,397437 0,185273 0,0000127 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

 

Таблица 4.2-75 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  141 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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  ТК-1 56 0,07 0,07 2010 23 5,397437 0,185273 0,0000162 0,0000009 0,0000049 0,9999951 

Котельная 

№141 
  7,5 0,07 0,07 2013 20 5,397437 0,185273 0,0000128 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-1 Жилой дом 12,5 0,07 0,07 2014 19 5,397437 0,185273 0,0000121 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

 

Таблица 4.2-76 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  158 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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  ТК-3б 20 0,051 0,051 1986 31 4,613251 0,216767 0,0000464 0,0000009 0,0000043 0,9999957 

ТК 1б 
Котельная 

№158 
17 0,1 0,1 1986 31 6,689635 0,149485 0,0000464 0,0000008 0,0000053 0,9999947 

ТК 1б ТК-1 29 0,1 0,1 1986 31 6,689635 0,149485 0,0000464 0,0000013 0,000009 0,9999910 

ТК-1 ТК-1а 19 0,051 0,051 1986 31 4,613867 0,216738 0,0000464 0,0000009 0,0000041 0,9999959 

ТК-1 ТК-2 28 0,1 0,1 1986 31 6,689635 0,149485 0,0000464 0,0000013 0,0000087 0,9999913 

ТК-1а   6 0,051 0,051 1986 31 4,613867 0,216738 0,0000464 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

ТК-1а   38 0,051 0,051 1986 31 4,613867 0,216738 0,0000464 0,0000018 0,0000081 0,9999919 

ТК-2 ТК-3 77 0,1 0,1 2007 10 6,689635 0,149485 0,00001 0,0000008 0,0000052 0,9999948 

ТК-2 ТК-2а 19 0,051 0,051 1986 31 4,613559 0,216752 0,0000464 0,0000009 0,0000041 0,9999959 

ТК-2а   6 0,051 0,051 1986 31 4,613559 0,216752 0,0000464 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

ТК-2а   40 0,051 0,051 1986 31 4,613559 0,216752 0,0000464 0,0000019 0,0000086 0,9999914 
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ТК-3 ТК-3а 21 0,051 0,051 1986 31 4,613559 0,216752 0,0000464 0,000001 0,0000045 0,9999955 

ТК-3   27 0,1 0,1 1986 31 6,689635 0,149485 0,0000464 0,0000013 0,0000084 0,9999916 

ТК-3а   38 0,051 0,051 1986 31 4,613559 0,216752 0,0000464 0,0000018 0,0000081 0,9999919 

ТК-3а   6 0,051 0,051 1986 31 4,613559 0,216752 0,0000464 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

ТК-3б   8 0,051 0,051 1986 31 4,613251 0,216767 0,0000464 0,0000004 0,0000017 0,9999983 

ТК-3б   39 0,051 0,051 1986 31 4,613251 0,216767 0,0000464 0,0000018 0,0000083 0,9999917 

 

Таблица 4.2-77 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  158 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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  ТК-3б 20 0,051 0,051 1986 47 4,613251 0,216767 0,007105 0,0001421 0,0006446 0,9993554 

ТК 1б Котельная №158 17 0,1 0,1 1986 47 6,689635 0,149485 0,007105 0,0001208 0,0007945 0,9992055 

ТК 1б ТК-1 29 0,1 0,1 1986 47 6,689635 0,149485 0,007105 0,000206 0,0013554 0,9986446 

ТК-1 ТК-1а 19 0,051 0,051 1986 47 4,613867 0,216738 0,007105 0,000135 0,0006125 0,9993875 

ТК-1 ТК-2 28 0,1 0,1 1986 47 6,689635 0,149485 0,007105 0,0001989 0,0013086 0,9986914 

ТК-1а   6 0,051 0,051 1986 47 4,613867 0,216738 0,007105 0,0000426 0,0001934 0,9998066 

ТК-1а   38 0,051 0,051 1986 47 4,613867 0,216738 0,007105 0,00027 0,0012249 0,9987751 

ТК-2 ТК-3 77 0,1 0,1 1986 47 6,689635 0,149485 0,007105 0,0005471 0,0035987 0,9964013 

ТК-2 ТК-2а 19 0,051 0,051 1986 47 4,613559 0,216752 0,007105 0,000135 0,0006124 0,9993876 
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ТК-2а   6 0,051 0,051 1986 47 4,613559 0,216752 0,007105 0,0000426 0,0001934 0,9998066 

ТК-2а   40 0,051 0,051 1986 47 4,613559 0,216752 0,007105 0,0002842 0,0012893 0,9987107 

ТК-3 ТК-3а 21 0,051 0,051 1986 47 4,613559 0,216752 0,007105 0,0001492 0,0006769 0,9993231 

ТК-3   27 0,1 0,1 1986 47 6,689635 0,149485 0,007105 0,0001918 0,0012619 0,9987381 

ТК-3а   38 0,051 0,051 1986 47 4,613559 0,216752 0,007105 0,00027 0,0012248 0,9987752 

ТК-3а   6 0,051 0,051 1986 47 4,613559 0,216752 0,007105 0,0000426 0,0001934 0,9998066 

ТК-3б   8 0,051 0,051 1986 47 4,613251 0,216767 0,007105 0,0000568 0,0002578 0,9997422 

ТК-3б   39 0,051 0,051 1986 47 4,613251 0,216767 0,007105 0,0002771 0,001257 0,9987430 

 

Таблица 4.2-78 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  163 АО «Теплоэнерго» на базовый год 
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Котельная 

№163 
ТК-3 42 0,1 0,1 2014 3 6,726243 0,148671 0,0000127 0,0000005 0,0000036 0,9999964 

ТК-1 здание угол.котельной 6 0,1 0,1 1999 18 6,726243 0,148671 0,0000114 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-1 ТК-2 33 0,082 0,082 1999 18 5,906932 0,169293 0,0000114 0,0000004 0,0000022 0,9999978 

ТК-2 Леч.корпус 3эт 15 0,051 0,051 1999 18 4,621256 0,216391 0,0000114 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-2 
Противотуберкулезный 

диспансер 
80 0,082 0,082 1999 18 5,906932 0,169293 0,0000114 0,0000009 0,0000054 0,9999946 

ТК-3 ТК-1 24 0,1 0,1 2014 3 6,726243 0,148671 0,0000127 0,0000003 0,0000021 0,9999979 

ТК-3 Здание скорой помощи 5,2 0,057 0,057 1999 18 4,866961 0,205467 0,0000114 0,0000001 0,0000003 0,9999997 



282 

Таблица 4.2-79 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  163 АО «Теплоэнерго» на 2033 год 
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    41 0,1 0,1 2014 19 6,726588 0,148664 0,0000121 0,0000005 0,0000033 0,9999967 

Котельная 

№163 
ТК-3 1 0,1 0,1 2014 19 6,726243 0,148671 0,0000121 0 0,0000001 0,9999999 

ТК-1 ТК-2 33 0,082 0,082 1999 34 5,906932 0,169293 0,0000838 0,0000028 0,0000163 0,9999837 

ТК-1 здание угол.котельной 6 0,1 0,1 1999 34 6,726588 0,148664 0,0000838 0,0000005 0,0000034 0,9999966 

ТК-2 Леч.корпус 3эт 15 0,051 0,051 1999 34 4,621256 0,216391 0,0000838 0,0000013 0,0000058 0,9999942 

ТК-2 
Противотуберкулезный 

диспансер 
80 0,082 0,082 1999 34 5,906932 0,169293 0,0000838 0,0000067 0,0000396 0,9999604 

ТК-3 Здание скорой помощи 5,2 0,057 0,057 1999 34 4,866961 0,205467 0,0000838 0,0000004 0,0000021 0,9999979 

ТК-3 ТК-1 24 0,1 0,1 2014 19 6,726588 0,148664 0,0000121 0,0000003 0,0000019 0,9999981 
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4.4 Расчет показателей надежности тепловых сетей котельных ОАО «СКЭК» 

 

Таблица 4.4-1 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  8 ОАО «СКЭК» на базовый год 
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    16 0,1 0,1 1990 27 6,744547 0,148268 0,0000252 0,0000004 0,0000025 0,9999975 

  УТ-1-1-1 15 0,511 0,511 1995 22 28,636434 0,034921 0,0000149 0,0000002 0,0000058 0,9999942 

    3 0,1 0,1 1990 27 6,744547 0,148268 0,0000252 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

  ТК-23 8 0,15 0,15 1990 27 9,028667 0,110758 0,0000252 0,0000002 0,0000017 0,9999983 

    1 0,15 0,15 1990 27 9,028667 0,110758 0,0000252 0 0,0000002 0,9999998 

    1 0,082 0,082 1998 19 5,915914 0,169036 0,0000121 0 0,0000001 0,9999999 

    14 0,1 0,1 2000 17 6,7183 0,148847 0,00001 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

    56 0,1 0,1 2000 17 6,7183 0,148847 0,00001 0,0000006 0,0000034 0,9999966 

    30 0,1 0,1 1999 18 6,740748 0,148351 0,0000114 0,0000003 0,0000021 0,9999979 

    71 0,082 0,082 1999 18 5,918091 0,168973 0,0000114 0,0000008 0,0000044 0,9999956 

    25 0,1 0,1 2000 17 6,7183 0,148847 0,00001 0,0000002 0,0000015 0,9999985 

  ул. Стахановская, 16 12 0,082 0,082 2000 17 5,928978 0,168663 0,00001 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

    20 0,082 0,082 2000 17 5,928978 0,168663 0,00001 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

    40 0,082 0,082 2000 17 5,926801 0,168725 0,00001 0,0000004 0,0000022 0,9999978 
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  Больница №15 1 0,15 0,15 1999 18 9,047206 0,110531 0,0000114 0 0,0000001 0,9999999 

  
Кедровский 

угольный разрез 
23 0,051 0,051 1997 20 4,620025 0,216449 0,0000128 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

  Промплощадка 11 0,15 0,15 1997 20 9,150576 0,109283 0,0000128 0,0000001 0,0000012 0,9999988 

  ТК-2-9 30 0,211 0,211 2000 17 12,198811 0,081975 0,00001 0,0000003 0,0000033 0,9999967 

  ТК11-8 37 0,1 0,1 1998 19 6,675475 0,149802 0,0000121 0,0000004 0,0000027 0,9999973 

    16 0,082 0,082 1998 19 5,915914 0,169036 0,0000121 0,0000002 0,000001 0,9999990 

    63 0,082 0,082 1998 19 5,915914 0,169036 0,0000121 0,0000008 0,0000041 0,9999959 

  
ЦРН "Кедр" (Центр 

по работе с 
58 0,051 0,051 1990 27 4,614637 0,216702 0,0000252 0,0000015 0,0000062 0,9999938 

    1 0,125 0,125 1992 25 7,929281 0,126115 0,0000198 0 0,0000001 0,9999999 

  
просп. 

Комсомольский, 2 
1 0,1 0,1 1990 27 6,678584 0,149732 0,0000252 0 0,0000002 0,9999998 

    22 0,08 0,08 1999 18 5,843551 0,171129 0,0000114 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

  
МОУ ДОД 

"Светлячок" 
94 0,082 0,082 1994 23 5,912103 0,169145 0,0000162 0,0000015 0,0000082 0,9999918 

    23 0,051 0,051 1996 21 4,619871 0,216456 0,0000137 0,0000003 0,0000013 0,9999987 

    42 0,082 0,082 1993 24 5,926256 0,168741 0,0000178 0,0000007 0,0000041 0,9999959 

    53 0,1 0,1 2001 16 6,70863 0,149062 0,00001 0,0000005 0,0000032 0,9999968 

    70 0,1 0,1 2001 16 6,70863 0,149062 0,00001 0,0000007 0,0000043 0,9999957 

    10 0,051 0,051 2001 16 4,622026 0,216355 0,00001 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

  ТК2-2 93 0,15 0,15 2001 16 9,024734 0,110807 0,00001 0,0000009 0,0000077 0,9999923 
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  ул. Стадионная, 33 1 0,051 0,051 1996 21 4,619871 0,216456 0,0000137 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,082 0,082 1999 18 5,937143 0,168431 0,0000114 0 0,0000001 0,9999999 

    10 0,1 0,1 1995 22 6,734186 0,148496 0,0000149 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

    39 0,1 0,1 1995 22 6,734186 0,148496 0,0000149 0,0000006 0,0000036 0,9999964 

    9 0,15 0,15 1995 22 9,114621 0,109714 0,0000149 0,0000001 0,0000011 0,9999989 

    27 0,15 0,15 1995 22 9,114621 0,109714 0,0000149 0,0000004 0,0000033 0,9999967 

    1 0,1 0,1 1994 23 6,723135 0,14874 0,0000162 0 0,0000001 0,9999999 

    20 0,051 0,051 1994 23 4,620486 0,216427 0,0000162 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

    39 0,15 0,15 1995 22 9,114621 0,109714 0,0000149 0,0000006 0,0000048 0,9999952 

    15 0,051 0,051 1998 19 4,621256 0,216391 0,0000121 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

    13 0,082 0,082 1998 19 5,931155 0,168601 0,0000121 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

  
Административное 

здание 
1 0,051 0,051 1997 20 4,623411 0,216291 0,0000128 0 0,0000001 0,9999999 

  верхний гараж 1 0,082 0,082 1997 20 5,928161 0,168686 0,0000128 0 0,0000001 0,9999999 

  нижний гараж 34 0,082 0,082 1997 20 5,928161 0,168686 0,0000128 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

    1 0,082 0,082 1992 25 5,937415 0,168423 0,0000198 0 0,0000001 0,9999999 

    110 0,1 0,1 1992 25 6,713119 0,148962 0,0000198 0,0000022 0,0000134 0,9999866 

  ТК-7-1 147 0,259 0,259 2000 17 14,538371 0,068783 0,00001 0,0000015 0,0000195 0,9999805 

    1 0,259 0,259 1995 22 14,538371 0,068783 0,0000149 0 0,0000002 0,9999998 

    54 0,1 0,1 1992 25 6,732459 0,148534 0,0000198 0,0000011 0,0000066 0,9999934 
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    25 0,082 0,082 1992 25 5,930611 0,168617 0,0000198 0,0000005 0,0000027 0,9999973 

  Гос. Вет. служба 1 0,082 0,082 1992 25 5,930611 0,168617 0,0000198 0 0,0000001 0,9999999 

  УТ-10-1 88 0,259 0,259 1992 25 14,843496 0,06737 0,0000198 0,0000017 0,0000236 0,9999764 

    10 0,259 0,259 1995 22 14,538371 0,068783 0,0000149 0,0000001 0,000002 0,9999980 

  ОАО "Уралсиб" 50 0,082 0,082 1995 22 5,924079 0,168803 0,0000149 0,0000007 0,000004 0,9999960 

    50 0,1 0,1 1995 22 6,733495 0,148511 0,0000149 0,0000007 0,0000046 0,9999954 

    1 0,1 0,1 1995 22 6,733495 0,148511 0,0000149 0 0,0000001 0,9999999 

    36 0,082 0,082 1998 19 5,927889 0,168694 0,0000121 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

    90 0,259 0,259 1995 22 14,538371 0,068783 0,0000149 0,0000013 0,0000178 0,9999822 

    1 0,1 0,1 1995 22 6,719681 0,148817 0,0000149 0 0,0000001 0,9999999 

    90 0,1 0,1 1995 22 6,719681 0,148817 0,0000149 0,0000013 0,0000082 0,9999918 

    116 0,259 0,259 1995 22 14,538371 0,068783 0,0000149 0,0000017 0,0000229 0,9999771 

    24 0,1 0,1 2000 17 6,74282 0,148306 0,00001 0,0000002 0,0000015 0,9999985 

    1 0,082 0,082 2000 17 5,937415 0,168423 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

  ТК6 18 0,15 0,15 1994 23 9,106194 0,109815 0,0000162 0,0000003 0,0000024 0,9999976 

  Кедровский ПНИ 32 0,15 0,15 1998 19 8,795522 0,113694 0,0000121 0,0000004 0,0000031 0,9999969 

    6 0,259 0,259 1995 22 14,538371 0,068783 0,0000149 0,0000001 0,0000012 0,9999988 

  
ООО "Профиль 

ПВХ" 
1 0,1 0,1 1995 22 6,750763 0,148131 0,0000149 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,082 0,082 1995 22 5,937415 0,168423 0,0000149 0 0,0000001 0,9999999 
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    6 0,082 0,082 2001 16 5,934966 0,168493 0,00001 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

    4 0,082 0,082 2001 16 5,934966 0,168493 0,00001 0 0,0000002 0,9999998 

  ТК3-2 101 0,1 0,1 2001 16 6,687908 0,149524 0,00001 0,000001 0,0000062 0,9999938 

    1 0,082 0,082 2001 16 5,937415 0,168423 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

    1 0,082 0,082 2001 16 5,910198 0,169199 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

    26 0,15 0,15 1999 18 9,142149 0,109383 0,0000114 0,0000003 0,0000025 0,9999975 

    1 0,082 0,082 1999 18 5,918091 0,168973 0,0000114 0 0,0000001 0,9999999 

    69 0,082 0,082 2001 16 5,910198 0,169199 0,00001 0,0000007 0,0000037 0,9999963 

    1 0,082 0,082 2001 16 5,910198 0,169199 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

    30 0,082 0,082 2001 16 5,910198 0,169199 0,00001 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

  
МУ ДК 

"Содружество" 
53 0,1 0,1 2000 17 6,713119 0,148962 0,00001 0,0000005 0,0000033 0,9999967 

  ТК1-4 85 0,211 0,211 2000 17 11,723318 0,0853 0,00001 0,0000008 0,0000091 0,9999909 

    38 0,1 0,1 2000 17 6,713119 0,148962 0,00001 0,0000004 0,0000023 0,9999977 

  ТК2-4 23 0,082 0,082 1995 22 5,92299 0,168834 0,0000149 0,0000003 0,0000018 0,9999982 

    30 0,082 0,082 1995 22 5,92299 0,168834 0,0000149 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

    1 0,082 0,082 1995 22 5,92299 0,168834 0,0000149 0 0,0000001 0,9999999 

    19 0,1 0,1 1995 22 6,713119 0,148962 0,0000149 0,0000003 0,0000017 0,9999983 

  ТК1-28 29 0,125 0,125 1999 18 7,914836 0,126345 0,0000114 0,0000003 0,0000024 0,9999976 

    1 0,082 0,082 1999 18 5,937143 0,168431 0,0000114 0 0,0000001 0,9999999 
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    9 0,051 0,051 1999 18 4,62218 0,216348 0,0000114 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

    5 0,051 0,051 1999 18 4,622796 0,216319 0,0000114 0,0000001 0,0000002 0,9999998 

  ТК1-11 60 0,211 0,211 1999 18 11,723318 0,0853 0,0000114 0,0000007 0,0000074 0,9999926 

    20 0,1 0,1 1988 29 6,743856 0,148283 0,0000334 0,0000007 0,0000041 0,9999959 

    1 0,1 0,1 1988 29 6,743856 0,148283 0,0000334 0 0,0000002 0,9999998 

    1 0,082 0,082 1999 18 5,937415 0,168423 0,0000114 0 0,0000001 0,9999999 

  Склад 81 0,032 0,032 1997 20 3,883452 0,257503 0,0000128 0,000001 0,0000037 0,9999963 

    30 0,051 0,051 1990 27 4,618947 0,2165 0,0000252 0,0000008 0,0000032 0,9999968 

    1 0,15 0,15 1990 27 9,028667 0,110758 0,0000252 0 0,0000002 0,9999998 

    25 0,082 0,082 1990 27 5,930883 0,168609 0,0000252 0,0000006 0,0000034 0,9999966 

    1 0,15 0,15 1990 27 9,028667 0,110758 0,0000252 0 0,0000002 0,9999998 

    79 0,15 0,15 1990 27 9,028667 0,110758 0,0000252 0,000002 0,0000164 0,9999836 

  ТК-25 52 0,1 0,1 1990 27 6,678584 0,149732 0,0000252 0,0000013 0,000008 0,9999920 

    10 0,1 0,1 1994 23 6,72348 0,148733 0,0000162 0,0000002 0,000001 0,9999990 

    17 0,1 0,1 1994 23 6,745237 0,148253 0,0000162 0,0000003 0,0000017 0,9999983 

    1 0,15 0,15 1994 23 9,1517 0,109269 0,0000162 0 0,0000001 0,9999999 

    20 0,082 0,082 2000 17 5,932244 0,16857 0,00001 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

  ТК-11а 42 0,15 0,15 2000 17 8,91069 0,112225 0,00001 0,0000004 0,0000034 0,9999966 

  ТК-15-5б 17 0,1 0,1 1999 18 6,745237 0,148253 0,0000114 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

    1 0,15 0,15 1993 24 9,123048 0,109612 0,0000178 0 0,0000001 0,9999999 
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  ул. Строительная, 10 33 0,1 0,1 1994 23 6,72348 0,148733 0,0000162 0,0000005 0,0000033 0,9999967 

  ТК-16-1-1 4 0,211 0,211 1994 23 12,049902 0,082988 0,0000162 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

  ТК-16-1-2 7 0,211 0,211 1994 23 12,049902 0,082988 0,0000162 0,0000001 0,0000012 0,9999988 

  УТ-1-8-2 3 0,315 0,315 1995 22 17,424995 0,057389 0,0000149 0 0,0000007 0,9999993 

  УТ-8-4 77 0,1 0,1 2001 16 6,68998 0,149477 0,00001 0,0000008 0,0000047 0,9999953 

  
ПЧ7 ГУ "1 отряд 

ФПС по Кемеров 
25 0,032 0,032 2001 16 3,888379 0,257177 0,00001 0,0000002 0,0000009 0,9999991 

  
ПЧ7 ГУ "1 отряд 

ФПС по Кемеров 
1 0,1 0,1 2001 16 6,68998 0,149477 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

  УТ-1-8-6 1 0,1 0,1 2001 16 6,68998 0,149477 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

  УТ1-8-5 51 0,1 0,1 2001 16 6,68998 0,149477 0,00001 0,0000005 0,0000031 0,9999969 

Котельная 

№8 
  1 0,511 0,511 1995 22 28,636434 0,034921 0,0000149 0 0,0000004 0,9999996 

ТК-1 ТК-2а 101 0,412 0,412 1985 32 21,182561 0,047209 0,0000557 0,0000056 0,0001089 0,9998911 

ТК-1-4а ТК1-8 43 0,412 0,412 1995 22 21,182561 0,047209 0,0000149 0,0000006 0,0000124 0,9999876 

ТК-1-4а ТК-1-4а 16 0,082 0,082 1995 22 0 0 0 0 0 1,0000000 

ТК-1-8-1 УТ-11 61 0,15 0,15 2000 17 8,91069 0,112225 0,00001 0,0000006 0,000005 0,9999950 

ТК-1-8-1   162 0,315 0,315 1995 22 17,424995 0,057389 0,0000149 0,0000024 0,0000383 0,9999617 

ТК-2 ТК2-1 35 0,15 0,15 1993 24 9,024734 0,110807 0,0000178 0,0000006 0,0000051 0,9999949 

ТК-2   70 0,211 0,211 1997 20 12,198811 0,081975 0,0000128 0,0000009 0,00001 0,9999900 

ТК-2 ТК3 106 0,412 0,412 1993 24 21,182561 0,047209 0,0000178 0,0000019 0,0000366 0,9999634 
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ТК-2-9 ТК-2-10 39 0,211 0,211 1997 20 12,198811 0,081975 0,0000128 0,0000005 0,0000056 0,9999944 

ТК-2-10 ТК-2-11 30 0,15 0,15 1997 20 9,105071 0,109829 0,0000128 0,0000004 0,0000032 0,9999968 

ТК-2-10 АБК 11 0,1 0,1 1992 25 6,74731 0,148207 0,0000198 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

ТК-2-10 

ОАО "УК 

"Кузбассразрезуголь" 

" 

10 0,15 0,15 1992 25 9,105071 0,109829 0,0000198 0,0000002 0,0000016 0,9999984 

ТК-2-11 ТК-2-12 52 0,15 0,15 1992 25 9,105071 0,109829 0,0000198 0,000001 0,0000086 0,9999914 

ТК-2-11   1 0,1 0,1 1992 25 6,750763 0,148131 0,0000198 0 0,0000001 0,9999999 

ТК-2-12   25 0,1 0,1 1992 25 6,730042 0,148587 0,0000198 0,0000005 0,000003 0,9999970 

ТК-2-12   36 0,1 0,1 1992 25 6,730042 0,148587 0,0000198 0,0000007 0,0000044 0,9999956 

ТК-2а   28 0,211 0,211 1997 20 12,292725 0,081349 0,0000128 0,0000004 0,000004 0,9999960 

ТК-2а ТК-2 158 0,412 0,412 1998 19 21,182561 0,047209 0,0000121 0,0000019 0,0000369 0,9999631 

ТК-7-1 Детский сад №228 44 0,1 0,1 1998 19 6,730387 0,14858 0,0000121 0,0000005 0,0000033 0,9999967 

ТК-7-1   16 0,1 0,1 2000 17 6,730387 0,14858 0,00001 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-7-1 ТК-7а 48 0,211 0,211 1997 20 12,275803 0,081461 0,0000128 0,0000006 0,0000069 0,9999931 

ТК-7-4 ТК-1-4а 148 0,412 0,412 1997 20 21,182561 0,047209 0,0000128 0,0000019 0,0000368 0,9999632 

ТК-7а ТК-8 43 0,15 0,15 1997 20 9,076981 0,110169 0,0000128 0,0000006 0,0000046 0,9999954 

ТК-8 УТ-9 43 0,15 0,15 1997 20 9,076981 0,110169 0,0000128 0,0000006 0,0000046 0,9999954 

ТК-8 ТК-8-1 26 0,211 0,211 1997 20 12,294417 0,081338 0,0000128 0,0000003 0,0000037 0,9999963 

ТК-8-1 ТК-8-2 40 0,1 0,1 1997 20 6,70863 0,149062 0,0000128 0,0000005 0,0000031 0,9999969 

ТК-8-1   9 0,15 0,15 1997 20 9,1517 0,109269 0,0000128 0,0000001 0,000001 0,9999990 
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ТК-8-1   21 0,1 0,1 1997 20 6,70863 0,149062 0,0000128 0,0000003 0,0000017 0,9999983 

ТК-9   56 0,15 0,15 2000 17 9,076981 0,110169 0,00001 0,0000006 0,0000046 0,9999954 

ТК-9   11 0,082 0,082 1998 19 5,931155 0,168601 0,0000121 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК-10-1а УТ-10-1а 187 0,15 0,15 1993 24 9,039903 0,110621 0,0000178 0,0000033 0,0000275 0,9999725 

ТК-11-1 ТК-11-1а 11 0,1 0,1 1988 29 6,746964 0,148215 0,0000334 0,0000004 0,0000023 0,9999977 

ТК-11-1а Общежитие №2 1 0,1 0,1 1998 19 6,746964 0,148215 0,0000121 0 0,0000001 0,9999999 

ТК-11-2 Школа №52 21 0,1 0,1 1995 22 6,743856 0,148283 0,0000149 0,0000003 0,0000019 0,9999981 

ТК-11-2 Школа №52 гараж 10 0,032 0,032 1995 22 3,889699 0,257089 0,0000149 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК-11-2 ТК-11-4 24 0,15 0,15 1994 23 8,91069 0,112225 0,0000162 0,0000004 0,0000032 0,9999968 

ТК-11-3 УТ11-3 36 0,15 0,15 1994 23 8,91069 0,112225 0,0000162 0,0000006 0,0000047 0,9999953 

ТК-11-4а   16 0,1 0,1 1994 23 6,743856 0,148283 0,0000162 0,0000003 0,0000016 0,9999984 

ТК-11-5   16 0,1 0,1 1997 20 6,740402 0,148359 0,0000128 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

ТК-11-5а   55 0,1 0,1 1996 21 6,608821 0,151313 0,0000137 0,0000008 0,0000046 0,9999954 

ТК-11-7   15 0,082 0,082 2005 12 5,933605 0,168532 0,00001 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК-11а ТК-11-2 6 0,15 0,15 1992 25 8,91069 0,112225 0,0000198 0,0000001 0,000001 0,9999990 

ТК-12 ТК-13 26 0,259 0,259 1995 22 14,875956 0,067223 0,0000149 0,0000004 0,0000053 0,9999947 

ТК-12 УТ-12а 10 0,15 0,15 2000 17 9,151138 0,109276 0,00001 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК-12а Стадион "Горняк" 17 0,1 0,1 2000 17 6,745237 0,148253 0,00001 0,0000002 0,000001 0,9999990 

ТК-13 ТК-13а 32 0,259 0,259 1995 22 14,875956 0,067223 0,0000149 0,0000005 0,0000065 0,9999935 

ТК-13а ТК-14 37 0,211 0,211 1995 22 12,049902 0,082988 0,0000149 0,0000005 0,0000061 0,9999939 
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ТК-13а   1 0,211 0,211 1994 23 12,049902 0,082988 0,0000162 0 0,0000002 0,9999998 

ТК-14 ТК-16 60 0,211 0,211 1995 22 12,049902 0,082988 0,0000149 0,0000009 0,0000098 0,9999902 

ТК-14   24 0,1 0,1 1994 23 6,74282 0,148306 0,0000162 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

ТК-15-5а ТК-16-5 26 0,15 0,15 1994 23 9,123048 0,109612 0,0000162 0,0000004 0,0000035 0,9999965 

ТК-16 ТК-24 68 0,211 0,211 1990 27 12,049902 0,082988 0,0000252 0,0000017 0,0000188 0,9999812 

ТК-16   69 0,211 0,211 1994 23 12,049902 0,082988 0,0000162 0,0000011 0,0000123 0,9999877 

ТК-16-1-1   48 0,1 0,1 1994 23 6,734531 0,148488 0,0000162 0,0000008 0,0000048 0,9999952 

ТК-16-1-1 ТК-16-3 66 0,211 0,211 1994 23 12,049902 0,082988 0,0000162 0,0000011 0,0000118 0,9999882 

ТК-16-1-2 Детский сад №230 14 0,1 0,1 1994 23 6,746274 0,14823 0,0000162 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

ТК-16-3 ТК-15-5а 3 0,211 0,211 1994 23 12,049902 0,082988 0,0000162 0 0,0000005 0,9999995 

ТК-16-3 ТК-16-4 35 0,125 0,125 1994 23 7,913933 0,126359 0,0000162 0,0000006 0,0000041 0,9999959 

ТК-16-4   25 0,1 0,1 1994 23 6,72348 0,148733 0,0000162 0,0000004 0,0000025 0,9999975 

ТК-16-4   12 0,1 0,1 1994 23 6,72348 0,148733 0,0000162 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

ТК-16-5   8 0,15 0,15 1994 23 9,123048 0,109612 0,0000162 0,0000001 0,0000011 0,9999989 

ТК-16-5 ТК-16-6 25 0,15 0,15 1994 23 9,123048 0,109612 0,0000162 0,0000004 0,0000034 0,9999966 

ТК-16-5б   8 0,15 0,15 1993 24 9,1517 0,109269 0,0000178 0,0000001 0,0000012 0,9999988 

ТК-16-6   25 0,1 0,1 2000 17 6,742475 0,148313 0,00001 0,0000002 0,0000015 0,9999985 

ТК-22   100 0,15 0,15 1990 27 9,028667 0,110758 0,0000252 0,0000025 0,0000208 0,9999792 

ТК-22   20 0,082 0,082 1990 27 5,899583 0,169503 0,0000252 0,0000005 0,0000027 0,9999973 

ТК-22   6 0,15 0,15 1990 27 9,028667 0,110758 0,0000252 0,0000002 0,0000012 0,9999988 
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ТК-22   70 0,082 0,082 1990 27 5,899583 0,169503 0,0000252 0,0000018 0,0000095 0,9999905 

ТК-22   50 0,082 0,082 1990 27 5,899583 0,169503 0,0000252 0,0000013 0,0000068 0,9999932 

ТК-24 ТК-22 32 0,15 0,15 1990 27 9,028667 0,110758 0,0000252 0,0000008 0,0000066 0,9999934 

ТК-25 ТК-26 60 0,1 0,1 1990 27 6,678584 0,149732 0,0000252 0,0000015 0,0000092 0,9999908 

ТК-25   11 0,051 0,051 1990 27 4,621872 0,216363 0,0000252 0,0000003 0,0000012 0,9999988 

ТК-26   10 0,082 0,082 1990 27 5,934966 0,168493 0,0000252 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК-26   40 0,1 0,1 1990 27 6,678584 0,149732 0,0000252 0,000001 0,0000061 0,9999939 

ТК-26   57 0,1 0,1 1990 27 6,678584 0,149732 0,0000252 0,0000014 0,0000088 0,9999912 

ТК1-2   60 0,211 0,211 1999 18 11,723318 0,0853 0,0000114 0,0000007 0,0000074 0,9999926 

ТК1-2 Детский сад №165 29 0,082 0,082 1999 18 5,929795 0,16864 0,0000114 0,0000003 0,0000018 0,9999982 

ТК1-3   20 0,082 0,082 1997 20 5,932244 0,16857 0,0000128 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК1-3 ТК1-2 45 0,211 0,211 1997 20 11,723318 0,0853 0,0000128 0,0000006 0,0000062 0,9999938 

ТК1-3 
ООО 

"Кузбасссвязьуголь" 
75 0,15 0,15 1997 20 9,114621 0,109714 0,0000128 0,000001 0,000008 0,9999920 

ТК1-3-1 ООО "Факел 99" 20 0,051 0,051 1997 20 4,620486 0,216427 0,0000128 0,0000003 0,0000011 0,9999989 

ТК1-3-1   57 0,082 0,082 1997 20 5,912648 0,169129 0,0000128 0,0000007 0,000004 0,9999960 

ТК1-3-1 
МОУ ДОДД "ДШИ 

№61" 
35 0,082 0,082 1997 20 5,912648 0,169129 0,0000128 0,0000004 0,0000024 0,9999976 

ТК1-4 ТК1-3-1 73 0,15 0,15 1997 20 9,115745 0,1097 0,0000128 0,0000009 0,0000078 0,9999922 

ТК1-4 ТК1-3 4 0,211 0,211 1997 20 11,723318 0,0853 0,0000128 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК1-5 ТК1-6 23 0,211 0,211 2005 12 11,723318 0,0853 0,00001 0,0000002 0,0000025 0,9999975 
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ТК1-6 Общежитие №1 6 0,082 0,082 1999 18 5,936055 0,168462 0,0000114 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК1-7   15 0,1 0,1 1996 21 6,745928 0,148238 0,0000137 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

ТК1-7   12 0,211 0,211 1988 29 11,723318 0,0853 0,0000334 0,0000004 0,0000043 0,9999957 

ТК1-7 ТК1-6 23 0,211 0,211 1992 25 11,723318 0,0853 0,0000198 0,0000005 0,0000049 0,9999951 

ТК1-8 ТК1-7 85 0,211 0,211 1993 24 11,723318 0,0853 0,0000178 0,0000015 0,0000162 0,9999838 

ТК1-8 ТК-1-8-1 135 0,315 0,315 1995 22 17,424995 0,057389 0,0000149 0,000002 0,0000319 0,9999681 

ТК1-8 ТК1-8-2 82 0,15 0,15 1995 22 9,110689 0,109761 0,0000149 0,0000012 0,0000101 0,9999899 

ТК1-8 ТК1-8 1 0,211 0,211 1995 22 11,723318 0,0853 0,0000149 0 0,0000002 0,9999998 

ТК1-8-2   33 0,1 0,1 1995 22 6,730387 0,14858 0,0000149 0,0000005 0,000003 0,9999970 

ТК1-8-2   27 0,1 0,1 1995 22 6,730387 0,14858 0,0000149 0,0000004 0,0000025 0,9999975 

ТК1-10 ТК1-10 1 0,051 0,051 1999 18 4,621718 0,21637 0,0000114 0 0 1,0000000 

ТК1-10   11 0,051 0,051 1999 18 4,621718 0,21637 0,0000114 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК1-10 ТК1-19 40 0,1 0,1 1999 18 6,733495 0,148511 0,0000114 0,0000005 0,0000028 0,9999972 

ТК1-10-1а ТК1-10 26 0,211 0,211 1999 18 11,723318 0,0853 0,0000114 0,0000003 0,0000032 0,9999968 

ТК1-10-1а 
МУ КЦСОН ж.р. 

Кедровка г. Кеме 
24 0,05 0,05 1999 18 4,579778 0,218351 0,0000114 0,0000003 0,0000011 0,9999989 

ТК1-11 ТК1-11 10 0,211 0,211 1999 18 11,723318 0,0853 0,0000114 0,0000001 0,0000012 0,9999988 

ТК1-11 ТК1-10-1а 17 0,211 0,211 1999 18 11,723318 0,0853 0,0000114 0,0000002 0,0000021 0,9999979 

ТК1-11 ТК1-12 10 0,211 0,211 1999 18 11,723318 0,0853 0,0000114 0,0000001 0,0000012 0,9999988 

ТК1-12 ТК1-13 18 0,211 0,211 1999 18 11,723318 0,0853 0,0000114 0,0000002 0,0000022 0,9999978 
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ТК1-12 ТК1-12 1 0,082 0,082 1999 18 5,936055 0,168462 0,0000114 0 0,0000001 0,9999999 

ТК1-12   5 0,082 0,082 1999 18 5,936055 0,168462 0,0000114 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК1-13 ТК1-14 30 0,211 0,211 1999 18 11,723318 0,0853 0,0000114 0,0000003 0,0000037 0,9999963 

ТК1-13   11 0,1 0,1 1999 18 6,746964 0,148215 0,0000114 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК1-13 ТК1-13 1 0,1 0,1 1999 18 6,746964 0,148215 0,0000114 0 0,0000001 0,9999999 

ТК1-14   20 0,082 0,082 1999 18 5,932244 0,16857 0,0000114 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

ТК1-14 ТК1-15 36 0,15 0,15 1999 18 9,047206 0,110531 0,0000114 0,0000004 0,0000034 0,9999966 

ТК1-15 ТК1-16 39 0,15 0,15 1999 18 9,047206 0,110531 0,0000114 0,0000004 0,0000037 0,9999963 

ТК1-15   12 0,051 0,051 1999 18 4,621718 0,21637 0,0000114 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК1-16 ТК1-18 31 0,082 0,082 1999 18 5,92299 0,168834 0,0000114 0,0000004 0,0000019 0,9999981 

ТК1-16   10 0,082 0,082 1999 18 5,92299 0,168834 0,0000114 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК1-16 ТК1-16а 43 0,15 0,15 1999 18 9,047206 0,110531 0,0000114 0,0000005 0,0000041 0,9999959 

ТК1-16а ТК1-16б 55 0,15 0,15 1999 18 9,047206 0,110531 0,0000114 0,0000006 0,0000052 0,9999948 

ТК1-16б   21 0,15 0,15 1999 18 9,047206 0,110531 0,0000114 0,0000002 0,000002 0,9999980 

ТК1-18   13 0,082 0,082 1999 18 5,92299 0,168834 0,0000114 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК1-19   13 0,051 0,051 1999 18 4,621564 0,216377 0,0000114 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК1-19 ТК1-20 11 0,1 0,1 1999 18 6,733495 0,148511 0,0000114 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК1-20   11 0,082 0,082 1999 18 5,934694 0,168501 0,0000114 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК1-22 Общежитие №3 12 0,1 0,1 1999 18 6,724171 0,148717 0,0000114 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК1-23 УТ 1-25 97 0,211 0,211 1999 18 11,723318 0,0853 0,0000114 0,0000011 0,0000119 0,9999881 
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ТК1-23   30 0,1 0,1 1999 18 6,724171 0,148717 0,0000114 0,0000003 0,0000021 0,9999979 

ТК1-23 УТ1-23 18 0,1 0,1 1999 18 6,724171 0,148717 0,0000114 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

ТК1-26 ТК1-26 10 0,051 0,051 1999 18 4,620486 0,216427 0,0000114 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК1-26 
Упр-е внутренних 

дел по г. Кем 
10 0,051 0,051 1999 18 4,620486 0,216427 0,0000114 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК1-26 ТК1-27 46 0,1 0,1 1999 18 6,713465 0,148954 0,0000114 0,0000005 0,0000032 0,9999968 

ТК1-26а ТК1-26 15 0,1 0,1 1999 18 6,713465 0,148954 0,0000114 0,0000002 0,0000011 0,9999989 

ТК1-27 
МДОУ №69, 8-е 

марта 3а 
13 0,1 0,1 1999 18 6,713465 0,148954 0,0000114 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

ТК1-27 ТК1-27а 31 0,082 0,082 1999 18 5,926528 0,168733 0,0000114 0,0000004 0,0000019 0,9999981 

ТК1-27а ул. Стахановская, 31 10 0,082 0,082 1999 18 5,926528 0,168733 0,0000114 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК1-28 Школа №70 33 0,1 0,1 1999 18 6,739712 0,148374 0,0000114 0,0000004 0,0000023 0,9999977 

ТК1-28 Школа №70 гараж 28 0,051 0,051 1999 18 4,619255 0,216485 0,0000114 0,0000003 0,0000014 0,9999986 

ТК1-28 УТ1-28 4 0,125 0,125 1999 18 7,914836 0,126345 0,0000114 0 0,0000003 0,9999997 

ТК2-1   12 0,15 0,15 2001 16 9,024734 0,110807 0,00001 0,0000001 0,000001 0,9999990 

ТК2-2 Детский сад №118 27 0,1 0,1 2002 15 6,741784 0,148329 0,00001 0,0000003 0,0000017 0,9999983 

ТК2-2 ТК2-3 80 0,15 0,15 1965 52 9,024734 0,110807 0,1270683 0,0101655 0,083854 0,9161460 

ТК2-3   15 0,15 0,15 2000 17 9,024734 0,110807 0,00001 0,0000001 0,0000012 0,9999988 

ТК2-4   25 0,051 0,051 1995 22 4,619717 0,216463 0,0000149 0,0000004 0,0000016 0,9999984 

ТК3 ТК4 62 0,412 0,412 1993 24 21,182561 0,047209 0,0000178 0,0000011 0,0000214 0,9999786 

ТК3 ТК3-1 89 0,15 0,15 2001 16 9,096644 0,109931 0,00001 0,0000009 0,0000074 0,9999926 
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ТК3-1   18 0,15 0,15 2001 16 9,096644 0,109931 0,00001 0,0000002 0,0000015 0,9999985 

ТК3-2   13 0,1 0,1 2001 16 6,687908 0,149524 0,00001 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

ТК3-2   69 0,1 0,1 2001 16 6,687908 0,149524 0,00001 0,0000007 0,0000042 0,9999958 

ТК4 ТК4-1 26 0,211 0,211 1994 23 12,153123 0,082283 0,0000162 0,0000004 0,0000047 0,9999953 

ТК4 ТК5 167 0,412 0,412 1985 32 21,182561 0,047209 0,0000557 0,0000093 0,0001801 0,9998199 

ТК4-1 ТК4-2 26 0,211 0,211 1994 23 12,153123 0,082283 0,0000162 0,0000004 0,0000047 0,9999953 

ТК4-1   80 0,1 0,1 1994 23 6,723135 0,14874 0,0000162 0,0000013 0,000008 0,9999920 

ТК4-2 ТК4-3 141 0,211 0,211 1992 25 12,153123 0,082283 0,0000198 0,0000028 0,000031 0,9999690 

ТК4-2 Детский сад №212 34 0,082 0,082 1992 25 5,928434 0,168679 0,0000198 0,0000007 0,0000036 0,9999964 

ТК4-3   30 0,15 0,15 1992 25 9,116869 0,109687 0,0000198 0,0000006 0,0000049 0,9999951 

ТК4-3 ТК4-4 20 0,15 0,15 1992 25 9,116869 0,109687 0,0000198 0,0000004 0,0000033 0,9999967 

ТК4-4 Школа №96 21 0,15 0,15 1992 25 9,116869 0,109687 0,0000198 0,0000004 0,0000035 0,9999965 

ТК5 ТК5-1 26 0,412 0,412 1998 19 21,182561 0,047209 0,0000121 0,0000003 0,0000061 0,9999939 

ТК5 ТК5 23 0,412 0,412 1985 32 21,182561 0,047209 0,0000557 0,0000013 0,0000248 0,9999752 

ТК5 УТ10 147 0,315 0,315 1998 19 17,921757 0,055798 0,0000121 0,0000018 0,0000291 0,9999709 

ТК5-1   27 0,1 0,1 1998 19 6,741784 0,148329 0,0000121 0,0000003 0,000002 0,9999980 

ТК5-1   24 0,412 0,412 1995 22 21,182561 0,047209 0,0000149 0,0000004 0,0000069 0,9999931 

ТК6 ТК6-1 27 0,15 0,15 2000 17 9,106194 0,109815 0,00001 0,0000003 0,0000022 0,9999978 

ТК6-1   45 0,15 0,15 2000 17 9,106194 0,109815 0,00001 0,0000004 0,0000037 0,9999963 

ТК8-3 Механический цех   10 0,051 0,051 1997 20 4,622026 0,216355 0,0000128 0,0000001 0,0000005 0,9999995 
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ТК8-3 ТК8-4 11 0,1 0,1 1997 20 6,70863 0,149062 0,0000128 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

ТК8-3   23 0,1 0,1 1997 20 6,70863 0,149062 0,0000128 0,0000003 0,0000018 0,9999982 

ТК8-4 ТК8-5 11 0,1 0,1 1997 20 6,70863 0,149062 0,0000128 0,0000001 0,0000009 0,9999991 

ТК11-6   40 0,15 0,15 1998 19 8,91069 0,112225 0,0000121 0,0000005 0,0000039 0,9999961 

ТК11-6 ТК-11-5а 347 0,1 0,1 1993 24 6,608821 0,151313 0,0000178 0,0000062 0,0000374 0,9999626 

ТК11-8 ТК11-9 66 0,1 0,1 1994 23 6,675475 0,149802 0,0000162 0,0000011 0,0000065 0,9999935 

ТК11-8 
Стадион 

"Открытчик" 
27 0,15 0,15 1994 23 9,141588 0,10939 0,0000162 0,0000004 0,0000037 0,9999963 

ТК11-9 ТК11-9а 7 0,1 0,1 1994 23 6,675475 0,149802 0,0000162 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

ТК11-9а ТК11-10 56 0,1 0,1 2000 17 6,675475 0,149802 0,00001 0,0000006 0,0000034 0,9999966 

ТК11-10 ТК11-11 10 0,1 0,1 2000 17 6,675475 0,149802 0,00001 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК11-11 ТК11-12 48 0,051 0,051 2000 17 0 0 0 0 0 1,0000000 

ТК11-11 
ООО "Швейная ф-ка 

Кедровка" 
43 0,1 0,1 2000 17 6,675475 0,149802 0,00001 0,0000004 0,0000026 0,9999974 

Тк8-2 ТК8-3 17 0,1 0,1 1997 20 6,70863 0,149062 0,0000128 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

УТ 1-25   35 0,15 0,15 1999 18 9,137093 0,109444 0,0000114 0,0000004 0,0000033 0,9999967 

УТ 1-25 ТК1-26а 35 0,1 0,1 1999 18 6,713465 0,148954 0,0000114 0,0000004 0,0000025 0,9999975 

УТ-1-1-1 УТ-1 15 0,511 0,511 1995 22 28,636434 0,034921 0,0000149 0,0000002 0,0000058 0,9999942 

УТ-1-1-1 УТ-1-1-2 342 0,511 0,511 1995 22 28,636434 0,034921 0,0000149 0,0000051 0,000133 0,9998670 

УТ-1-1-2 УТ-1-2 56 0,511 0,511 1995 22 28,636434 0,034921 0,0000149 0,0000008 0,0000218 0,9999782 

УТ-1-2 УТ-1-2-1-1 1 0,511 0,511 1995 22 28,636434 0,034921 0,0000149 0 0,0000004 0,9999996 
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УТ-1-8-2 УТ-1-8-3а 20 0,315 0,315 1995 22 17,424995 0,057389 0,0000149 0,0000003 0,0000047 0,9999953 

УТ-1-8-3 ТК-12 157 0,315 0,315 1995 22 17,424995 0,057389 0,0000149 0,0000023 0,0000371 0,9999629 

УТ-1-8-3 ГОУ НПО ПУ № 69 16 0,1 0,1 1995 22 6,745583 0,148245 0,0000149 0,0000002 0,0000015 0,9999985 

УТ-1-8-3а УТ-1-8-3 33 0,315 0,315 1995 22 17,424995 0,057389 0,0000149 0,0000005 0,0000078 0,9999922 

УТ-1-8-6 
ООО "Ирень" 

(рынок)  
1 0,1 0,1 2001 16 6,68998 0,149477 0,00001 0 0,0000001 0,9999999 

УТ-8-4   13 0,1 0,1 2001 16 6,68998 0,149477 0,00001 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

УТ-10-1   611 0,15 0,15 1998 19 8,795522 0,113694 0,0000121 0,0000074 0,0000593 0,9999407 

УТ-10-1 ТК-10-1а 133 0,211 0,211 1993 24 12,203887 0,081941 0,0000178 0,0000024 0,0000264 0,9999736 

УТ-10-1а   21 0,15 0,15 1993 24 9,039903 0,110621 0,0000178 0,0000004 0,0000031 0,9999969 

УТ-11 ТК-11-1 55 0,15 0,15 1992 25 8,91069 0,112225 0,0000198 0,0000011 0,0000089 0,9999911 

УТ1-2-1-1 УТ1-4 166 0,511 0,511 1995 22 28,636434 0,034921 0,0000149 0,0000025 0,0000646 0,9999354 

УТ1-4 УТ1-5 171 0,412 0,412 1995 22 21,182561 0,047209 0,0000149 0,0000025 0,0000492 0,9999508 

УТ1-4 ТК-7-4 272 0,412 0,412 1997 20 21,182561 0,047209 0,0000128 0,0000035 0,0000675 0,9999325 

УТ1-4 ООО "БелТехСнаб" 15 0,051 0,051 1997 20 4,621256 0,216391 0,0000128 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

УТ1-5 ТК-1 140 0,412 0,412 1995 22 21,182561 0,047209 0,0000149 0,0000021 0,0000403 0,9999597 

УТ1-8-5   33 0,1 0,1 2001 16 6,68998 0,149477 0,00001 0,0000003 0,000002 0,9999980 

УТ1-14 УТ1-19 29 0,211 0,211 1999 18 11,723318 0,0853 0,0000114 0,0000003 0,0000036 0,9999964 

УТ1-14 ТК1-23 65 0,211 0,211 1999 18 11,723318 0,0853 0,0000114 0,0000007 0,000008 0,9999920 

УТ1-19 ТК1-10-1 1 0,211 0,211 1999 18 11,723318 0,0853 0,0000114 0 0,0000001 0,9999999 
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УТ1-23 ТК1-22 18 0,1 0,1 1999 18 6,724171 0,148717 0,0000114 0,0000002 0,0000013 0,9999987 

УТ11-3 УТ11-4 20 0,15 0,15 1994 23 8,91069 0,112225 0,0000162 0,0000003 0,0000026 0,9999974 

УТ11-4 УТ11-5 59 0,15 0,15 1997 20 8,91069 0,112225 0,0000128 0,0000008 0,0000062 0,9999938 

УТ11-4 ТК-11-4а 5 0,1 0,1 1994 23 6,743856 0,148283 0,0000162 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

УТ11-5 ТК-11-7 13 0,1 0,1 2005 12 6,746619 0,148222 0,00001 0,0000001 0,0000008 0,9999992 

УТ11-5 УТ11-7 40 0,15 0,15 2005 12 8,91069 0,112225 0,00001 0,0000004 0,0000033 0,9999967 

УТ11-5 ТК-11-5 15 0,1 0,1 1997 20 6,740402 0,148359 0,0000128 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

УТ11-6 ТК11-6 10 0,1 0,1 1998 19 6,608821 0,151313 0,0000121 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

УТ11-7 УТ11-6 55 0,15 0,15 2005 12 8,91069 0,112225 0,00001 0,0000005 0,0000045 0,9999955 
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Таблица 4.4-2 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  8 ОАО «СКЭК» на 2033 год 
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  16 0,1 0,1 1990 43 6,744547 0,148268 0,001218 0,0000195 0,0001186 0,9998814 

 УТ-1-1-1 15 0,511 0,511 1995 38 28,636434 0,034921 0,0002282 0,0000034 0,0000885 0,9999115 

  3 0,1 0,1 1990 43 6,744547 0,148268 0,001218 0,0000037 0,0000222 0,9999778 

 ТК-23 8 0,15 0,15 1990 43 9,028667 0,110758 0,001218 0,0000097 0,0000794 0,9999206 

  1 0,15 0,15 1990 43 9,028667 0,110758 0,001218 0,0000012 0,0000099 0,9999901 

  1 0,082 0,082 1998 35 5,915914 0,169036 0,000105 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

  14 0,1 0,1 2000 33 6,7183 0,148847 0,0000678 0,0000009 0,0000058 0,9999942 

  56 0,1 0,1 2000 33 6,7183 0,148847 0,0000678 0,0000038 0,000023 0,9999770 

  30 0,1 0,1 1999 34 6,740748 0,148351 0,0000838 0,0000025 0,0000153 0,9999847 

  71 0,082 0,082 1999 34 5,918091 0,168973 0,0000838 0,0000059 0,0000318 0,9999682 

  25 0,1 0,1 2000 33 6,7183 0,148847 0,0000678 0,0000017 0,0000103 0,9999897 

 ул. Стахановская, 16 12 0,082 0,082 2000 33 5,928978 0,168663 0,0000678 0,0000008 0,0000044 0,9999956 
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  20 0,082 0,082 2000 33 5,928978 0,168663 0,0000678 0,0000014 0,0000073 0,9999927 

  40 0,082 0,082 2000 33 5,926801 0,168725 0,0000678 0,0000027 0,0000145 0,9999855 

 Больница №15 1 0,15 0,15 1999 34 9,047206 0,110531 0,0000838 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

 

Кедровский 

угольный разрез 23 0,051 0,051 1997 36 4,620025 0,216449 0,0001338 0,0000031 0,0000128 0,9999872 

 Промплощадка 11 0,15 0,15 1997 36 9,150576 0,109283 0,0001338 0,0000015 0,0000122 0,9999878 

 ТК-2-9 30 0,211 0,211 2000 33 12,198811 0,081975 0,0000678 0,000002 0,0000224 0,9999776 

 ТК11-8 37 0,1 0,1 1998 35 6,675475 0,149802 0,000105 0,0000039 0,0000234 0,9999766 

  16 0,082 0,082 1998 35 5,915914 0,169036 0,000105 0,0000017 0,000009 0,9999910 

  63 0,082 0,082 1998 35 5,915914 0,169036 0,000105 0,0000066 0,0000353 0,9999647 

 

ЦРН "Кедр" (Центр 

по работе с 58 0,051 0,051 1990 43 4,614637 0,216702 0,001218 0,0000706 0,0002942 0,9997058 

  1 0,125 0,125 1992 41 7,929281 0,126115 0,0005851 0,0000006 0,0000042 0,9999958 
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просп. 

Комсомольский, 2 1 0,1 0,1 1990 43 6,678584 0,149732 0,001218 0,0000012 0,0000073 0,9999927 

  22 0,08 0,08 1999 34 5,843551 0,171129 0,0000838 0,0000018 0,0000097 0,9999903 

 

МОУ ДОД 

"Светлячок" 94 0,082 0,082 1994 39 5,912103 0,169145 0,0003063 0,0000288 0,0001536 0,9998464 

  23 0,051 0,051 1996 37 4,619871 0,216456 0,0001732 0,000004 0,0000166 0,9999834 

  42 0,082 0,082 1993 40 5,926256 0,168741 0,0004191 0,0000176 0,0000941 0,9999059 

  53 0,1 0,1 2001 32 6,70863 0,149062 0,0000557 0,000003 0,0000179 0,9999821 

  70 0,1 0,1 2001 32 6,70863 0,149062 0,0000557 0,0000039 0,0000236 0,9999764 

  10 0,051 0,051 2001 32 4,622026 0,216355 0,0000557 0,0000006 0,0000023 0,9999977 

 ТК2-2 93 0,15 0,15 2001 32 9,024734 0,110807 0,0000557 0,0000052 0,0000422 0,9999578 

 ул. Стадионная, 33 1 0,051 0,051 1996 37 4,619871 0,216456 0,0001732 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

  1 0,082 0,082 1999 34 5,937415 0,168423 0,0000838 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

 Склад 81 0,032 0,032 1997 36 3,883452 0,257503 0,0001338 0,0000108 0,000038 0,9999620 
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  1 0,082 0,082 1999 34 5,937143 0,168431 0,0000838 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

  10 0,1 0,1 1995 38 6,734186 0,148496 0,0002282 0,0000023 0,0000139 0,9999861 

  39 0,1 0,1 1995 38 6,734186 0,148496 0,0002282 0,0000089 0,0000541 0,9999459 

  1 0,1 0,1 1994 39 6,723135 0,14874 0,0003063 0,0000003 0,0000019 0,9999981 

  20 0,051 0,051 1994 39 4,620486 0,216427 0,0003063 0,0000061 0,0000255 0,9999745 

  9 0,15 0,15 1995 38 9,114621 0,109714 0,0002282 0,0000021 0,0000169 0,9999831 

  27 0,15 0,15 1995 38 9,114621 0,109714 0,0002282 0,0000062 0,0000507 0,9999493 

  39 0,15 0,15 1995 38 9,114621 0,109714 0,0002282 0,0000089 0,0000732 0,9999268 

  15 0,051 0,051 1998 35 4,621256 0,216391 0,000105 0,0000016 0,0000066 0,9999934 

  13 0,082 0,082 1998 35 5,931155 0,168601 0,000105 0,0000014 0,0000073 0,9999927 

 

Административное 

здание 1 0,051 0,051 1997 36 4,623411 0,216291 0,0001338 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

  1 0,082 0,082 1992 41 5,937415 0,168423 0,0005851 0,0000006 0,0000031 0,9999969 
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  110 0,1 0,1 1992 41 6,713119 0,148962 0,0005851 0,0000644 0,0003899 0,9996101 

 верхний гараж 1 0,082 0,082 1997 36 5,928161 0,168686 0,0001338 0,0000001 0,0000007 0,9999993 

 нижний гараж 34 0,082 0,082 1997 36 5,928161 0,168686 0,0001338 0,0000045 0,0000243 0,9999757 

  54 0,1 0,1 1992 41 6,732459 0,148534 0,0005851 0,0000316 0,000192 0,9998080 

  25 0,082 0,082 1992 41 5,930611 0,168617 0,0005851 0,0000146 0,0000783 0,9999217 

 Гос. Вет. служба 1 0,082 0,082 1992 41 5,930611 0,168617 0,0005851 0,0000006 0,0000031 0,9999969 

 УТ-10-1 88 0,259 0,259 1992 41 14,843496 0,06737 0,0005851 0,0000515 0,0006898 0,9993102 

 ТК-7-1 147 0,259 0,259 2000 33 14,538371 0,068783 0,0000678 0,00001 0,0001308 0,9998692 

  1 0,259 0,259 1995 38 14,538371 0,068783 0,0002282 0,0000002 0,000003 0,9999970 

  10 0,259 0,259 1995 38 14,538371 0,068783 0,0002282 0,0000023 0,0000299 0,9999701 

 ОАО "Уралсиб" 50 0,082 0,082 1995 38 5,924079 0,168803 0,0002282 0,0000114 0,000061 0,9999390 

  36 0,082 0,082 1998 35 5,927889 0,168694 0,000105 0,0000038 0,0000202 0,9999798 

  50 0,1 0,1 1995 38 6,733495 0,148511 0,0002282 0,0000114 0,0000694 0,9999306 
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  1 0,1 0,1 1995 38 6,719681 0,148817 0,0002282 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

  90 0,1 0,1 1995 38 6,719681 0,148817 0,0002282 0,0000205 0,0001246 0,9998754 

  116 0,259 0,259 1995 38 14,538371 0,068783 0,0002282 0,0000265 0,0003474 0,9996526 

  24 0,1 0,1 2000 33 6,74282 0,148306 0,0000678 0,0000016 0,0000099 0,9999901 

  1 0,1 0,1 1995 38 6,733495 0,148511 0,0002282 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

  90 0,259 0,259 1995 38 14,538371 0,068783 0,0002282 0,0000205 0,0002695 0,9997305 

 Кедровский ПНИ 32 0,15 0,15 1998 35 8,795522 0,113694 0,000105 0,0000034 0,0000267 0,9999733 

  1 0,082 0,082 2000 33 5,937415 0,168423 0,0000678 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

 

ООО "Профиль 

ПВХ" 1 0,1 0,1 1995 38 6,750763 0,148131 0,0002282 0,0000002 0,0000014 0,9999986 

 ТК6 18 0,15 0,15 1994 39 9,106194 0,109815 0,0003063 0,0000055 0,0000453 0,9999547 

  6 0,259 0,259 1995 38 14,538371 0,068783 0,0002282 0,0000014 0,000018 0,9999820 

  1 0,082 0,082 1995 38 5,937415 0,168423 0,0002282 0,0000002 0,0000012 0,9999988 
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  6 0,082 0,082 2001 32 5,934966 0,168493 0,0000557 0,0000003 0,0000018 0,9999982 

  4 0,082 0,082 2001 32 5,934966 0,168493 0,0000557 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

 ТК3-2 101 0,1 0,1 2001 32 6,687908 0,149524 0,0000557 0,0000056 0,000034 0,9999660 

  26 0,15 0,15 1999 34 9,142149 0,109383 0,0000838 0,0000022 0,000018 0,9999820 

  1 0,082 0,082 1999 34 5,918091 0,168973 0,0000838 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

  1 0,082 0,082 2001 32 5,937415 0,168423 0,0000557 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

  1 0,082 0,082 2001 32 5,910198 0,169199 0,0000557 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

  69 0,082 0,082 2001 32 5,910198 0,169199 0,0000557 0,0000038 0,0000205 0,9999795 

  1 0,082 0,082 2001 32 5,910198 0,169199 0,0000557 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

 ТК1-4 85 0,211 0,211 2000 33 11,723318 0,0853 0,0000678 0,0000058 0,000061 0,9999390 

  30 0,082 0,082 2001 32 5,910198 0,169199 0,0000557 0,0000017 0,0000089 0,9999911 

 

МУ ДК 

"Содружество" 53 0,1 0,1 2000 33 6,713119 0,148962 0,0000678 0,0000036 0,0000218 0,9999782 
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  38 0,1 0,1 2000 33 6,713119 0,148962 0,0000678 0,0000026 0,0000156 0,9999844 

 ТК2-4 23 0,082 0,082 1995 38 5,92299 0,168834 0,0002282 0,0000052 0,0000281 0,9999719 

  30 0,082 0,082 1995 38 5,92299 0,168834 0,0002282 0,0000068 0,0000366 0,9999634 

  1 0,082 0,082 1995 38 5,92299 0,168834 0,0002282 0,0000002 0,0000012 0,9999988 

  19 0,1 0,1 1995 38 6,713119 0,148962 0,0002282 0,0000043 0,0000263 0,9999737 

 ТК1-28 29 0,125 0,125 1999 34 7,914836 0,126345 0,0000838 0,0000024 0,0000174 0,9999826 

  1 0,082 0,082 1999 34 5,937143 0,168431 0,0000838 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

  9 0,051 0,051 1999 34 4,62218 0,216348 0,0000838 0,0000008 0,0000031 0,9999969 

  5 0,051 0,051 1999 34 4,622796 0,216319 0,0000838 0,0000004 0,0000017 0,9999983 

 ТК1-11 60 0,211 0,211 1999 34 11,723318 0,0853 0,0000838 0,000005 0,0000532 0,9999468 

  20 0,1 0,1 1988 45 6,743856 0,148283 0,0027896 0,0000558 0,0003396 0,9996604 

  1 0,1 0,1 1988 45 6,743856 0,148283 0,0027896 0,0000028 0,000017 0,9999830 

  30 0,051 0,051 1990 43 4,618947 0,2165 0,001218 0,0000365 0,0001523 0,9998477 
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  1 0,15 0,15 1990 43 9,028667 0,110758 0,001218 0,0000012 0,0000099 0,9999901 

  25 0,082 0,082 1990 43 5,930883 0,168609 0,001218 0,0000305 0,000163 0,9998370 

  1 0,15 0,15 1990 43 9,028667 0,110758 0,001218 0,0000012 0,0000099 0,9999901 

  79 0,15 0,15 1990 43 9,028667 0,110758 0,001218 0,0000962 0,000784 0,9992160 

 ТК-25 52 0,1 0,1 1990 43 6,678584 0,149732 0,001218 0,0000633 0,0003817 0,9996183 

  10 0,1 0,1 1994 39 6,72348 0,148733 0,0003063 0,0000031 0,0000186 0,9999814 

  17 0,1 0,1 1994 39 6,745237 0,148253 0,0003063 0,0000052 0,0000317 0,9999683 

  1 0,15 0,15 1994 39 9,1517 0,109269 0,0003063 0,0000003 0,0000025 0,9999975 

  20 0,082 0,082 2000 33 5,932244 0,16857 0,0000678 0,0000014 0,0000073 0,9999927 

 ТК-11а 42 0,15 0,15 2000 33 8,91069 0,112225 0,0000678 0,0000028 0,0000229 0,9999771 

 ТК-15-5б 17 0,1 0,1 1999 34 6,745237 0,148253 0,0000838 0,0000014 0,0000087 0,9999913 

  1 0,15 0,15 1993 40 9,123048 0,109612 0,0004191 0,0000004 0,0000035 0,9999965 

 ул. Строительная, 10 33 0,1 0,1 1994 39 6,72348 0,148733 0,0003063 0,0000101 0,0000613 0,9999387 
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 ТК-16-1-1 4 0,211 0,211 1994 39 12,049902 0,082988 0,0003063 0,0000012 0,0000133 0,9999867 

 ТК-16-1-2 7 0,211 0,211 1994 39 12,049902 0,082988 0,0003063 0,0000021 0,0000233 0,9999767 

 УТ-1-8-2 3 0,315 0,315 1995 38 17,424995 0,057389 0,0002282 0,0000007 0,0000108 0,9999892 

 УТ-8-4 77 0,1 0,1 2001 32 6,68998 0,149477 0,0000557 0,0000043 0,0000259 0,9999741 

 

ПЧ7 ГУ "1 отряд 

ФПС по Кемеров 25 0,032 0,032 2001 32 3,888379 0,257177 0,0000557 0,0000014 0,0000049 0,9999951 

 

ПЧ7 ГУ "1 отряд 

ФПС по Кемеров 1 0,1 0,1 2001 32 6,68998 0,149477 0,0000557 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

 УТ-1-8-6 1 0,1 0,1 2001 32 6,68998 0,149477 0,0000557 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

 УТ1-8-5 51 0,1 0,1 2001 32 6,68998 0,149477 0,0000557 0,0000028 0,0000172 0,9999828 

Котельная 

№8  1 0,511 0,511 1995 38 28,636434 0,034921 0,0002282 0,0000002 0,0000059 0,9999941 

ТК-1 ТК-2а 101 0,412 0,412 1985 48 21,182561 0,047209 0,0118435 0,0011962 0,0228675 0,9771325 

ТК-1-4а ТК1-8 43 0,412 0,412 1995 38 21,182561 0,047209 0,0002282 0,0000098 0,0001876 0,9998124 
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ТК-1-4а ТК-1-4а 16 0,082 0,082 1995 38 0 0 0 0 0 1,0000000 

ТК-1-8-1  162 0,315 0,315 1995 38 17,424995 0,057389 0,0002282 0,000037 0,0005815 0,9994185 

ТК-1-8-1 УТ-11 61 0,15 0,15 2000 33 8,91069 0,112225 0,0000678 0,0000041 0,0000333 0,9999667 

ТК-2 ТК2-1 35 0,15 0,15 1993 40 9,024734 0,110807 0,0004191 0,0000147 0,0001195 0,9998805 

ТК-2 ТК3 106 0,412 0,412 1993 40 21,182561 0,047209 0,0004191 0,0000444 0,0008492 0,9991508 

ТК-2  70 0,211 0,211 1997 36 12,198811 0,081975 0,0001338 0,0000094 0,0001031 0,9998969 

ТК-2-9 ТК-2-10 39 0,211 0,211 1997 36 12,198811 0,081975 0,0001338 0,0000052 0,0000574 0,9999426 

ТК-2-10 ТК-2-11 30 0,15 0,15 1997 36 9,105071 0,109829 0,0001338 0,000004 0,000033 0,9999670 

ТК-2-10 

ОАО "УК 

"Кузбассразрезуголь" 

" 10 0,15 0,15 1992 41 9,105071 0,109829 0,0005851 0,0000059 0,0000481 0,9999519 

ТК-2-10 АБК 11 0,1 0,1 1992 41 6,74731 0,148207 0,0005851 0,0000064 0,0000392 0,9999608 

ТК-2-11  1 0,1 0,1 1992 41 6,750763 0,148131 0,0005851 0,0000006 0,0000036 0,9999964 

ТК-2-11 ТК-2-12 52 0,15 0,15 1992 41 9,105071 0,109829 0,0005851 0,0000304 0,00025 0,9997500 
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ТК-2-12  25 0,1 0,1 1992 41 6,730042 0,148587 0,0005851 0,0000146 0,0000888 0,9999112 

ТК-2-12  36 0,1 0,1 1992 41 6,730042 0,148587 0,0005851 0,0000211 0,0001279 0,9998721 

ТК-2а ТК-2 158 0,412 0,412 1998 35 21,182561 0,047209 0,000105 0,0000166 0,0003173 0,9996827 

ТК-2а  28 0,211 0,211 1997 36 12,292725 0,081349 0,0001338 0,0000037 0,0000416 0,9999584 

ТК-7-1 Детский сад №228 44 0,1 0,1 1998 35 6,730387 0,14858 0,000105 0,0000046 0,0000281 0,9999719 

ТК-7-1  16 0,1 0,1 2000 33 6,730387 0,14858 0,0000678 0,0000011 0,0000066 0,9999934 

ТК-7-1 ТК-7а 48 0,211 0,211 1997 36 12,275803 0,081461 0,0001338 0,0000064 0,0000711 0,9999289 

ТК-7-4 ТК-1-4а 148 0,412 0,412 1997 36 21,182561 0,047209 0,0001338 0,0000198 0,0003785 0,9996215 

ТК-7а ТК-8 43 0,15 0,15 1997 36 9,076981 0,110169 0,0001338 0,0000058 0,0000471 0,9999529 

ТК-8 УТ-9 43 0,15 0,15 1997 36 9,076981 0,110169 0,0001338 0,0000058 0,0000471 0,9999529 

ТК-8 ТК-8-1 26 0,211 0,211 1997 36 12,294417 0,081338 0,0001338 0,0000035 0,0000386 0,9999614 

ТК-8-1  9 0,15 0,15 1997 36 9,1517 0,109269 0,0001338 0,0000012 0,0000099 0,9999901 

ТК-8-1  21 0,1 0,1 1997 36 6,70863 0,149062 0,0001338 0,0000028 0,000017 0,9999830 
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ТК-8-1 ТК-8-2 40 0,1 0,1 1997 36 6,70863 0,149062 0,0001338 0,0000054 0,0000324 0,9999676 

ТК-9  11 0,082 0,082 1998 35 5,931155 0,168601 0,000105 0,0000012 0,0000062 0,9999938 

ТК-9  56 0,15 0,15 2000 33 9,076981 0,110169 0,0000678 0,0000038 0,0000311 0,9999689 

ТК-10-1а УТ-10-1а 187 0,15 0,15 1993 40 9,039903 0,110621 0,0004191 0,0000784 0,0006393 0,9993607 

ТК-11-1 ТК-11-1а 11 0,1 0,1 1988 45 6,746964 0,148215 0,0027896 0,0000307 0,0001868 0,9998132 

ТК-11-1а Общежитие №2 1 0,1 0,1 1998 35 6,746964 0,148215 0,000105 0,0000001 0,0000006 0,9999994 

ТК-11-2 Школа №52 гараж 10 0,032 0,032 1995 38 3,889699 0,257089 0,0002282 0,0000023 0,000008 0,9999920 

ТК-11-2 ТК-11-4 24 0,15 0,15 1994 39 8,91069 0,112225 0,0003063 0,0000074 0,0000591 0,9999409 

ТК-11-2 Школа №52 21 0,1 0,1 1995 38 6,743856 0,148283 0,0002282 0,0000048 0,0000292 0,9999708 

ТК-11-3 УТ11-3 36 0,15 0,15 1994 39 8,91069 0,112225 0,0003063 0,000011 0,0000887 0,9999113 

ТК-11-4а  16 0,1 0,1 1994 39 6,743856 0,148283 0,0003063 0,0000049 0,0000298 0,9999702 

ТК-11-5  16 0,1 0,1 1997 36 6,740402 0,148359 0,0001338 0,0000021 0,000013 0,9999870 

ТК-11-5а  55 0,1 0,1 1996 37 6,608821 0,151313 0,0001732 0,0000095 0,0000568 0,9999432 
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ТК-11-7  15 0,082 0,082 2005 28 5,933605 0,168532 0,0000288 0,0000004 0,0000023 0,9999977 

ТК-11а ТК-11-2 6 0,15 0,15 1992 41 8,91069 0,112225 0,0005851 0,0000035 0,0000282 0,9999718 

ТК-12 УТ-12а 10 0,15 0,15 2000 33 9,151138 0,109276 0,0000678 0,0000007 0,0000056 0,9999944 

ТК-12 ТК-13 26 0,259 0,259 1995 38 14,875956 0,067223 0,0002282 0,0000059 0,0000797 0,9999203 

ТК-12а Стадион "Горняк" 17 0,1 0,1 2000 33 6,745237 0,148253 0,0000678 0,0000012 0,000007 0,9999930 

ТК-13 ТК-13а 32 0,259 0,259 1995 38 14,875956 0,067223 0,0002282 0,0000073 0,0000981 0,9999019 

ТК-13а  1 0,211 0,211 1994 39 12,049902 0,082988 0,0003063 0,0000003 0,0000033 0,9999967 

ТК-13а ТК-14 37 0,211 0,211 1995 38 12,049902 0,082988 0,0002282 0,0000084 0,0000918 0,9999082 

ТК-14  24 0,1 0,1 1994 39 6,74282 0,148306 0,0003063 0,0000074 0,0000447 0,9999553 

ТК-14 ТК-16 60 0,211 0,211 1995 38 12,049902 0,082988 0,0002282 0,0000137 0,0001489 0,9998511 

ТК-15-5а ТК-16-5 26 0,15 0,15 1994 39 9,123048 0,109612 0,0003063 0,000008 0,0000656 0,9999344 

ТК-16 ТК-24 68 0,211 0,211 1990 43 12,049902 0,082988 0,001218 0,0000828 0,0009007 0,9990993 

ТК-16  69 0,211 0,211 1994 39 12,049902 0,082988 0,0003063 0,0000211 0,0002298 0,9997702 
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ТК-16-1-1  48 0,1 0,1 1994 39 6,734531 0,148488 0,0003063 0,0000147 0,0000894 0,9999106 

ТК-16-1-1 ТК-16-3 66 0,211 0,211 1994 39 12,049902 0,082988 0,0003063 0,0000202 0,0002198 0,9997802 

ТК-16-1-2 Детский сад №230 14 0,1 0,1 1994 39 6,746274 0,14823 0,0003063 0,0000043 0,0000261 0,9999739 

ТК-16-3 ТК-15-5а 3 0,211 0,211 1994 39 12,049902 0,082988 0,0003063 0,0000009 0,00001 0,9999900 

ТК-16-3 ТК-16-4 35 0,125 0,125 1994 39 7,913933 0,126359 0,0003063 0,0000107 0,0000766 0,9999234 

ТК-16-4  12 0,1 0,1 1994 39 6,72348 0,148733 0,0003063 0,0000037 0,0000223 0,9999777 

ТК-16-4  25 0,1 0,1 1994 39 6,72348 0,148733 0,0003063 0,0000077 0,0000465 0,9999535 

ТК-16-5 ТК-16-6 25 0,15 0,15 1994 39 9,123048 0,109612 0,0003063 0,0000077 0,000063 0,9999370 

ТК-16-5  8 0,15 0,15 1994 39 9,123048 0,109612 0,0003063 0,0000025 0,0000202 0,9999798 

ТК-16-5б  8 0,15 0,15 1993 40 9,1517 0,109269 0,0004191 0,0000034 0,0000277 0,9999723 

ТК-16-6  25 0,1 0,1 2000 33 6,742475 0,148313 0,0000678 0,0000017 0,0000103 0,9999897 

ТК-22  70 0,082 0,082 1990 43 5,899583 0,169503 0,001218 0,0000853 0,0004539 0,9995461 

ТК-22  20 0,082 0,082 1990 43 5,899583 0,169503 0,001218 0,0000244 0,0001297 0,9998703 
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ТК-22  50 0,082 0,082 1990 43 5,899583 0,169503 0,001218 0,0000609 0,0003242 0,9996758 

ТК-22  6 0,15 0,15 1990 43 9,028667 0,110758 0,001218 0,0000073 0,0000595 0,9999405 

ТК-22  100 0,15 0,15 1990 43 9,028667 0,110758 0,001218 0,0001218 0,0009925 0,9990075 

ТК-24 ТК-22 32 0,15 0,15 1990 43 9,028667 0,110758 0,001218 0,000039 0,0003176 0,9996824 

ТК-25  11 0,051 0,051 1990 43 4,621872 0,216363 0,001218 0,0000134 0,0000559 0,9999441 

ТК-25 ТК-26 60 0,1 0,1 1990 43 6,678584 0,149732 0,001218 0,0000731 0,0004405 0,9995595 

ТК-26  40 0,1 0,1 1990 43 6,678584 0,149732 0,001218 0,0000487 0,0002937 0,9997063 

ТК-26  57 0,1 0,1 1990 43 6,678584 0,149732 0,001218 0,0000694 0,0004185 0,9995815 

ТК-26  10 0,082 0,082 1990 43 5,934966 0,168493 0,001218 0,0000122 0,0000652 0,9999348 

ТК1-2  60 0,211 0,211 1999 34 11,723318 0,0853 0,0000838 0,000005 0,0000532 0,9999468 

ТК1-2 Детский сад №165 29 0,082 0,082 1999 34 5,929795 0,16864 0,0000838 0,0000024 0,000013 0,9999870 

ТК1-3 

ООО 

"Кузбасссвязьуголь" 75 0,15 0,15 1997 36 9,114621 0,109714 0,0001338 0,00001 0,0000825 0,9999175 
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ТК1-3  20 0,082 0,082 1997 36 5,932244 0,16857 0,0001338 0,0000027 0,0000143 0,9999857 

ТК1-3 ТК1-2 45 0,211 0,211 1997 36 11,723318 0,0853 0,0001338 0,000006 0,0000637 0,9999363 

ТК1-3-1 

МОУ ДОДД "ДШИ 

№61" 35 0,082 0,082 1997 36 5,912648 0,169129 0,0001338 0,0000047 0,000025 0,9999750 

ТК1-3-1 ООО "Факел 99" 20 0,051 0,051 1997 36 4,620486 0,216427 0,0001338 0,0000027 0,0000112 0,9999888 

ТК1-3-1  57 0,082 0,082 1997 36 5,912648 0,169129 0,0001338 0,0000076 0,0000407 0,9999593 

ТК1-4 ТК1-3 4 0,211 0,211 1997 36 11,723318 0,0853 0,0001338 0,0000005 0,0000057 0,9999943 

ТК1-4 ТК1-3-1 73 0,15 0,15 1997 36 9,115745 0,1097 0,0001338 0,0000098 0,0000803 0,9999197 

ТК1-5 ТК1-6 23 0,211 0,211 2005 28 11,723318 0,0853 0,0000288 0,0000007 0,000007 0,9999930 

ТК1-6 Общежитие №1 6 0,082 0,082 1999 34 5,936055 0,168462 0,0000838 0,0000005 0,0000027 0,9999973 

ТК1-7  12 0,211 0,211 1988 45 11,723318 0,0853 0,0027896 0,0000335 0,0003542 0,9996458 

ТК1-7 ТК1-6 23 0,211 0,211 1992 41 11,723318 0,0853 0,0005851 0,0000135 0,0001424 0,9998576 

ТК1-7  15 0,1 0,1 1996 37 6,745928 0,148238 0,0001732 0,0000026 0,0000158 0,9999842 



318 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

ТК1-8 ТК1-8 1 0,211 0,211 1995 38 11,723318 0,0853 0,0002282 0,0000002 0,0000024 0,9999976 

ТК1-8 ТК-1-8-1 135 0,315 0,315 1995 38 17,424995 0,057389 0,0002282 0,0000308 0,0004846 0,9995154 

ТК1-8 ТК1-7 85 0,211 0,211 1993 40 11,723318 0,0853 0,0004191 0,0000356 0,0003769 0,9996231 

ТК1-8 ТК1-8-2 82 0,15 0,15 1995 38 9,110689 0,109761 0,0002282 0,0000187 0,0001539 0,9998461 

ТК1-8-2  33 0,1 0,1 1995 38 6,730387 0,14858 0,0002282 0,0000075 0,0000458 0,9999542 

ТК1-8-2  27 0,1 0,1 1995 38 6,730387 0,14858 0,0002282 0,0000062 0,0000374 0,9999626 

ТК1-10 ТК1-10 1 0,051 0,051 1999 34 4,621718 0,21637 0,0000838 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

ТК1-10  11 0,051 0,051 1999 34 4,621718 0,21637 0,0000838 0,0000009 0,0000038 0,9999962 

ТК1-10 ТК1-19 40 0,1 0,1 1999 34 6,733495 0,148511 0,0000838 0,0000034 0,0000204 0,9999796 

ТК1-10-1а 

МУ КЦСОН ж.р. 

Кедровка г. Кеме 24 0,05 0,05 1999 34 4,579778 0,218351 0,0000838 0,000002 0,0000083 0,9999917 

ТК1-10-1а ТК1-10 26 0,211 0,211 1999 34 11,723318 0,0853 0,0000838 0,0000022 0,000023 0,9999770 

ТК1-11 ТК1-10-1а 17 0,211 0,211 1999 34 11,723318 0,0853 0,0000838 0,0000014 0,0000151 0,9999849 
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ТК1-11 ТК1-11 10 0,211 0,211 1999 34 11,723318 0,0853 0,0000838 0,0000008 0,0000089 0,9999911 

ТК1-11 ТК1-12 10 0,211 0,211 1999 34 11,723318 0,0853 0,0000838 0,0000008 0,0000089 0,9999911 

ТК1-12  5 0,082 0,082 1999 34 5,936055 0,168462 0,0000838 0,0000004 0,0000022 0,9999978 

ТК1-12 ТК1-13 18 0,211 0,211 1999 34 11,723318 0,0853 0,0000838 0,0000015 0,000016 0,9999840 

ТК1-12 ТК1-12 1 0,082 0,082 1999 34 5,936055 0,168462 0,0000838 0,0000001 0,0000004 0,9999996 

ТК1-13  11 0,1 0,1 1999 34 6,746964 0,148215 0,0000838 0,0000009 0,0000056 0,9999944 

ТК1-13 ТК1-13 1 0,1 0,1 1999 34 6,746964 0,148215 0,0000838 0,0000001 0,0000005 0,9999995 

ТК1-13 ТК1-14 30 0,211 0,211 1999 34 11,723318 0,0853 0,0000838 0,0000025 0,0000266 0,9999734 

ТК1-14 ТК1-15 36 0,15 0,15 1999 34 9,047206 0,110531 0,0000838 0,000003 0,0000246 0,9999754 

ТК1-14  20 0,082 0,082 1999 34 5,932244 0,16857 0,0000838 0,0000017 0,000009 0,9999910 

ТК1-15  12 0,051 0,051 1999 34 4,621718 0,21637 0,0000838 0,000001 0,0000042 0,9999958 

ТК1-15 ТК1-16 39 0,15 0,15 1999 34 9,047206 0,110531 0,0000838 0,0000033 0,0000267 0,9999733 

ТК1-16 ТК1-16а 43 0,15 0,15 1999 34 9,047206 0,110531 0,0000838 0,0000036 0,0000294 0,9999706 
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ТК1-16  10 0,082 0,082 1999 34 5,92299 0,168834 0,0000838 0,0000008 0,0000045 0,9999955 

ТК1-16 ТК1-18 31 0,082 0,082 1999 34 5,92299 0,168834 0,0000838 0,0000026 0,0000139 0,9999861 

ТК1-16а ТК1-16б 55 0,15 0,15 1999 34 9,047206 0,110531 0,0000838 0,0000046 0,0000376 0,9999624 

ТК1-16б  21 0,15 0,15 1999 34 9,047206 0,110531 0,0000838 0,0000018 0,0000144 0,9999856 

ТК1-18  13 0,082 0,082 1999 34 5,92299 0,168834 0,0000838 0,0000011 0,0000058 0,9999942 

ТК1-19 ТК1-20 11 0,1 0,1 1999 34 6,733495 0,148511 0,0000838 0,0000009 0,0000056 0,9999944 

ТК1-19  13 0,051 0,051 1999 34 4,621564 0,216377 0,0000838 0,0000011 0,0000045 0,9999955 

ТК1-20  11 0,082 0,082 1999 34 5,934694 0,168501 0,0000838 0,0000009 0,0000049 0,9999951 

ТК1-22 Общежитие №3 12 0,1 0,1 1999 34 6,724171 0,148717 0,0000838 0,000001 0,0000061 0,9999939 

ТК1-23 УТ1-23 18 0,1 0,1 1999 34 6,724171 0,148717 0,0000838 0,0000015 0,0000092 0,9999908 

ТК1-23  30 0,1 0,1 1999 34 6,724171 0,148717 0,0000838 0,0000025 0,0000153 0,9999847 

ТК1-23 УТ 1-25 97 0,211 0,211 1999 34 11,723318 0,0853 0,0000838 0,0000081 0,000086 0,9999140 
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ТК1-26 

Упр-е внутренних 

дел по г. Кем 10 0,051 0,051 1999 34 4,620486 0,216427 0,0000838 0,0000008 0,0000035 0,9999965 

ТК1-26 ТК1-27 46 0,1 0,1 1999 34 6,713465 0,148954 0,0000838 0,0000039 0,0000234 0,9999766 

ТК1-26 ТК1-26 10 0,051 0,051 1999 34 4,620486 0,216427 0,0000838 0,0000008 0,0000035 0,9999965 

ТК1-26а ТК1-26 15 0,1 0,1 1999 34 6,713465 0,148954 0,0000838 0,0000013 0,0000076 0,9999924 

ТК1-27 ТК1-27а 31 0,082 0,082 1999 34 5,926528 0,168733 0,0000838 0,0000026 0,0000139 0,9999861 

ТК1-27 

МДОУ №69, 8-е 

марта 3а 13 0,1 0,1 1999 34 6,713465 0,148954 0,0000838 0,0000011 0,0000066 0,9999934 

ТК1-27а ул. Стахановская, 31 10 0,082 0,082 1999 34 5,926528 0,168733 0,0000838 0,0000008 0,0000045 0,9999955 

ТК1-28 УТ1-28 4 0,125 0,125 1999 34 7,914836 0,126345 0,0000838 0,0000003 0,0000024 0,9999976 

ТК1-28 Школа №70 гараж 28 0,051 0,051 1999 34 4,619255 0,216485 0,0000838 0,0000023 0,0000098 0,9999902 

ТК1-28 Школа №70 33 0,1 0,1 1999 34 6,739712 0,148374 0,0000838 0,0000028 0,0000168 0,9999832 

ТК2-1  12 0,15 0,15 2001 32 9,024734 0,110807 0,0000557 0,0000007 0,0000054 0,9999946 

ТК2-2 ТК2-3 80 0,15 0,15 2019 14 9,024734 0,110807 0,00001 0,0000008 0,0000065 0,9999935 
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ТК2-2 Детский сад №118 27 0,1 0,1 2002 31 6,741784 0,148329 0,0000464 0,0000013 0,0000076 0,9999924 

ТК2-3  15 0,15 0,15 2000 33 9,024734 0,110807 0,0000678 0,000001 0,0000083 0,9999917 

ТК2-4  25 0,051 0,051 1995 38 4,619717 0,216463 0,0002282 0,0000057 0,0000238 0,9999762 

ТК3 ТК4 62 0,412 0,412 1993 40 21,182561 0,047209 0,0004191 0,000026 0,0004967 0,9995033 

ТК3 ТК3-1 89 0,15 0,15 2001 32 9,096644 0,109931 0,0000557 0,000005 0,0000407 0,9999593 

ТК3-1  18 0,15 0,15 2001 32 9,096644 0,109931 0,0000557 0,000001 0,0000082 0,9999918 

ТК3-2  69 0,1 0,1 2001 32 6,687908 0,149524 0,0000557 0,0000038 0,0000232 0,9999768 

ТК3-2  13 0,1 0,1 2001 32 6,687908 0,149524 0,0000557 0,0000007 0,0000044 0,9999956 

ТК4 ТК5 167 0,412 0,412 1985 48 21,182561 0,047209 0,0118435 0,0019779 0,0378106 0,9621894 

ТК4 ТК4-1 26 0,211 0,211 1994 39 12,153123 0,082283 0,0003063 0,000008 0,0000873 0,9999127 

ТК4-1  80 0,1 0,1 1994 39 6,723135 0,14874 0,0003063 0,0000245 0,0001487 0,9998513 

ТК4-1 ТК4-2 26 0,211 0,211 1994 39 12,153123 0,082283 0,0003063 0,000008 0,0000873 0,9999127 

ТК4-2 Детский сад №212 34 0,082 0,082 1992 41 5,928434 0,168679 0,0005851 0,0000199 0,0001064 0,9998936 
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ТК4-2 ТК4-3 141 0,211 0,211 1992 41 12,153123 0,082283 0,0005851 0,0000825 0,0009049 0,9990951 

ТК4-3  30 0,15 0,15 1992 41 9,116869 0,109687 0,0005851 0,0000176 0,0001444 0,9998556 

ТК4-3 ТК4-4 20 0,15 0,15 1992 41 9,116869 0,109687 0,0005851 0,0000117 0,0000963 0,9999037 

ТК4-4 Школа №96 21 0,15 0,15 1992 41 9,116869 0,109687 0,0005851 0,0000123 0,0001011 0,9998989 

ТК5 ТК5-1 26 0,412 0,412 1998 35 21,182561 0,047209 0,000105 0,0000027 0,0000522 0,9999478 

ТК5 УТ10 147 0,315 0,315 1998 35 17,921757 0,055798 0,000105 0,0000154 0,0002498 0,9997502 

ТК5 ТК5 23 0,412 0,412 1985 48 21,182561 0,047209 0,0118435 0,0002724 0,0052074 0,9947926 

ТК5-1  27 0,1 0,1 1998 35 6,741784 0,148329 0,000105 0,0000028 0,0000173 0,9999827 

ТК5-1  24 0,412 0,412 1995 38 21,182561 0,047209 0,0002282 0,0000055 0,0001047 0,9998953 

ТК6 ТК6-1 27 0,15 0,15 2000 33 9,106194 0,109815 0,0000678 0,0000018 0,0000151 0,9999849 

ТК6-1  45 0,15 0,15 2000 33 9,106194 0,109815 0,0000678 0,0000031 0,0000251 0,9999749 

ТК8-3 ТК8-4 11 0,1 0,1 1997 36 6,70863 0,149062 0,0001338 0,0000015 0,0000089 0,9999911 

ТК8-3  23 0,1 0,1 1997 36 6,70863 0,149062 0,0001338 0,0000031 0,0000186 0,9999814 
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ТК8-3 Механический цех 10 0,051 0,051 1997 36 4,622026 0,216355 0,0001338 0,0000013 0,0000056 0,9999944 

ТК8-4 ТК8-5 11 0,1 0,1 1997 36 6,70863 0,149062 0,0001338 0,0000015 0,0000089 0,9999911 

ТК11-6 ТК-11-5а 347 0,1 0,1 1993 40 6,608821 0,151313 0,0004191 0,0001454 0,0008673 0,9991327 

ТК11-6  40 0,15 0,15 1998 35 8,91069 0,112225 0,000105 0,0000042 0,0000338 0,9999662 

ТК11-8 

Стадион 

"Открытчик" 27 0,15 0,15 1994 39 9,141588 0,10939 0,0003063 0,0000083 0,0000682 0,9999318 

ТК11-8 ТК11-9 66 0,1 0,1 1994 39 6,675475 0,149802 0,0003063 0,0000202 0,0001218 0,9998782 

ТК11-9 ТК11-9а 7 0,1 0,1 1994 39 6,675475 0,149802 0,0003063 0,0000021 0,0000129 0,9999871 

ТК11-9а ТК11-10 56 0,1 0,1 2000 33 6,675475 0,149802 0,0000678 0,0000038 0,0000229 0,9999771 

ТК11-10 ТК11-11 10 0,1 0,1 2000 33 6,675475 0,149802 0,0000678 0,0000007 0,0000041 0,9999959 

ТК11-11 ТК11-12 48 0,051 0,051 2000 33 0 0 0 0 0 1,0000000 

ТК11-11 

ООО "Швейная ф-ка 

Кедровка" 43 0,1 0,1 2000 33 6,675475 0,149802 0,0000678 0,0000029 0,0000176 0,9999824 

Тк8-2 ТК8-3 17 0,1 0,1 1997 36 6,70863 0,149062 0,0001338 0,0000023 0,0000138 0,9999862 
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УТ 1-25  35 0,15 0,15 1999 34 9,137093 0,109444 0,0000838 0,0000029 0,0000242 0,9999758 

УТ 1-25 ТК1-26а 35 0,1 0,1 1999 34 6,713465 0,148954 0,0000838 0,0000029 0,0000178 0,9999822 

УТ-1-1-1 УТ-1 15 0,511 0,511 1995 38 28,636434 0,034921 0,0002282 0,0000034 0,0000885 0,9999115 

УТ-1-1-1 УТ-1-1-2 342 0,511 0,511 1995 38 28,636434 0,034921 0,0002282 0,0000781 0,0020174 0,9979826 

УТ-1-1-2 УТ-1-2 56 0,511 0,511 1995 38 28,636434 0,034921 0,0002282 0,0000128 0,0003303 0,9996697 

УТ-1-2 УТ-1-2-1-1 1 0,511 0,511 1995 38 28,636434 0,034921 0,0002282 0,0000002 0,0000059 0,9999941 

УТ-1-8-2 УТ-1-8-3а 20 0,315 0,315 1995 38 17,424995 0,057389 0,0002282 0,0000046 0,0000718 0,9999282 

УТ-1-8-3 ТК-12 157 0,315 0,315 1995 38 17,424995 0,057389 0,0002282 0,0000358 0,0005635 0,9994365 

УТ-1-8-3 ГОУ НПО ПУ № 69 16 0,1 0,1 1995 38 6,745583 0,148245 0,0002282 0,0000037 0,0000222 0,9999778 

УТ-1-8-3а УТ-1-8-3 33 0,315 0,315 1995 38 17,424995 0,057389 0,0002282 0,0000075 0,0001184 0,9998816 

УТ-1-8-6 

ООО "Ирень" 

(рынок) 1 0,1 0,1 2001 32 6,68998 0,149477 0,0000557 0,0000001 0,0000003 0,9999997 

УТ-8-4  13 0,1 0,1 2001 32 6,68998 0,149477 0,0000557 0,0000007 0,0000044 0,9999956 
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УТ-10-1  611 0,15 0,15 1998 35 8,795522 0,113694 0,000105 0,0000642 0,0005095 0,9994905 

УТ-10-1 ТК-10-1а 133 0,211 0,211 1993 40 12,203887 0,081941 0,0004191 0,0000557 0,0006138 0,9993862 

УТ-10-1а  21 0,15 0,15 1993 40 9,039903 0,110621 0,0004191 0,0000088 0,0000718 0,9999282 

УТ-11 ТК-11-1 55 0,15 0,15 1992 41 8,91069 0,112225 0,0005851 0,0000322 0,0002588 0,9997412 

УТ1-2-1-1 УТ1-4 166 0,511 0,511 1995 38 28,636434 0,034921 0,0002282 0,0000379 0,0009792 0,9990208 

УТ1-4 ООО "БелТехСнаб" 15 0,051 0,051 1997 36 4,621256 0,216391 0,0001338 0,000002 0,0000084 0,9999916 

УТ1-4 ТК-7-4 272 0,412 0,412 1997 36 21,182561 0,047209 0,0001338 0,0000364 0,0006957 0,9993043 

УТ1-4 УТ1-5 171 0,412 0,412 1995 38 21,182561 0,047209 0,0002282 0,000039 0,0007461 0,9992539 

УТ1-5 ТК-1 140 0,412 0,412 1995 38 21,182561 0,047209 0,0002282 0,000032 0,0006109 0,9993891 

УТ1-8-5  33 0,1 0,1 2001 32 6,68998 0,149477 0,0000557 0,0000018 0,0000111 0,9999889 

УТ1-14 ТК1-23 65 0,211 0,211 1999 34 11,723318 0,0853 0,0000838 0,0000054 0,0000576 0,9999424 

УТ1-14 УТ1-19 29 0,211 0,211 1999 34 11,723318 0,0853 0,0000838 0,0000024 0,0000257 0,9999743 

УТ1-19 ТК1-10-1 1 0,211 0,211 1999 34 11,723318 0,0853 0,0000838 0,0000001 0,0000009 0,9999991 



327 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

а
 

у
ч

а
ст

к
а
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а
 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

УТ1-23 ТК1-22 18 0,1 0,1 1999 34 6,724171 0,148717 0,0000838 0,0000015 0,0000092 0,9999908 

УТ11-3 УТ11-4 20 0,15 0,15 1994 39 8,91069 0,112225 0,0003063 0,0000061 0,0000493 0,9999507 

УТ11-4 УТ11-5 59 0,15 0,15 1997 36 8,91069 0,112225 0,0001338 0,0000079 0,0000635 0,9999365 

УТ11-4 ТК-11-4а 5 0,1 0,1 1994 39 6,743856 0,148283 0,0003063 0,0000015 0,0000093 0,9999907 

УТ11-5 ТК-11-5 15 0,1 0,1 1997 36 6,740402 0,148359 0,0001338 0,000002 0,0000122 0,9999878 

УТ11-5 УТ11-7 40 0,15 0,15 2005 28 8,91069 0,112225 0,0000288 0,0000012 0,0000093 0,9999907 

УТ11-5 ТК-11-7 13 0,1 0,1 2005 28 6,746619 0,148222 0,0000288 0,0000004 0,0000023 0,9999977 

УТ11-6 ТК11-6 10 0,1 0,1 1998 35 6,608821 0,151313 0,000105 0,0000011 0,0000063 0,9999937 

УТ11-7 УТ11-6 55 0,15 0,15 2005 28 8,91069 0,112225 0,0000288 0,0000016 0,0000127 0,9999873 

 

Для достижения нормативной надежности в 2019 требуется заменить участок ТК2-2 – ТК2-3. 
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Таблица 4.4-3 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  9 ОАО «СКЭК» на базовый год 
Н

а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

н
а

ч
а

л
а

 

у
ч

а
ст

к
а

 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
к

о
н

ц
а

 

у
ч

а
ст

к
а

 

Д
л

и
н

а
 у

ч
а

ст
к

а
, 

м
 

В
н

у
т
p

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
p

 

п
о

д
а

ю
щ

ег
о

 т
p

у
б

о
п

p
о

в
о

д
а

, 

м
 

В
н

у
т
р

ен
н

и
й

 д
и

а
м

ет
р

 

о
б

р
а

т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

, 

м
 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

П
ер

и
о

д
 э

к
сп

л
у

а
т
а

ц
и

и
, 

л
ет

 

В
р

ем
я

 в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 

ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
и

я
, 
1

/ч
 

И
н

т
ен

си
в

н
о

ст
ь

 о
т
к

а
зо

в
, 

1
/(

к
м

*
ч

) 

П
о

т
о

к
 о

т
к

а
зо

в
, 

1
/ч

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 о

т
к

а
за

 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

ь
 б

ез
о

т
к

а
зн

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

  ТК-20 14 0,07 0,07 1974 43 5,399463 0,185204 0,001218 0,0000171 0 1,0000000 

    5 0,051 0,051 1956 61 4,622796 0,216319 320,571663 1,6028583 0,0012942 0,9987058 

    6 0,125 0,125 1956 61 7,927024 0,126151 320,571663 1,92343 0,0026631 0,9973369 

  ТК-11 26 0,1 0,1 1957 60 6,696197 0,149339 108,803176 2,8288826 0,0033085 0,9966915 

  ТК-41 15 0,051 0,051 1956 61 4,621102 0,216399 320,571663 4,8085749 0,0038811 0,9961189 

  ТК-9-1 66 0,1 0,1 1957 60 6,696197 0,149339 108,803176 7,1810096 0,0083986 0,9916014 

  ТК-16 81 0,207 0,207 1956 61 11,647295 0,085857 320,571663 25,966305 0,0528237 0,9471763 

    257 0,1 0,1 1956 61 0 0 0 0 0 1,0000000 

  УТ-17-2 41 0,1 0,1 1956 61 0 0 0 0 0 1,0000000 

    2 0,1 0,1 1974 43 6,750418 0,148139 0,001218 0,0000024 0 1,0000000 

    30 0,051 0,051 1956 61 4,618947 0,2165 320,571663 9,6171499 0,0077586 0,9922414 

  ТК-33 7 0,07 0,07 1956 61 5,406892 0,184949 320,571663 2,2440016 0,0021192 0,9978808 

Котельная 

№9 
ТК-1 158 0,309 0,309 1957 60 17,489749 0,057176 108,803176 17,190902 0,0525141 0,9474859 

Котельная 

№9 
ТК-58 71 0,051 0,051 1961 56 4,608325 0,216999 2,5331206 0,1798516 0,0001448 0,9998552 

ТК-1 ТК-3 8 0,15 0,15 1957 60 9,152262 0,109263 108,803176 0,8704254 0,0013914 0,9986086 

ТК-1 ТК-8 56 0,309 0,309 1957 60 17,489749 0,057176 108,803176 6,0929779 0,0186126 0,9813874 
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ТК-1 ТК-2 25 0,082 0,082 1957 60 0 0 0 0 0 1,0000000 

ТК-3 ТК-4 7 0,051 0,051 1957 60 4,622488 0,216334 108,803176 0,7616222 0,0006149 0,9993851 

ТК-4   15 0,05 0,05 1957 60 4,580079 0,218337 108,803176 1,6320476 0,0013056 0,9986944 

ТК-4 ТК-5 43 0,15 0,15 1957 60 9,132599 0,109498 108,803176 4,6785366 0,0074627 0,9925373 

ТК-4   7 0,05 0,05 1957 60 4,580079 0,218337 108,803176 0,7616222 0,0006093 0,9993907 

ТК-5 ТК-6 9 0,1 0,1 1957 60 6,720372 0,148801 108,803176 0,9792286 0,0011494 0,9988506 

ТК-6 ТК-7 80 0,1 0,1 1957 60 6,720372 0,148801 108,803176 8,7042541 0,0102169 0,9897831 

ТК-7 Школа 20 0,082 0,082 1957 60 5,932244 0,16857 108,803176 2,1760635 0,0022547 0,9977453 

ТК-8 ТК-23 60 0,207 0,207 1957 60 11,647295 0,085857 108,803176 6,5281906 0,0132804 0,9867196 

ТК-8 ТК-9 187 0,207 0,207 1957 60 11,647295 0,085857 108,803176 20,346194 0,0413906 0,9586094 

ТК-9 ТК-18 24 0,207 0,207 1956 61 11,647295 0,085857 320,571663 7,6937199 0,0156515 0,9843485 

ТК-9-1   81 0,207 0,207 1957 60 12,03592 0,083085 108,803176 8,8130573 0,0185268 0,9814732 

ТК-9-1 ТК-10 20 0,1 0,1 1957 60 6,696197 0,149339 108,803176 2,1760635 0,002545 0,9974550 

ТК-10   20 0,1 0,1 1957 60 6,696197 0,149339 108,803176 2,1760635 0,002545 0,9974550 

ТК-11 ТК-12 27 0,1 0,1 1957 60 6,696197 0,149339 108,803176 2,9376858 0,0034358 0,9965642 

ТК-12 ТК-13 36 0,082 0,082 1957 60 5,918908 0,16895 108,803176 3,9169144 0,0040493 0,9959507 

ТК-13 ТК-14 33 0,082 0,082 1957 60 5,918908 0,16895 108,803176 3,5905048 0,0037119 0,9962881 

ТК-14   31 0,051 0,051 1957 60 4,618793 0,216507 108,803176 3,3728985 0,002721 0,9972790 

ТК-16   44 0,1 0,1 1956 61 6,735913 0,148458 320,571663 14,105153 0,0165946 0,9834054 

ТК-16 ТК-17 45 0,207 0,207 1974 43 11,647295 0,085857 0,001218 0,0000548 0,0000001 0,9999999 
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ТК-16   77 0,08 0,08 1956 61 5,829019 0,171555 320,571663 24,684018 0,0251307 0,9748693 

ТК-17   8 0,05 0,05 1956 61 4,582183 0,218237 320,571663 2,5645733 0,0020525 0,9979475 

ТК-17 ТК-17-1 55 0,15 0,15 1956 61 9,090464 0,110005 320,571663 17,631442 0,0279942 0,9720058 

ТК-17-1   63 0,15 0,15 1974 43 9,090464 0,110005 0,001218 0,0000767 0,0000001 0,9999999 

ТК-18 ТК-18-1 38 0,1 0,1 1974 43 6,737985 0,148412 0,001218 0,0000463 0,0000001 0,9999999 

ТК-18 ТК-19 31 0,207 0,207 1956 61 11,647295 0,085857 320,571663 9,9377215 0,0202165 0,9797835 

ТК-19   13 0,207 0,207 1956 61 11,647295 0,085857 320,571663 4,1674316 0,0084779 0,9915221 

ТК-19 ТК-45 74 0,1 0,1 1974 43 6,725552 0,148687 0,001218 0,0000901 0,0000001 0,9999999 

ТК-20 ТК-21 9 0,07 0,07 1964 53 5,399463 0,185204 0,252022 0,0022682 0,0000021 0,9999979 

ТК-21   14 0,051 0,051 1956 61 4,62141 0,216384 320,571663 4,4880033 0,0036226 0,9963774 

ТК-21 ТК-22 21 0,07 0,07 1956 61 5,399463 0,185204 320,571663 6,7320049 0,0063488 0,9936512 

ТК-22   23 0,07 0,07 1956 61 5,399463 0,185204 320,571663 7,3731482 0,0069534 0,9930466 

ТК-23 ТК-24 14 0,207 0,207 1957 60 11,647295 0,085857 108,803176 1,5232445 0,0030988 0,9969012 

ТК-24   1 0,051 0,051 1957 60 4,623411 0,216291 108,803176 0,1088032 0,0000879 0,9999121 

ТК-24 ТК-25 13 0,207 0,207 1957 60 11,647295 0,085857 108,803176 1,4144413 0,0028774 0,9971226 

ТК-25 ТК-30 10 0,207 0,207 1957 60 11,647295 0,085857 108,803176 1,0880318 0,0022134 0,9977866 

ТК-25 ТК-26 10 0,1 0,1 1956 61 6,709666 0,149039 320,571663 3,2057166 0,0037568 0,9962432 

ТК-26 ТК-27 35 0,1 0,1 1956 61 6,709666 0,149039 320,571663 11,220008 0,0131489 0,9868511 

ТК-26   14 0,051 0,051 1956 61 4,62141 0,216384 320,571663 4,4880033 0,0036226 0,9963774 

ТК-27 ТК-28 35 0,1 0,1 1956 61 6,709666 0,149039 320,571663 11,220008 0,0131489 0,9868511 
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ТК-27   5 0,05 0,05 1956 61 4,582634 0,218215 320,571663 1,6028583 0,0012829 0,9987171 

ТК-28 ТК-29 40 0,1 0,1 1956 61 6,709666 0,149039 320,571663 12,822867 0,0150273 0,9849727 

ТК-28   11 0,051 0,051 1956 61 4,621872 0,216363 320,571663 3,5262883 0,0028466 0,9971534 

ТК-29   10 0,051 0,051 1956 61 4,622026 0,216355 320,571663 3,2057166 0,0025879 0,9974121 

ТК-30 ТК-34 66 0,207 0,207 1956 61 11,647295 0,085857 320,571663 21,15773 0,0430416 0,9569584 

ТК-30   28 0,051 0,051 1956 61 4,619255 0,216485 320,571663 8,9760066 0,0072418 0,9927582 

ТК-33   101 0,1 0,1 1956 61 6,716227 0,148893 320,571663 32,377738 0,0379809 0,9620191 

ТК-33   60 0,08 0,08 1956 61 5,833511 0,171423 320,571663 19,2343 0,0195975 0,9804025 

ТК-34 ТК-36 20,5 0,1 0,1 1956 61 6,744029 0,148279 320,571663 6,5717191 0,0077409 0,9922591 

ТК-34 ТК-37 7 0,207 0,207 1956 61 11,647295 0,085857 320,571663 2,2440016 0,004565 0,9954350 

ТК-35   27 0,07 0,07 1956 61 5,406892 0,184949 320,571663 8,6554349 0,0081739 0,9918261 

ТК-35   2 0,04 0,04 1956 61 4,190649 0,238627 320,571663 0,6411433 0,0004693 0,9995307 

ТК-36 ТК-35 48 0,082 0,082 1956 61 5,924623 0,168787 320,571663 15,38744 0,0159229 0,9840771 

ТК-36   23 0,051 0,051 1956 61 4,619871 0,216456 320,571663 7,3731482 0,0059494 0,9940506 

ТК-36   1 0,051 0,051 1956 61 4,619871 0,216456 320,571663 0,3205717 0,0002587 0,9997413 

ТК-37 ТК-43 19 0,15 0,15 1956 61 9,079228 0,110142 320,571663 6,0908616 0,0096588 0,9903412 

ТК-37 ТК-38 26 0,125 0,125 1956 61 7,894072 0,126677 320,571663 8,3348632 0,0114919 0,9885081 

ТК-38 ТК-39 53 0,125 0,125 1956 61 7,894072 0,126677 320,571663 16,990298 0,0234259 0,9765741 

ТК-38   24 0,051 0,051 1956 61 4,619871 0,216456 320,571663 7,6937199 0,0062081 0,9937919 

ТК-39   20 0,082 0,082 1956 61 5,932244 0,16857 320,571663 6,4114333 0,0066431 0,9933569 
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ТК-39 УТ-40 23 0,1 0,1 1956 61 6,716573 0,148885 320,571663 7,3731482 0,0086496 0,9913504 

ТК-41   1 0,051 0,051 1956 61 4,621102 0,216399 320,571663 0,3205717 0,0002587 0,9997413 

ТК-41 ТК-42 34 0,1 0,1 1956 61 6,716573 0,148885 320,571663 10,899437 0,0127863 0,9872137 

ТК-42   17 0,07 0,07 1956 61 5,410718 0,184818 320,571663 5,4497183 0,0051502 0,9948498 

ТК-42   17 0,051 0,051 1956 61 4,620948 0,216406 320,571663 5,4497183 0,0043984 0,9956016 

ТК-43 УТ-45 119 0,15 0,15 1956 61 9,079228 0,110142 320,571663 38,148028 0,0604944 0,9395056 

ТК-43   78 0,05 0,05 1956 61 4,57166 0,218739 320,571663 25,00459 0,0199658 0,9800342 

ТК-45   18 0,07 0,07 1956 61 5,410493 0,184826 320,571663 5,7702899 0,0054529 0,9945471 

ТК-45   76 0,08 0,08 1956 61 5,829283 0,171548 320,571663 24,363446 0,0248055 0,9751945 

ТК-45   18 0,082 0,082 1964 53 5,932788 0,168555 0,252022 0,0045364 0,0000047 0,9999953 

ТК-58   28 0,051 0,051 1961 56 4,608325 0,216999 2,5331206 0,0709274 0,0000571 0,9999429 

УТ-40   43 0,1 0,1 1956 61 6,716573 0,148885 320,571663 13,784582 0,0161709 0,9838291 

УТ-45 УТ-46 41 0,1 0,1 1956 61 6,683419 0,149624 320,571663 13,143438 0,0153427 0,9846573 

УТ-45   16 0,05 0,05 1956 61 4,580981 0,218294 320,571663 5,1291466 0,0041039 0,9958961 

УТ-46   17 0,04 0,04 1956 61 4,188924 0,238725 320,571663 5,4497183 0,0039872 0,9960128 

УТ-46 УТ-47 35 0,1 0,1 1956 61 6,683419 0,149624 320,571663 11,220008 0,0130974 0,9869026 

УТ-47   18 0,05 0,05 1956 61 4,58068 0,218308 320,571663 5,7702899 0,0046166 0,9953834 

УТ-47 УТ-48 41 0,1 0,1 1956 61 6,683419 0,149624 320,571663 13,143438 0,0153427 0,9846573 

УТ-48 УТ-49 36 0,1 0,1 1956 61 6,683419 0,149624 320,571663 11,54058 0,0134716 0,9865284 

УТ-48   18 0,03 0,03 1956 61 3,816228 0,262039 320,571663 5,7702899 0,0038461 0,9961539 
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УТ-49   19 0,04 0,04 1956 61 4,188694 0,238738 320,571663 6,0908616 0,0044561 0,9955439 

УТ-49 УТ-50 43 0,1 0,1 1956 61 6,683419 0,149624 320,571663 13,784582 0,0160911 0,9839089 

УТ-50   18 0,05 0,05 1956 61 4,58068 0,218308 320,571663 5,7702899 0,0046166 0,9953834 

УТ-50 УТ-51 37 0,08 0,08 1956 61 5,809466 0,172133 320,571663 11,861152 0,0120353 0,9879647 

УТ-51 УТ-52 41 0,08 0,08 1956 61 5,809466 0,172133 320,571663 13,143438 0,0133364 0,9866636 

УТ-51   16 0,04 0,04 1956 61 4,189039 0,238718 320,571663 5,1291466 0,0037528 0,9962472 

УТ-52 УТ-53 35 0,08 0,08 1956 61 5,809466 0,172133 320,571663 11,220008 0,0113847 0,9886153 

УТ-52   18 0,05 0,05 1956 61 4,58068 0,218308 320,571663 5,7702899 0,0046166 0,9953834 

УТ-53 УТ-54 38 0,08 0,08 1956 61 5,809466 0,172133 320,571663 12,181723 0,0123606 0,9876394 

УТ-53   19 0,04 0,04 1956 61 4,188694 0,238738 320,571663 6,0908616 0,0044561 0,9955439 

УТ-54   19 0,05 0,05 1956 61 4,58053 0,218315 320,571663 6,0908616 0,0048729 0,9951271 
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Таблица 4.4-4 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  9 ОАО «СКЭК» на 2033 год 

Н а и м е н о в а н и е н а ч а л а
 

у ч а с т к а
 

Н а и м е н о в а н и е к о н ц а
 

у ч а с т к а
 

Д л и н а
 

у ч а с т к а , м
 

В н у т p е н н и й
 

д и а м е т p
 

п о д а ю щ е г о
 

т p у б о п p о в о д а , м
 

В н у т р е н н и й
 

д и а м е т р
 

о б р а т н о г о
 

т р у б о п р о в о д а , м
 

В и д
 

п р о к л а д к и
 

т е п л о в о й
 

с е т и
 

Г о д
 

в в о д а
 

в
 

э к с п л у а т а ц и ю
 

В р е м я
 

в о с с т а н о в л е н и я , ч
 

И н т е н с и в н о с т ь
 

в о с с т а н о в л е н и я , 1 / ч
 

И н т е н с и в н о с т ь
 

о т к а з о в , 1 / ( к м * ч ) П о т о к
 

о т к а з о в , 1 / ч
 

В е р о я т н о с т ь
 

о т к а з а
 

В е р о я т н о с т ь
 

б е з о т к а з н о й
 

р а б о т ы
 

 ТК-11 26 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1957 6.696197 0.149339 0.0000226 6E-07 0.0000039 0.9999961 

ТК-11 ТК-12 27 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1957 6.696197 0.149339 0.0000226 6E-07 0.0000041 0.9999959 

ТК-13 ТК-14 33 0.082 0.082 
Подземная 

канальная 
1957 5.918908 0.16895 0.0000226 7E-07 0.0000044 0.9999956 

ТК-14  31 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1957 4.618793 0.216507 0.0000226 7E-07 0.0000032 0.9999968 

ТК-17 ТК-17-1 55 0.15 0.15 
Подземная 

канальная 
1956 9.090464 0.110005 0.0000226 1.2E-06 0.0000113 0.9999887 

ТК-17-1  63 0.15 0.15 
Подземная 

канальная 
1974 9.090464 0.110005 0.0000226 1.4E-06 0.0000129 0.9999871 

  257 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
2018 6.633342 0.150754 0.1 0.0257 0 1 

 УТ-17-2 41 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
2018 6.633342 0.150754 0.1 0.0041 0 1 

УТ-17-2 УТ-17-3 41 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
2018 6.633342 0.150754 0.1 0.0041 0 1 

  2 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1974 6.750418 0.148139 0.0000226 0 0.0000003 0.9999997 

ТК-17  8 0.05 0.05 
Подземная 

канальная 
1956 4.582183 0.218237 0.0000226 2E-07 0.0000008 0.9999992 

 ТК-42 34 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1956 6.716573 0.148885 0.0000226 8E-07 0.0000051 0.9999949 

ТК-42  17 0.07 0.07 
Подземная 

канальная 
1956 5.410718 0.184818 0.0000226 4E-07 0.0000021 0.9999979 

ТК-42  17 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1956 4.620948 0.216406 0.0000226 4E-07 0.0000018 0.9999982 

ТК-37 ТК-43 19 0.15 0.15 
Подземная 

канальная 
1956 9.079228 0.110142 0.0000226 4E-07 0.0000039 0.9999961 

ТК-58  28 0.051 0.051 Надземная 1961 4.608325 0.216999 0.0000226 6E-07 0.0000029 0.9999971 

Котельная 

№9 
ТК-58 71 0.051 0.051 Надземная 1961 4.608325 0.216999 0.0000226 1.6E-06 0.0000074 0.9999926 

Котельная 

№9 
ТК-1 158 0.309 0.309 Надземная 1957 17.489749 0.057176 0.0000226 3.6E-06 0.0000623 0.9999377 
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ТК-1 ТК-2 25 0.082 0.082 Надземная 1957 0 0 0 0 0 1 

ТК-1 ТК-8 56 0.309 0.309 
Подземная 

канальная 
1957 17.489749 0.057176 0.0000226 1.3E-06 0.0000221 0.9999779 

ТК-1 ТК-3 8 0.15 0.15 
Подземная 

канальная 
1957 9.152262 0.109263 0.0000226 2E-07 0.0000017 0.9999983 

ТК-3 ТК-4 7 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1957 4.622488 0.216334 0.0000226 2E-07 0.0000007 0.9999993 

ТК-4 ТК-5 43 0.15 0.15 
Подземная 

канальная 
1957 9.132599 0.109498 0.0000226 0.000001 0.0000089 0.9999911 

ТК-5 ТК-6 9 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1957 6.720372 0.148801 0.0000226 2E-07 0.0000014 0.9999986 

ТК-6 ТК-7 80 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1957 6.720372 0.148801 0.0000226 1.8E-06 0.0000121 0.9999879 

ТК-7 Школа 20 0.082 0.082 
Подземная 

канальная 
1957 5.932244 0.16857 0.0000226 5E-07 0.0000027 0.9999973 

ТК-8 ТК-23 60 0.207 0.207 
Подземная 

канальная 
1957 11.647295 0.085857 0.0000226 1.4E-06 0.0000158 0.9999842 

ТК-23 ТК-24 14 0.207 0.207 
Подземная 

канальная 
1957 11.647295 0.085857 0.0000226 3E-07 0.0000037 0.9999963 

ТК-24 ТК-25 13 0.207 0.207 
Подземная 

канальная 
1957 11.647295 0.085857 0.0000226 3E-07 0.0000034 0.9999966 

ТК-25 ТК-26 10 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1956 6.709666 0.149039 0.0000226 2E-07 0.0000015 0.9999985 

ТК-26 ТК-27 35 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1956 6.709666 0.149039 0.0000226 8E-07 0.0000053 0.9999947 

ТК-27 ТК-28 35 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1956 6.709666 0.149039 0.0000226 8E-07 0.0000053 0.9999947 

ТК-28 ТК-29 40 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1956 6.709666 0.149039 0.0000226 9E-07 0.0000061 0.9999939 

ТК-29  10 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1956 4.622026 0.216355 0.0000226 2E-07 0.000001 0.999999 

ТК-28  11 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1956 4.621872 0.216363 0.0000226 2E-07 0.0000011 0.9999989 

ТК-26  14 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1956 4.62141 0.216384 0.0000226 3E-07 0.0000015 0.9999985 

ТК-24  1 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1957 4.623411 0.216291 0.0000226 0 0.0000001 0.9999999 
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ТК-8 ТК-9 187 0.207 0.207 
Подземная 

канальная 
1957 11.647295 0.085857 0.0000226 4.2E-06 0.0000491 0.9999509 

ТК-9 ТК-9-1 66 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1957 6.696197 0.149339 0.0000226 1.5E-06 0.00001 0.99999 

ТК-9-1 ТК-10 20 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1957 6.696197 0.149339 0.0000226 5E-07 0.000003 0.999997 

ТК-10  20 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1957 6.696197 0.149339 0.0000226 5E-07 0.000003 0.999997 

ТК-12 ТК-13 36 0.082 0.082 
Подземная 

канальная 
1957 5.918908 0.16895 0.0000226 8E-07 0.0000048 0.9999952 

ТК-9-1  81 0.207 0.207 
Подземная 

канальная 
1957 12.03592 0.083085 0.0000226 1.8E-06 0.000022 0.999978 

ТК-9 ТК-18 24 0.207 0.207 
Подземная 

канальная 
1956 11.647295 0.085857 0.0000226 5E-07 0.0000063 0.9999937 

ТК-18 ТК-18-1 38 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1974 6.737985 0.148412 0.0000226 9E-07 0.0000058 0.9999942 

ТК-18-1  5 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1956 4.622796 0.216319 0.0000226 1E-07 0.0000005 0.9999995 

ТК-18-1 ТК-20 14 0.07 0.07 
Подземная 

канальная 
1974 5.399463 0.185204 0.0000226 3E-07 0.0000017 0.9999983 

ТК-20 ТК-21 9 0.07 0.07 
Подземная 

канальная 
1964 5.399463 0.185204 0.0000226 2E-07 0.0000011 0.9999989 

ТК-21  14 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1956 4.62141 0.216384 0.0000226 3E-07 0.0000015 0.9999985 

ТК-21 ТК-22 21 0.07 0.07 
Подземная 

канальная 
1956 5.399463 0.185204 0.0000226 5E-07 0.0000026 0.9999974 

ТК-22  23 0.07 0.07 
Подземная 

канальная 
1956 5.399463 0.185204 0.0000226 5E-07 0.0000028 0.9999972 

ТК-45  18 0.082 0.082 
Подземная 

канальная 
1964 5.932788 0.168555 0.0000226 4E-07 0.0000024 0.9999976 

ТК-18 ТК-19 31 0.207 0.207 
Подземная 

канальная 
1956 11.647295 0.085857 0.0000226 7E-07 0.0000081 0.9999919 

ТК-19 ТК-45 74 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1974 6.725552 0.148687 0.0000226 1.7E-06 0.0000112 0.9999888 

ТК-19  13 0.207 0.207 
Подземная 

канальная 
1956 11.647295 0.085857 0.0000226 3E-07 0.0000034 0.9999966 

  6 0.125 0.125 
Подземная 

канальная 
1956 7.927024 0.126151 0.0000226 1E-07 0.0000011 0.9999989 
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 ТК-16 81 0.207 0.207 
Подземная 

канальная 
1956 11.647295 0.085857 0.0000226 1.8E-06 0.0000213 0.9999787 

ТК-16  44 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1956 6.735913 0.148458 0.0000226 0.000001 0.0000067 0.9999933 

ТК-16 ТК-17 45 0.207 0.207 
Подземная 

канальная 
1974 11.647295 0.085857 0.0000226 0.000001 0.0000118 0.9999882 

ТК-25 ТК-30 10 0.207 0.207 
Подземная 

канальная 
1957 11.647295 0.085857 0.0000226 2E-07 0.0000026 0.9999974 

ТК-30  28 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1956 4.619255 0.216485 0.0000226 6E-07 0.0000029 0.9999971 

ТК-30 ТК-34 66 0.207 0.207 
Подземная 

канальная 
1956 11.647295 0.085857 0.0000226 1.5E-06 0.0000173 0.9999827 

ТК-34 ТК-36 20.5 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1956 6.744029 0.148279 0.0000226 5E-07 0.0000031 0.9999969 

ТК-36  1 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1956 4.619871 0.216456 0.0000226 0 0.0000001 0.9999999 

ТК-36  23 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1956 4.619871 0.216456 0.0000226 5E-07 0.0000024 0.9999976 

ТК-36 ТК-35 48 0.082 0.082 
Подземная 

канальная 
1956 5.924623 0.168787 0.0000226 1.1E-06 0.0000064 0.9999936 

ТК-35 ТК-33А 27 0.07 0.07 
Подземная 

канальная 
1956 5.406892 0.184949 0.0000226 6E-07 0.0000033 0.9999967 

ТК-33А  30 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1956 4.618947 0.2165 0.0000226 7E-07 0.0000031 0.9999969 

ТК-33А ТК-33 7 0.07 0.07 
Подземная 

канальная 
1956 5.406892 0.184949 0.0000226 2E-07 0.0000009 0.9999991 

ТК-33  101 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1956 6.716227 0.148893 0.0000226 2.3E-06 0.0000153 0.9999847 

ТК-34 ТК-37 7 0.207 0.207 
Подземная 

канальная 
1956 11.647295 0.085857 0.0000226 2E-07 0.0000018 0.9999982 

ТК-37 ТК-38 26 0.125 0.125 
Подземная 

канальная 
1956 7.894072 0.126677 0.0000226 6E-07 0.0000046 0.9999954 

ТК-38  24 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1956 4.619871 0.216456 0.0000226 5E-07 0.0000025 0.9999975 

ТК-38 ТК-39 53 0.125 0.125 
Подземная 

канальная 
1956 7.894072 0.126677 0.0000226 1.2E-06 0.0000094 0.9999906 

ТК-39  20 0.082 0.082 
Подземная 

канальная 
1956 5.932244 0.16857 0.0000226 5E-07 0.0000027 0.9999973 
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ТК-39 УТ-40 23 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1956 6.716573 0.148885 0.0000226 5E-07 0.0000035 0.9999965 

УТ-40  43 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
1956 6.716573 0.148885 0.0000226 0.000001 0.0000065 0.9999935 

 ТК-41 15 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1956 4.621102 0.216399 0.0000226 3E-07 0.0000016 0.9999984 

ТК-41  1 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
1956 4.621102 0.216399 0.0000226 0 0.0000001 0.9999999 

ТК-3  15 0.05 0.05 
Подземная 

канальная 
1957 4.580079 0.218337 0.0000226 3E-07 0.0000015 0.9999985 

ТК-3  7 0.05 0.05 
Подземная 

канальная 
1957 4.580079 0.218337 0.0000226 2E-07 0.0000007 0.9999993 

ТК-35  2 0.04 0.04 
Подземная 

канальная 
1956 4.190649 0.238627 0.0000226 0 0.0000002 0.9999998 

ТК-33  60 0.08 0.08 Надземная 1956 5.833511 0.171423 0.0000226 1.4E-06 0.0000079 0.9999921 

ТК-43  78 0.05 0.05 
Подземная 

канальная 
1956 4.57166 0.218739 0.0000226 1.8E-06 0.000008 0.999992 

ТК-43 УТ-45 119 0.15 0.15 
Подземная 

бесканальная 
1956 9.079228 0.110142 0.0000226 2.7E-06 0.0000244 0.9999756 

УТ-45 УТ-46 41 0.1 0.1 Надземная 1956 6.683419 0.149624 0.0000226 9E-07 0.0000062 0.9999938 

УТ-45  16 0.05 0.05 Надземная 1956 4.580981 0.218294 0.0000226 4E-07 0.0000017 0.9999983 

УТ-46  17 0.04 0.04 Надземная 1956 4.188924 0.238725 0.0000226 4E-07 0.0000016 0.9999984 

ТК-27  5 0.05 0.05 
Подземная 

канальная 
1956 4.582634 0.218215 0.0000226 1E-07 0.0000005 0.9999995 

ТК-45  76 0.08 0.08 
Подземная 

канальная 
1956 5.829283 0.171548 0.0000226 1.7E-06 0.00001 0.99999 

ТК-45  18 0.07 0.07 
Подземная 

канальная 
1956 5.410493 0.184826 0.0000226 4E-07 0.0000022 0.9999978 

ТК-16  77 0.08 0.08 
Подземная 

канальная 
1956 5.829019 0.171555 0.0000226 1.7E-06 0.0000101 0.9999899 

УТ-46 УТ-47 35 0.1 0.1 Надземная 1956 6.683419 0.149624 0.0000226 8E-07 0.0000053 0.9999947 

УТ-47 УТ-48 41 0.1 0.1 Надземная 1956 6.683419 0.149624 0.0000226 9E-07 0.0000062 0.9999938 

УТ-48 УТ-49 36 0.1 0.1 Надземная 1956 6.683419 0.149624 0.0000226 8E-07 0.0000054 0.9999946 

УТ-49 УТ-50 43 0.1 0.1 Надземная 1956 6.683419 0.149624 0.0000226 0.000001 0.0000065 0.9999935 

УТ-50 УТ-51 37 0.08 0.08 Надземная 1956 5.809466 0.172133 0.0000226 8E-07 0.0000048 0.9999952 

УТ-51 УТ-52 41 0.08 0.08 Надземная 1956 5.809466 0.172133 0.0000226 9E-07 0.0000054 0.9999946 

УТ-52 УТ-53 35 0.08 0.08 Надземная 1956 5.809466 0.172133 0.0000226 8E-07 0.0000046 0.9999954 
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УТ-53 УТ-54 38 0.08 0.08 Надземная 1956 5.809466 0.172133 0.0000226 9E-07 0.000005 0.999995 

УТ-47  18 0.05 0.05 Надземная 1956 4.58068 0.218308 0.0000226 4E-07 0.0000019 0.9999981 

УТ-48  18 0.03 0.03 Надземная 1956 3.816228 0.262039 0.0000226 4E-07 0.0000015 0.9999985 

УТ-49  19 0.04 0.04 Надземная 1956 4.188694 0.238738 0.0000226 4E-07 0.0000018 0.9999982 

УТ-50  18 0.05 0.05 Надземная 1956 4.58068 0.218308 0.0000226 4E-07 0.0000019 0.9999981 

УТ-51  16 0.04 0.04 Надземная 1956 4.189039 0.238718 0.0000226 4E-07 0.0000015 0.9999985 

УТ-52  18 0.05 0.05 Надземная 1956 4.58068 0.218308 0.0000226 4E-07 0.0000019 0.9999981 

УТ-53  19 0.04 0.04 Надземная 1956 4.188694 0.238738 0.0000226 4E-07 0.0000018 0.9999982 

УТ-54  19 0.05 0.05 Надземная 1956 4.58053 0.218315 0.0000226 4E-07 0.000002 0.999998 
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Таблица 4.4-5 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  10 ОАО «СКЭК» на базовый год 
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    80 0,03 0,03 1997 20 3,811179 0,262386 0,0000128 0,000001 0,0000039 0,9999961 

    160 0,1 0,1 1997 20 6,695851 0,149346 0,0000128 0,0000021 0,0000137 0,9999863 

    80 0,14 0,14 1997 20 8,619239 0,11602 0,0000128 0,000001 0,0000088 0,9999912 

    0,5 0,1 0,1 2010 7 6,750936 0,148128 0,00001 0 0 1,0000000 

    29 0,125 0,125 1997 20 7,916642 0,126316 0,0000128 0,0000004 0,0000029 0,9999971 

Котельная 

№10 
ТК-1 1 0,1 0,1 1997 20 6,750763 0,148131 0,0000128 0 0,0000001 0,9999999 

ТК-1 ТК-2 59 0,08 0,08 1997 20 5,825848 0,171649 0,0000128 0,0000008 0,0000044 0,9999956 

ТК-1 ТК-5 12 0,05 0,05 1997 20 4,581056 0,21829 0,0000128 0,0000002 0,0000007 0,9999993 

ТК-2   14 0,05 0,05 1997 20 4,581281 0,21828 0,0000128 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-2 ТК-3 30 0,08 0,08 1997 20 5,825848 0,171649 0,0000128 0,0000004 0,0000022 0,9999978 

ТК-3   14 0,05 0,05 1997 20 4,574667 0,218595 0,0000128 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-3 ТК-4 30 0,05 0,05 1997 20 4,574667 0,218595 0,0000128 0,0000004 0,0000018 0,9999982 

ТК-4   14 0,05 0,05 1997 20 4,574667 0,218595 0,0000128 0,0000002 0,0000008 0,9999992 

ТК-5   3,5 0,05 0,05 1997 20 4,581056 0,21829 0,0000128 0 0,0000002 0,9999998 
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Таблица 4.4-6 – Расчет надежности тепловых сетей котельной  10 ОАО «СКЭК» на 2033 год 
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    80 0,03 0,03 1997 36 3,811179 0,262386 0,0001338 0,0000107 0,0000408 0,9999592 

    20 0,1 0,1 1997 36 6,744201 0,148276 0,0001338 0,0000027 0,000018 0,9999820 

    80 0,14 0,14 1997 36 8,619239 0,11602 0,0001338 0,0000107 0,0000922 0,9999078 

    0,5 0,1 0,1 2010 23 6,750936 0,148128 0,0000162 0 0,0000001 0,9999999 

    9 0,125 0,125 1997 36 7,925218 0,126179 0,0001338 0,0000012 0,0000095 0,9999905 

Котельная 

№10 
ТК-1 1 0,125 0,125 1997 36 7,925218 0,126179 0,0001338 0,0000001 0,0000011 0,9999989 

ТК-1 ТК-2 59 0,08 0,08 1997 36 5,825848 0,171649 0,0001338 0,0000079 0,000046 0,9999540 

ТК-1 ТК-5 12 0,05 0,05 1997 36 4,581056 0,21829 0,0001338 0,0000016 0,0000074 0,9999926 

ТК-2   14 0,05 0,05 1997 36 4,581281 0,21828 0,0001338 0,0000019 0,0000086 0,9999914 

ТК-2 ТК-3 30 0,08 0,08 1997 36 5,825848 0,171649 0,0001338 0,000004 0,0000234 0,9999766 

ТК-3   14 0,05 0,05 1997 36 4,574667 0,218595 0,0001338 0,0000019 0,0000086 0,9999914 

ТК-3 ТК-4 30 0,05 0,05 1997 36 4,574667 0,218595 0,0001338 0,000004 0,0000184 0,9999816 

ТК-4   14 0,05 0,05 1997 36 4,574667 0,218595 0,0001338 0,0000019 0,0000086 0,9999914 

ТК-5   3,5 0,05 0,05 1997 36 4,581056 0,21829 0,0001338 0,0000005 0,0000021 0,9999979 
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4.5 Расчет среднего суммарного недоотпуска теплоты в результате 

нарушений в подаче тепловой энерегии источников ООО «СГК» 

Средний суммарный недоотпуск теплоты рассчитан согласно методике, приведенной 

в п. 3.2.3. 

После выполнения оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального 

теплопровода, как вероятностная мера определяется средний недоотпуск тепла для каждого 

потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу. 

Ниже приведены таблицы с результатами рассчета среднего суммарного недоотпуска 

теплоты отдельно для зон теплоснабжения Кемеровской ТЭЦ и Кемеровской ГРЭС, 

совместно с Ново-Кемеровской ТЭЦ. 

Таблица 4.5-1 – Средний суммарный недоотпуск теплоты Кемеровской ТЭЦ 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

1-ый пер. Волкова, 3А 4.0112 

1-ый пер. Волкова, 4 1.9791 

1-ый пер. Волкова, 6 6.3091 

1-ый пер. Волкова, 8 2.7958 

1-ый пер. Тульский, 1 2.2719 

1-ый пер. Тульский, 2 2.9024 

1-ый пер. Тульский, 3 1.7337 

1-ый пер. Тульский, 4 0.4031 

1-ый пер. Тульский, 5 0.8692 

1-ый пер. Тульский, 6 3.0434 

1-ый пер. Тульский, 7 0.5385 

1-ый пер. Тульский, 8 0.5695 

1-ый пер. Тульский, 9 1.3072 

2-ой пер. Волкова 12 1.2852 

2-ой пер. Волкова, 10 1.4936 

2-ой пер. Волкова, 3 3.628 

2-ой пер. Волкова, 7 2.9263 

2-ой пер. Тульский, 10 0.2478 

2-ой пер. Тульский, 3 2.4478 

2-ой пер. Тульский, 4 0.6591 

2-ой пер. Тульский, 5 1.1608 

2-ой пер. Тульский, 5а 0.332 

2-ой пер. Тульский, 6 1.3782 

2-ой пер. Тульский, 7 1.9588 

2-ой пер. Тульский, 8 0.4819 

б-р Сосновый 1 5.4646 

б-р Сосновый, 3 6.2479 

б-р Сосновый, 6 1.8717 

б-р Сосновый, 6а 1.3507 

б-р Сосновый,16 0 

восточнее пр. Шахтеров, 54Б 4.2105 

западнее ул. Авроры, 6 1.6062 

Инициативный, 63а 2.5161 
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Микрорайон 15 Квартал 2  д.17 7.1605 

мкр.15, 5 квартал, 93в 4.0215 

мкр.15, 5 квартал, 93г 1.454 

мкр-н 15, ул. 2-й квартал, 16 5.2217 

мкр-н 15, ул. 2-й квартал, 19 2.754 

мкр-н 15, ул. 2-й квартал, 20 4.8754 

мкр-н 15, ул. 2-й квартал, 23 1.796 

мкр-н 15, ул. 2-й квартал, 26 0.2477 

мкр-н 15, ул. 2-й квартал, 32 3.7596 

Назарова,6 4.0249 

пер. 2-ой Инициативный, 14а 3.2028 

пер. Бакинский, 15 1.3299 

пер. Бакинский, 18 3.6623 

пер. Бакинский, 20 0.6765 

пер. Бакинский, 22 1.3341 

пер. Бакинский, 24 0.5864 

пер. Леонова, 3а 3.5508 

пер. Леонова, 5 0.7359 

пер. Леонова, 7 3.4531 

пер. Плановый 4 2.3118 

пер. Плановый, 10 1.4001 

пер. Плановый, 3 5.713 

пер. Рекордный, 11 0.5764 

пер. Рекордный, 2 51.9226 

пер. Рекордный, 3 5.5987 

пер. Рекордный, 4 1.6645 

пер. Рекордный, 6а 4.0186 

пер. Рекордный, 8 0.5057 

пер. Ушакова, 2 3.2934 

пер. Ушакова, 3а 0.163 

пр. Шахтеров 14 0.1626 

пр. Шахтеров 14а 0.3992 

пр. Шахтеров 2 2.8684 

пр. Шахтеров 50а 0.4874 

пр. Шахтеров 54 2.6398 

пр. Шахтеров 54б 6.5971 

пр. Шахтеров 89 0.2632 

пр. Шахтеров 89а 1.3847 

пр. Шахтеров, (24) 0.421 

пр. Шахтеров, 10 3.1029 

пр. Шахтеров, 13 0.8119 

пр. Шахтеров, 14б 0.0615 

пр. Шахтеров, 15 2.9885 

пр. Шахтеров, 16 0.8147 

пр. Шахтеров, 17 1.1505 

пр. Шахтеров, 19 0.8148 

пр. Шахтеров, 2 3.3157 

пр. Шахтеров, 20 1.6154 

пр. Шахтеров, 21 1.6484 

пр. Шахтеров, 22 0.9578 

пр. Шахтеров, 23 2.8697 

пр. Шахтеров, 24 2.4819 

пр. Шахтеров, 25 1.4755 

пр. Шахтеров, 26 0.2372 
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пр. Шахтеров, 27 1.6806 

пр. Шахтеров, 28 0.2516 

пр. Шахтеров, 28а 4.1467 

пр. Шахтеров, 29 2.2648 

пр. Шахтеров, 30 6.6907 

пр. Шахтеров, 31 2.3355 

пр. Шахтеров, 32 2.9715 

пр. Шахтеров, 32а 1.097 

пр. Шахтеров, 33 3.6857 

пр. Шахтеров, 33а 3.5807 

пр. Шахтеров, 34 0.6046 

пр. Шахтеров, 34а 0.2591 

пр. Шахтеров, 35 0.1774 

пр. Шахтеров, 35а 0.2496 

пр. Шахтеров, 36 2.9664 

пр. Шахтеров, 36а 2.0735 

пр. Шахтеров, 36б 0.2493 

пр. Шахтеров, 37 3.8462 

пр. Шахтеров, 37а 0.513 

пр. Шахтеров, 37б 0.6176 

пр. Шахтеров, 38 2.9893 

пр. Шахтеров, 38а 0.4531 

пр. Шахтеров, 38б 0.8124 

пр. Шахтеров, 39 0.2455 

пр. Шахтеров, 39а 0.6317 

пр. Шахтеров, 40 1.3447 

пр. Шахтеров, 40а 2.0278 

пр. Шахтеров, 41 0.2406 

пр. Шахтеров, 42 1.4859 

пр. Шахтеров, 42а 0.9997 

пр. Шахтеров, 43 0.2515 

пр. Шахтеров, 44 0.8998 

пр. Шахтеров, 44а 2.8374 

пр. Шахтеров, 45 0.2922 

пр. Шахтеров, 45а 0.243 

пр. Шахтеров, 46 2.1777 

пр. Шахтеров, 46/1 0 

пр. Шахтеров, 46а 1.2492 

пр. Шахтеров, 46б 3.7887 

пр. Шахтеров, 47 0.2497 

пр. Шахтеров, 48 2.4137 

пр. Шахтеров, 48а 0.9645 

пр. Шахтеров, 49 2.079 

пр. Шахтеров, 50 2.9271 

пр. Шахтеров, 50 в 0.6853 

пр. Шахтеров, 51 3.5055 

пр. Шахтеров, 52 3.7647 

пр. Шахтеров, 53 3.3892 

пр. Шахтеров, 54а 1.0283 

пр. Шахтеров, 55 0.4039 

пр. Шахтеров, 57 2.1952 

пр. Шахтеров, 57а 0.3862 

пр. Шахтеров, 59 0.4027 

пр. Шахтеров, 59 б 0.4059 
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пр. Шахтеров, 59а 0.1355 

пр. Шахтеров, 61 0.4043 

пр. Шахтеров, 61а 0.4234 

пр. Шахтеров, 61б 0.3991 

пр. Шахтеров, 61в 0.4035 

пр. Шахтеров, 63 0.4034 

пр. Шахтеров, 65 1.5863 

пр. Шахтеров, 65а 1.5543 

пр. Шахтеров, 67 1.6431 

пр. Шахтеров, 69 0.7141 

пр. Шахтеров, 71 3.2034 

пр. Шахтеров, 73 8.6382 

пр. Шахтеров, 75 1.403 

пр. Шахтеров, 77 0.4758 

пр. Шахтеров, 79 0.4065 

пр. Шахтеров, 81 6.6667 

пр. Шахтеров, 81а 0.5793 

пр. Шахтеров, 81б 0.1454 

пр. Шахтеров, 81в 2.5737 

пр. Шахтеров, 83 1.3232 

пр. Шахтеров, 83а 0 

пр. Шахтеров, 85 2.4523 

пр. Шахтеров, 85а 2.5121 

пр. Шахтеров, 85б 0 

пр. Шахтеров, 87 1.8133 

просп. Шахтеров, 101а 3.1779 

просп. Шахтеров, 103 3.0407 

просп. Шахтеров, 105 0.9204 

просп. Шахтеров, 105 к.1 1.5868 

просп. Шахтеров, 107 0.7079 

просп. Шахтеров, 107а 2.0114 

просп. Шахтеров, 109 0.3999 

просп. Шахтеров, 111 2.5867 

просп. Шахтеров, 115 1.0979 

просп. Шахтеров, 115/1 2.7058 

просп. Шахтеров, 117 0.5529 

просп. Шахтеров, 119 3.9303 

просп. Шахтеров, 119а 7.4261 

просп. Шахтеров, 121 0.7358 

просп. Шахтеров, 123 1.122 

просп. Шахтеров, 58 0.4447 

просп. Шахтеров, 58 А 2.2622 

просп. Шахтеров, 58 Б 1.4649 

просп. Шахтеров, 60 6.9369 

просп. Шахтеров, 60 А 2.2847 

просп. Шахтеров, 60 Б 1.5318 

просп. Шахтеров, 62 4.1052 

просп. Шахтеров, 62 Б 9.1548 

просп. Шахтеров, 62а 2.5028 

просп. Шахтеров, 64 0 

просп. Шахтеров, 66 9.1024 

просп. Шахтеров, 66а стр.28 5.122 

просп. Шахтеров, 68 1.8032 

просп. Шахтеров, 68а 2.7726 
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просп. Шахтеров, 70 4.7923 

просп. Шахтеров, 70а 6.0416 

просп. Шахтеров, 70Б 3.2977 

просп. Шахтеров, 72 0.4382 

просп. Шахтеров, 72а 0.4725 

просп. Шахтеров, 72б 18.2788 

просп. Шахтеров, 74 2.4127 

просп. Шахтеров, 74 А 0.775 

просп. Шахтеров, 74 Б (25) 1.6417 

просп. Шахтеров, 78 0.3767 

просп. Шахтеров, 80 4.0286 

просп. Шахтеров, 82 0.7266 

просп. Шахтеров, 82 А 1.9255 

просп. Шахтеров, 82 Б 2.9925 

просп. Шахтеров, 82а 0.547 

просп. Шахтеров, 84 1.7979 

просп. Шахтеров, 86 2.2221 

просп. Шахтеров, 86 А 2.9678 

просп. Шахтеров, 88 2.9553 

просп. Шахтеров, 90 3.2524 

просп. Шахтеров, 91 32.1839 

просп. Шахтеров, 91а 1.3855 

просп. Шахтеров, 92 1.1491 

просп. Шахтеров, 93 1.6723 

просп. Шахтеров, 93а 2.5249 

просп. Шахтеров, 93д 1.9673 

просп. Шахтеров, 95 1.5765 

просп. Шахтеров, 97 2.8607 

просп. Шахтеров, 99 1.6517 

стр. 31 1.0143 

ул Кировская, 7 1.1476 

ул Попова, 30а 0.1601 

ул Серебрянный бор, стр.29 9.8596 

ул. 40 лет Октября, 1 2.0407 

ул. 40 лет Октября, 10 4.8559 

ул. 40 лет Октября, 10б 1.4616 

ул. 40 лет Октября, 11 1.4024 

ул. 40 лет Октября, 11а 1.8565 

ул. 40 лет Октября, 11б 2.0977 

ул. 40 лет Октября, 13 1.0203 

ул. 40 лет Октября, 13а 0 

ул. 40 лет Октября, 15 2.1592 

ул. 40 лет Октября, 15а 0 

ул. 40 лет Октября, 17 0 

ул. 40 лет Октября, 17а 5.032 

ул. 40 лет Октября, 17б 2.3368 

ул. 40 лет Октября, 17в 0.5824 

ул. 40 лет Октября, 17г 1.2215 

ул. 40 лет Октября, 18 4.2415 

ул. 40 лет Октября, 19 1.3495 

ул. 40 лет Октября, 19а 0.9814 

ул. 40 лет Октября, 1а 50.0257 

ул. 40 лет Октября, 1б 2.7282 

ул. 40 лет Октября, 1в 0.5958 
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ул. 40 лет Октября, 2 0.5469 

ул. 40 лет Октября, 20 2.0686 

ул. 40 лет Октября, 20а 2.1995 

ул. 40 лет Октября, 21 2.0788 

ул. 40 лет Октября, 23 7.4133 

ул. 40 лет Октября, 25 1.5832 

ул. 40 лет Октября, 27 2.122 

ул. 40 лет Октября, 29 0.6084 

ул. 40 лет Октября, 3 5.1843 

ул. 40 лет Октября, 31 2.1004 

ул. 40 лет Октября, 4 1.0936 

ул. 40 лет Октября, 5 3.1167 

ул. 40 лет Октября, 5а 0.9043 

ул. 40 лет Октября, 5б 1.2467 

ул. 40 лет Октября, 6 1.9086 

ул. 40 лет Октября, 7 2.3051 

ул. 40 лет Октября, 7а 2.3937 

ул. 40 лет Октября, 8 1.2649 

ул. 40 лет Октября, 9 2.0632 

ул. 40 лет Октября, 9/2 1.8083 

ул. 40 лет Октября, 9/4 0.7643 

ул. 40 лет Октября, 9б 2.5604 

ул. Авроры, 10 0.9416 

ул. Авроры, 10а 1.6876 

ул. Авроры, 14 6.423 

ул. Авроры, 4 0.2977 

ул. Авроры, 6 0.3104 

ул. Александрова, 11 0.8288 

ул. Александрова, 12а 2.8329 

ул. Александрова, 13а 0.3391 

ул. Александрова, 14 1.1488 

ул. Александрова, 14а 4.0764 

ул. Александрова, 15 4.6581 

ул. Александрова, 15а 0.149 

ул. Александрова, 16 1.7645 

ул. Александрова, 17 6.494 

ул. Александрова, 18 2.4909 

ул. Александрова, 2 0.2579 

ул. Александрова, 3 1.1825 

ул. Александрова, 4 1.0567 

ул. Александрова, 5 2.5434 

ул. Александрова, 6а 3.0695 

ул. Александрова, 7а 1.3714 

ул. Александрова, 7а к1 0.6444 

ул. Александрова, 7а к2 4.6682 

ул. Александрова, 7а к3 0.2903 

ул. Александрова, 7а к4 4.7331 

ул. Александрова, 7а к5 3.9798 

ул. Алескандрова, 3 1.2177 

ул. Алескандрова, 7а 1.4426 

ул. Аллейная, 11 0.3961 

ул. Аллейная, 13 6.2465 

ул. Аллейная, 2 1.6343 

ул. Аллейная, 3 5.7114 
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ул. Аллейная, 5 2.8266 

ул. Аллейная, 7 2.1867 

ул. Аллейная, 7а 6.913 

ул. Аллейная, 9 2.3766 

ул. Аллейная, 9а 4.7279 

ул. Аллейная, 9б 3.7855 

ул. Алыкаеавская, 12 0.1004 

ул. Боготольская, 2 0.6318 

ул. Боготольская, 2а 0.3718 

ул. Вознесенского, 2 1.9527 

ул. Волкова, 1 3.6689 

ул. Волкова, 10 0.2426 

ул. Волкова, 11 0.2539 

ул. Волкова, 13 0.2431 

ул. Волкова, 14 0.7935 

ул. Волкова, 15 0.2434 

ул. Волкова, 15а 3.4015 

ул. Волкова, 16 0.9074 

ул. Волкова, 17 0.2702 

ул. Волкова, 18 0.2451 

ул. Волкова, 18а 0.1902 

ул. Волкова, 2 2.2735 

ул. Волкова, 20 0.7899 

ул. Волкова, 20а 6.276 

ул. Волкова, 22 3.6163 

ул. Волкова, 23а 2.0472 

ул. Волкова, 24 2.2826 

ул. Волкова, 24а 0.191 

ул. Волкова, 25 0.1335 

ул. Волкова, 27 0.1894 

ул. Волкова, 27а 0.524 

ул. Волкова, 28 2.1045 

ул. Волкова, 29 3.7738 

ул. Волкова, 3 2.0829 

ул. Волкова, 30 1.9192 

ул. Волкова, 31 2.3334 

ул. Волкова, 35 2.05 

ул. Волкова, 36 0.5545 

ул. Волкова, 4 0.5984 

ул. Волкова, 43 0.4611 

ул. Волкова, 45 0.4698 

ул. Волкова, 5 2.2742 

ул. Волкова, 6 2.0507 

ул. Волкова, 7 0.2479 

ул. Волкова, 8 4.1694 

ул. Волкова, 9 0.2492 

ул. Гончарная, 2а 6.6968 

ул. Гурьевская, 3.634 

ул. Гурьевская, 14 1.698 

ул. Гурьевская, 14а 6.0106 

ул. Гурьевская, 15 0.6197 

ул. Гурьевская, 16а 5.454 

ул. Гурьевская, 17 3.1197 

ул. Гурьевская, 18 2.0778 
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ул. Инициативная, 1.1868 

ул. Инициативная, 1 0.2443 

ул. Инициативная, 10 3.0625 

ул. Инициативная, 100 1.2008 

ул. Инициативная, 101а 1.5252 

ул. Инициативная, 102 1.3881 

ул. Инициативная, 103 1.9131 

ул. Инициативная, 103а 0.7919 

ул. Инициативная, 104 0.5757 

ул. Инициативная, 105 0.7827 

ул. Инициативная, 106 1.178 

ул. Инициативная, 107 0.9686 

ул. Инициативная, 108 0.6011 

ул. Инициативная, 109 2.1473 

ул. Инициативная, 10а 2.7578 

ул. Инициативная, 11 2.7348 

ул. Инициативная, 111 0.2472 

ул. Инициативная, 111а 0.2614 

ул. Инициативная, 113 0.237 

ул. Инициативная, 115 0.2556 

ул. Инициативная, 117 0.2552 

ул. Инициативная, 117а 0.2656 

ул. Инициативная, 119 0.2432 

ул. Инициативная, 12 4.3982 

ул. Инициативная, 121 1.4011 

ул. Инициативная, 123 0.6966 

ул. Инициативная, 123а 0.1577 

ул. Инициативная, 125 0.1519 

ул. Инициативная, 125а 0.6633 

ул. Инициативная, 12а 2.378 

ул. Инициативная, 13 1.1021 

ул. Инициативная, 14а 2.5092 

ул. Инициативная, 15 2.8923 

ул. Инициативная, 16 0 

ул. Инициативная, 16а 5.3111 

ул. Инициативная, 16б 0.5623 

ул. Инициативная, 17 2.1405 

ул. Инициативная, 18 1.2375 

ул. Инициативная, 18а 0.1613 

ул. Инициативная, 18б 0.1474 

ул. Инициативная, 19 0.1265 

ул. Инициативная, 1а 0.8129 

ул. Инициативная, 1б 3.8495 

ул. Инициативная, 1в 7.6213 

ул. Инициативная, 1г 11.185 

ул. Инициативная, 20 1.5864 

ул. Инициативная, 20а 0.1589 

ул. Инициативная, 21 1.3299 

ул. Инициативная, 22 0.1667 

ул. Инициативная, 23 6.3316 

ул. Инициативная, 23а 5.4316 

ул. Инициативная, 24а 0.2022 

ул. Инициативная, 25 2.5374 

ул. Инициативная, 25а 1.123 
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ул. Инициативная, 26 0.0992 

ул. Инициативная, 27 2.3869 

ул. Инициативная, 27а 8.9922 

ул. Инициативная, 28 0.2228 

ул. Инициативная, 28а 0.2372 

ул. Инициативная, 29 4.2506 

ул. Инициативная, 29а 1.6135 

ул. Инициативная, 30 0.2613 

ул. Инициативная, 31 1.2408 

ул. Инициативная, 32 0.9492 

ул. Инициативная, 33 2.2064 

ул. Инициативная, 34 3.1616 

ул. Инициативная, 34а 4.0889 

ул. Инициативная, 35 1.4991 

ул. Инициативная, 35а 0.247 

ул. Инициативная, 36 2.547 

ул. Инициативная, 37 1.515 

ул. Инициативная, 38 10.809 

ул. Инициативная, 39 2.1915 

ул. Инициативная, 4 2.279 

ул. Инициативная, 4 Литер А1 1.5678 

ул. Инициативная, 40 0.1732 

ул. Инициативная, 41 0.1796 

ул. Инициативная, 42 0.1772 

ул. Инициативная, 43 0.3171 

ул. Инициативная, 44 0.1257 

ул. Инициативная, 45 0.1347 

ул. Инициативная, 47 0.2018 

ул. Инициативная, 48а 2.4349 

ул. Инициативная, 5 4.6554 

ул. Инициативная, 50а 8.0887 

ул. Инициативная, 57 0.1465 

ул. Инициативная, 59 0.1672 

ул. Инициативная, 5а 1.2482 

ул. Инициативная, 6 1.6936 

ул. Инициативная, 61 1.0373 

ул. Инициативная, 62 0.1606 

ул. Инициативная, 63 1.4837 

ул. Инициативная, 63а 0.8191 

ул. Инициативная, 64 0.308 

ул. Инициативная, 66 0.1682 

ул. Инициативная, 68 2.2173 

ул. Инициативная, 6а 0.9591 

ул. Инициативная, 70 2.5957 

ул. Инициативная, 75 4.6044 

ул. Инициативная, 76 1.9211 

ул. Инициативная, 77 2.0644 

ул. Инициативная, 78 2.6498 

ул. Инициативная, 79 0.6067 

ул. Инициативная, 79а 1.3895 

ул. Инициативная, 8 1.893 

ул. Инициативная, 80 0.9546 

ул. Инициативная, 81 0.5926 

ул. Инициативная, 81а 0.5461 
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ул. Инициативная, 82 0.6064 

ул. Инициативная, 82а 0.6065 

ул. Инициативная, 83 1.0856 

ул. Инициативная, 83а 1.1202 

ул. Инициативная, 84 0.5453 

ул. Инициативная, 85 0.6576 

ул. Инициативная, 85а 0 

ул. Инициативная, 86 0.9315 

ул. Инициативная, 87 0.6323 

ул. Инициативная, 87а 0.9027 

ул. Инициативная, 88 1.2613 

ул. Инициативная, 89 0.6049 

ул. Инициативная, 9 5.2558 

ул. Инициативная, 90 0.6598 

ул. Инициативная, 91 0.979 

ул. Инициативная, 92 0.6813 

ул. Инициативная, 93 0.1835 

ул. Инициативная, 93а 0.9754 

ул. Инициативная, 94 3.813 

ул. Инициативная, 95 0 

ул. Инициативная, 95а 0 

ул. Инициативная, 96 0.6068 

ул. Инициативная, 97 0.6007 

ул. Инициативная, 97а 0.9285 

ул. Инициативная, 98 0.6049 

ул. Инициативная, 98а 0.5991 

ул. Инициативная, 99 3.2208 

ул. Инициативная, 99а 2.9376 

ул. Инициатиная, 16в 0.3578 

ул. Инициатиная, 24 0.1312 

ул. Инициатиная, 26а 0.1721 

ул. Институтская 22 4.7139 

ул. Институтская 9 0.8712 

ул. Институтская, 1 0.2507 

ул. Институтская, 1, к2 3.6445 

ул. Институтская, 11 2.1496 

ул. Институтская, 12 0.2623 

ул. Институтская, 12а 0.1854 

ул. Институтская, 12б 4.6364 

ул. Институтская, 13 0.4671 

ул. Институтская, 14 0 

ул. Институтская, 15 4.0736 

ул. Институтская, 16 1.1092 

ул. Институтская, 16а 0.2325 

ул. Институтская, 18 0.3048 

ул. Институтская, 1Б 2.3545 

ул. Институтская, 2 0.8926 

ул. Институтская, 20 2.1446 

ул. Институтская, 24 5.6084 

ул. Институтская, 26 1.542 

ул. Институтская, 26а 2.0617 

ул. Институтская, 28 0.7221 

ул. Институтская, 28 а 2.7202 

ул. Институтская, 3 5.767 
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ул. Институтская, 3а 1.0661 

ул. Институтская, 3к1 0.9834 

ул. Институтская, 3к2 2.324 

ул. Институтская, 4 0.533 

ул. Институтская, 6 0.258 

ул. Каркасная, 10 1.2108 

ул. Каркасная, 10а 13.3226 

ул. Каркасная, 12 0.823 

ул. Каркасная, 13 0.1971 

ул. Каркасная, 14 1.2348 

ул. Каркасная, 15 1.2266 

ул. Каркасная, 16 2.8352 

ул. Каркасная, 17 0.1493 

ул. Каркасная, 18 0.5778 

ул. Каркасная, 19 0.5834 

ул. Краснокамская, 14 1.8235 

ул. Краснокамская, 1а 0.8178 

ул. Красноярская, 100 0.3463 

ул. Красноярская, 100а 0.1375 

ул. Красноярская, 110 0.1393 

ул. Красноярская, 112 0.153 

ул. Красноярская, 85 3.4141 

ул. Красноярская, 85а 2.9649 

ул. Красноярская, 87 1.1269 

ул. Красноярская, 89 1.0331 

ул. Красноярская, 91 0.159 

ул. Красноярская, 93 0.6215 

ул. Красноярская, 95 0.5625 

ул. Красноярская, 98 2.1383 

ул. Красноярская, 98а 1.3591 

ул. Красноярская, 99 0.3664 

ул. Лазо, 40 0.6725 

ул. Леонова 5а 0 

ул. Леонова, 1 0.8577 

ул. Леонова, 10 0.629 

ул. Леонова, 11 0.6406 

ул. Леонова, 11а 2.2638 

ул. Леонова, 11б 0 

ул. Леонова, 12 1.899 

ул. Леонова, 13 2.092 

ул. Леонова, 13а 2.5866 

ул. Леонова, 14 2.3331 

ул. Леонова, 14а 1.2777 

ул. Леонова, 16 18.3204 

ул. Леонова, 16а 1.6343 

ул. Леонова, 16б 0.6667 

ул. Леонова, 17 1.1537 

ул. Леонова, 18 0.9294 

ул. Леонова, 19 0.6328 

ул. Леонова, 2 0.8499 

ул. Леонова, 20 2.1072 

ул. Леонова, 22 0.8357 

ул. Леонова, 22а 1.1808 

ул. Леонова, 22б 0.9812 
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ул. Леонова, 24 3.7582 

ул. Леонова, 24а 3.5237 

ул. Леонова, 26 0.2369 

ул. Леонова, 26а 11.5637 

ул. Леонова, 28 0.1874 

ул. Леонова, 3 2.4065 

ул. Леонова, 3а 0.6518 

ул. Леонова, 4 1.5689 

ул. Леонова, 5 0 

ул. Леонова, 6 1.3148 

ул. Леонова, 7 2.0881 

ул. Леонова, 7а 1.3145 

ул. Леонова, 8 3.9886 

ул. Леонова, 9 0.615 

ул. Леонова, 9а 0.2176 

ул. Леонова, 9б 3.6799 

ул. Лядова, 1 1.8096 

ул. Лядова, 12 4.9817 

ул. Лядова, 14 1.0529 

ул. Лядова, 16 3.8096 

ул. Лядова, 3 1.2676 

ул. Лядова, 3а 12.1009 

ул. Лядова, 5 0.7659 

ул. Лядова, 7 0.9154 

ул. Лядова, 9 6.2929 

ул. Матросова, 1 6.9109 

ул. Матросова, 2 2.3236 

ул. Матросова, 3 2.534 

ул. Матросова, 5 0.8073 

ул. Матросова, 5а 2.2227 

ул. Металлистов, 10 11.9833 

ул. Металлистов, 11 1.2727 

ул. Металлистов, 12 3.2101 

ул. Металлистов, 12б 2.8361 

ул. Металлистов, 12в 2.5957 

ул. Металлистов, 13 0.963 

ул. Металлистов, 14 2.2736 

ул. Металлистов, 15 3.2908 

ул. Металлистов, 15а 0.2008 

ул. Металлистов, 16 5.5799 

ул. Металлистов, 17 2.0371 

ул. Металлистов, 18 0.8011 

ул. Металлистов, 19 0.3571 

ул. Металлистов, 1А 1.2007 

ул. Металлистов, 20 1.4989 

ул. Металлистов, 21 1.1026 

ул. Металлистов, 22 4.0256 

ул. Металлистов, 4 0.7767 

ул. Металлистов, 4а 5.2486 

ул. Металлистов, 5 0.72 

ул. Металлистов, 7 0.8086 

ул. Назарова, 1 0.8744 

ул. Назарова, 4 3.8674 

ул. Назарова, 8 4.0311 
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ул. Назарова, 9 0.7984 

ул. Народная, 1 0.6127 

ул. Нахимова, 28 5.7374 

ул. Нахимова, 30 8.7336 

ул. Нахимова, 30а, к1 1.3588 

ул. Нахимова, 31 4.8739 

ул. Нахимова, 31-12 0 

ул. Нахимова, 34а 2.9352 

ул. Ногинская, 10 1.0871 

ул. Ногинская, 10а 7.7168 

ул. Ногинская, 10б 0.8118 

ул. Ногинская, 8 10.1072 

ул. Попова, 1 2.9343 

ул. Попова, 11 2.3455 

ул. Попова, 1а 8.9214 

ул. Попова, 1б 0.3146 

ул. Попова, 26 0 

ул. Попова, 3 0.6187 

ул. Попова, 30а 0.2129 

ул. Попова, 3а 4.73 

ул. Попова, 3б 2.7073 

ул. Попова, 5 4.7429 

ул. Попова, 5а 0.6895 

ул. Попова, 5б 2.7254 

ул. Попова, 7 0 

ул. Попова, 9 0.6914 

ул. Потемкина, 1 1.3084 

ул. Потемкина, 2 0.917 

ул. Потемкина, 4 1.8518 

ул. Потемкина, 4а 0.8685 

ул. Потемкина, 6 1.7219 

ул. Потемкина, 7 0 

ул. Потемкина, 8 1.7212 

ул. Потемкина, 8а 1.6503 

ул. Рекордная 27а 0.6735 

ул. Рекордная, 1 1.1104 

ул. Рекордная, 10 1.7248 

ул. Рекордная, 11 4.7024 

ул. Рекордная, 12 4.1801 

ул. Рекордная, 13 0.4343 

ул. Рекордная, 14 1.1512 

ул. Рекордная, 15 4.8383 

ул. Рекордная, 17а 8.0336 

ул. Рекордная, 1а 2.099 

ул. Рекордная, 2 0.6754 

ул. Рекордная, 21 0.6577 

ул. Рекордная, 27 0.656 

ул. Рекордная, 29а 0.4091 

ул. Рекордная, 2а 0.4458 

ул. Рекордная, 2б 1.5106 

ул. Рекордная, 3 0.4342 

ул. Рекордная, 30 0.7865 

ул. Рекордная, 31а 5.6523 

ул. Рекордная, 32 3.2148 
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ул. Рекордная, 33 0.1459 

ул. Рекордная, 33а 2.3223 

ул. Рекордная, 36 0.7446 

ул. Рекордная, 36а 0.168 

ул. Рекордная, 38 0.1762 

ул. Рекордная, 3а 5.2165 

ул. Рекордная, 3к1 0.4631 

ул. Рекордная, 4 2.1024 

ул. Рекордная, 40 2.2013 

ул. Рекордная, 47 0.1418 

ул. Рекордная, 5 5.1507 

ул. Рекордная, 5а 5.4707 

ул. Рекордная, 6 0.7229 

ул. Рекордная, 7 0.9147 

ул. Рекордная,19 2.4374 

ул. Севастопольская, 1 0 

ул. Севастопольская, 2 8.8711 

ул. Севастопольская, 3 0.3436 

ул. Севастопольская, 3а 2.0755 

ул. Севастопольская, 4 4.1304 

ул. Севастопольская, 5 2.7089 

ул. Севастопольская, 6 1.1771 

ул. Серебрянный бор 2.9225 

ул. Серебрянный бор. 1 0.4297 

ул. Серебрянный бор. 10 0.8982 

ул. Серебрянный бор. 11 2.2672 

ул. Серебрянный бор. 11 Б 1.7149 

ул. Серебрянный бор. 12 3.3722 

ул. Серебрянный бор. 13 1.6785 

ул. Серебрянный бор. 13 А 1.7206 

ул. Серебрянный бор. 15 0.8208 

ул. Серебрянный бор. 15 А 0.2275 

ул. Серебрянный бор. 19 1.816 

ул. Серебрянный бор. 19 А 2.3571 

ул. Серебрянный бор. 21 0.5057 

ул. Серебрянный бор. 25 стр.42 2.0474 

ул. Серебрянный бор. 27 1.0863 

ул. Серебрянный бор. 4 1.0405 

ул. Серебрянный бор. 4 А 0.607 

ул. Серебрянный бор. 5 (б/с А,Б,В,Г) 0.9502 

ул. Серебрянный бор. 5 (б/с Д,Е) 0.4571 

ул. Серебрянный бор. 6 1.5667 

ул. Серебрянный бор. 7 1.6121 

ул. Серебрянный бор. 9 4.2799 

ул. Серебрянный бор. стр. 10 2.8781 

ул. Серебрянный бор. стр. 3 Б 2.361 

ул. Серебрянный бор. стр.6 1.3739 

ул. Серебрянный бор. стр.8 1.363 

ул. Смоленская, 1а 0.8872 

ул. Спартака, 10 1.0663 

ул. Спартака, 11 0.6108 

ул. Спартака, 12 0.6377 

ул. Спартака, 13 0.9281 

ул. Спартака, 13а 0.9311 
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ул. Спартака, 14 1.9662 

ул. Спартака, 15 5.5617 

ул. Спартака, 16 0.6064 

ул. Спартака, 17 5.843 

ул. Спартака, 18 0.4486 

ул. Спартака, 18а 1.0795 

ул. Спартака, 19 3.8241 

ул. Спартака, 2 3.034 

ул. Спартака, 20 0.3527 

ул. Спартака, 21 2.1036 

ул. Спартака, 22 2.0947 

ул. Спартака, 23 0.92 

ул. Спартака, 24 0.104 

ул. Спартака, 24а 4.0187 

ул. Спартака, 26 0.8712 

ул. Спартака, 28 0.1839 

ул. Спартака, 3 0.5991 

ул. Спартака, 30 0.112 

ул. Спартака, 30а 0.9433 

ул. Спартака, 4 1.0769 

ул. Спартака, 5 0.5874 

ул. Спартака, 6 0.9456 

ул. Спартака, 7 0.6557 

ул. Спартака, 8 1.7409 

ул. Спартака, 9 0.9407 

ул. Стройгородок 1 1.8066 

ул. Стройгородок, 10 0.266 

ул. Стройгородок, 11 0.2997 

ул. Стройгородок, 14 0.9092 

ул. Стройгородок, 1б 1.0263 

ул. Стройгородок, 2 0.7533 

ул. Стройгородок, 3 0.5966 

ул. Стройгородок, 4 0.61 

ул. Стройгородок, 7 1.1215 

ул. Стройгородок, 8 0.6855 

ул. Стройгородок, 9 0.2237 

ул. Строительная,  1 0.5948 

ул. Студенческая, 11 0.9882 

ул. Студенческая, 13 1.4955 

ул. Таежная, 10а 0.5361 

ул. Таежная, 10б 0.6123 

ул. Таежная, 15 0.7236 

ул. Тайгинская, 10 0.187 

ул. Тайгинская, 12 0.1998 

ул. Тайгинская, 8а 0.1746 

ул. Тайгинская, 8б 3.3979 

ул. Тайгинская, 9 0.1535 

ул. Тайгинская, 9а 0.2172 

ул. Терешковой, 2 1.2737 

ул. Терешковой, 4 2.8195 

ул. Терешковой, 5 1.6566 

ул. Терешковой, 5а 0.3936 

ул. Терешковой, 7 0.3663 

ул. Трудовая, 2 3.1918 
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ул. Тульская, 1 0.7073 

ул. Тульская, 11 2.9632 

ул. Тульская, 18 1.3995 

ул. Тульская, 2 0.1237 

ул. Тульская, 20 5.7803 

ул. Тульская, 22 4.0574 

ул. Тульская, 28 1.5367 

ул. Тульская, 3 1.4377 

ул. Тульская, 30 0.5925 

ул. Тульская, 32 1.0845 

ул. Тульская, 34 1.0339 

ул. Тульская, 4 3.0332 

ул. Тульская, 5 2.8981 

ул. Тульская, 51 1.8315 

ул. Тульская, 53 1.8472 

ул. Тульская, 55 2.0385 

ул. Тульская, 6 2.9319 

ул. Тульская, 7 3.0783 

ул. Тульская, 9 1.5416 

ул. Тульский 38 1.2532 

ул. Тургенева, 124 1.2789 

ул. Тургенева, 124а 2.2909 

ул. Тургенева, 126 0.1315 

ул. Тургенева, 128 1.7518 

ул. Тургенева, 130 7.795 

ул. Тургенева, 132 1.6671 

ул. Тургенева, 134 2.856 

ул. Тургенева, 136 0.3199 

ул. Тургенева, 138 1.0238 

ул. Тургенева, 142 0.2728 

ул. Тургенева, 143 0.7389 

ул. Уральская, 2 г 0.5332 

ул. Уральская, 2б 1.5104 

ул. Ушакова, 1 3.5608 

ул. Ушакова, 2 2.2621 

ул. Ушакова, 3 3.8958 

ул. Ушакова, 4 4.5045 

ул. Ушакова, 5 0.9232 

ул. Халтурина, 13 1.1504 

ул. Халтурина, 13а 0.8529 

ул. Халтурина, 15 0.6118 

ул. Халтурина, 17 0.7959 

ул. Халтурина, 17а 1.0648 

ул. Халтурина, 21 20.0631 

ул. Халтурина, 21б 0.0866 

ул. Халтурина, 23 0 

ул. Халтурина, 23а 10.9237 

ул. Халтурина, 25 0.2736 

ул. Халтурина, 27 19.1957 

ул. Халтурина, 27а 3.4834 

ул. Халтурина, 29 14.7363 

ул. Халтурина, 29а 6.4695 

ул. Халтурина, 29б 2.4865 

ул. Халтурина, 3 0 
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ул. Халтурина, 31 15.0116 

ул. Халтурина, 31а 2.3843 

ул. Халтурина, 33 0.1332 

ул. Халтурина, 33а 2.5538 

ул. Халтурина, 33б 0 

ул. Халтурина, 35 0.14 

ул. Халтурина, 35а 0.2671 

ул. Халтурина, 37 0 

ул. Халтурина, 37а 0 

ул. Халтурина, 39 1.2035 

ул. Халтурина, 39а 4.3485 

ул. Халтурина, 39б 1.7854 

ул. Халтурина, 3а 0.294 

ул. Халтурина, 41 0.5219 

ул. Халтурина, 41а 0.9508 

ул. Халтурина, 43 1.1411 

ул. Халтурина, 45 1.2766 

ул. Халтурина, 45а 0.6689 

ул. Халтурина, 47 0.628 

ул. Халтурина, 7 0.3015 

ул. Халтурина, 8 0.7251 

ул. Цимлянская, 6 0.2486 

ул. Цимлянская, 6а 1.1358 

ул. Черемховская, 1 3.88 

ул. Черемховская, 1 а 4.9416 

ул. Черемховская, 13 0.8982 

ул. Черемховская, 13б 1.1131 

ул. Черемховская, 1а 0.7402 

ул. Черемховская, 2 2.5412 

ул. Черемховская, 3 6.3295 

ул. Черемховская, 4 8.4479 

ул. Черемховская, 5 0.5034 

ул. Черемховская, 6 1.4758 

ул. Черемховская, 7 0.8769 

ул. Шубина, 74 1.5328 

ул. Шубина, 74а 2.3072 

ул. Шубина, 76 0.634 

ул. Шубина, 78 9.1155 

ул. Шубина, 80 1.0919 

ул. Шубина, 82 1.3365 

ул. Шубина, 84 1.253 

ул. Шубина, 85 0.0486 

ул. Шубина, 85а 3.3009 

ул. Шубина, 87 1.6016 

ул. Шубина, 89 0.7417 

ул. Шубина, 91 2.2898 

ул. Шубина, 93 2.2296 

ул. Шубина, 95 0.6093 

ул. Шубина, 97 0.6914 

ул. Ю. Мирнова, 22а 0.8354 

ул. Ю. Смирнова 22 Б 0.6504 

ул. Ю. Смирнова, 10 1.2583 

ул. Ю. Смирнова, 16 0.5967 

ул. Ю. Смирнова, 17 1.171 
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ул. Ю. Смирнова, 18 1.1946 

ул. Ю. Смирнова, 18а 1.3332 

ул. Ю. Смирнова, 18а (1) 1.6934 

ул. Ю. Смирнова, 18а (2) 0.2098 

ул. Ю. Смирнова, 19 0.7625 

ул. Ю. Смирнова, 20 0 

ул. Ю. Смирнова, 21 1.4747 

ул. Ю. Смирнова, 21а 0 

ул. Ю. Смирнова, 22 1.1716 

ул. Ю. Смирнова, 22А 0.0322 

ул. Ю. Смирнова, 23 0.6713 

ул. Ю. Смирнова, 24 0 

ул. Ю. Смирнова, 26 0.7572 

ул. Ю. Смирнова, 27 0.2472 

ул. Ю. Смирнова, 28 0.3209 

ул. Ю. Смирнова, 3 0.6383 

ул. Ю. Смирнова, 30 3.5938 

ул. Ю. Смирнова, 31 1.2136 

ул. Ю. Смирнова, 32 1.3536 

ул. Ю. Смирнова, 34 0.7561 

ул. Ю. Смирнова, 36 3.8456 

ул. Ю. Смирнова, 4 2.412 

ул. Ю. Смирнова, 53 1.4423 

ул. Ю. Смирнова, 55 1.2923 

ул. Ю. Смирнова, 6 0.6532 

ул. Ю. Смирнова, 8 1.6395 

ул. Ю. Смирнова,16а 0.6629 

ул.Назарова,1 к1 1.57 

ул.Назарова,1а 2.9044 

ул.Назарова,1а к1 0.5778 

ул.Назарова.1 1.4182 

 

Таблица 4.5-2– Средний суммарный недоотпуск теплоты Кемеровской ГРЭС и Ново-

Кемеровской ТЭЦ 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск 

теплоты, Гкал/от.период 

"Зеленстрой" РСУ 32.5399 

"Молочник" 7.2029 

"Тойота Центр" 28.3848 

14а 1.4689 

1-я Заречная, 10 (стр.14) 2.1269 

1-я Заречная, 6 (стр.13) 10.9113 

85/1 б 8.9088 

85/2 5.8531 

АБК 18.0154 

АБК жел.дор. 3.0245 

АБК КАРЗ 2.307 

Автосервис "Гарант" 20.744 

АЗС №10 11.254 

Б№1 Оптовая база 28.6105 

б-р Пионерский, 11 6.0568 

б-р Пионерский, 19 0.444 

б-р Пионерский, 29 6.072 
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б-р Пионерский, 32 1.4282 

б-р Пионерский, 39 0.6706 

б-р Пионерский, 40 1.1879 

б-р Пионерский, 42 1.1299 

б-р Пионерский, 43 1.0432 

б-р Пионерский, 43а 28.49 

б-р Пионерский, 44 1.1295 

б-р Пионерский, 44а 38.3246 

б-р Пионерский, 45 65.9254 

б-р Пионерский, 46 18.8992 

б-р Пионерский, 47 7.3144 

б-р Пионерский, 47а 11.712 

б-р Пионерский, 48 16.9955 

б-р Пионерский, 50 2.1857 

б-р Пионерский, 50а 27.4127 

б-р Пионерский, 52 23.8943 

б-р Пионерский, 52а 91.1229 

б-р Пионерский, 54 2.7176 

б-р Пионерский, 54а 80.7988 

б-р Пионерский, 69а 7.0922 

бр. Пионерский, 1 3.419 

б-р. Пионерский, 10а 8.8345 

б-р. Пионерский, 11а 8.8969 

б-р. Пионерский, 12 7.7648 

б-р. Пионерский, 12а 12.7262 

б-р. Пионерский, 14 5.6515 

бр. Пионерский, 1а 1.8106 

б-р. Пионерский, 2 0 

б-р. Пионерский, 2а 10.737 

б-р. Пионерский, 38 1.1588 

б-р. Пионерский, 4 6.7605 

б-р. Пионерский, 4а 7.7606 

б-р. Пионерский, 4б 9.9083 

б-р. Пионерский, 6 9.4239 

б-р. Пионерский, 7а 4.1215 

б-р. Пионерский, 9 3.0341 

б-р. Пионерский, 9а 18.1182 

бр. Пионерский, ст.3 1.7996 

бр. Строителей, 11 5.4558 

бр. Строителей, 12 34.2152 

бр. Строителей, 14 17.2996 

бр. Строителей, 15 40.0354 

бр. Строителей, 53 8.7299 

бр. Строителей, 53а 7.4613 

бр. Строителей, 56 3.3307 

бр. Строителей, 56/2 7.769 

бул. Пионерский, 41 2.6272 

бул. Строителей, 1 20.0296 

бул. Строителей, 12а 8.2886 

бул. Строителей, 13 13.9864 

бул. Строителей, 14а 4.1825 

бул. Строителей, 15 4.9535 

бул. Строителей, 16 7.8654 

бул. Строителей, 16а 7.3725 



361 

бул. Строителей, 16б 4.4347 

бул. Строителей, 19 27.6334 

бул. Строителей, 20 6.7195 

бул. Строителей, 21 2.038 

бул. Строителей, 21а 11.7255 

бул. Строителей, 21б 32.7101 

бул. Строителей, 22 6.9839 

бул. Строителей, 22а 5.4647 

бул. Строителей, 22б 3.0799 

бул. Строителей, 23 2.0379 

бул. Строителей, 23а 1.1008 

бул. Строителей, 24 2.0831 

бул. Строителей, 24а 4.1526 

бул. Строителей, 24б 6.3105 

бул. Строителей, 24в 4.4986 

бул. Строителей, 25 8.5385 

бул. Строителей, 25а 3.7548 

бул. Строителей, 25б 12.3903 

бул. Строителей, 25в 12.5711 

бул. Строителей, 26 4.6948 

бул. Строителей, 26/1 3.0096 

бул. Строителей, 26/2 4.1944 

бул. Строителей, 26а 13.5033 

бул. Строителей, 26б 3.1512 

бул. Строителей, 26в 2.7079 

бул. Строителей, 26г 10.2393 

бул. Строителей, 27 1.382 

бул. Строителей, 27а 4.5969 

бул. Строителей, 27б 9.7226 

бул. Строителей, 27в 7.2527 

бул. Строителей, 28 3.0094 

бул. Строителей, 28/1 3.9805 

бул. Строителей, 28а 8.962 

бул. Строителей, 28б 17.0721 

бул. Строителей, 28г 5.3502 

бул. Строителей, 29 20.6196 

бул. Строителей, 29а 3.505 

бул. Строителей, 3 9.4963 

бул. Строителей, 30 8.063 

бул. Строителей, 30а 14.9625 

бул. Строителей, 30б 7.6392 

бул. Строителей, 31 4.5033 

бул. Строителей, 31а 13.4715 

бул. Строителей, 31б 4.9314 

бул. Строителей, 32 28.9928 

бул. Строителей, 32/1 13.1985 

бул. Строителей, 32/2 30.2012 

бул. Строителей, 32/3 11.9268 

бул. Строителей, 32а 13.3755 

бул. Строителей, 33 10.651 

бул. Строителей, 33а 37.247 

бул. Строителей, 34 11.9071 

бул. Строителей, 34/1 27.7565 

бул. Строителей, 34а 2.0299 
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бул. Строителей, 34б 29.3008 

бул. Строителей, 35 11.8085 

бул. Строителей, 36 3.2932 

бул. Строителей, 37 11.0267 

бул. Строителей, 39 13.4558 

бул. Строителей, 4 5.4869 

бул. Строителей, 40 6.7593 

бул. Строителей, 41 1.4652 

бул. Строителей, 41а 13.6269 

бул. Строителей, 42 7.1224 

бул. Строителей, 42а 15.8788 

бул. Строителей, 42б 12.5552 

бул. Строителей, 43 10.5477 

бул. Строителей, 44 12.668 

бул. Строителей, 44а 10.2247 

бул. Строителей, 44б 10.343 

бул. Строителей, 45 11.3551 

бул. Строителей, 46 15.4092 

бул. Строителей, 46/1 5.3614 

бул. Строителей, 46а 0.4196 

бул. Строителей, 46б 2.4934 

бул. Строителей, 47 5.0597 

бул. Строителей, 47/1 7.2645 

бул. Строителей, 5 24.2992 

бул. Строителей, 50 18.7418 

бул. Строителей, 50/2 1.2117 

бул. Строителей, 50а 4.8332 

бул. Строителей, 52 4.054 

бул. Строителей, 52а 23.3408 

бул. Строителей, 6 36.2703 

бул. Строителей, 7 16.1246 

В/ч 6607 от ТК-7/3 6.5489 

В/ч 6607 от ТК-7/3а 1.8393 

В/ч 6607 от ТК-8 7.2677 

Восточный проспект. 29 7.1348 

Восточный проспект. 29а 0.9692 

Восточный проспект. 31 0 

Гараж 10.983 

Гараж "Саванна" 7.3891 

Гараж №1 3.855 

Гараж №2 8.701 

Гараж скорой помощи 93.7595 

Гараж, КПП 17.0803 

Гараж-стоянка 21.2894 

ГУЗ КОКПТД 12.9297 

Д/с №4 ул. Двужильного, 34 9.8864 

Д/с с бассейном тех.усл. 20.8708 

Департамент соц.защиты населения Кем.обл. 1.3686 

Жилой корпус №2 20.7649 

Кирчанова, 26 0.9613 

Контора "Агроснаб-2" 1.3854 

Космическая, 2 9.5014 

КПП магазин 21.7207 

КРП-59 ГВС 17.8488 
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Кузнецкий, 92 14.3251 

Легкий бокс. мойка автомобилей 27.5075 

Ленина, 33 0 

Ленина, 93 0 

мастерские 57.6178 

Механические мастерские 8.4061 

мкрн. №12/1, стр. №7/1 6.6195 

Н.Островского, 3 12.3836 

Н.Островского, 9 13.7509 

Насосная хол.воды 13.2882 

Омская школа милиции 32.5047 

ООО "Карат-2000" гараж 17.6869 

ООО "Карат-2000" контора 21.8495 

ООО "Карат-2000" склад 11.0752 

откл. 1.4037 

пер. Дубовый, 8 0.9445 

пер. Крутой, 1 1.8559 

пер. Крутой, 2 2.288 

пер. Крутой, 3 1.9507 

пер. Крутой, 4 10.9763 

пер. Невьянский, 1 2.5783 

пер. Невьянский, 2 2.0269 

пер. Невьянский, 3 3.7468 

пер. Невьянский, 4 7.218 

пер. Суховский, 3 9.4137 

пер. Суховский, 4 2.2621 

пер. Суховский, 8 0 

пер. Щегловский, 10 1.62 

пер. Щегловский, 10а 1.1878 

пер. Щегловский, 12 8.1791 

пер. Щегловский, 14 6.3222 

пер. Щегловский, 16 11.4542 

пер. Щегловский, 18 22.4505 

пер. Щегловский, 27 1.845 

пер. Щегловский, 4/1 1.1878 

пер. Щегловский, 6 2.1019 

пер. Щегловский, 8 1.6981 

ПМС-239 АБК 4.1007 

ПМС-239 гараж мастерская 3.826 

ПМС-239 гараж склад 3.0133 

ПМС-239 стройцех 6.7558 

Пост ЭЦ жел.дор. 1.5354 

пр. Комсомольский 1.6679 

пр. Комсомольский, 3.3688 

пр. Комсомольский, 11 2.4121 

пр. Комсомольский, 11а 10.9594 

пр. Комсомольский, 13 4.8569 

пр. Комсомольский, 15 38.6026 

пр. Комсомольский, 25 2.0667 

пр. Комсомольский, 27 1.0721 

пр. Комсомольский, 37а 8.4094 

пр. Комсомольский, 39а 19.2393 

пр. Комсомольский, 42 2.2652 

пр. Комсомольский, 43 6.0725 
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пр. Комсомольский, 43а 11.1084 

пр. Комсомольский, 43б 9.8325 

пр. Комсомольский, 44 1.9027 

пр. Комсомольский, 45 13.3295 

пр. Комсомольский, 49 21.298 

пр. Комсомольский, 49а 10.9701 

пр. Комсомольский, 49б 8.1086 

пр. Комсомольский, 49в 8.0899 

пр. Комсомольский, 49г 10.0795 

пр. Комсомольский, 5 12.4068 

пр. Комсомольский, 51 13.8838 

пр. Комсомольский, 51а 11.9775 

пр. Комсомольский, 53 18.9919 

пр. Комсомольский, 53а 8.8216 

пр. Комсомольский, 53б 13.6609 

пр. Комсомольский, 53в 17.7642 

пр. Комсомольский, 55 12.1025 

пр. Комсомольский, 57 15.9288 

пр. Комсомольский, 59 9.4517 

пр. Комсомольский, 63 0 

пр. Комсомольский, 65 19.737 

пр. Комсомольский, 65а 7.1723 

пр. Комсомольский, 67 24.9003 

пр. Комсомольский, 67а 6.3345 

пр. Комсомольский, 69 15.0476 

пр. Комсомольский, 71 29.8972 

пр. Комсомольский,40 2.0504 

пр. Комсомольский. 36 1.9766 

пр. Кузнецкий 80 13.0214 

пр. Кузнецкий, 10 3.0614 

пр. Кузнецкий, 100 15.0063 

пр. Кузнецкий, 102 9.6178 

пр. Кузнецкий, 102а 6.2419 

пр. Кузнецкий, 106 24.2227 

пр. Кузнецкий, 108 48.4375 

пр. Кузнецкий, 11 10.1162 

пр. Кузнецкий, 118 13.7274 

пр. Кузнецкий, 118а 8.9879 

пр. Кузнецкий, 118б 9.7529 

пр. Кузнецкий, 12 20.504 

пр. Кузнецкий, 120 27.1238 

пр. Кузнецкий, 120а 11.647 

пр. Кузнецкий, 122 5.612 

пр. Кузнецкий, 122а 6.0106 

пр. Кузнецкий, 131 1.9282 

пр. Кузнецкий, 133 8.2734 

пр. Кузнецкий, 133а 5.1571 

пр. Кузнецкий, 133б 5.1381 

пр. Кузнецкий, 133в 2.5539 

пр. Кузнецкий, 135 1.2004 

пр. Кузнецкий, 135а 3.4516 

пр. Кузнецкий, 135б 0.8164 

пр. Кузнецкий, 14 7.6904 

пр. Кузнецкий, 140 11.8295 
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пр. Кузнецкий, 142 11.947 

пр. Кузнецкий, 144а 3.9769 

пр. Кузнецкий, 146б 11.9577 

пр. Кузнецкий, 148а 11.8196 

пр. Кузнецкий, 14а 19.8473 

пр. Кузнецкий, 150 11.8111 

пр. Кузнецкий, 150а 11.2664 

пр. Кузнецкий, 152 17.3246 

пр. Кузнецкий, 154 14.6771 

пр. Кузнецкий, 158 0.5581 

пр. Кузнецкий, 160 0.6708 

пр. Кузнецкий, 162 0.6712 

пр. Кузнецкий, 16а 2.4989 

пр. Кузнецкий, 17 9.0352 

пр. Кузнецкий, 170 0.5193 

пр. Кузнецкий, 176 0.0638 

пр. Кузнецкий, 18 1.2887 

пр. Кузнецкий, 18 (Тимофеев) 12.156 

пр. Кузнецкий, 18а (КОРМЗ) 6.0365 

пр. Кузнецкий, 2 9.2597 

пр. Кузнецкий, 22 13.3521 

пр. Кузнецкий, 222 0.6221 

пр. Кузнецкий, 22а 10.9162 

пр. Кузнецкий, 232 2.2044 

пр. Кузнецкий, 234 0.8358 

пр. Кузнецкий, 234а 0.6705 

пр. Кузнецкий, 24 8.8501 

пр. Кузнецкий, 25 3.571 

пр. Кузнецкий, 25а 1.3689 

пр. Кузнецкий, 26 43.4734 

пр. Кузнецкий, 28 12.1058 

пр. Кузнецкий, 30 5.3864 

пр. Кузнецкий, 32 3.9826 

пр. Кузнецкий, 33 0.9302 

пр. Кузнецкий, 33а 1.6468 

пр. Кузнецкий, 33в 2.711 

пр. Кузнецкий, 33г 9.3087 

пр. Кузнецкий, 34а 15.8078 

пр. Кузнецкий, 36 12.418 

пр. Кузнецкий, 37,39 8.5967 

пр. Кузнецкий, 38 11.7819 

пр. Кузнецкий, 4 13.1489 

пр. Кузнецкий, 40 4.0061 

пр. Кузнецкий, 44 1.1245 

пр. Кузнецкий, 46 10.0848 

пр. Кузнецкий, 4а 31.0287 

пр. Кузнецкий, 51 7.4713 

пр. Кузнецкий, 52 7.669 

пр. Кузнецкий, 55 8.6391 

пр. Кузнецкий, 56 1.8634 

пр. Кузнецкий, 56а 10.4473 

пр. Кузнецкий, 57 5.8569 

пр. Кузнецкий, 58 22.5581 

пр. Кузнецкий, 60 50.4588 
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пр. Кузнецкий, 62 15.0049 

пр. Кузнецкий, 63 5.2096 

пр. Кузнецкий, 64 1.5346 

пр. Кузнецкий, 65 13.1422 

пр. Кузнецкий, 66 2.1914 

пр. Кузнецкий, 67 8.3436 

пр. Кузнецкий, 68 1.6542 

пр. Кузнецкий, 69 23.0844 

пр. Кузнецкий, 70 9.7005 

пр. Кузнецкий, 70а 22.8906 

пр. Кузнецкий, 71 8.4285 

пр. Кузнецкий, 72 10.3798 

пр. Кузнецкий, 73 17.0004 

пр. Кузнецкий, 73а 12.1639 

пр. Кузнецкий, 74 8.9006 

пр. Кузнецкий, 75 7.3112 

пр. Кузнецкий, 76 9.7951 

пр. Кузнецкий, 77 11.3215 

пр. Кузнецкий, 77б 7.3959 

пр. Кузнецкий, 79 3.4873 

пр. Кузнецкий, 81 7.503 

пр. Кузнецкий, 82 11.243 

пр. Кузнецкий, 83 14.7988 

пр. Кузнецкий, 83а 11.0918 

пр. Кузнецкий, 84 7.3003 

пр. Кузнецкий, 86 17.6877 

пр. Кузнецкий, 9 15.191 

пр. Кузнецкий, 90 5.1137 

пр. Кузнецкий, 92 4.5143 

пр. Кузнецкий, 94 10.0263 

пр. Кузнецкий, 96 5.1685 

пр. Кузнецкий, 98 9.6537 

пр. Кузнецкий,15 1.5639 

пр. Кузнецкий,19 1.6971 

пр. Кузнецкий,19а 3.5255 

пр. Ленина, 1 14.3015 

пр. Ленина, 10 31.9666 

пр. Ленина, 11 9.1088 

пр. Ленина, 118а 24.2224 

пр. Ленина, 12 12.4871 

пр. Ленина, 120 20.1969 

пр. Ленина, 122 22.5243 

пр. Ленина, 122а 29.0781 

пр. Ленина, 124 39.1385 

пр. Ленина, 124а 16.0839 

пр. Ленина, 126 36.458 

пр. Ленина, 126а 9.9983 

пр. Ленина, 12а 5.5192 

пр. Ленина, 13 3.6698 

пр. Ленина, 130а 11.1201 

пр. Ленина, 130а/1 11.1209 

пр. Ленина, 132а 38.4717 

пр. Ленина, 136 54.7156 

пр. Ленина, 136а 75.5576 
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пр. Ленина, 14 1.1297 

пр. Ленина, 15 0.3439 

пр. Ленина, 152в 186.7844 

пр. Ленина, 16 7.1403 

пр. Ленина, 164 1.072 

пр. Ленина, 164а 6.6328 

пр. Ленина, 17 111.7527 

пр. Ленина, 18 36.337 

пр. Ленина, 19 5.9934 

пр. Ленина, 2 17.1428 

пр. Ленина, 20 3.9211 

пр. Ленина, 21 20.0333 

пр. Ленина, 21а 12.0741 

пр. Ленина, 22 2.3886 

пр. Ленина, 23 5.9607 

пр. Ленина, 24 3.8769 

пр. Ленина, 25 5.9853 

пр. Ленина, 25а 12.39 

пр. Ленина, 25б 5.9828 

пр. Ленина, 26 1.9337 

пр. Ленина, 27 7.1053 

пр. Ленина, 28 1.3289 

пр. Ленина, 29 7.4487 

пр. Ленина, 3 14.3505 

пр. Ленина, 30 0.7699 

пр. Ленина, 30б 4.5333 

пр. Ленина, 31 0 

пр. Ленина, 32 3.9631 

пр. Ленина, 32а 2.124 

пр. Ленина, 34 3.8629 

пр. Ленина, 36 9.1652 

пр. Ленина, 37 17.0232 

пр. Ленина, 38 15.3942 

пр. Ленина, 39 9.8758 

пр. Ленина, 39а 45.7897 

пр. Ленина, 39б 14.4788 

пр. Ленина, 3а 30.8656 

пр. Ленина, 4 17.5406 

пр. Ленина, 40 16.7992 

пр. Ленина, 41 22.4989 

пр. Ленина, 41а 0 

пр. Ленина, 41б 4.8435 

пр. Ленина, 42 3.5568 

пр. Ленина, 42а 4.8169 

пр. Ленина, 43 6.5308 

пр. Ленина, 44 6.0285 

пр. Ленина, 45 6.4209 

пр. Ленина, 45а 13.9145 

пр. Ленина, 46 7.5092 

пр. Ленина, 47 1.4614 

пр. Ленина, 48 7.7097 

пр. Ленина, 49 7.972 

пр. Ленина, 49а 9.7013 

пр. Ленина, 5 8.2431 
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пр. Ленина, 50 4.0024 

пр. Ленина, 51 41.2659 

пр. Ленина, 51а 12.2364 

пр. Ленина, 51б 3.8619 

пр. Ленина, 52 5.5047 

пр. Ленина, 53 13.6566 

пр. Ленина, 53б 23.4339 

пр. Ленина, 55 357.9943 

пр. Ленина, 55а 472.854 

пр. Ленина, 55б 7.0843 

пр. Ленина, 56 24.7977 

пр. Ленина, 57 9.1289 

пр. Ленина, 58 2.8517 

пр. Ленина, 58а 10.0564 

пр. Ленина, 58б 4.5832 

пр. Ленина, 59 12.3161 

пр. Ленина, 59/1 3.0245 

пр. Ленина, 59а 8.4848 

пр. Ленина, 6 5.9183 

пр. Ленина, 60 2.6608 

пр. Ленина, 60а 2.3745 

пр. Ленина, 60б 5.8982 

пр. Ленина, 60в 5.1586 

пр. Ленина, 61 2.9366 

пр. Ленина, 62 7.1232 

пр. Ленина, 62а 6.969 

пр. Ленина, 63 7.1917 

пр. Ленина, 63а 2.1069 

пр. Ленина, 64 5.0978 

пр. Ленина, 64а 1.8639 

пр. Ленина, 66 8.1012 

пр. Ленина, 66а 2.2848 

пр. Ленина, 66б 3.1883 

пр. Ленина, 67 11.6037 

пр. Ленина, 67а 13.1125 

пр. Ленина, 68 2.634 

пр. Ленина, 68а 2.5751 

пр. Ленина, 69 1.7976 

пр. Ленина, 7 11.1507 

пр. Ленина, 70 7.7077 

пр. Ленина, 70а 2.7577 

пр. Ленина, 70б 5.035 

пр. Ленина, 70в 4.1257 

пр. Ленина, 71 11.4651 

пр. Ленина, 71а 3.2801 

пр. Ленина, 72 1.7833 

пр. Ленина, 73 8.844 

пр. Ленина, 74 18.5114 

пр. Ленина, 74а 7.5311 

пр. Ленина, 75 9.5316 

пр. Ленина, 75а 3.6587 

пр. Ленина, 76 7.4716 

пр. Ленина, 76а 4.6436 

пр. Ленина, 76б 3.9883 
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пр. Ленина, 76в 4.722 

пр. Ленина, 77 10.7968 

пр. Ленина, 77а 4.3404 

пр. Ленина, 77б 4.7312 

пр. Ленина, 78 6.485 

пр. Ленина, 79 17.5295 

пр. Ленина, 79а 11.0234 

пр. Ленина, 8 78.8524 

пр. Ленина, 80 69.6916 

пр. Ленина, 80а 3.7986 

пр. Ленина, 81 9.069 

пр. Ленина, 81а 10.1061 

пр. Ленина, 82 33.9652 

пр. Ленина, 82а 2.0654 

пр. Ленина, 82б 9.0427 

пр. Ленина, 82в 5.3287 

пр. Ленина, 82г 9.5561 

пр. Ленина, 84 10.0345 

пр. Ленина, 85 6.6461 

пр. Ленина, 86 22.5213 

пр. Ленина, 86а 2.1708 

пр. Ленина, 86б 4.0756 

пр. Ленина, 87 2.4293 

пр. Ленина, 87а 1.7783 

пр. Ленина, 87б 3.6065 

пр. Ленина, 88 24.1713 

пр. Ленина, 88а 7.7362 

пр. Ленина, 89 24.2194 

пр. Ленина, 9 12.7777 

пр. Ленина, 90 4.7364 

пр. Ленина, 90/1 16.9849 

пр. Ленина, 90/2 1.388 

пр. Ленина, 90/3 18.3154 

пр. Ленина, 90/4 2.9139 

пр. Ленина, 90/4а 7.8016 

пр. Ленина, 90а 9.4302 

пр. Ленина, 90б 3.7704 

пр. Ленина, 90в 11.6743 

пр. Ленина, 91 1.4436 

пр. Ленина,105а 13.1403 

пр. Ленинградский, 12 19.2641 

пр. Ленинградский, 12а 5.6427 

пр. Ленинградский, 13 17.5275 

пр. Ленинградский, 13а 29.0181 

пр. Ленинградский, 13б 3.3197 

пр. Ленинградский, 28/1 8.6939 

пр. Ленинградский, 28Б 2.0798 

пр. Ленинградский, 3 6.875 

пр. Ленинградский, 3а 0.9424 

пр. Ленинградский, 49б 9.1185 

пр. Ленинградский, 5 56.0671 

пр. Ленинградский, 51 2.007 

пр. Ленинградский, 51а 0.5906 

пр. Ленинградский, 5а 4.3593 
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пр. Ленинградский, 7 9.9387 

пр. Ленинградский, 7а 18.8153 

пр. Молодежный, 1 2.8952 

пр. Молодежный, 2 5.5895 

пр. Молодежный, 2а 1.9371 

пр. Молодежный,1 16.1224 

пр. Московский, 12 3.0693 

пр. Московский, 13 9.2241 

пр. Московский, 13а 37.7422 

пр. Московский, 14 3.4925 

пр. Московский, 15 10.0067 

пр. Московский, 15а 4.6072 

пр. Московский, 16 0.636 

пр. Московский, 17 9.0408 

пр. Московский, 17а 7.0204 

пр. Московский, 17б 5.6412 

пр. Московский, 19 22.6948 

пр. Московский, 21 50.338 

пр. Московский, 23 3.9851 

пр. Московский, 23а 6.818 

пр. Московский, 23б 23.9387 

пр. Московский, 25 10.0066 

пр. Московский, 25а 0 

пр. Московский, 27 78.5914 

пр. Московский, 29 12.7461 

пр. Московский, 2а 27.1847 

пр. Московский, 41 0.2454 

пр. Московский, 41а 3.282 

пр. Московский, 45 0.6156 

пр. Московский, 45а 28.4051 

пр. Московский, 45б 3.8293 

пр. Московский, 8 3.5658 

пр. Московский, 8 к.1 3.693 

пр. Московский, 8 к.2 10.3864 

пр. Октябрьский, 10 7.6191 

пр. Октябрьский, 103 14.8118 

пр. Октябрьский, 103а 4.1193 

пр. Октябрьский, 105 1.1588 

пр. Октябрьский, 11 1.4441 

пр. Октябрьский, 12а 7.4723 

пр. Октябрьский, 13 30.3579 

пр. Октябрьский, 15 10.3035 

пр. Октябрьский, 16 11.163 

пр. Октябрьский, 16а 10.1439 

пр. Октябрьский, 17 4.3129 

пр. Октябрьский, 17а 3.2405 

пр. Октябрьский, 18 6.3301 

пр. Октябрьский, 2 4.8733 

пр. Октябрьский, 2 а 3.5877 

пр. Октябрьский, 2 б 4.4331 

пр. Октябрьский, 2 в 9.7552 

пр. Октябрьский, 20 13.4585 

пр. Октябрьский, 20/1 5.7847 

пр. Октябрьский, 20а 9.4037 
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пр. Октябрьский, 20б 6.0169 

пр. Октябрьский, 20в 9.8131 

пр. Октябрьский, 21 9.7138 

пр. Октябрьский, 22 1.4961 

пр. Октябрьский, 23 26.9561 

пр. Октябрьский, 23а 18.6313 

пр. Октябрьский, 23б 21.4342 

пр. Октябрьский, 25 13.3072 

пр. Октябрьский, 28 17.5469 

пр. Октябрьский, 28 б 4.3858 

пр. Октябрьский, 29 7.5703 

пр. Октябрьский, 30 113.2808 

пр. Октябрьский, 32а 0 

пр. Октябрьский, 32а (севернее) 0 

пр. Октябрьский, 33 31.5055 

пр. Октябрьский, 33а 18.3111 

пр. Октябрьский, 33б 10.9222 

пр. Октябрьский, 35 10.6425 

пр. Октябрьский, 37 2.633 

пр. Октябрьский, 39 7.6486 

пр. Октябрьский, 3а 3.2875 

пр. Октябрьский, 3б 2.2118 

пр. Октябрьский, 3в 5.7368 

пр. Октябрьский, 3г 8.4989 

пр. Октябрьский, 4 2.5865 

пр. Октябрьский, 41 3.028 

пр. Октябрьский, 43 17.2053 

пр. Октябрьский, 45 8.8135 

пр. Октябрьский, 47 9.7383 

пр. Октябрьский, 49 2.4161 

пр. Октябрьский, 4а 7.3019 

пр. Октябрьский, 51 6.4708 

пр. Октябрьский, 52 4.2755 

пр. Октябрьский, 52а 10.6857 

пр. Октябрьский, 53 4.4966 

пр. Октябрьский, 53/1 1.067 

пр. Октябрьский, 53/2 15.9832 

пр. Октябрьский, 54 14.5275 

пр. Октябрьский, 56 4.581 

пр. Октябрьский, 56а 28.0793 

пр. Октябрьский, 56б 26.5882 

пр. Октябрьский, 56в 29.8092 

пр. Октябрьский, 56г 32.5555 

пр. Октябрьский, 57 0 

пр. Октябрьский, 58 1.4157 

пр. Октябрьский, 58б 10.0055 

пр. Октябрьский, 60 17.531 

пр. Октябрьский, 60а 28.1017 

пр. Октябрьский, 64 15.202 

пр. Октябрьский, 64а 29.1936 

пр. Октябрьский, 64б 58.7965 

пр. Октябрьский, 66 16.8873 

пр. Октябрьский, 66а 58.7763 

пр. Октябрьский, 67 29.6389 
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пр. Октябрьский, 67а 19.6969 

пр. Октябрьский, 69 32.0164 

пр. Октябрьский, 69а 6.6413 

пр. Октябрьский, 7 13.4772 

пр. Октябрьский, 71 36.6981 

пр. Октябрьский, 71а 15.2035 

пр. Октябрьский, 73 25.2364 

пр. Октябрьский, 73а 19.4581 

пр. Октябрьский, 73б 9.7874 

пр. Октябрьский, 75 63.5613 

пр. Октябрьский, 75а 8.6572 

пр. Октябрьский, 75б 11.1213 

пр. Октябрьский, 77 21.0048 

пр. Октябрьский, 77а 21.0898 

пр. Октябрьский, 77б 14.8112 

пр. Октябрьский, 79 21.1728 

пр. Октябрьский, 8 8.9716 

пр. Октябрьский, 8а 7.374 

пр. Октябрьский, 9 7.8101 

пр. Притомский 11/1 (стр.10б) 11.9045 

пр. Притомский 13 (стр.10в) 5.5816 

пр. Притомский 7 0 

пр. Притомский 7/1 17.6551 

пр. Притомский 7/2 24.5163 

пр. Притомский 7/3 15.6861 

пр. Притомский 7/5 10.2118 

пр. Притомский 7/6 20.4137 

пр. Притомский 7/7 16.4897 

пр. Притомский 9 (стр.10а) 7.1191 

пр. Притомский 9 б/сА (стр.10а) 3.1063 

пр. Притомский 9 б/сБ (стр.10а)+офисы 11.9125 

пр. Притомский, 15 б/с 2 стр.10 Г/2 0 

пр. Притомский, 15 стр.10 Г 9.381 

пр. Притомский, 35 к2 21.4289 

пр. Притомский, 35/1 1.5262 

пр. Притомский, 5 3.4344 

пр. Притомский, 7а 8.4412 

пр. Советский, 12б 1.8734 

пр. Советский, 22 16.9382 

пр. Советский, 24 9.6334 

пр. Советский, 26 27.9975 

пр. Советский, 28 1.8958 

пр. Советский, 29 5.6832 

пр. Советский, 30 1.784 

пр. Советский, 52 1.7223 

пр. Советский, 54 3.5877 

пр. Советский, 58 5.1399 

пр. Советский, 59а 9.7723 

пр. Советский, 60 4.8324 

пр. Советский, 60а 11.4674 

пр. Советский, 62 4.9646 

пр. Советский, 63а 7.8838 

пр. Советский, 64 6.4978 

пр. Советский, 65 8.8953 
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пр. Советский, 70 23.0741 

пр. Советский, 71 23.7668 

пр. Советский, 72 16.3697 

пр. Советский, 73 21.1432 

пр. Советский, 73 зал 31.2882 

пр. Советский, 73а 96.1659 

пр. Советский, 74 3.8294 

пр. Советский, 74/1 13.8172 

пр. Советский, 75 5.4487 

пр. Советский, 77 74.0855 

пр. Советский, 8б 1.309 

пр. Химиков, 10 7.1857 

пр. Химиков, 10а 14.7048 

пр. Химиков, 2а 16.4756 

пр. Химиков, 5 12.15 

пр. Химиков, 5/1 11.2019 

пр. Химиков, 8 7.1847 

пр. Химиков, 8а 2.8587 

пр. Химиков,3а 14.707 

пр. Химиков. 47а 2.0303 

пр. Химиков. 49а 2.1441 

пр. Химков, 3 6.9738 

пр. Химков, 3а/1 6.9564 

пр. Химков, 5а 9.681 

просп. Ленина, 100 11.7267 

просп. Ленина, 100а 0.2335 

просп. Ленина, 102 4.7502 

просп. Ленина, 102а 0.6701 

просп. Ленина, 103 7.1104 

просп. Ленина, 103а 7.5041 

просп. Ленина, 104 0.1132 

просп. Ленина, 104а 18.1566 

просп. Ленина, 105 9.7004 

просп. Ленина, 106 18.1719 

просп. Ленина, 106а 1.9427 

просп. Ленина, 107 8.2023 

просп. Ленина, 107а 18.6492 

просп. Ленина, 107б 11.6277 

просп. Ленина, 108 0.4261 

просп. Ленина, 108а 2.0821 

просп. Ленина, 109 1.9766 

просп. Ленина, 109а 7.4938 

просп. Ленина, 109б 7.1914 

просп. Ленина, 109в 5.4382 

просп. Ленина, 110 1.4553 

просп. Ленина, 111 13.806 

просп. Ленина, 111а 6.2723 

просп. Ленина, 112 2.4997 

просп. Ленина, 112а 8.695 

просп. Ленина, 113 15.5062 

просп. Ленина, 113а 7.4981 

просп. Ленина, 113б 31.6275 

просп. Ленина, 114 6.6899 

просп. Ленина, 115 7.4046 
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просп. Ленина, 115а 13.9463 

просп. Ленина, 116 16.2922 

просп. Ленина, 117 5.4779 

просп. Ленина, 117а 22.415 

просп. Ленина, 117б 21.5466 

просп. Ленина, 118 21.4961 

просп. Ленина, 119 15.9428 

просп. Ленина, 119а 14.2977 

просп. Ленина, 120 0 

просп. Ленина, 121 12.8507 

просп. Ленина, 121а 14.2976 

просп. Ленина, 121б 11.8137 

просп. Ленина, 122б 27.4857 

просп. Ленина, 122в 12.0374 

просп. Ленина, 123 12.813 

просп. Ленина, 124 16.7055 

просп. Ленина, 125 44.3451 

просп. Ленина, 125а 15.1732 

просп. Ленина, 128 17.9513 

просп. Ленина, 128а 31.3118 

просп. Ленина, 130 27.5464 

просп. Ленина, 131 12.9166 

просп. Ленина, 132 37.3897 

просп. Ленина, 132б 3.4924 

просп. Ленина, 133 2.7478 

просп. Ленина, 133а 11.844 

просп. Ленина, 133б 11.2855 

просп. Ленина, 133в 7.0813 

просп. Ленина, 134 4.8445 

просп. Ленина, 135 2.8975 

просп. Ленина, 135а 3.3058 

просп. Ленина, 135б 14.0862 

просп. Ленина, 136 12.1487 

просп. Ленина, 137 7.5381 

просп. Ленина, 137а 3.4086 

просп. Ленина, 137б 4.6383 

просп. Ленина, 138 7.7258 

просп. Ленина, 138а 7.899 

просп. Ленина, 138б 10.6061 

просп. Ленина, 139 4.638 

просп. Ленина, 139а 5.949 

просп. Ленина, 139б 10.3433 

просп. Ленина, 139в 9.8203 

просп. Ленина, 140а 6.6444 

просп. Ленина, 140б 6.6439 

просп. Ленина, 141 5.1342 

просп. Ленина, 141а 12.3275 

просп. Ленина, 141б 0.7781 

просп. Ленина, 141в 1.9396 

просп. Ленина, 141г 1.8621 

просп. Ленина, 141д 40.5838 

просп. Ленина, 142а 4.9186 

просп. Ленина, 142б 13.6755 

просп. Ленина, 143 7.5997 
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просп. Ленина, 144а 19.4942 

просп. Ленина, 146 40.391 

просп. Ленина, 146/1 5.7561 

просп. Ленина, 147 9.0403 

просп. Ленина, 148а 8.003 

просп. Ленина, 150а 1.6379 

просп. Ленина, 150б 0 

просп. Ленина, 152 1.1008 

просп. Ленина, 152а 10.7545 

просп. Ленина, 152б 16.3451 

просп. Ленина, 152в 18.7657 

просп. Ленина, 158 3.3749 

просп. Ленина, 160 1.1008 

просп. Ленина, 160а 235.4635 

просп. Ленина, 162 3.386 

просп. Ленина, 164 8.3385 

просп. Ленина, 41 71.1251 

просп. Ленина, 59а 15.6379 

просп. Ленина, 63 1.5403 

просп. Ленина, 63б 2.1288 

просп. Ленина, 65 1.0102 

просп. Ленина, 65а 0 

просп. Ленина, 65б 10.5229 

просп. Ленина, 70 2.2041 

просп. Ленина, 77г 2.4007 

просп. Ленина, 82 6.4742 

просп. Ленина, 92 31.7929 

просп. Ленина, 94 12.1632 

просп. Ленина, 95 0.831 

просп. Ленина, 96 3.6757 

просп. Ленина, 97 1.0396 

просп. Ленина, 98 0.0933 

просп. Ленина, 98а 100.9618 

просп. Ленина, 99 0.8332 

просп. Ленинградский, 14 20.6093 

просп. Ленинградский, 14а 1.3438 

просп. Ленинградский, 15 6.8469 

просп. Ленинградский, 15а 11.6198 

просп. Ленинградский, 16 5.2976 

просп. Ленинградский, 18 0.576 

просп. Ленинградский, 18а 10.2882 

просп. Ленинградский, 21 7.1936 

просп. Ленинградский, 21а 8.9087 

просп. Ленинградский, 21б 9.5758 

просп. Ленинградский, 21в 1.6289 

просп. Ленинградский, 21г 2.0639 

просп. Ленинградский, 23 2.5089 

просп. Ленинградский, 23а 2.739 

просп. Ленинградский, 23б 2.2698 

просп. Ленинградский, 23в 1.3532 

просп. Ленинградский, 23г 1.4727 

просп. Ленинградский, 24 4.629 

просп. Ленинградский, 24а 7.6024 

просп. Ленинградский, 25 36.9418 
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просп. Ленинградский, 25а 3.2218 

просп. Ленинградский, 25б 2.1777 

просп. Ленинградский, 25в 56.8762 

просп. Ленинградский, 27 1.4547 

просп. Ленинградский, 27а 6.8281 

просп. Ленинградский, 28 7.8464 

просп. Ленинградский, 28а 2.2386 

просп. Ленинградский, 29а 3.8397 

просп. Ленинградский, 30 6.3065 

просп. Ленинградский, 30/1 15.0223 

просп. Ленинградский, 30/2 8.0493 

просп. Ленинградский, 30/3 4.4649 

просп. Ленинградский, 30а 2.96 

просп. Ленинградский, 30б 7.6326 

просп. Ленинградский, 30в 11.6576 

просп. Ленинградский, 31 9.4978 

просп. Ленинградский, 31а 4.0211 

просп. Ленинградский, 32 13.554 

просп. Ленинградский, 32а 11.2316 

просп. Ленинградский, 32б 16.951 

просп. Ленинградский, 33 12.395 

просп. Ленинградский, 34 10.6593 

просп. Ленинградский, 34а 8.2831 

просп. Ленинградский, 34б 20.6892 

просп. Ленинградский, 34в 109.1023 

просп. Ленинградский, 36 14.3694 

просп. Ленинградский, 36а 5.9525 

просп. Ленинградский, 36б 6.8411 

просп. Ленинградский, 36в 25.5586 

просп. Ленинградский, 38 7.7875 

просп. Ленинградский, 38а 44.5622 

просп. Ленинградский, 38б 5.079 

просп. Ленинградский, 38в 39.9423 

просп. Ленинградский, 39 1.6225 

просп. Ленинградский, 39а 22.6929 

просп. Ленинградский, 40 20.674 

просп. Ленинградский, 40а 24.7337 

просп. Ленинградский, 40б 18.8721 

просп. Ленинградский, 40в 13.0086 

просп. Ленинградский, 41 3.5419 

просп. Ленинградский, 41а 46.8768 

просп. Ленинградский, 43 11.6384 

просп. Ленинградский, 45 10.9312 

просп. Ленинградский, 45а 2.4893 

просп. Ленинградский, 45б 4.4288 

просп. Ленинградский, 47 10.9818 

просп. Ленинградский, 47а 1.3552 

просп. Ленинградский, 47б 1.3685 

просп. Ленинградский, 47в 1.3687 

просп. Ленинградский, 47г 10.9592 

просп. Ленинградский, 49 0.5907 

просп. Ленинградский, 49а 0.5913 

просп. Ленинградский, 49б 4.8355 

просп. Молодежный, 10 12.2553 
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просп. Молодежный, 11 26.6003 

просп. Молодежный, 11а 26.5983 

просп. Молодежный, 11б 21.7652 

просп. Молодежный, 11б(Западнее) 0 

просп. Молодежный, 12а 1.1905 

просп. Молодежный, 12б 1.9337 

просп. Молодежный, 12в 0 

просп. Молодежный, 13 62.912 

просп. Молодежный, 13б 6.3479 

просп. Молодежный, 15 8.8526 

просп. Молодежный, 15а 5.9642 

просп. Молодежный, 15Б (стр.64) 20.8181 

просп. Молодежный, 17 8.852 

просп. Молодежный, 20 2.7295 

просп. Молодежный, 27а 2.4663 

просп. Молодежный, 29а 6.2914 

просп. Молодежный, 3 122.4396 

просп. Молодежный, 3а 62.3482 

просп. Молодежный, 4 2.5283 

просп. Молодежный, 4а 9.4267 

просп. Молодежный, 4г 9.5832 

просп. Молодежный, 5 10.0048 

просп. Молодежный, 5а 18.0256 

просп. Молодежный, 6 0.867 

просп. Молодежный, 6а 0 

просп. Молодежный, 7 122.9377 

просп. Молодежный, 7/1 10.0045 

просп. Молодежный, 7б 59.7905 

просп. Молодежный, 7в 9.4 

просп. Молодежный, 7г 9.4 

просп. Молодежный, 8 9.3696 

просп. Молодежный, 9 6.562 

просп. Молодежный, 9/1 8.8528 

просп. Молодежный, 9а 8.8522 

просп. Молодежный, 9б 8.852 

просп. Молодежный, 9в 6.2023 

просп. Молодежный, 9г 3.3253 

просп. Молодежный, стр.70б 2.3255 

просп. Молодежный, стр.70в 1.8193 

просп. Молодежный, стр.70г 1.8538 

просп. Молодежный, стр.70д 5.6017 

просп. Молодежный, стр.70е 0.7877 

просп. Молодежный, стр71б 0.808 

просп. Молодежный, стр71в 0 

просп. Московский, 25а 9.2099 

просп. Московский, 27а 13.9909 

просп. Московский, 29 3.0567 

просп. Московский, 29а 3.5848 

просп. Московский, 3 7.5596 

просп. Московский, 31 23.3272 

просп. Московский, 35 6.8192 

просп. Московский, 35а 47.3045 

просп. Московский, 37 0.1867 

просп. Московский, 39б 5.1527 
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просп. Московский, 39в 15.1596 

просп. Московский, 39г 3.7386 

просп. Московский, 41 8.2042 

просп. Московский, 5 3.9551 

просп. Московский, 7 5.4015 

просп. Московский, 9 6.937 

просп. Московский, 9а 6.5029 

просп. Московский, 9б 7.5862 

просп. Московский, 9в 2.749 

просп. Московский, 9г 7.6628 

просп. Октябрьский, 101 47.1403 

просп. Октябрьский, 101б 13.2099 

просп. Октябрьский, 103 2.7404 

просп. Октябрьский, 36 4.9894 

просп. Октябрьский, 36а 7.8713 

просп. Октябрьский, 36в 7.5688 

просп. Октябрьский, 36г 4.9765 

просп. Октябрьский, 38 9.5002 

просп. Октябрьский, 38а 3.7649 

просп. Октябрьский, 38б 1.7377 

просп. Октябрьский, 38в 0.6233 

просп. Октябрьский, 40 2.3708 

просп. Октябрьский, 40а 4.9593 

просп. Октябрьский, 40б 10.207 

просп. Октябрьский, 42 2.8393 

просп. Октябрьский, 42а 3.4498 

просп. Октябрьский, 44 7.6721 

просп. Октябрьский, 46 1.1762 

просп. Октябрьский, 59 1.9629 

просп. Октябрьский, 61 12.6736 

просп. Октябрьский, 61а 0.0065 

просп. Октябрьский, 61б 0.0429 

просп. Октябрьский, 62 21.4998 

просп. Октябрьский, 63 6.7624 

просп. Октябрьский, 65 6.83 

просп. Октябрьский, 66 67.2671 

просп. Октябрьский, 68 39.1915 

просп. Октябрьский, 68а 16.3227 

просп. Октябрьский, 70 21.6728 

просп. Октябрьский, 70а 23.5383 

просп. Октябрьский, 72 7.4802 

просп. Октябрьский, 74 9.5878 

просп. Октябрьский, 78 7.6695 

просп. Октябрьский, 78а 23.0698 

просп. Октябрьский, 78б 27.1781 

просп. Октябрьский, 78в 7.0112 

просп. Октябрьский, 80 16.6089 

просп. Октябрьский, 80а 5.2793 

просп. Октябрьский, 80б 4.9811 

просп. Октябрьский, 80г 3.6343 

просп. Октябрьский, 81 8.5466 

просп. Октябрьский, 81а 4.2117 

просп. Октябрьский, 81б 8.2069 

просп. Октябрьский, 82 0.5991 
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просп. Октябрьский, 82а 14.9348 

просп. Октябрьский, 83 8.3247 

просп. Октябрьский, 84 5.1471 

просп. Октябрьский, 85 8.9552 

просп. Октябрьский, 85а 13.1206 

просп. Октябрьский, 87 7.3009 

просп. Октябрьский, 89 17.5289 

просп. Октябрьский, 91 4.6953 

просп. Октябрьский, 91а 4.7712 

просп. Октябрьский, 93 9.5863 

просп. Октябрьский, 95 11.6639 

просп. Октябрьский, 97 3.6778 

просп. Октябрьский, 97а 0.6421 

просп. Октябрьский, 99 2.8685 

просп. Октябрьский, 99а 3.3112 

просп. Советский, 30 1.6985 

просп. Советский, 31 5.4557 

просп. Советский, 33 4.2473 

просп. Советский, 34 11.6391 

просп. Советский, 35 6.5145 

просп. Советский, 36 11.7424 

просп. Советский, 37 9.6869 

просп. Советский, 38 8.4879 

просп. Советский, 39 9.6897 

просп. Советский, 40 3.8743 

просп. Советский, 41 2.4696 

просп. Советский, 42 11.6667 

просп. Советский, 43 5.7235 

просп. Советский, 44 11.8476 

просп. Советский, 45 20.029 

просп. Советский, 46 5.1703 

просп. Советский, 47 1.9434 

просп. Советский, 48 19.134 

просп. Советский, 48а 7.519 

просп. Советский, 49 12.2412 

просп. Советский, 50 19.9787 

просп. Советский, 51 23.7157 

просп. Советский, 52 5.7191 

просп. Советский, 55 2.9592 

просп. Советский, 56 8.0322 

просп. Советский, 57 4.8293 

просп. Советский, 59 12.0212 

просп. Советский, 61 7.8691 

просп. Советский, 62 2.5365 

просп. Советский, 63 12.4071 

просп. Советский, 63а 0.3421 

просп. Советский, 65 12.2868 

просп. Советский, 67 21.0275 

просп. Советский, 68 5.4521 

просп. Советский, 69 2.9134 

просп. Советский, 70 5.9145 

просп. Химиков, 10б 14.7049 

просп. Химиков, 12 7.1076 

просп. Химиков, 12а 1.9395 
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просп. Химиков, 14 5.9709 

просп. Химиков, 14а 1.3982 

просп. Химиков, 14б 13.5573 

просп. Химиков, 15 20.4388 

просп. Химиков, 16 15.511 

просп. Химиков, 16а 1.5688 

просп. Химиков, 17 3.3179 

просп. Химиков, 19 8.5347 

просп. Химиков, 19а 3.9203 

просп. Химиков, 19б 1.57 

просп. Химиков, 19в 22.2059 

просп. Химиков, 19г 2.0212 

просп. Химиков, 20 24.3225 

просп. Химиков, 21 7.7132 

просп. Химиков, 22 12.0979 

просп. Химиков, 23 9.134 

просп. Химиков, 23а 20.6957 

просп. Химиков, 24 1.634 

просп. Химиков, 24а 3.7965 

просп. Химиков, 24б 7.53 

просп. Химиков, 24в 1.2241 

просп. Химиков, 25 11.5468 

просп. Химиков, 26 0.974 

просп. Химиков, 26а 7.9698 

просп. Химиков, 43 9.8353 

просп. Химиков, 43а 13.8728 

просп. Химиков, 43б 18.2213 

просп. Химиков, 43в 9.4372 

просп.Советский,63 15.9691 

Проходная 7.5811 

Проходная "Саванна" 1.4109 

Пчелобаза, 12 9.5863 

Пчелобаза, 13 6.3457 

Пчелобаза, 14 9.6326 

Пчелобаза, 16 8.8615 

Пчелобаза, 19 7.2491 

Рем.зона "Автомобилист" 22.2501 

Склад 24.6904 

Склад №4 27.5065 

Склад КАРЗ 5.0693 

Станционная, 4 3.4536 

СТО "Тойота Центр" 20.7714 

стр. 68г 3.0692 

стр.34 тех.усл. 28.6708 

стр.36 тех.усл. 14.6755 

стр.37а 19.2314 

стр.62 жил.дом тех.усл. 11.8482 

стр.63 33.6905 

стр.65 19.8689 

стр.73, 74 школа тех.усл. 7.2482 

Тир 19.7272 

ТЦ 3.0348 

Угольный склад №2 6.3987 

ул Весенняя, 11 6.9956 
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ул Весенняя, 13 2.6579 

ул Карболитовская, 18 4.8518 

ул Карболитовская, 20 1.0549 

ул. 1-я Линия, 10 2.67 

ул. 1-я Линия, 10а 1.2978 

ул. 1-я Линия, 14 12.7287 

ул. 1-я Линия, 2 117.0152 

ул. 1-я Линия, 2а 1.3492 

ул. 1-я Линия, 2б 1.5097 

ул. 1-я Линия, 2в 2.1045 

ул. 1-я Линия, 4 421.2294 

ул. 1-я Линия, 6 4.7372 

ул. 1-я Линия, 6а 10.1701 

ул. 1-я Линия, 8 0.9451 

ул. 20-я Заречная, 51а 7.4285 

ул. 2-я Заречная 3 3.0631 

ул. 2-я Заречная 3А 8.5134 

ул. 2-я Заречная 3А (19) 0.0638 

ул. 2-я Заречная 5 11.7011 

ул. 2-я Заречная 5а 4.8493 

ул. 2-я Заречная 7 0.6636 

ул. 2-я Заречная 9а 1.3994 

ул. 2-я Заречная, 2 16.2924 

ул. 2-я Заречная, 4 31.4666 

ул. 2-я Заречная, 6 4.4887 

ул. 2-я Заречная, 8 15.9216 

ул. 2-я Камышинская, 2а 0.4255 

ул. 3-я Линия, 12 85.0173 

ул. 3-я Цветочная, 17 8.6598 

ул. 4-я Камышинская.27 6.6827 

ул. 4-я Цветочная, 15 110.3253 

ул. 50 лет Октября, 1 2.3234 

ул. 50 лет Октября, 10 2.1691 

ул. 50 лет Октября, 10 Корпус 1. Хирургический 10.0589 

ул. 50 лет Октября, 10 Корпус 2 2.6902 

ул. 50 лет Октября, 10 Корпус 3. Терапевтический 8.5915 

ул. 50 лет Октября, 11 19.9595 

ул. 50 лет Октября, 12 0.5887 

ул. 50 лет Октября, 12а 0.8789 

ул. 50 лет Октября, 13 1.0719 

ул. 50 лет Октября, 14 0 

ул. 50 лет Октября, 15 1.1588 

ул. 50 лет Октября, 16 6.6132 

ул. 50 лет Октября, 17 2.0666 

ул. 50 лет Октября, 18 4.273 

ул. 50 лет Октября, 19 1.0143 

ул. 50 лет Октября, 21 1.1588 

ул. 50 лет Октября, 21а 4.0852 

ул. 50 лет Октября, 22 45.6511 

ул. 50 лет Октября, 23 1.1298 

ул. 50 лет Октября, 24 13.3813 

ул. 50 лет Октября, 24а 10.2311 

ул. 50 лет Октября, 25 4.0757 

ул. 50 лет Октября, 26 6.2908 
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ул. 50 лет Октября, 26а 9.3258 

ул. 50 лет Октября, 27 1.752 

ул. 50 лет Октября, 28 25.8315 

ул. 50 лет Октября, 30 5.9749 

ул. 50 лет Октября, 30а 7.8823 

ул. 50 лет Октября, 32 7.6966 

ул. 50 лет Октября, 32а 5.8833 

ул. 50 лет Октября, 4 1.6507 

ул. 50 лет Октября, 6 1.5814 

ул. 50 лет Октября, 7 3.0858 

ул. 50 лет Октября, 8 2.9068 

ул. 50 лет Октября, 9 5.6395 

ул. 5-я Линия, 4 0 

ул. 9 января, 1 10.0188 

ул. 9 января, 1в 7.7976 

ул. 9 января, 2в 4.5055 

ул. 9-е января, 10 5.3094 

ул. 9-е января, 12 3.0533 

ул. 9-е января, 2 4.1503 

ул. 9-е января, 2а 11.6266 

ул. 9-е января, 2б 6.9943 

ул. 9-е января, 4 11.1809 

ул. 9-е января, 4а 6.5579 

ул. 9-е января, 6 4.9549 

ул. 9-е января, 6а 36.4378 

ул. 9-е января, 8 4.5225 

ул. Агеева, 1 7.1402 

ул. Агеева, 10 1.8973 

ул. Агеева, 11 9.1288 

ул. Агеева, 12 17.3479 

ул. Агеева, 2 10.0072 

ул. Агеева, 3 6.9563 

ул. Агеева, 4 6.1175 

ул. Агеева, 5 7.672 

ул. Агеева, 6 3.0955 

ул. Агеева, 6а 3.3539 

ул. Агеева, 7 13.6009 

ул. Агеева, 8 5.5826 

ул. Агеева, 9 4.5342 

ул. Апрельская, 52а 13.9628 

ул. Арочная, 12 9.1552 

ул. Арочная, 13 11.9746 

ул. Арочная, 18 6.2098 

ул. Арочная, 19 12.1429 

ул. Арочная, 21а 5.2777 

ул. Арочная, 33 1.1201 

ул. Арочная, 37 2.5344 

ул. Арочная, 39 4.4247 

ул. Арочная, 4 13.4503 

ул. Арочная, 41 17.3196 

ул. Арочная, 41а 2.4437 

ул. Базовая, 10 62.8983 

ул. Базовая, 12 0 

ул. Базовая, 12а 6.8334 



383 

ул. Базовая, 14 6.8295 

ул. Базовая, 14а 6.8315 

ул. Базовая, 16 7.1928 

ул. Базовая, 18 7.567 

ул. Базовая, 18а 27.6255 

ул. Базовая, 2 29.2703 

ул. Базовая, 2а 35.4817 

ул. Базовая, 4 11.8276 

ул. Базовая, 4а 4.7257 

ул. Базовая, 6 34.733 

ул. Базовая, 8 20.6078 

ул. Баумана. 59 8.58 

ул. Бийская, 37 1.1319 

ул. Боброва, 1 11.6459 

ул. Боброва, 3 12.3873 

ул. Большевистская, 2 1.9314 

ул. Большевитская 3.506 

ул. Буденного 9.9487 

ул. Буденого, 23 26.8923 

ул. Буденого, 25 17.8374 

ул. Буденого, 33 20.3621 

ул. Васильева, 11 10.8872 

ул. Васильева, 2 7.8101 

ул. Васильева, 20а 45.6253 

ул. Васильева, 20б 1.0409 

ул. Васильева, 7 7.8541 

ул. Васильева, 9 4.0385 

ул. Веры Волошиной, 10 74.7621 

ул. Веры Волошиной, 11 14.0918 

ул. Веры Волошиной, 11а 14.335 

ул. Веры Волошиной, 12 6.9487 

ул. Веры Волошиной, 13 10.9533 

ул. Веры Волошиной, 13а 7.9421 

ул. Веры Волошиной, 13б 10.8211 

ул. Веры Волошиной, 14 6.827 

ул. Веры Волошиной, 15 14.026 

ул. Веры Волошиной, 15а 7.9484 

ул. Веры Волошиной, 16 18.9256 

ул. Веры Волошиной, 18 2.8849 

ул. Веры Волошиной, 1а 8.0842 

ул. Веры Волошиной, 20 5.2727 

ул. Веры Волошиной, 20а 2.8848 

ул. Веры Волошиной, 21 7.8116 

ул. Веры Волошиной, 22 3.7447 

ул. Веры Волошиной, 25 20.176 

ул. Веры Волошиной, 25а 24.1831 

ул. Веры Волошиной, 26 16.1983 

ул. Веры Волошиной, 27 7.3969 

ул. Веры Волошиной, 27а 11.455 

ул. Веры Волошиной, 28 26.9381 

ул. Веры Волошиной, 28а 4.5999 

ул. Веры Волошиной, 28б 14.0139 

ул. Веры Волошиной, 29 24.2325 

ул. Веры Волошиной, 29а 3.0972 
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ул. Веры Волошиной, 3 29.0967 

ул. Веры Волошиной, 30 7.2852 

ул. Веры Волошиной, 31 16.6931 

ул. Веры Волошиной, 31а 7.7224 

ул. Веры Волошиной, 33 24.656 

ул. Веры Волошиной, 4 11.1287 

ул. Веры Волошиной, 5 7.1579 

ул. Веры Волошиной, 5а 27.2983 

ул. Веры Волошиной, 6 5.1821 

ул. Веры Волошиной, 7 18.9412 

ул. Веры Волошиной, 7а 11.8735 

ул. Веры Волошиной, 8 14.0049 

ул. Весенняя, 1 2.9289 

ул. Весенняя, 10 9.9661 

ул. Весенняя, 11а 1.4752 

ул. Весенняя, 13а 12.1594 

ул. Весенняя, 13б 0 

ул. Весенняя, 14 2.9609 

ул. Весенняя, 15 2.6676 

ул. Весенняя, 16 8.0869 

ул. Весенняя, 17 5.9179 

ул. Весенняя, 18 4.1628 

ул. Весенняя, 19 6.2497 

ул. Весенняя, 19а 1.1298 

ул. Весенняя, 2 10.0187 

ул. Весенняя, 20 12.9779 

ул. Весенняя, 21 49.7729 

ул. Весенняя, 21а 13.1225 

ул. Весенняя, 22 13.885 

ул. Весенняя, 23 8.7195 

ул. Весенняя, 24 2.1239 

ул. Весенняя, 24а 1.1588 

ул. Весенняя, 25 4.2951 

ул. Весенняя, 26 3.5305 

ул. Весенняя, 27 15.0565 

ул. Весенняя, 28 19.3558 

ул. Весенняя, 5 9.0148 

ул. Весенняя, 5а 3.068 

ул. Весенняя, 6 7.0413 

ул. Весенняя, 6а 1.8975 

ул. Весенняя, 7 16.0704 

ул. Весенняя, 8 7.4177 

ул. Весенняя, 9а 21.5441 

ул. Волгоградская, 14 30.6496 

ул. Волгоградская, 15 4.8834 

ул. Волгоградская, 16 13.0652 

ул. Волгоградская, 17 8.8327 

ул. Волгоградская, 18 24.6656 

ул. Волгоградская, 20 72.4621 

ул. Волгоградская, 21 4.3461 

ул. Волгоградская, 21а 7.1162 

ул. Волгоградская, 23 3.4729 

ул. Волгоградская, 23а 6.0635 

ул. Волгоградская, 24 12.7707 
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ул. Волгоградская, 24а 12.7724 

ул. Волгоградская, 24б 1.9549 

ул. Волгоградская, 25 2.6286 

ул. Волгоградская, 26 1.9773 

ул. Волгоградская, 26а 39.0091 

ул. Волгоградская, 26б 19.272 

ул. Волгоградская, 27 4.8042 

ул. Волгоградская, 28 27.1343 

ул. Волгоградская, 28а 64.2576 

ул. Волгоградская, 28б 16.71 

ул. Волгоградская, 28в 12.7707 

ул. Волгоградская, 29 5.073 

ул. Волгоградская, 29а 4.6457 

ул. Волгоградская, 3 2.4665 

ул. Волгоградская, 30 39.53 

ул. Волгоградская, 30а 7.9421 

ул. Волгоградская, 31 8.5462 

ул. Волгоградская, 31а 10.7026 

ул. Волгоградская, 32 14.198 

ул. Волгоградская, 32а 12.0856 

ул. Волгоградская, 32б 9.0282 

ул. Волгоградская, 32в 14.1983 

ул. Волгоградская, 33 1.3872 

ул. Волгоградская, 34 66.3663 

ул. Волгоградская, 34а 7.2371 

ул. Волгоградская, 34б 2.7704 

ул. Волгоградская, 34в 10.4527 

ул. Волгоградская, 35 14.6766 

ул. Волгоградская, 36 14.2023 

ул. Волгоградская, 37 14.5021 

ул. Волгоградская, 39 0.9185 

ул. Волгоградская, 39а 0.8351 

ул. Волгоградская, 4 54.0027 

ул. Волгоградская, 41 5.1192 

ул. Волгоградская, 43 2.6985 

ул. Волгоградская, 43а 11.5669 

ул. Волгоградская, 43б 12.6208 

ул. Волгоградская, 4а 22.4631 

ул. Волгоградская, 6 5.6289 

ул. Волгоградская, 8 37.7794 

ул. Волгоградская, 9а 0 

ул. Волгоградсякая, 11 7.2798 

ул. Волгоградсякая, 13 11.3584 

ул. Волгоградсякая, 9 6.1974 

ул. Володарского, 10 0.5419 

ул. Володарского, 11 10.9876 

ул. Володарского, 12 13.559 

ул. Володарского, 14 7.1244 

ул. Володарского, 15 7.5221 

ул. Володарского, 16 14.4685 

ул. Володарского, 18 7.5647 

ул. Володарского, 18б 10.4064 

ул. Володарского, 19 7.7205 

ул. Володарского, 27 7.5669 
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ул. Володарского, 4 9.6941 

ул. Володарского, 5 11.705 

ул. Волошиной, 37 11.9053 

ул. Волошиной, 39 0.9733 

ул. Волошиной, 41 0.6305 

ул. Волошиной, 41/1 63.5896 

ул. Волошиной, 41а 10.7138 

ул. Волошиной, 41б 13.8711 

ул. Волошиной, 43 12.693 

ул. Волошиной, 43 Д/к 240 73.3028 

ул. Волошиной, 45 6.8604 

ул. Волошиной, 45а 29.3329 

ул. Волошиной, 47 8.3661 

ул. Ворошилова, 7.23 

ул. Ворошилова, 1 19.6506 

ул. Ворошилова, 10 19.9735 

ул. Ворошилова, 10б 12.1439 

ул. Ворошилова, 11 7.7852 

ул. Ворошилова, 11а 2.7256 

ул. Ворошилова, 11б 57.5127 

ул. Ворошилова, 11г 10.1761 

ул. Ворошилова, 12 7.5248 

ул. Ворошилова, 14 10.6421 

ул. Ворошилова, 14а 16.9875 

ул. Ворошилова, 16 13.8433 

ул. Ворошилова, 16а 7.2268 

ул. Ворошилова, 17 7.6808 

ул. Ворошилова, 17а 4.6199 

ул. Ворошилова, 18 19.8566 

ул. Ворошилова, 18а 4.6621 

ул. Ворошилова, 18б 6.4368 

ул. Ворошилова, 18в 1.4102 

ул. Ворошилова, 18г 1.1267 

ул. Ворошилова, 18д 49.3034 

ул. Ворошилова, 19а 12.5243 

ул. Ворошилова, 1а 11.8828 

ул. Ворошилова, 1б 14.0043 

ул. Ворошилова, 1в 28.5975 

ул. Ворошилова, 2 12.9177 

ул. Ворошилова, 20 6.9205 

ул. Ворошилова, 21 8.894 

ул. Ворошилова, 22а (мед. акад 14.3493 

ул. Ворошилова, 24а 22.0773 

ул. Ворошилова, 24б 8.325 

ул. Ворошилова, 24в 15.2595 

ул. Ворошилова, 25 48.1976 

ул. Ворошилова, 2а 4.3566 

ул. Ворошилова, 3 12.9173 

ул. Ворошилова, 30 13.9818 

ул. Ворошилова, 3а 12.9163 

ул. Ворошилова, 3б 4.5143 

ул. Ворошилова, 4 61.5115 

ул. Ворошилова, 40 11.5727 

ул. Ворошилова, 4а 12.2949 
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ул. Ворошилова, 4б 25.8109 

ул. Ворошилова, 5 22.5947 

ул. Ворошилова, 5а 23.6888 

ул. Ворошилова, 5б 11.2071 

ул. Ворошилова, 6 12.2071 

ул. Ворошилова, 6а 22.5409 

ул. Ворошилова, 6б 8.2007 

ул. Ворошилова, 7 5.5847 

ул. Ворошилова, 7а 44.6258 

ул. Ворошилова, 7б 4.9156 

ул. Ворошилова, 8 13.8492 

ул. Ворошилова, 8а 7.0819 

ул. Ворошилова, 9 19.6465 

ул. Ворошилова, 9а 6.0645 

ул. Ворошилова, 9б 9.7399 

ул. Ворошилова, 9в 2.7481 

ул. Гагарина, 105а 2.6796 

ул. Гагарина, 110 2.9774 

ул. Гагарина, 114 5.0049 

ул. Гагарина, 116 6.9977 

ул. Гагарина, 118 9.3909 

ул. Гагарина, 120 3.4024 

ул. Гагарина, 122 2.5747 

ул. Гагарина, 124 12.5112 

ул. Гагарина, 128 5.2723 

ул. Гагарина, 130 11.6216 

ул. Гагарина, 132 11.6354 

ул. Гагарина, 134 12.4084 

ул. Гагарина, 134а 22.4443 

ул. Гагарина, 136 5.2486 

ул. Гагарина, 138 6.0155 

ул. Гагарина, 140 6.9525 

ул. Гагарина, 141 5.7925 

ул. Гагарина, 142 4.9074 

ул. Гагарина, 143 2.8989 

ул. Гагарина, 144 4.8782 

ул. Гагарина, 145 17.4938 

ул. Гагарина, 146 26.0744 

ул. Гагарина, 147 0.5926 

ул. Гагарина, 148 0.9935 

ул. Гагарина, 149 2.0614 

ул. Гагарина, 150 5.3724 

ул. Гагарина, 151 10.4901 

ул. Гагарина, 153 6.6085 

ул. Гагарина, 155 5.6827 

ул. Гагарина, 157 10.7683 

ул. Гагарина, 159 3.0398 

ул. Гагарина, 159а 27.175 

ул. Гагарина, 47 14.0939 

ул. Гагарина, 49 2.0164 

ул. Гагарина, 51 0 

ул. Гагарина, 51а 41.7852 

ул. Гагарина, 61 1.275 

ул. Гвардейская, 60а 0 
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ул. Гвардейская, 64 0 

ул. Гвардейская, 67 4.7812 

ул. Гвардейская, 72 2.6631 

ул. Гвардейская, 74 1.1295 

ул. Гвардеская, 76а 28.3698 

ул. Глинки 7.8479 

ул. Глинки, 3 0.5614 

ул. Глинки, 5 0.75 

ул. Дарвина, 2 19.0518 

ул. Дарвина, 3 18.2113 

ул. Дарвина, 3а 46.6984 

ул. Дарвина, 4 146.1374 

ул. Дарвина, 5 7.5029 

ул. Дарвина, 6 15.2496 

ул. Дарвина, 7 10.772 

ул. Дарвина, 8 9.4491 

ул. Дарвина, 9 10.2014 

ул. Двужильного, 10 7.9841 

ул. Двужильного, 10а 11.2754 

ул. Двужильного, 12 11.0962 

ул. Двужильного, 12а 14.4502 

ул. Двужильного, 12б 2.0514 

ул. Двужильного, 14 6.802 

ул. Двужильного, 16а 41.0976 

ул. Двужильного, 22 6.2865 

ул. Двужильного, 24/1, 24/2 0.3478 

ул. Двужильного, 26 0.78 

ул. Двужильного, 32 Чибис 11.8865 

ул. Двужильного, 32/1 9.932 

ул. Двужильного, 32/2 8.7893 

ул. Двужильного, 32а 10.6226 

ул. Двужильного, 32б 11.9305 

ул. Двужильного, 36 17.4186 

ул. Двужильного, 36а 7.0331 

ул. Двужильного.13 26.4099 

ул. Демьяна Бедного, 1 8.6272 

ул. Демьяна Бедного, 11 1.6665 

ул. Демьяна Бедного, 13 1.2459 

ул. Демьяна Бедного, 15 1.8377 

ул. Демьяна Бедного, 3 2.1247 

ул. Демьяна Бедного, 4 1.7521 

ул. Демьяна Бедного, 4а 1.1587 

ул. Демьяна Бедного, 5 3.2605 

ул. Демьяна Бедного, 5а 2.1243 

ул. Демьяна Бедного, 7 10.2864 

ул. Демьяна Бедного, 8 1.1298 

ул. Дзержинского, 1 0.8272 

ул. Дзержинского, 10 5.5646 

ул. Дзержинского, 11 14.0822 

ул. Дзержинского, 12 5.474 

ул. Дзержинского, 13 16.8822 

ул. Дзержинского, 14 1.9337 

ул. Дзержинского, 16 3.6033 

ул. Дзержинского, 16а 2.7377 
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ул. Дзержинского, 18 2.7303 

ул. Дзержинского, 18а 3.7273 

ул. Дзержинского, 19 1.2253 

ул. Дзержинского, 2 1.8674 

ул. Дзержинского, 20 2.3686 

ул. Дзержинского, 21 2.9761 

ул. Дзержинского, 23 15.5432 

ул. Дзержинского, 23а 10.6947 

ул. Дзержинского, 25 6.9467 

ул. Дзержинского, 25б 5.5889 

ул. Дзержинского, 27 10.6814 

ул. Дзержинского, 29 1.7816 

ул. Дзержинского, 29а 4.7557 

ул. Дзержинского, 29б 3.5245 

ул. Дзержинского, 2а 9.9802 

ул. Дзержинского, 2б 10.5473 

ул. Дзержинского, 3 0.5887 

ул. Дзержинского, 4 2.5523 

ул. Дзержинского, 4а 3.9689 

ул. Дзержинского, 4б 12.107 

ул. Дзержинского, 5 1.8944 

ул. Дзержинского, 5а 1.1299 

ул. Дзержинского, 6 1.0034 

ул. Дзержинского, 7 1.666 

ул. Дзержинского, 8 2.6981 

ул. Дзержинского, 9 10.2656 

ул. Дзержинского, 9а 1.13 

ул. Дзержинского, 9б 36.2265 

ул. Докучаева, 1 8.0999 

ул. Докучаева, 10 2.003 

ул. Докучаева, 12 2.7814 

ул. Докучаева, 16 2.6892 

ул. Докучаева, 1а 8.1058 

ул. Дружбы, 1 11.8499 

ул. Дружбы, 17 7.3517 

ул. Дружбы, 1а 27.9132 

ул. Дружбы, 1б 6.86 

ул. Дружбы, 27а 7.7252 

ул. Дружбы, 3 (стр.26) 7.2242 

ул. Дружбы, 3 (стр.26а) 0 

ул. Дружбы, 31а 7.1755 

ул. Дружбы, 33 3.5035 

ул. Дружбы, 35 21.0302 

ул. Дружбы, 35а 13.0817 

ул. Дружбы, 35б 19.3221 

ул. Дружбы, 3а (стр.27) 7.2239 

ул. Дружбы, 3а (стр.27а) 7.0568 

ул. Дружбы, 3б 0.9875 

ул. Дружбы, 5 7.5233 

ул. Дружбы, 9/2 7.4042 

ул. Ермака, 2 9.2716 

ул. Ермака, 3а 5.4226 

ул. Ермака, 5 11.977 

ул. Ермака, 7 9.9687 
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ул. Железнякова, 10 7.1242 

ул. Железнякова, 17а 4.7632 

ул. Железнякова, 3 17.9393 

ул. Железнякова, 4 19.1088 

ул. Железнякова, 5 14.2907 

ул. Железнякова, 6 1.4051 

ул. Железнякова, 9 1.0659 

ул. Жукова,9 3.0819 

ул. Жуковского, 3 5.5163 

ул. Заузелкова,2 4.0478 

ул. Заузелкова,3 1.374 

ул. Заузелкова,5 1.2255 

ул. Иркутская, 34 1.0719 

ул. Иркутская, 36 1.2169 

ул. Иркутская, 38 13.0207 

ул. Иркутская, 39 1.752 

ул. Иркутская, 68 11.1221 

ул. Кавалерийская, 76 11.2135 

ул. Калинина, 1 2.2423 

ул. Калинина, 3 1.5547 

ул. Калинина, 4 47.0836 

ул. Калинина, 5 22.013 

ул. Калинина, 7 8.035 

ул. Калинина, 9 1.1245 

ул. Камышинская, 2а 0.222 

ул. Карболитовская, 13 5.2616 

ул. Карболитовская, 15 14.6878 

ул. Карболитовская, 5 12.5365 

ул. Карболитовская, 7 143.5638 

ул. Карболитовская, 9 7.9865 

ул. Карболитовская, 9а 30.4115 

ул. Кирова, 11 15.4213 

ул. Кирова, 12 4.7442 

ул. Кирова, 13 49.0103 

ул. Кирова, 14 5.8948 

ул. Кирова, 16 3.7245 

ул. Кирова, 17 23.5311 

ул. Кирова, 18 21.6565 

ул. Кирова, 19 73.6135 

ул. Кирова, 23 12.0681 

ул. Кирова, 25 0 

ул. Кирова, 26 14.7349 

ул. Кирова, 27 2.3756 

ул. Кирова, 28 2.1818 

ул. Кирова, 28а 1.0721 

ул. Кирова, 30 15.5791 

ул. Кирова, 30а 13.7942 

ул. Кирова, 32 11.4601 

ул. Кирова, 32а 15.2154 

ул. Кирова, 34 9.0074 

ул. Кирова, 36 12.5637 

ул. Кирова, 37 10.4115 

ул. Кирова, 38 3.3023 

ул. Кирова, 4 6.3379 
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ул. Кирова, 4 (теремок) 23.8055 

ул. Кирова, 4 (туалет) 9.0301 

ул. Кирова, 40 1.9885 

ул. Кирова, 41 12.4339 

ул. Кирова, 45 25.5144 

ул. Кирова, 49 2.4644 

ул. Кирова, 4а 11.1405 

ул. Кирова, 51 1.1224 

ул. Кирова, 53 6.6236 

ул. Кирова, 55 1.1226 

ул. Кирова, 57 4.0312 

ул. Кирова, 9 7.215 

ул. Клары Цеткин, 100 4.608 

ул. Клары Цеткин, 118 20.8888 

ул. Клары Цеткин, 118/1 37.1138 

ул. Клары Цеткин, 120 50.8938 

ул. Клары Цеткин, 120/1 2.0394 

ул. Клары Цеткин, 58 4.6521 

ул. Коломейцева, 1 13.2907 

ул. Коломейцева, 10 6.0742 

ул. Коломейцева, 15а 1.6277 

ул. Коломейцева, 3 1.6274 

ул. Коломейцева, 4 9.6385 

ул. Коломейцева, 5 5.1949 

ул. Коломейцева, 6 2.3727 

ул. Коломейцева, 7 5.6627 

ул. Коломейцева, 8 9.5005 

ул. Коломейцева, 8а 9.661 

ул. Коммунистическая, 106 48.4483 

ул. Коммунистическая, 109 4.1554 

ул. Коммунистическая, 110 24.5815 

ул. Коммунистическая, 112 1.6732 

ул. Коммунистическая, 118 17.2195 

ул. Коммунистическая, 118а 15.2257 

ул. Коммунистическая, 119 9.0093 

ул. Коммунистическая, 120 21.1856 

ул. Коммунистическая, 122 17.2163 

ул. Коммунистическая, 124 17.2311 

ул. Коммунистическая, 125а 7.1379 

ул. Коммунистическая, 127 2.9645 

ул. Коммунистическая, 128 129.4182 

ул. Коммунистическая, 133 5.8923 

ул. Коммунистическая, 14 39.7681 

ул. Коммунистическая, 88 17.9327 

ул. Коммунистическая, 90 13.5045 

ул. Коммунистическая, 94 1.0842 

ул. Космическая, 1 7.8647 

ул. Космическая, 11 22.4377 

ул. Космическая, 12 89.9035 

ул. Космическая, 13 21.5004 

ул. Космическая, 14 11.5192 

ул. Космическая, 14а 22.3373 

ул. Космическая, 15 13.5292 

ул. Космическая, 16 19.0624 
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ул. Космическая, 16/1 8.8996 

ул. Космическая, 16а 11.7628 

ул. Космическая, 16б 9.2782 

ул. Космическая, 16в 10.4817 

ул. Космическая, 16г 10.8628 

ул. Космическая, 17 9.9396 

ул. Космическая, 18 45.591 

ул. Космическая, 18а 13.637 

ул. Космическая, 1а 0.4069 

ул. Космическая, 1б 11.5312 

ул. Космическая, 21 9.0028 

ул. Космическая, 21а 1.6228 

ул. Космическая, 22а 41.1296 

ул. Космическая, 24 13.8959 

ул. Космическая, 24а 16.0606 

ул. Космическая, 25 12.7904 

ул. Космическая, 27 12.6209 

ул. Космическая, 29 8.3674 

ул. Космическая, 29а 7.287 

ул. Космическая, 31 3.2283 

ул. Космическая, 33 12.5032 

ул. Космическая, 35 13.4544 

ул. Космическая, 37 10.9202 

ул. Космическая, 3а 11.5053 

ул. Космическая, 3б 0.588 

ул. Космическая, 4 7.045 

ул. Космическая, 4/1 7.6392 

ул. Космическая, 4а 143.9105 

ул. Космическая, 5 0 

ул. Космическая, 5а 7.5766 

ул. Космическая, 6 0.5785 

ул. Космическая, 6а 0.5204 

ул. Космическая, 7 6.7408 

ул. Космическая, 8 10.5573 

ул. Космическая, 8а 0.3673 

ул. Космическая, 9 6.7335 

ул. Космическая, 9а 16.1039 

ул. Котовского, 6 1.3672 

ул. Котовского, 8 1.943 

ул. Красная 4/1 43.7894 

ул. Красная, 10 2.899 

ул. Красная, 10а 3.3147 

ул. Красная, 10б 4.5472 

ул. Красная, 11 9.9547 

ул. Красная, 12 5.2747 

ул. Красная, 12а 3.089 

ул. Красная, 13 7.0985 

ул. Красная, 14 11.9047 

ул. Красная, 14а 3.8241 

ул. Красная, 15 16.7041 

ул. Красная, 16 4.6301 

ул. Красная, 18 3.3029 

ул. Красная, 19 5.4776 

ул. Красная, 19а 6.4098 
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ул. Красная, 2 0.3075 

ул. Красная, 20 5.1607 

ул. Красная, 21 7.762 

ул. Красная, 22 1.2353 

ул. Красная, 23 7.3557 

ул. Красная, 23б 12.4997 

ул. Красная, 24 5.9362 

ул. Красная, 25 6.3763 

ул. Красная, 27 4.6881 

ул. Красная, 2б 6.6666 

ул. Красная, 3 4.8192 

ул. Красная, 4 5.7961 

ул. Красная, 5 4.2327 

ул. Красная, 6 47.8518 

ул. Красная, 7 10.8838 

ул. Красная, 8 66.5912 

ул. Красная, 9 16.6535 

ул. Красноармейская, 101 7.3857 

ул. Красноармейская, 103 19.9317 

ул. Красноармейская, 105 12.8285 

ул. Красноармейская, 112 2.2213 

ул. Красноармейская, 114 4.8601 

ул. Красноармейская, 115 1.0154 

ул. Красноармейская, 116 9.8434 

ул. Красноармейская, 117 1.6663 

ул. Красноармейская, 117а 1.072 

ул. Красноармейская, 118 8.1762 

ул. Красноармейская, 120 3.9565 

ул. Красноармейская, 121 12.2107 

ул. Красноармейская, 121а 13.1609 

ул. Красноармейская, 122 1.1877 

ул. Красноармейская, 123 5.8752 

ул. Красноармейская, 123а 25.4882 

ул. Красноармейская, 124 3.228 

ул. Красноармейская, 124а 5.5794 

ул. Красноармейская, 125 9.1677 

ул. Красноармейская, 127 5.5421 

ул. Красноармейская, 128 1.7805 

ул. Красноармейская, 128а 1.2169 

ул. Красноармейская, 128б 1.0719 

ул. Красноармейская, 129 7.6801 

ул. Красноармейская, 132 27.4302 

ул. Красноармейская, 132а 20.7607 

ул. Красноармейская, 134 8.4815 

ул. Красноармейская, 134а 20.9753 

ул. Красноармейская, 135 10.4693 

ул. Красноармейская, 136 7.1214 

ул. Красноармейская, 137 7.5713 

ул. Красноармейская, 137а 7.7448 

ул. Красноармейская, 138 16.1655 

ул. Красноармейская, 139 7.2192 

ул. Красноармейская, 140 35.5378 

ул. Красноармейская, 142 3.4485 

ул. Красноармейская, 142а 14.5457 
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ул. Красноармейская, 144 10.4542 

ул. Красноармейская, 80 4.241 

ул. Красноармейская, 82 4.2397 

ул. Красноармейская, 93 2.8995 

ул. Красноармейская, 95 5.8406 

ул. Красноармейская, 95а 23.9479 

ул. Красноармейская, 97 11.4124 

ул. Красноармейская, 97а 18.2014 

ул. Красноармейская, 99 7.5491 

ул. Красноармейская, 99а 18.8462 

ул. Кузбасская, 1 2.0388 

ул. Кузбасская, 10 9.6182 

ул. Кузбасская, 10а 12.0538 

ул. Кузбасская, 18 2.8036 

ул. Кузбасская, 20 12.063 

ул. Кузбасская, 28а 1.8956 

ул. Кузбасская, 28б 1.7159 

ул. Кузбасская, 29 15.03 

ул. Кузбасская, 29а 10.0224 

ул. Кузбасская, 31 10.9463 

ул. Кузбасская, 33 29.5833 

ул. Кузбасская, 33а 82.5946 

ул. Кузбасская, 37 71.3127 

ул. Кузбасская, 37а 0.6971 

ул. Кузбасская, 6 9.5413 

ул. Ленина, 111в 13.2623 

ул. Луговая, 59 1.1136 

ул. Луговая, 65 0.6703 

ул. Луначарского, 35 6.0673 

ул. Марковцева, 10 7.2379 

ул. Марковцева, 12 65.812 

ул. Марковцева, 12/1 7.7981 

ул. Марковцева, 12а 24.3924 

ул. Марковцева, 12б 38.3481 

ул. Марковцева, 14 15.2716 

ул. Марковцева, 14а 3.1622 

ул. Марковцева, 14б 1.0123 

ул. Марковцева, 14в 2.731 

ул. Марковцева, 16 2.7046 

ул. Марковцева, 16а 5.3312 

ул. Марковцева, 18 2.9346 

ул. Марковцева, 20б 24.6916 

ул. Марковцева, 22 20.4532 

ул. Марковцева, 22а 52.8012 

ул. Марковцева, 22б 17.0093 

ул. Марковцева, 24 5.1669 

ул. Марковцева, 24а 5.3224 

ул. Марковцева, 3 23.0156 

ул. Марковцева, 5 13.9658 

ул. Марковцева, 8 5.8425 

ул. Мартемьянова, 64 2.2113 

ул. Мартемьянова, 66 3.1306 

ул. Мартемьянова, 66а 2.8025 

ул. Мартемьянова, 68 2.8062 
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ул. Мартемьянова, 70 2.9577 

ул. Мартемьянова, 72 1.293 

ул. Механизаторов, 17 8.824 

ул. Механизаторов, 1а 6.3866 

ул. Мирная, 10 0.8794 

ул. Мирная, 15 7.2733 

ул. Мирная, 19 0.8573 

ул. Мирная, 2 12.3919 

ул. Мирная, 20 0.6172 

ул. Мирная, 21 11.3278 

ул. Мирная, 3 13.9618 

ул. Мирная, 3а 25.5216 

ул. Мирная, 3б 2.7108 

ул. Мирная, 4 12.1856 

ул. Мирная, 5 0.64 

ул. Мирная, 6 17.0018 

ул. Мирная, 8 1.133 

ул. Мичурина, 112 98.9452 

ул. Мичурина, 114 32.1284 

ул. Мичурина, 116 24.563 

ул. Мичурина, 116а 17.9507 

ул. Мичурина, 118 13.1052 

ул. Мичурина, 128 8.077 

ул. Мичурина, 13 33.0929 

ул. Мичурина, 130 3.0722 

ул. Мичурина, 132 18.9006 

ул. Мичурина, 134 18.9004 

ул. Мичурина, 13а 2.2363 

ул. Мичурина, 15 0.0065 

ул. Мичурина, 19 3.6237 

ул. Мичурина, 21 29.7799 

ул. Мичурина, 23 10.6955 

ул. Мичурина, 27 10.8447 

ул. Мичурина, 29 7.7205 

ул. Мичурина, 31 6.7892 

ул. Мичурина, 33 13.9442 

ул. Мичурина, 35 1.8225 

ул. Мичурина, 37 18.8373 

ул. Мичурина, 37а 7.6025 

ул. Мичурина, 39 7.5635 

ул. Мичурина, 41 7.5736 

ул. Мичурина, 41а 8.4007 

ул. Мичурина, 43 35.7525 

ул. Мичурина, 5 7.6734 

ул. Мичурина, 54 3.5146 

ул. Мичурина, 55 28.6131 

ул. Мичурина, 55а 29.1434 

ул. Мичурина, 56 18.1341 

ул. Мичурина, 57 29.1569 

ул. Мичурина, 57а 24.4577 

ул. Мичурина, 59 22.9684 

ул. Мичурина, 5а 6.9027 

ул. Мичурина, 61 11.3734 

ул. Мостовая, 83а 20.661 
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ул. Мостовая, 87 18.9025 

ул. Мостовая, 87а 27.1352 

ул. Мостовая, 87б 11.9221 

ул. Муромцева, 10 6.7288 

ул. Муромцева, 11 6.9578 

ул. Муромцева, 13 9.2085 

ул. Муромцева, 13/1 8.951 

ул. Муромцева, 13а 9.4674 

ул. Муромцева, 16 7.7518 

ул. Муромцева, 17 2.6457 

ул. Муромцева, 1а 3.0623 

ул. Муромцева, 2 9.1037 

ул. Муромцева, 2а 4.6264 

ул. Муромцева, 2б 16.5129 

ул. Муромцева, 3а 8.1396 

ул. Муромцева, 4 4.7593 

ул. Муромцева, 4а 9.1183 

ул. Муромцева, 6 26.7495 

ул. Муромцева, 8 6.2117 

ул. Муромцева, 9 9.5563 

ул. Мызо, 33 2.9145 

ул. Н. Островского, 11 28.2922 

ул. Н. Островского, 13 12.2784 

ул. Н. Островского, 13а 18.3623 

ул. Н. Островского, 15 15.0607 

ул. Н.Островского 12.5316 

ул. Н.Островского, 10 20.4927 

ул. Н.Островского, 10а 16.4371 

ул. Н.Островского, 12 8.4315 

ул. Н.Островского, 12а 7.9507 

ул. Н.Островского, 16 10.8086 

ул. Н.Островского, 17 10.0572 

ул. Н.Островского, 17 (шестакова.48а) 9.4449 

ул. Н.Островского, 2 5.8397 

ул. Н.Островского, 22 11.5223 

ул. Н.Островского, 22 к.1 11.5323 

ул. Н.Островского, 22 к.2 13.332 

ул. Н.Островского, 22 к.3 0.2454 

ул. Н.Островского, 22 к.4 12.5536 

ул. Н.Островского, 22 к.5 32.7937 

ул. Н.Островского, 22 к.7 6.7255 

ул. Н.Островского, 22 к.8 6.6371 

ул. Н.Островского, 23 13.3693 

ул. Н.Островского, 24 4.3334 

ул. Н.Островского, 25 11.6053 

ул. Н.Островского, 26 5.4419 

ул. Н.Островского, 27 11.393 

ул. Н.Островского, 28 6.6082 

ул. Н.Островского, 29 8.1765 

ул. Н.Островского, 30 9.9747 

ул. Н.Островского, 31 6.0108 

ул. Н.Островского, 32 13.2903 

ул. Н.Островского, 33 19.7004 

ул. Н.Островского, 34 36.5506 
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ул. Н.Островского, 8 36.5515 

ул. Невьянская, 10 1.6434 

ул. Невьянская, 11 2.7995 

ул. Невьянская, 12 1.9692 

ул. Невьянская, 1а 2.3038 

ул. Невьянская, 1б 7.8543 

ул. Невьянская, 2 10.9629 

ул. Невьянская, 2а 4.9211 

ул. Невьянская, 3 8.5804 

ул. Невьянская, 4 0 

ул. Невьянская, 4а 64.2531 

ул. Невьянская, 6 0 

ул. Невьянская, 8 14.1542 

ул. Невьянская, 8а 3.5856 

ул. Николая Степанова, 29 0.6702 

ул. Новосибирская, 27 8.2165 

ул. Ноградская, 1 18.2881 

ул. Ноградская, 10 12.16 

ул. Ноградская, 11 8.2164 

ул. Ноградская, 13 26.6438 

ул. Ноградская, 15 1.3803 

ул. Ноградская, 15а 1.3723 

ул. Ноградская, 16 14.3842 

ул. Ноградская, 17 1.3143 

ул. Ноградская, 18 46.9402 

ул. Ноградская, 19а 5.1535 

ул. Ноградская, 2 5.95 

ул. Ноградская, 20 12.0317 

ул. Ноградская, 21 5.5856 

ул. Ноградская, 22 30.5573 

ул. Ноградская, 28 2.9589 

ул. Ноградская, 3 9.4298 

ул. Ноградская, 30 4.5858 

ул. Ноградская, 32 6.3347 

ул. Ноградская, 34 9.0286 

ул. Ноградская, 4 7.5432 

ул. Ноградская, 5 6.9156 

ул. Ноградская, 5а 2.1019 

ул. Ноградская, 5б 11.7051 

ул. Ноградская, 5в 3.1748 

ул. Ноградская, 5г 6.4024 

ул. Ноградская, 6 17.3465 

ул. Ноградская, 7 2.1242 

ул. Ноградская, 7а 1.0153 

ул. Ноградская, 7б 1.1297 

ул. Ноградская, 8 7.7356 

ул. Овощеводов, 22 128.3665 

ул. Овощеводов, 22а 7.2359 

ул. Овощеводов, 22б 0 

ул. Орджоникидзе, 2а 12.1432 

ул. Орджоникидзе, 3 6.5646 

ул. Орджоникидзе, 4 6.1144 

ул. Орджоникидзе, 5 1.6863 

ул. Орджоникидзе, 6 6.4445 
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ул. Орджоникидзе, 7 6.4911 

ул. Орджоникидзе, 9 0.6433 

ул. Отрадная, 22 36.6109 

ул. Павленко, 1 4.0245 

ул. Павленко, 10 3.1951 

ул. Павленко, 11 0 

ул. Павленко, 12 12.1936 

ул. Павленко, 13 0 

ул. Павленко, 14 16.8731 

ул. Павленко, 15 6.9669 

ул. Павленко, 15а 6.4686 

ул. Павленко, 17 2.9585 

ул. Павленко, 18 6.8891 

ул. Павленко, 19 4.4047 

ул. Павленко, 1а 3.2144 

ул. Павленко, 2 14.1501 

ул. Павленко, 20 2.5118 

ул. Павленко, 21 7.5973 

ул. Павленко, 22 16.5247 

ул. Павленко, 23 50.1326 

ул. Павленко, 24 1.7956 

ул. Павленко, 25 6.3197 

ул. Павленко, 27 4.4636 

ул. Павленко, 29 17.6881 

ул. Павленко, 3 4.4772 

ул. Павленко, 31 0 

ул. Павленко, 33 8.5413 

ул. Павленко, 35 5.7747 

ул. Павленко, 37 19.1769 

ул. Павленко, 39 8.8237 

ул. Павленко, 4 23.0864 

ул. Павленко, 41 94.7268 

ул. Павленко, 43 0 

ул. Павленко, 5 2.3077 

ул. Павленко, 6 1.3204 

ул. Павленко, 7 182.5497 

ул. Павленко, 7а 0 

ул. Павленко, 8 4.5702 

ул. Павленко, 9 8.6993 

ул. Патриотов, 10 26.8012 

ул. Патриотов, 11 11.322 

ул. Патриотов, 13 19.0969 

ул. Патриотов, 14 14.7482 

ул. Патриотов, 14а 7.2278 

ул. Патриотов, 14б 7.2279 

ул. Патриотов, 15 10.2397 

ул. Патриотов, 15а 34.8902 

ул. Патриотов, 15б 46.9024 

ул. Патриотов, 16 7.2777 

ул. Патриотов, 16а 10.8234 

ул. Патриотов, 17 10.3871 

ул. Патриотов, 18 0.7816 

ул. Патриотов, 18а 7.801 

ул. Патриотов, 2 37.6682 
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ул. Патриотов, 21 52.6363 

ул. Патриотов, 23 8.1101 

ул. Патриотов, 24 3.0684 

ул. Патриотов, 25 10.9109 

ул. Патриотов, 26 4.0352 

ул. Патриотов, 27 26.9539 

ул. Патриотов, 27а 10.8264 

ул. Патриотов, 28 12.4444 

ул. Патриотов, 29 21.937 

ул. Патриотов, 3 6.9403 

ул. Патриотов, 30 11.397 

ул. Патриотов, 31 29.6861 

ул. Патриотов, 32 1.9238 

ул. Патриотов, 33 7.9936 

ул. Патриотов, 33а 11.1484 

ул. Патриотов, 34 8.3998 

ул. Патриотов, 34а 10.4258 

ул. Патриотов, 35 21.9146 

ул. Патриотов, 35а 11.251 

ул. Патриотов, 36 10.5707 

ул. Патриотов, 38 10.6261 

ул. Патриотов, 4 18.8114 

ул. Патриотов, 5 16.8217 

ул. Патриотов, 5а 10.5051 

ул. Патриотов, 7 8.2178 

ул. Патриотов, 8 46.1408 

ул. Патриотов, 8а 10.2663 

ул. Патриотов, 9 13.087 

ул. Предзаводская, 10 0 

ул. Предзаводская, 12 2.0914 

ул. Предзаводская, 16 43.0065 

ул. Предзаводская, 17 3.29 

ул. Предзаводская, 18 0.7307 

ул. Предзаводская, 1а 1.8249 

ул. Предзаводская, 1б 40.6353 

ул. Предзаводская, 1в 1.9691 

ул. Предзаводская, 2 1.2359 

ул. Предзаводская, 24 9.2037 

ул. Предзаводская, 28 8.935 

ул. Предзаводская, 2а 15.4047 

ул. Предзаводская, 3а 8.1132 

ул. Предзаводская, 4 2.3993 

ул. Предзаводская, 5 8.2835 

ул. Предзаводская, 6 10.8689 

ул. Предзаводская, 7 11.8389 

ул. Предзаводская, 8 42.2842 

ул. Притомская Набережная, 11 18.545 

ул. Притомская Набережная, 13 25.7543 

ул. Притомская Набережная, 15 4.5101 

ул. Притомская Набережная, 17 11.9124 

ул. Притомская Набережная, 19 9.4424 

ул. Притомская Набережная, 19/1 9.5311 

ул. Притомская набережная, 1а 13.6455 

ул. Притомская Набережная, 2 19.2351 
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ул. Притомская Набережная, 21 0.3203 

ул. Притомская Набережная, 3 4.3947 

ул. Притомская Набережная, 3а 12.0412 

ул. Притомская Набережная, 7 5.9601 

ул. Пролетарская, 10 5.3419 

ул. Пролетарская, 11 7.8548 

ул. Пролетарская, 11а 6.6295 

ул. Пролетарская, 12 17.969 

ул. Пролетарская, 13 13.0094 

ул. Пролетарская, 14 0 

ул. Пролетарская, 15 12.4994 

ул. Пролетарская, 15а 6.5782 

ул. Пролетарская, 16 15.7431 

ул. Пролетарская, 18 15.2405 

ул. Пролетарская, 19 11.8754 

ул. Пролетарская, 19а 11.8596 

ул. Пролетарская, 20 18.2451 

ул. Пролетарская, 20а 0.9826 

ул. Пролетарская, 21 12.0087 

ул. Пролетарская, 22 20.5089 

ул. Пролетарская, 24 11.8776 

ул. Пролетарская, 26 11.6601 

ул. Пролетарская, 28 11.9033 

ул. Пролетарская, 3 10.0861 

ул. Пролетарская, 3а 15.7294 

ул. Пролетарская, 4 29.4046 

ул. Пролетарская, 5 13.4388 

ул. Пролетарская, 6 13.0703 

ул. Пролетарская, 7 21.7683 

ул. Пролетарская, 7а 12.2584 

ул. Пролетарская, 8 16.0742 

ул. Пролетарская, 8а 32.9357 

ул. Пролетарская, 8б 12.2725 

ул. Пролетарская, 9 9.351 

ул. Пролетарская, 9а 29.8523 

ул. Профсоюзная, 12 4.4091 

ул. Профсоюзная, 34а 4.9032 

ул. Профсоюзная, 34б 51.9347 

ул. Профсоюзная, 35 1.5806 

ул. Профсоюзная, 36а 4.8919 

ул. Рабочая, 28 13.2876 

ул. Рабочая, 56 17.7 

ул. Рабочая, 58 22.0426 

ул. Радищева, 10 11.4304 

ул. Радищева, 11 3.5612 

ул. Радищева, 12 3.0603 

ул. Радищева, 14 26.1187 

ул. Радищева, 15 3.1311 

ул. Радищева, 16 21.3484 

ул. Радищева, 17а 2.8079 

ул. Радищева, 18 15.8923 

ул. Радищева, 2 11.3968 

ул. Радищева, 3 8.8889 

ул. Радищева, 4 8.7877 
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ул. Радищева, 4а 5.4966 

ул. Радищева, 4б 11.527 

ул. Радищева, 4в 12.5226 

ул. Радищева, 6 10.9432 

ул. Радищева, 6а 11.143 

ул. Радищева, 7, 9 4.3348 

ул. Радищева, 8 15.9065 

ул. Радищева, 9а 14.7072 

ул. Радищева.2б 28.3611 

ул. Рукавишникова, 1 2.8765 

ул. Рукавишникова, 10а 21.3544 

ул. Рукавишникова, 11 12.9647 

ул. Рукавишникова, 12 11.5341 

ул. Рукавишникова, 13 19.099 

ул. Рукавишникова, 14 11.113 

ул. Рукавишникова, 15 11.7038 

ул. Рукавишникова, 16 27.7281 

ул. Рукавишникова, 17 4.7709 

ул. Рукавишникова, 1а 1.1319 

ул. Рукавишникова, 2 5.4697 

ул. Рукавишникова, 20 10.9303 

ул. Рукавишникова, 21 8.3505 

ул. Рукавишникова, 22 27.481 

ул. Рукавишникова, 23 9.299 

ул. Рукавишникова, 24 35.4119 

ул. Рукавишникова, 25 3.0434 

ул. Рукавишникова, 26 7.3865 

ул. Рукавишникова, 27 20.0003 

ул. Рукавишникова, 28 28.1433 

ул. Рукавишникова, 29 24.8976 

ул. Рукавишникова, 3 8.8107 

ул. Рукавишникова, 30 36.0949 

ул. Рукавишникова, 36 0 

ул. Рукавишникова, 38 14.557 

ул. Рукавишникова, 39 76.8341 

ул. Рукавишникова, 40 15.3081 

ул. Рукавишникова, 41 19.2629 

ул. Рукавишникова, 42 0 

ул. Рукавишникова, 43 0.8752 

ул. Рукавишникова, 44 66.9549 

ул. Рукавишникова, 45 34.8913 

ул. Рукавишникова, 5 15.0087 

ул. Рукавишникова, 6 13.2547 

ул. Рукавишникова, 7 9.1679 

ул. Рукавишникова, 8 11.5216 

ул. Рукавишникова, 9 4.6002 

ул. Рукавишникова, 9а 37.4126 

ул. Руковишникова, 37 1.7198 

ул. Сарыгина 33 0 

ул. Сарыгина 33а 0 

ул. Сарыгина, 1 17.7971 

ул. Сарыгина, 11 45.4471 

ул. Сарыгина, 11а 23.7375 

ул. Сарыгина, 12 12.9818 
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ул. Сарыгина, 13 0 

ул. Сарыгина, 14 13.0062 

ул. Сарыгина, 14а 45.682 

ул. Сарыгина, 17 8.9431 

ул. Сарыгина, 19 6.8277 

ул. Сарыгина, 20 6.174 

ул. Сарыгина, 21 8.4029 

ул. Сарыгина, 22 22.0388 

ул. Сарыгина, 22а 21.3262 

ул. Сарыгина, 23 1.2973 

ул. Сарыгина, 23б 16.2516 

ул. Сарыгина, 24 6.515 

ул. Сарыгина, 26 52.0977 

ул. Сарыгина, 27 0.4205 

ул. Сарыгина, 28 26.1058 

ул. Сарыгина, 29 1.0351 

ул. Сарыгина, 3 6.0553 

ул. Сарыгина, 34 8.173 

ул. Сарыгина, 34а 0 

ул. Сарыгина, 34б 12.9508 

ул. Сарыгина, 36 2.3661 

ул. Сарыгина, 36а 8.8179 

ул. Сарыгина, 37 1.8866 

ул. Сарыгина, 40 4.0416 

ул. Сарыгина, 40а 11.1728 

ул. Сарыгина, 42 12.0857 

ул. Сарыгина, 5 0 

ул. Сарыгина, 6 3.591 

ул. Сарыгина, 7 3.9414 

ул. Сарыгина, 7а 8.4033 

ул. Сарыгина, 8 6.3958 

ул. Свердлова, 33 0.9856 

ул. Свердлова, 35 0.9798 

ул. Свердлова, 40 0.3277 

ул. Свердлова, 42 4.1191 

ул. Свердлова, 44 9.4875 

ул. Светлая, 1 3.441 

ул. Светлая, 10 10.6076 

ул. Светлая, 12 12.6558 

ул. Светлая, 13 3.556 

ул. Светлая, 14 27.2113 

ул. Светлая, 15 3.1093 

ул. Светлая, 16 19.9767 

ул. Светлая, 18 0 

ул. Светлая, 20 1.4103 

ул. Светлая, 22 14.8266 

ул. Светлая, 24 2.2975 

ул. Светлая, 3 11.713 

ул. Светлая, 4 2.0817 

ул. Светлая, 5 0 

ул. Светлая, 6 26.571 

ул. Светлая, 7 1.3388 

ул. Светлая, 8 1.0452 

ул. Светлая, 9 2.7945 
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ул. Свободы, 10 8.1521 

ул. Свободы, 11 0 

ул. Свободы, 11а 0.3201 

ул. Свободы, 13 1.0861 

ул. Свободы, 13а 0 

ул. Свободы, 14 13.8235 

ул. Свободы, 15 1.3239 

ул. Свободы, 15б 32.964 

ул. Свободы, 17 5.4393 

ул. Свободы, 17а 1.3118 

ул. Свободы, 19 13.0653 

ул. Свободы, 19а 0.0185 

ул. Свободы, 21 0.7809 

ул. Свободы, 23 0.6822 

ул. Свободы, 23а 1.1878 

ул. Свободы, 23б 0 

ул. Свободы, 25 0.628 

ул. Свободы, 25а 0 

ул. Свободы, 27 1.1212 

ул. Свободы, 27а 1.1878 

ул. Свободы, 27б 1.3633 

ул. Свободы, 29 1.9608 

ул. Свободы, 29а 3.811 

ул. Свободы, 3 0.9625 

ул. Свободы, 31 7.6842 

ул. Свободы, 31а 18.4455 

ул. Свободы, 33 11.4041 

ул. Свободы, 33а 11.6223 

ул. Свободы, 35 21.3238 

ул. Свободы, 37 10.8423 

ул. Свободы, 38 14.9477 

ул. Свободы, 6 5.9663 

ул. Свободы, 6/4 564.8362 

ул. Свободы, 6б 5.3096 

ул. Свободы, 7 9.729 

ул. Свободы, 9а 5.7662 

ул. Семашко, 48 11.2712 

ул. Сергея Тюленина, 1 20.094 

ул. Сергея Тюленина, 11 7.9623 

ул. Сергея Тюленина, 13 10.6466 

ул. Сергея Тюленина, 15 20.7184 

ул. Сергея Тюленина, 17 7.2319 

ул. Сергея Тюленина, 19 21.2073 

ул. Сергея Тюленина, 1б 7.5191 

ул. Сергея Тюленина, 2 22.4848 

ул. Сергея Тюленина, 3 14.2648 

ул. Сергея Тюленина, 3а 10.2302 

ул. Сергея Тюленина, 4 21.5127 

ул. Сергея Тюленина, 5 19.9399 

ул. Сергея Тюленина, 5а 32.7214 

ул. Сергея Тюленина, 5б 13.0989 

ул. Сергея Тюленина, 6 71.0245 

ул. Сергея Тюленина, 7 8.6893 

ул. Сергея Тюленина, 8 6.3715 
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ул. Сибирская, 35а 7.9643 

ул. Сибирская, 37 1.0721 

ул. Сибирская, 38 1.1009 

ул. Сибирская, 39 7.0644 

ул. Сибирская, 39а 20.3556 

ул. Сибирская, 40 1.1297 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1 26.0868 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 10 39.4137 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 11 8.6807 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 12 12.5845 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13 28.5553 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14 4.9678 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 15 17.9085 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 16 9.969 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 17 11.4614 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 17а 14.9676 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18 39.2852 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18а 32.0158 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 19 11.9804 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 192 11.7117 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 20 2.7917 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 21 44.7114 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22 31.8975 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22а 125.1033 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24 0.792 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24а 123.202 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 24б 12.7126 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 26 12.4945 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 275 6.721 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 28 4.0742 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 296 10.0537 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 298 11.8629 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3 11.1461 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 300 10.3984 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 302 10.931 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 304 10.9485 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 306 8.3546 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 308 6.7785 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 310 11.3942 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 312 14.2709 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 314 9.4647 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 316 5.5637 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 318 15.1381 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 320 16.3591 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 322 16.0027 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 324 12.0902 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 326 11.9831 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 328 5.8807 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 328а 1.3878 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 330 11.9231 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 332 2.4523 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 334 1.3874 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 4 8.4033 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 4а 22.2564 
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ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5 11.6354 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5а 57.8529 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 6 4.6512 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7 11.2684 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 8 2.0436 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9 3.7464 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9а 11.9617 

ул. Соборная, 10 1.7662 

ул. Соборная, 12 1.3705 

ул. Соборная, 14 12.979 

ул. Соборная, 24 1.3117 

ул. Соборная, 26 0 

ул. Соборная, 3 2.1296 

ул. Соборная, 5 1.1394 

ул. Соборная, 5а 2.0141 

ул. Соборная, 6 6.1201 

ул. Соборная, 6а 9.2216 

ул. Соборная, 7 0.9535 

ул. Соборная, 7а 4.5522 

ул. Соборная, 8 8.8827 

ул. Спортиваня, 16 9.2474 

ул. Спортиваня, 16а 2.5032 

ул. Спортиваня, 20 7.5289 

ул. Спортиваня, 20а 2.9887 

ул. Спортиваня, 22 133.941 

ул. Спортиваня, 24 9.3151 

ул. Спортиваня, 26 1.5512 

ул. Спортивная, 18 4.0372 

ул. Спортивная, 18а 2.2717 

ул. Спортивная, 28 10.2707 

ул. Спортивная, 30 7.5332 

ул. Спортивная, 32 9.6481 

ул. Спортивная, 34 1.6543 

ул. Спортивная, 34а 1.8507 

ул. Спортивная, 34б 1.4911 

ул. Спортивная, 36 7.6627 

ул. Спортивная, 38 11.5536 

ул. Спортивная, 38а 2.9803 

ул. Спортивная, 40 11.2759 

ул. Спортивная, 69 1.4882 

ул. Спортивная, 91 2.6557 

ул. Спортивная, 93 11.6799 

ул. Спортивная, 93/1 12.5912 

ул. Спортивная, 93/2 9.2964 

ул. Станционная, 10 4.5859 

ул. Станционная, 17 7.9502 

ул. Станционная, 2 2.2417 

ул. Суховская, 1 3.5746 

ул. Суховская, 1а 0.8826 

ул. Суховская, 27 9.5497 

ул. Суховская, 29 18.8561 

ул. Суховская, 31 0.8187 

ул. Тайшетская, 2 4.639 

ул. Тайшетская, 3 5.6028 
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ул. Тайшетская, 7 6.9114 

ул. Телецентр, 1 4.9443 

ул. Терешклвлй, 39к3 0 

ул. Терешковой, 18 5.3837 

ул. Терешковой, 18 б 2.8715 

ул. Терешковой, 18 в 13.5153 

ул. Терешковой, 18а 7.0153 

ул. Терешковой, 19 4.1567 

ул. Терешковой, 20 9.3143 

ул. Терешковой, 21 144.8997 

ул. Терешковой, 22 6.0677 

ул. Терешковой, 22а 11.6988 

ул. Терешковой, 22б 5.1659 

ул. Терешковой, 23 7.2128 

ул. Терешковой, 24 13.7553 

ул. Терешковой, 24а 1.6919 

ул. Терешковой, 24б 0.0965 

ул. Терешковой, 25 20.8199 

ул. Терешковой, 25а 11.3474 

ул. Терешковой, 26 0.0664 

ул. Терешковой, 27 15.2211 

ул. Терешковой, 28 14.4024 

ул. Терешковой, 28а 34.7415 

ул. Терешковой, 28б 8.3963 

ул. Терешковой, 29 13.448 

ул. Терешковой, 30 7.8318 

ул. Терешковой, 30а 3.3482 

ул. Терешковой, 31 8.981 

ул. Терешковой, 32 6.5894 

ул. Терешковой, 34 24.0019 

ул. Терешковой, 34а 26.2206 

ул. Терешковой, 35 0.5446 

ул. Терешковой, 36 10.1803 

ул. Терешковой, 37 23.5088 

ул. Терешковой, 37а 3.7531 

ул. Терешковой, 38 7.246 

ул. Терешковой, 40 4.9855 

ул. Терешковой, 40а 5.3261 

ул. Терешковой, 42 15.1003 

ул. Терешковой, 44 11.6577 

ул. Терешковой, 48 10.7476 

ул. Терешковой, 50 9.2903 

ул. Томская, 5 9.6421 

ул. Томская, 5а 8.843 

ул. Томская, 7 13.1057 

ул. Трофимова, 45 9.3665 

ул. Трофимова, 45а 10.6968 

ул. Трофимова, 45в 7.6075 

ул. Трофимова, 45г 18.0729 

ул. Тухачевского, 10 7.4904 

ул. Тухачевского, 12 14.3335 

ул. Тухачевского, 14 35.323 

ул. Тухачевского, 14а 7.2148 

ул. Тухачевского, 16 4.6214 
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ул. Тухачевского, 19 1.5643 

ул. Тухачевского, 19/1 2.2772 

ул. Тухачевского, 20 10.7613 

ул. Тухачевского, 21 1.5643 

ул. Тухачевского, 22 7.2943 

ул. Тухачевского, 22а 7.9142 

ул. Тухачевского, 22б 20.4698 

ул. Тухачевского, 22в 17.0804 

ул. Тухачевского, 23 1.9727 

ул. Тухачевского, 23а 1.3665 

ул. Тухачевского, 25а 0.6365 

ул. Тухачевского, 27 1.6509 

ул. Тухачевского, 27а 0.5187 

ул. Тухачевского, 29 7.4514 

ул. Тухачевского, 29а 0 

ул. Тухачевского, 30 0.9723 

ул. Тухачевского, 31 1.2041 

ул. Тухачевского, 31/1 5.6551 

ул. Тухачевского, 31а 2.2873 

ул. Тухачевского, 31б 6.7559 

ул. Тухачевского, 31в 3.8513 

ул. Тухачевского, 31г 11.7343 

ул. Тухачевского, 31д 1.8087 

ул. Тухачевского, 32 1.3054 

ул. Тухачевского, 32а 1.3055 

ул. Тухачевского, 33 18.1167 

ул. Тухачевского, 33а 7.051 

ул. Тухачевского, 34 0.9723 

ул. Тухачевского, 35 5.5375 

ул. Тухачевского, 35а 1.342 

ул. Тухачевского, 36а 11.7527 

ул. Тухачевского, 37а 6.3348 

ул. Тухачевского, 38/1 5.0698 

ул. Тухачевского, 38/2 2.3779 

ул. Тухачевского, 38/3 17.9775 

ул. Тухачевского, 38а 6.2545 

ул. Тухачевского, 38б 5.6507 

ул. Тухачевского, 39 0.908 

ул. Тухачевского, 39а 6.232 

ул. Тухачевского, 41 10.9238 

ул. Тухачевского, 41а 6.3833 

ул. Тухачевского, 45а 8.8527 

ул. Тухачевского, 45б 6.1385 

ул. Тухачевского, 45в 1.5347 

ул. Тухачевского, 45в (стр.7) 1.1814 

ул. Тухачевского, 45в (стр.7)ул. Тухачевского, 45в 163.6463 

ул. Тухачевского, 47 (стр.8) 6.6793 

ул. Тухачевского, 47а 32.258 

ул. Тухачевского, 47б 121.7823 

ул. Тухачевского, 47в 9.401 

ул. Тухачевского, 49 2.9391 

ул. Тухачевского, 49а 3.4862 

ул. Тухачевского, 4а 7.3443 

ул. Тухачевского,47/1 67.82 
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ул. Тухочевского, 2 0.5434 

ул. Тухочевского, 4 0.5434 

ул. Тухочевского, 8 0.7469 

ул. Угловая, 141 35.7902 

ул. Угловая, 51 7.6713 

ул. Ульяны Громовой, 1 7.1475 

ул. Ульяны Громовой, 11 18.2419 

ул. Ульяны Громовой, 12 11.2495 

ул. Ульяны Громовой, 13 7.1647 

ул. Ульяны Громовой, 14 7.548 

ул. Ульяны Громовой, 15 4.7983 

ул. Ульяны Громовой, 16 24.6144 

ул. Ульяны Громовой, 17 6.7438 

ул. Ульяны Громовой, 18 0.6712 

ул. Ульяны Громовой, 20 13.0918 

ул. Ульяны Громовой, 3 2.6423 

ул. Ульяны Громовой, 4 11.2509 

ул. Ульяны Громовой, 4а 14.5713 

ул. Ульяны Громовой, 5 23.3107 

ул. Ульяны Громовой, 6 16.5581 

ул. Ульяны Громовой, 6а 10.9934 

ул. Ульяны Громовой, 7 14.1878 

ул. Ульяны Громовой, 8 23.3387 

ул. Ульяны Громовой, 8а 41.5991 

ул. Федоровского, 1 11.6483 

ул. Федоровского, 14 25.2581 

ул. Федоровского, 1а 17.9037 

ул. Федоровского, 22 11.8927 

ул. Федоровского, 24 3.748 

ул. Федоровского, 26 12.5128 

ул. Федоровского, 3а 11.8933 

ул. Федоровского, 4 3.0366 

ул. Федоровского, 5 14.1035 

ул. Федоровского, 6 13.5194 

ул. Федоровского, 8 32.3485 

ул. Черняховского, 1 14.4213 

ул. Черняховского, 10 14.6017 

ул. Черняховского, 10а 0.7662 

ул. Черняховского, 11 12.6979 

ул. Черняховского, 11б 10.3221 

ул. Черняховского, 14 15.4352 

ул. Черняховского, 14а 2.0953 

ул. Черняховского, 17а 12.9098 

ул. Черняховского, 17б 2.2736 

ул. Черняховского, 19 12.9195 

ул. Черняховского, 1а 24.4562 

ул. Черняховского, 23 5.0168 

ул. Черняховского, 2а 10.4511 

ул. Черняховского, 2б 10.7791 

ул. Черняховского, 3 15.1913 

ул. Черняховского, 4 13.4256 

ул. Черняховского, 5 7.7121 

ул. Черняховского, 6 13.0159 

ул. Черняховского, 8 11.7675 
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ул. Черняховского, 8а 6.6462 

ул. Чкалова, 1 8.2565 

ул. Чкалова, 10 5.7751 

ул. Чкалова, 10а 13.9661 

ул. Чкалова, 11 1.7982 

ул. Чкалова, 11а 3.1988 

ул. Чкалова, 12 6.8411 

ул. Чкалова, 13 2.4192 

ул. Чкалова, 15 10.9898 

ул. Чкалова, 16 15.7357 

ул. Чкалова, 16а 10.9209 

ул. Чкалова, 17 14.2542 

ул. Чкалова, 18 3.1299 

ул. Чкалова, 19 123.2044 

ул. Чкалова, 2 2.6727 

ул. Чкалова, 20 6.8047 

ул. Чкалова, 21 63.5572 

ул. Чкалова, 23 17.6255 

ул. Чкалова, 24 17.5411 

ул. Чкалова, 25 17.6343 

ул. Чкалова, 29 5.2773 

ул. Чкалова, 3 11.5199 

ул. Чкалова, 4 1.0721 

ул. Чкалова, 4а 1.0721 

ул. Чкалова, 5 23.8252 

ул. Чкалова, 5а 12.3335 

ул. Чкалова, 6 4.1791 

ул. Чкалова, 6а 2.6734 

ул. Чкалова, 7 8.3435 

ул. Чкалова, 7б 2.2356 

ул. Чкалова, 8 8.916 

ул. Чкалова, 9 5.4674 

ул. Шестакова, 1 12.2304 

ул. Шестакова, 34 9.9988 

ул. Шестакова, 60 11.6264 

ул. Шестакова, 73 13.8336 

ул. Шестакова, 8 16.1783 

ул. Шорникова, 1 4.8818 

ул. Шорникова, 11 6.7816 

ул. Шорникова, 13 5.883 

ул. Шорникова, 15 5.0257 

ул. Шорникова, 1а 4.0352 

ул. Шорникова, 3 2.5552 

ул. Шорникова, 3а 6.9492 

ул. Шорникова, 5 3.3214 

ул. Шорникова, 7 5.3744 

ул. Шорникова, 9 1.0957 

ул. Юрия Двужильного 2 22.2435 

ул. Юрия Двужильного 2а 5.9473 

ул. Юрия Двужильного 3 13.1584 

ул. Якимова, 82 0.676 

ул.Волгоградская, 1 5.5175 

ул.Володарского,12а 48.7585 

ул.Гвардейская, 70 1.13 
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ул.Гвардейская, 79 38.7772 

ул.Гвардейская, 83 9.3121 

ул.Железнодорожная.8 11.22 

ул.Железнодорожная.8 к.1 10.8157 

ул.Радищева.5 3.2505 

ул.Сарыгина.12а 54.8483 

ул.Сибиряков-гвардейцев, 28а 44.4652 

ул.Тухачевского, 45 13.8149 

ул.Тухачевского,29 68.5784 

Храм 10.7776 

Цветоводческий совхоз 10.7888 

ЦТП ФПК ГВС 11.6371 

ЦТП-10 ГВС 11.1003 

ЦТП-15/1 ГВС 4.8478 

ЦТП-15/2 ГВС 18.2431 

ЦТП-15/3 ГВС 11.4014 

ЦТП-18/1 ГВС 23.159 

ЦТП-18/2 ГВС 11.6527 

ЦТП-23/1 ГВС 11.8346 

ЦТП-23/2 ГВС 15.6145 

ЦТП-24/26 ГВС 3.7791 

ЦТП-25/1 ГВС 11.7564 

ЦТП-25/2 ГВС 11.7678 

ЦТП-27/1 ГВС 11.8482 

ЦТП-27/2 ГВС 11.4354 

ЦТП-52 ГВС 11.7208 

ЦТП-60 ГВС 15.3391 

ЧП "Велисевич" АБК 5.2119 

Школа 6.861 

Школа №42 12.0583 

Ю.Двужильгого, 10б 0.6708 

Ю.Двужильгого, 10в 1.9219 

 

4.6 Расчет среднего суммарного недоотпуска теплоты в результате 

нарушений в подаче тепловой энерегии котельных АО «Теплоэнерго» 

 

Таблица 4.6-1  Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №4 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

Михайлова пр. 7 0.0011 

 

Таблица 4.6-2 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №6 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Щегловская, 2 0.0432 
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ул. Щегловская, 2 0 

 

Таблица 4.6-3 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №7 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Щегловская, 30 0.006 

ул. Щегловская, 30 0 

 

Таблица 4.6-4 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №8 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

б-р Осенний, 4а 0.0052 

б-р Осенний, 4а 0 

 

Таблица 4.6-5 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №15 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Елыкаевская, 151 0.0005 

ул. Елыкаевская, 151 0.0115 

 

Таблица 4.6-6 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №17 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Багратиона, 15а 0.0022 

ул. Багратиона, 2 0.0091 

ул. Багратиона, 2 0.0059 

 

Таблица 4.6-7 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №26 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Гвардейская, 67 0.0353 

Соборная, 26 0.0349 

Гагарина, 51а 0.165 

Гвардейская, 60а 0.0441 

Гагарина, 49 0.056 

Гагарина, 47 0.0597 

Гагарина, 51 0.1153 

Гагарина, 52 0.2941 
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ул.Соборная, 14А 0.2694 

 

Таблица 4.6-9 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №31 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Вахрушева 0 

ул. Вахрушева 0.0942 

ул. Вахрушева 0 

ул. Вахрушева 0 

ул. Вахрушева 0 

ул. Вахрушева 0.1989 

ул. Вахрушева 0 

 

Таблица 4.6-10 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №34 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Черноморская, 38б 0.0051 

ул. Черноморская, 38б 0.0056 

 

Таблица 4.6-11 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №35 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Нахимова, 248 4.6318 

ул. Коммунальная, 2 1.3681 

ул. Коммунальная, 2 0.6261 

ул. Нахимова, 265 0.3342 

ул. Заветная, 2 0.3338 

ул. Нахимова, 267 0.3728 

ул. Нахимова, 269 0.3885 

ул. Заветная, 6 0.3593 

ул. Заветная, 8 0.556 

ул. Нахимова, 271 0.5014 

ул. Заветная, 10 0.415 

ул. Нахимова, 273 0.4167 

ул. Заветная, 12 0.4706 

ул. Нахимова, 275 0.3862 

ул. Заветная, 14 0.3851 

ул. Нахимова, 277 0.4116 

ул. Типовая, 11 0.397 

ул. Нахимова, 279 0.4703 

ул. Нахимова, 281 0.4731 

ул. Нахимова, 283 0.4106 
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Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Нахимова, 285 0.4621 

ул. Типовая, 13 0.4829 

ул. Типовая, 15 0.4736 

ул. Типовая, 10 0.5033 

ул. Типовая, 12 0.418 

ул. Антипова, 4а 0.8274 

ул. Антипова, 1 1.11 

ул. Антипова, 3 2.2001 

ул. Антипова, 5 2.732 

ул. Антипова, 7 2.5361 

ул. Антипова, 5а 1.119 

ул. Дягтерева, 10 4.1729 

Нартова, 1б 11.1029 

ул. Ракитянского, 81 4.0332 

ул. Кутузова, 9 0.2779 

ул. Луганская, 7 0.5924 

ул. Луганская, 8 2.2967 

ул. Водонапорная, 5 2.3912 

ул. Водонапорная, 3 0.8985 

ул. Луганская, 6 0.4214 

ул. Антипова, 7а 6.5163 

ул. Антипова, 11а 0.8122 

ул. Нартова, 1а 11.2538 

ул. Дегтярёвава, 6 8.8442 

ул. Дегтярёвава, 5 9.28 

ул. Дегтярёвава, 7 9.268 

ул. Дегтярева 3 корпус 13 9.1478 

ул. Менжинского 3 корпус 14 9.1376 

ул. Плеханова, 5 0.2326 

ул. Антипова, 1 1.656 

ул. Антипова, 1 2.8325 

ул. Антипова, 1 1.4706 

ул. Антипова, 1 1.4215 

ул. Ракитянского, 81 3.4547 

ул. Антипова, 1 1.6819 

 

Таблица 4.6-12 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №38 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Авроры, 113/1 123.0434 

ул. Авроры, 13 392.5369 

ул. Авроры, 15 143.9506 

ул. 2-й пер. Авроры, 8 98.9019 

2-ой пер.Авроры 29.1047 
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Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

Шахтеров, 113 227.675 

ул. Авроры, 12 125.9414 

ул. Авроры, 12 179.9159 

Шахтеров, 113 0 

Шахтеров, 113 1374.5395 

Шахтеров, 113 76.0526 

Шахтеров, 113 43.4187 

ул. Авроры, 12 317.2867 

Шахтеров, 113 0 

ул. Авроры, 12 0 

ул. Авроры, 12 0 

Шахтеров, 113 0 

Шахтеров, 113 0 

ул. Авроры, 113/1 0 

ул. Авроры, 13 0 

ул. Авроры, 15 0 

 

Таблица 4.6-13 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №42 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Зейская, 54 1.3292 

 

Таблица 4.6-14 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №43 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

  0.0239 

  0 
 

Таблица 4.6-16 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №47 

Адрес узла ввода 

Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Бийская, 37 0.0004 

 

Таблица 4.6-17 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №56 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Пригородная, 23 0.0001 

ул. Пригородная, 23 0 

Таблица 4.6-18 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №60 
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Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Муромцева, 2б 0.0003 

ул. Муромцева, 2в 0.0004 

 

Таблица 4.6-19 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №61 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

Подстанция 220, 1 0.0006 

Подстанция 220, 2 0.0009 

 

Таблица 4.6-20 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №65 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Греческая деревня, 157а 0.017 

ул. Греческая деревня, 147а 0.02 

ул. Греческая деревня, 157а 0.1147 

 

Таблица 4.6-21 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №66 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Греческая деревня, 57а 0.0069 

 

Таблица 4.6-22 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №92 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Урицкого, 5 0.1556 

ул. Урицкого, 12 0.2661 

ул. Урицкого, 14 0.2484 

ул. Урицкого, 13 0.482 

ул. Урицкого, 15 0.2686 

ул. Урицкого, 11 0.2814 

ул. Урицкого, 9 0.216 

ул. Урицкого, 7 0.2555 

ул. Урицкого, 5 0.1543 

ул. Урицкого, 1 0.2583 

ул. Урицкого, 8 0.2063 

ул. Урицкого, 6 0.2792 

ул. Урицкого, 4 0.3985 
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Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Урицкого, 8 (2 ввод) 0.2069 

ул. Урицкого, 9 (2ввод) 0.2158 

 

Таблица 4.6-23 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №96 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. 2-я Аральская, 19 0.0785 

ул. 2-я Аральская, 14 0.0159 

ул. 2-я Аральская, 12 0.0188 

ул. 2-я Аральская, 10а 0.0135 

ул. 2-я Аральская, 13а/1 0.0385 

ул. 2-я Аральская, 10 0.0186 

ул. 2-я Аральская, 8 0.0108 

ул. 2-я Аральская, 13а/2 0.0495 

2-я Аральская, 19 0.0961 

ул. 2-я Аральская, 6 0.0129 

ул. 2-я Аральская, 2 0.0156 

ул.2-я Аральская, 2а 0.2627 

ул. Пионер, 40 0.0217 

ул. Новоржевская, 5 0.0909 

ул.2-я Аральская, 2а 0.2631 

ул. 1-я Абдулинская, 3а 0.0177 

ул. Пионер, 11 0.058 

ул. Пионер, 9а 0.2814 

ул. Марата, 1 0.311 

Пионер 9 0.3871 

Пионер, 11а 0.1082 

ул. 2-я Аральская, 6а 0.0364 

1 Абдулинская,10а 0.0303 

 

Таблица 4.6-24 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №97 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

пер. Центральный, 9 0.023 

пер. Центральный, 11 0.0332 

пер. Центральный, 7 0.0304 

пер. Центральный, 2 0.0193 

ул. Центральная, 153 0.0709 

 

Таблица 4.6-25 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №101 
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Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Артельная, 2 2.4511 

ул. Артельная, 3 3.0958 

ул. Ишимский, 3 3.7813 

ул. Шахтерская, 3а 1.9608 

ул. Шахтерская, 3а 2.4869 

ул. Шахтерская, 3а 6.5252 

ул. Пограничная, 11 13.9813 

ул. Шахтерская, 3а 7.4346 

ул. Шахтерская, 3а 1.0745 

ул. Шахтерская, 3а 1.4022 

ул. Шахтерская, 3а 1.8545 

ул. Шахтерская, 3а 6.426 

ул. Шахтерская, 3а 2.1037 

ул. Шахтерская, 3а 4.0727 

 

Таблица 4.6-26 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №102 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

  0.0122 

  0.0008 

Карачиснкая, 3 0.0045 

 

Таблица 4.6-27 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №103 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

Городецкая, 1 0.0112 

Городецкая, 1а 0.0014 

Петрозаводская, 28 0.0027 

Петрозаводская, 28 0.0201 

Петрозаводская, 28 0.0127 

 

Таблица 4.6-28 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №110 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Красная горка, 17 0.0044 

ул. Красная горка, 19 0.0011 

 

Таблица 4.6-29 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №112 
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Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Рутгерса, 39а 0.5135 

ул. Рутгерса, 39а 0.1288 

ул. Рутгерса, 32 0.433 

ул. Рутгерса, 36 0.0742 

ул. Рутгерса, 36 0.6319 

просп. Шахтеров, 6 0.2463 

просп. Шахтеров, 6 0.1154 

РУтгерса, 32 0.3173 

  0.1184 

 

Таблица 4.6-30 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №114 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

Бульвар Строителей, 57/1 0.0199 

Бульвар Строителей, 57/2 0.0195 

Бульвар Строителей, 61 0.0229 

Бульвар Строителей, 59/1 0.0195 

б-р Строителей 59/2 0.0169 

б-р Строителей 59 0.01 

Бульвар Строителей, 57 0.0294 

 

Таблица 4.6-31 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №118 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. 2-я Сосновая, 9-1 1.9787 

ул. 2-я Сосновая, 9-2 3.8465 

ул. Рутгерса, 16 11.7319 

ул. 3-я Сосновая, 11 3.8145 

ул. Красная горка, 29 4.7285 

ул. Суворова, 3а 2.497 

ул. Красная горка, 29 2.9615 

ул. Суворова, 3а 18.6191 

ул. Суворова, 3а 5.888 

ул. 3-я Сосновая, 2 9.7858 

ул. 2-я Сосновая, 7 4.0694 

ул. Суворова, 8 6.4338 

ул. Суворова, 6-1 1.962 

ул. 3-я Сосновая, 9 0.887 

ул. 3-я Сосновая, 9 3.9646 

ул. 3-я Сосновая, 14 2.1919 

ул. 3-я Сосновая, 12 5.5404 

ул. 3-я Сосновая, 16 1.2973 
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Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. 3-я Сосновая, 18-1 4.7675 

ул. 3-я Сосновая, 18-2 1.4245 

ул. Красная горка, 28 13.6107 

ул. Красная горка, 30 1.2254 

ул. Суворова, 14 13.5674 

ул. Суворова, 12 14.1229 

ул. Суворова, 16 12.2867 

ул. 3-я Сосновая, 1 5.4072 

ул. Суворова, 2 6.0137 

ул. Суворова, 10 6.6427 

ул. Суворова, 1 10.1268 

ул. 3-я Сосновая, 5-1 2.3615 

ул. 3-я Сосновая, 5-2 2.0117 

ул. 3-я Сосновая, 6-2 4.4205 

ул. 3-я Сосновая, 6-3 6.2486 

ул. 3-я Сосновая, 6-1 1.5068 

ул. 2-я Сосновая, 11 3.8462 

ул. 3-я Сосновая, 5а 3.5365 

ул. 3-я Сосновая, 10 4.3998 

ул. Суворова, 6 1.963 

ул. 3-я Сосновая, 3 5.5867 

ул. 3-я Сосновая, 4 9.5522 

ул. Рутгерса, 18 18.526 

ул. Рутгерса, 18 9.9815 

ул. Рутгерса, 18 4.9646 

у. Суворова, 12а 20.2571 

ул. Суворова, 12б 14.2437 

ул. Суворова, 18а 16.0815 

ул. Суворова, 18 13.5837 

ул. Суворова, 20а 13.6531 

ул. Суворова, 20 14.7116 

ул. Суворова, 5б 15.7009 

ул. Суворова, 5а 14.1115 

Суворова 10 Б 31.8254 

ул. Суворова, 3 22.6275 

3-я Сосновая,5 б 5.5718 

 

Таблица 4.6-32 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №122 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Масальская, 1а 0.0041 

ул. 1 пер. Иланский, 2 0.0064 

ул. 1 пер. Иланский, 2а 0.0045 

ул. 1 пер. Иланский, 1а 0.0018 
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Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Баха, 23 0.003 

 

Таблица 4.6-33 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №123 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

2-й квартал, 10 115.6048 

2-й квартал, 9 118.4634 

2-й квартал, 8 115.5996 

ул. Белозерная, 44 399.4151 

ул. Белозерная, 44б 286.0365 

ул. Белозерная, 31 259.2908 

ул. Белозерная, 33 468.3131 

2-й квартал, 3 144.4727 

2-й Квартал, 4 113.8504 

2-й квартал, 6 102.8923 

2-й квартал, 7 113.3638 

2-й квартал, 5 113.1185 

ул. Белозерная, 19 86.9854 

ул. Масальская, 68 233.2449 

ул. Белозерная, 38 100.2054 

ул. Вельская, 13 55.3889 

ул. Вельская, 13 39.9683 

ул. Вельская, 11 32.2037 

ул. Вельская, 9а 51.3811 

ул. Масальская, 56 112.9849 

пер. 3-й Иланский, 11 113.0375 

ул. Масальская, 56а 20.0051 

пер. 3-й Иланский, 4 66.6126 

пер. 3-й Иланский, 7 46.8842 

ул. Белозерная, 15 118.2383 

пер. 3-й Иланский, 2 78.4586 

пер. 3-й Иланский, 3 58.7344 

ул. Вельская, 1а 58.8303 

ул. Вельская, 1 113.2733 

ул. Инженерная, 20/2 54.2758 

ул. Инженерная, 20/3 112.4802 

ул. Инженерная, 27 204.4117 

ул. Инженерная, 18 55.1503 

ул. Белозерная, 11 295.8849 

ул. Белозерная, 17 79.2804 

ул. Белозерная, 40а 285.7085 

ул. Барнаульская, 27 240.9307 

ул. Белозерная, 40 205.5589 

ул. Белозерная, 34 9.3106 
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Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Барнаульская, 23 105.5706 

ул. Вельская, 13а 109.6396 

ул. Вельская, 13а 12.9512 

ул. Вельская, 11 22.1636 

ул. Вельская, 16 91.7224 

ул. Вельская, 14 87.5207 

ул. Масальскя, 58 109.7077 

пер. 3-й Иланский, 9 103.0344 

ул. Инженерная, 20/1 53.8822 

пер. 3-й Иланский, 1 55.1262 

ул. Инженерная, 29 77.6035 

ул. Белозерная, 13 282.3857 

ул. Барнаульская, 31а 26.6465 

ул. Барнаульская, 31 156.9665 

ул. Барнаульская, 31а 253.9843 

1-й квартал, 1 87.4948 

1-й квартал, 2 110.4255 

ул. Барнаульская, 33 437.8109 

ул. Белозерная, 44а 350.5401 

ул. Белозерная, 42 27.5262 

ул. Белозерная, 42 1197.6095 

2-й квартал, 1 173.8429 

ул. Масальская, 68 262.1407 

ул. Белозерная, 40б 125.0425 

ул. Барнаульская, 29 258.2975 

2-й квартал, 2 121.3748 

ул. 2-я Малоплановая 53.9285 

ул. Белозерная, 21 362.7312 

ул. Белозерная, 23 219.0979 

ул. Белозерная, 25 274.9066 

Вельская 10 А 223.871 

ул. Вельская, 1б 41.7335 

ул. Вельская, 1в 45.3399 

западнее жилого дома 27 по ул. Барнаульская 287.9687 

ул. Белозерная, 13б 230.2278 

ул. Белозерная, 13а 121.4048 

ул.3-й Иланский, 3б 230.5062 

ул. 3-й Иланский, 3а 229.9159 

2-я Малоплановая,2а 22.1467 

белозерная, 17 327.5586 

 

 

Таблица 4.6-34 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №141 
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Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Зейская, 40 0.0018 

 

Таблица 4.6-35 – Средний суммарный недоотпуск теплоты котельной АО 

«Теплоэнерго» №163 

Адрес узла ввода 
Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/от.период 

ул. Энтузиастов, 1а 0.0021 

ул. Энтузиастов, 1а 0.0154 

ул. Энтузиастов, 1а 0.0029 

Энтузиастов, 1а 0.0007 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ 

 

Для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения от котельных г. Кемерово необходимо проведение меропрятий, указанных 

в таблице 5-1. В таблице 5-2 перечислены мероприятия по повышению надёжности на тепловых сетях филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая компания». 

Таблица 4.6-1 – Перечень мероприятий для обеспечения нормативной надежности 

Наименовани

е компании 
Мероприятие - наименование 

Принадлежность 

к источнику 

Длина L, 

м 

Существ

ующий 

диаметр 

Перспект

ивный 

диаметр 

Ду, мм 

Тип 

прокладки 

Стоимость в 

году 

реализации, 

млн. руб. 

Год 

реализа

ции 

проекта 

АО 

«Теплоэнерго» 
Реконструкция участка тепловой сети Котельная №38 1 150 150 Подвальная 0,02 2022 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла 

до пищеблока 
Котельная №38 1 50 50 Подземная 0,03 2022 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла 

до физиотерапии 
Котельная№38 24 50 50 Подземная 0,83 2023 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла 

до Главного корпуса 
Котельная №38 1 150 150 Подвальная 0,03 2023 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети 

Котельная №38 – ТК-1 (кот. №38) 
Котельная №38 11 150 150 Подземная 0,42 2019 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 

(кот. №38) – ТК-2 (кот. №38) 
Котельная №38 23 150 150 Подземная 0,92 2020 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 

(кот. №38) – УТ-1 (кот. №38) 
Котельная №38 46 100 100 Надземная 1,05 2023 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 

(кот. №38)  
Котельная №38 57 150 150 Подземная 2,27 2020 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 

(кот. №38) – ТК-3 
Котельная №38 69 82 82 Подземная 2,51 2021 

АО 

«Теплоэнерго» 
Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 Котельная №38 16 82 82 Подземная 0,56 2020 
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Наименовани

е компании 
Мероприятие - наименование 

Принадлежность 

к источнику 

Длина L, 

м 

Существ

ующий 

диаметр 

Перспект

ивный 

диаметр 

Ду, мм 

Тип 

прокладки 

Стоимость в 

году 

реализации, 

млн. руб. 

Год 

реализа

ции 

проекта 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 – 

ТК-4 
Котельная №38 40 82 82 Подземная 1,46 2021 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 – 

Административный корпус 
Котельная №38 20 80 80 Подземная 0,63 2021 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 – 

томография 
Котельная №38 21 50 50 Подземная 0,66 2021 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 – 

гараж 
Котельная №38 1 80 80 Подземная 0,03 2021 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети ТК-6 

(кот. №38 – Пожарное депо 
Котельная №38 17 51 51 Надземная 0,35 2022 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети УТ-1 

(кот. №38) – ТК-5 (кот. №38) 
Котельная №38 50 100 100 Надземная 1,09 2022 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети УТ-1 

(кот. №38) – Аптека 
Котельная №38 38 51 51 Надземная 0,79 2022 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети ТК-21/2 

– ТК-22/2 
Котельная №45 56 150 150 Подземная 2,23 2020 

АО 

«Теплоэнерго» 

Реконструкция участка тепловой сети ТК-

25Б/2 – Волкова 32 
Котельная №45 30 32 32 Подземная 0,90 2020 
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Таблица 4.6-2 Перечень мероприятий для обеспечения нормативной надежности 

Наименование компании Мероприятие - наименование 

Принад

лежност

ь к 

источни

ку 

Длин

а L, 

м 

Сущест

вующи

й 

диамет

р 

Перспе

ктивны

й 

диамет

р Ду, 

мм 

Тип 

прокладки 

Год 

реали

зации 

прое

кта 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла Врезка до УТ-89/2 КемТЭЦ 280 0.05 0.05 
Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. 

Севастопольская, 2 
КемТЭЦ 256 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-42 до ТК-42/2 КемТЭЦ 381 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-III-17/2 до б/н КемТЭЦ 240 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-36/4 до ТК-II-

36/5 
КемТЭЦ 198 0.25 0.25 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-36/2' до ТК-

II-36/4 
КемТЭЦ 288 0.313 0.313 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла Точка 

присоединения ул. Инстит до ТК-8/2 
КемТЭЦ 281 0.4 0.4 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 46/9 до 

Учебный корпус N 3 
КемТЭЦ 172 0.051 0.051 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. 

Севастопольская, 1 
КемТЭЦ 150 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК до б/н КемТЭЦ 174 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
2022 
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Наименование компании Мероприятие - наименование 

Принад

лежност

ь к 

источни

ку 

Длин

а L, 

м 

Сущест

вующи

й 

диамет

р 

Перспе

ктивны

й 

диамет

р Ду, 

мм 

Тип 

прокладки 

Год 

реали

зации 

прое

кта 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-29/1 до б/н КемТЭЦ 200 0.125 0.125 
Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла З/А ТК-96А/1 до 

ГБУЗ КО "Кемеровский обл. клинич. кардиологич. диспасер" 

(блок А, Б) 

КемТЭЦ 200 0.15 0.15 
Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-99А/1 до ГБУЗ 

КО "Кемеровский обл. клинич. кардиологич. диспасер" (блок В, 

Г, Д) 

КемТЭЦ 189 0.2 0.2 
Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-96/1 до ТК-

96А/1 
КемТЭЦ 194 0.25 0.25 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-III-47/3 до ТК 

47/3-4 
КемТЭЦ 160 0.25 0.25 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 36/2' до ТК 

36/2" 
КемТЭЦ 138 0.3 0.3 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-36/5 до ТК-II-

36/6 
КемТЭЦ 197 0.313 0.313 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-73А/1 до ТК-

73/1 
КемТЭЦ 152 0.4 0.4 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-10 до НО-I-9 КемТЭЦ 142 0.4 0.4 
Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 82/2 до ул. 

Инициативная, 20а 
КемТЭЦ 125 0.051 0.051 

Подземная 

канальная 
2023 
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Год 

реали

зации 

прое

кта 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-42/2 до ТК-42/3 КемТЭЦ 125 0.076 0.076 
Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 46/7 до Школа 

№11 
КемТЭЦ 138 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла Переход диаметра 

до Стена 
КемТЭЦ 130 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла З/А ТК-94/1 до ТК-

151/1 
КемТЭЦ 150 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла З/А ТК-17/2 до ТК-

16/2 
КемТЭЦ 125 0.2 0.2 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-III-35/2 до НО-

III-35/3 
КемТЭЦ 129 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-III-35/7 до НО-

III-35/8 
КемТЭЦ 129 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-96 до НО-I-95 КемТЭЦ 128 0.211 0.211 
Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-III-35/1 до НО-

III-35/2 
КемТЭЦ 125 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-8/1 до ТК-9/1 КемТЭЦ 120 0.35 0.35 
Подземная 

канальная 
2023 
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Наименование компании Мероприятие - наименование 
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Год 

реали

зации 
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кта 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-34 до ТК-II-

33 
КемТЭЦ 138 0.4 0.4 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-3/1 до УТ-

73А/1 
КемТЭЦ 121 0.4 0.4 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-II-17/3 до НО-

II-17/2 
КемТЭЦ 119 0.412 0.412 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-II-17/4 до НО-

II-17/3 
КемТЭЦ 121 0.412 0.412 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-21/7 до б/н КемТЭЦ 113 0.07 0.07 
Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-21/2 до Д/к 

№186 
КемТЭЦ 108 0.07 0.07 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла Узел учета до ТК-

99Б/1 
КемТЭЦ 120 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла З/А до УТ-29/1 КемТЭЦ 105 0.15 0.15 
Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 8 до ТК 9 КемТЭЦ 115 0.2 0.2 
Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-III-35/4 до НО-

III-35/5 
КемТЭЦ 109 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2024 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-99 до НО-I-98 КемТЭЦ 112.5 0.211 0.211 
Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 16/1 до ТК 16/2 КемТЭЦ 111 0.211 0.211 
Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-27/1 до ТК-27/2 КемТЭЦ 105 0.211 0.211 
Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-III-35/3 до НО-

III-35/4 
КемТЭЦ 101 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-16А/2 до ТК-

27А/2 
КемТЭЦ 110 0.3 0.3 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-30 до ТК-I-29 КемТЭЦ 100.3 0.325 0.325 
Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-8 до НО-I-7 КемТЭЦ 120 0.4 0.4 
Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ПНС-4 до РК ПНС-

4 на обр 
КемТЭЦ 200 0.412 0.412 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-38/8 до Д/к 

№137 
КемТЭЦ 98 0.051 0.051 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до Рем. 

мастерские 
КемТЭЦ 98 0.051 0.051 

Подземная 

канальная 
2025 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ТК4 КемТЭЦ 100 0.076 0.076 
Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-63/2 до ТК-63/3 КемТЭЦ 97 0.15 0.15 
Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла Стена ж/д ул. 

Институтская 4 до Врезка ж/д ул. Институтская 4 
КемТЭЦ 102 0.2 0.2 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-1 до ТК-2 КемТЭЦ 99 0.2 0.2 
Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-101 до НО-I-

100 
КемТЭЦ 102.7 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-93 до НО-I-92 КемТЭЦ 99 0.211 0.211 
Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-91 до НО-I-90 КемТЭЦ 98 0.211 0.211 
Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ25а/2 до Врезка 

ТК-25Б/2 
КемТЭЦ 100 0.3 0.3 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-41 до ТК-I-40 КемТЭЦ 102 0.4 0.4 
Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-7 до НО-I-6 КемТЭЦ 98 0.4 0.4 
Подземная 

канальная 
2025 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-36 до НО-II-

29 
КемТЭЦ 91 0.4 0.4 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-45 до ТК-I-44 КемТЭЦ 97 0.45 0.45 
Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-29/1 до 

Административный корпус 
КемТЭЦ 90 0.07 0.07 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. 

Спартака, 23 
КемТЭЦ 86 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н КемТЭЦ 90 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-26 до ТК 26/1 КемТЭЦ 84 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-4 до ТК-5 КемТЭЦ 90 0.2 0.2 
Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-II-11 до НО-I-

101 
КемТЭЦ 94 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-92 до НО-I-91 КемТЭЦ 95 0.211 0.211 
Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-24а/2 до ТК-

25а/2 
КемТЭЦ 88 0.3 0.3 

Подземная 

канальная 
2026 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-28 до ТК-I-27 КемТЭЦ 83.3 0.325 0.325 
Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-33 до ТК-I-32 КемТЭЦ 84.2 0.325 0.325 
Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-31 до ТК-I-30 КемТЭЦ 85.3 0.325 0.325 
Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-II-29 до ТК-II-

35 
КемТЭЦ 90 0.4 0.4 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-42 до ТК-I-41 КемТЭЦ 87.7 0.4 0.4 
Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-53 до ТК-II-

54 
КемТЭЦ 93 0.412 0.412 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 85/1б до ул. 

Инициативная, 12а 
КемТЭЦ 85 0.05 0.05 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-133г/2 до УТ-

133д/2 
КемТЭЦ 86 0.05 0.05 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла З/А до  гараж ОАО 

"Кузбасский  институт по проект. угле. и углепер. предприяти 
КемТЭЦ 82 0.05 0.05 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ТК-53-1 КемТЭЦ 83 0.051 0.051 
Подземная 

канальная 
2027 
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Год 

реали

зации 

прое

кта 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-50 до ТК50/2 КемТЭЦ 83 0.082 0.082 
Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 17/2 до АТС КемТЭЦ 83 0.082 0.082 
Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-69/2 до ТК-69/1 КемТЭЦ 82 0.082 0.082 
Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-38/6 до ТК-38/7 КемТЭЦ 78 0.082 0.082 
Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла Стена до ж/д ул. 

Терешковой, 2 
КемТЭЦ 83 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-151/1 до Врезка КемТЭЦ 105 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-98 до б/н КемТЭЦ 78 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ТК 14/7 КемТЭЦ 83 0.15 0.15 
Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-1 до ТК-1 КемТЭЦ 80 0.15 0.15 
Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-52 до ТК 52/1 КемТЭЦ 81 0.211 0.211 
Подземная 

канальная 
2027 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла З/А ТК-18/2 до 

Перемычка в ТК-65/2 Ду-20мм 
КемТЭЦ 163 0.3 0.3 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-II-30 до ТК-II-

36/1 
КемТЭЦ 80 0.412 0.412 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-36/1 до ТК-II-

36 
КемТЭЦ 79 0.412 0.412 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-44 до ТК-I-43 КемТЭЦ 83 0.45 0.45 
Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК50/5 до ул. 

Инициативная, 88 
КемТЭЦ 80 0.051 0.051 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК33/5 до ул. 

Спартака, 7 
КемТЭЦ 75 0.051 0.051 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до Узел 2 КемТЭЦ 70 0.07 0.07 
Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 85/1б до ТК 

85/1в 
КемТЭЦ 74 0.08 0.08 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-21/3 до б/н КемТЭЦ 74 0.082 0.082 
Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до Гараж 

ПЖРЭТ 
КемТЭЦ 72 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2028 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-21/1 до б/н КемТЭЦ 75 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла З/А ТК-49/2 до УТ-

151/2 
КемТЭЦ 75 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-47/1 до ТК-37-

16 
КемТЭЦ 93 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 17/2 до ТК 17/3 КемТЭЦ 74 0.125 0.125 
Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 47/3-2 до б/н КемТЭЦ 76 0.15 0.15 
Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла Переход диаметра 

до ТК-20/1 
КемТЭЦ 74 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-60/2 до УТ-61/2 КемТЭЦ 74 0.15 0.15 
Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-27/2 до ТК-28/2 КемТЭЦ    Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-2 до ТК 3 КемТЭЦ 166 0.315 0.315 
Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-III-24 до 

Абдукадирова Х.А, тепличное хоз 
КемТЭЦ 28 0.08 0.08 

Подземная 

канальная 
2028 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-100 до НО-I-

99 
КемТЭЦ 47 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-95 до НО-I-93 КемТЭЦ 192 0.259 0.259 
Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-III-35/5 до НО-

III-35/6 
КемТЭЦ 144 0.309 0.309 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-25д/2 до КТ-

26/2 
КемТЭЦ 127 0.359 0.359 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-36 до ТК-I-35 КемТЭЦ 190 0.359 0.359 
Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла З/А ТК-124/2 до 

ТК-124а/2 
КемТЭЦ 46 0.08 0.08 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до гараж КемТЭЦ 43 0.082 0.082 
Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-13 до НОУ 

ВПО "Кузбасский Институт Экономики и Права" 
КемТЭЦ 70 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. 

Инициативная, 79 
КемТЭЦ 54 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н КемТЭЦ 126 0.082 0.082 
Подземная 

канальная 
2029 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 21/11 до Д/с 206 КемТЭЦ 45 0.082 0.082 
Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. 

Инициативная, 102 
КемТЭЦ 104 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. 

Халтурина, 31 
КемТЭЦ 87 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до База МП ТС КемТЭЦ 63 0.207 0.207 
Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-58 до ул. 

Металлистов, 21 
КемТЭЦ 56 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК33/4 до 

Соцприют 
КемТЭЦ 54 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-21/3 до ул. 

Халтурина, 25 
КемТЭЦ 44 0.08 0.08 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла т. "А" до У4 КемТЭЦ 120 0.4 0.4 
Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК2 до б/н КемТЭЦ 120 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-62/2 до УТ-63/2 КемТЭЦ 115 0.2 0.2 
Подземная 

канальная 
2029 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-32 до б/н КемТЭЦ 109 0.211 0.211 
Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 36/2' до б/н КемТЭЦ 113 0.07 0.07 
Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 47/3-3 до ТК 

47/3-5 
КемТЭЦ 112.5 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 46/4 до ТК 46/5 КемТЭЦ 110 0.3 0.3 
Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 10 до ТК 13 КемТЭЦ 111 0.211 0.211 
Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-56 до ТК 17 КемТЭЦ 105 0.211 0.211 
Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-29/2 до ТК-

28а/2 
КемТЭЦ 108 0.07 0.07 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-26 до ТК-I-25 КемТЭЦ 105 0.15 0.15 
Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-29 до ТК-I-28 КемТЭЦ 100.3 0.325 0.325 
Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла З/А ТК-7/1 до ТК-

8/1 
КемТЭЦ 101 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2029 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-9 до НО-I-8 КемТЭЦ 200 0.412 0.412 
Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 50/1 до Д/с №90 КемТЭЦ 254.1 0.408 0.408 
Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н КемТЭЦ 175 0.408 0.408 
Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла Стена до б/н КемТЭЦ 118 0.511 0.511 
Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 18 до ул. 

Металлистов, 22 
КемТЭЦ 65 0.511 0.511 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 19/2 до ул. 

Рекордная, 29а 
КемТЭЦ 67 0.511 0.511 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до Д/к 162 КемТЭЦ 63 0.408 0.408 
Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-21/1 до ул. 

Инициативная, 103 
КемТЭЦ 78 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-37/12 до б/н КемТЭЦ 78 0.259 0.259 
Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 9/2 до ул. 

Инициативная, 29 
КемТЭЦ 250 0.313 0.313 

Подземная 

канальная 
2030 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-88 до ТК 88/1 КемТЭЦ 174 0.259 0.259 
Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-27/4 до ТК-27/5 КемТЭЦ 170 0.313 0.313 
Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-90 до УТ КемТЭЦ 150 0.211 0.211 
Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 14/2 до ул. 

Александрова, 6а 
КемТЭЦ 70 0.313 0.313 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-III-38 до б/н КемТЭЦ 46 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н КемТЭЦ 126 0.1 0.1 
Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-29 до ТК-II-

29/1 
КемТЭЦ 48 0.07 0.07 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 9/14 до б/н КемТЭЦ 50 0.07 0.07 
Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-7 до ТК 8 КемТЭЦ 335 0.25 0.25 
Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-38/1 до ТК-38/1' КемТЭЦ 100 0.3 0.3 
Подземная 

канальная 
2030 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-18/1 до ТК-19/1 КемТЭЦ 102 0.2 0.2 
Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-97 до НО-I-96 КемТЭЦ 102.7 0.211 0.211 
Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-90 до НО-I-

89а 
КемТЭЦ 100 0.076 0.076 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-96А/1 до ТК-

97/1 
КемТЭЦ 102 0.4 0.4 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла КТ-26/2 до ТК-

46А/2 
КемТЭЦ 98 0.051 0.051 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-46А/2 до ТК-

45/2 
КемТЭЦ 97 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-8а/2 до Точка 

присоединения ул. Инстит 
КемТЭЦ 98 0.051 0.051 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-50 до ТК-II-

51 
КемТЭЦ 99 0.2 0.2 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-35-11 до ул. 

Рукавишникова, 26 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
52 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-20-5 до ТК-20-6 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
75 0.125 0.125 

Подземная 

канальная 
2021 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-40 до УТ-42 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
100 0.802 0.802 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-III-40б до ТК-

III-41 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
85 0.207 0.207 Надземная 2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-III-3 до ТК-III-

40а 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
54 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-16 до ТК-II-

39 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-42 до ТК-II-

43 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-39 до ТК-II-

40 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-1' до УТ-2' 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
54 0.802 0.802 Надземная 2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до НХО-1 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
49 0.802 0.802 Надземная 2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла КСЗ-VIII-2 до ТК-

VIII-48 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
88 0.802 0.802 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-1 до ТК-37'' 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
10 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2021 



443 

Наименование компании Мероприятие - наименование 

Принад

лежност

ь к 

источни

ку 

Длин

а L, 

м 

Сущест

вующи

й 

диамет

р 

Перспе

ктивны

й 

диамет

р Ду, 

мм 

Тип 

прокладки 

Год 

реали

зации 

прое

кта 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-7а до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
20 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-9 до НО-8 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
30 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-6 до НО-5 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
30 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-2 до НО-1 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
30 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-8 до НО-7 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
60 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-VIII-36 до ТК-

VIII-37 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
190 0.802 0.802 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-VIII-41 до ТК-

VIII-42 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
150 0.802 0.802 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-7 до НО-6 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
110 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-4 до НО-3 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
120 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-3 до НО-2 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
150 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2021 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-5 до НО-4 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
250 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-VIII-52 до УТ-

39 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
60 0.802 0.802 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-40 до ТК-II-

41 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-VIII-34 до ТК-

VIII-35 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
85 0.802 0.802 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-VIII-42 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
78 0.802 0.802 

Подземная 

канальная 
2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-2' до УТ-4' 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
225 0.802 0.802 Надземная 2021 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. 50 лет 

Октября, 28 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
88 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-17-14а до ТК-

17-15 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.309 0.309 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-17-14 до ТК-17-

14а 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
91 0.309 0.309 

Подземная 

канальная 
2022 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-20-3 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
56 0.125 0.125 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до пр. Ленина, 

90 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
27 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-3-11 до пр. 

Октябрьский, 43 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
23 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-3-12 до пр. 

Октябрьский, 41 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
79 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-19-7 до ТК-19-8 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
98 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-19-4 до ул. 

Красная, 16 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
90 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 19-1 до ТК-19-3 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
78 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 19-1 до ТК-19-2 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
65 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. 

Мичурина, 29 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
62 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла т.Г до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
64 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2022 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-19-2 до ТК-19-7 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
55 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-19-3 до ТК-19-4 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-19-8 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
49 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла т.В до т.Г 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
49 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла точка "Б" до т.В 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
43 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б-р. 

Пионерский, 12 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
10 0.08 0.08 

Подвальна

я 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до пр. 

Октябрьский, 29 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
28 0.07 0.07 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-3-18 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.07 0.07 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-3-5 до Узел 2 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
16 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-8 до т.Б 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
533 0.15 0.15 Надземная 2022 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК53/17 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
60 0.412 0.412 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
12 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-27 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
29 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ТК-8 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
88 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. 

Волгоградская, 34 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
10 0.07 0.07 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-10 до ул. 

Ворошилова, 3а 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
23 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-23 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
36 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
52 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ТК-23 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
55 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-6-3 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
69 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2022 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-9 до ТК-10 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
106 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2022 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-6-1 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
167 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-36/7 до ул. 

Волгоградская, 28 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
15 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ТК-7/3 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
21 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-28 до ул. 

Ворошилова, 9 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
23 0.07 0.07 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. 

Ворошилова, 3б 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
41 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-8 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
60 0.125 0.125 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-7/1 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
61 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ТК-28 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
76 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-36/2 до ТК-15/2 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
85 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2023 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-7/3 до ТК-7/4 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
88 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК51-9 до ТК51-10 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
166 0.315 0.315 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-3-11 до пр. 

Октябрьский, 45 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
28 0.08 0.08 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-III-1 до ТК-13-1 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
47 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-183/5 до ТК-6/5 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
192 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-24 до ТК-II-

25 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
144 0.309 0.309 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-23 до ТК-II-

24 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
127 0.359 0.359 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-22 до ТК-II-

23 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
190 0.359 0.359 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-48-5 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
46 0.08 0.08 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. Кирова, 

26 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
43 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2023 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-48-3 до ТК 48-4 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
70 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-25 до ТК-4-1 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
54 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. 

Весенняя, 7 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
126 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла т.М до ГКУО 

«Центр обеспечения организационно-технической, социально-

эконо 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
45 0.082 0.082 Надземная 2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-54 до ТК-I-55 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
104 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-51 до ТК-I-52 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
87 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-12 до ТК-I-50 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
63 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-52 до ТК-I-53 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
56 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-53 до ТК-I-54 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
54 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2023 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. 

Дзержинского, 2б 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
44 0.08 0.08 

Подземная 

канальная 
2023 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-I-32 до НО-I-33 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
254.1 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-I-35 до УТ-I-36 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
175 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-I-23а до УТ-I-

24 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
118 0.511 0.511 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-I-24 до УТ-I-

25а 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
65 0.511 0.511 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-I-25а до УТ-I-

25б 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
67 0.511 0.511 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-I-36 до ТК-II-38 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
63 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-1 (ТК 6-49-1) 

до НО-2 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
78 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-2 до НО-3 (ТК 

6-49-3) 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
78 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-11 до ТК-2 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
250 0.313 0.313 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-3 до ЦТП-15-2 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
174 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2024 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-2 до ТК-3 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
170 0.313 0.313 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-2 до ЦТП-15-1 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
150 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-12 (Моск) до 

ТК-11 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
70 0.313 0.313 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-6-7 до Д/к 

№146 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
46 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-46-4 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
126 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла У50 до У51 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
48 0.07 0.07 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до У49 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.07 0.07 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-183/1* до ТК-

183/2 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
335 0.25 0.25 

Подземная 

канальная 
2024 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-183/4 до ТК-

183/5 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
270 0.25 0.25 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-183/3 до ТК-

183/4 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
126 0.25 0.25 

Подземная 

канальная 
2025 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-183/2 до ТК-

183/3 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
105 0.25 0.25 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-183/1 до ТК-

183/1* 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.309 0.309 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-25/4 до ТК-5' 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
373 0.412 0.412 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ТК-5 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
175 0.412 0.412 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-6/5 до ТК-6/4 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
138 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-6/2 до ТК-6/1 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
127 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-25/1 до ТК-25/2 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
124 0.412 0.412 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-6/1 до ТК-6 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
92 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-25/3 до ТК-25/4 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
88 0.412 0.412 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-6/4 до ТК-6/3 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
70 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2025 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-25 до ТК-25/1 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
65 0.412 0.412 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-46-3 до Дворец 

зимних видов спорта 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
68 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-45 до пр. 

Химиков, 5 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
90 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-44 до ТК-IV-

45 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
55 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла А до ТК-IV-44 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ТК-12-15 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
70 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-28 до ТК-II-

29 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
43 0.309 0.309 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-27 до ТК-II-

28 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
43 0.313 0.313 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-26 до ТК-II-

27 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
52 0.309 0.309 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-7а5 до ТК-7а-4 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
90 0.408 0.408 Надземная 2025 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-7а-1 до УТ-1 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
51 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2025 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-1 до УТ-2 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
54 0.125 0.125 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-I-31 до УТ11 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
466 0.511 0.511 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ11 до ТК-7б-2 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
353 0.511 0.511 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
144 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
88 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ТК-15 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
45 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-35 до ТК-IV-

34 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
120 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-34 до ТК-IV-

33а 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
110 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2026 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-38 до ТК-IV-

37 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
80 0.313 0.313 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до Узел 3 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
45 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-15 до ТК-20 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
78 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-А до ТК-15 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
64 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-72/5 до ТК-72/7 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
265 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ1 до КРП-14 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
133 0.412 0.412 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК(нов) до ТК-72/4 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
100 0.359 0.359 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК2/2 до ТК2/3 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
83 0.25 0.25 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК3/18 до ТК3/19 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
86 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2026 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК2/5" до ТК2/6 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
85 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2027 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК6/11 до ул. 

Сергея Тюленина, 1 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
77 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК6/18 до ТК6/16 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
73 0.125 0.125 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК5/5 до ул. 

Патриотов, 16а 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
66 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК6/9 до ТК6/10 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
63 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК2/1 до ТК2/21 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
56 0.2 0.2 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК2/1 до ТК2/2 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
44 0.25 0.25 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-14-15 до ТК-14-

16 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
65 0.125 0.125 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
120 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-9 до ТК-10 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
86 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-2 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2027 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-5 до ТК-4 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
45 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-8/13 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
128 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
85 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-8/5 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
62 0.125 0.125 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-11-7 до ТК-11-9 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
52 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-9 до ул. 

Тухачевского, 10 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
43 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-11-11 до ТК-11-

12а 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
80 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-11-10 до ТК-11-

11 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
77 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-33/4 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
64 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-33/4 до просп. 

Ленина, 112а 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
53 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2027 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
77 0.125 0.125 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-11' до пр. 

Ленина, 87 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
62 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-25а до УТ-1 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
45 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-1 (НО-3) до 

Узел 1 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
86 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
62 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-20 до ТК-21 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
59 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-43 до ТК-IV-

41 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
150 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-III-22 до ТК51-

9 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
91 0.315 0.315 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-21/8 до ТК21-9 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
81 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2027 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-80а/4 до ТК-

80а/3 

КГРЭС+

НКТЭЦ 

154.9

6 
0.512 0.512 

Подземная 

канальная 
2027 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-21/31 до ТК-

21/32 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
80 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-21/32 до Д/к 

154 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
74 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-21/21 до ТК-

21/26 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
80 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-21/20 до ТК-

21/21 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
74 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-21/26 до ул. 

Сарыгина, 40 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
70 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
64 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-21/19 до ТК-

21/20 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
48 0.15 0.15 Надземная 2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-21-28 до ТК-21-

25 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
70 0.2 0.2 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК21-9 до ТК21-10 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
95 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК21-10 до ТК21-

11 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
92 0.211 0.211 

Подземная 

канальная 
2028 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК51-8 до ТК51-8" 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
48 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК51-8" до ул. 

Сарыгина, 23 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. 

Пролетарская, 12 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
46 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
43 0.1 0.1 

Подвальна

я 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-33/6 до ТК-33-5 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
72 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-33-5 до Школа 

№26 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
72 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. 

Спортивная, 18а 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
54 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ТК-3-23 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
86 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-7а-4 до ТК-7а-3 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
52 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-VIII-46 до НО-

VIII-47 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
66 0.802 0.802 

Подземная 

канальная 
2028 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-VIII-30 до НО-

VIII-31 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
100 0.802 0.802 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-VIII-33 до ТК-

VIII-34 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
49 0.802 0.802 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ТК-VIII-44 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
47 0.802 0.802 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла НО-VIII-31 до ТК-

VIII-32 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
100 0.802 0.802 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-2 до ТК2 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
98 0.512 0.512 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ1 до УТ-3 ФПК 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла УТ-3 до просп. 

Химиков, 10б 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
55 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-53 до ТК-IV-

55 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
105 0.125 0.125 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-50 до ТК-IV-

49 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
98 0.3 0.3 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-49 до ТК-IV-

48 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
95 0.3 0.3 

Подземная 

канальная 
2028 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-55 до УТ-2 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
63 0.125 0.125 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-47а до ТК-

IV-47 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
56 0.309 0.309 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-52 до ТК-IV-

51 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
51 0.2 0.2 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-183/4 до ТК-IV-

53 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
44 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2028 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-16 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
314 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла У11 до ТК 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
308 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-39 до ТК-IV-

38 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
140 0.259 0.259 Надземная 2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-40 до ТК-IV-

39 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
100 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-IV-41 до ТК-IV-

40 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
90 0.259 0.259 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК8/6 до ТК-8/5 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
80 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2029 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-8/4 до ТК-IV-37 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
80 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-8/5 до ТК-8/4 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
75 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-8/11 до ТК-8/10 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
55 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-8/10 до ТК-8/9 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
52 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-8/9 до ТК-8/7 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
43 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-3/4 до просп. 

Ленинградский, 34 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
110 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-8а до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
81 0.4 0.4 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК6/2 до ТК6/3 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
84 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК6/3 до ул. 

Тухачевского, 19 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
80 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК2-4 до Д/к №215 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
77 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2029 



465 

Наименование компании Мероприятие - наименование 

Принад

лежност

ь к 

источни

ку 

Длин

а L, 

м 

Сущест

вующи

й 

диамет

р 

Перспе

ктивны

й 

диамет

р Ду, 

мм 

Тип 

прокладки 

Год 

реали

зации 

прое

кта 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла У14 до У15 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
119 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
114 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла У39 до У40 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
102 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла У6 до У8 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
86 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
70 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла У15 до У17 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
71 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2029 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла У13 до У14 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
65 0.1 0.1 Надземная 2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
67 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла У12-1 до У12-2 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
68 0.125 0.125 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла У12-2 до У12-3 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
66 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2030 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла У9 до У10 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
60 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
63 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла У1 до У2 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
59 0.15 0.15 Надземная 2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла У5 до У6 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
56 0.15 0.15 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
54 0.15 0.15 Надземная 2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла У2 до У3 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
45 0.15 0.15 Надземная 2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла У39-1 до У39-2 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
46 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла У12 до У13 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
45 0.1 0.1 Надземная 2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-3-1 до пр. 

Ленина, 90а 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
65 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ул. Красная, 

12а 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
85 0.082 0.082 

Подземная 

канальная 
2030 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-34а до ТК-II-

34 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
85 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-34 до ТК-II-

33 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
56 0.408 0.408 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-79 до ТК-I-78 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
68 0.309 0.309 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-80 до ТК-I-79 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
66 0.309 0.309 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-82 до ТК-I-81 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
58 0.309 0.309 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-83 до ТК-I-82 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
54 0.309 0.309 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-II-33 до ТК-I-83 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
46 0.309 0.309 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-29 до ТК-I-72 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
150 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-74 до ТК-I-75 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
47 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК 38-1 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
69 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2030 
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филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-19 до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК53-11 до пр. 

Кузнецкий, 120 

КГРЭС+

НКТЭЦ 
78 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до ТК-15/5 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.4 0.4 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
50 0.051 0.051 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла б/н до б/н 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
75 0.1 0.1 

Подземная 

канальная 
2030 

филиал АО «Кузбассэнерго»-

«Кемеровская теплосетевая 

компания» 

Реконструкция участка тепловой сети от узла ТК-I-75 до ТК-I-76 
КГРЭС+

НКТЭЦ 
56 0.207 0.207 

Подземная 

канальная 
2030 

 


